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Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л–258) Нет 23.05.16 10.06.16 19 дн 23.05.16 10.06.16 19 дн КР 06:00 Замена железобетонных опор на металические. Работы 

выполняет Восточной СПБ филиал ОАО "Электросетьсервис 

ЕНЭС" 

МДП в сечение "Комсомольск" 260 МВт, в 

послеаварийном 17 МВт. С включением МВ-С-86 на ПС 

110 кВ Т

Исходная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино (Л–263) Да, 

срок 

ремо

22.04.16 09.05.16 18 дн 22.04.16 09.05.16 18 дн ЗРР 01:00 Вывод АПВ для работ  по монтажу ОКГТ Л-263. Работы 

подрядной организации  БайкалСвязь-ЭнергоСтрой   

Потерь ПА нет. Без отключения ВЛ, с выводом АПВ, с 

ежедневным вводом по окончании работ.

Исходная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино (Л–263) Да 20.05.16 18.07.16 60 дн 20.05.16 18.07.16 60 дн ЗРР 01:00 Вывод АПВ для работ  БайкалСвязьЭнергоСтрой по монтажу 

ОКГТ Л-263 

Без отключения ВЛ, с выводом АПВ, с ежедневным 

вводом по окончании работ. По окончанию работ с откл. 

ВЛ Потерь ПА нет.

Исходная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино (Л–263) Да 10.05.16 20.05.16 11 дн 10.05.16 20.05.16 11 дн КР 02:00  Монтаж ОКГТ Л-263. БайкалСвязьЭнергоСтрой  Изолированная работа Майской ГРЭС Потеря объема 

ОНХ1, ОНХ3 на ПС 220 кВ Ванино от ЛАПНУ Бурейской 

ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, 

АРОЛ ВЛ 220 кВ Февральская – Этеркан, АОПО ВЛ 220 

Исходная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино (Л–263) Да 10.05.16 10.05.16 1 дн 10.05.16 10.05.16 1 дн ВПр 02:00 ПС Ванино: ТО ТН-220, ТТ-1АТ. Опробование АПВ, на ПС 

Высокогорная: Опробование АПВ.  

Изолированная работа Майской ГРЭС Потеря объема 

ОНХ1, ОНХ3 на ПС 220 кВ Ванино от ЛАПНУ Бурейской 

ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, 

АРОЛ ВЛ 220 кВ Февральская – Этеркан, АОПО ВЛ 220 

Исходная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино (Л–254) Да 23.05.16 27.05.16 5 дн 23.05.16 27.05.16 5 дн ТР 04:00 ПС Комсомольская: ТР ВЧЗ, КС Л-254.Профконтроль. ФП и ВЧ 

тракта, ЭПЗ-1636, ЭМБ. ПС Селихино: Профвосстановление 

ДФЗ-201, ПВЗУ-Е, ФП и ВЧ тракт.  

Питание ПС 220 кВ по сети 110 кВ. ВКЛЮЧИТЬ на ПС 

110 кВ Гайтер ОСВ-110, на ПС 110 кВ Картель СВ-110.  

Потеря объема ОНХ1, ОНХ3 на ПС 220 кВ Ванино, ПС 

220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Селихино от ЛАПНУ 

Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ 

Амурская, АРОЛ ВЛ 220 кВ Февральская – Этеркан, 

АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, 

АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №2, 

АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Архара, АОПО ВЛ 

220 кВ Райчихинская ГРЭС – Ядрин/т на Райчихинской 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 10.05.16 11.05.16 2 дн 10.05.16 11.05.16 2 дн ЗРР 02:00 Изменение уставок УРЗА КСЗ (МТО, МТЗ, ЗЗ) ВЛ-110 кВ Хор-

Красицкая с отпайкой (С-29) на ПС 110кВ Хор

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 12.05.16 12.05.16 1 дн 12.05.16 12.05.16 1 дн ЗРР 02:00 работы на ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор (С–27) Уменьшение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 5 МВт Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 13.05.16 13.05.16 1 дн 13.05.16 13.05.16 1 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С–25) Уменьшение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 10 МВт Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 16.05.16 20.05.16 5 дн 16.05.16 20.05.16 5 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин. Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 15 МВт Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 23.05.16 27.05.16 5 дн 23.05.16 27.05.16 5 дн ЗРР 02:00  на ПС 110 кВ Бикин профвосстановление КСЗ ОСМВ-110 

(ДЗ,ТЗНП,ТО) (ЭПЗ-1636), АУВ. С раздельной работой секций

Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 15 МВт Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская №2 с отпайками (С–6) Нет 04.05.16 06.05.16 3 дн 04.05.16 06.05.16 3 дн ВПр 01:00 Установка ШОН для АПВ УС. Исходная

ПС 110 кВ Гродеково ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор (С–27) Нет 12.05.16 12.05.16 9 ч 12.05.16 12.05.16 9 ч ЗРР 02:00 Изменение уставок УРЗА КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 кВ Гродеково-

Хор (С-27) на ПС 110 кв Гродеково 

ПС 110 кВ Хор включить МВ-110 С-29. Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С–25) Нет 13.05.16 13.05.16 9 ч 13.05.16 13.05.16 9 ч ЗРР 02:00 Изменение уставок УРЗА КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 кВ 

Корфовская-Гродеково (С-25) на  ПС 110 кВ Корфовская 

ПС 110 кВ Хор включить МВ-110 С-29. Исходная

ПС 110 кВ Бикин ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин Нет 16.05.16 20.05.16 4 дн 

9 ч

16.05.16 20.05.16 4 дн 9 

ч

ЗРР 04:00 Профвосстановление КСЗ (ДЗ,ТЗНП,ТО) (ЭПЗ-1636), АУВ ВЛ 

110 кВ ПримГРЭС-Бикин на ПС Бикин 

ПС 110 кВ Хор включить МВ-110 С-29. Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская (С–71) Да 16.05.16 16.05.16 1 дн 16.05.16 16.05.16 1 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР С-71.   МДП 100 МВт Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Хурба (С–72) Да 17.05.16 17.05.16 1 дн 17.05.16 17.05.16 1 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР С-72.  МДП 100 МВт Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121) Нет 16.05.16 31.05.16 16 дн 04.05.16 13.05.16 10 дн ТР 02:00 Замена дефектных изоляторов. Присоединение грозотросса к 

опоре.

С отключением, без включения на ночь. Измененная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121) Нет 16.05.16 20.05.16 5 дн 10.05.16 13.05.16 4 дн ТР 02:00 Проф.испытания и ТР В-110 С-121, ТО ЛР, КС, ВЧЗ, 

присоединений 1с-110, ОШР-110 С-121. 

Измененная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74) Нет 12.05.16 12.05.16 1 дн 12.05.16 12.05.16 1 дн ЗРР 01:00 Односторонее отключение ВЛ на время ТР ТН-110-1 Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С–93) Нет 18.05.16 18.05.16 1 дн 18.05.16 18.05.16 1 дн ТР 01:00 Односторонее отключение ВЛ на время ВВИ В-110 С-93. Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С–99) Нет 13.05.16 13.05.16 1 дн 13.05.16 13.05.16 1 дн ЗРР ВЗ Односторонее отключение ВЛ на время ТР ТН-110-2 Исходная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) Нет 16.05.16 20.05.16 5 дн 16.05.16 20.05.16 5 дн ТР 04:00 ТР ОР-С-123 Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) Нет 10.05.16 13.05.16 4 дн 16.05.16 20.05.16 5 дн ТР 02:00 ТР В-110 С-123, ТО ЛР, КС, ВЧЗ, присоединений 2с-110, ОШР-

110 С-123.

Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – К (С–76) Нет 23.05.16 23.05.16 1 дн 23.05.16 23.05.16 1 дн ЗРР 01:00 Односторонее отключение ВЛ для проведения испытаний В-

110 С-76.

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – К (С–76) Да 23.05.16 24.05.16 2 дн 23.05.16 24.05.16 2 дн ТР 02:00 Чистка изоляции.Текущий ремонт ШР-110 2СШ, ЛР-110 С-76 

КТЭЦ-1- К. Текущий ремонт МВ-110 С-76, горизонтальных 

вводов. С откл. ВЛ-110 С-76, 2 СШ-110. АГ 02:00. 

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 №1 (С–83) Да 17.05.16 17.05.16 1 дн 17.05.16 17.05.16 1 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ШР-110 2СШ, ЛР-110 С-83  КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 

№1. С откл. ВЛ -110 С - 83, 2 СШ- 110.   

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 №2 (С–84) Да 18.05.16 20.05.16 3 дн 18.05.16 20.05.16 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-110 2СШ, ЛР-110 С-84  КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 

№2. Текущий ремонт МВ-110 С-84, горизонтальных вводов 

110 кВ. С откл. ВЛ -110 С - 84, 2 СШ- 110.   

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Привокзальная (С–75) Да 11.05.16 12.05.16 2 дн 11.05.16 12.05.16 2 дн ТР 02:00 Чистка изоляции.Текущий ремонт ШР-110 2СШ С-75, ЛР-110 С-

75 КТЭЦ-1- Привокзальная. С откл. ВЛ-110 С-75, 2 СШ-110.

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №1 (С–85) Да 23.05.16 27.05.16 5 дн 23.05.16 27.05.16 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ-110 С-85, ЛР С-85, горизонтальных 

вводов.

Перенос точки деления сети на МВ-С-86 ПС 220 кВ 

Парус

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус (С–86) Нет 19.05.16 19.05.16 1 дн 30.05.16 30.05.16 1 дн ЗРР 01:00 Перенос точки деления сети в связи с работами на ВЛ Т - 

Старт с оптайками (С-97)

Измененная
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Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус (С–86) Нет 20.05.16 20.05.16 1 дн 31.05.16 31.05.16 1 дн ЗРР 01:00 Переност точки деления сети в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Т 

- НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98)

Измененная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С–102) Нет 01.05.16 01.05.16 1 дн 01.05.16 31.05.16 31 дн ЗРР 01:00 Расчитска трассы от ДКР механизмами. Без отключения, с выводом АПВ. Измененная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С–98) Нет 19.05.16 19.05.16 1 дн 30.05.16 30.05.16 1 дн ТР 02:00 ТО ЛР-110 С-98 на ПС 110 кВ Байкальская. Измененная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С–97) Нет 20.05.16 20.05.16 1 дн 31.05.16 31.05.16 1 дн ТР 02:00 ТО ЛР-110 С-97 на ПС 110 кВ Байкальская Измененная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С–97) Нет 01.05.16 30.05.16 30 дн 01.05.16 30.05.16 30 дн ЗРР 01:00 Расчитска трассы от ДКР механизмами. Без отключения, с выводом АПВ. Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская 3АТ Да 04.05.16 13.05.16 10 дн 04.05.16 13.05.16 10 дн ТР 02:00 ТР ТР-110-3АТ, ОР-110-3АТ,  профконтроль вт.цепи ТТ220/110, 

РПР 220, ЭМБ, РПН, автоматики охлаждения ХАРГ вв-110 3АТ, 

ХАРГ вв-220 3АТ  

МДП в сечение "Комсомольск" 360 МВт, в 

послеаварийном 255 МВт

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ОСШ 110 кВ Да, 

срок 

ремо

05.05.16 11.05.16 7 дн 05.05.16 11.05.16 7 дн ТР 02:00 ТР ОР-110-3АТ, ТР ОР-С-123.     Замена ТН 110 ОСШ Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ОЭВ-110 Да, 

срок 

ремо

05.05.16 11.05.16 7 дн 05.05.16 11.05.16 7 дн ТР 04:00 ТР ОР-110-3АТ, ТР ОР-С-123.     Замена ТН 110 ОСШ Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ТН-110-ОСШ Нет 05.05.16 11.05.16 7 дн 05.05.16 11.05.16 7 дн КР 4 Замена ТН 110 ОСШ. Работа ЭСС ЕНЭС. ТР ШР-ТН-ОСШ-110.  Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ТН-110-1 Нет 12.05.16 20.05.16 9 дн 12.05.16 20.05.16 9 дн КР 4 Замена ТН 110. Работа ЭСС ЕНЭС. Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ОСШ 110 кВ Нет 16.05.16 20.05.16 5 дн 16.05.16 20.05.16 5 дн ТР 04:00 ТР ОР-С-123.    Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ОЭВ-110 Нет 16.05.16 20.05.16 5 дн 16.05.16 20.05.16 5 дн ТР 04:00 ТР ОР-С-123.    Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ–С–123 Нет 16.05.16 20.05.16 5 дн 16.05.16 20.05.16 5 дн ТР 04:00 ТР ОР-С-123.      Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ТН-110-2 Нет 23.05.16 31.05.16 9 дн 23.05.16 31.05.16 9 дн КР 4 Замена ТН 110. Работа ЭСС ЕНЭС. Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1АТ Нет 10.05.16 11.05.16 2 дн 10.05.16 11.05.16 2 дн ТР 01:00 опробование АПВ ТО ТТ-1АТ. Работы на ВЛ Исходная

ПС 220 кВ Ванино ТН-220 Да, 

срок 

ремо

10.05.16 11.05.16 2 дн 10.05.16 11.05.16 2 дн ТР 02:00 ТО ТН-220, отбор проб масла ТН-220 Исходная

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-110-1АТ Нет 10.05.16 11.05.16 2 дн 10.05.16 11.05.16 2 дн ТР 01:00 ТО ТТ-1АТ, работы на ВЛ 220 кВ Исходная

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-220 1АТ Нет 10.05.16 11.05.16 2 дн 10.05.16 11.05.16 2 дн ТР 01:00 опробование АПВ,  работы на ВЛ  Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Да, 

срок 

ремо

23.05.16 08.06.16 17 дн 23.05.16 08.06.16 17 дн ТР 08:00 ТР 4Т, ТР ТТ-ЭВ-110-4Т, ТР МВ-35 4Т,  профконтроль основные 

защиты, автоматика охлаждения, вт.цепи  

увеличение нагрузки в СГЭР Исходная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Да, 

срок 

23.05.16 08.06.16 17 дн 23.05.16 08.06.16 17 дн ЗРР 02:00 Включить. для ТР 4Т Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная 1С 220 кВ Нет 10.05.16 20.05.16 11 дн 10.05.16 20.05.16 11 дн ВПр 01:00 Отключить,в связи с работами на ВЛ Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная РШ-1 Нет 10.05.16 20.05.16 11 дн 10.05.16 20.05.16 11 дн ВПр 01:00 Отключение 1Т Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная СЭВ-220 Нет 10.05.16 20.05.16 11 дн 10.05.16 20.05.16 11 дн ВПр 01:00 Отключить,в связи с отключением  2С 220 кВ, 1С 220 кВ. Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная ЭВ-Л-263 Нет 10.05.16 20.05.16 11 дн 10.05.16 20.05.16 11 дн ВПр 01:00 Опробование АПВ, работы на ВЛ. Исходная

ПС 220 кВ Парус 2АТ Нет 30.05.16 31.05.16 2 дн 30.05.16 31.05.16 2 дн ВПр 01:00 Режим работы 2АТ по сторонам 110/10 кВ МДП Исходная

ПС 220 кВ Парус 2С 220 кВ Нет 30.05.16 31.05.16 2 дн 30.05.16 31.05.16 2 дн ТР 02:00 Устранение негабарита шлейфа между ШР-220-ТН-2 и 

опорным изолятором ф.А 2С 220 кВ 

Исходная

ПС 220 кВ Селихино ТН–1 220 Да, 

срок 

ремо

19.05.16 19.05.16 1 дн 19.05.16 19.05.16 1 дн ТР 02:00 ТО ТН-220-1, отбор проб масла ТН-220-1 Исходная

ПС 220 кВ Старт ОМВ-110 Нет 10.05.16 13.05.16 4 дн 10.05.16 13.05.16 4 дн ЗРР 01:00 Включить для замены МВ-С-104 Профконтроль ЭПЗ-1636, ТТ, 

РПР, ФП-ВЧ тракт 

Исходная

ПС 220 кВ Старт ОСШ110 кВ Нет 10.05.16 13.05.16 4 дн 10.05.16 13.05.16 4 дн ЗРР 01:00 Включить для замены МВ-С-104 Профконтроль ЭПЗ-1636, ТТ, 

РПР, ФП-ВЧ тракт

Исходная

ПС 220 кВ Старт ОСМВ-220 Да, 

срок 

ремо

18.05.16 19.05.16 2 дн 25.05.16 26.05.16 2 дн ЗРР 01:00 Включить, для перевода Л-253, через ОМВ-220, для ТР МВ-Л-

253. 

Измененная

ПС 220 кВ Старт ОСШ 220 кВ Да, 

срок 

ремо

18.05.16 19.05.16 2 дн 25.05.16 26.05.16 2 дн ЗРР 01:00 Включить, для перевода Л-253, через ОМВ-220, для ТР МВ-Л-

253. 

Измененная

ПС 110 кВ АК 2С 110 Нет 16.05.16 17.05.16 1 дн 

9 ч

16.05.16 17.05.16 1 дн 9 

ч

ТР 03:00 Текущий ремонт В-110 2Т. отбор проб масла,испытание Нагрузку перевести на 1С 110 ПС 110 кВ АК Исходная

ПС 110 кВ Бикин МВ-110 Приморская ГРЭС – Бикин Нет 16.05.16 20.05.16 4 дн 

9 ч

16.05.16 20.05.16 4 дн 9 

ч

ЗРР 04:00 Профвосстановление КСЗ (ДЗ,ТЗНП,ТО) (ЭПЗ-1636), АУВ ВЛ 

110 кВ ПримГРЭС-Бикин на ПС Бикин

Исходная

ПС 110 кВ Бикин МВ-110 С-32 Нет 19.05.16 19.05.16 10 ч 19.05.16 19.05.16 10 ч ВПр 02:00 Изменение уставок УРЗА КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 кВ Бикин-

Лермонтовка (С-32) на ПС 110 кВ Бикин 

Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСМВ-110 Нет 19.05.16 19.05.16 10 ч 19.05.16 19.05.16 10 ч ЗРР 02:00 Для перевода под защиты ОСМВ-110 ВЛ-110 кВ Бикин-

Лермонтовка (С-32)

Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСШ-110 Нет 19.05.16 19.05.16 10 ч 19.05.16 19.05.16 10 ч ЗРР 02:00 Для перевода под защиты ОСМВ-110 ВЛ-110 кВ Бикин-

Лермонтовка (С-32)

Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСМВ-110 Нет 23.05.16 27.05.16 4 дн 

9 ч

23.05.16 27.05.16 4 дн 9 

ч

ВПр 08:00 Профвосстановление КСЗ ОСМВ-110 (ДЗ,ТЗНП,ТО) (ЭПЗ-

1636), АУВ на ПС 110 кВ Бикин 

с раздельной работой 1СШ-110 и 2СШ-110 ПС 110 кВ 

Бикин. ПС 110 кВ Бикин: отключение РП-110, ОСШ-110

Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСШ-110 Нет 23.05.16 27.05.16 4 дн 

9 ч

23.05.16 27.05.16 4 дн 9 

ч

ВПр 02:00 Отключить, для работ на ОСМВ-110 ПС 110 кВ Бикин Исходная

ПС 110 кВ Бикин Рем.пер.110 кВ Нет 23.05.16 27.05.16 4 дн 

9 ч

23.05.16 27.05.16 4 дн 9 

ч

ВПр 02:00 Отключить, для работ на ОСМВ-110 ПС 110 кВ Бикин Исходная

ПС 110 кВ Вяземская СВ-110 Нет 04.05.16 04.05.16 9 ч 04.05.16 04.05.16 9 ч БВР 02:00 Изменение уставок УРЗА КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 кВ Вяземская-

Котикво (С-26)  и УРЗА КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 кВ Красицкая-

Вяземская (С-28) на ПС 110 кВ Вяземская

вывести из работы ЭПЗ-1636 ВЛ 110 С-26 и ЭПЗ-1636 ВЛ 

110 С-28, включить РП 110 ПС 110 кВ Вяземская

Исходная

ПС 110 кВ Гайтер В-110 С-121 Нет 01.05.16 01.05.16 1 дн 04.05.16 13.05.16 10 дн ТР 08:00 Проф.испытания, ТР В-110 С-121; ТО ЛР, КС, ВЧЗ, 

присоединений 1с-110.

Измененная

ПС 110 кВ Гайтер 1с-110 Нет 16.05.16 20.05.16 5 дн 10.05.16 13.05.16 4 дн ТР 02:00 ТР присоединений 1с-110. Измененная

ПС 110 кВ Гайтер ОСВ-110 Нет 10.05.16 20.05.16 11 дн 10.05.16 20.05.16 11 дн ТР 02:00 ТР присоединений ОСШ-110, ОСВ-110; ВВИ ТН-110 ОСШ, ОСШ-

110, ОСВ-110, ТР ТН-110 ОСШ. Профконтроль ОСВ-110 КСЗ 

(ЭРЗ-1636),  АУВ, МТЗ, ТЗНП, ТН-110 ОСШ.

Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ОСШ-110 Нет 01.05.16 01.05.16 1 дн 10.05.16 20.05.16 11 дн ТР 02:00 ТР присоединений ОСШ-110, ОСВ-110; ВВИ ТН-110 ОСШ, ОСШ-

110, ОСВ-110, ТР ТН-110 ОСШ. Профконтроль ОСВ-110 КСЗ 

(ЭРЗ-1636),  АУВ, МТЗ, ТЗНП, ТН-110 ОСШ.

Измененная

ПС 110 кВ Гайтер 2с-110 Нет 10.05.16 13.05.16 4 дн 16.05.16 20.05.16 5 дн ТР 02:00 ТР присоединений 2с-110 Измененная

ПС 110 кВ Гайтер В-110 С-123 Нет 10.05.16 13.05.16 4 дн 16.05.16 20.05.16 5 дн ТР 02:00 ТР В-110 С-123, ТО ЛР, КС, ВЧЗ, присоединений 2с-110, ОШР-

110 С-123.

Измененная

ПС 110 кВ Гайтер

ПС 110 кВ Гродеково

ПС 110 кВ АК

ПС 110 кВ Бикин

ПС 110 кВ Вяземская

ПС 220 кВ Парус

ПС 220 кВ Селихино

ПС 220 кВ Старт

ПС 220 кВ Ванино

ПС 220 кВ Высокогорная

ПС 500 кВ Комсомольская
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Содержание работ Прочие примечания

ПС 110 кВ Гродеково СВ 110 Нет 12.05.16 12.05.16 9 ч 12.05.16 12.05.16 9 ч ЗРР 02:00 Изменение уставок УРЗА КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 кВ Гродеково-

Хор (С-27) на  ПС 110 кВ Гродеково 

Исходная

ПС 110 кВ К В-110 С-93 Нет 18.05.16 18.05.16 1 дн 18.05.16 18.05.16 1 дн ИСП 01:00 ВВИ Исходная

ПС 110 кВ К В-110 С-76 Нет 23.05.16 23.05.16 1 дн 23.05.16 23.05.16 1 дн ИСП 01:00 ВВИ Исходная

ПС 110 кВ Картель В-110 С-121 Нет 16.05.16 20.05.16 5 дн 10.05.16 13.05.16 4 дн ТР 02:00 Проф. испытания В-110 С-121. Измененная

ПС 110 кВ Картель СВ-110 Нет 12.05.16 13.05.16 2 дн 12.05.16 13.05.16 2 дн ЗРР 02:00 Включить на время ремонта ТН-110-1, ТН-110-2. С 

отключением по окончанию производства работ.

Исходная

ПС 110 кВ Корфовская В110 С-25 Нет 13.05.16 13.05.16 9 ч 13.05.16 13.05.16 9 ч ЗРР 02:00 Изменение уставок УРЗА КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 кВ 

Корфовская-Гродеково (С-25) на ПС 110 кВ Корфовская 

Исходная

ПС 110 кВ Котиково СВ-110 Нет 05.05.16 05.05.16 9 ч 05.05.16 05.05.16 9 ч БВР 02:00 Изменение уставок УРЗА КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 кВ Вяземская-

Котикво (С-26) и УРЗА КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Котиково - 

Лермонтовка (С–31) на ПС 110 кВ Котиково

с включением РП 110 Котиково, вывести из работы  ЭПЗ-

1636 ВЛ 110 С-26, вывести из работы  ЭПЗ-1636 ВЛ 110 

С-31

Исходная

ПС 110 кВ Котиково 2С 110 Нет 23.05.16 23.05.16 9 ч 23.05.16 23.05.16 9 ч БВР 02:00 Текущий ремонт ТН 110 2С с включением РП-110 ПС 110 кВ Котиково Исходная

ПС 110 кВ Котиково СВ-110 Нет 23.05.16 23.05.16 9 ч 23.05.16 23.05.16 9 ч ЗРР 02:00 Отключить, для работ на 2С 110 ПС 110 кВ Котиково Исходная

ПС 110 кВ Котиково 1С 110 Нет 24.05.16 24.05.16 9 ч 24.05.16 24.05.16 9 ч БВР 02:00 Текущий ремонт ТН 110 1С ПС 110 кВ Котиково с включением РП-110 ПС 110 кВ Котиково Исходная

ПС 110 кВ Котиково СВ-110 Нет 24.05.16 24.05.16 9 ч 24.05.16 24.05.16 9 ч ЗРР 02:00 Исходная

ПС 110 кВ Красицкая СВ-110 Нет 06.05.16 06.05.16 9 ч 06.05.16 06.05.16 9 ч БВР 02:00 Изменение уставок УРЗА КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 кВ Красицкая-

Вяземская (С-28) и УРЗА КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 кВ Хор-

Красицкая с отпайкой (С-29) на ПС 110кВ Красицкая

вывести из работы ЭПЗ-1636 ВЛ 110 С-28 и ЭПЗ-1636 ВЛ 

110 С-29, включить РП 110 ПС 110 кВ Красицкая

Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка СВ-110 Нет 20.05.16 20.05.16 9 ч 20.05.16 20.05.16 9 ч БВР 02:00 Изменение уставок УРЗА КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 кВ 

Лермонтовка-Бикин (С-32) и УРЗА КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 кВ 

Котиково-Лермонтовка (С-31) на ПС 110 кВ Лермонтовка

вывести из работы ЭПЗ-1636 ВЛ 110 С-32 и ЭПЗ-1636 ВЛ 

110 С-31, включить РП 110 на ПС 110 кВ Лермонтовка

Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 10.05.16 11.05.16 1 дн 

9 ч

10.05.16 11.05.16 1 дн 9 

ч

ЗРР 04:00 Изменение уставок УРЗА КСЗ (МТО, МТЗ, ЗЗ) ВЛ-110 кВ Хор-

Красицкая с отпайкой (С-29) на ПС 110кВ Хор

Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 12.05.16 12.05.16 9 ч 12.05.16 12.05.16 9 ч ЗРР 02:00 Включить, для работ на ПС 110 кВ Гродеково Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 13.05.16 13.05.16 9 ч 13.05.16 13.05.16 9 ч ЗРР 02:00 Включить, для работ на ПС 110 кВ Корфовская Уменьшение зоны Хабаровской ТЭЦ-1 Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 16.05.16 20.05.16 4 дн 

9 ч

16.05.16 20.05.16 4 дн 9 

ч

ЗРР 04:00 Включить, для работ на ВЛ 110 кВ ПримГРЭС-Бикин Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и 

более)

Нет 16.05.16 16.05.16 1 дн 16.05.16 16.05.16 1 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская 

(С–71). Потеря САОН на АТЭЦ-1 на 1 МВт 

Исходная

Е.А. Сухорукова (4212) 38-05-44; 33-44

#ССЫЛКА!

ПС 110 кВ Красицкая

ПС 110 кВ Лермонтовка

ПС 110 кВ Хор

ПС 110 кВ К

ПС 110 кВ Картель

ПС 110 кВ Корфовская

ПС 110 кВ Котиково


