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Прим.ЗЭ

С
10

Самарка 

35/10
2 01.10.18 2:46 01.10.18 2:49 0:03 01.10.18 2:49 0:03 МТЗ у Осмотр

школа, 

кот/ 112 

чел

112 0,2 10 +7, ясно

Хаб.ЦЭС 10
Сергеевк

а 35/10
2 01.10.18 10:36 01.10.18 11:22 0:46 01.10.18 11:22 0:46 ав.откл нет у Повреждение на вед. ТП.

нет / 

быта нет
0 0,12 5 +13, обл.

Хаб.ЦЭС 10
Сергеевк

а 35/10
2 01.10.18 11:52 01.10.18 12:49 0:57 01.10.18 12:49 0:57 ав.откл нет у Повреждение на вед. ТП.

нет / 

быта нет
0 0,12 5 +13, обл.

Хаб.ЦЭС 6 СМ 35/6 50 01.10.18 12:08 01.10.18 13:57 1:49 01.10.18 17:05 4:57 МТЗ нет ну Повреждение концевой муфты на оп.1. Устранено.

сети 

потребит

еля

нет/ быта 

нет
0 0,05 2

+15, 

облачно

ЭС ЕАО 10
Пашково 

35/10
21 01.10.18 14:17 01.10.18 14:32 0:15 01.10.18 14:32 0:15 МТЗ у с.Пашково, Заречье

котельна

я, 

школа/15

0ч.

150 0,16 8 +16, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Алексее-

Никольск 

35/10

3 01.10.18 15:25 01.10.18 15:30 0:05 01.10.18 15:30 0:05 МТЗ нет у с.Николольвовское.
школа / 

200чел
200 0,1 8 +18, пасм

Прим.ЦЭ

С
10

Алексее-

Никольск 

35/10

по ф.1 РП 

Пуциловк

а ф.4

01.10.18 17:00 01.10.18 17:20 0:20 01.10.18 17:20 0:20 ав.откл нет у с. Пуциловка.
школа / 

200чел
200 0,14 3 +17, пасм

Хаб.СЭС 10

Литовко 

220/35/1

0

16 01.10.18 18:43 01.10.18 18:55 0:12 01.10.18 18:55 0:12 МТЗ ну у п. Самболи
нет / 

1122чел
1122 0,34 5 +11, обл.

Прим.ЮЭ

С
6

Авангард 

35/6
7 02.10.18 7:19 02.10.18 8:13 0:54 02.10.18 8:13 0:54 Ав.откл у п.Авангард.

кот/ 610 

чел
610 0,2 3 +6, ясно

Ам.ВЭС 10

Хвойная  

220/110/

35/10

5 02.10.18 9:50 02.10.18 10:48 0:58 02.10.18 10:48 0:58
Откл.КУ 

"Земля"

п.Екатеринославка. В ТП 20-57 поврежден опорный изолятор. 

(ТП 20-57 вновь возводимое, стройка,  находилось под 

охранным напряжением). Повреждение устранено в 16:23

1200ч. 1200 0,7 8
+13, 

ветер

ЭС ЕАО 10
Пашково 

35/10
21 02.10.18 14:49 02.10.18 14:49 0:00 02.10.18 14:49 0:00 МТЗ у с.Пашково, Заречье

котельна

я, 

школа/15

0ч.

150 0,16 8 +16, ясно

ЭС ЕАО 10
Облучье 

220/35/6
138 02.10.18 14:52 02.10.18 14:52 0:00 02.10.18 14:52 0:00 МТЗ у п.Облучье

котельна

я/350ч
350 0,3 2 +16, ясно

Ам.ЦЭС 10

Кооперат

ивная 

110/10

4 02.10.18 14:52 02.10.18 14:52 0:00 02.10.18 14:52 0:00 МТЗ у часть г.Благовещенск
погранча

сть/500ч.
500 0,7 23 +17, ясно

Ам.ВЭС 110
РайГРЭС - 

Бурейск
№2 02.10.18 17:51 02.10.18 18:05 0:14 02.10.18 18:05 0:14

РайГРЭС: 

НЗНП 2ст.
ну у

На ПС Бурейск в работе Т1 (Т2 резерв). Обесточены ПС 110 

Бурейск, ПС 35 Родионовка, Кам.карьер и вед ПС 35 

Перевалбаза. Ч/з 14 мин., РПВ усп.

6,8 

Мвт/1790

0ч.

17900 6,8

+15, 

дождь, 

ветер

ЭС ЕАО 10

Левобере

жная 

220/35/1

0

160 02.10.18 18:17 02.10.18 18:17 0:00 02.10.18 18:17 0:00 МТЗ у п. им. Тельмана
нет/1000

ч.
1000 0,5 13

+16, 

дождь, 

ветер

Ам.ВЭС 110
РайГРЭС - 

Бурейск
№2 02.10.18 18:24 02.10.18 18:24 0:00 02.10.18 18:24 0:00

РайГРЭС: 

НЗНП 

2ст., МТО

у
4.10.18 обход, на оп. №81 обнаружено распушение шлейфа 

ф.-А (угрозы отключения нет).
нет 0 0 0

+15, 

дождь, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-1 110/6
14 03.10.18 15:43 03.10.18 16:05 0:22 03.10.18 16:05 0:22 МТЗ у часть быта г.Большой Камень. Осмотр без замечаний

нет/1000

ч.
1000 1 9 +18, ясно



Ам.ЗЭС 10
Базовая 

35/10
16 03.10.18 17:01 03.10.18 17:50 0:49 03.10.18 17:50 0:49 МТЗ-1 ну ну

часть г.Свободный. Повреждена резервная КЛ 6кВ от ТП 136 

до ТП85. Исключена из схемы

поликлин

ика, 

д.сад, 

школа/56

00ч.

5600 0,75 6 +16, ясно

Хаб.СЭС 6 ЦРП-2

по ф-9 в 

ТП-18 

яч.7

04.10.18 8:37 04.10.18 8:37 0:00 05.10.18 14:42 30:05

без 

блинкеро

в

нет
не 

произв.

На хх. Повреждение КЛ-6кВ 78 м. от ТП-18, устранено. 

Найдено второе повреждение: 238 м. от ТП-18. В 20:15 

устранено второе повреждение КЛ-6. 05.10.18 обнаружено 3-

е повреждение: 420м от ТП-18. Устранено и вкл. по норм. сх.

нет 0 0 0 +12, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Хороль 

110/35/1

0

18 04.10.18 8:59 04.10.18 11:04 2:05 04.10.18 11:04 2:05 КУ, земля
с.Старобельмановка,  с.Ленинское. На опоре №209 заменен 

изолятор фаза "С".

нет / 245 

чел
245 0,1 9 +18, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Анучино 

35/10
9 04.10.18 14:59 04.10.18 16:58 1:59 04.10.18 16:58 1:59 КУ, земля

часть с.Анучино. "Земля" самоустранилась, Заменили 

изолятор оп.27.

Школа,д/

сад / 735 

чел

735 0,4 10 +21, ясно

Ам.ЗЭС 10

Новоиван

овка 

35/10

1 04.10.18 16:00 04.10.18 16:25 0:25 04.10.18 16:25 0:25 МТЗ ну у
скважина 

/ 618 чел
618 0,1 4 +24, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Камень-

Рыболов 

110/35/1

0

7 04.10.18 16:40 04.10.18 20:47 4:07 04.10.18 20:47 4:07 КУ, земля

с.Пархоменко, Новоселище (сх. ремонтная, по ф-7 

К.Рыболов питается ПС Новоселище ч/з ф-5 ).  В 17:10 

запитано 11 ТП.  Повреждён изолятор ф.-А оп. №9 по ф-5 

Новоселище. Устранено.

скваж. / 

1260 чел
1260 0,3 24 +21, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Лесозаво

дск 

220/35/1

0

7 04.10.18 19:06 04.10.18 20:15 1:09 05.10.18 3:41 8:35 МТО ну

 с.Надежда, с.Тургенево, с.Лесное. В 20:15 перезапитано 7ТП 

от резерва. Подрядной организацией ФСК при производстве 

работ по расширению просеки ВЛ 220 кВ Лесозаводск - 

Свиягино/т спиленным деревом сломана оп. 25/7 (ЖБ), в пр. 

25/6-25/7 обрыв проводов. Сообщено в полицию, СБ. 

Повреждения устранены

Ф-6 ПС 

Пантелей

моновка

Насосная 

/ 325 чел
325 0,1 11 +18, ясно

ЭС ЕАО 6 ЧТФ 35/6 76 04.10.18 20:14 04.10.18 20:58 0:44 09.10.18 15:45 115:31 МТО выв
не 

произв.

часть г.Биробиджан. Повреждена КЛ-6кВ 25м от ТП-1. 8.10.18 

откопан, разрезан, испытан; выявлено 2 МП 75м от ТП-1. 

9.10.18 устранено.

ф.93 ПС 

ЧТФ

КНС / 

1200 чел
1200 0,3 4 +18, ясно

Хаб.ЦЭС 10
ОПХ 

35/10
15 04.10.18 20:50 04.10.18 22:05 1:15 05.10.18 1:48 4:58 Ав. Откл. нет ну

п.Восточный, ч.Черная речка В 22:05 вкл. до ТП-1449 

(запитано 3ТП, основная часть нагрузки). Остаются обесточ. 

садовые общества. 22:58 вкл. до ТП-1333(запитано 8 ТП). 

В пролете оп. №42-43 убрано упавшее дерево (провод не 

поврежден)

очисные/

3050ч.
3050 0,53 15 +15, обл.

Прим.ЗЭ

С
10

Лесозаво

дск 

220/35/1

0

13 05.10.18 3:04 05.10.18 3:05 0:01 05.10.18 3:05 0:01 МТЗ у с.Глазовка. нет/40 40 0,1 4 +10, обл.

Прим.ЦЭ

С
6

Гранит 

110/6

В-6кВ Т2 

№1,2
05.10.18 6:36 05.10.18 7:16 0:40 05.10.18 8:33 1:57

Дуг.защи

та

 Обесточена ПС Гранит (Т1 в резерве). При осмотре ПС Гранит 

обнаружено: по Т-2 отключились ввода 6кВ №1 и №2 (от 

дуговой защиты),  отключился вед. Ф-11 (Ав. откл.). В 7:16 

введен в работу Т1 (запитана 1СШ 6кВ, 4,5МВт, 22790ч.). 

08:04 включен В6кВ №1,2 Т-2, 2СШ 6кВ под напряжение. В 

08:33 2СШ 6кВ поставлена под нагрузку, кроме вед ф-11 

(пробой каб. 6кВ в яч, ниже каб. муфты - причина работы дуг. 

защ.) и вед ф-15 (отключен КУ по "Земле"). Проверка РЗА не 

требуется.

Т1 32890ч 32890 8,7 +12, ясно

ЭС ЕАО 10

Левобере

жная 

220/35/1

0

160 05.10.18 8:13 05.10.18 8:13 0:00 05.10.18 8:13 0:00 МТЗ у

Между опорами №160-00/49 и 50 в КРУН-10 ограждённой 

сеткой обнаружены трупы птиц (2 фазана), повреждений 

оборудования нет.

нет 0 0 0 +8, ясно

Хаб.ЦЭС 10

Гродеков

о 

110/35/1

0

2 05.10.18 8:38 05.10.18 9:29 0:51 05.10.18 10:02 1:24 КУ, земля
п.Дрофа, база Дрофа. Вкл. без 3-х ТП. В 10:02 всё включено. 

Повреждение на вед. участке.

д. сад, 

школа / 

1168 чел

1168 0,4 12 +15, ясно



Прим.ЦЭ

С
6

Баневур 

35/6
4 05.10.18 8:50 05.10.18 9:45 0:55 05.10.18 9:45 0:55 Ав. откл. у с.Кондратеновка. 

нет / 250 

чел
250 0,1 5 +12, ясно

Хаб.ЦЭС 10

Лермонт

овка 

110/10

В-10 1Т 05.10.18 12:37 05.10.18 16:36 3:59 06.10.18 1:15 12:38 МТЗ-10

 2Т в резерве. Обесточены 1,2СШ-10кВ. Повреждение ТТ-10кВ 

в яч. СВ-10. В 14:00 (ч/з 1ч 23м) вкл. В-10 1Т, запитан 

потребитель 1СШ-10 (2160 чел/0,8МВт). В 14:09 опробован 2Т 

(тип ТМТГ 5,6МВА), поставлена под напряжение 2СШ-10кВ 

(завышенное V=11,2кВ, на 2Т неисправен РПН, есть 

распоряж. о запрете операций с РПН). В 16:36 потребитель 

2СШ-10 по распредсетям 10кВ запитан от 1СШ-10 ПС 

Лермонтовка. В 1-15 заменили ТТ СВ 10 кВ в яч.9 , 

восстановили вторичные цепи, схему привели в исходное 

состояние

5942 чел 5942 1,5 +18, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-2 

220/110/

6

3 05.10.18 13:04 05.10.18 15:59 2:55 05.10.18 18:02 4:58 МТО
не 

произв.

г.Большой Камень. В 15:59 включено 27 ТП.  В 18:02 включен 

полностью, в пр. оп. 16/14-16/15 снята ветка с проводов.

нет / 860 

чел
860 0,5 43 +17, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-2 

220/110/

6

9 05.10.18 13:04 05.10.18 14:20 1:16 06.10.18 19:26 30:22 МТО ну

г.Большой Камень. В 14:20 6ТП включены от Ф-29 ПС 

Береговая-2, в 14:28 (ч/з 1ч 24м) включены оставшиеся 8 ТП 

от Ф-40 ПС Береговая-2. Повреждение головного КЛ-6кВ до 

ЦРП-101. Устранено 6.10.18  19:00,  (уст каб. муфта, 

проведены ВВ испытания), в 19:26 нормальная схема.

ф-29, ф-

40

школа, 

детсад / 

250 чел

250 1,4 11 +17, ясно

Ам.ЗЭС 10

Ледяная 

тяга 

220/27,5/

10

1 05.10.18 14:08 05.10.18 14:11 0:03 05.10.18 14:11 0:03 МТО нет у

с.Голубое. При осмотре в прол. оп. 20-21 следы перекрытия, 

рядом техника строителей газопровода. Сообщено в СБ. 

Других замечаний по ВЛ нет.

нет 0 0,1 1 +22, ясно

Хаб.ЦЭС 6
Южная 

110/35/6
37 05.10.18 16:05 05.10.18 17:40 1:35 05.10.18 17:40 1:35 МТО ну г.Хабаровск. Повреждение на вед. участке.

быта нет 

/ 

промзона

0 0,5 1 +18, ясно

ЭС ЕАО 6
Облучье 

220/35/6
140 05.10.18 17:08 05.10.18 17:56 0:48 05.10.18 21:51 4:43 КУ, земля п.Облучье. ОП 140-00/17 заменили изолятор ф-124

ТП-55 

больница 

/ быта 

нет

0 0,1 1 +20, ясно

Прим.ЦЭ

С
6

Россия 

110/6
7 05.10.18 21:45 06.10.18 0:31 2:46 06.10.18 8:31 10:46 МТЗ ну

с. Новожатково.

В 00:31 включен до оп.272 (запитано 7ТП). В 4:00 

перезапитано 4ТП. На ОП 214 заменили изолятор

ф.1 ПС 

Приозерн

ая

нет/450ч. 450 0,1 13 +15, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

по ф.11 в 

РП 80202 

отключил

ся ф.11

06.10.18 4:24 06.10.18 8:09 3:45 06.10.18 8:09 3:45 Ав. Откл. у Часть  г. Фокино. нет/200ч. 200 0,1 10 +10, ясно

Ам.ЗЭС 10
Восточна

я 35/10
16 06.10.18 8:13 06.10.18 8:49 0:36 06.10.18 8:49 0:36 МТЗ-2 ну у Осмотр, под оп. 14/1 обнаружена сорока.

больн, 

д/с, кнс, 

скваж/ 

3750 чел

3750 0,7 12
+7,  

пасмурно

Прим.ЦЭ

С
6

Кожзавод 

110/35/6
1 06.10.18 11:55 06.10.18 13:38 1:43 06.10.18 16:04 4:09 Ав.откл

При проведении работ персоналом тепловых сетей 

(экскаватором) допущен обрыв провода в пр.оп. 14-15; 

виновник на месте. Сообщено ОВД. В 13:09 вкл без 3ТП от 

резерва, вкл в 15:39 после устранения повреждения 

(запитаны все потребители), в 16:04 схема восстановлена.

ПС 

Б.Полиго

н ф7

нет/ 100 

чел
100 0,4 14 +15, ясно

Прим.ЦЭ

С
110

Спасск - 

Дмитрие

вка - 

Чернигов

ка - 

Ярославк

а

07.10.18 0:10 07.10.18 0:10 0:00 07.10.18 0:10 0:00

Спасск: 

ТНЗНП 

1ст. 

Ярославк

а: НЗЗ 1ст

у
 ИМФ 78,8км, фаза В. Произведен осмотр, оп.31 новое гнездо 

аиста, под опорой много веток.
нет 0 0 0 +14, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
4 07.10.18 7:42 07.10.18 7:42 0:00 07.10.18 7:42 0:00 Ав.откл у Произведен осмотр.  В ТП-3311 с тр-ра сняли кота нет 0 0 0 +10, пасм



Ам.ВЭС 10

Варваров

ка 

220/35/1

0

26 07.10.18 9:09 07.10.18 9:16 0:07 07.10.18 9:16 0:07 МТО запрет у Произведен осмотр, под РТП70 мертвая птица (сорока).

кот, 

насосн, 

скваж/ 

700 чел

700 0,9 11
+7, 

облачно

Прим.ЦЭ

С
10

Алексее-

Никольск 

35/10

3 07.10.18 11:10 07.10.18 11:24 0:14 07.10.18 11:24 0:14 Ав.откл у Планируется осмотр.
школа/ 

200 чел
200 0,1 8 +10, ясно

Ам.ЗЭС 10
Северная 

35/10
12 08.10.18 3:58 08.10.18 10:27 6:29 08.10.18 10:27 6:29 МТО ну ну

п.Аэропорт. Повреждение гол. кабеля 10кВ, включен 

резервный кабель.

4 

котельны

е, 5 

скважин,

3 в/ч, 

аэродром 

/ 230 чел

230 0,3 15 +4, облач

ЭС ЕАО 6 ДСК 35/6 234 08.10.18 12:46 08.10.18 14:17 1:31 08.10.18 18:06 5:20 МТО ну ну

Вкл с выделенным поврежденным.уч, потребителю 

обеспечен резерв, без 8ТП; вкл ч/з 5:20. Пр.оп.234-00/10-11 

несанцкц. спил дерева, обрыв 3-х проводов. Виновник 

скрылся. Сообщено в СБ, полицию. Устранено, схема 

восстановлена.

ф.216

больн, 

школа, 

кнс, кот / 

4250чел

4250 0,5 31 +10, обл

Прим.СЭ

С
10

Чугуевка 

220/110/

35/10

16 09.10.18 3:08 09.10.18 3:15 0:07 09.10.18 3:15 0:07 МТЗ ну у Обход без замечаний.

насосн, 

кот, 

школа, 

ж/д/1511 

чел

1511 0,8 20 +10, ясно

Прим.ЦЭ

С
110

Промышл

енная - 

Полевая

09.10.18 6:57 09.10.18 6:57 0:00 09.10.18 6:57 0:00

Пром: 

НЗЗ 1,2ст. 

Полев: 

НЗЗ 2ст

у Осмотр в пр.90 - 124, замечаний не обнаружено нет 0 0 0 +4,  гроза

Прим.ЦЭ

С
10

Родина 

35/10
6 09.10.18 9:54 09.10.18 12:05 2:11 09.10.18 12:31 2:37 ав.откл ну с.Первомайское, Ленинское. Повреждение на вед. отпайке.

нет / 

360чел
360 0,1 9 +3, ясно

Ам.ЦЭС 10
Амур 

35/10
В-10 Т2 09.10.18 10:14 09.10.18 10:25 0:11 09.10.18 10:25 0:11 МТЗ запрет у

С обесточиванием  1,2сш-10кВ (В работе Т2; Т1 

демонтирован, реконструкция).  Осмотр: откл.полож. ф16 

(вед, бл. МТЗ, обеспечен резерв). Включен без вед. ф.16. 

Произведена проверка РЗА: по ф16 неисправность реле 

времени в цепях МТЗ (часовой механизм; реле заменено).

28600чел 28600 8,4 +5, обл

Прим.ЗЭ

С
10

Вишневк

а 35/10
В-10 Т1 09.10.18 12:36 09.10.18 12:45 0:09 09.10.18 12:47 0:11 МТЗ у

Обесточилась 1сш-10кВ. Отходящие фидера не откл, 

выпавших  бл.нет. 11.10.18 Произведена проверка РЗиА: 

отказ в работе РТ-85 на В-10 ф.1, произведена регулировка РТ 

85.

1616чел 1616 0,5 27 +15, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Океанари

ум 35/10
17 09.10.18 15:52 09.10.18 16:22 0:30 09.10.18 17:40 1:48 МТО Повреждение на вед. ТП. ф.18

НИИ / 

быта нет
0 4,05 +15, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Депо 

35/6
В-6 Т2 09.10.18 16:30 09.10.18 17:28 0:58 09.10.18 17:28 0:58 МТЗ нет у

С обесточиванием  1,2сш-6кВ. Осмотр: откл полож ф3 (РСК, 

бл.МТО, вкл без ф3, вкл ч/з 1:16). Проверка РЗА до 15.11.18.
3870чел 3870 1,32 18 +12, обл

Прим.ЮЭ

С
6

Депо 

35/6
3 09.10.18 16:30 09.10.18 17:46 1:16 09.10.18 17:46 1:16 МТО нет у Обход без замечаний. нет 0,5 +12, обл

Ам.ЦЭС 10
Чигири 

110/10
по ф7 РК7 09.10.18 18:27 09.10.18 19:41 1:14 09.10.18 21:19 2:52 МТЗ ну ну

Вкл без 2ТП, вкл в 21:19. Повреждение на ведомственном 

ТП.
ф7

нет/ 100 

чел
100 0,1 13 +6, дождь

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

7 10.10.18 3:15 10.10.18 3:30 0:15 10.10.18 3:30 0:15 МТО у Планируется осмотр 12.10.18.
нет/ 1500 

чел
1500 0,5 9 +8, дождь

Прим.ЮЭ

С
110

Волна - 

Бурун с 

отп.Котел

ьная2Р

10.10.18 5:23 10.10.18 5:23 0:00 10.10.18 5:23 0:00 ДЗ 2з у Обход без замечаний нет 0 0 0 +10, гроза



Хаб.ЦЭС 10

Племреп

родуктор 

110/35/1

0

13 10.10.18 8:55 10.10.18 9:33 0:38 10.10.18 9:33 0:38 Ав.откл выв у  Повреждение на ведомственном ТП.

ф.8 

Племреп

родуктор

быта нет 0 0,3 +5, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Иман 

220/110/

35/10

по ф.3 СП-

2
10.10.18 12:14 10.10.18 15:56 3:42 10.10.18 16:17 4:03 Ав.откл ну Включен до РЛ-16, без 2-х ТП. В 16:17 полностью. 

нет / 56 

чел
56 0,05 9

+10, 

пасмурно

Прим.ЗЭ

С
10

Иман 

220/110/

35/10

3 10.10.18 13:23 10.10.18 15:27 2:04 10.10.18 15:27 2:04
"земля" 

от КУ

Оп.86 по ф.В разрушен изолятор, провод на траверсе. 

Устранено. 

нет / 1161 

чел
1161 0,45 23

+10, 

пасмурно

Прим.ЗЭ

С
10

Вишневк

а 35/10
2 10.10.18 14:41 10.10.18 14:41 0:00 10.10.18 14:41 0:00 ав.откл у нет 0 0 0

+10, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
10

Раздольн

ое-1 

110/35/1

0

13 10.10.18 14:58 10.10.18 15:49 0:51 10.10.18 20:19 5:21 МТЗ ну ну

По фидеру была запитана нагрузка ф.11. Включен до ТП-

5123, запитано 15ТП (из 30). В 16:14 включен без 6ТП. 

Выделен уч-к без нагрузки, все запитано по ф.4 Кипарисово. 

Повреждение на вед.уч-ке

ф.4 

Кипарисо

во

водозабо

р / 700 

чел

700 1,2 30
+10, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Сергеевк

а 35/6
12 10.10.18 15:05 10.10.18 20:17 5:12 10.10.18 20:17 5:12 Ав.откл ну

В пр.оп.70-71 обнаружено упавшее на провода дерево, 

обрыв провода 3х фаз, на оп.70 повреждена траверса. 

Устранено

школа / 

410 чел
410 0,2 15

+10, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Шкотово 

35/6
14 10.10.18 15:45 10.10.18 18:21 2:36 10.10.18 19:40 3:55 Ав.откл ну

Включен без 4ТП. В 19:40 полностью. Повреждение в сетях 

потребителя

нет / 240 

чел
240 0,2 9

+16, 

дождь, 

ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
13 10.10.18 16:18 10.10.18 16:18 0:00 10.10.18 16:18 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 +8, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
2 10.10.18 16:29 10.10.18 16:29 0:00 10.10.18 16:29 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 +8, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
9 10.10.18 16:31 10.10.18 16:31 0:00 10.10.18 16:31 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 +8, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
13 10.10.18 16:33 10.10.18 16:33 0:00 10.10.18 16:33 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 +8, дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Манзовка 

110/35/1

0

6 10.10.18 16:35 10.10.18 16:38 0:03 10.10.18 16:38 0:03 МТО у Обход без замечаний.
школа / 

2619 чел
2619 0,4 12 +6, дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Манзовка 

110/35/1

0

3 10.10.18 16:35 10.10.18 16:41 0:06 10.10.18 16:41 0:06 МТЗ у Повреждение на вед.участке.
школа / 

1293 чел
1293 0,8 21 +6, дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Тимирязе

вка 35/10
6 10.10.18 16:36 10.10.18 17:23 0:47 10.10.18 17:23 0:47 Ав.откл у

школа / 

400 чел
400 0,1 5

+7, 

пасмурно

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
13 10.10.18 16:49 10.10.18 17:57 1:08 10.10.18 17:57 1:08 МТЗ ну ну Включен после обхода, причина не установлена

нет / 300 

чел
300 0,3 15 +8, дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Штыково 

110/6

по ф.2 

РКЛ
10.10.18 17:06 10.10.18 17:36 0:30 10.10.18 17:36 0:30 Ав.откл у

нет / 50 

чел
50 0,05 5

+10, 

пасмурно

Прим.ЗЭ

С
35

Кировка - 

Руновка
10.10.18 18:07 10.10.18 19:26 1:19 10.10.18 23:23 5:16

"земля" 

от КУ

Обесточена ПС Руновка. Поврежден опор.изолятор на 

приемном портале ф.В ПС Руновка. Устранено, ВЛ 35 

включена в работу.

по 35 кВ 

от ПС 

Новоруса

новка

нет / 789 

чел
789 0,14 14 +10, гроза

Ам.ВЭС 6 А 35/6 11 10.10.18 18:07 10.10.18 18:19 0:12 10.10.18 18:19 0:12 МТЗ-2 ну у

школа, дс 

/ 2200 

чел

2200 1 13 +15, ясно

Хаб.ЦЭС 10

Племреп

родуктор 

110/35/1

0

13 10.10.18 18:25 10.10.18 18:25 0:00 11.10.18 10:29 16:04 Ав.откл ну ну
Нагрузка была ранее переведена на ф.8 Племрепр. 

Повреждение на вед.ТП

ф.8 

Племреп

родуктор

нет 0 0 +8, ясно

Прим.СЭ

С
10

Черныше

вка 35/10
4 10.10.18 18:35 10.10.18 21:06 2:31 10.10.18 21:06 2:31 МТЗ ну ну Повреждение на вед. ТП 5210 "Маслогруппа".

нет / 178 

чел
178 0,1 5 +5, дождь



Прим.ЦЭ

С
6

Россия 

110/6
4 10.10.18 19:30 10.10.18 19:49 0:19 11.10.18 14:31 19:01 Ав.откл

с.Павловка. Включен без ТП-2085 (37 част. домов/80 чел), . 

11.10.18 испытан тр-р в ТП-2085, без замеч. В 14:31 включен в 

работу, все запитано

нет / 500 

чел
500 0,1 6

+7, 

пасмурно

Прим.ЦЭ

С
6

Россия 

110/6
3 10.10.18 19:40 10.10.18 19:47 0:07 10.10.18 19:47 0:07 Ав.откл у

школа / 

700чел
700 0,1 7

+7, 

пасмурно

Прим.ЗЭ

С
10

Вишневк

а 35/10
В-10-Т1 10.10.18 19:44 10.10.18 20:33 0:49 10.10.18 20:33 0:49 МТЗ у

Обесточена 1сш-10 кВ (2сш-10 кВ в план.ремон, замена 

панели РЗА, нагрузка переведена на 1сш-10).  Осмотр ПС без 

замеч, включен успешно. 11.10.18 Произведена проверка 

РЗиА: отказ в работе РТ-85 на В-10 ф.1, произведена 

регулировка РТ 85.

6 

нас.пункт

ов / 1751 

чел

1751 0,48 34 +8, дождь

Прим.ЮЭ

С
10

Раздольн

ое-1 

110/35/1

0

19 10.10.18 19:48 11.10.18 3:46 7:58 11.10.18 3:46 7:58 Ав.откл ну

Повреждение: по Ф-2 ПС Раздольное-2 на оп.117 срыв крюка 

по ф.А, провод опустился с касанием крайнего провода Ф-19 

ПС Раздольное-1 в пролетах 109-110 (в месте пересечения). 

Устранено.

водозабо

р / быта 

нет

0 0,3 4 +9, дождь

ЭС ЕАО 6 МК 35/6 8 10.10.18 21:04 10.10.18 21:38 0:34 10.10.18 21:38 0:34 МТЗ ну у
г.Биробиджан. В ТП-137 перегорание предохранителей 6кВ 

1Т, потребитель запитан от 2Т (поврежд по 0,4 кВ)
2Т ТП-131

6 котельн  

д/сад 

школа 

КНС / 

2300 чел

2300 0,4 13 +6, облач

Прим.ЮЭ

С
10

Раздольн

ое-1 

110/35/1

0

13 10.10.18 21:40 10.10.18 21:40 0:00 10.10.18 21:40 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 +8, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Лесозаво

дск 

220/35/1

0

по ф-13 

откл. РКЛ 

оп.129

10.10.18 22:53 10.10.18 22:53 0:00 10.10.18 22:53 0:00 Ав.откл у нет 0 0 0 +7, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Пантелей

моновка 

35/10

1 10.10.18 23:10 11.10.18 0:03 0:53 11.10.18 0:03 0:53 КУ, земля
с.Невское.  Повреждение на вед. отп. 

"Газпроминвествосток".

Насосная 

/ 388 чел
388 0,06 9 +7, дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Баневур 

35/10
4 11.10.18 2:34 11.10.18 3:51 1:17 11.10.18 3:51 1:17 МТЗ у

нет / 250 

чел
250 0,1 5 +7, дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Баневур 

35/10
3 11.10.18 3:45 11.10.18 3:45 0:00 11.10.18 3:45 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 +7, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Новопокр

овка 

110/35/1

0

4 11.10.18 7:38 11.10.18 7:40 0:02 11.10.18 7:40 0:02 МТЗ у с.Гончаровка. 
школа / 

245 чел
245 0,1 3 +6, дождь

Прим.ЗЭ

С
35

Уссури 

35/10
В-35-Т1 11.10.18 11:04 11.10.18 11:48 0:44 11.10.18 12:32 1:28 МТЗ у

Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т2 в резерве). Осмотр Т1 без 

замечаний, включен в работу под нагрузку. 
Т2

Лесозаво

д.р-н / 

1618 чел

1618 1,8 20
+9, 

пасмурно

Прим.ЮЭ

С
35

Спутник - 

РП-3 - 

Лазурная

11.10.18 23:24 12.10.18 1:02 1:38 14.10.18 4:41 53:17
"земля" 

от КУ

Обесточена ПС Лазурная. Повреждение КЛ 35 Спутник-РП-3 

№2, выведена в ремонт. В 5:42 допуск бригады для 

определении места повреждения. В 14:00 определено МП 

600м от РП-3 (Lкл=3010м), 17:00 разработан котлован, 

откачка воды. 13.10.18 в 17:00 вода откачена, МП 

подтверждено.  14.10.18 смонтирована кабельная вставка 2 

метра и 2 соединительные муфты.

КЛ 35 

Спутник-

РП-3 №1

2250чел 2250 1,62 41 +9, дождь

Хаб.ЦЭС 6

Чернореч

енская 

35/6

5 12.10.18 5:51 12.10.18 5:51 0:00 12.10.18 6:15 0:24 МТЗ ну у ф.10 нет 0 0 0 +2, облач

Прим.ЦЭ

С
10

Манзовка 

110/35/1

0

17 12.10.18 8:53 12.10.18 8:58 0:05 12.10.18 8:58 0:05 МТО у с.Орехов. Обход до 16.10.18
нет / 282 

чел
282 0,1 6 +5, ясно

Хаб.СЭС 10

Селихино 

110/35/1

0

5 12.10.18 9:35 12.10.18 11:22 1:47 12.10.18 16:29 6:54 МТО нет
не 

произв.

п. Селихино. Потребитель запитан от ДГ (взят у ХП МЭС). 

Повреждена головная КЛ-10кВ. Устранено.
ДГ

нет / 50 

чел
50 0,02 2 +3, облач



Хаб.СЭС 10 ЦРП-2 13 12.10.18 10:06 12.10.18 10:06 0:00 12.10.18 16:58 6:52 Ав.откл
не 

произв.

Резерв для КНС, обесточ. потребителей нет. Повреждение 

питающего кабеля 10кВ. Устранено.
ф-5 нет 0 0 0 0, облач

Прим.ЮЭ

С
110 Западная 2 сш 110 12.10.18 12:55 12.10.18 12:55 0:00 12.10.18 13:26 0:31 УРОВ

не 

работало
у

Ограничения потребителей небыло. В-110кВ Раздольное-1 

вкл. в 13:01. ШСВ-110 включен в работу в 13:26. В результате 

послеаварийной проверки установлено: Произошло 

повреждение изоляции вторичных цепей комплекта защит Т-

2. При замыкании цепей 001 и 020 создалась цепь 

сформировавшая команду на пуск УРОВ и отключение 

выключателей 2СШ-110кВ. Повреждение изоляции 

вторичных цепей комплекта защит Т-2 устранено. На ПС 

работала бригада для опробования всех приводов.

нет 0 0 0 +14, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

ХФЗ 

110/6
3 12.10.18 13:50 12.10.18 15:57 2:07 12.10.18 15:57 2:07 МТЗ

не 

произв.

г.Партизанск.  На ф-3 дополнительная нагрузка Ф-9 ПС 

Партизан. В 15:27 запитано 2 ТП. В 15:57 Ф-3 включен 

полностью, все потребители запитаны. Обход 13.10.18, 

замечаний нет.

водокана

л / 200 

чел

200 0,3 10 +14, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-2 

220/110/

6

6 12.10.18 14:55 12.10.18 15:49 0:54 12.10.18 15:49 0:54 МТО у часть г.Большой Камень. Обход без замечаний.
нет / 700 

чел
700 0,3 13 +12, ясно

Ам.СЭС 10

Магдагач

и 

220/35/2

7,5/10

6 12.10.18 16:31 12.10.18 16:31 0:00 12.10.18 16:31 0:00 МТО у нет 0 0 0
+13, 

облач

Прим.СЭ

С
6

Плавзаво

д 

110/35/6

3 12.10.18 18:11 12.10.18 21:50 3:39 12.10.18 21:50 3:39 КУ, земля  Оп.87 повреждение изолятора фаза С. Устранено
школа / 

2050 чел
2050 0,8 11 +10, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Раздольн

ое-1 

110/35/1

0

СВ-10 12.10.18 18:40 12.10.18 21:39 2:59 12.10.18 22:44 4:04 МТО

Lбаза=50км. Обесточена 2С-10кВ. В 20:55 СВ-10 включен, 

запитана 2С 10кВ. В 21:39 включены ф.7,9,11,бытовая 

нагрузка запитана полностью. В 22:44 все включено. Осмотр 

обор-я без замеч. Проверка РЗА 16.10.18 без замеч

Надежд-й 

район: 

1927 чел

1927 1,7 60 +14, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Партизан 

35/6

по ф-11 в 

ТП-7395 

откл. В-6 

в сторону 

ТП-7361

13.10.18 8:50 13.10.18 13:46 4:56 13.10.18 13:46 4:56 ав.откл
не 

произв.

В пр.оп.32/10-32/11 на провода ВЛ-6кВ падение грозотроса 

ВЛ 35 кВ Партизан - Горная - Северная - Авангард №1, №2 

(обрыв грозотроса в середине прол. оп. №14-15 из-за износа, 

ВЛ-35кВ не отключалась). В 13:46 восстановлен обрыв 

провода фаза В и подгар по фазе А, потребитель включен по 

нормальной схеме. ВЛ-35 в ремонт не выводилась, грозотрос 

подвязан на оп. 14,15..

нет / 400 

чел
400 0,2 5

+8, 

облачно

Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-1 110/6
СВ-6кВ 13.10.18 9:45 13.10.18 10:43 0:58 13.10.18 10:43 0:58 Ав.откл

В работе Т-2, в ремонте Т-1.  Обесточена 1СШ-6кВ. В 10:04 

включен СВ 6, 1СШ-6кВ под напряжением. В 10:43 включены 

все потребители, причина отключения СВ-6 - повреждение 

КЛ 6 кВ между ТП-81006 и ТП-81012 по Ф-14 и не отключение 

питающего В-6кВ /повреждённая КЛ-6 выведена из схемы/. 

/15.10.18- найдено МП  134м от ТП-81006, устранение до 

26.10.18. / 18.10.18 проверка РЗА без замеч

Шкотовск

ий район: 

3940 чел

3940 3,3 +9, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
13 13.10.18 10:45 13.10.18 11:25 0:40 13.10.18 11:25 0:40 МТЗ ну

не 

произв.

 с. Чкаловское. Деревянную оп. №3/3 0,4кВ (от ТП-3367 по ф-

1), ударил джип и перевернулся (виновник на месте ). Опора 

устояла, обрыв провода 1 фазы (0,4кВ)., ф-1 0,4кВ не 

отключался. Сообщено в полицию. В 11:25 вкл. потребитель 

без  ф-1 0,4кВ. В 13:40 включен  ф-1 0,4кВ, повреждение 

устранено. 

нет / 300 

чел
300 0,3 15 +14, ясно



ЭС ЕАО 6
Известко

вая 35/6
73 13.10.18 14:45 13.10.18 17:34 2:49 13.10.18 17:34 2:49 МТЗ

не 

работало
у

Lбаза=30км (в Биракане нет авто, вызвали водителя, 

выписали путёвку, потом за мастером). п.Известковый. При 

осмотре ВЛ обнаружено: сгорели 3 предохр. 6кВ КТП-83, по ф-

1 0,4кВ не установленной техникой обрыв провода 3-х фаз 

прол. оп. №4-7, схлёст оп. №2-3 /2 вставки 160А по ф-1 0,4 

КТП-83 сгорели, вводной авт. 0,4кВ отключился/. Сообщено в 

полицию. Виновник не установлен. Устранено, все включено

котельны

е, 2 

школы, д. 

сад / 

1650 чел

1650 0,6 8 +20, ясно

ЭС ЕАО 6 ЖБИ 35/6 65 14.10.18 3:35 14.10.18 4:27 0:52 15.10.18 14:10 34:35 МТО не раб ну
Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. ТП-52 яч.2 

повреждена муфта КЛ-6.

котельна

я / 1600 

чел

1600 0,52 10 +10, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Луговая 

35/6 
3 14.10.18 6:59 14.10.18 6:59 0:00 14.10.18 6:59 0:00 МТЗ у Обход на 15.10.18. нет 0 0 0 +8, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Погранич

ная 35/10
В-10 Т2 14.10.18 8:53 14.10.18 9:20 0:27 14.10.18 9:20 0:27 МТЗ-2 у

С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ ПС 

Пограничная. 

В 9:10 по ТМ вкл В 10 Т-2, в 9:20 все потребители запитаны.   

Осмотр: ф2 вед, не откл, бл.МТЗ-1,  произведена регулировка 

привода В-10 ф2 (по мех.части). 

больн, 

скваж/ 

2,8 МВт/ 

3340 л

3340 2,8 25 +4, ясно

Ам.ВЭС 10

Завитая 

220/35/1

0

21 14.10.18 9:23 14.10.18 9:40 0:17 14.10.18 9:40 0:17 МТЗ выв у Планируется  осмотр.
кот/ быта 

нет
0 0,1 4 +4, дождь

ЭС ЕАО 10
Дубовое 

35/10
119 14.10.18 11:10 14.10.18 11:12 0:02 14.10.18 11:12 0:02 МТЗ ну у Планируется  осмотр.

скваж/ 

быта нет
0 0,02 1

+7, 

облачно

Ам.ЦЭС 10

Тамбовка 

110/35/1

0

4 14.10.18 15:35 14.10.18 16:10 0:35 14.10.18 18:19 2:44 МТЗ ну ну

Вкл с выделенным уч,без 5 ТП; вкл  16:36 с выделенным 

уч.без нагрузки, вкл в 18:19. Оп.103 устранен наброс 

проволоки. (следов стороннего возд.нет)

ПС 

Степная 

ф1

школа, 

в/н 

башня/ 

300 чел

300 0,1 14
+12, 

облачно

Прим.ЦЭ

С
10

Дружба 

35/6
3 15.10.18 6:54 15.10.18 8:14 1:20 15.10.18 11:17 4:23

"земля" 

от КУ

Вкл без 6ТП, вкл в 11:17. Оп.184 заменен поврежденный 

изолятор. 

школа / 

560чел
560 0,3 12

+8, 

пасмурно

Хаб.СЭС 6

Ургальска

я ЦЭС 

35/6

39 15.10.18 8:26 15.10.18 10:44 2:18 15.10.18 10:44 2:18 МТО нет у  Включен после осмотра. Налипание снега на провода. 
скважина 

/ 200чел
200 0,19 3

+1, снег, 

ветер

Хаб.СЭС 6

Ургальска

я ЦЭС 

35/6

29 15.10.18 8:33 15.10.18 11:41 3:08 15.10.18 11:41 3:08 МТО нет у
Lвл=2км, Lбаза=12км.   Включен после осмотра. Налипание 

снега на провода. 

школа / 

600чел
600 0,26 5

+1, снег, 

ветер

Хаб.СЭС 6 Ч 35/6 74 15.10.18 8:44 15.10.18 10:40 1:56 16.10.18 14:03 29:19 МТЗ нет ну

Lвл=7,2 км, Lбаза=0. В 10:40 вкл без 10 ТП (0,9МВт) /у 

котельной резерв от ф-12/.  Падение  оп.68-00/24 (дер на ж/б 

приставке) -  сторонней техникой  задет ВОЛС (имеет 

совместную подвеску на  оп. РСК), виновник скрылся.  

Сообщено СБ, ОВД. Возможности перезапитать потребителя 

нет. В 20:48 допуск на устранение повреждения. В 23:25 

установлена опора (остаётся натяжка провода), работы 

приостановлены по причине поломки гидросистемы 

автомобиля (люлька тел. вышки зависла в поднятом 

положении). 16.10.18 в 14:03 повреждение устранено, все 

потребители запитаны.

котельн./ 

3000 чел
3000 1,9 19

+1, снег, 

ветер

Хаб.СЭС 6
Чегдомы

н 35/6
7 15.10.18 8:46 15.10.18 9:07 0:21 15.10.18 17:05 8:19 МТЗ нет ну

Вкл без 5ТП, вкл в 17:05 после осмотра. Налипание снега на 

провода.

котельна

я / 

2500чел

2500 0,55 22
+1, снег, 

ветер

Хаб.СЭС 35

Ургал - Ч 

с отп. 

Шахта

Т305 15.10.18 8:51 15.10.18 8:51 0:00 15.10.18 8:51 0:00 ДЗ 1,2з у Налипание снега на провода. нет 0 0 0
+1, снег, 

ветер

Хаб.СЭС 6
Чегдомы

н 35/6
12 15.10.18 9:40 15.10.18 15:11 5:31 15.10.18 15:11 5:31 МТЗ нет у

Lвл=12 км, Lбаза=0. Включен после осмотра. Налипание 

снега на провода. 

кот/ 2000 

чел
2000 1,01 21

+1, снег, 

ветер

Хаб.СЭС 35

Ургал - Ч 

с отп. 

Шахта

Т305 15.10.18 9:47 15.10.18 9:47 0:00 15.10.18 9:47 0:00 МТО у Налипание снега на провода. нет 0 0 0
+1, снег, 

ветер



Хаб.СЭС 6
Чегдомы

н 35/6
33 15.10.18 10:00 15.10.18 15:11 5:11 15.10.18 15:11 5:11 МТЗ нет ну

Lвл=4,4 км, Lбаза=0. Пр.оп.4-5 падение дерева, пр.оп. 22-40  

ветки и мелкие деревья на проводах. (провода ВЛ без 

повреждения). Устранено.

нет/ 900 

чел
900 0,2 6

+1, снег, 

ветер

Хаб.СЭС 35

Ургал - Ч 

с 

отп.Север

ная

Т306 15.10.18 10:18 15.10.18 10:18 0:00 15.10.18 10:20 0:02 ДЗ 1з ну у Находилась на ХХ.  Налипание снега на провода. нет 0 0 0
+1, снег, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
110

ХФЗ 

110/6
ШСВ-110 15.10.18 12:10 15.10.18 12:10 0:00 15.10.18 22:01 9:51 МТЗ 2ст ну

не 

произв.

Обесточенного потребителя нет.  Осмотр ШСВ-110 без 

замечаний. В 19:07 допуск на  испытание выключателя, 

проверка РЗА. В 21:05 персонал закончил проверку, 

отремонтировано реле времени (залипшие контакты). В 

22:01 по решению руководства ШСВ-110 введён в работу, 

транзит замкнут.

нет 0 0 0 +17, ясно

Хаб.ЦЭС 10

Петрович

и 

110/35/1

0

11 15.10.18 18:48 15.10.18 19:30 0:42 15.10.18 19:30 0:42 Ав.откл у Планируется осмотр.

д/с, 

школа, 

кот, 

насосн/ 

250 чел

250 0,25 20
+6, 

облачно

Хаб.СЭС 35

Березова

я - 

Бриакан с 

отп.Гл.Ст

ан

15.10.18 20:27 15.10.18 20:38 0:11 15.10.18 20:38 0:11 МТЗ ну у Обесточивались ПС Бриакан, Гл.Стан. Планируется обход. 1393 чел/ 1393 3

+3, 

дождь, 

ветер

Прим.ЦЭ

С
6

Реттиховк

а 110/6
12 16.10.18 0:06 16.10.18 1:15 1:09 16.10.18 1:15 1:09 МТЗ у

Произведен обход: надлом деревянной траверсы на оп.37, 

устранено.

котельна

я, 

колония, 

50чел

50 0,01 4 +8, ясно

Прим.ЗЭ

С
35

Пожарско

е - 

Губерово

16.10.18 2:52 16.10.18 11:00 8:08 16.10.18 11:00 8:08 МТЗ ну ну

Lвл=14,95км. Обесточена ПС ГУберово. Произведен осмотр 

ПС Губерово замечаний нет. В пр.оп. 51-52 упало дерева на 

провода, без повреждения. Устранено.

2218 чел 2218 0,48 26
+4, 

пасмурно

Хаб.СЭС 110
Северная 

- Лиан
С-80 16.10.18 5:57 16.10.18 5:57 0:00 16.10.18 5:57 0:00

Лиан: 1ст 

ДЗ 
у Планируется обход. нет 0 0 0

0, 

мокрый 

снег

Хаб.СЭС 110
Солнечна

я - Горная
№2 16.10.18 6:13 16.10.18 6:13 0:00 16.10.18 6:26 0:13

Солн: 1ст. 

ДЗ. 
ну у

На ПС Горная АВР-110 успешеное, обесточенных 

потребителей нет. Произведен обход пр.оп.1-87, 

повреждений не обнаружено, на проводах наледь от 5-ти до 

10-ти см.

ВЛ-110 

№1
нет 0 0 0

0, 

мокрый 

снег

Хаб.СЭС 110
Солнечна

я - Горная
№1 16.10.18 8:05 16.10.18 8:05 0:00 16.10.18 8:05 0:00

Солн: 1ст 

ДЗ. МТО. 

Горн: 1ст 

НЗНП

у

Обесточенных потребителей нет.  Произведен обход. Пр.оп.1-

87 на проводах наледь. от 5-ти до 10-ти см. Других 

замечаний нет.

нет 0 0 0

0, 

мокрый 

снег

Хаб.СЭС 110
Солнечна

я - Горная
№1 16.10.18 8:14 16.10.18 8:14 0:00 16.10.18 8:31 0:17

Солн: 1ст 

ДЗ. МТО. 

Горн: 

ну у

Обесточенных потребителей нет (на ПС Горная АВР-110 усп).  

Произведен обход. Пр.оп.1-87 на проводах наледь. от 5-ти 

до 10-ти см. Других замечаний нет.

ВЛ-110 

№2
нет 0 0 0

0, 

мокрый 

снег

Прим.ЮЭ

С
6

Надежди

нская 

35/6

13 16.10.18 9:15 16.10.18 9:16 0:01 16.10.18 9:16 0:01 ав.откл нет у

Произведен осмотр. Пр.оп.48-49 падение дерева 

(несанкц.спил), обрыв провода ф.С (провод повис на дереве,  

земли не касался; устранено по заявке 9:50-14:00). Сообщено 

в СБ, ОВД.

насосная 

/ 46чел
46 0,3 7 +4, ясно

Прим.ЮЭ

С
35

Надежди

нская 

35/6

В-35 Т2, В-

6 Т2
16.10.18 9:16 16.10.18 9:18 0:02 16.10.18 11:15 1:59 МТЗ

Осмотр: откл.положение  вед.ф14 (бл. Ав.откл; вкл в 11:43) 

вед ф14 По результатам осмотра обнаружено следы 

перекрытие двух фаз по вед. ф.14 и соседних проводов ф.14 

и ф.13 (между КРУН-6 и приемным порталом, за терр. ПС). 

Проверка РЗА Т2 и ф14 без замечаний.

Т1 3089чел 3089 4 46 +4, ясно



Хаб.СЭС 110

Солнечна

я - 

Молодеж

ная с отп. 

ПС ЦОФ

№2 16.10.18 9:30 16.10.18 9:30 0:00 16.10.18 9:30 0:00 ДЗ 1з у
Произведен обход, повреждений нет, следы схода снега с 

проводов.
нет 0 0 0

0, 

мокрый 

снег

Хаб.СЭС 110

Солнечна

я - 

Молодеж

ная с отп. 

ПС ЦОФ

№1 16.10.18 10:38 16.10.18 10:38 0:00 16.10.18 10:38 0:00
ДЗ 1з, 

МТО
у

Произведен обход, повреждений нет, следы схода снега с 

проводов.
нет 0 0 0

0, 

мокрый 

снег

Хаб.СЭС 110

Солнечна

я - 

Молодеж

ная с отп. 

ПС ЦОФ

№1 16.10.18 12:02 16.10.18 12:02 0:00 16.10.18 12:02 0:00 ДЗ 1з у
Произведен обход, повреждений нет, следы схода снега с 

проводов.
нет 0 0 0

0, 

мокрый 

снег

Хаб.СЭС 10

Хурба  

110/35/1

0

18 16.10.18 12:13 16.10.18 12:15 0:02 16.10.18 12:15 0:02 МТЗ нет у Планируется осмотр.

котельна

я, 

аэропорт 

/ 3770чел

3770 0,24 9

0, 

мокрый 

снег

Хаб.СЭС 110
Солнечна

я - Горная
№1 16.10.18 12:43 16.10.18 12:43 0:00 16.10.18 12:51 0:08

ДЗ 1з, 

МТО
у

Обесточенных потребителей нет (на ПС Горная АВР-110 усп).  

Произведен обход. Пр.оп.1-87 на проводах наледь. от 5-ти 

до 10-ти см. Других замечаний нет.

цепь №2 нет 0 0 0

0, 

мокрый 

снег

Хаб.СЭС 110

Солнечна

я - 

Молодеж

ная с отп. 

ПС ЦОФ

№2 16.10.18 12:54 16.10.18 12:54 0:00 16.10.18 12:54 0:00
ДЗ 1з, 

МТО
у

Произведен обход, повреждений нет, следы схода снега с 

проводов.
нет 0 0 0

0, 

мокрый 

снег

Прим.ЮЭ

С
6

ХФЗ 

110/6
3 16.10.18 13:50 16.10.18 13:59 0:09 16.10.18 13:59 0:09 МТЗ нет у Осмотр на 17.10.18

водокана

л / 13чел
13 0,1 2 +9, ясно

Хаб.СЭС 110
Солнечна

я - Горная
№1 16.10.18 14:00 16.10.18 14:00 0:00 16.10.18 14:00 0:00

ДЗ 1з, 

МТО
у

Обесточенных потребителей нет. Произведен обход. Пр.оп.1-

87 на проводах наледь. от 5-ти до 10-ти см. Других 

замечаний нет.

нет 0 0 0

0, 

мокрый 

снег

Хаб.СЭС 110

Солнечна

я - 

Молодеж

ная с отп. 

ПС ЦОФ

№1 16.10.18 14:23 16.10.18 14:23 0:00 16.10.18 14:35 0:12

ДЗ 1з, 

МТО, 

ТЗНП 3ст

ну у

Обесточенных потребителей нет.(на ПС ЦОФ АВР-6 усп). 

Произведен обход, повреждений нет, следы схода снега с 

проводов.

цепь №2 нет 0 0 0

0, 

мокрый 

снег

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

11 16.10.18 14:59 16.10.18 16:20 1:21 17.10.18 23:17 32:18 ав.откл

Выделен поврежденный уч (без нагрузки), потребителю 

обеспечен резерв. Поврежден головного уч. КЛ. 17.10.18 

определено МП 110м от ТП-82007,  в 21:48 уст каб.вставка и 2 

соед.муфты; вкл в 23:17.

ф.3

котельна

я, школа / 

200чел

200 0,8 18 +8, ясно

Хаб.СЭС 110
Солнечна

я - Горная
№1 16.10.18 20:31 16.10.18 20:31 0:00 16.10.18 20:31 0:00

ДЗ 1з, 

МТО
у

Обесточенных потребителей нет. Пр.оп.1-87 на проводах 

наледь. от 5-ти до 10-ти см. Других замечаний нет.
нет 0 0 0

0, дождь, 

ветер

Прим.ЦЭ

С
6

Реттиховк

а 110/6
12 17.10.18 7:01 17.10.18 12:04 5:03 17.10.18 12:04 5:03 Ав.откл ну

На оп.83 разрушение натяжных изоляторов ф.А,В,С. 

Устранено.
нет/ 2 чел 2 0,01 1 +5, дождь

Прим.ЦЭ

С
110

Уссурийс

к-2 - 

Михайло

вка - 

ЖБИ130 - 

Агрокомп

лекс

17.10.18 7:14 17.10.18 7:14 0:00 17.10.18 7:14 0:00

Усс2: 

ТЗНП 1ст 

Агрокомп

лекс: ДЗЛ 

ф.С

у

Сх. сети ремонтная, на ПС ЖБИ-130 вкл. Рпер.  Произведен 

обход в пр.оп. 22-42 (5-9,6 км от ПС Уссурийск-2), замечаний 

не выявлено.

нет 0 0 0
+5, 

пасмурно



Прим.ЦЭ

С
110

Уссурийс

к1 - УКФ
17.10.18 7:14 17.10.18 7:14 0:00 17.10.18 7:14 0:00

Усс1: ДЗ 

3з
у Планируется проверка РЗА. нет 0 0 0

+5, 

пасмурно

Прим.СЭ

С
10

Чугуевка 

220/110/

35/10

0 17.10.18 7:24 17.10.18 10:05 2:41 17.10.18 10:05 2:41 МТО ну ну
В ЗТП-3095 повреждение шины вводного ВН-10кВ ф.А. 

Устранено.

насосн, 

д.дом, 

кот/ 987 

чел

987 1,1 12 +1, ясно

Хаб.СЭС 110

Солнечна

я - 

Молодеж

ная с отп. 

ПС ЦОФ

№2 17.10.18 9:27 17.10.18 9:27 0:00 17.10.18 9:27 0:00 ДЗ 1з у
ОМП: 3,9 км от ПС Солнечная. Произведен обход, 

повреждений нет, следы схода снега с проводов.
нет 0 0 0 +2, обл

Хаб.СЭС 110

Солнечна

я - 

Молодеж

ная с отп. 

ПС ЦОФ

№1 17.10.18 10:23 17.10.18 10:23 0:00 17.10.18 10:23 0:00 ДЗ 1з у
Произведен обход, повреждений нет, следы схода снега с 

проводов.
нет 0 0 0 +2, обл

Ам.ВЭС 10

Старая 

Райчиха 

35/10

4 17.10.18 14:07 17.10.18 15:42 1:35 17.10.18 18:08 4:01
"земля" 

от КУ

Потребителю обеспечен резерв.  Оп.128 заменен 

поврежденный изол.фА, схема восстановлена.
ф.6

котельна

я, 

скважина

, школа / 

166чел

166 0,44 4 +5, обл

Хаб.СЭС 110

НТЭЦ - 

Белая 

Гора с 

отп. Маго

17.10.18 14:31 17.10.18 15:08 0:37 17.10.18 15:32 1:01 ТЗПН 1ст ну у

ОМП: 40 км. от Никол. ТЭЦ ф. "С". С обесточиванием ПС 

Маго, Б.Гора.  Ч/з 37 мин на ПС Многовершинная вкл СВ-110 

кВ,  запитана ПС Б.Гора;  ч/з 1:01 ВЛ включена, запитана ПС 

Маго, кроме ф3 (РСК).  Осмотр ПС Маго: работа ОД-КЗ-110;  

ф3 не откл, бл.МТЗ.

ПС 

Многове

ршинная 

СВ-110

1750чел 1750 7 +2, дождь

Хаб.СЭС 10
Маго 

110/10
3 17.10.18 14:31 18.10.18 13:40 23:09 18.10.18 13:40 23:09  КУ

 Lвл=12 км, Lбаза=42км. / 18:07 прибытие бригады 

(г.Николаевск);  19:36 отключена вед.отпайка (повреждение 

ЛР у потребителя);   20:33 произв. проверка РЗА ф3 (без 

замечаний), РПВ ну, продолжен осмотр ВЛ; 23:30 

приостановлен. 18.10.18  8:20 выезд бригады, в 10:12 

приступили к осмотру. Пр.оп.3-00/144-145 обрыв 

верх.провода ф.В, повреждение на вед.отп. Устранено, все 

включено. Неисправность привода ф.3 ПС Маго, устранено. 

Послеавар.проверка ОД-КЗ-110 24.10.18

школьная 

котельна

я / 

520чел

520 0,2 6 +2, дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Штыково  

110//6
25 18.10.18 5:46 18.10.18 7:03 1:17 18.10.18 7:03 1:17 Ав.откл у Производится осмотр.

кот/ 2000 

чел
200 0,2 2 0, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Хасанска

я 35/10
3 18.10.18 11:05 18.10.18 11:11 0:06 18.10.18 11:11 0:06 МТЗ у

школа / 

150 чел
150 0,06 7 +10, ясно

Хаб.ЦЭС 6
Втормет 

35/6
39 18.10.18 13:37 18.10.18 14:00 0:23 19.10.18 1:10 11:33

"земля" 

от КУ
Поврежден голов.уч-к КЛ 320 м от ПС. Устранено.

сети 

потребит

еля

быта нет 0 0,1 3 +8, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Стройинд

устрия 

110/6

В-6-Т2 

ввод№1
18.10.18 15:18 18.10.18 16:10 0:52 18.10.18 16:10 0:52 Ав.откл

Обесточена 2сш-6 кВ. Отключены вед.ф.41 (не откл-ся, 

отключен от КУ, перезапитан в 15:38) и вед.ф.21 (откл-ся от 

МТЗ), включен В6 Т-2 ввод №1,потребитель запитан. 

Запланирована проверка РЗА. 19.10.18 22:20 по ф.41 

восстановлены вторичных цепей ТТ-6, оборудование 

испытано, на повреждении остается отходящий абонентский 

КЛ-6.

часть 

г.Владиво

сток / 

1520 чел

1520 3,4 27 +13, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

А 

110/35/6
3 18.10.18 17:24 18.10.18 18:18 0:54 19.10.18 19:34 26:10 МТО

Обеспечен резерв без оного ТП. В 19:26 запитан полностью.  

Повреждении КЛ 6 кВ от ПС А до ТП-4, 530м от ПС А. 

Устранено, схема восстановлена

ф.12 

Мингоро

док

быта нет 0 0,3 2 +13, ясно

Ам.ВЭС 10 Архара 10 19.10.18 6:05 19.10.18 6:05 0:00 19.10.18 6:05 0:00 МТЗ-2 у нет +1, обл

Ам.ЦЭС 10

Кооперат

ивная 

110/10

9 19.10.18 7:03 19.10.18 7:36 0:33 19.10.18 10:02 2:59
"земля" 

от КУ

Включен без 5ТП. Повреждена резервная КЛ от ячейки до 

портала, отсоединена, все включено

нет / 200 

чел
200 0,16 24 +4, обл



Прим.ЦЭ

С
6

Кожзавод 

110/35/6
1 19.10.18 7:40 19.10.18 8:58 1:18 19.10.18 8:58 1:18 ав.откл у г. Уссурийск.

УЦ / 

100чел
100 0,4 6 -3, ясно

ЮЯ ЭС 110

ЧТЭЦ - 

Лебедин

ый 

Л-101 19.10.18 10:50 19.10.18 10:55 0:05 20.10.18 18:32 31:42

ЧТЭЦ: 

ТЗНП 2 ст, 

АПВ ну; 

Лебедин

ый: В-

Юхта 

ТЗНП 3 ст, 

АПВ ну; 

М.Нимн

ыр: В-110 

Хатыми 

ТЗНП 2ст, 

ДЗ 3 ст, 

АПВ ну

Обесточивались 7ПС-110: Лебединый, Алдан, В.Куранах, 

Б..Нимныр, Юхта, М.Нимныр, вед.отп.на ПС Рябиновая, 8ПС-

35 кВ: МПС, Восточная, Водозабор, Эл.Котельная, Б.Гора, 

Якокут, Селигдар, Ленинское. В 10:55  на ПС-220 Ниж.Куранах 

включен В-110 Лебединый (В-104), запитан основной 

потребитель, кроме ПС-110 Юхта, ПС Б.Нимныр, 0,3 МВт, 150 

чел. В 11:38 выделен уч-к линии 110 кВ М.Нимныр- 

Б.Нимныр, Lвл=46 км, потребитель запитан полностью. В 

18:52 обход закончен, пройдено 50% уч-ка от ПС Б.Нимныр. 

20.10.18 в 12:20 обнаружено повреждение ф.-С в прол. оп. 

№6А-6 (около ПС М.Нимныр) выпал провод из опрессовки в 

месте соединения. В 18:32 устранено и ВЛ вкл. по норм. сх.

ВЛ-110 

Ниж.Кура

нах - 

Лебедин

ый

Алдански

й р-н / 25 

300 чел

25300 22
-1, 

облачно

Прим.ЮЭ

С
6

Многоуд

обное 

35/6

11 19.10.18 12:16 19.10.18 16:33 4:17 19.10.18 16:33 4:17 Ав.окл ну Оп. 78 поврежден изолятор, схлест проводов. Устранено
нет / 130 

чел
130 0,18 8 +12, ясно

Хаб.ЦЭС 10

Петрович

и 

110/35/1

0

11 19.10.18 12:16 19.10.18 14:05 1:49 19.10.18 18:16 6:00
МТО, 

МТЗ
нет

Включен без ТП-619,  повреждены прох.изолят ф.А,В. 

Устранено, все включено

школа, 

дс, 

котельна

я / 1569 

чел

1569 0,25 20 +8, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-2 

220/110/

6

3 19.10.18 14:03 19.10.18 14:38 0:35 19.10.18 15:35 1:32 МТЗ у Включен без 14ТП. Включен полностью. Обход 22.10.18

котельна

я / 860 

чел

860 0,9 30 +10, ясно

ЭС ЕАО 6
Известко

вая 35/6
76 19.10.18 17:00 19.10.18 18:42 1:42 19.10.18 18:42 1:42 МТЗ у

Lбаза-30 км. РПВ по ТУ неусп. Включен по прибытию 

персонала. Осмотр: под ВЛ в прол. оп. 76-00/30 - 31 упвшее 

дерево (вместе с корнем) без повреждения провода.

нет / 400 

чел
400 0,01 4

+10, н/б 

ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Пантелей

моновка 

35/10

по ф-6 

откл. СП-

8

20.10.18 7:12 20.10.18 8:20 1:08 20.10.18 8:20 1:08 Ав.откл у с.Елизаветовка. Осмотр 21.10.18, замечаний нет.

котельна

я / 111 

чел

111 0,1 3 +1, ясно

Ам.ВЭС 10

Старая 

Райчиха 

35/10

10 20.10.18 23:11 20.10.18 23:44 0:33 20.10.18 23:44 0:33 МТЗ ну у

адм, 

котельна

я  / 250 

чел

250 0,03 4 +5, ясно

Прим.ЮЭ

С
110

Учебная 

110/6

В-110-Т1, 

В-6-Т1
21.10.18 3:50 21.10.18 8:00 4:10 21.10.18 14:16 10:26

В-110-Т1: 

б/б, В-6-

Т1: 

Дуг.защи

та

Обесточены 1,2 сш-6 кВ (Т2 в ремонте) . Перекрытие крысой 

в яч.В-6-Т1  между ф.В и С, выброс масла выкл-ля, 

повреждение втыч.конт в сторо 1сш-6 кВ. В 5:59 включен Т2. 

В 8:00 запитана 2сш-6 кВ, 5,4 МВт, 3000чел. В 9:40 (ч/з 5ч 50м) 

нагрузка 1сш-6 кВ переведена по сетям потребителя (кроме 

вед. ф-7 в/ч на ДГ, вед. ф-13 ГЭС / обесточено 70 чел/0,5МВт). 

В 12:45 запитана в/ч по вед. ф-7. Произведена  чистка 

изоляции 1С 6 кВ, после чистки ВВ испытания не выдержала. 

Заменены прох. изоляторы ф.-А,В в яч. В-6 Т1. 

демонтированы поврежденные текстолитовые пластины 

вокруг шин от В-6 Т1 в ст.1СШ-6 по ф "А","В". В 14:11 

включена 1С-6 кВ через СВ-6, в 14:16 включены все 

потребители (Т1 вкл. на хх). 29.10.18 в 17:40 пластины 

установл, вкл. по норм. сх.

Т2

г.Находка 

/ 3840 

чел

3840 6 +5, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Осиновка 

35/10
2 21.10.18 4:40 21.10.18 5:12 0:32 21.10.18 5:12 0:32 МТЗ у

нет / 600 

чел
600 0,2 5 +1, ясно



Прим.ЮЭ

С
6

Северная 

35/6
17 21.10.18 7:50 21.10.18 9:37 1:47 21.10.18 9:49 1:59 Ав.откл у

09:37 вкл. без 3-х ТП. В  09:49 включен полностью.  Обход ВЛ, 

замечаний нет.

школа, 

котельна

я / 1603 

чел

1603 0,9 7 +3, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Раздольн

ое-2 

110/10

4 21.10.18 10:07 21.10.18 11:46 1:39 21.10.18 11:46 1:39 Ав.откл у

с.Раздольное, Алексеевка.  Произведен обход ВЛ, на оп.11 

обнаружен обрыв шлейфа ф"С", замечание устранено.
нет / 444 

чел
444 0,3 12 +7, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Вишневк

а 35/10

по Ф-2  в 

СП-3 

откл. В-10

21.10.18 10:20 21.10.18 12:54 2:34 21.10.18 12:54 2:34 КУ, земля
с.Малые ключи. Оп. 341/14 повреждён изолятор, провод 

лежит на траверсе. Устранено.

нет / 300 

чел
300 0,1 4 +15, ясно

Ам.ВЭС 6
Прогресс 

35/6
7 21.10.18 12:36 21.10.18 17:09 4:33 21.10.18 17:09 4:33 МТЗ ну ну

Lвл=7км. п.Прогресс. Повреждение на вед. ТП-276 

(принадлежит РайГРЭС), отключена собственником по 

прибытию персонала.

КНС / 

4150 чел
4150 0,6 18 +14, ясно

ЭС ЕАО 10

Левобере

жная 

220/35/1

0

160 21.10.18 13:26 21.10.18 13:26 0:00 21.10.18 13:26 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 +14, ясно

Ам.ЦЭС 10
Нагорная 

35/10
7 21.10.18 14:00 21.10.18 14:38 0:38 21.10.18 21:14 7:14 МТЗ ну

не 

произв.

Схема ремонтная: по ф-7 питаются ф-11,20 ПС Томь.  часть 

г.Белогорск. Повреждение ж/б оп. №1/37 (совместный 

подвес ф-11,20 ПС Томь) из-за падении дерева при 

несогласованной чистке просеки подрядчиком 

"СтройАльянс". Сообщено в полицию. В 14:38 включено без 4-

х ТП (15-ть 5-ти этажных домов/800 чел/0,6МВт). В 21:14 

устранено, все запитано

ф-11,20 

ПС Томь

КНС / 

1654 чел
1654 1,2 17 +14, ясно

ЭС ЕАО 6

Биробид

жан 

220/110/

35/6

18 21.10.18 15:23 21.10.18 16:32 1:09 21.10.18 17:07 1:44 МТО ну ну
часть г.Биробиджан.  Запитано от резерва. В 17:07 вкл. по 

норм. сх. Повреждение на вед. отпайке.
ф-12

больн, 

котельна

я, КНС / 

1300 чел

1300 0,3 15 +14, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Безверхо

во 35/10
5 21.10.18 18:15 21.10.18 18:59 0:44 21.10.18 23:57 5:42 МТЗ ну

Lвл=16км. часть с.Безверхово. Включили до РЛ2 на оп.11, 

запитаны 3 КТП (более 50% нагрузки, в т.ч. соцзначимые 

объекты). В 23:57 полностью. Повреждение на вед.КТП

 

Водонасо

сная, 

электрок

отельная 

/ 260 чел

260 0,1 13 +12, ясно

Прим.ЮЭ

С
35

Находка - 

Рыбники
21.10.18 18:37 21.10.18 20:05 1:28 23.10.18 13:24 42:47 МТЗ ну

не 

произв.

Обесточена 1СШ-6кВ ПС Рыбники. На ПС Рыбники в яч-ке В-

6кВ Т1 повреждение ошиновки ф.-А от проходных 

изоляторов в сторону Т1, повреждены ТТ. В 20:05 1СШ-6кВ ПС 

Рыбники включена от Т2 через СВ-6, все потребители 

запитаны. В 20:57 ВЛ-35 Находка - Рыбники включена под 

напряжение без осмотра. 22.10.18 ошиновка, изоляторы и ТТ 

восстановлены, В-6 заменён. Введен в работу в 13:24

ВЛ-35 

Широкая-

Рыбники

г.Находка

, 2890 чел
2890 2 +14, ясно

Ам.СЭС 110
Тында - 

Эльга
№2 21.10.18 21:22 21.10.18 21:22 0:00 21.10.18 21:22 0:00 МТЗ-1 у нет 0 0 0

-1, 

облачно

Ам.СЭС 110
Тында - 

Эльга
№2 21.10.18 21:23 21.10.18 21:23 0:00 21.10.18 21:23 0:00 МТЗ-1 у нет 0 0 0

-1, 

облачно

Ам.СЭС 110
Тында - 

Эльга
№2 21.10.18 21:23 21.10.18 21:46 0:23 22.10.18 18:07 20:44 МТЗ-1 ну ну

АПВ не готово (30 сек с момента предыдущего отключения). 

Обесточены 2сш-110, 2,4 сш-10 кВ ПС Эльга. Обеспечен 

резерв от Т1.  Пр. оп. 5-6 перекрытие нижнего провода 

грозотросом нижерасположенной ВЛ 220кВ Сковородино-

Тында №1 (МЭС). По ВЛ 220кВ наклон опоры. Для БВР 

выводили в ремонт ВЛ 110кВ Тында-Эльга №1 и №2 - 

погашение ПС Эльга 7,5 МВт, 26500.чел. с 16:09 до 17:45. 

Работа РЗА: МТЗ-1 (т=0с), НЗНП (т=0,1с).

ВЛ-110 

№1

часть 

г.Тында / 

13 000 

чел

13000 4
-1, 

облачно



Хаб.ЦЭС 10

Племреп

родуктор 

110/35/1

0

В-10-Т1 22.10.18 6:45 22.10.18 7:38 0:53 22.10.18 7:50 1:05 МТЗ у

Обесточена 1сш-10 кВ. Включена в работу без вед.ф.1 

(очистные, б/б, не откл-ся, запитан по сетям потреб). 23.10.18 

произведена регулировка В-10 вед. ф-1 по мехчасти..

быта нет 0 3,4 +5, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Евгеньевк

а 35/10
4 22.10.18 7:03 22.10.18 7:05 0:02 22.10.18 7:05 0:02

"земля" 

от КУ
Повреждение на вед.КТП

нет / 733 

чел
733 0,2 11 +5, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Безверхо

во 35/10
5 22.10.18 8:17 22.10.18 8:30 0:13 22.10.18 16:02 7:45

"земля" 

от КУ

08-30 ПЮЭС ПС Безверхово Ф-5 включили до РЛ-2 на оп.11, 

включены 3-КТП (более 50% нагрузки), остались 10 ТП (базы 

отдыха) . 10:35 запитано 1 ТП. 12:30 включили с "Землей", 

отыскание прибором "квант". 16:02 на оп. 99/41 заменен 

разрушенный изолятор.

котельна

я, 

насосная 

/ 260 чел

260 0,1 13
+3, 

пасмурно

Хаб.ЦЭС 10
Переясло

вка 35/10
7 22.10.18 8:45 22.10.18 9:09 0:24 22.10.18 13:06 4:21 Ав. Откл. нет ну

9:09 включен без ТП-633 (РСК, быт 150 чел), перекрытие АВ 

0,4 Ф-5. Устранено.

школа, 

котельна

я / 300 

чел

300 0,3 6
+3, 

облачно

Хаб.ЦЭС 10

Племреп

родуктор 

110/35/1

0

22 22.10.18 8:45 22.10.18 12:52 4:07 22.10.18 15:38 6:53 Ав. Откл. нет ну Повреждение на вед ТП.
Хлебком

бинат
0,02 8

+4, 

облачно

Прим.ЮЭ

С
10

ЦРП 

ПаГРЭС

ф. 

Несвоевк

а

22.10.18 10:18 22.10.18 11:26 1:08 22.10.18 12:10 1:52 МТЗ ну
11:26 включено без 4-х ТП.  12:10 вкл полностью, обход без 

замечаний.

насосная, 

школа, 

интернат 

/ 644чел

644 0,5 12 +5, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Алексее-

Никольск 

35/10

по ф.1 в 

РП 

Пуциловк

а откл. ф-

4

22.10.18 14:53 22.10.18 16:34 1:41 22.10.18 16:34 1:41 МТЗ у
школа / 

100чел
100 0,14 3 +15. ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Лесозаво

дск 

220/35/1

0

20 22.10.18 18:33 22.10.18 18:33 0:00 22.10.18 18:33 0:00 МТО у Обход без замечаний. нет 0 0 0 +15, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Занадвор

овка 

35/10

10 22.10.18 23:45 23.10.18 0:03 0:18 23.10.18 0:03 0:18 МТЗ у с.Кравцовка, с.Занадворовка, насосная с. Нежино.
 насосная 

/ 46 чел
46 0,1 3

+10, 

ветер

Прим.ЦЭ

С
6

Водозабо

р 35/6
В-6 Т1 23.10.18 0:56 23.10.18 2:05 1:09 23.10.18 2:05 1:09 Ав. откл. у

Обесточена 1С-6кВ (ф-1,2). В ячейке  В-6кВ вед. Ф-1 следы 

перекрытия на баках выключателя и ТТ-6кВ (повреждение на 

фидере в сетях абонента). В 2:31 включен В-6кВ Т1., нагрузка 

Ф-1 переведена на Ф-2. 24.10.18 произведено испытание 

баков, ТТ и ошиновки выключателя.

насосная 

/ быта 

нет

0 0,01 1
+13, 

облач

Прим.ЮЭ

С
10

Занадвор

овка 

35/10

10 23.10.18 7:50 23.10.18 8:03 0:13 23.10.18 8:03 0:13 МТЗ у с.Кравцовка, с.Занадворовка, насосная с. Нежино.
 насосная 

/ 46 чел
46 0,1 3 +13, пасм

Хаб.ЦЭС 10
Анастась

евка
ф.16 РК 23.10.18 8:47 23.10.18 8:49 0:02 23.10.18 8:49 0:02 Ав. откл. нет у Пр. 84-85 упавшее дерево без повреждения ВЛ.

нет / 100 

чел
100 0,02 2

+10, 

облачно

Прим.СЭ

С
6

Плавзаво

д 

110/35/6

ф.3 РК-1 23.10.18 9:27 23.10.18 12:31 3:04 23.10.18 12:31 3:04 МТЗ ну С РТП1054-1 оп.523 убрали мертвую ворону

школа, 

котельна

я / 2050 

чел

0,9 3 +8, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Вишневк

а 35/10
ф.2 СП-3 23.10.18 9:30 23.10.18 13:07 3:37 23.10.18 13:07 3:37 МТЗ ну ну Наклон оп.341/14, схлёст провода ф.В,С. Устранено.

нет / 78 

чел
78 0,06 4

+12, 

облачно

Прим.ЮЭ

С
10

Кипарисо

во 110/10
6 23.10.18 9:47 23.10.18 10:45 0:58 23.10.18 10:45 0:58 МТЗ у 30 чел 0,4 3 +4, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Уссури 

35/10
5 23.10.18 11:48 23.10.18 11:48 0:00 23.10.18 11:48 0:00 МТЗ у нет 0 0 0

+16, 

пасмурно



Ам.СЭС 10
Овсянка 

35/10
11 23.10.18 11:51 23.10.18 11:59 0:08 23.10.18 11:59 0:08 МТО ну у

котельн / 

329 чел
329 0,05 7 +5, гроза

Ам.СЭС 10
Овсянка 

35/10
16 23.10.18 11:51 23.10.18 12:03 0:12 23.10.18 12:03 0:12 МТО ну у

котельн / 

644 чел
644 0,1 9 +5, гроза

Прим.ЮЭ

С
6

ХФЗ 

110/6
3 23.10.18 12:22 23.10.18 14:19 1:57 23.10.18 17:57 5:35 Ав. откл. нет ну

14:19 запитано 3ТП от резерва. Перекрытие верхней шторки 

резервной ячейки В-6 ТП-7394.  В 17:27 (ч/з 5ч 05м) 

устранено, запитаны все потребители. В 17:57 по норм.сх.

ф-9 

Партизан

водокана

л / 13 чел
13 0,1 5

+19, 

пасмурно

Прим.ЮЭ

С
10

Славянка 

110/35/1

0

4 23.10.18 12:30 23.10.18 14:26 1:56 23.10.18 17:30 5:00 МТО ну
14:26 включено без 4-х ТП.  В 17:30 включен полностью. 

Повреждение на вед. участке.

2 села / 

84 чел
84 0,1 12

+18, 

гроза, 

дождь

Хаб.ЦЭС 10

Петрович

и 

110/35/1

0

11 23.10.18 12:33 23.10.18 13:09 0:36 23.10.18 15:09 2:36 МТЗ нет ну
Вкл. без 4-х ТП. Срыв изолятора ф."В" вместе с проводом на 

оп.№33/5 . Устранено.

котельна

я, сад, 

больница

, школа / 

1667 чел

1667 0,25 17
+10, 

облачно

Прим.ЮЭ

С
10

Занадвор

овка 

35/10

10 23.10.18 12:35 23.10.18 15:24 2:49 23.10.18 15:24 2:49 Ав. откл. нет ну Повреждение на вед ТП. быт 5 0,1 6

+18, 

гроза, 

дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Хороль 

110/35/1

0

16 23.10.18 12:48 23.10.18 14:07 1:19 23.10.18 22:11 9:23 КУ, земля

14:07 вкл без КТП 2663 МТФ. 18:33 включены все 

потребители, выведен из схемы участок ВЛ. На оп.204/21/18 

устранен обрыв вязки провода. 

школа, 

котельна

я, 

водозабо

р / 482 

чел

482 0,5 18
+16, 

дождь

Прим.ЗЭ

С
110

Иман-

Новопокр

овка

23.10.18 12:58 23.10.18 12:58 0:00 23.10.18 12:58 0:00
ДЗ 1,2ст, 

МТО
у ИМФ=9,7км ф.В,С. Обход пр.оп.98-143 без замечаний нет 0 0 0

+16, 

пасмурно

Прим.ЗЭ

С
110

Иман-

Новопокр

овка

23.10.18 13:02 23.10.18 13:02 0:00 23.10.18 13:02 0:00

ТНЗНП 

1ст, ДЗ 

1,2ст

у ИМФ=21,8км ф.С. Обход пр.оп.98-143 без замечаний нет 0 0 0
+16, 

пасмурно

Прим.ЮЭ

С
110

Давыдов

ка - 

Барабаш - 

Славянка 

№1 23.10.18 13:40 23.10.18 13:40 0:00 23.10.18 13:40 0:00

ПС 

Даыдовк

а: ЗЗ

у
ИМФ ф-А,С 85,7км, на ПС Славянка: бл. ПНДЗ, отключения не 

было. Обход без замечаний.
нет 0 0 0

+16, 

дождь, 

гроза

Прим.ЮЭ

С
110

Давыдов

ка - 

Барабаш - 

Славянка 

№2 23.10.18 13:40 23.10.18 13:40 0:00 23.10.18 13:51 0:11

ПС 

Даыдовк

а: МТЗ

ну у

АПВ не готово (менее 30 сек). ИМФ ф-А,С 98,2км, на ПС 

Славянка: бл. ПНДЗ, отключения не было. Обход без 

замечаний.

ВЛ-110 

№2
нет 0 0 0

+16, 

дождь, 

гроза

Прим.ЗЭ

С
10

Уссури 

35/10
5 23.10.18 13:46 23.10.18 13:47 0:01 23.10.18 13:47 0:01 МТЗ ну у п/з 0 0 2

+14, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
10

Барабаш 

110/35/1

0

13 23.10.18 13:56 23.10.18 17:56 4:00 24.10.18 3:40 13:44 МТЗ нет ну
Включен без ТП 4022. В 3:40 в КТП-4022 заменили проходной 

изолятор средней фазы, заменили изолятор Ф "С" на оп.139.

школа, 

ФАП / 415 

чел

415 0,1 8 +12, гроза

Прим.ЮЭ

С
6

Шкотово 

35/6
14 23.10.18 14:01 23.10.18 16:35 2:34 23.10.18 17:15 3:14 Ав. откл. ну ну наклон оп.341/14, схлёст провода ф.В,С. Устранено.

котельна

я / 240 

чел

240 0,2 12
+14. 

гроза

Прим.ЮЭ

С
6

Многоуд

обное 

35/6

1 23.10.18 15:10 23.10.18 16:35 1:25 23.10.18 19:30 4:20 Ав. откл. ну Вкл. без 3-х ТП. В 19:30 всё включено. Осмотр без замечаний.

котельна

я. Детсад 

/ 190 чел

190 0,2 3
+14, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Приморс

кая 35/10
8 23.10.18 15:15 24.10.18 0:05 8:50 24.10.18 0:45 9:30 МТЗ ну Вкл. без 4-х ТП. В 0:45 отключен по "земле".

котельна

я, школа / 

340 чел

340 0,1 14 +12, гроза



Прим.ЦЭ

С
10

Ново-

Георгиев

ка 35/10

4 23.10.18 15:51 23.10.18 15:59 0:08 23.10.18 15:59 0:08 Ав. откл. у

котельна

я, школа, 

интернат 

/ 700

700 0,7 13
+13, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

15 23.10.18 15:53 23.10.18 18:10 2:17 23.10.18 22:12 6:19 МТО

Протекание кровли в ТП-82010. 18:10 запитано 4ТП из 8. В 

22:12  включен весь потребитель. В ТП-82010 произведена 

сушка.

ф.17 2200 чел 2200 0,5 8

+14, 

гроза, 

дождь

Прим.ЦЭ

С
6

Дружба 

35/6
3 23.10.18 16:10 23.10.18 18:21 2:11 23.10.18 21:34 5:24 Ав. Откл. ну

18:21 запитано 6ТП. В 21:34 полностью, замечаний не 

выявлено.

школа, 

котельна

я / 560 

чел

560 0,7 12
+13, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-2 

220/110/

6

29 23.10.18 16:57 23.10.18 17:02 0:05 23.10.18 17:02 0:05 МТЗ у

котельна

я, школа / 

300 чел

300 0,3 10

+12, 

гроза, 

дождь

Прим.ЦЭ

С
6

Коммуна

р   35/6
В6 Т-1 23.10.18 17:15 23.10.18 17:41 0:26 23.10.18 17:59 0:44 МТЗ у Откл. одновременно с ф-4 /успешно вкл/.

с. 

Новонико

льск, 

1750 чел

1750 1,9 26

+12, 

гроза, 

дождь

Прим.ЦЭ

С
6

Коммуна

р   35/6
4 23.10.18 17:15 23.10.18 17:37 0:22 23.10.18 17:37 0:22 Ав. откл. у

школа / 

1000чел
1000 0,6 11

+12, 

гроза, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Голубовк

а  110/6
19 23.10.18 18:10 23.10.18 18:22 0:12 23.10.18 18:22 0:12 МТО у

быт 

330чел
330 1,2 8

+10, 

дождь, 

гроза

Прим.ЮЭ

С
6

ЦРП 

ПаГРЭС

ф. 

Несвоевк

а

23.10.18 18:28 23.10.18 19:07 0:39 25.10.18 2:57 32:29 КУ, земля

19:07 включено без 3-х ТП. В 23:34 без ТП-7309 (есть ДГ). На 

оп.191 и оп.195 устранен срыв вязки провода. В ТП7398 

перегорание предохранителей Т-1. Повреждение концевой 

муфты выходного КЛ на оп.132. В ТП7309 перегорание 

предохранителей. Все устранено.

насосная, 

школа, 

интернат 

/ 644чел

644 0,5 11

+12, 

гроза, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Владими

ро-

Александ

ровское 

35/6

10 23.10.18 18:32 24.10.18 2:25 7:53 24.10.18 8:31 13:59 Ав. откл.
Включен без КТП-7117, повреждение вводного каб. 

Устранено.

нет / 900 

чел
900 0,9 11

+14, 

дождь, 

гроза

Прим.ЮЭ

С
6

Екатерин

овка 

110/35/6

5 23.10.18 18:40 23.10.18 20:02 1:22 23.10.18 20:02 1:22 Ав. откл. у 570 чел 570 0,7 27

+10, 

дождь, 

гроза

Прим.ЦЭ

С
35

Новонико

льск - 

Борисовк

а - 

Корсаков

ка

23.10.18 18:46 23.10.18 19:17 0:31 23.10.18 19:42 0:56 МТО ну у

Обесточ. ПС Борисовка, Корсаковка. При осмотре ПС 

Боpисовка обнаружен отключенный СВ 35 (МТО), включен в 

19:42. 24.10.18 по ВЛ-35 Новоникольск-Борисовка: На оп.15, 

оп.48 заменено по 1 изолятору, на оп.61 снята проволка с 

изолятора. По ВЛ-35 Борисовка-Корсаковка обход без 

замечаний.

5600 чел 5600 4,32 54

+10, 

дождь, 

гроза

Прим.ЦЭ

С
10

Тимирязе

вка 35/10
6 23.10.18 19:00 23.10.18 19:44 0:44 23.10.18 19:44 0:44 Ав. откл. у

котельна

я, школа / 

400 чел

400 0,3 5

+12. 

дождь, 

гроза

Прим.ЮЭ

С
35

Соловей 

Ключ 

35/6

В-35; 6кВ 

Т1
23.10.18 20:15 23.10.18 21:42 1:27 23.10.18 21:42 1:27 МТЗ

Обесточена 1СШ-10. Вкл. без Ф-6 /на поврежд. вкл. 23:06./ и 

Ф-1 /РПВ 21:55/.

больница

, 

насосная 

/ 200 чел

200 0,7 +12, гроза

Прим.ЮЭ

С
6

Соловей 

Ключ 

35/6

6 23.10.18 20:15 23.10.18 23:03 2:48 24.10.18 0:07 3:52 Ав. откл. ну
п.Соловей ключ. Вкл. от резерва без 3-х ТП. В 23:06 включены 

все потребители, повреждение на вед. отпайки Карьер ДВ.

Ф-7 ПС 

Надежди

нская

больница

, 

насосная 

/ 200 чел

200 0,45 36 +12, гроза

Прим.ЮЭ

С
6

Соловей 

Ключ 

35/6

1 23.10.18 20:15 23.10.18 21:55 1:40 23.10.18 21:55 1:40 Ав. откл. у п.Новый.
ферма / 

быта нет
0 0,05 1 +12, гроза



Прим.ЗЭ

С
10

Иман 

220/110/

35/10

по Ф-3 в 

СП-2 

откл. В-10

23.10.18 20:47 23.10.18 20:50 0:03 23.10.18 20:50 0:03
КУ 

"земля"
с.Сухановка. Повреждение на вед. отп. Эбергард.

нет / 450 

чел
450 0,1 10

+12, 

дождь, 

гроза

Прим.ЮЭ

С
10

Барабаш 

110/35/1

0

В-10 Т1 23.10.18 20:48 23.10.18 20:50 0:02 23.10.18 20:50 0:02 МТЗ у
Обесточена 1,2 СШ-10. Включено без  Ф-5 (бл. МТЗ, не 

отключился). /вкл. 6:52/ 
3106 чел 3106 1,4

+12, 

дождь, 

гроза

Прим.ЮЭ

С
10

Барабаш 

110/35/1

0

5 23.10.18 20:48 24.10.18 6:52 10:04 24.10.18 6:52 10:04

блинкер 

МТЗ 

(отключе

н КУ)

не 

произв.

с.Барабаш, Овчинниково. На оп.19 заменили траверсу, 

изоляторы, произвели ремонт верхнего провода (попадание 

молнии).

АТС / 370 

чел
370 0,17 7

+12, 

дождь, 

гроза

Прим.ЦЭ

С
10

Промышл

енная 

110/10/6

В-10 Т2 23.10.18 21:02 23.10.18 21:47 0:45 23.10.18 21:47 0:45
Дуг. 

защита

Т1 в резерве.  Обесточены 1,2 СШ-10кВ. В 21:20 (ч/з 18 мин) 

отключили СВ-10 и включили В-10 Т-2, запитана 2С-10. При 

осмотре 1С-10 в яч. вед. ф-3 по ф-С поврежден ТТ-10, и каб. 

наконечник по ф-В. В 21:38 запитана 1С 10 (включен СВ-10), 

потребители запитаны в 21:47, кроме вед. ф-3 /резерв в 

21:43/. 24.10.18 12:40 повреждения устранены.

1210 чел 1210 0,8

+10, 

дождь, 

гроза

Прим.СЭ

С
10

Ольга 

110/10
15 23.10.18 21:58 23.10.18 22:00 0:02 23.10.18 22:00 0:02 Ав. откл. ну у  с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. Вкл. по ТМ.

 школа-

интернат 

с 

котельно

й / 122 

чел

122 0,1 11

+10, 

дождь, 

гроза

Прим.СЭ

С
10

Ольга 

110/10
5 23.10.18 22:03 23.10.18 22:03 0:00 23.10.18 22:03 0:00 Ав. откл. у нет 0 0 0

+10, 

дождь, 

гроза

Прим.ЮЭ

С
6

Соловей 

Ключ 

35/6

13 23.10.18 22:13 23.10.18 22:17 0:04 23.10.18 22:17 0:04 Ав. откл. у
нет / 200 

чел
200 0,6 5

+10, 

дождь, 

гроза

Прим.ЮЭ

С
110

Промысл

овка - 

Берегова

я-1

23.10.18 22:14 23.10.18 22:14 0:00 24.10.18 15:18 17:04

Пром: 

МТО, ДЗ 

2ст с 

ускор.  

Берег-1: 

МТО, 

МТЗ 1-

4ст. 

ну ну

Разрыв транзита. 24.10.18 в 03:50 произведен обход ВЛ-

110кВ, на оп.70, в следствии прямого попадания молнии, 

произошел пожог и обрыв верхнего провода, провод 

оборван в сторону опоры 69. На опоре 72 (анкер) на верхней 

фазе заменена гирлянда изоляторов, провод верхней фазы 

устранён провис, устранено касание нижней фазы, на 

средней фазе в гирлянде заменили 4 изолятора Устранено.

нет 0 0 0

+10, 

дождь, 

гроза

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
13 23.10.18 22:18 23.10.18 22:19 0:01 23.10.18 22:19 0:01 Ав. откл. ну у часть с.Чкаловка. Вкл. по ТМ.

нет / 2345 

чел
2345 0,3 16

+10, 

дождь, 

гроза

Прим.СЭ

С
10

Ольга 

110/10
5 23.10.18 23:00 24.10.18 0:21 1:21 24.10.18 13:20 14:20

КУ 

"земля"

с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка.  Вкл. без 5-ти 

ТП. Выведен из работы, участок от РК-6 оп.231 до РЛ РП-1 

оп.396. В 01:25 (ч/з 2ч 25м) оставшийся потребитель запитан 

от Ф-15 ПС Ольга. Повреждение изоляторов ф.С на оп.383, 

провод на траверсе, оп.384 ф.В, оп.386 ф.С. Устранено.

ф.15 ПС 

Ольга

школа с 

котельно

й / 432 

чел

432 0,2 12 +7, пасм

Прим.СЭ

С
110

К - 

Богополь - 

Плавзаво

д

23.10.18 23:10 23.10.18 23:10 0:00 23.10.18 23:10 0:00 ТЗНП-2ст у Обход пр.оп.49-103 без замечаний. нет 0 0 0

+11, 

дождь, 

гроза

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
4 23.10.18 23:38 23.10.18 23:38 0:00 23.10.18 23:38 0:00 Ав. откл. у нет 0 0 0 +9, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
2 24.10.18 0:33 24.10.18 0:33 0:00 24.10.18 0:33 0:00 Ав. откл. у нет 0 0 0 +9, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
4 24.10.18 0:33 24.10.18 0:34 0:01 24.10.18 0:34 0:01 Ав. откл. ну у с. Свиягино. Вкл. по ТМ.

котельн, 

насосная 

/ 1271 

чел

1271 0,4 11 +9, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
13 24.10.18 0:33 24.10.18 0:34 0:01 24.10.18 0:34 0:01 Ав. откл. ну у часть с.Чкаловка.  Вкл. по ТМ.

нет / 2345 

чел
2345 0,3 16 +9, дождь



Прим.ЮЭ

С
10

Приморс

кая 35/10
8 24.10.18 0:45 24.10.18 3:01 2:16 24.10.18 3:21 2:36 МТЗ ну

с.Перевозное. Вкл. без 4-х ТП. В КТП-4037 заменили 

предохранитель 10кВ Т1. В 03:21 включен полностью. 

Повреждение на вед.КТП.

котельна

я, школа / 

340 чел

340 0,1 14 +10, пасм

Прим.СЭ

С
10

Пластун 

110/35/1

0

6 24.10.18 0:51 24.10.18 16:01 15:10 25.10.18 16:23 39:32
КУ 

"земля"

Lвл=29км.  часть п.Пластун. На оп.89 срыв изоляторов ф.А,С, 

провода на траверсе, устранено. В 16:01 включен до РЛ-8 

оп.131 без 2 ТП. На оп.180 ф.А срыв изолятора, устранено. В 

18:55 включен с "землей" ф.А. В 19:35 включен до ЛР-9 без 

ТП-1026 (колхоз, запитан от ДГ). На оп.280 разрушение 

изолятора ф.А, обрыв провода. Устранено.

Аэропорт, 

больница 

/ 800 чел

800 0,1 8

+12, 

сильн. 

дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Руновка 

35/10
6 24.10.18 1:46 24.10.18 1:54 0:08 24.10.18 1:54 0:08 МТО у п Руновка.

Котельна

я-2 / 218 

чел

218 0,2 7 +5, дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Партизан 

35/6
7 24.10.18 5:21 24.10.18 7:27 2:06 24.10.18 11:32 6:11

КУ 

"земля"

часть быта г.Партизанск. В 07:11 вкл. без 8-ми ТП. В 07:27 вкл. 

без 4-х ТП. В 9:30 включен без 1 ТП. В 11:32 включен 

полностью. На оп.5/49 заменена вязка провода.

школа, 

д/сад / 

1460 чел

1460 1 15 +5, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Вишневк

а 35/10
В-10 Т1 24.10.18 6:10 24.10.18 6:37 0:27 24.10.18 6:37 0:27 МТЗ у

Т2 в резерве.  Обесточена 1, 2ШС-10кВ. Осмотр: отключен ф-3 

от МТЗ. Всё вкл. без ф-3 /6:41 РПВ усп/. Произведена 

проверка РЗА: по ф.1 выявлен отказ реле РТ-85 ф.С, 

установлен микропроцессорный терминал защит РС-83.

Спасский 

р-он: 

3750чел

3750 1,1 +5, пасм 

Прим.ЗЭ

С
10

Вишневк

а 35/10
3 24.10.18 6:10 24.10.18 6:41 0:31 24.10.18 6:41 0:31 МТЗ ну у  с. Евсеевка.

котельн, 

насосн. / 

140 чел

140 0,2 9 +5, пасм 

Прим.ЦЭ

С
10

Покровка 

35/10
7 24.10.18 7:53 24.10.18 11:38 3:45 24.10.18 11:38 3:45

КУ 

"земля"

с.Заречное, часть с.Покровка. На оп.80 срыв изолятора в 

следствии разрушение колпачка, провод на траверсе. 

Устранено.

котельн. / 

550 чел
550 0,4 13 +5, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Троица  

110/10

по Ф-25 

РКЛ 

оп.349 

24.10.18 7:53 24.10.18 16:43 8:50 24.10.18 16:43 8:50 МТЗ ну

в/ч Радиопост Гамов, в/ч Маяк Гамов. Устранен срыв 

изолятора среднего провода на оп.378. Повреждение на вед. 

ТП.

2 в/ч (на 

ДГ) / быта 

нет

0 0,1 2 +10, ясно

Ам.ЗЭС 10

Шиманов

ск 

220/35/1

0

8 24.10.18 8:42 24.10.18 9:26 0:44 24.10.18 9:26 0:44 МТО ну
не 

произв.

г.Шимановск. В пр.оп.11-12 сторонним грузовым а/м при 

разгрузке задеты провода ВЛ-10, без повреждения. 

Виновник скрылся. Сообщено в СБ, полицию.

д/с, 

котельна

я / 

2000чел

2000 0,57 13 +2, пасм

Хаб.ЦЭС 10
ОПХ 

35/10
15 24.10.18 8:51 24.10.18 9:56 1:05 24.10.18 13:56 5:05 МТЗ нет ну

п.Восточный, ч.Черная речка. Включен без 6 ТП. В 13:56 

включен полностью. Повреждение на вед. отпайке.

очистные

, д/с / 

3050чел

3050 0,53 14 +2, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Вишневк

а 35/10

по ф.2 СП-

3
24.10.18 10:18 24.10.18 10:19 0:01 24.10.18 10:19 0:01 ав.откл ну у нет 0,06 +5, пасм 

Прим.ЗЭ

С
10

Иман 

220/110/

35/10

по ф.3 СП-

4
24.10.18 12:07 24.10.18 13:48 1:41 24.10.18 13:48 1:41 МТЗ

Включен без КТП5213. В 13:48 включен полностью. В 

КТП5213 затекание воды по сварному шву, выполнена 

протирка изоляции.

быта нет 0 0,05 +10, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Сергеевк

а 35/6
16 24.10.18 12:39 24.10.18 12:52 0:13 24.10.18 12:52 0:13 ав.откл нет у

 с.Сергеевка, Ястребовка, Южная. В пр.оп.55-56 купол 

парашюта попал на провода, парашютист не пострадал, 

провода и арматура ЛЭП не повреждены.

котельна

я / 

281чел

281 0,2 14 +5, обл

Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-1 110/6
48 24.10.18 13:10 24.10.18 14:50 1:40 25.10.18 22:48 33:38 ав.откл нет ну

Стройплощадка. Повреждение головной КЛ от ПС до 

ТП81164. Определено МП 223 м от ПС Береговая-1 под 

армированным бетонным фундаментом ~40 см временного 

строения. В 19:13 приступили к разработке котлована. 

25.10.18 устранено.

ф.29 ПС 

Топаз
быта нет 0 0,1 3 +14, ясно

Хаб.СЭС 110

Т - Старт с 

отп. КСК, 

Байкальс

кая

С-97 24.10.18 15:25 24.10.18 15:25 0:00 24.10.18 15:25 0:00

Старт: 

НЗНП 1ст, 

МТО Т: 

НЗНП 1ст, 

ВЧБ

у

ОМП: 1,1 км. ф.А от ПС Старт. В пр.оп.9-10 обнаружен 

расплетенный грозотрос. Дефект не угрожающий. Осмотр ПС 

Байкальская без замечаний.

нет 0 0 0 +3, обл



Ам.ВЭС 10

Архара 

220/35/1

0

13 24.10.18 16:35 24.10.18 17:20 0:45 24.10.18 18:04 1:29
"земля" 

от КУ

п.Архара. Включен без 4-х ТП. На оп.118/3 срыв изолятора 

ф.С упавшим деревом (несанкц. спил), виновник установлен. 

Сообщено в СБ, полицию. Устранено.

школа, 

котельна

я, 

админист

р, д/с, 

водокана

л, 

скважина 

/ 5500чел

5500 0,59 18
+6, 

пасмурно

Ам.ЦЭС 10
Чигири 

110/10
22 24.10.18 21:04 24.10.18 22:24 1:20 24.10.18 22:24 1:20 МТО ну Повреждение на вед отпайке. 2000 чел 2000 5

+7, 

облачно

Ам.ЦЭС 10
Чигири 

110/10
9 24.10.18 21:04 24.10.18 22:10 1:06 24.10.18 22:10 1:06 МТЗ выв Повреждение на вед отпайке. 5000 чел 5000 0,8 11

+7, 

облачно

Хаб.ЦЭС 6

Чернореч

енская 

35/6

6 25.10.18 2:22 25.10.18 3:30 1:08 25.10.18 13:46 11:24 КУ, земля

Сторонней техникой порван провод СИП в пр.оп.№7-8 в 

районе строительства новой дороги. Виновник установлен. В 

3:30 запитано 5 из 10ТП. В 13:46 устранено, включен 

полностью.

пром. 

Базы
0 0,3 10

+4, 

облачно

Ам.ВЭС 10 Широкий 2 25.10.18 4:45 25.10.18 5:21 0:36 25.10.18 5:21 0:36
МТЗ, 

МТО
ну у 600 чел 600 0,2 3

-2, 

облачно

Прим.ЮЭ

С
10

Тайфун 

110/35/1

0

12 25.10.18 8:35 25.10.18 8:43 0:08 25.10.18 8:43 0:08 Ав. откл. у
телецент

р / 51 чел
51 0,1 2 +3, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Подъяпо

льск 

110/10

СВ-10 25.10.18 10:16 25.10.18 11:20 1:04 25.10.18 17:46 7:30 ав.откл

Обесточена 1С-10 (3 фидера). По ф.2 закопчение кабельного 

отсека и выключателя, повреждение ТТ 10 кВ ф.А,С. В 11:10 

включена 1С-10 под напряжение. В 11:20 запитаны 

потребители кроме ф.2 (нагрузка переведена на ф.11 в 

16:24). В 17:46 произведена замена ТТ, чистка изоляции, 

испытание выключателя, схема восстановлена.

теплопун

кт / 

600чел

600 0,3 12 +10, ясно

Хаб.ЦЭС 6

Чернореч

енская 

35/6

5 25.10.18 14:16 25.10.18 14:46 0:30 25.10.18 14:46 0:30 МТЗ нет у Обход без замечаний

теплонас

осная / 

быта нет

0 1,5 1 +5, обл

Ам.ЦЭС 10

Западная 

110/35/1

0

38 25.10.18 14:17 25.10.18 14:18 0:01 25.10.18 14:18 0:01 МТЗ ну у РПВ по ТУ
нет / 

быта нет
0 0,9 26 +5, обл

Ам.ЦЭС 10

Раздольн

ая 

110/35/1

0

11 25.10.18 15:49 25.10.18 17:40 1:51 25.10.18 17:40 1:51 МТЗ ну
не 

произв.

с.Раздольное. На оп.1/3 заменен изолятор, произведена 

перетяжка провода в пр.оп.1/3-1/4.

школа, 

д/с / 

630чел

630 0,2 9 +6, обл

Хаб.ЦЭС 110

Сита - 

Петрович

и

25.10.18 17:08 25.10.18 17:24 0:16 25.10.18 17:24 0:16

НЗЗ 1ст, 

ДЗ 3з, 

МТО

выв у

Обесточились ПС 110кВ Петровичи, ПС 35кВ Святогорье. АПВ 

выведен по заявке (чистка просеки). В пр.оп.111-112 

обнаружено дерево упавшее со следами К.З., повреждений 

проводов нет. 

5223чел 5223 1 +6, обл

Прим.ЮЭ

С
35

Бурная - 

Эгершель

д №1

26.10.18 2:48 26.10.18 3:05 0:17 26.10.18 12:44 9:56 КУ, земля

 КУ по ТУ, с обесточением 1С 35/6 кВ ПС Эгершельд. Запитано 

вкл. СВ-6. ПС Эгершельд повреждение ввода В 35 Бурная ф.С 

в сторону 1СШ, под вводом обгоревшая ворона, устранено 

(заменен, испытан). На ПС Бурная заменили неисправный ПР 

35 РЗ (резистор заземления) Т-1. Схема восстановлена

СВ-6 3760 чел 3760 3,3 26 +11, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Глубинна

я 110/10
1 26.10.18 9:13 26.10.18 10:12 0:59 26.10.18 10:12 0:59 МТЗ ну у

школа / 

594 чел
594 0,16 5

-3, 

пасмурно

Прим.ЮЭ

С
10

Занадвор

овка 

35/10

10 26.10.18 10:23 26.10.18 10:30 0:07 26.10.18 10:30 0:07 МТО у
нет / 5 

чел
5 0,1 9

+14, 

пасмурно

Прим.ЮЭ

С
10

Занадвор

овка 

35/10

10 26.10.18 11:45 26.10.18 13:00 1:15 26.10.18 13:00 1:15 МТО ну Включен без двух вед.ТП. Отключился повторно в 13:30
нет / 5 

чел
5 0,1 9

+14, 

ветер



Прим.ЮЭ

С
6

Волчанец  

110/35/6
16 26.10.18 12:18 26.10.18 12:40 0:22 26.10.18 12:40 0:22 Ав.откл у

нет / 300 

чел
300 0,4 8

+6, гроза, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Волчанец  

110/35/6
2 26.10.18 12:29 26.10.18 12:44 0:15 26.10.18 12:44 0:15 МТО у

нет / 800 

чел
800 0,9 4

+6, гроза, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Волчанец  

110/35/6
8 26.10.18 12:33 26.10.18 16:08 3:35 26.10.18 17:27 4:54

"земля" 

от КУ

Включен без 5ТП. В 17:27 полностью. Повреждение в сетях 

потр

нет / 250 

чел
250 0,3 11

+6, гроза, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Краскино 

110/35/1

0

4 26.10.18 12:45 26.10.18 13:20 0:35 26.10.18 13:20 0:35 МТЗ у

дс, 

школа, 

котельна

я / 560 

чел

560 0,1 6

+14, 

гроза, 

дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Осиновка 

35/10
3 26.10.18 13:25 26.10.18 13:52 0:27 26.10.18 13:52 0:27 Ав.откл у

школа / 

639 чел
639 0,1 7

+13, 

пасмурно

Прим.ЮЭ

С
10

Занадвор

овка 

35/10

10 26.10.18 13:30 26.10.18 16:06 2:36 27.10.18 11:07 21:37 МТЗ ну

Ранее был включен без двух вед.ТП. Включен до оп.111, без 

3-х ТП. 27.10.18 в 11:07 полностью. Повреждение на вед.уч-

ке

нет / 5 

чел
5 0,1 12

+14, 

гроза, 

дождь

Ам.СЭС 6

Сиваки 

220/110/

6

20 26.10.18 13:48 26.10.18 13:48 0:00 26.10.18 13:48 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 +5, снег  

Прим.ЮЭ

С
6

Горная 

35/6
16 26.10.18 14:35 26.10.18 19:43 5:08 26.10.18 19:43 5:08 Ав.откл

Пр.оп.48/2-48/3 обнаружено упавшее дерево, обрыв 

проводов трех фаз, повреждены изоляторы на оп. 48/2 ф."А". 

Устранено

котельна

я / 1156 

чел

1156 0,3 13
+13, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Горная 

35/6
6 26.10.18 15:25 26.10.18 18:34 3:09 26.10.18 18:34 3:09 Ав.откл ну

В 17:30 включено 5ТП из 11. В 18:34 полностью. Обход 

29.10.18

школа, 

котельна

я / 1289 

чел

1289 1,1 11
+11, 

пасмурно

Прим.ЮЭ

С
10

Лазо 

35/10
15 26.10.18 15:41 26.10.18 16:00 0:19 26.10.18 16:00 0:19 Ав.откл у

нет / 312 

чел
312 0,2 4

+11, 

пасмурно

Прим.ЮЭ

С
10

Безверхо

во 35/10
5 26.10.18 15:45 26.10.18 15:47 0:02 26.10.18 15:47 0:02 Ав.откл у

насосная, 

котельна

я / 260 

чел

260 0,1 13

+13, 

гроза, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
10

Безверхо

во 35/10
2 26.10.18 15:45 26.10.18 15:52 0:07 26.10.18 15:52 0:07 Ав.откл у

дс, 

котельна

я, 

насосная 

/ 540 чел

540 0,2 6

+13, 

гроза, 

дождь

Прим.СЭ

С
10

Черныше

вка 35/10
14 26.10.18 16:28 26.10.18 17:03 0:35 26.10.18 17:03 0:35 МТЗ ну у Обход без замечаний

нет / 446 

чел
446 0,1 6 +12, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Безверхо

во 35/10
2 26.10.18 16:55 26.10.18 21:24 4:29 26.10.18 21:24 4:29 МТО ну Повреждение на вед. отпайке.

дс, 

котельна

я, 

насосная 

/ 540 чел

540 0,2 6

+13, 

гроза, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
10

Приморс

кая 35/10
8 26.10.18 17:00 26.10.18 19:40 2:40 26.10.18 19:40 2:40 Ав.откл у

насосная, 

школа / 

340 чел

340 0,1 3

+13, 

гроза, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Волчанец  

110/35/6
9 26.10.18 17:22 26.10.18 17:50 0:28 26.10.18 18:33 1:11

"земля" 

от КУ
Включен без 5ТП. Самоустранилось

дс / 200 

чел
200 0,2 10 +6, ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Славянка 

110/35/1

0

по ф.14 

РКЛ оп.99
26.10.18 19:40 26.10.18 20:36 0:56 26.10.18 20:36 0:56 МТЗ у

нет / 500 

чел
500 0,26 11

+11, 

дождь



Прим.ЦЭ

С
10

Корсаков

ка 35/10
2 26.10.18 19:53 26.10.18 20:19 0:26 26.10.18 20:19 0:26 МТЗ у

школа, 

котельна

я / 700 

чел

700 0,1 8

+13, 

гроза, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
10

Краскино 

110/35/1

0

4 26.10.18 20:00 26.10.18 20:05 0:05 26.10.18 20:05 0:05 МТЗ у

школа, 

дс, 

котельна

я / 560 

чел

560 0,1 6

+11, 

дождь, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Партизан 

35/6
17 26.10.18 20:10 26.10.18 23:24 3:14 27.10.18 19:35 23:25 МТЗ ну

В 23:24 включен без 4-х ТП. В 23:56 включен без 1ТП. В 0:10 

запитаны все потребители. Выделен участок ВЛ-6 от ТП7410 

до ТП7327, без нагрузки, проходит по частным участкам, нет 

возможности осмотра. Устранено: В пр оп 110-111 при 

сильном ветре сдуло полиэтилен теплицы на провода,ТП 

7410 повреждение РУ 6 в яч ввод на ТП7327 повреждение 

каб муфты. Схема восстановлена

ф.9
дс / 2141 

чел
2141 0,8 16

+11, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Партизан 

35/6
20 26.10.18 20:11 26.10.18 22:52 2:41 27.10.18 18:49 22:38 МТО ну

Выделен участок от ТП7390 до ТП7344 без нагрузки, ВЛ 

проходит по частным участкам, нет возможности осмотра.  

Устранено: на оп. 4 срыв изолятора, в пр. 4-5 схлест 

проводов, на оп. 7 повреждение концевой муфты. Схема 

восстановлена

ф.8

школа, 

котельна

я, 

больница 

/ 1916 

чел

1916 0,8 13
+11, 

дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Корсаков

ка 35/10
4 26.10.18 20:16 26.10.18 20:25 0:09 26.10.18 20:25 0:09 МТЗ у быта нет 0 0,1 2

+13, 

гроза, 

дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Баневур 

35/10
3 26.10.18 20:24 26.10.18 23:19 2:55 26.10.18 23:19 2:55 МТЗ нет у

нет / 284 

чел
284 0,1 5

+13, 

гроза, 

дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Баневур 

35/10

по ф.4 РП 

Кондрате

новка ф.3

26.10.18 20:24 26.10.18 22:39 2:15 26.10.18 22:39 2:15 МТЗ нет у
нет / 250 

чел
250 0,4 8

+13, 

гроза, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Волчанец  

110/35/6
2 26.10.18 20:47 26.10.18 21:42 0:55 26.10.18 21:42 0:55 МТО нет у п.Волчанец.

котельна

я, ЦТК-22 

/ 800чел

800 0,9 4 +12, пасм

Прим.ЮЭ

С
6

Де-Фриз  

110/6
29 26.10.18 20:50 26.10.18 21:05 0:15 26.10.18 22:17 1:27

"земля" 

от КУ

п.Шмидтовка, Прохладное. Включен до РЛ оп.131, без 2-х ТП. 

На оп.129/4 заменён изолятор и включен полностью.

нет / 

1500чел
1500 1 28

+12, 

дождь

ЭС ЕАО 6 МК 35/6 8 26.10.18 21:23 26.10.18 21:23 0:00 26.10.18 21:23 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 +5, дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Ивановка 

110/35/1

0

1 26.10.18 22:25 26.10.18 22:31 0:06 26.10.18 22:31 0:06 МТЗ нет у с.Ивановка, Николаевка, Отрадное.

котельна

я, школа / 

1036чел

1036 0,2 14

+5, 

дождь, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Соловей 

Ключ 

35/6

6 26.10.18 22:32 26.10.18 23:23 0:51 26.10.18 23:23 0:51 ав.откл нет у с.Соловей Ключ, Ключевое.

больница

, 

насосная 

/ 200чел

200 0,5 36 +8, дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Кролевц

ы 

110/35/6

25 26.10.18 22:36 26.10.18 22:45 0:09 26.10.18 22:45 0:09 ав.откл у с.Суражевка.
нет / 

70чел
70 0,1 9 +8, дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Штыково 

110/6

по ф.2 

РКЛ оп.86
26.10.18 22:53 26.10.18 23:04 0:11 26.10.18 23:04 0:11 ав.откл нет у п.Кучелиново.

нет / 

20чел
20 0,04 5 +8, дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Шкотово 

35/6
13 26.10.18 23:02 27.10.18 1:32 2:30 27.10.18 1:32 2:30

"земля" 

от КУ
с.Олений. Повреждение на вед. ТП.

котельна

я / 

360чел

360 0,3 3 +8, дождь



Прим.ЗЭ

С
10

Заря 

35/10
3 26.10.18 23:47 27.10.18 2:17 2:30 27.10.18 14:55 15:08 МТЗ ну ну

с.Славинка, Зеленовка. В 2:17 включен до РЛ-73, без 1 ТП. В 

3:37 включены все потребители, выведен участок (без 

нагрузки). В пр.оп.241-242 падения дерева на провод ф.В, на 

оп.242 обрыв вязки, провод упал на ф.А и на землю.   

Устранено

котельна

я, 

насосная 

/ 320чел

320 0,1 9 +7, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Иман 

220/110/

35/10

3 26.10.18 23:54 27.10.18 0:16 0:22 27.10.18 0:16 0:22 МТЗ ну у с.Сальское, Сухановка.

котельна

я, школа, 

д/с, 

интернат 

/ 1217чел

1217 0,5 32 +9, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Иман 

220/110/

35/10

3 27.10.18 0:32 27.10.18 0:42 0:10 27.10.18 0:42 0:10 МТЗ ну у с.Сальское, Сухановка.

котельна

я, школа, 

д/с, 

интернат 

/ 1217чел

1217 0,5 32 +9, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Иман 

220/110/

35/10

3 27.10.18 1:26 27.10.18 1:42 0:16 27.10.18 8:57 7:31 МТЗ ну

с.Сальское, с.Сухановка. В 1:42 включен до СП-2 оп.145, без 

10 ТП. В 5:07 включен без отпайки на ТП Челданка, поврежд 

проход.изол ф.А,С. Устранено, все включено в 8:57

котельна

я, школа, 

д/с, 

интернат 

/ 1217чел

1217 0,5 32 +9, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
13 27.10.18 1:52 27.10.18 2:38 0:46 27.10.18 2:38 0:46 ав.откл ну ну с.Чкаловское. Повреждение на вед.отпайке.

нет / 300 

чел
300 0,3 15 +9, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
4 27.10.18 1:52 27.10.18 1:52 0:00 27.10.18 1:52 0:00 ав.откл у нет 0 0 0 +9, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
5 27.10.18 1:52 27.10.18 1:54 0:02 27.10.18 1:54 0:02 ав.откл ну у с.Васильковка, Никитовка

котельна

я / 

235чел

235 0,1 7 +9, дождь

ЭС ЕАО 6 МК 35/6 119 27.10.18 1:54 27.10.18 2:00 0:06 27.10.18 14:29 12:35
"земля" 

от КУ

г.Биробиджан. Оп.119-00/1 обрыв шлейфа ф.А. Устранено, 

схема восстановлена
ф.6

нет / 

2000чел
2000 0,8 8 +5, дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Штыково 

110/6
18 27.10.18 2:35 27.10.18 2:36 0:01 27.10.18 2:36 0:01 ав.откл нет у п.Штыково.

школа / 

430чел
430 0,4 5 +7, пасм

Прим.ЮЭ

С
10

Оленево

д 35/10
9 27.10.18 2:49 27.10.18 6:22 3:33 27.10.18 9:58 7:09

"земля" 

от КУ

п.Оленевод. Произведен обход ВЛ, повреждений не 

обнаружено, изоляция фарфор. В 6:22 включен с "землей" 

для поиска МП прибором "Квант". Самоустранилась

котельна

я, д/с / 

240чел

240 0,2 6 +7, пасм

Прим.ЮЭ

С
110

Находка - 

Волчанец 

- С-55

27.10.18 3:35 27.10.18 3:35 0:00 27.10.18 3:35 0:00

Находка: 

НЗЗ 2ст С-

55: не 

отключал

ся 

(неиспр. 

ДЗ)

у

ИМФ ф.А 53,9км. На ПС С-55 выключатель В-110 не 

отключался, блинкер неисправность ДЗ. Обход без 

замечаний

нет 0 0 0
+9, 

пасмурно

Прим.ЮЭ

С
110

Промысл

овка - С-

55

27.10.18 3:35 27.10.18 3:35 0:00 27.10.18 3:35 0:00

Промысл

овка: НЗЗ 

1ст

у Обход без замечаний нет 0 0 0
+9, 

пасмурно

Прим.ЦЭ

С
10

Осиновка 

35/10
4 27.10.18 5:35 27.10.18 5:45 0:10 27.10.18 5:45 0:10 МТЗ нет у с.Осиновка, Песчанное.

нет / 

380чел
380 0,16 7

+4, 

пасмурно

ЭС ЕАО 110

КРС - 

Ленинск - 

Дежнево

27.10.18 5:54 27.10.18 5:54 0:00 27.10.18 5:54 0:00

КРС: 

НЗНП 3ст 

Дежнево: 

НЗНП 3ст

у На ПС Ленинск вкл рем.перемычка. Обход без замечаний нет 0 0 0 +2, дождь



Ам.ЦЭС 10
Берегова

я 35/10
1 27.10.18 5:56 27.10.18 6:36 0:40 27.10.18 7:59 2:03

"земля" 

от КУ

с.Константиновка. В 6:36 включен без 2-х ТП. В 6:57 включен 

без ТП-1/7, повреждение прох.изолятора. Устранено, все 

включено

котельна

я, 

водонасо

сная / 

100чел

100 0,15 7 -1, снег

Прим.ЮЭ

С
6

Верхняя 

35/6
9 27.10.18 6:23 27.10.18 14:25 8:02 28.10.18 18:01 35:38 ав.откл. ну

Повреждение КЛ 6 в пр. 9-10 переход через ЖД. Выведен уч-

к без нагрузки, все запитано. 28.10.18 на оп.9 смонтировали 

концевую муфту и включили по нормальной схеме в 18:01.

ф.5 

Верхняя

котельна

я / 50чел
50 0,1 3 +5, пасм

Прим.ЮЭ

С
6

ЦРП 

ПаГРЭС

Несвоевк

а
27.10.18 7:01 27.10.18 7:26 0:25 27.10.18 17:18 10:17 МТЗ ну

п.Лозовый. Включен без отпайки на ТП-7309 Телевышка. В 

17:18 полностью, после обхода, причина не установлена

насосная, 

школа, 

интернат 

/ 644чел

644 0,5 11 +5, обл

Прим.ЗЭ

С
10

Уссури 

35/10
5 27.10.18 7:21 27.10.18 7:21 0:00 27.10.18 7:21 0:00 ав.откл у нет 0 0 0 +5, дождь

Прим.СЭ

С
10

Ольга 

110/10

по ф.15 

РП-

Николаев

ка ф.9

27.10.18 9:32 27.10.18 11:09 1:37 27.10.18 11:09 1:37 МТЗ у
Пр.оп.593-594 упавшее дерево под проводами ВЛ, без 

повреждения.

школа, 

котельна

я / 122 

чел

122 0,1 6 +5, дождь

Ам.СЭС 10
Овсянка 

35/10
1 27.10.18 10:07 27.10.18 10:20 0:13 27.10.18 10:20 0:13 МТЗ нет у

школа / 

920 чел
920 0,1 12

-5, 

мокрый 

снег

Ам.СЭС 10
Овсянка 

35/10
9 27.10.18 10:07 27.10.18 10:25 0:18 27.10.18 10:25 0:18 МТЗ нет у

котельна

я, дс, 

насосная 

/ 1460 

чел

1460 0,1 12

-5, 

мокрый 

снег

Ам.СЭС 10
Овсянка 

35/10
6 27.10.18 10:47 27.10.18 10:57 0:10 27.10.18 10:57 0:10 МТО нет у

школа / 

3200 чел
3200 0,3 15

-5, 

мокрый 

снег

Прим.ЮЭ

С
10

Подъяпо

льск 

110/10

15 27.10.18 11:23 27.10.18 13:16 1:53 27.10.18 16:05 4:42 Ав.откл
 Включен  без ТП-81203. В 16-05 полностью. В ТП-81203 

произведена сушка оборудования.

теплопун

кт / 

530чел

530 0,5 12 +9, ясно

Хаб.СЭС 35

КТЭЦ - 

Городска

я

№1 (Т-

164)
27.10.18 12:28 27.10.18 14:00 1:32 29.10.18 0:04 35:36 ТЗНП 1 ст выв

не 

произв.

Обесточена 1сш-35/6кВ ПС Городская (АВР выведен по 

режиму). Часть нагрузки запитана от Т2 (5,72 МВт), остальная 

(2 МВт) запитана по сетям потребителя. Определено место 

повреждения КЛ-35 на территории КТЭЦ-1. Смонтированы 

две муфты, испытан, без замечаний. Схема восстановлена.  

29.10.18 по ВЛ 35 кВ  произведен обход, замечаний нет. 

Т2 (СВ-6), 

сети 

потребит

еля

г.Комсом

ольск-на-

Амуре / 

14 700 

чел

14700 7,72
+4, 

морось

Хаб.СЭС 35
КТЭЦ - 

Западная
Т-174 27.10.18 12:28 27.10.18 12:28 0:00 27.10.18 12:28 0:00 ДЗ 1 ст у Обход без замечаний нет 0 0 0

+4, 

морось



Прим.ЗЭ

С
110

Глубинна

я 110/10
СВ-110 27.10.18 13:41 28.10.18 14:20 24:39 29.10.18 19:31 53:50 НЗЗ 2ст ну ну

Обесточены ПС Глубинная (в работе был Т2, обесточены СН), 

ПС Восток. Осмотр: ПС Глубинная, замечаний по 

оборудованию нет, СВ 110 отключен, по ВЛ 110 Глубинная - 

Восток повреждена ф.А (согласно показаний ИМФ) В 17:25 

включена ВЛ-110 кВ Рощино-Глубинная в НФР, без ф.С. В 

18:10 запитана ПС Глубинная (0,2 МВт, 594 чел). В 18:24 и в 

19:32 при РПВ СВ-110 на ПС Глубинная отключалась ВЛ-110 

кВ Иман-Новопокровка от ТЗНП 3ст, РПВ усп. Обесточена ПС 

Восток (3853чел, 6,2МВт). 28.10.18 произведены обходы в 

пр. оп. 164-204, замечаний нет. На ПС Глубинная 

переподключены шлейфа на СВ-110 (заменена 

повреждённая ф.-А на ф.-С). В 13:56 ВЛ-110 Глубинная - 

Восток включена в НФР на Х.Х, в 14:20 под нагрузку (все 

потребители запитаны). 29.10.18 в 6:06 включение в 

полноф.режим неуспешно (ЗНЗ 1ст, ИМФ ф.А 79,4 км). В 6:51 

включена НФР без ф.А. 29.10.18 с 17:02 до 19:31 отключали 

ВЛ-110 Глубинная-Восток для снятия дерева в пр. оп. 56-57 с 

провода (провод не повреждён), ВЛ вкл. по норм. сх. (все 3 

фазы), потребитель запитан.

пгт.Восто

к, 

с.Глубино

е / 4447 

чел/ 2 кот 

в 

пгт.Восто

к (на дг)

4447 6,8

+1, 

мокрый 

снег

Прим.ЗЭ

С
110

Рощино 

110/35/1

0

СВ-110 27.10.18 14:26 27.10.18 14:40 0:14 29.10.18 6:00 39:34

ЗНЗ 2ст, 

ускорени

е 2ст, 

МТЗ 2 ст с 

ускорени

ем

ну ну

 Обесточены ПС-110 Рощино (Т2 в работе, Т1 в резерве) и 3ПС-

35 кВ. Обеспечен резерв от Т1 ПС Рощино. 27.10.18 обход 

пр.оп.78-100, 216-252, без замечаний, в 23:03 РПВ ну.  

28.10.18 10:05 обход в пр.оп.1-78 без замеч, повторно обход 

пр.оп.216-252. В 15:00 по ВЛ 110 Рощино-Глубинное 

обнаружено в пр.оп.241-242 по ф.С  упавшее дерево, лежит 

на проводе, провод целый. С 1:08 до 6:00 устранено по 

неотлож.заявке, включена по норм.схеме

Т1 ПС 

Рощино

Красноар

м.р-н / 

8586 чел

8586 2,3

+1, 

мокрый 

снег

Прим.ЦЭ

С
10

Россия 

35/10
7 27.10.18 17:10 27.10.18 23:38 6:28 27.10.18 23:38 6:28 Ав.откл ну

В пр.оп.106-107 спиленное дерево, дерево на проводах всех 

фаз, без повреждения. Сообщено в полицию, СБ. Устранено.

нет / 450 

чел
450 0,1 8 +8, ясно

Прим.ЗЭ

С
110

Иман - 

Новопокр

овка

27.10.18 18:24 27.10.18 18:33 0:09 27.10.18 18:33 0:09 ТЗНП 3 ст ну у
При РПВ СВ 110 на ПС 110 Глубинная. Обесточивались ПС 

Новопокровка, Рощино

Красноар

м.р-н / 12 

725 чел

12725 5,8

+1, 

мокрый 

снег

Прим.ЦЭ

С
110

Хороль 

110/35/1

0

В-110-Т2, 

В-10-Т2
27.10.18 19:19 27.10.18 20:25 1:06 28.10.18 2:27 7:08

В-110-Т2: 

МТЗ, В-10-

Т2: 

Дуг.защи

та

Обесточена 2сш-10 кВ. Обнаружена крыса в яч.В-10-Т2, 

следы перекрытия на втыч.контактах ф.А в сторону Т-2, 

закопчены ТТ-10 и опор.изолятор на тележке В 10 Т-2. 

Устранено.

Т1 (СВ-10)

котельны

е - 3, 

школа - 4, 

водозабо

р / 1147 

чел

1147 5,6 +5, ясно

Прим.ЗЭ

С
110

Иман - 

Новопокр

овка

27.10.18 19:32 27.10.18 19:38 0:06 27.10.18 19:38 0:06 ТЗНП 3 ст у
При РПВ СВ 110 на ПС 110 Голубинная. Обесточивались ПС 

Новопокровка, Рощино

Красноар

м.р-н / 12 

725 чел

12725 5,8

+1, 

мокрый 

снег

Хаб.ЦЭС 6
Березовк

а 110/6
6 27.10.18 21:12 27.10.18 21:34 0:22 27.10.18 21:34 0:22 МТО нет у с.Березовка.

школа / 

3650чел
3650 1 14 +2, дождь

Хаб.ЦЭС 10
Святогорь

е 35/10
15 27.10.18 22:05 27.10.18 23:45 1:40 27.10.18 23:45 1:40

"земля" 

от КУ
с.Святогорье. На оп.9 срыв изолятора ф.А. Устранено.

котельна

я, д/с / 

78чел

78 0,09 4

+2, 

дождь, 

ветер

Хаб.ЦЭС 10
ОПХ 

35/10
15 27.10.18 22:07 27.10.18 22:30 0:23 27.10.18 22:30 0:23 МТЗ нет у п.Восточный, ч.Черная речка.

очистные

, д/с / 

3050чел

3050 0,53 14

+2, 

дождь, 

ветер

ЭС ЕАО 10

Левобере

жная 

220/35/1

0

160 27.10.18 22:39 27.10.18 22:39 0:00 27.10.18 22:39 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 +2, дождь



ЭС ЕАО 10

Левобере

жная 

220/35/1

0

160 27.10.18 22:55 27.10.18 22:55 0:00 27.10.18 22:55 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 +2, дождь

ЭС ЕАО 10

Левобере

жная 

220/35/1

0

160 27.10.18 23:05 27.10.18 23:05 0:00 27.10.18 23:05 0:00 МТЗ ну у нет 0 0 0 +2, дождь

Ам.ЦЭС 10

Энергия 

220/35/1

0/6

16 28.10.18 2:58 28.10.18 3:04 0:06 28.10.18 3:04 0:06 МТО выв у нет -1, ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Штыково 

110/6
25 28.10.18 4:14 28.10.18 4:15 0:01 28.10.18 4:15 0:01 ав.откл нет у п.Штыково.

котельна

я / 

200чел

200 0,2 1 +2, пасм

Ам.СЭС 10

Энергия 

220/35/1

0/6

9 28.10.18 6:01 28.10.18 6:01 0:00 28.10.18 6:01 0:00 МТО у нет 0 0 0 -1, ветер

Прим.СЭ

С
10

Черныше

вка 35/10
2 28.10.18 6:03 28.10.18 8:45 2:42 28.10.18 8:45 2:42 МТЗ ну у с.Чернышевка. Обход, замечаний нет.

насосная 

/ 130чел
130 0,2 12 0, ясно

Ам.СЭС 10

Энергия 

220/35/1

0/6

9 28.10.18 6:15 28.10.18 9:29 3:14 28.10.18 9:29 3:14 МТО ну
не 

произв.

г.Зея. Устранён обрыв шлейфа оп. №1, убрана ветка прол. оп. 

№11-12.

ФСБ / 

быта нет
0 0,43 5 -4, ветер

Ам.ВЭС 10

Архара 

220/35/1

0

10 28.10.18 7:20 28.10.18 7:20 0:00 28.10.18 7:20 0:00 МТЗ-1 у нет 0 0 0 -2, снег

Ам.ЗЭС 10

Свободн

ый 

220/35/1

0

9 28.10.18 7:45 28.10.18 7:51 0:06 28.10.18 7:51 0:06 МТЗ ну у с.Дубовка.

котельн, 

д. сад / 

200 чел

200 0,5 5
-3, мокр. 

снег

Ам.ЗЭС 10

Шиманов

ск 

220/35/1

0

10 28.10.18 8:15 28.10.18 9:24 1:09 28.10.18 12:38 4:23 МТО ну ну

г.Шимановск.  Вкл. без 1-го ТП. Из-за приближения веток 

сосен к проводам (под весом снега) произведена подрезка 

веток прол. оп. №26/34-26/38, 26/27-26/30. Вкл. полностью.

очистные

, 2 

насосные 

/ 500 чел

500 0,14 7
-3, мокр. 

снег

Ам.СЭС 10

Энергия 

220/35/1

0/6

4 28.10.18 8:23 28.10.18 11:10 2:47 28.10.18 11:10 2:47 МТО ну ну Пр.оп.5-6 схлёст, произведена перетяжка проводов. быта нет 0 0,01 1 -5, ветер

Ам.СЭС 6

Энергия 

220/35/1

0/6

513 28.10.18 8:38 28.10.18 8:42 0:04 28.10.18 8:42 0:04 МТО ну у
д/сад / 

1000 чел
1000 0,9 8 -5, ветер

Ам.СЭС 10
Речная 

35/10
5 28.10.18 9:30 28.10.18 9:42 0:12 28.10.18 9:42 0:12 МТЗ нет у г.Зея. 

школа, 

д/сад / 

250 чел

250 1 13
-5, ветер, 

снег

Ам.СЭС 10
Речная 

35/10
7 28.10.18 9:30 28.10.18 9:42 0:12 28.10.18 9:42 0:12 МТЗ нет у г.Зея. 

школа, 

д/сад / 

400

400 1 19
-5, ветер, 

снег

Прим.ЮЭ

С
10

Чугуевка 

220/110/

35/10

16 28.10.18 9:33 28.10.18 9:38 0:05 28.10.18 9:38 0:05 МТЗ ну у

часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. После обхода в 

13:11 произведена замена предохр. 10кВ 3-х фаз Т1 в ТП-

3089 (перекрытие птицей на вводах 10кВ, видимых 

повреждений нет).

насосная, 

котельна

я,школа,

ж/д / 

1511 чел

1511 0,8 20 +2, ясно

Ам.СЭС 10
Протока 

35/10
25 28.10.18 9:48 28.10.18 9:57 0:09 28.10.18 9:57 0:09 МТЗ нет у г.Зея. 

очистные 

/ 300 чел
300 0,4 4

-5, ветер, 

снег

Ам.СЭС 10
Протока 

35/10
6 28.10.18 9:48 28.10.18 9:59 0:11 28.10.18 9:59 0:11 МТО нет у г.Зея.  быта нет 0 0,17 5

-5, ветер, 

снег



Ам.СЭС 6
Базовая 

35/6
12 28.10.18 10:07 28.10.18 10:21 0:14 28.10.18 10:21 0:14 МТЗ ну у г.Зея. 

эл. 

котельна

я / быта 

нет

0 0,1 6
-5, ветер, 

снег

Ам.ЗЭС 10

Новоиван

овка 

35/10

1 28.10.18 12:05 28.10.18 12:30 0:25 28.10.18 12:30 0:25 МТЗ ну у с.Новоивановка.

Котельна

я/ 618 

чел

618 0,05 4 0, снег

Ам.ЗЭС 10
Чагоян 

35/10
13 28.10.18 13:00 28.10.18 13:20 0:20 28.10.18 13:20 0:20 МТЗ ну у

котельна

я школы,  

/ 470 чел

470 2 -2, снег

Ам.ЦЭС 10

Тамбовка 

110/35/1

0

20 28.10.18 14:25 28.10.18 14:46 0:21 28.10.18 16:00 1:35 КУ, земля
с.Тамбовка. Вкл. без 6-ти ТП (котельные запитаны). С ЛР-85 

снята ворона. Вкл. оставшийся потребитель.

3 

котельны

е, 

насосная 

/ 3000 

чел

3000 1 19

0, 

мокрый 

снег

Ам.ЗЭС 110

Февральс

к - 

Коболдо

№1 28.10.18 21:45 28.10.18 21:45 0:00 28.10.18 21:45 0:00 ДЗ 2з у

29.10.18 осмотр зоны ИМФ, замечаний нет. Пр. 45-46 

спилено дерево, при налипании снега наклонялось в сторону 

ВЛ, следы перекрытия.

нет 0 0 0

-1, 

мокрый 

снег

Ам.ЗЭС 35
Коболдо - 

Токур
28.10.18 22:51 28.10.18 22:53 0:02 28.10.18 22:53 0:02 МТЗ ну у

С обесточиванием ПС Токур. Касание оп. №25/6 при падени 

дерева, без повреждения оборудования.

школа-2, 

д. сад-2 / 

2162 чел

2162 1,6 15

-1, 

мокрый 

снег

ЭС ЕАО 6 ЧТФ 35/6 98 28.10.18 22:59 28.10.18 23:33 0:34 31.10.18 12:08 61:09 МТЗ
ф.С-0. Включен без одного ТП. В 23:53 все запитано. 

Повреждение КЛ от ТП-41 яч.1 до ТП-7 яч.8 Устранено.
ф.1 ТЭЦ

дс / 2150 

чел
2150 0,6 7 -1, снег

ЭС ЕАО 6 ЧТФ 35/6 86 28.10.18 23:14 29.10.18 1:21 2:07 02.11.18 16:08 112:54
"земля" 

от КУ

ф.А-0. Повреждение ВКЛ от ТП-182 яч.4,5 до ТП-185 яч.3. 

Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 30.10 определили 

место повреждения. 1.11.18 МП откопано, кабель испытан, 

выявлено еще 1 МП. 2.11.18 повреждение устранено.

школа, 

дс, 3 кот / 

1750 чел

1750 0,7 9 -1, снег

Ам.ЗЭС 35
Коболдо - 

Огоджа
№2 29.10.18 1:32 29.10.18 1:34 0:02 29.10.18 1:34 0:02 МТЗ ну у

С обесточиванием 1/2 ПС Огоджа, вед.ПС Софийск.Пр. 45-46 

спилено дерево, при налипании снега наклонялось в сторону 

ВЛ, следы перекрытия.

котельна

я / 350 

чел

350 0,2 9

-1, 

мокрый 

снег

Прим.ЦЭ

С
6

Михайло

вка 

110/35/6

1 29.10.18 3:55 29.10.18 4:19 0:24 29.10.18 4:19 0:24 МТЗ у

котельна

я / 500 

чел

500 0,2 2 -2, ясно

Хаб.ЦЭС 10
ОПХ 

35/10
15 29.10.18 6:21 29.10.18 6:52 0:31 29.10.18 6:52 0:31 МТЗ нет у

очистные

, дс / 

3149 че

3149 0,53 +3, ясно

Ам.ЗЭС 110

Февральс

к - 

Коболдо

№1 29.10.18 6:59 29.10.18 6:59 0:00 29.10.18 6:59 0:00 ДЗ 2з у

ИМФ ф.В,С 114 км. Пр. 335-336 следы перекрытия проводов 

ф.B,С. L пр. -455 метров. Предположительно сближение 

проводов при налипании снега и воздействии ветра.

нет 0 0 0

-1, 

мокрый 

снег

Хаб.ЦЭС 10

Анастась

евка 

35/10

8 29.10.18 11:50 29.10.18 13:07 1:17 29.10.18 17:12 5:22 МТО ну

п. Анастасьевка. Запитан от резерва. Пролёт оп. № 6-7 

обнаружено спиленное дерево (дуб). В месте запила 

закушенная бензопила, следы подгара. На проводах ветки от 

дерева фаз "В","С" На оп. №5 повреждён изолятор. В округе 

лежат спиленные деревья. Сообщено в полицию. Устранено.

ф-11

в/ч на ДГ 

/ 2154 

чел

2154 0,16 6 +3, ясно

Прим.ЮЭ

С
110

ХФЗ 

110/6

2СШ-

110кВ
29.10.18 12:04 29.10.18 12:04 0:00 29.10.18 16:43 4:39

ДЗШ-110, 

блинк. 

неисправ

ность 

ДЗШ

ну
не 

произв.

Отключились В-110кВ ПаГРЭС №2, В-110кВ Вокзальная/т, 

ШСВ 110. На ПС ХФЗ в работе Т1 (Т2 резерв), обесточенных 

потребителей нет.  АПВ шин линией 110кВ ХФЗ-ПаГРЭС №2 

не успешно (ДЗ 2ст). Наблюдалась сильная посадка 

напряжения на ПаГРЭС и на ПС Вокзальная/т с 

кратковременным остановом движения поездов (около 3 

минут). Отключений на ПаГРЭС и ПС Вокзальная/т не было.  

На ПС ХФЗ на ШСВ-110 по Ф"А" отгорел шлейф на вводе в 

сторону ШР-2 110кВ. В 14:32 2СШ-110 введена в работу. В 

16:43 ШСВ-110 введён в работу, повреждение устранено.

нет 0 0 0 +6, ясно



Хаб.СЭС 6
Северная 

110/35/6
1 29.10.18 17:42 29.10.18 17:48 0:06 29.10.18 17:48 0:06 МТЗ ну у  п.Северный.

медсклад

ы / 20 чел
20 0,02 4 +2, ветер

Ам.СЭС 10

Магдагач

и 

220/35/2

7,5/10

12 30.10.18 6:01 30.10.18 7:48 1:47 30.10.18 7:48 1:47
МТО, 

МТЗ
ну ну Повреждение на вед участке.

нет / 800 

чел
800 0,4 10 -5, ясно

Хаб.ЦЭС 110
Сита - 

Обор
30.10.18 6:16 30.10.18 14:01 7:45 30.10.18 14:01 7:45

МТЗ, НЗЗ 

4ст ф.А
ну ну

Обесточены 6ПС-110 (Обор, вед.Дурмин, Мухен, Сидима, 

Золотая, Сукпай). В 6:27 запитана ПС Обор (0,5 МВт, 916 чел). 

По ВЛ-110 Обор-Мухен пр. оп. 120-121 обнаружено 

подмытое дерево, наклон, касание провода ф.А. Устранено.

Лазовски

й р-н / 

6326 чел 

/ 5 школ, 

2 дс, 4 кот 

6326 4 -1, ясно

Хаб.СЭС 10
Пивань 

110/10
8 30.10.18 8:33 30.10.18 8:35 0:02 30.10.18 8:35 0:02 МТЗ нет у Обход без замечаний нет 1700 0,7 3 +2, ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Соловей 

Ключ 

35/6

6 30.10.18 9:13 30.10.18 12:46 3:33 30.10.18 14:34 5:21 Ав. откл. ну

11:56 запитано 3-ТП из 33. 12:14 запитано 7-ТП, без 26-ТП. 

12:46  без 12 ТП, 14:34 включены все потребители. 

Повреждение на вед. отпайке.

Надежди

нская Ф-7

больница

, 

насосная 

/ 200чел

200 0,5 36 +1, ясно

Хаб.СЭС 6
Эльбан 

110/35/6
24 30.10.18 10:57 30.10.18 14:54 3:57 30.10.18 14:54 3:57 МТЗ ну ну

11:58 включен до оп.№172, откл.5ТП. Пр. 206-207 падение 

дерева без повреждения ВЛ.

2 

котельны

х, 

водозабо

р / 

450чел

450 0,15 5 0, ветер

Хаб.ЦЭС 110

Корфовск

ая - 

Осиновая 

речка

С-40 30.10.18 15:36 30.10.18 15:36 0:00 30.10.18 15:36 0:00 МТО 2ст у
ф.В,С. Показания ОМП 13,8 км. от ПС Корфовская. Оп. 96-97 

под ВЛ упавшее дерево.
нет 0 0 0

+4, 

облачно

Прим.СЭ

С
6

Николаев

ка 110/6
В-6 Т1 30.10.18 16:11 30.10.18 17:25 1:14 30.10.18 21:23 5:12 МТЗ

не 

произв.

Одновременно вед ф.9 откл. от МТО (В яч. повреждение ТТ, 

кабельной муфты, следы перекрытия на верхних втычных 

контактах) Обесточена 1,2С 6кВ. 17:25 запитана 2СШ (1,5 

МВт). 17:37 остальная нагрузка запитана в сетях потребителя 

В 21:23 1СШ 6кВ введена в работу (произведена чистка 

изоляции).  1.11.18 яч. 9 отремонтирована, испытана, готова 

к включению.

Т2 ПС 

Николаев

ка;  сети 

ГМК 

Дальполи

металл

ГМК 

Дальполи

металл / 

быта нет

0 2,1 11
+3, 

пасмурно

Прим.ЮЭ

С
6

Екатерин

овка 

110/35/6

25 31.10.18 4:04 31.10.18 5:54 1:50 31.10.18 5:54 1:50 МТЗ у с.Екатериновка.  
нет / 155 

чел
155 0,5 12 +3, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

3 31.10.18 5:35 31.10.18 6:23 0:48 31.10.18 6:23 0:48 МТО
не 

произв.
В ТП-82031 заменили два предохранителя 10 кВ.

больница

, 

бойлерна

я/ 3250 

чел

3250 0,65 7 +3, ясно

Ам.ЦЭС 10

Кооперат

ивная 

110/10

10 31.10.18 5:52 31.10.18 6:25 0:33 31.10.18 8:08 2:16 КУ, земля
Lвл=11,55км. Вкл. без 18-ти ТП. 8:08 вкл полностью, 

повреждение на вед ТП.

дальнепр

ивод 

аэропорт 

(ДГ в 

автом. 

режиме)  

/ 50чел

50 0,5 42 +2, облач

Прим.ЮЭ

С
10

Раздольн

ое-1 

110/35/1

0

11 31.10.18 7:40 31.10.18 7:41 0:01 31.10.18 7:41 0:01 Ав. откл. у часть с.Кипарисово-1. Вкл. по ТМ.

школа, 

котельна

я / 184 

чел

184 0,2 16 +2, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Кипарисо

во 110/10
4 31.10.18 7:49 31.10.18 11:29 3:40 31.10.18 11:29 3:40 Ав. откл. ну

По звонкам потребителей. В ТП5169, на ошиновке 10 кВ 

обнаружена кошка. Устранено.

3 

котельны

е / 1519 

чел

1519 0,8 52 +2, ясно



Ам.ЦЭС 10
Амур 

35/10
В10 Т2 31.10.18 9:41 31.10.18 10:21 0:40 31.10.18 10:21 0:40 МТЗ-35

Т1 выведен для реконструкции.  Обесточена 1,2СШ-10, вкл. 

без ф.-19. Повреждение кабельной муфты в яч.вед. ф.-19 (не 

откл), откл. КУ. Произв. чистка изоляции в яч. и замена 

опорн. изол. В-10  ф.-19. В 20:20 вед. ф.-19 включен 

(собственником восстановл. каб. муфта).

часть 

г.Благове

щенск / 

28600

28600 7,5 +5, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Раздольн

ое-1 

110/35/1

0

11 31.10.18 9:47 31.10.18 9:51 0:04 31.10.18 9:51 0:04 Ав. откл. у часть с.Кипарисово-1. Вкл. по ТМ.

школа, 

котельна

я / 184 

чел

184 0,2 16 +6, ясно

Ам.СЭС 10

Ключевая 

220/35/1

0

4 31.10.18 10:49 31.10.18 10:49 0:00 31.10.18 10:49 0:00 МТЗ у При обходе на ТП Пекарня обнаружена ворона. нет 0 0 0
+1, 

облачно

Прим.ЦЭ

С
10

Алексее-

Никольск 

35/10

3 31.10.18 15:02 31.10.18 15:10 0:08 31.10.18 15:10 0:08 МТЗ у
школа / 

400 чел
400 0,2 8 +5, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Волчанец  

110/35/6
16 31.10.18 15:35 31.10.18 17:24 1:49 31.10.18 18:36 3:01 КУ, земля

17:24, остаётся обесточено 2ТП. 18:02 вкл без 2ТП, 

повреждение в сетях потребителя.

Ф.15 ПС 

Волчанец

быт 

300чел
300 0.8 8 +13, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
13 01.11.18 1:47 01.11.18 1:48 0:01 01.11.18 2:21 0:34 КУ, земля

с.Чкаловка. В 01:48. вкл. без 1-ТП. В 02:21 включен 

полностью, после обхода, "Земля" самоустранилась. 

Повреждение на вед. ТП.

интернат 

/ 2345 

чел

2345 16 1,3 +10, ясно

Прим.ЦЭ

С
6

Гранит 

110/6
В-6 Т2 01.11.18 12:21 01.11.18 12:28 0:07 01.11.18 12:28 0:07

дуг. 

защита
у

Отключился при включении вед. ф.15. Обесточилась 2сш-6кВ. 

Ч/з 7 мин включено все кроме вед. ф.15. По вед. ф.15 следы 

дугового перекрытия на болтовом соединении кабеля и шин 

по ф.В.

12800чел 

часть 

г.Уссурий

ск

12800 3,5 +5, обл

Хаб.СЭС 6
ЦОФ 

110/6
25 01.11.18 16:10 01.11.18 17:45 1:35 02.11.18 15:30 23:20 МТЗ нет

не 

произв.

лыжная база. В 17:45 включен без ТП-2 (стройплощадка). 

Повреждение КЛ (3х240) между ТП-1 и ТП-2. МП 2620м от ТП-

1.при длине КЛ 2720 м. 2.11.18 15:30 повреждение устранено 

(установлены две соед.муфты), все включено.

быта нет 0 0,02 2 +5, обл

Прим.ЗЭ

С
10

Рождеств

енка  

35/10

7 01.11.18 16:11 01.11.18 16:15 0:04 01.11.18 16:15 0:04 МТЗ ну у с.Рождественка. Обход без замечаний.

школа, 

котельна

я, д/с / 

782чел

728 0,2 6 +10, ясно

Прим.ЮЭ

С
110

АТЭЦ - 

Смоляни

ново/т

01.11.18 16:50 01.11.18 16:50 0:00 01.11.18 17:11 0:21

АТЭЦ: 

НЗЗ 1ст, 

НЗЗ 3ст, 

ДЗ 3ст. 

Смоляни

ново/т: 

ЗЗ 1ст. 

ну у
В 17:11 замкнут транзит. 7,26км ф.В от АТЭЦ. Сбоя в 

движении поездов не зафиксировано.
нет 0 0 0 +10, ясно

Прим.ЮЭ

С
110 Спутник

В-110 

Промузел

, В-110 

Чайка

01.11.18 16:50 01.11.18 17:10 0:20 01.11.18 17:21 0:31 ДЗ 2ст у

Обесточились ПС-110 Спутник, ПС-35 Угловая, Лазурная, 1С-6 

ПС Сах.ключ. В 17:10 (ч/з 20 мин) включен В-110 Промузел, 

запитаны все потребители. В 17:21 включен В-110 Чайка,  

замкнут транзит. 2.11.18 проведена послеварийная 

проверка, выявлено: отключенное положение АВ-0,1кВ ТН-2 

110. Блок контакт сигнализирующий об отключении АВ не 

замкнулся из-за внутреннего окисления. Выявлено и 

устраненно снижение изоляции жилы кабеля перемычки 

между панелями РЗА №5 "Шинные аппараты 6/35/110, КИ" и 

№16 "Промузел". Поврежденная жила заменена на 

резервную.

18280чел 

часть 

г.Владиво

стока

18280 22,32 +10, ясно



Прим.ЮЭ

С
110

АТЭЦ - 

Смоляни

ново/т

01.11.18 17:35 01.11.18 17:35 0:00 02.11.18 0:29 6:54

АТЭЦ: 

НЗЗ 1ст, 

НЗЗ 3ст, 

ДЗ 3ст, 

АПВ ну 

Смоляни

ново/т: 

ЗНЗ 1ст. 

АПВ у

у

Разрыв транзита. 7,3 км ф.В от АТЭЦ. Сбоя в движении 

поездов не зафиксировано. Со стороны ПС Смоляниново/т 

АПВ усп. В 17:36 на ПС Смоляниново/т без получения 

команды отключен СВ-110 оперативным персоналом РЖД. 

22:04 проведен обход,пр.оп.15-44 повреждений не 

обнаружено. 0:29 вкл в транзит.

нет 0 0 0 +10, ясно

Прим.ЦЭ

С
6

Речная 

35/6
5 02.11.18 11:35 02.11.18 13:06 1:31 02.11.18 18:55 7:20 ав.откл

с.Кремово. Сбита оп.48 сельхоз.техникой, обрыв проводов 

двух фаз, загиб траверсы. Сообщено в полицию, СБ. Ч/з 1:31 

от резерва запитано 8 ТП из 10. Устранено и включен 

полностью в 18:55

ф.8 ПС 

Осиновка

котельна

я, 

нефтебаз

а / 

1019чел

1019 0,1 10 +8, обл

Ам.ВЭС 6
Бурейск 

110/35/6
13 02.11.18 12:32 02.11.18 12:34 0:02 02.11.18 12:34 0:02 МТО ну у

При осмотре в пр.оп.40-42 спиленные деревья, без 

повреждения ВЛ.
быта нет 0 0,03 2 +4, обл

Прим.ЮЭ

С
6

Волчанец  

110/35/6
9 02.11.18 12:39 02.11.18 12:48 0:09 02.11.18 12:48 0:09 ав.откл. нет у Обход 6.11.18

д/с / 

200чел
200 0,4 10 +15, обл

Ам.ВЭС 10

Варваров

ка 

220/35/1

0

25 02.11.18 16:53 02.11.18 17:03 0:10 02.11.18 17:03 0:10 МТО выв у

Повреждение оп.84а (ж/б) сторонним а/м. Виновник 

установлен. Сообщено в полицию, СБ. Необходима замена 

опоры. С 18:50 до 23:02 ВЛ-10 выводилась в ремонт для 

замены опоры..

школа, 

больница 

/ 2400чел

2400 0,2 6 +5, обл

Прим.ЮЭ

С
10

Занадвор

овка 

35/10

3 03.11.18 7:40 03.11.18 10:42 3:02 03.11.18 12:12 4:32
КУ 

"земля"

Lвл=34км. Включен без 2-х ТП (отп на б/о Дубки) 

В 12:12  включена с "землей" для отыскания МП с прибором 

Квант. В 16:20 полностью. Повреждение на вед.уч-ке

Котельна

я, 

водонасо

сная, 

школа / 

480 чел

480 0,3 7 0, ясно

ЭС ЕАО 10
Бабстово 

35/10
5 03.11.18 8:52 03.11.18 8:52 0:00 03.11.18 8:52 0:00 МТЗ у Осмотр без замечаний. нет 0 0 0 +1, ясно

Хаб.ЦЭС 10
Сергеевк

а 35/10
12 03.11.18 9:12 03.11.18 10:32 1:20 03.11.18 15:25 6:13 МТЗ выв ну

при РПВ "земля" ф.В., отключен КУ. Включен без 4ТП (быта 

нет). Оп.17 к ТП-2165 разрушен изолятор ф.В, провод (СИП) 

лег на крюк.  В 13:00 включен без 2-х ТП. Устранено, все 

включено

нет / 25 

чел
25 0,8 18 +5, ясно

ЮЯ ЭС 6
Восточна

я 35/6
Аэропорт 03.11.18 11:01 03.11.18 11:28 0:27 03.11.18 11:28 0:27 МТЗ ну у

нет / 800 

чел
800 0,4 4 +1, снег

ЭС ЕАО 6

Биробид

жан 

220/110/

35/6

37 03.11.18 11:48 03.11.18 12:00 0:12 03.11.18 12:00 0:12 МТЗ ну у Повреждение на вед.участке.

школа, 

дс, кнс / 

5550 чел

5550 0,7 15 +5, ясно

Хаб.ЦЭС 6

Чернореч

енская 

35/6

4 03.11.18 14:09 03.11.18 15:50 1:41 03.11.18 17:09 3:00 МТЗ ну ну
Включен без 5ТП. Повреждение оп.изолятора ф.В на ТП-1314. 

Устранено, все включено
быта нет 0 0,17 11 +12, ясно

Прим.ЦЭ

С
6

Речная 

35/6
2 03.11.18 17:10 03.11.18 18:21 1:11 04.11.18 4:24 11:14 МТЗ ну

Включен без 2ТП. Повреждение КЛ от оп.42 до КТП-9766. 

Заменен кабель и включено полностью 4.11.18 в 4:24.

нет / 300 

чел
300 0,1 5 +15, ясно

ЭС ЕАО 10

Левобере

жная 

220/35/1

0

160 03.11.18 18:05 03.11.18 19:18 1:13 03.11.18 20:18 2:13
"земля" 

от КУ

Включен без 4ТП. В пр.оп.49-50 на КРУН-10 (установлены 

приборы учета э/э вед.отп) поврежд вязка ф.В. Устранено, 

все включено  

нет / 1000 

чел
1000 0,3 13 +10, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Кировка 

220/35/1

0

10 03.11.18 18:25 03.11.18 18:25 0:00 03.11.18 18:25 0:00 МТЗ у Обход без замечаний нет 0 0 0 +10, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Новопокр

овка 

110/35/1

0

1 04.11.18 1:40 04.11.18 1:41 0:01 04.11.18 1:41 0:01 МТЗ ну у
В пр.оп.124-125 под проводами обнаружено дерево (ольха), 

при падении зацепило макушкой провода.

нет / 

205чел
205 0,2 3 0, ясно



Прим.ЦЭ

С
6

Речная 

35/6
2 04.11.18 5:45 04.11.18 7:08 1:23 05.11.18 1:26 19:41 МТЗ нет ну

с.Ляличи. Повреждение концевой муфты в КТП9766. В 7:08 

включен до РС-63021/28, без 2-х ТП. В ТП-9766 произведен 

ремонт кабельной муфты, проведены в/в испытания КЛ-6 кВ 

от оп.42 до ТП-9766, КЛ испытание не выдержала. В 16:20 ТП-

9766 запитано от ДГ. В 16:44 а оп.42 отсоединили КЛ 6 в ст. 

ТП-9766 и включили ТП Башня. В 1:26 включено по 

нормальной схеме, заменен КЛ-6 кВ от оп.42 до ТП-9766.

нет / 

300чел
300 0,1 7 +3, ясно

ЭС ЕАО 6

Биробид

жан 

220/110/

35/6

12 04.11.18 6:34 04.11.18 6:41 0:07 04.11.18 6:41 0:07 МТЗ нет у

больница

, 

котельна

я / 

400чел

400 0,1 4 +2, обл

Ам.СЭС 10
Чалбачи 

35/10
8 04.11.18 8:25 04.11.18 8:27 0:02 04.11.18 8:27 0:02 МТЗ нет у Оп.91 заменен изолятор.

нет / 125 

чел
125 0,15 0 +20, ясно

Ам.ЦЭС 10

Тамбовка 

110/35/1

0

4 04.11.18 11:57 04.11.18 12:34 0:37 04.11.18 13:55 1:58 МТЗ ну ну
Включен без 3 ТП (котель запитана). Пр.оп.7/2-7/3 снят 

наброс (касетная пленка) ф.А,С, все включено

школа, 

котельна

я / 300 

чел

300 0,15 12 -5, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Чернигов

ка 

110/35/1

0

6 04.11.18 12:30 04.11.18 13:33 1:03 04.11.18 15:40 3:10 МТЗ ну

Включен без 2ТП. В пр.оп.60/65-60/66 высокое сухое дерево 

упало на провод ф.В, на оп.60/65 по ф.В обрыв вязки, провод 

упал на траверсу, схлест проводов ф,А,В. Устранено. Все 

включено

котельна

я, в/ч / 

489 чел

489 0,2 7
+4, 

пасмурно

Ам.ЦЭС 10
Чигири 

110/10
20 04.11.18 12:36 04.11.18 12:41 0:05 04.11.18 12:41 0:05 МТЗ ну у Обход без замечаний

нет / 100 

чел
100 0,9 5 -5, ясно

ЭС ЕАО 10
Дежнево 

110/10
46 04.11.18 14:14 04.11.18 14:14 0:00 04.11.18 14:14 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 +1, ясно

Ам.ЦЭС 10
Дачная 

110/10
7 04.11.18 14:50 04.11.18 15:01 0:11 04.11.18 15:01 0:11 МТЗ ну у Обход без замечаний

нет / 100 

чел
100 0,2 13 -1, ясно

Ам.ЗЭС 10

Свободн

ый 

220/35/1

0

11 04.11.18 17:33 04.11.18 17:48 0:15 04.11.18 17:48 0:15 МТЗ ну у Обход без замечаний
нет / 30 

чел
30 0,04 1 -5, ясно

Хаб.ЦЭС 6
Энергома

ш 110/6
В-6-Т1 04.11.18 18:45 04.11.18 19:23 0:38 04.11.18 19:23 0:38 МТЗ

Обесточена 1сш-6 кВ (АВР запрет). Включен в работу без 

вед.ф3 (не откл-ся, блин нет, нагр переведена по сетям 

потреб). 6.11.18 проведена послеаварийная проверка, на 

В6кВ ф.-3 заменили БК КСА. Вкл. 13:07

часть 

г.Хабаров

ск / 5100 

чел

5100 2,8 -1, ясно

Ам.ВЭС 10
Романовк

а 35/10
9 05.11.18 6:49 05.11.18 7:04 0:15 05.11.18 7:04 0:15 МТЗ ну у

нет / 

136чел
136 0,04 2 -1, обл

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

17 05.11.18 7:15 05.11.18 8:31 1:16 06.11.18 16:36 33:21 МТО нет ну

г.Фокино. Запитано от резерва, без 2-х ТП. В 10:31 выделен 

участок КЛ (Lкл=965м) от ПС до ТП-82009 без потребителя. 

15:00 найдено МП КЛ-10: 220 м от ТП-82009. 6.11.18 

устранено.

ф.15

часть 

г.Фокино

/3900ч.

3900 0,8 16
+1, неб 

снег

Ам.ЦЭС 10
Рогозовк

а 35/10
10 05.11.18 23:38 06.11.18 0:14 0:36 06.11.18 0:14 0:36 МТЗ ну у

котельна

я-2, 

школа-2 / 

588 чел

588 0,07 2 -12, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Раздольн

ое-1 

110/35/1

0

13 06.11.18 3:03 06.11.18 5:34 2:31 06.11.18 7:01 3:58 МТЗ ну
Включен без 4ТП. В 7:01 полностью. Устранено повреждение 

изолят ф.А оп.60/3/1

котельна

я, 

водозабо

р / 508 

чел

508 1 14 -4, ясно

Прим.ЦЭ

С
110

Ярославк

а - 

Хороль

06.11.18 7:31 06.11.18 7:31 0:00 06.11.18 7:31 0:00

Ярославк

а: НЗЗ 

1ст. 

Хороль: 

ТНЗНП 

2ст

у
 Произведен обход,пр.оп. 70-120, повреждений не 

обнаружено.
нет 0 0 0 +1, ясно



Прим.ЮЭ

С
6

Мингоро

док 110/6

В-3 6кВ 

Т1
06.11.18 9:23 06.11.18 10:04 0:41 06.11.18 10:29 1:06 МТЗ

Обесточена 3СШ-6кВ (вед. ф.-108, 110). В 10:04 (ч/з 41 мин) 

нагрузка по вед. Ф-110 (1770 чел/1,65 МВт) переведена на ф-

13 ПС МГ. В 10:29 3СШ-6 кВ включена под напряжение на Х.Х, 

в 10:34 вед. ф.-110 по норм. схеме. В 11:08 (ч/з 1ч 45 мин) 

нагрузка по вед. Ф-108 переведена на ф-207 ПС МГ.  Осмотр: 

В-6кВ вед. ф.-108 не отключился, повреждение гол. каб. 6кВ у 

потребителя (ВПЭС). Послеаварийная проверка: по В-6кВ Ф-

108 обнаружено отсутствие контакта цепей упр-я в 

соединительном разъёме, устранено (ф-108 вкл. 15:25 после 

восстановл. каб. потребителем) .

ф-13; ф-

207

г.Владиво

сток: 

3120 чел

3120 2,7 10 +1, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Иман 

220/110/

35/10

3 06.11.18 11:42 06.11.18 11:42 0:00 06.11.18 11:42 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 +9. ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Де-Фриз  

110/6
27 06.11.18 14:50 06.11.18 17:15 2:25 06.11.18 17:15 2:25 МТЗ ну Повреждение на вед. ТП.

ТОР 

Надежди

нский / 

быта нет

0 0,02 4 +4, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Заря 

35/10
4 06.11.18 15:42 06.11.18 16:17 0:35 06.11.18 16:17 0:35

КУ 

"земля"
с. Кронштадка. Повреждение на вед. отпайке Газпром.

котельна

я, школа, 

насосная 

/ 409 чел

409 0,1 6 +4, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Учебная 

110/6
СВ 6кВ 07.11.18 11:10 07.11.18 12:47 1:37 07.11.18 12:47 1:37 МТЗ у

Обесточена 1СШ 6кВ. /Т1 в ремонте/ . Осмотр: замечаний 

нет, отключенных фидеров нет, блинкеров нет. В 12:17 (ч/з 

1ч.07 м.) СВ 6кВ включен 1 сш 6 поставлена под напряжение. 

В 12:47 весь потребитель запитан.

часть 

г.Находка

: 840ч.

840 4 33 +2, ясно

Прим.СЭ

С
10

Яковлевк

а 35/10
6 07.11.18 12:00 07.11.18 12:09 0:09 07.11.18 12:09 0:09 МТЗ у

часть с.Яковлевка. При осмотре в ТП 60-18 поврежден тр-р S-

160кВА (ТП однотр-я, быт 110ч.). В 17-15 все включено, в ТП 

заменили тр-р.

нет/ 650ч. 650 0,7 16 -1, ясно

Прим.ЗЭ

С
110

Глубинна

я - Восток
07.11.18 13:57 07.11.18 14:01 0:04 07.11.18 14:01 0:04

ЗНЗ 

2ст,ИМФ 

ф.А-

42,6км.

ну у

п. Восток, Приморский ГОК. РПВ усп. по ТУ. При обходе 

обнаружено: пр. оп.55-56 наклон дерева, следы перекрытия 

на проводе по Ф-"А", под ВЛ ветка. 8.11.18 с 10:05 до 14:39 

ВЛ выводилась в ремонт (с ограничением потреб.).. В 

пролете ОП 55-56 убрано дерево на провод наложен 

бандаж, в пролете оп. 345-346 проведена чистка просеки

котельна

я, 

2школы, 

д.сад, 

3800ч.

3800 2,7 +3, ясно

ЮЯ ЭС 6
Восточна

я 35/6

ф."ЛПУМ

Г-2"
07.11.18 15:29 07.11.18 15:59 0:30 07.11.18 15:59 0:30 МТЗ ну часть г.Алдан (быта нет). Повреждение на вед. отпайке

быта 

нет/0
0 0,03 2 -13, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

17 07.11.18 16:02 07.11.18 16:24 0:22 08.11.18 8:42 16:40 МТО
не 

произв.

часть г. Фокино. Выделен головной участок до ТП 82009,  

нагрузка переведена на ф-15 ПС Промысловка. Произведен 

осмотр ранее установленных муфт, замечаний нет. 

Определено МП: 200м. от ТП 82009. Повреждение устранено 

8.11.18 в 02:45. Включен в работу в 08:42.

ф.15

часть 

г.Фокино

/3900ч.

3900 0,8 16 +6, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Учебная 

110/6
СВ 6кВ 07.11.18 16:07 07.11.18 17:08 1:01 07.11.18 17:08 1:01 МТЗ

Обесточена 1СШ-6кВ /Т1 в ремонте с 26.10 по 9.11.18 

(ремонт в яч. В-6кВ, БВР по ремонту кровли ОПУ, ЗРУ-6)/ . 

17-08 1СШ-6кВ включена на Х.Х. успешно, нагрузка 1СШ-6кВ, 

временно переведена по сетям абонента. По 1СШ-6кВ 

проведены испытания, замечаний нет. Проведена проверка 

РЗА: на В-6кВ вед. ф-13 заменен неисправный автомат цепей 

управления. В 19:49 переведена нагрузка на 1СШ-6кВ (вед. ф-

13 вкл. 21:57).

в 

гор.сетях 

г.Находка

часть 

г.Находка

: 840ч.

840 4 33 +6, ясно

ЭС ЕАО 6 ЧТФ 35/6 93 07.11.18 16:41 07.11.18 17:06 0:25 13.11.18 16:11 143:30 МТЗ ну

часть г.Биробиджан. Выделен участок КЛ от ТП203 до ТП204 

(без нагрузки). Сторонней организацией при проведении 

несогласованных земляных работ поврежден участок КЛ. 

13.11.18 устранено.

ф.76 ПС 

ЧТФ
нет/ 800ч. 800 0,7 +2, ясно



Прим.ЗЭ

С
10

Лесозаво

дск 

220/35/1

0

13 07.11.18 16:59 07.11.18 21:23 4:24 07.11.18 21:23 4:24

Откл. 

КУ"Земля

"

с.Курское, Орловка. На оп. 114 заменили изолятор. нет/400ч. 400 0,4 8 +2, ясно

Хаб.ЦЭС 10

Племреп

родуктор 

110/35/1

0

В-10 Т1 07.11.18 18:47 07.11.18 19:15 0:28 07.11.18 19:15 0:28 МТЗ

Обесточена 1 СШ 10кВ (птичник, быта нет). В 19:15 включили 

без вед. ф.1 (МТЗ, не отключался, перезапитан в сетях 

гор.сетей в 19:30). 8.11.18 по вед. ф.1 устранено затирание 

штока отключающей катушки ф.А

нет / 

быта нет
0 0,9 +1, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Камень-

Рыболов 

110/35/1

0

3 07.11.18 19:50 07.11.18 19:53 0:03 07.11.18 19:53 0:03 МТЗ у часть п.К-Рыболов. Повреждение на вед. участке.

школа, 

котельна

я,д.сад./1

506ч.

1506 2 13 -2, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

ХФЗ 

110/6
26 07.11.18 22:21 08.11.18 1:14 2:53 08.11.18 19:06 20:45

КУ 

"земля"

г.Партизанск. В ТП-7444 заменили разрушенный оп. изолятор 

на шинах 2С-6 и включили потребителей от Ф-3 ПС ХФЗ. 

Повреждение КЛ 6 кВ от ПС до ТП-7444. 08.11.2018 

определено место повреждения - 200м от ПС, разработан 

котлован, установлена кабельная вставка 15м, 2 каб. муфты

ф-3

д/сад, 

котельна

я / 1004 

чел

1004 0,4 12 +2, ясно

Ам.ЗЭС 10 ЦРП-1 1 07.11.18 22:46 07.11.18 22:46 0:00 07.11.18 22:46 0:00 МТЗ у нет 0 0 0
0, 

облачно

Прим.ЮЭ

С
35

Западная - 

Артёмовс

кая

08.11.18 2:54 08.11.18 2:54 0:00 08.11.18 21:38 18:44

КУ 

"земля". 

фаза А и 

В=19кВ, 

фаза 

С=30кВ

На х.х (Lвл=12,2км).По результату испытаний на ПС 

Артемовская В35кВ "Западная" выявлено повреждение 

ввода Ф-"С" (полимерый) в сторону ВЛ. По ВЛ произведен 

обход, замечаний нет. На ПС Артемовска В-35кВ"Западная" 

заменили ввод ф.С, включен в 21:38.

нет 0 0 0 +5, пасм

Прим.СЭ

С
110

Плавзаво

д 

110/35/6

Т2 08.11.18 14:44 08.11.18 15:08 0:24 08.11.18 18:29 3:45 ДЗТ у

Т1 в резерве. Обесточены: ПС Плавзавод, Садовая, 

Сержантово (с.Каменка, Рудная Пристань, Сержантово). В 

15:08 введен в работу Т1, весь потребитель запитан. 

Визуальный осмотр зоны действия ДЗТ без замечаний. 

Проверка РЗА, замечаний нет.  В 18:29 Т2 включен на Х.Х. по 

Т-2 выполнили послеаварийную проверку РЗА. Заменена 

плата центрального процессора в блоке основных защит 

бреслер-2108.

Т1

6 

котельны

х, 2 

д.сада, 2 

школы/6

318ч.

6318 2,5 47 +6, пасм.

Хаб.СЭС 10

Литовко 

220/35/1

0

16 08.11.18 15:59 08.11.18 18:24 2:25 08.11.18 18:24 2:25 МТЗ ну ну
п.Санболи. Опора 204(деревянная,ж/б пасынок) вырван 

верхний крюк. Устранено

нет/1000

ч.
1000 0,5 5 +2, обл.

Прим.ЦЭ

С
10

Ново-

Георгиев

ка 35/10

В-10 Т1 08.11.18 19:20 08.11.18 20:32 1:12 08.11.18 20:32 1:12 Ав. откл. у

Обесточена 1СШ 10кВ (с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, 

с.Константиновка, с.Полтавка). В 20-24 по прибытию ОВБ 

произведен осмотр, отключенных фидеров нет, выпавших 

блинкеров нет. В 20:32 все включено, потребитель запитан. 

1575ч. 1575 1,4 36
+5, 

морось

Хаб.ЦЭС 6
Горка 

35/6
В-6кВ Т2 08.11.18 19:58 08.11.18 20:07 0:09 09.11.18 0:30 4:32 МТЗ-6

Обесточена 2 СШ-6кВ , отключенных фидеров нет, блинкеров 

нет. В 20:07 включен В-6кВ Т2, запитана 2СШ-6кВ без вед. 

фидеров №15,17 (2,76 МВт/ 5270ч. не отключаются, 

разобрали схему). В 21:22 (ч/з 1ч 24мин) вед. Ф-15, в 22:47 

(ч/з 2ч 49 мин) вед. Ф-17 перезапитаны по сетям ГЭС. 

Устранены повреждения В-6кВ вед.ф.-17, вкл. в 0:30 

(собственником отключен повреждённый кабель №1 в яч.). 

Отрегулирован привод В-6кв вед. ф.-15.

часть 

г.Хабаров

ск/ 

14047ч.

14047 8,5 +2, пасм.

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

11 08.11.18 20:01 08.11.18 23:20 3:19 13.11.18 17:13 117:12 МТО ну

ст.Стрелковая,  Военные склады. В 20:45 запитано 5 ТП. В 

23:20  оставшиеся 12 ТП запитаны от Ф-7 ПС Промысловка. 

Повреждена КЛ-10кВ между РП-80202 и РП-80201. 11-

12.11.18 смонтирована кабельная вставка 25м и две 

кабельные муфты на расстоянии 500м от РП 80201, 

смонтирована кабельная вставка 2м и две кабельные муфты 

на расстоянии 380м от РП 80202 под объездной дорогой. 

13.11.18 монтаж концевой кабельной муфты в РП 80201, в 

17:13 вкл. по норм. сх.

ф-7

насосная, 

2 школа, 

в/ч/2030ч

.

2030 0,6 17 +6, дождь



Прим.ЮЭ

С
110

Славянка - 

Троица - 

Краскино 

08.11.18 22:12 08.11.18 22:17 0:05 08.11.18 22:17 0:05

МТО, НЗЗ 

1ст. ИМФ 

ф.-А 

66,7км.

ну у

Обесточивались ПС-110 Троица, Краскино; ПС-35 Гвозьдево, 

Пасьет, Хасанская, вед. Хасан, Ж/д станция. Произведён 

осмотр ПС-110  Славянка, Троица, Краскино - замеч. нет. 

Хасански

й р-он: 

12280 чел

12280 9,2

+6, 

дождь, 

сильный 

ветер

Прим.ЮЭ

С
110

Славянка - 

Троица - 

Краскино 

08.11.18 23:20 08.11.18 23:52 0:32 08.11.18 23:52 0:32

МТО, НЗЗ 

1ст. ИМФ 

ф.-А 

66,7км.

ну у
 Обесточивались ПС-110 Троица, Краскино; ПС-35 Гвозьдево, 

Пасьет, Хасанская, вед. Хасан, Ж/д станция. 

Хасански

й р-он: 

12280 чел

12280 9,2

+6, 

дождь, 

сильный 

ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Осиновка 

35/10
2 08.11.18 23:42 09.11.18 1:02 1:20 09.11.18 1:02 1:20 МТЗ ну с.Горбатка, с.Горное. Повреждение на вед. ТП.

жен. зона 

/ 600 чел
600 0,2 5 +3, дождь

Прим.ЮЭ

С
110

Славянка - 

Троица - 

Краскино 

09.11.18 1:15 09.11.18 1:58 0:43 09.11.18 1:58 0:43

МТО, НЗЗ 

1ст. ИМФ 

ф.-А 

66,7км.

ну у
 Обесточивались ПС-110 Троица, Краскино; ПС-35 Гвозьдево, 

Пасьет, Хасанская, вед. Хасан, Ж/д станция. 

Хасански

й р-он: 

12280 чел

12280 9,2

+4, 

дождь, 

сильный 

ветер

Прим.ЮЭ

С
110

Краскино 

110/35/1

0

В-110кВ 

Т1
09.11.18 2:50 09.11.18 3:00 0:10 09.11.18 4:12 1:22 ДЗТ

В-35кВ был отключен, В-10кВ не отключился. Обесточена 

1СШ-10кВ. КУ откл. В-10 Т1, вкл. СВ-10, при этом отключились 

ф-4 РСК, вед. ф.-5,10 (бл. МТЗ). В 3:07 вкл. ф.-4 (РСК). В 3:30 

вкл. вед. ф.-10 (ж/д).  В 4:00 произведен осмотр Т1 и зоны 

ДЗТ, замечаний нет, включен на Х.Х. В 4:12 Т1 вкл. под 

нагрузку. Повреждение на вед .ф.5

Т2  2100 чел 2100 0,9

+4, 

дождь, 

сильный 

ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Краскино 

110/35/1

0

4 09.11.18 3:00 09.11.18 3:07 0:07 09.11.18 3:07 0:07 МТЗ у п.Славянка.

котельна

я / 600 

чел

600 0,17 6

+4, 

дождь, 

сильный 

ветер

Прим.ЮЭ

С
110

Славянка - 

Троица - 

Краскино 

09.11.18 3:40 09.11.18 3:48 0:08 09.11.18 3:48 0:08

МТО, НЗЗ 

1ст. ИМФ 

ф.-А 

66,7км.

ну у

Lвл=52,5км. Обесточивались 2 ПС-110, 5 ПС-35кВ. На 

промежуточной оп.141/36 (отпайка на ПС Троица) провод 

ф.А выпал из лодочки, при боковом ветре приближался к 

опоре. На оп.141 отгорание шлейфа ф.А от ВЧЗ в сторону ПС 

110 Троица. В 9:22 отключена для устранения с 

ограничением (7,6МВт, 12280чел). В 13:40 включена.

Хасански

й р-он: 

12280 чел

12280 9,2

+4, 

дождь, 

сильный 

ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Красный 

Кут 35/10
4 09.11.18 5:37 09.11.18 5:38 0:01 09.11.18 5:38 0:01 МТЗ ну у с.Дубовское. Вкл. по ТУ.

котельна

я-3 

насосная, 

очистные 

/ 970 чел

970 0,2 19 +3, дождь

Прим.ЮЭ

С
110

ПаГРЭС - 

Находка 

тяга

09.11.18 5:57 09.11.18 5:57 0:00 09.11.18 5:57 0:00

 ПаГРЭС: 

:НЗЗ 2 ст. 

Находка 

тяг.: по 

СВ 110 ЗЗ 

1ст

у Задержки поездов небыло. Обход без замечаний. нет 0 0 0 +3, дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Ильинка 

35/10
9 09.11.18 6:38 09.11.18 6:57 0:19 09.11.18 6:57 0:19 Ав. откл. у с.Комисарово  с.Дворянка.

 Школа, 

котельн. / 

730 чел

730 0,2 16 0, дождь

Прим.ЮЭ

С
6

Сергеевк

а 35/6
12 09.11.18 7:12 09.11.18 7:36 0:24 09.11.18 7:36 0:24 Ав. откл. у

 часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, 

п.Романовский.

школа, 

скважина 

/ 410 чел

410 0,2 18 +4, дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Ильинка 

35/10
10 09.11.18 7:25 09.11.18 8:12 0:47 09.11.18 8:12 0:47 Ав. откл. у с.Троицкое.

Школа, 2 

котельн. / 

1552 чел

1552 0,5 13 0, дождь



Прим.ЮЭ

С
110

Промысл

овка - 

Берегова

я-1

09.11.18 8:17 09.11.18 8:17 0:00 10.11.18 8:08 23:51

 Берег-1: 

МТО, НЗЗ 

1ст, 2ст, 

укорение 

НЗЗ 3ст. 

Промыс: 

МТО, НЗЗ 

2ст.

ну ну

ИМФ ф.А 16,3км (Lвл=19,9км). Выполнен осмотр от ПС 

Промысловка до оп.39 в 15:14, замечаний не обнаружено, 

попытка включения неусп. На оп.72 заменили полимерную 

изоляцию на стеклянную, попытка включения неусп. В пр.оп. 

36-37 обрыв среднего провода (ф-А) ближе к оп. 37, в 

результате падения тополя. Устранено, ВЛ включили в 

работу в 08:08.

нет 0 0 0 +6, дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
13 09.11.18 8:45 09.11.18 9:10 0:25 09.11.18 9:10 0:25 Ав. Откл. ну у Осмотром обнаружена птица под РТП 33/97

с. 

Чкаловка 

2345 чел

2345 1,3 16

+4, 

сильный 

ветер, 

дождь

Хаб.СЭС 6
Городска

я 35/6
6 09.11.18 8:56 09.11.18 8:56 0:00 09.11.18 17:00 8:04 КУ, земля Устранено повреждение КЛ. нет 0 0 0 -4, снег

Прим.ЮЭ

С
6

Екатерин

овка 

110/35/6

2 09.11.18 9:12 09.11.18 12:03 2:51 09.11.18 12:03 2:51 КУ, земля В пр.оп.30-31 убрали подгоревшую макушку дерева.

часть 

с.Екатери

новка 120 

чел

120 0,3 5
+13, 

дождь

Прим.ЗЭ

С
35

Вишневк

а 35/10
Т1 09.11.18 9:50 09.11.18 10:04 0:14 09.11.18 19:48 9:58 ДЗТ

Отключились В-35 Т-1 и В-10 Т-1. также авар. откл. Ф-2, все 

потребители запитаны от Т2.. 19:48 Т-1 вкл после 

высоковольтных испытаний.

Т2  
6 сел / 

1854 чел
1854 0,9

+4, 

сильный 

ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Вишневк

а 35/10
2 09.11.18 9:50 09.11.18 11:09 1:19 09.11.18 16:02 6:12 МТЗ ну ну

Запитано 3 ТП из 4.  Пр.оп.144-145 упало дерево. обрыв 

провода ф.В  Устранено.
ф.4

3 села / 

200 чел
200 0,1 7

+4, 

сильный 

ветер

Прим.ЗЭ

С
10 Хвалынка 1 09.11.18 10:00 09.11.18 10:00 0:00 09.11.18 10:00 0:00 Ав. Откл. у нет 0 0 0

+4, 

сильный 

ветер

Ам.СЭС 6
Невер 

35/6
4 09.11.18 10:05 09.11.18 10:25 0:20 09.11.18 10:25 0:20 МТЗ ну у Повреждение на участке потребителя нет 0 0 0

-10, 

облачно

Прим.ЗЭ

С
10

Хвалынка 

35/10
10 09.11.18 10:18 09.11.18 10:18 0:00 09.11.18 10:18 0:00 МТЗ у нет 0 0 0

+4, 

сильный 

ветер

Прим.СЭ

С
10

Уборка 

35/10
14 09.11.18 10:22 09.11.18 10:24 0:02 09.11.18 10:24 0:02 Ав. Откл. ну у

2 села / 

595 чел
595 0,4 17

+9, 

дождь, 

сильный 

ветер

Прим.ЮЭ

С
10

ЦРП 

ПаГРЭС

Несвоевк

а
09.11.18 10:30 09.11.18 10:30 0:00 09.11.18 10:30 0:00 МТЗ у нет 0 0 0

+10, 

дождь, 

сильный 

ветер

Прим.ЗЭ

С
35

Спасск - 

Вишневк

а

09.11.18 10:33 09.11.18 10:33 0:00 09.11.18 10:33 0:00
МТО, ДЗ 

1ст
у

Промеж. оп.51 срыв подвесной гирлянды изоляторов ф.С.  

Устранено в 17:51
нет 0 0 0

+4, 

сильный 

ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Вишневк

а 35/10
3 09.11.18 10:54 09.11.18 12:00 1:06 09.11.18 15:42 4:48 Ав. откл. ну ну

11:45 запитано 3 ТП из 9, 12:00 вкл. 8 из 9 ТП. Пр.128-129 

упало дерево. обрыв провода ф.В. Устранено.

с. 

Евсеевка 

/ 140 чел

140 0,2 9

+4, 

сильный 

ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Анисимо

вка-тяга
5 09.11.18 10:55 09.11.18 13:53 2:58 09.11.18 13:53 2:58 МТЗ пр.оп.15 - 16 снята ветка с проводов.

с.Лукъян

овка / 79 

чел

79 0,4 6 +5, дождь

Прим.ЗЭ

С
35

Спасск - 

Вишневк

а

09.11.18 11:17 09.11.18 11:17 0:00 09.11.18 11:17 0:00
МТО, ДЗ 

1ст
у

Промеж. оп.51 срыв подвесной гирлянды изоляторов ф.С.  

Устранено в 17:51
нет 0 0 0

+4, 

сильный 

ветер

ЭС ЕАО 10
Амурзет 

35/10
12 09.11.18 11:22 09.11.18 11:22 0:00 09.11.18 11:22 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 -2, снег

Прим.ЮЭ

С
6

Партизан 

35/6
8 09.11.18 11:45 09.11.18 11:55 0:10 09.11.18 11:55 0:10 МТЗ у

часть 

быта г. 

партизан

ск / 112 

чел

112 0,2 2
+12, 

дождь



ЭС ЕАО 10
Амурзет 

35/10
12 09.11.18 11:45 09.11.18 12:34 0:49 09.11.18 16:00 4:15 МТЗ ну ну ТП-360 повреждение 2-х опорных изоляторов. Устранено.

Амурзет 

ф.15

Амурзет 

2600чел
2600 0,56 8

-2, снег, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
10

ЦРП 

ПаГРЭС

Строител

ьство
09.11.18 11:51 09.11.18 12:58 1:07 09.11.18 15:03 3:12 КУ, земля 12:58, запитано 8ТП. Пр.оп.1/5-1/6 снята ветка

ПС 

Партизан 

ф.9

часть п. 

Лозовой / 

760 чел

760 1 14
+12, 

дождь

Прим.ЮЭ

С
10

Черныше

вка 35/10
2 09.11.18 12:10 09.11.18 13:17 1:07 09.11.18 13:17 1:07 МТЗ ну у

часть 

с.Черныш

евка / 130 

чел

130 0,1 4
+10, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Волчанец  

110/35/6
В6 Т1 09.11.18 12:13 09.11.18 13:09 0:56 09.11.18 13:48 1:35 Ав. откл.

п.Волчанец, Новолитовск Васильевка Кирилловка. Вкл. 

кроме  Ф-8 (при вкл. земля ф.А).

4 

поселка, 

1290 чел

1290 2,6 18
+13, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Екатерин

овка 

110/35/6

2 09.11.18 12:17 09.11.18 12:33 0:16 09.11.18 12:33 0:16 МТО у 120 чел 120 0,3 5
+13, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Партизан 

35/6
17 09.11.18 12:35 09.11.18 14:30 1:55 10.11.18 9:55 21:20 МТЗ

Включен в 13:30(запитано 3ТП из 15). 14:30  запитано 9 ТП. 

15:38 запитано 12 ТП. 09:55 включен полностью, 

повреждений не обнаружено.

часть 

г.Партиза

нск 2141 

чел

2141 1,2 15

+12, 

сильный 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Екатерин

овка 

110/35/6

2 09.11.18 12:37 09.11.18 13:20 0:43 09.11.18 13:20 0:43 Ав. откл. у

часть с. 

Екатерин

овка 120 

чел

120 0,3 5
+13, 

ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Рощино 

110/35/1

0

2 09.11.18 12:58 09.11.18 17:16 4:18 09.11.18 17:16 4:18 МТЗ
Оп.34 излом деревянной опоры в районе пасынка от 

ветровых нагрузок. Устранено.

часть 

с.Рощино 

/ 3750 

чел

3750 2 16

+12, 

сильный 

ветер

ЭС ЕАО 10

Ленинск 

110/35/1

0

66 09.11.18 13:03 09.11.18 13:12 0:09 09.11.18 13:12 0:09 МТЗ ну у

с. 

Ленинско

е / 228 

чел

228 0,25 8
-2, снег, 

ветер

ЭС ЕАО 10

Ленинск 

110/35/1

0

209 09.11.18 13:03 09.11.18 16:49 3:46 09.11.18 16:49 3:46 МТЗ ну Оп. 209-00/95 обрыв вязки. Устранено.

с. 

Ленинско

е / 100 

чел

100 0,25 4
-2, снег, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

ХФЗ 

110/6
3 09.11.18 13:03 09.11.18 14:36 1:33 11.11.18 21:25 56:22 МТЗ ну

Запитано без 2-х ТП в 16:25 запитано еще 1 ТП. 01:43 запитан 

весь потребитель. Выделен участок Кл оп.37-38. Испытания 

12.11.18. 

ХФЗ ф.26

часть 

г.Партиза

нск 1030 

чел

1030 0,1 5

+10, 

сильный 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Партизан 

35/6
21 09.11.18 13:15 09.11.18 13:22 0:07 09.11.18 13:22 0:07 МТО у

часть 

быта г. 

Партизан

ск / 1308 

чел

1308 1,5 11
+13, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Екатерин

овка 

110/35/6

2 09.11.18 13:27 09.11.18 14:18 0:51 09.11.18 14:18 0:51 Ав. откл. у

часть 

с.Екатери

новка 120 

чел

120 0,3 5
+13, 

ветер

ЭС ЕАО 10

Унгун 

110/35/1

0

152 09.11.18 13:33 09.11.18 13:33 0:00 09.11.18 13:33 0:00 МТЗ у нет 0 0 0
-2, снег, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Горная 

110/6
6 09.11.18 13:39 09.11.18 15:44 2:05 09.11.18 15:44 2:05 Ав. откл. у По прибытию РПВ усп.

часть 

г.Партиза

нск / 1289 

чел

1289 1,7 11

+10, 

сильный 

ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Горная 

110/6
16 09.11.18 13:39 09.11.18 23:39 10:00 10.11.18 6:35 16:56 Ав. откл. ну

Включен в 17:59 запитано 3 ТП. В пр. 58-59 падение тополя, 

срыв провода в пр. 57-58, 58-59, 58-58/1, на оп.57 сломана 

траверса. В 23:39 включен до оп.54, осталось обесточено 

ТП7474, ТП7368 и аб.ТП "Углеком". Все повреждения 

устранены, включено все в 6:35

часть 

г.Партиза

нск / 1156 

чел

1156 0,3 13

+10, 

сильный 

ветер



Прим.ЮЭ

С
10

Горная 

110/6
17 09.11.18 13:39 09.11.18 14:57 1:18 09.11.18 14:57 1:18 Ав. откл. у с/з 143 0,3 4

+10, 

сильный 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Волчанец  

110/35/6
8 09.11.18 13:43 09.11.18 15:56 2:13 09.11.18 15:56 2:13 КУ, земля Пр. 74-75 под проводами обнаружена обгоревшая ветка

часть 

с.Новоли

товск / 

250 чел

250 0,8 3
+13, 

ветер

Прим.СЭ

С
10

Черныше

вка 35/10
2 09.11.18 13:45 09.11.18 14:36 0:51 09.11.18 14:36 0:51 МТЗ ну ну

Оп.3 снята ветка с проводов, под ТП5213 обнаружена 

птица(сова).
130 чел 130 0,1 4

+13, 

сильный 

ветер

ЭС ЕАО 10
Амурзет 

35/10
15 09.11.18 13:46 09.11.18 13:54 0:08 09.11.18 13:54 0:08 МТЗ ну у

Амурзет / 

134 чел
134 0,64 9

-2, снег, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
10

ЦРП 

ПаГРЭС

Несвоевк

а
09.11.18 13:46 09.11.18 18:20 4:34 10.11.18 13:08 23:22 КУ, земля

включен в 18:20 без отпайки на ТП7310. На оп.1 заменили 

изолятор, устранили обрыв провода на оп.109/30 в сторону 

оп.109/31 по ф.В в месте крепления к изолятору.

часть 

п.Лозовы

й 644 чел

644 0,7 11
+13, 

ветер

Прим.СЭ

С
10

Пластун 

110/35/1

0

5 09.11.18 13:48 09.11.18 14:55 1:07 09.11.18 14:55 1:07 МТО ну у

часть п. 

Пластун 

1350 чел

1350 1,6 15

+10, 

дождь, 

ветер

Хаб.ЦЭС 10
Лермонт

овка
5 09.11.18 13:48 09.11.18 18:08 4:20 09.11.18 18:08 4:20 КУ, земля

17:20 вкл без 4 ТП. 09.11.18 ХЭС ЦЭС по ф-5 ПС Лермонтовка в 

17-49 введена в работу ТП-8082, 18-08 включён полностью, 

повреждение на вед. ТП

3 села / 

800 чел
800 0,28 0, ветер

ЭС ЕАО 10
Амурзет 

35/10
15 09.11.18 15:04 09.11.18 15:04 0:00 09.11.18 15:04 0:00 МТЗ у нет 0 0 0

-2, снег, 

ветер

ЭС ЕАО 10

Левобере

жная 

220/35/1

0

156 09.11.18 15:22 09.11.18 16:18 0:56 09.11.18 16:18 0:56 МТО ну ну Повреждение на вед участке.

п. 

Приамурс

кий, 3450 

чел

3450 0,66 9
-2, снег, 

ветер

ЭС ЕАО 10

Унгун 

110/35/1

0

152 09.11.18 15:31 09.11.18 20:43 5:12 10.11.18 17:14 25:43 МТЗ ну ну Оп. 152-00/3, 4 сорваны провода с изоляторами.
ПС Унгун 

ф. 165

с. 

Лазарево

, Унгун 

1300 чел

1300 0,08 7
-3, ветер, 

снег

Прим.ЮЭ

С
110

Тереховк

а  110/10
Т2 09.11.18 15:40 09.11.18 15:40 0:00 10.11.18 6:15 14:35 ДЗТ

Т2 был на Х.Х. На ПС Раздольное 1 в сторону ПС Раздольное 2 

откл. В 110 ЗЗ 2ст с усп. АПВ. ПС Тереховка Т-2 отключился от 

ДЗТ, КЗ 110 Т-2 включен, ОД 110 Т-2 отключен. Междуфазное 

перекрытие на шинном мосту 10 кВ между проходными 

изоляторами и яч. В 10 Т-2 по карболитовой прокладке из-за 

попадания воды. Устранено, Т-2 включен  в 06:15

нет

+13, 

сильный 

ветер, 

дождь

ЭС ЕАО 10
Бабстово 

35/10
16 09.11.18 15:40 09.11.18 17:00 1:20 09.11.18 17:00 1:20 МТЗ ну ну Включен без ТП №37 (РСК). Полный обход без замечаний.

с. 

Бабстово 

1100 чел

1100 0,33 8
-3, ветер, 

снег

ЭС ЕАО 10

Ленинск 

110/35/1

0

208 09.11.18 15:47 09.11.18 17:33 1:46 09.11.18 17:33 1:46 КУ, земля

Выделен участок от ОП 208 -300(без нагрузки). Оп.263 сорван 

изолятор, провода на траверсе, пр.оп.263-264 падение 

дерева на провода. Устранено 12.11.18 в 15:34

с.Кукелов

о 600 чел
600 0,28 8

-3, ветер, 

снег

ЭС ЕАО 10

Унгун 

110/35/1

0

161 09.11.18 15:50 09.11.18 16:24 0:34 09.11.18 16:24 0:34 МТЗ ну у
2 села / 

445 чел
445 0,1 8

-3, ветер, 

снег

Ам.ЦЭС 10
Совхозна

я 35/10
7 09.11.18 16:08 09.11.18 16:11 0:03 09.11.18 16:11 0:03 МТЗ ну у 330 чел 330 чел 0,3 7 -5, снег

ЭС ЕАО 10

Унгун 

110/35/1

0

165 09.11.18 16:20 09.11.18 16:21 0:01 09.11.18 16:21 0:01 МТЗ ну у

с.Лазарев

о / 110 

чел

110 0,08 6
-3, ветер, 

снег

ЭС ЕАО 10

КРС 

110/35/1

0

158 09.11.18 16:31 09.11.18 16:37 0:06 09.11.18 16:37 0:06 МТО ну у

с. 

Бирофель

д / 1272 

чел

1272 0,18 5
-3, ветер, 

снег

Прим.ЮЭ

С
6

Депо 

35/6
10 09.11.18 16:35 09.11.18 17:20 0:45 09.11.18 18:20 1:45 Ав. откл. Частичный обход без замечаний. ф.3 Депо нет/800ч. 800 0,1 6 +9, ветер



Прим.ЮЭ

С
6

Северная 

110/35/6
19 09.11.18 16:40 09.11.18 20:23 3:43 09.11.18 20:23 3:43 Ав. откл. В пр.оп.12-13 убрана ветка

часть 

с.Казанка 

134 чел

134 0,2 3 +9, ветер

ЭС ЕАО 10

Унгун 

110/35/1

0

155 09.11.18 16:47 10.11.18 2:34 9:47 10.11.18 14:57 22:10 КУ, земля
Выделен головной участок (без нагрузки). Обрыв провода 

ф.А пр.55-00/86-87. Устранено.

ф.16 ПС 

Бабстово
10 чел 10 5

-3, ветер, 

снег

ЭС ЕАО 10
Дежнево 

110/10
58 09.11.18 16:48 09.11.18 16:50 0:02 09.11.18 16:50 0:02 МТЗ ну у 15 чел 15 5

-3, ветер, 

снег

Прим.СЭ

С
10

Яблоновк

а 35/10
14 09.11.18 16:55 09.11.18 16:56 0:01 09.11.18 16:56 0:01 МТЗ ну у 238 чел 238 0,2 4 +9, ветер

ЭС ЕАО 10

КРС 

110/35/1

0

167 09.11.18 16:55 09.11.18 16:55 0:00 09.11.18 16:55 0:00 МТЗ у нет 0 0 0
-3, ветер, 

снег

Прим.ЗЭ

С
10

Лесозаво

дск 

220/35/1

0

ф.13 СП-3 09.11.18 17:19 09.11.18 17:20 0:01 09.11.18 17:20 0:01 МТЗ ну у

с. 

Иннокент

ьевка / 

560 чел

560 0,1 7

+10, 

сильный 

ветер, 

дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Манзовка 

110/35/1

0

3 09.11.18 17:28 09.11.18 17:35 0:07 09.11.18 17:35 0:07 МТЗ у
2 села / 

1300 чел
1300 0,8 21

+4, 

дождь, 

ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Манзовка 

110/35/1

0

17 09.11.18 17:28 09.11.18 17:35 0:07 09.11.18 17:35 0:07 МТО у 280 чел 280 0,1 6

+4, 

дождь, 

ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Тихменев

о 35/10
3 09.11.18 17:29 09.11.18 17:29 0:00 09.11.18 17:29 0:00 Ав. откл. у нет 0 0 0

+10, 

сильный 

ветер, 

дождь

ЭС ЕАО 10
Валдгейм 

35/10
255 09.11.18 17:33 09.11.18 17:33 0:00 09.11.18 17:33 0:00 МТЗ у Повреждение на вед. отпайке. нет 0 0 0

-3, ветер, 

снег

Прим.ЗЭ

С
10

Тихменев

о 35/10
3 09.11.18 17:37 09.11.18 17:38 0:01 09.11.18 17:38 0:01 Ав. откл. ну у 500 чел 500 0,2 4

+10, 

сильный 

ветер, 

дождь

Хаб.ЦЭС 10
ОПХ 

35/10
15 09.11.18 17:40 09.11.18 18:22 0:42 09.11.18 18:22 0:42 Ав. откл.

Попытка включения ранее отключеной по неисправности 

ведом. ТП-2281 потребителем.

п.Восточн

ый, 

с.Черная 

речка 

3149чел

3149 1,53
0, ветер, 

снег

ЭС ЕАО 10
Бабстово 

35/10
5 09.11.18 17:57 10.11.18 1:09 7:12 10.11.18 21:31 27:34 МТЗ ну

Выделен участок от  оп.5-00/40 до оп 5-00/83 (без нагрузки). 

Обрыв 3-х фаз в пр. 5-00/48-51. Устранено

Бабстово 

200 чел
200 7

-3, ветер, 

снег

Хаб.ЦЭС 10 Черняево 3 09.11.18 18:05 09.11.18 18:05 0:00 10.11.18 14:25 20:20 МТЗ

20:18 обход до оп. № 57, приостановлен до 10.11.18 

продолжение на вездеходе. Пр. №120-121 падение дерева, 

обрыв проводов 3-х фаз, сорвана изоляция на 

оп.№119,120,121,122. Устранено.

застава 

перешла 

на ДГ

застава 0,02
0, ветер, 

снег

Хаб.СЭС 10
Вяземска

я 110/10
11 09.11.18 18:10 09.11.18 20:34 2:24 10.11.18 10:51 16:41 КУ, земля

ВРЭС 20:18 по Ф-11 Вяземская выделен участок от Р-94 

оп.№.103 до Р-50 оп.№ 286. (без нагрузки). Пр.№231-232 

дерево на проводах, устранено.

ф.9 ПС 

Красицка

я

500 чел 500 0,33
0, ветер, 

снег

Прим.ЗЭ

С
10

Пантелей

моновка 

35/10

1 09.11.18 18:25 10.11.18 2:13 7:48 10.11.18 2:13 7:48 КУ, земля

В пр. оп.53-54 два упавших дерева, спиленных 

неустановленными лицами, на оп.53 срыв изолятора, провод 

на траверсе. Устранено 

с.Невское 

/ 464 чел
464 0,2 9

+10, 

дождь, 

ветер

ЭС ЕАО 10

Унгун 

110/35/1

0

161 09.11.18 18:38 09.11.18 23:29 4:51 09.11.18 23:29 4:51 МТЗ Повреждение на вед. ТП
2 села / 

445 чел
445 0,1 8

-3, ветер, 

снег

Прим.ЗЭ

С
10

Лазо 

35/10
4 09.11.18 18:44 09.11.18 18:51 0:07 09.11.18 18:51 0:07 МТО ну у  Повреждение на вед. участке

часть 

с.грушево

е / 300 

чел

300 0,4 12

+6, 

дождь, 

ветер



Прим.ЗЭ

С
10

Лазо 

35/10
4 09.11.18 19:04 09.11.18 19:11 0:07 09.11.18 19:11 0:07 МТО ну у  Повреждение на вед. участке

часть 

с.грушево

е / 300 

чел

300 0,4 12

+6, 

дождь, 

ветер

ЭС ЕАО 10
Центр 

35/6
275 09.11.18 19:09 09.11.18 19:26 0:17 09.11.18 19:26 0:17 МТО ну у 1200 чел 1200 0,23 5

-3, ветер, 

снег

Прим.ЗЭ

С
10

Лазо 

35/10
4 09.11.18 19:16 09.11.18 20:27 1:11 09.11.18 20:27 1:11 МТО  Повреждение на вед. участке

часть 

с.грушево

е / 300 

чел

300 0,4 12

+6, 

дождь, 

ветер

Ам.ЦЭС 10

Тамбовка 

110/35/1

0

20 09.11.18 19:20 09.11.18 20:10 0:50 09.11.18 21:41 2:21 КУ, земля
В 20:10 включен с отключеными ЛР 81, ЛР 85 (запитано 

13ТП). ОП 11/1 заменили изолятор

часть 

с.Тамбов

ка 

3000чел

3000 0,6 19 -3, снег

ЭС ЕАО 10

КРС 

110/35/1

0

153 09.11.18 19:25 09.11.18 21:11 1:46 10.11.18 1:25 6:00 МТО ну ну
с.Алексеевка. Устранён обрыв провода прол. оп. №153/00-1 - 

2.

ф.65 ПС 

Опытная

с. 

Алексеев

ка 332 

чел

332 4
-3, ветер, 

снег

ЭС ЕАО 10

КРС 

110/35/1

0

157 09.11.18 20:18 09.11.18 20:47 0:29 09.11.18 20:47 0:29 МТЗ у п.Бирофельд
насоная / 

быта нет
0 0,03 2

-3, снег, 

ветер

ЭС ЕАО 10

Ленинск 

110/35/1

0

70 09.11.18 20:18 09.11.18 22:22 2:04 16.11.18 18:06 165:48 МТЗ ну ну
п.Ленинск. Падение деревянных опор в пролетах 5-00/97- 

5/00-102. Установлены временные опоры.

котельна

я/660ч.
660 0,363 4

-3, снег, 

ветер

Хаб.ЦЭС 6
Березовк

а 110/6
21 09.11.18 20:45 09.11.18 21:10 0:25 09.11.18 21:10 0:25 МТЗ у с. Березовка 2500ч. 2500 1,3 -1, снег

ЭС ЕАО 10
Бабстово 

35/10
15 09.11.18 20:49 10.11.18 1:10 4:21 10.11.18 4:21 7:32

Откл. 

КУ"Земля

"

с.Горное. ОП 15-02/7 обрыв вязки. Устранено нет/140ч. 140 0,05 9
-3, снег, 

ветер

ЮЯ ЭС 6
Восточна

я 35/6

ф."ЛПУМ

Г-2"
09.11.18 21:07 09.11.18 21:07 0:00 09.11.18 21:07 0:00 МТЗ у Повреждение на вед. отпайке.

быта 

нет/0
0 0,03 2 -13, ясно

Хаб.ЦЭС 6
Березовк

а 110/6
6 09.11.18 21:27 09.11.18 22:24 0:57 09.11.18 22:24 0:57 МТЗ у с. Березовка 3650ч. 3650 0,9 -1, снег

ЭС ЕАО 10

КРС 

110/35/1

0

154 09.11.18 22:03 09.11.18 22:36 0:33 09.11.18 22:36 0:33 МТЗ ну у 0,09 -1, снег

ЭС ЕАО 10

БВС 

110/35/1

0

190 10.11.18 0:19 10.11.18 0:20 0:01 10.11.18 0:20 0:01 МТЗ ну у часть г.Биробиджан. Повреждение на вед отпайке. 2500ч. 2500 0,83 16
-1, ветер, 

снег

ЭС ЕАО 10
Биджан 

110/10
224 10.11.18 2:48 10.11.18 8:34 5:46 12.11.18 17:38 62:50 МТЗ ну ну

п.Преображение. Убрано дерево прол. оп. №224/00-29 - 30 

(без повреждения провода).

ПС 

Биджан 

ф.223

нет/598ч. 598 0,1 5
-5, снег, 

ветер

ЭС ЕАО 10
Биджан 

110/10
233 10.11.18 2:56 10.11.18 5:19 2:23 10.11.18 19:34 16:38

Откл. 

КУ"Земля

"

Включен без 2-х ТП. В ТП 260 заменили проходные 

изоляторы
нет/930ч. 930 0,1 14

-5, снег, 

ветер

ЭС ЕАО 10
Будукан 

35/10
105 10.11.18 3:53 10.11.18 10:28 6:35 10.11.18 10:28 6:35 МТЗ ну п.Будукан

УИН/800ч

.
800 0,16 2

-5, снег, 

ветер

ЭС ЕАО 35

Лондоко - 

Бира с 

отп.

Т-145 10.11.18 4:59 10.11.18 4:59 0:00 10.11.18 4:59 0:00 ДЗ 2ст у нет 0 0 0
-3, снег, 

ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Партизан 

35/6
11 10.11.18 5:09 10.11.18 5:32 0:23 10.11.18 15:27 10:18

Откл. 

КУ"Земля

"

часть быта г.Партизанск. В 05:32 включен до ТП 7395 

(запитано 12 ТП). 7:00 включили без 2ТП. 15:27 вкл 

полностью. Пр.оп.184-185 следы перекрытия на проводах от 

упавшего дерева, на момент обхода дерево унесло водой.

котельна

я, 

насосная, 

д.сад/199

0ч.

1990 1,2 20 +5, ясно

ЭС ЕАО 35 Бира МВ35 1Т 10.11.18 5:39 10.11.18 6:55 1:16 10.11.18 6:55 1:16 ДЗТ
МВ 35 1Т произведена ревизия привода. Следы КЗ на Р-ТСН-

1

1640 чел 

часть 

с.Бира

1640 0,45 19
-3, снег, 

ветер



ЭС ЕАО 35
Лондоко - 

Биракан
Т-144 10.11.18 6:59 10.11.18 7:03 0:04 10.11.18 7:03 0:04 ДЗ 1ст ну у нет 1,48

-3, снег, 

ветер

ЭС ЕАО 10 Бира 7 10.11.18 7:03 10.11.18 8:31 1:28 10.11.18 8:31 1:28 МТЗ ну ну
Весь потребитель вкл. Выведена КЛ. 11.11.18 испытана, 

замечаний нет. Запланирован обход.
2400 чел 2400 0,56 3

-3, снег, 

ветер

ЭС ЕАО 10
Бабстово 

35/10
16 10.11.18 8:17 10.11.18 10:43 2:26 10.11.18 10:43 2:26 МТЗ ну ну

В 10:43 после осмотра попытка включения успешна, 

замечаний нет
1100 чел 1100 8

-3, снег, 

ветер

ЭС ЕАО 10 Биракан 48 10.11.18 8:48 10.11.18 12:54 4:06 10.11.18 12:54 4:06 МТЗ ну ну Оп 48-00/21 - 48-06/1 обрыв провода, устранено 965 чел 965 4
-3, снег, 

ветер

ЭС ЕАО 35

Лондоко - 

Бира с 

отп.

Т-145 10.11.18 10:06 10.11.18 10:09 0:03 10.11.18 10:09 0:03 ДЗ 1ст ну у

2 поселка 

/ 1790 

чел

1790 0,4 24 -2, снег

ЭС ЕАО 110
Биджан - 

Дежнево
10.11.18 10:26 10.11.18 10:30 0:04 10.11.18 12:37 2:11

Биджан: 

НЗНП 3ст
ну ну

ПС Биджан АВР 10кВ усп., ПС Дежнево погашение 1,2 сш 

10кВ, нагрузка переведена на 2Т ТУ через 4 мин. РПВ 2 усп. 

16.11.18 произведен обход без замечаний

2Т
2 села / 

2250 чел
2250 0,25

-3, снег, 

ветер

ЭС ЕАО 110

Биробид

жан - 

Унгун с 

отп.

10.11.18 10:26 10.11.18 10:26 0:00 10.11.18 10:26 0:00 ДЗ 4з у нет 0 0 0
-3, снег, 

ветер

ЭС ЕАО 35

Лондоко - 

Бира с 

отп.

Т-145 10.11.18 10:57 10.11.18 10:58 0:01 10.11.18 10:58 0:01 ДЗ 2ст ну у

2 поселка 

/ 1790 

чел

1790 0,4 24 -2, снег

ЭС ЕАО 6
Кульдур 

220/35/6
234 10.11.18 11:07 10.11.18 11:07 0:00 11.11.18 13:43 26:36 МТЗ ну

Оп.234/00/23 ф.А, оп.234/00/30 ф.С заменены поврежд.изол. 

Схема восстановлена
на ДГ

2 чел 

(метеоста

нция) / 

есть ДГ

0,0001 1 -2, снег

ЭС ЕАО 35
Лондоко - 

Биракан
Т-144 10.11.18 11:16 10.11.18 11:19 0:03 10.11.18 11:19 0:03 ДЗ 1ст ну у нет 1,48 -2. снег

Хаб.СЭС 10

Совхоз 

Комсомо

льский

10 10.11.18 11:55 10.11.18 12:45 0:50 10.11.18 12:45 0:50 МТЗ нет у

п. 

Молодеж

ный / 160 

чел

160 0,04 3
+1, неб 

снег

ЭС ЕАО 6
Кульдур 

220/35/6
239 10.11.18 12:02 10.11.18 16:14 4:12 10.11.18 19:30 7:28 КУ, земля Вкл 4 ТП в 16:14. Обрыв вязки на оп. 239-00/64. Устранено.

часть 

п.Кульду

р / 

1300чел

1300 0,4 6 -3, снег

Хаб.СЭС 10
Монгохто  

35/10
д12ф 10.11.18 12:05 10.11.18 12:30 0:25 10.11.18 12:30 0:25 МТЗ нет ну Повреждение на вед отпайке.

п. Датта / 

850 чел
850 0,5 4

+5, неб 

дождь

ЭС ЕАО 35
Лондоко - 

Биракан
Т-144 10.11.18 12:24 10.11.18 12:44 0:20 11.11.18 8:43 20:19 ДЗ 1ст ну ну

После отключения в 11:16 перенесли точку разрыва 

(погашения потребителя не было). 

ВЛ 35 

Кимкан-

Известко

вое

нет 0 0 -3, снег

ЭС ЕАО 6
Лондоко 

220/35/6
16 10.11.18 13:13 11.11.18 13:00 23:47 11.11.18 13:00 23:47 КУ, земля ну ну Оп.16/00/12 ф.А наледь. Устранено

нет/10че

л
10 0,01 1 -3, снег

Прим.ЦЭ

С
6

Ярославк

а 

110/35/6

13 10.11.18 15:17 10.11.18 15:20 0:03 10.11.18 15:20 0:03 МТО ну у

Обнаружен мертвый кот в трансформаторном отсеке возле 

изоляторов в ТП-7066. Заменены ПК6 по 3-м фазам. 

Устранено.

1781 чел 1781 0,8 22
+6, 

пасмурно

Прим.ЮЭ

С
6

Кролевц

ы 

110/35/6

21 10.11.18 16:30 10.11.18 18:59 2:29 10.11.18 18:59 2:29 МТЗ ну Повреждение в вед ТП.

п.Кролев

цы / 480 

чел

0,9 17
+9, 

облачно

Хаб.СЭС 6 К 110/6 4 10.11.18 16:35 10.11.18 17:25 0:50 10.11.18 17:25 0:50 МТЗ нет ну Повреждение на вед отпайке.
п. 

Таежный
2000 0,4 8 0, снег

ЭС ЕАО 6 ГЗУ 35/6 477 10.11.18 17:40 10.11.18 18:01 0:21 10.11.18 19:06 1:26 КУ, земля
Повреждение шлейфа на приемной траверсе ТП-802. 

Устранено.
1500чел 1500 0,37 10 +2, снег



Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-2 

220/110/

6

3 10.11.18 18:45 10.11.18 19:50 1:05 10.11.18 20:29 1:44 МТЗ
Вкл 18 из 36 ТП. 20:11 запитано еще 6ТП. В 20-29 включен 

полностью, замечаний нет. 

часть 

г.Большо

й камень 

/ 860 чел

860 0,9 36 +7, ветер

ЭС ЕАО 10

Ленинск 

110/35/1

0

70 11.11.18 2:55 11.11.18 3:02 0:07 11.11.18 3:02 0:07 МТЗ ну у с.Ленинское нет/661ч. 661 0,41 4 -2, снег

ЭС ЕАО 10

Ленинск 

110/35/1

0

72 11.11.18 2:55 11.11.18 3:02 0:07 11.11.18 3:02 0:07 МТЗ ну у с.Ленинское 1500ч. 1500 0,25 10 -2, снег

Прим.СЭ

С
10

Чугуевка 

220/110/

35/10

7 11.11.18 6:33 11.11.18 6:33 0:00 11.11.18 6:33 0:00 МТО у

часть с.Чугуевка. В КТП3505 электродуговое перекрытие шин 

0,4кВ, повреждение РТ-0,4 Т-1, АВ 0,4 ф.1, АВ 0,4 ф.2. В 14:10 

устранено, схема восстановлена

нет/560ч. 560 1,5 15 -2, пасм

Прим.ЮЭ

С
110

ПаГРЭС - 

Южная
11.11.18 7:34 11.11.18 8:44 1:10 11.11.18 22:10 14:36

ДЗ, ЗЗ 

2ст., ИМФ-

3км.

ну

Обесточены 4 ПС 110кВ (Южная, Новицкое, Тайфун, 

Преображение), 5 ПС 35кВ (Беневское, Лазо, Солнечная, 

Сокольчи, Милоградово) Обход ВЛ 110 ПаГРЭС - Южная - 

Новицкое без замечаний (обход необходим по условиям 

повторного вкл. линии). После обхода ВЛ при осмотре ПС 

Новицкое обнаружено: откл.  СВ 110 (тип МКП-110) от ДЗ, ЗЗ 

2 ст., Разрушение ввода ф.А в сторону 2СШ, выброс масла из 

бака ф.А, баки ф.В, С в масле, масло черное. 8:44 ВЛ 110 кВ 

ПаГРЭС-Южная включена в работу с выведенным из схемы 

СВ 110 на ПС Новицкое, запитаны все потребители. На СВ 110 

заменен ввод, внутрибаковых повреждений нет, 

выключатель отрегулирован, испытан, проверены вторичные 

цепи, замечаний нет. В 22:10 СВ-110 введён в работу. ВЛ-

110кВ Новицкое - Тайфун 12.11.18 обход с 1 по 70 оп без 

замечаний. 13.11.18 сломалась машина. 15.11.18 обход без 

замечаний

Лозовски

й и часть 

Партизан

ского р-

на, 9130ч.

9130 9,1 0, пасм.

Ам.ВЭС 10

Варваров

ка 

220/35/1

0

26 11.11.18 10:37 11.11.18 10:46 0:09 11.11.18 10:46 0:09 МТО запрет у На РТП-206 перекрытие сорокой

котельна

я, 

насосная 

/ 700 чел

700 0,16 11 -5, обл

Прим.ЮЭ

С
6

Горная 

110/6
6 11.11.18 20:00 12.11.18 0:24 4:24 12.11.18 2:27 6:27 МТЗ ну

21:04 вкл. до оп.43 запитали 6 ТП, 00:24 запитано 11 ТП из 16. 

1:00 вкл 15 из 16ТП. Повреждение разрядника в ТП 7511. 

Демонтирован.

котельна

я, школа / 

1289 чел

1289 1,2 16 +3, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Горная 

110/6
16 11.11.18 20:25 11.11.18 21:20 0:55 12.11.18 3:09 6:44

"земля" 

от КУ
Ветка дерева на траверсе и проводе оп № 15. Устранено.

ПС 

Горная 

ф.6

котельна

я / 1156 

чел

1156 0,3 13 +3, ясно

ЭС ЕАО 35

Волочаев

ка - 

Новокуро

вка с отп. 

Турбаза

Т-104 11.11.18 23:57 11.11.18 23:57 0:00 11.11.18 23:57 0:00 МТО у нет 0 0 0
-2, 

пасмурно

Прим.ЦЭ

С
10

Чернигов

ка 

110/35/1

0

1 12.11.18 4:39 12.11.18 6:36 1:57 12.11.18 6:36 1:57 МТЗ Повреждение в вед ТП. 233 чел 233 0,2 4 -2, ясно

Хаб.СЭС 110

Б.Гора - 

Многове

ршинная

С-174 12.11.18 7:58 12.11.18 7:58 0:00 12.11.18 7:58 0:00
Б.Гора: 

МТО
у нет 0 0 0 0, снег

Хаб.СЭС 10
Пивань 

110/10
9 12.11.18 10:19 12.11.18 10:48 0:29 12.11.18 10:48 0:29 МТЗ ну у

котельна

я / 520 

чел

520 0,3 5

0, 

мокрый 

снег

Ам.ВЭС 10

Архара 

220/35/1

0

13 12.11.18 15:22 12.11.18 15:22 0:00 12.11.18 15:22 0:00 МТЗ-1 у Прол. оп. 118/3-118/4 обгоревшая ветка под проводами. нет 0 0 0 +1, ветер



Прим.ЮЭ

С
6

Коммуна

р 35/6
2 12.11.18 19:29 12.11.18 20:34 1:05 12.11.18 20:34 1:05 МТЗ у с. Новоникольск. Обход на 16.11.18

нет / 150 

чел
150 0,1 5 +2, ясно

Ам.ЦЭС 10

Западная 

110/35/1

0

38 12.11.18 22:55 12.11.18 22:59 0:04 12.11.18 22:59 0:04 МТЗ ну у Обход, без замечаний.
промбаз

ы
0,2 26

-1, 

облачно

Хаб.СЭС 6
Эльбан 

110/35/6
12 13.11.18 9:07 13.11.18 9:36 0:29 13.11.18 17:35 8:28 МТЗ нет

не 

произв.

Повреждение КЛ-6 №2, исключена из схемы. Восстановлена 

КЛ-6 №2, 17:35 вкл. по норм. сх.

 

котельна

я / быта 

нет

0 0,1 1 +1, ясно

ЭС ЕАО 10
Бира 

35/10
6 13.11.18 13:53 14.11.18 0:52 10:59 14.11.18 0:52 10:59 МТЗ выв ну

Бригада находилась на ПС Двуречье, прибыла на ПС Бира в 

16:24. Пр.оп.28-29 обледеневшее дерево на проводах двух 

фаз, провод не поврежден. Устранено 

быта нет 0 0,03 4 +5, облач  

ЭС ЕАО 6

Биробид

жан 

220/110/

35/6

18 13.11.18 20:02 13.11.18 21:55 1:53 13.11.18 21:55 1:53 МТО ну
не 

произв.
Выделен уч-к, все запитано. Повреждение на вед.участке. ф.414 СК

больница

, 

котельна

я, КНС / 

1300 чел

1300 0,25 15 +1, пасм

Ам.ЦЭС 10

Амурсель

маш 

35/10

по ф.22 в 

ТП-74 В-

10 (выход 

на ТП-28)

14.11.18 2:55 14.11.18 3:58 1:03 14.11.18 3:58 1:03 МТЗ нет
не 

произв.

В 3:34 ТП-83 (котельная) переведена на Ф-10 ПС 

Промышленная, на шинах 10 кВ ТП-83 со стороны ф.22 ПС 

Амурсельмаш убрана крыса.

котельна

я  / 150 

чел

150 0,2 17 -4, ясно

Хаб.ЦЭС 6
ГВФ  

110/35/6
20 14.11.18 13:04 14.11.18 14:39 1:35 14.11.18 14:39 1:35 МТЗ ну

ж.д Округ г. Хабаровска (дачи, коттеджи). Повреждение на 

вед. отп.

нет/ 60 

чел
60 0,26 20 0, облач

Хаб.СЭС 110

Вознесен

ская - 

Иннокент

ьевка

С-106 14.11.18 14:10 14.11.18 14:32 0:22 14.11.18 14:32 0:22 ДЗ 1 ст. выв у

Обесточены ПС-110 Иннокентьевка, Лидога, Троицкая. В 

пролетах оп. № 310-311 падение дерева при работе 

подрядчика "Дальпромсервис" по расчистке просеки (без 

повреждения провода). Пострадавших нет, бригада снята, 

наряд №133 закрыт..

Нанайски

й район: 

8500 чел

8500 5 0, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Надежди

нская 

35/6

20 14.11.18 14:32 14.11.18 14:38 0:06 14.11.18 14:38 0:06 МТЗ нет
не 

произв.

с. Прохладное, п. Южный, с.Шмидтовка. Повреждение на 

вед. отп.

школа, 

котельна

я / 370 

чел

370 0,6 24 +5, ясно

Ам.ЗЭС 10
Краснояр

ово 35/10
6 14.11.18 14:45 14.11.18 14:47 0:02 14.11.18 14:47 0:02

МТО, 

МТЗ
ну у

с.Красноярово. Обнаружено: сторонним а/м повреждён 

(распушен) провод ф.-С прол. оп. №9-10, а/м с места 

происшествия скрылся. Сообщено в полицию, СБ. Устранено 

с 15:30 до 17:06.

школа, 

котельн, 

д.сад, 

скважина 

/ 1094 

чел

1094 0,3 8 0, облач

Хаб.СЭС 110

Иннокент

ьевка - 

Троицкая 

с отп. ПС 

Лидога

С-110 14.11.18 16:21 14.11.18 16:50 0:29 14.11.18 16:50 0:29 ТЗНП 2 ст выв у

 Обесточены ПС-110 Лидога, Троицкая. В пролетах оп. № 243-

244 падение дерева при работе подрядчика 

"Дальпромсервис" по расчистке просеки (без повреждения 

провода). Пострадавших нет, бригада снята, наряд №139 

закрыт.

Нанайски

й район: 

6087 чел

6087 4,1 -2, ясно

Прим.ЦЭ

С
35

Уссурийс

к-1 - 

Барановс

кий 

полигон 

14.11.18 17:29 14.11.18 18:51 1:22 14.11.18 22:23 4:54 МТЗ ну
не 

произв.

Обесточена ПС Барановский полигон. В результате наклона  

угловой оп.№19 (анкер, ж/б) произошло тяжение среднего 

провода (провод касается траверсы ж/б оп. №20). 18:51 ПС 

Барановский полигон нагрузка Ф-1,2,8,9 переведена на Ф-1 

ПС Кожзавод, нагрузка Ф-10 переведена на Ф-10 ПС 

Студгородок. Оставались обесточены вед. Ф-4,6 (300 

чел/0,4МВт). Устранено, все запитано, схема восстановлена

ф-1 6кВ 

ПС 

Кожзавод

; Ф-10 ПС 

Студгоро

док

часть 

г.Уссурий

ск / 2150 

чел

2150 1,7 +4, пасм 

Ам.СЭС 10

Ключевая 

220/35/1

0

8 14.11.18 18:27 14.11.18 18:27 0:00 14.11.18 18:27 0:00 МТО у Под ЛР-1 обгоревшая ворона. нет 0 0 0 -5, снег

Прим.ЗЭ

С
10

Рощино 

110/35/1

0

2 14.11.18 18:30 14.11.18 18:30 0:00 14.11.18 18:30 0:00 МТЗ у Обход, замечаний нет. нет 0 0 0 +1. пасм



ЭС ЕАО 10

Ленинск 

110/35/1

0

209 15.11.18 11:17 15.11.18 11:29 0:12 15.11.18 11:29 0:12 МТЗ у с.Ленинское нет/100ч. 100 0,24 4 -1, ясно

ЭС ЕАО 10

Ленинск 

110/35/1

0

77 15.11.18 11:17 15.11.18 12:18 1:01 15.11.18 15:57 4:40

Откл. 

КУ"Земля

"

с.Ленинское. Выделен головной участок до ОП 77-00/87, весь 

потребитель перезапитан. В 12:51 включен без отпайки на ТП 

160 (РСК). На ОП 77-01/27 устранен обрыв вязки. 

ф.72 ПС 

Ленинск

д.сад, 

котельна

я, 

больница

/2500ч.

2500 1,46 11 -1, ясно

Прим.ЮЭ

С
35

Барабаш - 

Занадвор

овка

15.11.18 12:30 15.11.18 14:53 2:23 16.11.18 1:04 12:34 МТО ну ну

Lвл-17,5км. Обесточена ПС Занадворовка. Выехала бригада 

из г.Артем. В 14:25 на ПС Занадворовка перезапитан ф.10 (0,1 

МВт, 46ч.,12 ТП) от ф.7 ПС Раздольное1. Остаются обесточ. 

Ф.3,5 (РСК) и ф. 7,9 (оборонэнерго). В 14:53 все фидера 

перезапитан от ф.7 Раздольное1. На 16:05 осталось пройти 40 

опор головного участка, замечаний нет. Полный обход без 

замечаний. В 18:27 попытка включения неуспешна (откл. от 

МТО). В 21:00 по ВЛ-35 обнаружено: сторонними лицами 

спилено дерево (ясень) в пр.оп.141-142, кроной дерево 

лежит на всех трех фазах, провода целые, вызвана полиция. 

Устранено, вкл. под нагрузку в 1:04.

ф.7 ПС 

Раздольн

ое1

1271ч. 1271 0,9 26 +5, ясно

ЭС ЕАО 10
Дежнево 

110/10
52 15.11.18 14:36 15.11.18 17:40 3:04 16.11.18 12:44 22:08

Откл. 

КУ"Земля

"

с.Кирово. В 17-40 выделен участок до ОП 52-00/58 до 52-

00/132 (без потребителя). ОП 52-00/88 заменили изолятор, 

устранили обрыв вязки

ф.225 ПС 

Биджан

школа, 

котельна

я, д.сад/ 

465ч.

465 0,1 6 +2, ясно

Ам.ЗЭС 10
РП"Дмит

риевка"
19 15.11.18 16:23 15.11.18 16:39 0:16 15.11.18 16:39 0:16 МТЗ ну у с.Дмитриевка.

котельна

я / 330 

чел

330 0,2 10 -2, обл.

ЭС ЕАО 6 ЧТФ 35/6 72 15.11.18 17:56 15.11.18 19:40 1:44 23.11.18 15:51 189:55

Откл. 

КУ"Земля

"

часть г.Биробиджан.Выделен участок КЛ от ТП 6 до ОП 72-

00/23 без потребителя. 16.11.18 определили МП- 58м. от ТП 

6, разложены пожоги. 22.11.18 кабель откопан, разрезан. 

23.11.18 повреждение устранено

ф.18 

Биробид

жан

5 

кот./5000

ч.

5000 0,9 13 -3, снег

Хаб.СЭС 110

НТЭЦ - 

Многове

ршинная

С-171 16.11.18 0:06 16.11.18 0:06 0:00 16.11.18 0:06 0:00 1з ДЗ у ИМФ ф.-А,С 142км. нет 0 0 0 +2, ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Хвалынка 

35/10
1 16.11.18 6:10 16.11.18 7:24 1:14 16.11.18 9:45 3:35 Ав.откл ну ну

с. Хвалынка. Вкл. без КТП-3073 быт. В КТП заменили 

предохранители 10кВ

котельн, 

насосная 

/ 794 чел

794 0,2 11 0, снег

Прим.ЗЭ

С
10

Красный 

Кут 35/10
4 16.11.18 6:17 16.11.18 6:18 0:01 16.11.18 6:18 0:01 Ав.откл ну у п.Дубовское. Вкл. по ТУ.

Котельна

я-3 

Насосная, 

Очистные 

/ 970 чел

970 0,4 19 0, снег

Прим.ЗЭ

С
10

Веденка 

35/10
3 16.11.18 6:18 16.11.18 6:45 0:27 16.11.18 6:45 0:27 Ав.откл у с.Речное, Звенигородка.

нет / 308  

чел
308 0,15 5 -2, снег

Прим.ЗЭ

С
10

Красный 

Кут 35/10
4 16.11.18 6:25 16.11.18 6:27 0:02 16.11.18 6:27 0:02 Ав.откл ну у п.Дубовское. Вкл. по ТУ.

Котельна

я-3 

Насосная, 

Очистные 

/ 970 чел

970 0,4 19 0, снег

Прим.ЮЭ

С
6

Волчанец  

110/35/6
2 16.11.18 6:30 16.11.18 9:49 3:19 16.11.18 9:49 3:19

МТО. 

МТЗ
ну При РПВ появилась "земля". Повреждение на вед. участке

котельна

я, ЦТК-22 

/ 800чел

800 1,4 4 +7, дождь



Прим.ЮЭ

С
6

Волчанец  

110/35/6
10 16.11.18 6:30 16.11.18 14:02 7:32 16.11.18 14:02 7:32

МТО. 

МТЗ
ну

При РПВ появилась "земля". Обесточена часть п.Волчанец. 

На ОП 13 устранен обрыв шлейфа в сторону ТП ИТК-50. В 

12:50 попытка включения неуспешная. Повреждение на 

абонентском ТП ИТК-50.

колония,

котельна

я, ЦТК-50 

/ 290 чел

290 0,8 4 +7, дождь

Прим.ЦЭ

С
10

Ивановка 

35/10
1 16.11.18 6:32 16.11.18 6:38 0:06 16.11.18 6:38 0:06 МТЗ у часть с.Ивановка, Николаевка, Отрадное.

Котельна

я-2  / 

1036 чел

1036 0,5 14 -1, снег

Прим.СЭ

С
6

Северная 

35/6
3 16.11.18 8:30 16.11.18 9:48 1:18 16.11.18 9:48 1:18 Ав. Откл. у  Углекаменск.

нет / 237 

чел
237 0,2 2 +5, пасм

Хаб.ЦЭС 10
ОПХ 

35/10
1 16.11.18 8:45 16.11.18 10:25 1:40 16.11.18 10:25 1:40 б/б у п. Мирный 1500ч. 1500 0,6 16 -9, ясно

Хаб.ЦЭС 10
Вяземска

я 110/10
15 16.11.18 10:25 16.11.18 10:25 0:00 16.11.18 10:25 0:00 МТО у Повреждение в сетях потребителя. нет -9, ясно

Хаб.ЦЭС 10
Благодат

ное 35/10
7 16.11.18 11:25 16.11.18 15:30 4:05 16.11.18 15:30 4:05 Ав. Откл. ну

с. Лесное 546чел. Оп.51 обнаружен обрыв провода (следов 

внешнего возд. нет)

школа, 

котельна

я/546ч.

546 0,8 7 -9, ясно

Ам.ЗЭС 10
Пера 

35/10
14 16.11.18 12:58 16.11.18 12:59 0:01 16.11.18 12:59 0:01 МТЗ ну у

часть г.Свободный. РПВ усп. по ТУ. ОП 80 устранили обрыв 

вязки
4500ч. 4500 0,9 12 -8, ясно

Хаб.ЦЭС 6
Березовк

а 110/6
6 16.11.18 16:10 16.11.18 16:28 0:18 16.11.18 16:28 0:18 Ав. откл. у с.Березовка.

школа/ 

1000ч.
1000 1 14 -8, ветер

Хаб.ЦЭС 6

Чернореч

енская 

35/6

5 16.11.18 16:50 16.11.18 17:18 0:28 16.11.18 17:18 0:28 МТЗ у г.Хабаровск

теплонас

осная / 

быта нет

0 0,5 1 -8, ветер

Хаб.ЦЭС 6

Чернореч

енская 

35/6

10 16.11.18 20:37 16.11.18 20:37 0:00 16.11.18 20:53 0:16 МТЗ у

АВР-6 у 

потребит

еля

ПНС-315 0 0 1 -7, ветер

Ам.ЦЭС 10
Дачная 

110/10
7 16.11.18 23:03 17.11.18 0:30 1:27 17.11.18 1:30 2:27 МТО запрет ну

г.Благовещенск. Вкл. от резерва без 10-ти ТП. В 16:30 на ТП 

15-43 отключен повреждённый резервный кабель 10кВ.

ф-2 

Чигири

нет / 100 

чел
100 0,3 29 -5, облач

Прим.ЦЭ

С
35

Дружба - 

Б-

Оренбурс

кая

17.11.18 2:29 17.11.18 2:34 0:05 17.11.18 14:16 11:47 КУ, земля

Lвл=18км (126 опор). В 02:34 ПС Б-Оренбургская запитана от 

резерва. С 4:08 до 6:00 ВЛ включали для поиска 

повреждения прибором.. Оп.69. тяжение провода фВ, 

провод поджат к траверсе. Устранено. (на оп.69 по ф.В 

устранили срыв груза,  использовался в качестве оттяжки 

провода).

ВЛ-35 Б-

Оренбурс

кая - 

Погранич

ная

Погранич

ный 

район: 

1665 чел

1665 2,2 16 -8, ясно

Ам.ЦЭС 10

Ромны 

110/35/1

0

6 17.11.18 2:33 17.11.18 2:42 0:09 17.11.18 2:42 0:09 МТЗ ну у с. Каховка.

водонапо

рная 

башня / 

343 чел

343 0,1 11 -5, облач

Хаб.ЦЭС 10
Сергеевк

а 35/10
10 17.11.18 5:55 17.11.18 6:44 0:49 17.11.18 6:44 0:49 Ав. откл. у Повреждение на вед.ТП-2. быта нет 0 0,1 5 -12, ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-2 

220/110/

6

по Ф-40 в 

ЦРП-101 

В-6 

яч.№10 

17.11.18 6:09 17.11.18 7:05 0:56 17.11.18 8:32 2:23 Ав. откл. ну
 быт г.Большой Камень. Включено без 4-х ТП (2 РСК, 2 вед). 

Повреждени е на вед. ТП.

нет / 500 

чел
500 0,6 8 -5, ясно

ЭС ЕАО 10
Пронькин

о 35/10
94 17.11.18 7:25 17.11.18 10:21 2:56 17.11.18 10:21 2:56 МТO ну у п.Пронькино.

2 

котельн, 

школа / 

300 чел

300 0,03 3
-15, 

облач

Хаб.СЭС 110

НТЭЦ - 

Многове

ршинная

С171 17.11.18 10:59 17.11.18 10:59 0:00 17.11.18 10:59 0:00 ДЗ 3з у нет 0 0 0
-9, ветер, 

снег

Хаб.СЭС 110

НТЭЦ - 

Многове

ршинная

С171 17.11.18 11:16 17.11.18 11:16 0:00 17.11.18 11:27 0:11 ДЗ 3з ну у

ПС 

Многове

ршинная 

АВР 6 кВ

нет 0 0 0
-9, ветер, 

снег

Хаб.СЭС 110

НТЭЦ - 

Многове

ршинная

С171 17.11.18 12:59 17.11.18 12:59 0:00 17.11.18 12:59 0:00 ДЗ 3з у нет 0 0 0
-9, ветер, 

снег



Хаб.СЭС 110

НТЭЦ - 

Многове

ршинная

С171 17.11.18 13:00 17.11.18 13:00 0:00 17.11.18 13:00 0:00 ДЗ 3з у нет 0 0 0
-9, ветер, 

снег

Хаб.СЭС 110

НТЭЦ - 

Многове

ршинная

С171 17.11.18 13:06 17.11.18 13:06 0:00 17.11.18 13:12 0:06 ДЗ 3з ну у

ПС 

Многове

ршинная 

АВР 6 кВ

нет 0 0 0
-9, ветер, 

снег

Хаб.СЭС 110

НТЭЦ - 

Многове

ршинная

С171 17.11.18 13:21 17.11.18 13:21 0:00 17.11.18 14:21 1:00 ДЗ 3з ну у

 Lвл=136,8км, ОМП=129 км от НТЭЦ.  /В 14:21 на ПС 

Многовершинная вкл СВ-110 кВ, ВЛ поставлена под U/.  

18.11.19 10:50 обнаружено поврежд: Пр.оп.974-975 сильный 

провис провода ф.В из-за налипания снега на провода. 

Устранено по неотлож.заявке с 11:00 18.11.18 до  10:57 

19.11.18, схема восстановлена

ПС 

Многове

ршинная 

АВР 6 кВ

нет 0 0 0
-9, ветер, 

снег

Ам.ЦЭС 10

Волково 

110/35/1

0

16 17.11.18 20:04 17.11.18 20:28 0:24 17.11.18 20:28 0:24 МТЗ-2 ну у

Произведен осмотр (18.11.18 9:10). Пр.оп.42/119-120  обрыв 

2 проводов, оп. 42/121 поврежден укос (стороннее возд).  

Виновник скрылся. Сообщено СБ, ОВД. Устранено (р-н 

строительства моста ч/з р.Амур;погран.пост)

нет/513ч. 513 0,6 7 -8, обл.

Прим.ЮЭ

С
10

Берегова

я-1 110/6
42 18.11.18 3:04 18.11.18 4:54 1:50 18.11.18 4:54 1:50 Ав. Откл. ну у г.Большой Камень нет/800ч. 800 0,1 6 -7, ясно

Прим.СЭ

С
10

Анучино 

35/10
1 18.11.18 7:42 18.11.18 8:58 1:16 18.11.18 8:58 1:16 МТЗ ну у с.Н.Гордеевка, Ст.Гордеевка, Анучино

школа, 

котельна

я, д.сад/ 

782ч.

782 0,6 19 -10, обл.

Прим.СЭ

С
10

Анучино 

35/10
14 18.11.18 8:56 18.11.18 10:51 1:55 18.11.18 11:48 2:52 КУ, земля

Вкл без ТП 5017, вкл в 11:48. Устранен обрыв шлейфа на РТП 

5017 в сторону ТП 5017 (шлейф упал на ограждение ТП).

школа, 

кот/ 518 

чел

518 0,5 18 -10, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Спасск 

220/110/

35/10

5 18.11.18 9:38 18.11.18 11:00 1:22 18.11.18 14:15 4:37 МТО ну
Обеспечен резерв кроме 2 ТП, вкл в 14:15.  Повреждение на 

ведомственном ТП.
ф25

в/ч, 

консервн.

з-д/ быта 

нет

0 0,2 4 -8, ясно

Ам.ЦЭС 10

Волково 

110/35/1

0

2 18.11.18 9:39 18.11.18 9:48 0:09 18.11.18 9:48 0:09 МТЗ ну у Произведен осмотр, под оп.36 сорока.

адм, узел 

связи, 

кот, 

скваж/ 

964 чел

964 0,4 17 -9, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Волчанец  

110/35/6
2 18.11.18 10:24 18.11.18 12:16 1:52 18.11.18 14:55 4:31 КУ, земля Вкл без 3 ТП, вкл в 14:55 без замечаний.

кот/800 

чел
800 0,9 10 -2, ясно

Ам.ЗЭС 10
Краснояр

ово 35/10
10 18.11.18 11:38 18.11.18 16:50 5:12 18.11.18 16:50 5:12 МТО ну

не 

произв.

А/м Исудзу (ЗАО Асфальт) допустил наезд  на жб.оп.14, оп. 

наклонилась (45 град), срыв 2 проводов. Сообщено СБ, 

полицию. (резерва нет) . Устранено (оп.заменена).  На кот ДГ 

не запускали, проблем не было

школа, 

кот, д/с, 

скваж/10

65 чел

1065 0,3 6 -9, снег

Прим.ЮЭ

С
6 А 3 18.11.18 23:15 19.11.18 0:30 1:15 19.11.18 23:57 24:42 МТЗ

г.Владивосток, пром. сектор. Падение ОП.№10 в следствии 

выкопанного неизвестными лицами рядом с опорой 

котлована (опора ж/б, провода не оборваны), так же на 

растоянии 117м от ПС А обнаружен второй котлован с 

повреждением КЛ 6кВ. Сообщено в с.б, полицию. 

Выправлена оп.10, смонтирована каб.вставка 4м, испытан, 

вкл в 23:57 по норм.сх.

1сш 6кВ 

ЦРП

нет/ быта 

нет
0 0,2 8 +2,ясно

Прим.ЗЭ

С
35

Павло-

Федоров

ка 35/10

В-35-Т2 19.11.18 11:52 19.11.18 12:40 0:48 19.11.18 16:45 4:53 ДЗТ

Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т1 в резерве). Перекрытие 

животным (кот) на шинах 10 кВ. Обеспечен резерв от Т1. 

Излом тяги привода В-35 Т2.  Устранено, схема 

восстановлена.

Т1

2 

нас.пункт

а / 1242 

чел

1242 0,72 -6, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Павло-

Федоров

ка 35/10

7 19.11.18 12:52 19.11.18 12:55 0:03 19.11.18 12:55 0:03 МТЗ ну у Обход без замечаний
нет / 420 

чел
420 0,3 16

-4, 

пасмурно



ЭС ЕАО 10
Амурзет 

35/10
3 19.11.18 14:09 19.11.18 14:09 0:00 19.11.18 14:09 0:00 МТЗ у Планируется осмотр. нет 0 0 0 -4, ясно

Ам.ВЭС 10

Завитая 

220/35/1

0

11 20.11.18 6:16 20.11.18 8:47 2:31 20.11.18 11:04 4:48 МТО ну у
Провис ниж.провода (ф.С) и перекрытие в месте пересечения 

с фидером №11 (фА).

ф.7 

Успеновк

а

кот/ 241 

чел
241 0,1 3

-15, 

облачно

Ам.ВЭС 10

Завитая 

220/35/1

0

20 20.11.18 6:16 20.11.18 8:21 2:05 20.11.18 11:50 5:34 МТО ну

Включен без 2ТП (котельная запитана), вкл ч/з 5:34. Пр.оп.4-5 

провис ниж.провода ф.С и перекрытие с верхн.проводом 

ф.11 Завитая ф.А, из-за обрыва оттяжки и наклона оп.5. 

Устранено, опора выправлена, все запитано

ф.13, ф.7 

Завитая

кот/ 1609 

чел
1609 0,7 7

-15, 

облачно

Прим.ЮЭ

С
6

ХФЗ 

110/6
26 20.11.18 9:03 20.11.18 9:56 0:53 20.11.18 21:33 12:30 МТЗ

не 

произв.

Потребителю обеспечен резерв. Повреждение  КЛ (197 м от 

ПС ХФЗ).  Устранено (уст.соед.муфта), схема восстановлена. 
ф.3 ХФЗ

дс, 

котельна

я / 1004 

чел

1004 0,1 3 -2, ясно

ЭС ЕАО 10
Бабстово 

35/10
16 20.11.18 15:29 20.11.18 15:30 0:01 20.11.18 15:30 0:01 МТЗ ну у Планируется осмотр.

3 кот, 

школа / 

1950 чел

1950 0,3 8 -1, ясно

Прим.ЦЭ

С
6

Гранит 

110/6
В-6-Т1 20.11.18 19:19 20.11.18 22:34 3:15 20.11.18 22:46 3:27 б/б

Обесточена 1сш-6 кВ. Осмотр: откл.положение вед.ф.10 (бл 

МТЗ); в яч.ф10 разрушен опор.изолятор ф.А в сторону шин. /в 

20:47 (ч/з 1:28)  1 сш 6 кВ выведена в ремонт; в 21:00 (ч/з 

1:41) по сетям потребителя запитаны тепловая НС, 2 

больницы (0,9 МВт). Других обесточенных соц.объектов нет. 

В 21:39 (ч/з 2:20) завершены АВР, в 21:58 (ч/з 2:39) включен В-

6 Т1;  в 22:34 (ч/з 3:15)запитан основной потребитель (5,4 

МВт/ 9140 чел), в 22:46 (ч/з 3:27)  оставшийся/.

соц.объе

кты от ПС 

Молокоз

авод ф5, 

ПС 

Гранит 

ф18

г.Уссурий

ск / 20090 

чел/ тнс, 

2 больн

20090 7
0, 

пасмурно

Ам.ВЭС 10
Родионов

ка 35/10
4 20.11.18 22:54 21.11.18 0:53 1:59 21.11.18 0:53 1:59 КУ, земля Оп.79/14 заменен поврежденный изоляор.

нет/ 94 

чел
94 0,02 4

-15, 

облачно

Прим.СЭ

С
10

Чугуевка 

220/110/

35/10

16 20.11.18 23:51 20.11.18 23:58 0:07 20.11.18 23:58 0:07 МТЗ у Обход без замечаний

кот, 

школа, 

насосн, 

ж/д/ 1511 

чел

1511 0,8 20
-6, 

пасмурно

Хаб.СЭС 110

Молодеж

ная  

110/6

1Т 21.11.18 1:54 21.11.18 1:54 0:00 21.11.18 15:01 13:07 ГЗ на откл

На ПС Молодежная (схема ОД-КЗ)  тр-р 1Т (находился на ХХ) 

откл от ГЗ по снижению уровня масла из-за понижения темп. 

(вкл КЗ, не отошел ОД).  /откючалась ВЛ 110 кВ «Солнечная-

Молодежная с отп.ЦОФ» от ТНЗНП 4ст, АПВ ну, включена в 

4:20/ ОД-КЗ не сработал из-за обледенения, устранено. В 1Т 

долито масло, в 15:01 введён в работу (на хх по норм. сх.).

нет 0 0 0
-27, 

облачно

Прим.ЮЭ

С
6

Верхняя 

35/6
9 21.11.18 6:12 21.11.18 8:41 2:29 30.11.18 21:39 231:27 Ав.откл ну

п.Смоляниново. Запитан от резерва без КТП-83010 (быт 50 

чел). В 13:03 запитаны все потребители, повреждение на 

кабеле от оп. №9 до оп. №10 (переход под ЖД). 53 метрах от 

опоры №10 в ст. опоры №9. 22.11.18 обнаружено ещё одно 

повреждение 90 м от оп.10. 27.11.18 оп.9 до оп 10 

обнаружено третье место повреждения. 28.11.18 18:05 пр. 9-

10 обнаружено хищение КЛ 6 (марка АСБ 3х150, 

приблизительно 45-50 метров от опоры №10), вызвана 

полиция.30.11.18 в пр. 9-10 смонтировали вставку 225 

метров и 2 соединительные муфты и включили по 

нормальной схеме

Ф-5 ПС 

Верхняя

кот/ 50 

чел
50 0,1 3 -5, ясно

ЭС ЕАО 10
Бабстово 

35/10
15 21.11.18 8:55 21.11.18 11:02 2:07 21.11.18 11:48 2:53 КУ, земля с. Горное, Бабстово. Повреждение на вед. ТП.

школа, 

насосная 

/ 1396 

чел

1396 0,15 9 -17, ясно



Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-2 

220/110/

6

8 21.11.18 9:06 21.11.18 16:20 7:14 21.11.18 16:20 7:14 МТО
не 

произв.

 г.Большой Камень. Сторонними лицами (компания "ВТС") 

повреждён кабель (вместе с ф.-27, резервное питание КНС). 

Пострадавших нет, вызвана полиция. У КНС есть ДГ только на 

собственные нужды (подтоплений нет, возможность 

ограничения эл. снабжения без последствий до 24 часов). 

Смонтирована кабельная вставка 5м и две соединительные 

муфты

канализа

ционные 

очистные 

сооружен

ия / быта 

нет

0 0,1 1 -10, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-2 

220/110/

6

27 21.11.18 9:06 21.11.18 9:06 0:00 21.11.18 16:54 7:48 МТО
не 

произв.

На хх.  г.Большой Камень. Сторонними лицами повреждён 

кабель (вместе с ф.-8, рабочее питание КНС).  Смонтирована 

кабельная вставка 5м и две соединительные муфты.

канализа

ционные 

очистные 

сооружен

ия / быта 

нет

0 0 0 -10, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Родина 

35/10
1 21.11.18 9:45 21.11.18 11:08 1:23 21.11.18 11:08 1:23 Ав.откл у с.Новое. Обход 26.11.18.

нет / 200 

чел
200 0,1 1 -7, ясно

Прим.ЦЭ

С
110

Агрокомп

лекс 

110/35/1

0

СВ-110 21.11.18 17:03 21.11.18 17:03 0:00 21.11.18 17:03 0:00 МТЗ у

Осмотр ПС Павловка-2 и ПС ЖБИ-130, отключений не было. 

22.11.18 проведена послеав. проверка. Причина 

неселективного отключения СВ 110 от МТЗ 1 ст-заводской 

дефект переключающего устройства SA2 «МТЗ» (люфт в 

продольном положении и недействие переключателя на 

контактнную систему) Фактически контактная система 

переключающего уст-ва SA2 МТЗ находилась в положении 

«Работа» при положении ключа «Вывод». Ключ заменен.

нет 0 0 0 -7, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Шкотово 

35/6
17 21.11.18 18:16 21.11.18 21:57 3:41 21.11.18 21:57 3:41 Ав.откл ну

 часть п. Шкотово. В 20:10 запитано 1 ТП. В 21:57 полностью. В 

пр. оп. 53-54 сняли ветку с проводов

 вн башня 

/ 600чел
600 0,4 4 -8, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Занадвор

овка 

35/10

3 21.11.18 19:25 21.11.18 19:38 0:13 21.11.18 19:38 0:13 МТЗ у Повреждение на вед.КТП

котельн, 

насосная, 

школа / 

631 чел

631 0,3 5 -5, ясно

Ам.ЦЭС 10

Комсомо

льская 

35/10

3 22.11.18 1:48 22.11.18 2:56 1:08 22.11.18 4:23 2:35
"земля" 

от КУ

ф.А-0. Включен без 2 ТП (без нагрузки), котельная запитана. 

Оп.68 повреждение изолятора ф.-А, провод лёг на траверсу и 

перегорел..Устранено.

РП-

Каховка 

ф.6

котельна

я
0 0,03 3 -30, ясно

ЮЯ ЭС 6
Восточна

я 35/6

ф.Аэропо

рт
22.11.18 4:17 22.11.18 4:18 0:01 22.11.18 4:18 0:01

"земля" 

от КУ

Самоустранилась. Запланирована перетяжка провода в 

пр.оп.27-28, 41-42 

нет / 800 

чел
800 4 -20, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Манзовка 

110/35/1

0

15 22.11.18 5:22 22.11.18 5:31 0:09 22.11.18 5:31 0:09 МТО у Повреждение на ведТП

котельна

я / 422 

чел

422 0,1 6 -10, ясно

Ам.ЦЭС 10

Ромны 

110/35/1

0

1 22.11.18 5:50 22.11.18 5:56 0:06 22.11.18 5:56 0:06 МТЗ ну у

котельна

я / 531 

чел

531 0,4 4 -30, ясно

Прим.ЮЭ

С
35

Кролевц

ы - 

Суражевк

а

22.11.18 8:11 22.11.18 8:30 0:19 22.11.18 12:12 4:01 МТО ну
не 

произв.

Lвл=2,4км. Обесточена 2сш-35,6 кВ ПС Суражевка, обеспечен 

резерв.  Пр.оп. №20-21 обнаружен обрыв грозотроса (на 

оп.21 в стор. оп.20), при падении зацепил нижний и верхний 

провод (провода целые). Грозотрос демонтирован.

ВЛ-35 

АТЭЦ-

Суражевк

а

птицефаб

рика / 

быта нет

0 0,7 -6, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Ивановка 

35/10
1 22.11.18 14:15 22.11.18 15:15 1:00 22.11.18 17:32 3:17 МТЗ ну

 часть с.Ивановка, Николаевка, Отрадное. В 15:15, запитано 

более 50% нагрузки (10ТП). В 17:32 вкл. полностью, 

замечания не выявлены. Осмотр 23.11.18

школа, 

котельна

я-2 / 1036 

чел

1036 0,5 14 -2, ясно

Прим.ЦЭ

С
6

Реттиховк

а 110/6
12 22.11.18 14:55 22.11.18 15:30 0:35 22.11.18 15:30 0:35 Ав.откл у Обход 23.11.18

котельна

я, 

колония / 

50 чел

50 0,1 4 -5, снег



Прим.ЮЭ

С
6

Партизан 

35/6
20 22.11.18 15:10 22.11.18 16:07 0:57 22.11.18 20:52 5:42 МТЗ

не 

произв.

часть быта г.Партизанск. В 15:50 запитано ТП-7420. В 16:07 

остальные 12 ТП запитаны от ф-8 ПС Партизан. Выведена из 

работы КЛ-6 №1 между ТП-7420 и ТП-7344, повреждена каб. 

муфта. Устранено, схема восстановлена

ф-8 ПС 

Партизан

школа, 

котельна

я, 

больница 

/ 1916 

чел

1916 1,3 13 -1, облач

Прим.ЮЭ

С
110

Западная - 

Раздольн

ое1 с отп 

Кипарисо

во

22.11.18 16:36 22.11.18 18:00 1:24 22.11.18 21:05 4:29

Зап: :ДЗ-

1ст, 

ТНЗНП-

1ст. ТО. 

ИМФ ф-С-

0км. Разд-

1: ТНЗНП-

2ст. ИМФ 

ф-С 

29,3км

ну
не 

произв.

Lвл=29,2км. Обесточена ПС Кипарисово. Проведен осмотр 

оборудования ПС Западная, Раздольная.-1, замечаний нет. 

На оп. №7 (промежут) разрыв гирлянды среднего провода 

(по сварке), провод на земле. В 18:00 нагрузка ПС 

Кипарисово переведена на ф-11 ПС Раздольная-1.  

Устранено, схема восстановлена

ф-11 10кВ 

ПС 

Раздольн

ая-1

Надежд. 

район: 

1569чел

1569 1,8 -5, облач

Прим.ЮЭ

С
10

Веденка 

35/10
2 22.11.18 16:43 22.11.18 16:56 0:13 22.11.18 18:16 1:33 КУ, земля

 с.Соловьевка. Вкл. без 1 ТП. Вкл. полностью, снята ветка со 

шлейфов 10кВ ТП-5012.

Птицефер

ма / быта 

нет

0 0,01 2 -10, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Лазо 

35/10
15 22.11.18 17:39 22.11.18 17:41 0:02 22.11.18 17:41 0:02 МТЗ у Обход 23.11.18

нет / 312 

чел
312 0,3 4 -10, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Корсаков

ка 35/10
2 22.11.18 23:03 22.11.18 23:33 0:30 22.11.18 23:33 0:30 МТЗ у

школа, 

котельна

я / 700 

чел

700 0,5 8 -9, ясно

Хаб.ЦЭС 10
Федоров

ка 35/10
11 23.11.18 4:20 23.11.18 10:29 6:09 23.11.18 10:29 6:09 Ав.откл. выв ну

При осмотре обнаружен: выброс масла, нет уровня масла 

при контроле через масломер.стекло ф.С. В 6:05 запитано 

с.Мичуринское (7ТП), остается обесточено с.Виноградовка 

(156 чел, 0,2 МВт). Произведена ревизия выключателя, 

доливка масла.  Опробован привод выкл-ля ф.11 без 

замечаний. В в 09-16 включен до Р-113, запитано 6ТП. 

В 10-22 включен до Р-25, запитано 16ТП. Повреждение на 

вед. отпайке

ф.5 

Федоров

ка

 детсад / 

216чел 
216 0,36 28 -17, ветер

Хаб.ЦЭС 10
Федоров

ка 35/10
В-10-Т2 23.11.18 4:39 23.11.18 5:28 0:49 23.11.18 5:28 0:49

Ав.откл с 

землей
у

Обесточена 2сш-10 кВ (питает один ф.11). Повреждение выкл-

ля ф.11. Включена в работу на х.х., без ф.11

 детсад / 

216чел 
216 0,36 17 -17, ветер

Прим.ЦЭ

С
35

Новодеви

ца 35/10
В-35-Т1 23.11.18 7:20 23.11.18 7:42 0:22 23.11.18 17:00 9:40 ГЗ 

Обесточена 1сш-10 кВ, обеспечен резерв. По Т-1 произведен 

отбор проб газа, газ не горючий, испытан - без замечаний. 17-

00 произвели доливку масла, поставили на Х.Х.

Т2 (СВ-10)

2 

нас.пункт

а / 296 

чел

296 0,35 9 -13, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Штыково 

110/6
18 23.11.18 7:21 23.11.18 7:24 0:03 23.11.18 7:24 0:03 МТЗ у

школа / 

430 чел
430 0,4 5 -13, ясно

Хаб.СЭС 110

К - 

Картель с 

отп 

Пивань

23.11.18 7:52 23.11.18 7:52 0:00 23.11.18 7:52 0:00 НЗНП 1 ст у 23.11.18 обход без замечаний нет 0 0 0 -18, ясно

ЭС ЕАО 10
Надежди

нск 35/10
77 23.11.18 8:41 23.11.18 9:07 0:26 23.11.18 14:49 6:08

"земля" 

от КУ

с.Головино, Надеждинское. В 9:07 включен до ОП 77-00/49, 

запитано 2 ТП. В 10:50 запитан весь потребитель. ОП 77-

00/128 устранили обрыв провода (следов внешнего возд. 

нет). перетерся на изоляторе

ф.85 ПС 

Надежди

нск

котельн, 

школа / 

50 чел

50 4 -15, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Находка 

110/35/6
В6кВ Т1 23.11.18 10:40 23.11.18 11:00 0:20 23.11.18 14:37 3:57 Ав. откл.

Схема ПС ремонтная  (Т-2 выведен в ремонт). В 11-00 введен 

в работу Т-2 . В яч. В6кВ Т1 проникновение крысы. 

Проведены ВВ испытания, замечаний нет. Т1 введен в работу

Т2

часть 

г.Находка

, 10468ч.

10468 16 -10, обл.



ЭС ЕАО 6 ТЭЦ 35/6 3 23.11.18 15:36 23.11.18 15:54 0:18 06.12.18 14:01 310:25

Откл. 

КУ"Земля

"

часть г.Биробиджан. В 15:54 фидер включен до ТП 73, 

запитано 0,8 МВт. В 16:50 выделен из схемы участок КЛ 6кВ 

от ТП176 до ТП561 (без нагрузки), весь потребитель запитан. 

27.11.18- МП 292 м от ТП176, идет согласование пожога 

(центр города). 3-4.12.18 проводились земляные работы. 5- 

откопан, разрезан, испытан; на 6.12.18  уст. муфты, вкл в 

работу. 

ф.57 ЖБИ

котельна

я, вокзал, 

2 

дет.сада/

4800ч.

4800 1,2 16 -15, ясно

ЭС ЕАО 6 ЖБИ 35/6 65 23.11.18 16:24 23.11.18 17:37 1:13 08.12.18 14:04 357:40 МТО
не 

произв.

часть г.Биробиджан Выделен участок от ТП 301 до ТП99 (без 

нагрузки).  27.11.18 найдено место повреждения, 28.11.18 на 

месте повреждения установлен вагончик, решают вопрос о 

переносе. 29-30.11.18 разложены пожоги.  3.12.18 

проводились земляные работы. 4.12.18 КЛ откопан, 

разрезан, испыта, уст.2 муфты.  Обноружено 2-е МП (22м в 

сторону ТП 99), 5.12.18- разложен пожег. 7.12.18 откопан, 

разрезан, испытан. 8.12.18 восстановлено.

ф.276 ПС 

Центр
1600ч. 1600 0,9 10 -15, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Депо 

35/6
3 23.11.18 20:50 23.11.18 22:42 1:52 24.11.18 1:30 4:40 МТО

часть. п.Смоляниново. Вкл. без ТП-83013, попал кот, 

повреждений нет. Устранено и вкл. в 01:30, схема в 

исходном состоянии

нет/800ч. 800 0,2 15 -15, ясно

Хаб.ЦЭС 6

Чернореч

енская 

35/6

5 23.11.18 21:45 23.11.18 21:45 0:00 23.11.18 22:26 0:41 МТЗ у

В пролёте оп. 12-13 переход над грунтовой дорогой, следы 

воздействия сторонней техники, ОП 12 сорван изолятор. 

Устранено

АВР у 

потребит

еля

ПНС-315 0 0 1
-12, 

облач

Прим.ЮЭ

С
6

Депо 

35/6
3 24.11.18 3:10 24.11.18 3:25 0:15 24.11.18 8:50 5:40 МТО

часть. п.Смоляниново. Вкл. без ТП-83013. В ТП устранили 

повреждение КЛ 0,4 от Т-1 до вводного автомата 0,4 кВ.
нет/800ч. 800 0,2 15 -15, ясно

Прим.СЭ

С
10

Ольга 

110/10
5 24.11.18 5:51 24.11.18 5:54 0:03 24.11.18 9:47 3:56 КУ, земля

с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. Включен с 

"землёй" для поиска прибором. РП10 обнаружена "Земля" 

по ф.5 (отключили в 9:47). По команде ГИ Прим.ЭС филиал 

фиксирует как два отключения)

школа с 

котельно

й, частная 

больница 

/ 432 чел

432 0.2 11 -16, ясно

Прим.СЭ

С
10

Ольга 

110/10

по ф.5 в 

РП10 ф.5
24.11.18 9:47 24.11.18 10:10 0:23 24.11.18 13:16 3:29

Откл. 

КУ"Земля

"

 с. Горноводное. В 10:10 включен с "Землей" для поиска. ОП 

468 заменили изолятор

больница

/192ч.
192 0,1 4 -5, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-1 110/6
16 24.11.18 14:15 24.11.18 16:01 1:46 25.11.18 18:29 28:14 МТО

 Повреждение КЛ 6 между РП80005 и оп.1 на расстоянии 

137м от РП /25.11.18  в 13:28 допуск, в 18:29 устранено,  

произв.монтаж каб.вставки, установка соед.муфт/

ф.9 ПС 

Берегова

я2

нет/600 

чел
600 0,4 12 +1, ясно

Прим.ЦЭ

С
6

Студгоро

док 

110/35/6

В6кВ Т2 24.11.18 16:14 24.11.18 17:59 1:45 24.11.18 18:39 2:25
Дуг.защи

та

Обесточена 2С-6кВ (вед.ф.7,8,9,11 и ф.10 РСК). В 17:59 вся 

нагрузка переведена по сетям горсетей г.Уссурийска. В яч. 

вед. ф.7 повреждена концевая каб.муфта ф.А (выключатель 

ф.7 не отключался, блинкера не выпадали). Восстановление 

каб. муфты в яч. вед. ф.7 персоналом Уссур. горсетей. В 18-39 

В6кВ Т2 включен, 2СШ 6кВ запитана без. вед. ф.7

гор.сети 

г.Уссурий

ск

часть 

г.Уссурий

ск 4 

котельны

е, 

админист

рация 

города/4

270чел

4270 3,6 +5, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Верхняя 

35/6
16 24.11.18 17:07 24.11.18 23:19 6:12 25.11.18 18:10 25:03

Откл. 

КУ"Земля

"

часть п.Смоляниново  п.Романовка. В пролете ОП 17-18 

большегрузной техникой обрыв провода, срыв изоляторов, 

на оп. 18 сломана траверса. Сообщено в с.б., Запитано от 

резерва (в т.ч. котельная, замечаний нет) без 2-х ТП.  На оп. 

48 разбирают шлейфа, в 23:54 запитан оставшийся 

потребитель./25.11.18 15:00 допуск, в 18:10 устранено, 

восст.нормальная сх/

ф-29 ПС 

Берегова

я-2

котельна

я/100ч.
100 0,4 6 +4, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Новопокр

овка 

110/35/1

0

1 25.11.18 9:34 25.11.18 9:35 0:01 25.11.18 9:35 0:01 МТЗ ну у Осмотр без замечаний.
нет/ 400 

чел
400 0,1 3 -8, ясно



Прим.ЮЭ

С
6

Западная 

110/35/6
28 26.11.18 12:45 26.11.18 14:07 1:22 26.11.18 14:07 1:22 МТЗ

В 13:39 вкл до РЛ1 (без 18 ТП), вкл в 14:07. Повреждение на 

ведомственном участке.

нет/ 131 

чел
131 0,5 20

+5, 

пасмурно

Прим.ЦЭ

С
10

Ивановка 

35/10

по ф5 

реклоузе

р

26.11.18 14:35 26.11.18 14:48 0:13 26.11.18 14:48 0:13 МТЗ у Планируется осмотр.
нет/ 47 

чел
47 0,02 3 +6, ветер

Прим.ЦЭ

С
35

Коммуна

р - 

Воздвиже

нка

26.11.18 15:00 26.11.18 15:20 0:20 27.11.18 1:11 10:11 МТЗ
не 

произв.

С обесточиванием потребителей 2 сш 6 кВ ПС Коммунар, ч/з 

20 мин обеспечен резерв.  Произведен осмотр ВЛ . Пр.оп. 64-

65  обрыв гр.троса. В 0-30  грозотрос в пролете ОП 64-65 

демонтирован.( двухцепный участок ВЛ 35, для АВР с 18-06 

отключена для БВР с погашением ПС 35 Воздвиженка 

(п.Воздвиженский, 3000чел, 2,3 МВт, 1 котельная, В/Ч)

ПС 

Коммуна

р СВ-6 кВ

школа, 

кот/1750 

чел

1750 1,2 24 +6, ветер

Прим.ЦЭ

С
6

Речная 

35/6
5 26.11.18 15:15 26.11.18 15:53 0:38 26.11.18 15:53 0:38 МТЗ у Планируется осмотр.

кот, вч, 

жд/1019 

чел

1019 0,2 10 +6, ветер

Прим.ЦЭ

С
6

Ярославк

а 

110/35/6

25 26.11.18 15:20 26.11.18 17:19 1:59 26.11.18 17:19 1:59 МТО ну

При включении (15:22) нет нагрузки. Произведен осомтр. В 

РП6735 откл.положение В-6 кВ Ф-25, вкл в  17:19. пр.оп. 26-27 

снята ветка. 

д.дом/ 

878 чел
878 0,9 6 +1, ветер

Прим.ЦЭ

С
6

Кожзавод 

110/35/6
1 26.11.18 18:42 26.11.18 22:41 3:59 27.11.18 0:48 6:06 МТЗ

В 22:41 запитана большая часть нагрузки. РС 131/54 обрыв 

шлейфа, на оп.97 обрыв вязки  ф.В. Повреждения устранены

нет/ 100 

чел
100 0,4 16 +7, ветер

Хаб.ЦЭС 10
Бычиха 

35/10
14 26.11.18 19:15 26.11.18 19:30 0:15 27.11.18 10:25 15:10 МТЗ нет ну

В 19:30 запитан основной потребитель, запит 7 ТП из 24, ост 

100 чел, соц.объектов нет. ,В 19:53 выделен участок от ОП 72 

до ОП 112.без нагрузки.  Продолжение осмотра 27.11.18. 

Пролет 84-85 обгоревшая ветка под ВЛ.

ф.1А 

Бычиха

нет/ 400 

чел
400 0,47 24

-10, 

облачно

Хаб.ЦЭС 110

Лермонт

овка - 

Котиково

С-31 27.11.18 2:30 27.11.18 2:30 0:00 27.11.18 2:30 0:00

ДЗ 2ст., 

ИМФ-33,7 

км ф.А,С

у

В 02-30 сигнал по ТУ . В 3:14 на ПС Лермонтовка пришел 

ДЭМ, подтвердил отключение ВЛ с усп. АПВ. Осмотр ПС 

Котиково , замечаний нет. Lвл- 34,8км.  По результатам 

обхода в пролетах оп. 16-17 найдено упавшее дерево, 

повреждения провода нет.

нет 0 0 0 +1, ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Приморс

кая 35/10
В10кВ Т1 27.11.18 3:35 27.11.18 4:05 0:30 27.11.18 10:40 7:05 б/б ну

Обесточена 1С-10кВ (с.Перевозная). В 4:05 потребитель 

перезапитан от Т2. Т-1 включен в работу, произведена 

проверка работы привода и цепей РЗА, замечаний не 

выявлено.  

Т2 нет/796ч. 796 0,6 20 -10, обл.

Хаб.ЦЭС 10
Вяземска

я 110/10
4 27.11.18 5:36 27.11.18 5:47 0:11 27.11.18 5:47 0:11 МТО ну у г.Вяземский

котельна

я, школа/ 

3800ч.

3800 1,2 11
+1, ветер, 

дождь

Хаб.ЦЭС 10
Вяземска

я 110/10
10А 27.11.18 5:40 27.11.18 6:43 1:03 27.11.18 8:40 3:00 МТО ну ну

 г.Вяземск. В 06-43 выделен участок от Р-10-1 до Р-20-9 

(запитано 10ТП). В пролете ОП 70-71 устранили схлест 

проводов

котельна

я/1000ч.
1000 0,65 17

+1, 

дождь, 

ветер

Хаб.ЦЭС 6
ГВФ  

110/35/6
20 27.11.18 6:24 27.11.18 6:24 0:00 27.11.18 6:24 0:00 Ав. Откл. у ж.д Округ г. Хабаровска (дачи, коттеджи). нет/100ч. 100 0,4 20

+3, ветер, 

дождь

Хаб.ЦЭС 10

Лермонт

овка 

110/10

12 27.11.18 8:00 27.11.18 10:55 2:55 27.11.18 12:30 4:30 МТЗ ну ну
Вкл без 2 ТП, вкл в 12:30.  Оп. 65 заменен поврежденный 

изолятор.

школа, 

д.сад/213

ч.

213 0,4 11
+3, ветер, 

дождь

Хаб.ЦЭС 10

Лермонт

овка 

110/10

5 27.11.18 8:09 27.11.18 9:35 1:26 27.11.18 12:44 4:35 КУ, земля
Вкл без 6ТП, вкл в 12:44. Оп. 53/25/6 заменен поврежденный 

изолятор.

школа, 

д.сад, 

котельна

я/804ч.

804 0,7 21
+3, ветер, 

дождь

Прим.ЗЭ

С
10

Чкаловка 

35/10
1 27.11.18 8:40 27.11.18 8:40 0:00 27.11.18 8:40 0:00 Ав. откл. у Планируется осмотр. нет 0 0 0

+3, 

пасмурно

Хаб.ЦЭС 35
Хор - 

Черняево
Т-71 27.11.18 9:11 27.11.18 10:05 0:54 27.11.18 16:42 7:31 КУ, земля Оп.94 устранен обрыв вязки фС. (провод на траверсе)

ПС 

Гродеков

о ф.1

п/з, 

школа, 

кот, кнс/ 

2000 чел

2000 0,65 28 -1, ветер



Прим.ЗЭ

С
10

Павло-

Федоров

ка 35/10

7 27.11.18 9:21 27.11.18 9:21 0:00 27.11.18 9:21 0:00 МТЗ у Планируется осмотр.
нет/ 420 

чел
420 0,6 13

+3, 

пасмурно

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка
13 27.11.18 9:33 27.11.18 10:29 0:56 28.11.18 14:30 28:57 МТО

Вкл в 10:29 без 3ТП, вкл в 12:52 с выделенным уч.без 

нагрузки. Повреждение КЛ на уч. РП 80201-КТП82061 

(экскаватором сторонней организации при проведении 

земляных работ; сообщено СБ, ОВД). На участке КЛ от  РП-

80201 до ТП-82061 смонтирована кабельная вставка 10 м. и 2 

соединительные муфты.

школа, 

больн, 

кот, вч/ 

420 чел

420 0,9 12
+5, 

пасмурно

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка
17 27.11.18 9:33 27.11.18 10:51 1:18 27.11.18 19:02 9:29 МТО

Вкл без 4 ТП, вкл в 19:02. Повреждение концевой каб. муфты 

в ТП 82029. Устранено.

насосн, 

вч, 

кот/3900 

чел

3900 0,8 16
+5, 

пасмурно

Хаб.ЦЭС 10
Ракитное 

35/10
2 27.11.18 9:51 27.11.18 10:05 0:14 27.11.18 10:05 0:14 Ав. откл. ну у Планируется осмотр.

д/с/ 392 

чел
392 0,15 6 0, ветер

Хаб.ЦЭС 6
Березовк

а 110/6
6 27.11.18 10:15 27.11.18 11:15 1:00 27.11.18 11:15 1:00 МТЗ ну у Планируется осмотр.

школа/ 

3600 чел
3600 0,42 14 0, ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Новопокр

овка 

110/35/1

0

4 27.11.18 10:28 27.11.18 13:36 3:08 27.11.18 13:36 3:08 МТЗ ну ну Вкл после осмотра, без замечаний.

школа, 

кот/245 

чел

245 0,1 3
+4, 

пасмурно

Хаб.ЦЭС 6

Чернореч

енская 

35/6

5 27.11.18 10:33 27.11.18 10:33 0:00 27.11.18 13:00 2:27 МТЗ ну у
Пролет опор 6-7 следы прохода большегрузной техники, 

распушение провода. 

АВР у 

потребит

еля 

насосн 

ТС/ быта 

нет

0 0 0 0, ветер

Хаб.ЦЭС 6
Горький 

110/35/6
1 27.11.18 13:09 27.11.18 13:12 0:03 27.11.18 13:12 0:03 Ав. откл. ну у

кнс, кот, 

д/с, 

школа/ 

3600 чел

3600 1,1 18 +1, ветер

Прим.СЭ

С
10

Яблоновк

а 35/10
14 27.11.18 13:35 27.11.18 13:40 0:05 27.11.18 13:40 0:05 МТЗ ну у Обход без замечаний

нет/ 240 

чел
240 0,2 4

+2, 

пасмурно

Хаб.ЦЭС 6
Ильинка 

35/6
3 27.11.18 14:56 27.11.18 15:31 0:35 27.11.18 15:31 0:35 МТЗ выв ну Повреждение на вед отпайке.

нет/ 1344 

чел
1344 0,88 9 +2, ветер

ЮЯ ЭС 6
Фабрика 

110/35/6
В-6 Т2 27.11.18 15:13 27.11.18 15:21 0:08 27.11.18 19:17 4:04 МТЗ у

Обесточивалась 2сш-6 кВ. Через 8 мин потребителю 

обеспечен резерв кроме 4-х фидеров (вкл в 16:12 по запросу 

потребителя). 

Т1

Обогатит

ельная 

фабрика

0 20 26
-28, 

облачно

Прим.ЦЭ

С
6

Реттиховк

а 110/6
12 27.11.18 15:20 27.11.18 15:57 0:37 27.11.18 15:57 0:37 МТО у нет/5 чел 5 0,01 1 +3, ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Алексее-

Никольск 

35/10

3 27.11.18 17:00 27.11.18 17:18 0:18 27.11.18 17:18 0:18 Ав. Откл. у
2 села, 

400 чел
400 0,2 8 +5, ясно

Хаб.СЭС 110

Николаев

ская ТЭЦ - 

Многове

ршинная

27.11.18 17:13 27.11.18 17:13 0:00 27.11.18 17:13 0:00 ДЗ 2ст у

Снижение нагрузки НТЭЦ на 8 МВт. От тех .защит ЗАО 

Многовершинное откл. оборудование с последующим 

ручным запуском. Налипание снега на провода., ФПМ 138км, 

ф.В,С.

нет 0 0 0
-2, снег, 

ветер

Хаб.ЦЭС 10
Тополево 

35/10
7 27.11.18 18:50 27.11.18 19:59 1:09 27.11.18 20:46 1:56

Вкл без 4ТП, вкл в 20:46. Повреждение на ведомственном 

ТП.
2300 чел 2300 10 +2, ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Новотрои

цкое 

35/10

В10 Т-1 27.11.18 19:33 27.11.18 19:39 0:06 27.11.18 19:39 0:06 МТЗ у
Осмотр: по ф3 бл МТЗ, АПВ усп. (откл от КУ, РПВ усп ч/з 6 

мин). Планируется проверка РЗА. 
500 чел 500 0,1 -1. ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Новотрои

цкое 

35/10

3 27.11.18 19:39 27.11.18 19:44 0:05 27.11.18 19:44 0:05 КУ у Планируется осмотр. нет 39 0 1 -1. ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Алексее-

Никольск 

35/10

3 27.11.18 20:28 27.11.18 20:44 0:16 27.11.18 20:44 0:16 МТЗ у Планируется осмотр. 400 чел 400 0,2 7 +1, ветер

ЭС ЕАО 10
Пашково 

35/10
21 27.11.18 21:52 27.11.18 21:52 0:00 27.11.18 21:52 0:00 МТЗ у Планируется осмотр. нет 0 0 0 -9, ветер



Хаб.ЦЭС 10

Корфовск

ая 

110/35/1

0

22 27.11.18 22:23 27.11.18 22:46 0:23 27.11.18 22:46 0:23 МТЗ у Планируется осмотр.
нет/ быта 

нет
0 0,9 9 -12, ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Чернигов

ка 

110/35/1

0

6 28.11.18 0:33 28.11.18 4:02 3:29 28.11.18 4:02 3:29 Ав.откл На РЛ 720/1 устранен обрыв 2 шлейфов. 

кот, 

санатори

й/489 чел

489 0,2 7 -2, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Тайфун 

110/35/1

0

12 28.11.18 0:54 28.11.18 4:15 3:21 28.11.18 10:03 9:09 МТЗ ну 
При РПВ земля, откл от КУ.  Вкл без 1ТП. На опоре 111 

устранили обрыв вязки по фазе С и вкл. полностью.

нет/51 

чел
51 0,1 3 -1, ясно

Хаб.ЦЭС 10

Анастась

евка 

35/10

16 28.11.18 4:57 28.11.18 5:39 0:42 28.11.18 19:36 14:39 МТЗ ну

Потребителю обеспечен резерв. Ведется поиск МП. 

В 6:21 вкл до Р-160. В полётах опор 125-126 упало дерево. 

Сломана Ж/Б опора, требуется замена опоры  и изоляторов 

на опорах 125, 126, 127. Устранено.

ф3

д/с, 

школа, 

кот/ 1460 

чел

1460 0,7 8 -8, ветер

Хаб.ЦЭС 6
Березовк

а 110/6
6 28.11.18 11:22 28.11.18 11:25 0:03 28.11.18 11:25 0:03 Ав. Откл. у Планируется осмотр. нет 3650 0,9 14 -8, ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Иман 

220/110/

35/10

3 28.11.18 12:02 28.11.18 12:10 0:08 28.11.18 12:10 0:08 МТЗ ну у Осмотр без замечаний.
2 села, 

1200 чел
1217 0,8 27

-6, 

облачно

Прим.ЗЭ

С
10

Новопокр

овка 

110/35/1

0

4 28.11.18 12:33 28.11.18 12:33 0:00 28.11.18 12:33 0:00 МТЗ у Осмотр без замечаний. 245 чел 245 0,1 3
-4, 

облачно

Прим.ЮЭ

С
6

Многоуд

обное 

35/6

11 28.11.18 16:40 28.11.18 20:02 3:22 28.11.18 20:02 3:22 МТЗ ну Оп. 106 устранен обрыв вязки фА. 130 чел 130 0,1 7 +1, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Манзовка 

110/35/1

0

17 28.11.18 17:00 28.11.18 17:58 0:58 30.11.18 10:35 41:35 КУ, земля

Вкл без 1ТП (МТС на ДГ). Повреждение КЛ на уч. оп.122/2- 3. 

Устранено. 30.11.18 при включении обнаружено 

повреждение ОПН Ф.А на оп 122/2. Устранено, все включено, 

схема восстановлена

связь 

МТС/ 282 

чел

282 0,1 6 0, ясно

Прим.СЭ

С
10

Чугуевка 

220/110/

35/10

12 28.11.18 17:32 28.11.18 17:42 0:10 28.11.18 17:42 0:10 МТО ну у Повреждение на ведомственном ТП.

насосн, 

кот/235 

чел

235 0,2 3 -4, ясно

Прим.СЭ

С
10

Чугуевка 

220/110/

35/10

16 28.11.18 23:09 28.11.18 23:13 0:04 28.11.18 23:13 0:04 МТЗ у Повреждение на вед.участке.

кот, 

насосн, 

школа, 

жд/ 1511 

чел

1511 0,9 20 -12, ясно

Прим.СЭ

С
35

Фабричн

ая-1  35/6
В-35-Т2 29.11.18 12:05 29.11.18 12:33 0:28 29.11.18 12:33 0:28 МТЗ у

Обесточена 1,2сш-6 кВ (Т1 в резерве)  (КРУ-6 обслуживает 

потребитель "БОР"). Повреждение в сетях потребителя 

(повреждение по вед.ф-12 бл. МТЗ, В-6 Т-2 не отключался.) 

быта нет 0 0,3 5 -5, ясно

ЮЯ ЭС 6 МПС 35/6 МПС-2 29.11.18 14:27 29.11.18 16:37 2:10 29.11.18 16:37 2:10 ТО Оп.34 анкер отгорел шлейф ф.А. Устранено, заменена

котельны

е - 2 / 856 

чел

856 1,8 23
-20, 

облачно

Прим.СЭ

С
10

Милогра

дово 

35/10

7 29.11.18 14:42 29.11.18 17:10 2:28 29.11.18 17:10 2:28
"земля" 

от КУ
Повреждение на вед.участке.

школа / 

260 чел
260 0,4 7 -1, ветер

Хаб.СЭС 35

Берегова

я - 

Городска

я

№1 29.11.18 16:19 29.11.18 16:36 0:17 30.11.18 3:06 10:47
Дуг.защи

та

Обесточивалась ПС Городская. КЛ испытана, без замечаний,  

включена под напряжение. 

Проверка РЗА: в КРУН 35 яч 4 ПС Береговая по ВЛ 35 

Береговая-Городская №1 ложная работа оптического датчика 

дуговой защиты 1 сек. 35 кВ, классификация - приработочный 

отказ (КРУН-35 был введен в работу 9.11.18)

ВЛ-35 

КТЭЦ-

Городска

я №1 (Т-

164)

часть 

г.Комсом

ольск-на-

Амуре / 

14 700 

чел

14700 9,36 -13, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Анисимо

вка-тяга  

110/27,5/

10

3 29.11.18 20:17 30.11.18 0:29 4:12 30.11.18 0:29 4:12 МТО Повреждение на вед ТП.
нет / 250 

чел
250 0,4 8 -5, ясно



Прим.СЭ

С
10

Чугуевка 

220/110/

35/10

10 30.11.18 8:32 30.11.18 8:32 0:00 30.11.18 8:32 0:00 МТЗ у Повреждение на вед ТП. нет 0 0 0 -18, ясно

Прим.СЭ

С
10

Анучино 

35/10
17 30.11.18 13:22 30.11.18 13:38 0:16 30.11.18 13:38 0:16 МТЗ ну у Осмотр без замечаний.

школы-2, 

котельны

х - 2 / 871 

чел

871 0,7 20 -8, ясно

Ам.ЦЭС 10
Кирпична

я 110/10
1 01.12.18 11:08 01.12.18 13:23 2:15 01.12.18 13:23 2:15

КУ 

"земля"

с.Чигири. На оп. 8 (в сторону оп. №9) провод ф.-С отгорел в 

плашечном зажиме. Устранено.

скважина 

/ 500 чел
500 0,9 27

-17, 

облач

Ам.ЦЭС 10
Кирпична

я 110/10

по ф-1 

откл. РК-7
01.12.18 13:56 01.12.18 15:20 1:24 01.12.18 16:26 2:30 МТЗ ну

с.Чигири. Вкл. без 4-х ТП. Вкл. в 16:26, повреждение на вед. 

отпайке.

нет/ 50 

чел
50 0,7 13

-14, 

облач 

Прим.ЗЭ

С
10

Тихменев

о 35/10
3 01.12.18 14:41 01.12.18 14:41 0:00 01.12.18 14:41 0:00 МТЗ у

 КТП-1061: перегорели ПК 10кВ ф.В,С, АВ-0,4 кВ ф.1,2  не 

отключались. В с.Тихменево неизвестные лица спиливали 

ветки деревьев по ул.Спортивная в районе дома №5, в 

пр.оп.5-6 ф-2 0,4кВ ветки на проводах (провода не 

повреждены). Сообщено в полицию. В 17:27 КТП-1061 

заменены ПР-10кВ, включен Ф-1 0,4кВ. В 18:4 вкл. ф-2 0,4кВ 

(убраны ветки).

нет 0 0 4 0, ясно

Прим.ЦЭ

С
6

Речная 

35/6
5 02.12.18 11:20 02.12.18 12:00 0:40 02.12.18 12:00 0:40 МТЗ у

Ж/Д 

станция, 

котельна

я, КЭЧ / 

1019 чел

1019 0,6 10 +6, ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Ивановка 

35/10

по Ф-5 

РКЛ на 

оп.207

02.12.18 11:26 02.12.18 11:47 0:21 02.12.18 11:47 0:21 МТЗ у Обход без замечаний
нет / 37 

чел
37 0,1 3 +5, ясно

Ам.ЗЭС 10
Климауц

ы 35/10
2 02.12.18 12:20 02.12.18 12:56 0:36 02.12.18 15:32 3:12 МТЗ ну

не 

произв.

с.Талали, Новостепановка. Вкл. без 5-ти ТП, котельная вкл. на 

ДГ. Обнаружено::сторонними лицами спилено 2 дерева, оп. 

№148/128 обрыв 3-х вязок (в сторону оп. №148/129). 

Сообщено в полицию. Устранено и всё включено.

котеьная 

(на ДГ), 2 

скваж. / 

578 чел

578 0,1 11 -5, ясно

Прим.ЦЭ

С
6

Речная 

35/6
5 02.12.18 12:40 02.12.18 12:58 0:18 02.12.18 12:58 0:18 Ав.откл у  с.Кремово.

Ж/Д 

станция, 

котельна

я, КЭЧ / 

1019 чел

1019 0,6 10 +6, ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Заря 

35/10
2 02.12.18 12:48 02.12.18 12:49 0:01 02.12.18 12:49 0:01 МТЗ ну у Вкл. по ТМ.  В КТП 3085 д/сад заменили ПК10 Ф.-А,В,С.

Кот-1 Шк-

1 Д/с-1 

Нас-1 

Интернат 

/ 716 чел

716 0,3 6 +2, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Осиновка 

35/10
3 02.12.18 15:06 02.12.18 15:15 0:09 02.12.18 15:15 0:09 МТЗ у  часть с.Каленовка.

школа / 

639 чел
639 0,1 8 +8, ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Россия 

35/10
2 02.12.18 15:11 02.12.18 15:35 0:24 02.12.18 15:35 0:24 МТЗ у п.Григорьевка.

школа, 

котельна

я / 900 

чел

900 0,3 13 +8, ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Россия 

35/10
В-10 Т1 02.12.18 15:11 02.12.18 15:24 0:13 02.12.18 15:24 0:13 МТЗ у Отключался одновременно с ф-2. Всё успешно включено. 1200 чел 1200 0,6 12 +8, ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Россия 

35/10
9 03.12.18 10:50 03.12.18 10:56 0:06 03.12.18 10:56 0:06 Ав. Откл. у с.Дубки. нет/200ч. 200 0,05 3 +5, пасм.

Ам.СЭС 6
Октябрьс

кая 110/6
4 03.12.18 13:05 03.12.18 13:18 0:13 03.12.18 13:18 0:13 МТЗ-1 запрет у

п.Октябрьский. При осмотре под воздушным вводом ТП1 

обнаружена птица (ворона)

школа, 

кот., 

д.сад/240

0ч.

2400 0,6 13 -20, ветер



Ам.СЭС 10
Чалбачи 

35/10
5 03.12.18 13:21 03.12.18 13:41 0:20 03.12.18 13:41 0:20 МТЗ нет у

с.Умлекан. Осмотр 4.12.18, оп. 90 заменен поврежденный 

изолятор фС, при ветре был схлест проводов.

котельна

я, д.сад, 

школа/46

2ч.

462 0,05 5 -20, ветер

Ам.СЭС 10
Чалбачи 

35/10
5 03.12.18 15:01 03.12.18 15:18 0:17 03.12.18 15:18 0:17 МТЗ нет у

с.Умлекан. Осмотр 4.12.18, оп. 90 заменен поврежденный 

изолятор фС, при ветре был схлест проводов.

котельна

я, д.сад, 

школа/46

2ч.

462 0,05 5 -20, ветер

ЭС ЕАО 6 ЖБИ 35/6 57 03.12.18 16:00 03.12.18 17:37 1:37 04.12.18 17:01 25:01 МТЗ ну

часть г.Биробиджан. В 17:37 запитано 3ТП. В 18:40 весь 

потребитель запитан. В ТП 334 повреждение концевой 

каб.муфты КЛ-6 в камере 1Т. Устранено

школа,д.с

ад/980ч.
980 0,8 4 -8, пасм.

Прим.ЮЭ

С
110

АТЭЦ - 

Шахта7 - 

Западная

03.12.18 17:05 03.12.18 18:11 1:06 03.12.18 21:54 4:49

ПС 

Западная

: ДЗ 1з, 

ТНЗНП 1 

ст., МТО, 

ИМФ-

3,8км. 

АТЭЦ: 

НЗЗ 1ст.

ну

Обесточена ПС Шахта7. Lвл-20км. По ВЛ Шахта7-Западная ОП 

30 повреждение полимерного изолятора. ПС Шахта 7 

запитана. Повреждение устранено, ВЛ-110 включена в 

транзит.

АТЭЦ-

Шахта7

часть 

г.Артем 

котельна

я, 

больница

, 

водокана

л, 3 

д.сада/76

00ч.

7600 18 +4, дождь

ЭС ЕАО 10

БВС 

110/35/1

0

185 04.12.18 6:39 04.12.18 7:31 0:52 04.12.18 10:47 4:08
КУ 

"земля"

часть г.Биробиджан. Запитано от резерва (в т.ч. котельная) 

без ТП-12 быт. оп. №185-00/169 заменили изолятор
ф-171

котельна

я / 1500 

чел

1500 0,2 16 -7, пасм

Прим.ЮЭ

С
10

Новицкое 

110/6
8 04.12.18 11:10 04.12.18 11:18 0:08 04.12.18 11:18 0:08 Ав. Откл. у часть с.Новицкое. Планируется осмотр.

школа, 

д.сад, 

насосная

/515ч.

515 1,3 11 -1, пасм.

Прим.СЭ

С
10

Плавзаво

д 

110/35/1

0/6

3 05.12.18 3:28 05.12.18 9:59 6:31 05.12.18 9:59 6:31 МТО ну ну

Lвл=29,2км. п. Каменка (котельная на ДГ, отапливает неск. 2-

х эт. домов). При РПВ появилась "земля" на ф.С. В 6:42 

выявлено повреждение на участке от оп. №100 до оп. №198, 

осмотр  2-мя бригадами (с обоих сторон). В школе должен 

проходить экзамен (диктант), администрация организует 

запитку от ДГ. Потребитель (быт) остаётся отключен. В 8:12 

обнаружено на оп. №112 срыв изолятора по Ф"С". Устранено 

(9:59), восст.норм.схема.

школа, 

котельна

я на ДГ, 

маяк на 

ДГ/ 2050 

чел

2050 0,8 6 -9, ветер

Хаб.ЦЭС 10
Сергеевк

а 35/10
15 05.12.18 14:53 05.12.18 15:27 0:34 05.12.18 15:27 0:34 Ав.откл выв ну Повреждение на ведомственной отпайке. 

д/с/ 120 

чел
120 0,8 3 -15, ветер

ЭС ЕАО 10 ДМ 35/10 33 05.12.18 16:15 05.12.18 16:27 0:12 05.12.18 16:27 0:12 МТЗ у Планируется осмотр.
в.насосн/

289 чел
289 0,4 17

-18, 

облачно

Хаб.ЦЭС 6
Втормет 

35/6
27 05.12.18 21:08 05.12.18 21:08 0:00 05.12.18 21:43 0:35 МТЗ у  насосная теплосетей

АВР у 

потребит

еля

насосная 

теплосете

й

0 0,05 1 -22, ветер

Прим.ЮЭ

С
110

Тайфун - 

Преобра

жение

06.12.18 2:26 06.12.18 3:59 1:33 06.12.18 14:01 11:35
ЗЗ 1ст., 

МТО

не 

работало

На ПС Преображение при попытке включения ранее 

отключившегося вед.ф11 отработал ОД КЗ 110кВ Т2 (Ав. 

откл.). Обесточена ПС Преображение (Т1 на Х.Х.). На ПС 

Тайфун АПВ не работало (блинкер"обрыв цепей опер. тока"). 

В 3:59 на ПС Преображение включен в работу Т2 по сторонам 

35/10. Запитаны все потребители кроме вед. ф-11 (в 5:03 

ф.11 включен). В 14:01  на ПС Тайфун по В 110 

"Преображение" заменена катушка включения,произведена 

регулировка привода; схема восстановлена. / в 18:39 на ПС 

Преображение вкл Т2 после опробования РЗА по 

нормальной схеме;/. 

котельна

я, школа, 

п.Преобр

ажение/2

313ч.

2313 2,3 23 -15, ясно

Ам.ЗЭС 10

Шиманов

ск 

220/35/1

0

По ф.2 в 

ЦРП1 

отключил

ся ф.1

06.12.18 7:15 06.12.18 8:46 1:31 06.12.18 9:23 2:08 МТЗ ну ну
Вкл до  ЛР 9-02-08 (без 3 ТП), вкл в 9:23. Повреждение на 

ведомственном ТП. 

КНС, 

погран 

часть/ 

600 чел

600 0,4 7 -30, ясно



Прим.СЭ

С
10

Арсеньев-

2 

220/110/

10

15 06.12.18 15:33 06.12.18 15:39 0:06 06.12.18 15:39 0:06 МТО ну у Обход без замечаний
нет/265 

чел
265 0,38 6 -9, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Де-Фриз 

110/6
29 06.12.18 17:29 06.12.18 17:30 0:01 06.12.18 17:30 0:01 Ав.откл у

Произведен осмотр.  В ТП-5096 заменили предох. 6кВ, 

устранили повреждение по 0,4 кВ (АВ 0,4кВ Ф-2, 

производится замена)

нет/1500 

чел
1500 1 28

-6, 

пасмурно

Прим.ЦЭ

С
6

Коммуна

р 35/6
10 06.12.18 22:35 06.12.18 23:36 1:01 07.12.18 3:43 5:08 МТЗ

часть п.Новоникольск В 23:36  включен без ТП 20147. На РТП 

отгорели шлейфа ф.В,С в сторону ТП. Устранено.

котельна

я / 600ч.
600 0,6 8 -9, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Родина 

35/10
6 07.12.18 12:02 07.12.18 12:42 0:40 07.12.18 12:42 0:40 МТЗ у

с.Первомайское. При осмотре на оп.188 устранено 

повреждение шлейфа по ф.С.

нет / 

360чел
360 0,35 6 -13, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Новицкое 

110/6
8 07.12.18 14:11 07.12.18 14:22 0:11 07.12.18 14:22 0:11 ав.откл у с.Новицкое. Обход на 10.12.18

котельна

я, школа, 

д/с, 

насосная 

/ 1,3МВт

515 1,3 11 -10, ясно

ЭС ЕАО 10 ДМ 35/10 33 07.12.18 15:30 07.12.2018 16:14 0:44 07.12.18 16:14 0:44 МТЗ у Повреждение на вед. отпайке.
нет/ 289 

чел
289 0,16 17 -21, ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Академи

ческая 

35/6

В-6 Т1 07.12.18 22:08 07.12.18 23:07 0:59 08.12.18 0:47 2:39 МТЗ у

Жалобы потребителя на отсутствие ЭЭ (22:08). По прибытию 

ОВБ: В-6кВ Т1 откл от МТЗ (обесточена 1 сш 6кВ), отходящие 

фидера не откл,  выпавших блинк.нет. В 22:55 вкл В-6 Т1, в 

23:07 вкл ф2 (основн.нагрузка 2 МВт, 1200 чел), в  0:47  

последний потребитель.

котельна

я, 

больница 

/ 2450 

чел

2450 2,7 -11, ясно

ЭС ЕАО 10 ДМ 35/10 33 07.12.18 21:15 07.12.2018 22:22 1:07 07.12.18 22:22 1:07 МТЗ у Повреждение на вед. отпайке.
нет/ 289 

чел
289 0,16 17 -21, ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Де-Фриз 

110/6
30 08.12.18 1:39 08.12.18 1:40 0:01 08.12.18 1:40 0:01 Ав.откл у Планируется осмотр.

нет/ 100 

чел
100 0,05 5 -14, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Де-Фриз 

110/6
30 08.12.18 8:27 08.12.18 9:38 1:11 08.12.18 9:38 1:11 МТЗ ну Повреждение на вед. ТП.

нет/100 

чел
100 0,05 5 -17, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Академи

ческая 

35/6

Т1 08.12.18 9:41 08.12.18 10:25 0:44 08.12.18 11:09 1:28 МТЗ у

Отходящие фидерам (ф.2,4,6) не отключались, выпавших 

блинкеров нет. В 10:14 включен В-6 Т1. В 10:25 включены ф.2, 

ф.4 (2300чел, 5,5МВт). В 11:09 включен ф.6. Предварительная 

причина: перегруз (Т1 6,3МВА). (нарузка частично 

переведена в сетях ВПЭС). По результату проверки РЗА Т-1 на 

ПС Академическая выявлено неисправность РТ-40/20, 

произведена его замена и опробывание.

котельна

я, 

больница 

/ 2450 

чел

2450 6 -11, ясно

Ам.ЦЭС 10
Кирпична

я 110/10

по ф.1 РК-

7
08.12.18 10:28 08.12.18 10:50 0:22 08.12.18 10:50 0:22 МТЗ нет у

Повреждение на вед. ТП-120 ошибочные действия при 

оперативных переключениях персоналом собственика.

котельна

я, 

скважина

, теплица 

/ 500чел

500 3,5 23
-20, 

облачно

Хаб.СЭС 10

Хурба  

110/35/1

0

13 08.12.18 11:50 08.12.18 12:44 0:54 08.12.18 12:44 0:54 МТЗ нет п.Хурба. Повреждение на вед. отпайке.
нет / 

250чел
250 0,4 22

-20, 

облачно

Прим.ЮЭ

С
6

Угольная 

110/6
6 08.12.18 15:49 08.12.18 15:57 0:08 08.12.18 15:57 0:08 МТЗ 1ст нет у с.Хмыловка. Планируется обход.

нет / 

544чел
544 0,2 10 -12, ясно

Ам.ЦЭС 10

Белогорс

кая 

220/110/

35/10

13 09.12.18 0:23 09.12.18 0:35 0:12 09.12.18 12:33 12:10 МТЗ ну
не 

произв.

Потребителю обеспечен резерв. РТП 1001 повреждение каб. 

воронки. Устранено, схема восстановлена

РП 

Эл.котель

ная ф5

нет/ 45 

чел
45 0,04 1

-22, 

облачно

Хаб.ЦЭС 6

РЦ 

220/110/

35/6

24 09.12.18 1:34 09.12.18 4:20 2:46 09.12.18 4:20 2:46 МТЗ ну  Повреждение на ведомственном ТП.
нет/832 

чел
832 0,9 17

-21, 

облачно

Прим.ЦЭ

С
10

Михайло

вка 

110/35/6

1 09.12.18 3:07 09.12.18 4:34 1:27 09.12.18 4:34 1:27 Ав.откл у Планируется осмотр.
кот/ 500 

чел
500 0,1 2 -16, ясно



Прим.ЮЭ

С
6

Горная 

35/6
16 09.12.18 12:04 09.12.18 13:02 0:58 09.12.18 13:02 0:58 Ав.откл у Планируется осмотр.

котельна

я / 1156 

чел

1156 0,9 13 -10, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-1 110/6
48 09.12.18 10:17 09.12.18 13:06 2:49 11.12.18 7:50 45:33 МТЗ

Включен без КТП-81165 (стройка, быта нет. Запитано от ТП-

81166 в 1:48 по 0,4кВ),  МП: КЛ №1 и КЛ №2 между КТП-

81164 и 81165 и КЛ №2 между КТП-81164 и 81166. 

Повреждение КЛ из-за проседания грунта в месте прохода 

крупногабаритной техникию. Устранено, смонтирована 

каб.вставка 2 м и муфты

нет / 350 

чел
350 0,1 3 -10, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Горная 

35/6
16 09.12.18 16:18 09.12.18 17:19 1:01 09.12.18 17:19 1:01 Ав.откл у Планируется осмотр.

котельна

я / 1156 

чел

1156 0,9 13 -8, ясно

ЭС ЕАО 10
Пронькин

о 35/10
94 09.12.18 21:53 09.12.18 21:54 0:01 09.12.18 21:54 0:01 МТЗ ну у

котельна

я, школа / 

300 чел

300 0,1 3 -15, ясно

Хаб.ЦЭС 35
Федоров

ка 35/10
1Т 10.12.18 8:41 10.12.18 10:18 1:37 10.12.18 10:18 1:37

без 

блинкеро

в

у

Отключен ОД-35 1Т (КЗ-35 1Т не включался), отключен В-10-

1Т. Обесточена 1сш-10 кВ. Осмотр 1Т (4МВА) без замечаний. 

Включен в работу, потребитель запитан. Причина: см. 

отключение  В-10 1Т 11.12.18 в 15:24

водозабо

р, школа 

/ 1701чел

1701 4 -18, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Новицкое 

110/6
8 10.12.18 9:50 10.12.18 12:15 2:25 10.12.18 15:18 5:28 Ав.откл ну

При РПВ "земля", отключен КУ. Включен без ТП7217, ТП7258. 

В ТП7259 заменили ПК6 по ф.С.  Оп.54 срыв вязки провода по 

ф.С. Устранено, все включено

котельна

я, школа, 

дс, 

насосная 

/ 515 чел

515 1,3 11 -15, ясно

Ам.ЦЭС 10
Хохлатска

я 35/10
4 10.12.18 10:48 10.12.18 12:03 1:15 10.12.18 12:03 1:15

"земля" 

от КУ
Пр.оп.62-63 обрыв провода ф.В (тяжение, оп.63). Устранено

котельна

я / 71 чел
71 0,05 6 -15, ясно

Прим.СЭ

С
35

Фадеево - 

Извилинк

а - 

Бреевка

10.12.18 11:44 10.12.18 12:48 1:04 10.12.18 12:48 1:04 МТО ну у Обесточена ПС Извилинка, Бреевка. Обход без замечаний

школа-2, 

дс, кот-2 / 

2152 чел 

/ 5 

нас.пункт

2152 0,4 27 -15, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Родина 

35/10
1 10.12.18 13:37 10.12.18 14:53 1:16 10.12.18 14:53 1:16 Ав. Откл.  Повреждение на ведомственном ТП.

нет / 200 

чел
200 0,1 3 -8, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

7 10.12.18 22:30 10.12.18 23:49 1:19 10.12.18 23:49 1:19 МТО
В 23:29 включен, запитано 2 ТП из 7 ТП. В 23:49 включен 

полностью. Планируется осмотр ТП до 14.12.18

насосная, 

бойлерна

я, 

очистные 

/ 1400чел

1400 0,7 7 -15, обл

Прим.ЦЭ

С
6

Студгоро

док 

110/35/6

10 10.12.18 22:35 10.12.18 22:53 0:18 10.12.18 22:53 0:18 ав.откл нет у
с.Утесное. Произведен осмотр: КТП-20171 заменили 

предохранитель 6кВ Ф"А".

котельна

я / 

480чел

480 0,58 3 -14, ясно

Прим.ЮЭ

С
35

Надежди

нская 

35/6

Т2 11.12.18 1:19 11.12.18 1:35 0:16 11.12.18 3:17 1:58

В-35 Т2: 

МТЗ,  В-6 

Т2: 

ав.откл

Обесточилась 2сш-6кВ. В 1:35 включен СВ-6, все потребители 

запитаны. В 3:17 Т2 включен по норм.схеме. 11.12.18.по Т2 

выполнили проверку РЗ, без замечаний. По Ф-15 не 

отключился В-6кВ, устранили замечания: затирание штока 

катушки отключения.

Т1 3243чел 3243 9 -15, ясно



Хаб.ЦЭС 10
Федоров

ка 35/10
В-10 1Т 11.12.18 15:24 11.12.18 16:16 0:52 11.12.18 16:16 0:52 Ав. откл. у

Обесточена 1сш-10 кВ. Осмотр 1Т (4МВА) без замечаний. В-

10 1Т включен в работу, потребитель запитан (откл-х 

фидеров не было). 12.12.18 проведена послеаварийная 

проверка, выявлено повреждение контрольного кабеля 

между 1Т и ОД/КЗ-35 1Т, доп. обнаружено сгорела откл-я 

катушка В-10 1Т. Устранено. На время проверки отключали 1Т 

с 13:00 до 18:54 с ограничением потребителя 500 чел/3МВт. 

14.12.18 проведено комплексное опробование, замечаний 

нет и подключены цепи ТМ и сигнализации 1Т.

водозабо

р, школа 

/ 1701чел

1701 4 -15, ясно

Хаб.ЦЭС 10
Ракитное 

35/10
10 11.12.18 15:17 11.12.18 16:30 1:13 11.12.18 17:45 2:28 МТО

не 

произв.

с.Ракитное. В пр.оп.1-2 падение проводов проходящего 

выше вед. Ф-5 (из-за повреждения оп. №2 ф.5 сторонним 

а/м). Сообщено в СБ. По ф-10 провод целый. Потребитель 

запитан от резерва. В 17:45 устранено и вкл. по норм.сх.

ф-2

Насосн, 

школа / 

1960 чел

1960 0,8 6 -15, ясно

Хаб.ЦЭС 10
Ракитное 

35/10
15 11.12.18 15:17 11.12.18 16:30 1:13 11.12.18 17:45 2:28 МТО

не 

произв.

с.Ракитное. В пр.оп.1-2 падение проводов проходящего 

выше вед. Ф-5 (из-за повреждения оп. №2  ф.5 сторонним 

а/м).Сообщено в СБ. По ф-15 провод целый. Потребитель 

запитан от резерва. В 17:45 устранено и вкл. по норм.сх.

ф-2

 

админист

рация / 

быта нет

0 0,05 1 -15, ясно

Хаб.ЦЭС 10

Лермонт

овка 

110/10

14 12.12.18 9:34 12.12.18 9:44 0:10 12.12.18 14:00 4:26
КУ 

"земля"

Lвл=36км. с.Лермонтовка, Лончаково, Козловка. Вкл. без ТП-

8119 Дальпромснаб (потреб. нет), ТП-8072 погран. застава 

с.Козловка (запущен ДГ). Опора №343 заменен 

повреждённый изолятора ф."С", вкл. по норм. сх..

школа, 

д/сад, 

котельна

я, погран 

застава / 

827 чел

827 0,66 15 -17, ясно

Прим.ЦЭ

С
6

 

Михайло

вка 

110/35/6

1 12.12.18 13:05 12.12.18 14:09 1:04 12.12.18 14:09 1:04 МТЗ у с.Васильевка.

котельна

я / 500 

чел

500 0,1 2 -10, ясно

Хаб.ЦЭС 10
Переясло

вка 35/10
4 12.12.18 12:58 12.12.18 13:17 0:19 12.12.18 18:33 5:35 МТЗ ну ну

с.Переясловка. Вкл. без ТП-604 быт, повреждение опорных 

изол. 10кВ ф.А,В. Устранено и вкл. в 18:33.

котельна

я, 

насосная 

/ 500 чел

500 0,8 15 -15, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Россия 

35/10
7 12.12.18 13:51 12.12.18 13:54 0:03 12.12.18 13:54 0:03 ав.откл у с.Новожатково.

нет / 450 

чел
450 0,1 7 -9, ясно

ЭС ЕАО 10
Биджан 

110/10
233 13.12.18 8:20 13.12.18 8:20 0:00 13.12.18 8:20 0:00 МТЗ у нет 0 0 0

-24, 

облачно

Прим.СЭ

С
10

Чугуевка 

220/110/

35/10

10 13.12.18 9:31 13.12.18 9:38 0:07 13.12.18 9:38 0:07 МТЗ ну у часть с.Чугуевка, Соколовка. Обход без замечаний

котельна

я, 

насосная

/ 2268ч.

2268ч. 1,5 34 -20, пасм.

Прим.ЮЭ

С
10

Сокольчи 

35/10
2 13.12.18 13:36 13.12.18 14:51 1:15 13.12.18 15:40 2:04 МТЗ

не 

произв.

п.Черноручье, п.Валентин,с. Глазковка. В 14:51 включен без 

ТП 7148. В ТП с ввода 10 кВ убрана ворона, все включено в 15-

40

2школы, 

2 

котельны

х, 

больница

/700ч.

700 0,8 18 -10, ясно

ЮЯ ЭС 6
Восточна

я 35/6
ф."РПБ" 13.12.18 12:30 13.12.18 12:45 0:15 13.12.18 15:00 2:30

Откл. 

КУ"Земля

"

часть г.Алдан. В 12:45 включен без ТП "Олимпийский" (РСК). 

В 15:00 все включено, в ТП заменили ОПН 6кВ ф.С
нет/500ч. 500 0,6 15 -20, ветер

Ам.ЗЭС 10
Базовая 

35/10
15 14.12.18 15:01 14.12.18 15:14 0:13 14.12.18 15:52 0:51 МТЗ ну ну

часть г.Свободный. В 15:14 запитано 17 ТП. В 15:52 выделен 

участок КЛ от ТП14 до ТП137, весь потребитель запитан. В 

проходной ТП-14 повреждены два опорных изолятора на ВН-

10, устранено 15.12.18 в 14:35 по норм.сх.

школа, 2 

котельн., 

ПЧ/7200ч

.

7200 1,4 22 -22, ясно

Ам.СЭС 10

Ключевая 

220/35/1

0

8 14.12.18 15:45 14.12.18 15:56 0:11 14.12.18 15:56 0:11 МТО запрет у

п.Тыгда. При обходе обнаружено  в пролете ОП 82-83 

крупногабаритной техникой оборван провод. Виновник 

скрылся. Сообщено в с.б., полицию. В 17:40 повреждение 

устранено

нет/300ч. 300 0,3 9 -27, ясно



Прим.ЮЭ

С
6

Тавричан

ка 35/6
16 14.12.18 22:50 14.12.18 23:31 0:41 14.12.18 23:31 0:41 МТЗ ну

с.Чапаево. Повреждение на вед. отпайке 

Хасанкоммунэнерго..

котельна

я / 820 

чел

820 1,6 11 -13, ясно

Прим.ЮЭ

С
110

Западная - 

Надежди

нск/т - 

Уссурийс

к/т

15.12.18 7:42 15.12.18 7:42 0:00 15.12.18 8:15 0:33

Западная

: ДЗ 1ст., 

ТНЗНП 1 

ст. АПВ 

ну. 

Уссурийс

к/т: ДЗ 3 

зона. АПВ 

усп

у

Разрыв транзита (на ПС Надеждинск /т рем. схема: вкл. 

рем. перемычка 110кВ ). Осмотр ПС Западная, замечаний 

нет. Транзит замкнут ч/з 33 мин. По сообщению дисп. РЖД: 

на ПС Надеждинск/т отключались В-27,5кВ 1,2Т от Umin 

(зафиксирован останов электрички на 4 мин сообщением 

Владивосток-Надеждинск).  Произведен осмотр ВЛ. Обрыв 

гр.троса на уч. «лин.портал ПС Западная- оп.1»; в падении 

задет нижний провод ВЛ- следы подгара, провод распушен, 

требуется ремонт (под ВЛ жилая застройка). /16.12.18 с 0:55 

до 5:22 (по согласованной с РЖД заявке) ВЛ выводилась в 

ремонт для демонтожа грозотроса , наложения бандажа на 

фазный провод/

нет 0 0 0 -15, ясно

Прим.СЭ

С
10

Ольга 

110/10
5 15.12.18 10:56 15.12.18 10:58 0:02 15.12.18 10:58 0:02 Ав.откл у

школа, 

кот, 

больн/ 

432 чел

432 0,2 11 -10, ясно

Хаб.СЭС 10
Маго 

110/10
3 15.12.18 14:00 15.12.18 19:45 5:45 15.12.18 19:45 5:45 МТЗ нет ну

/Бриг из Николаевска, 40км, .4 чел.,3 ед. техники (2 

снегохода и 1 а/м)/ 

Lвл=12км, Lбаза=42 км. Наклон дер.оп.№3-00/39, пр.оп. 3-

00/39-40 схлест проводов; схлест устранен; оп.укреплена 

оттяжками.

насосная

/ 520 чел
520 0,17 11

-18, 

облачно

Прим.ЮЭ

С
110

Уссурийс

к-2 - 

Кожзавод 

- 

Уссурийс

к/т

16.12.18 1:03 16.12.18 1:03 0:00 16.12.18 1:03 0:00

ПС 

Уссурийс

к2: ДЗ 

3ст., ИМФ 

ф.С,А- 

53,1км.

у

По сообщению дисп. РЖД был зафиксирован сбой в 

движении 5 поездов на 55 мин. На ПС Уссурийск2 

регистрирующие приборы не запускались(на ПС Уссурийск 

тяга и Надеждинск тяга отключались В-27,5кВ 1,2Т от Umin). 

Отключение произошло при ремонтной схеме сети. 

(выведена в ремонт ВЛ110кВ Западная-Надеждинск тяга). 

Предварительная причина: на ПС Уссурийск2 отключение по 

причине перегруза из-за разрыва транзита между тяговыми 

ПС. Вся нагрузка легла на ПС Уссурийск2 . Обход без 

замечаний.

нет 0 0 0 -12, ясно

Ам.ЦЭС 10
Петровка 

35/10
1 16.12.18 3:16 16.12.18 3:16 0:00 16.12.18 3:16 0:00 МТЗ у с.Натальино, Прядчино нет/328ч. 328 0,19 11 -22, ясно

Ам.ЦЭС 10
Петровка 

35/10
1 16.12.18 3:35 16.12.18 5:15 1:40 16.12.18 5:15 1:40 МТЗ ну ну с.Натальино, Прядчино. Повреждение на вед. ТП"Радуга" нет/328ч. 328 0,19 11 -22, ясно

Прим.ЦЭ

С
110

Уссурийс

к-2 - 

Кожзавод 

- 

Уссурийс

к/т

16.12.18 4:23 16.12.18 4:23 0:00 16.12.18 4:23 0:00

ПС 

Уссурийс

к2: ДЗ 

3ст, ИМФ 

ф.С,А

у

По сообщению дисп. РЖД был зафиксирован сбой в 

движении  4-х поездов на 56 мин.  На ПС Уссурийск2 

регистрирующие приборы не запускались На ПС Уссурийск 

тяга и Надеждинск тяга отключались В-27,5кВ 1,2Т от Umin. 

Отключение произошло при ремонтной схеме сети. 

(выведена в ремонт ВЛ110кВ Западная-Надеждинск тяга). 

Предварительная причина: на ПС Уссурийск2 отключение по 

причине перегруза из-за разрыва транзита между тяговыми 

ПС. Вся нагрузка легла на ПС Уссурийск2. Обход без 

замечаний.

нет 0 0 0 -12, ясно

Хаб.ЦЭС 10
ОПХ 

35/10
15 16.12.18 15:05 16.12.18 15:57 0:52 16.12.18 15:57 0:52 Ав.откл ну Повреждение на ведомственном ТП.

оч.соору

ж, д/с/ 

3050 чел

3149 0,53 14
-6, 

пасмурно

Прим.СЭ

С
10

Ольга 

110/10
15 17.12.18 10:24 17.12.18 10:50 0:26 17.12.18 10:50 0:26 ав.откл нет у Осмотр без замечаний..

школа-

интернат, 

кот/ 

122чел

122 0,1 11 -14, ясно



Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-1 110/6
16 17.12.18 10:40 17.12.18 11:33 0:53 20.12.18 5:47 67:07 МТО

не 

произв.

Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-6 кВ, 385м 

от РП-80005. (18.12.18 откопан, разрезан, АВР 

продолжаются). 19.12.18 смонтирована муфта, кабель в/в 

испытания не выдержал, второе МП КЛ-6  199 м от РП-80005. 

Устранено.

ф.9 ПС 

Берегова

я2

насосная, 

школа, 

котельна

я / 

600чел

600 1,3 12 -4, ясно

Прим.СЭ

С
6

Ново-

Сысоевка 

35/6

СВ-6 17.12.18 11:40 17.12.18 17:29 5:49 17.12.18 18:50 7:10 МТЗ

С обесточиванием потребителей 1 сш 6кВ. Осмотр: 

отходящие фидера не откл, бл.нет; в яч.ТН-6кВ 1сш 

повреждение втычных контактов, перегорели 

предохранители; произведена чистка изоляции 1 сш 6кВ и 

вкл в 18:50.  Тележка с ТН-6 кВ 1сш увезена на базу  для 

восстановления.  /на 1 сш 2 фидера: ф8 находился на ХХ;  ф9- 

произведен осмотр,  на РТП6089 заменен поврежденный 

изолятор подвижного контакта фА (17:29)/.  (18.12.18 ТН 

заменен, нет в наличии запчастей контактной части, 

ожидают, устранено 24.12.18)

ф.13
кот, д/с / 

514чел
514 0,8 10

-6, 

облачно

Прим.ЮЭ

С
6

Соловей 

Ключ 

35/6

1 17.12.18 20:28 17.12.18 20:28 0:00 17.12.18 22:07 1:39 ав.откл
не 

произв.
Повреждение на ведомственном ТП.

АВР у 

потребит

еля (ф13)

нет / 

быта нет
0 0,02 1 -6, ясно

Ам.ЦЭС 35
Ромны - 

Знаменка
18.12.18 7:44 18.12.18 7:47 0:03 18.12.18 7:47 0:03 МТЗ ну у Обход без замечаний.

школа, 

кот, д/с, 

вн.башня

/872чел

872 0,4 -23, обл

Прим.ЮЭ

С
10

Безверхо

во  35/10
2 18.12.18 12:10 18.12.18 15:40 3:30 18.12.18 15:40 3:30 ав.откл ну

Произведена регулировка привода В-10 кВ ф2; ТП4015 

повреждение по 0,4 кВ (ф2 0,4 кВ срыв изолятора, схлест 

проводов, устранено).

котельна

я, 

насосная, 

д/с / 

150чел

150 0,4 13 -2, ясно

Ам.ЦЭС 10

Кооперат

ивная 

110/10

4 18.12.18 11:27 18.12.18 11:27 0:00 18.12.18 11:27 0:00 МТЗ у Осмотр без замечаний. нет 0 0 0 -20, обл

Прим.ЮЭ

С
6

Де-Фриз 

110/6
28 18.12.18 12:21 18.12.18 12:23 0:02 18.12.18 12:23 0:02 ав.откл нет у

водокана

л / 20чел
20 0,1 9 -1, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Хороль 

110/35/1

0

23 18.12.18 13:33 18.12.18 16:34 3:01 18.12.18 16:34 3:01 КУ, земля
с.Поповка. Обрыв вязки провода ф.А на оп. 153/3, провод лег 

на траверсу. Устранено.

школа / 

345чел
345 0,1 11 -5, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Де-Фриз 

110/6
28 18.12.18 14:02 18.12.18 16:42 2:40 18.12.18 16:42 2:40 КУ, земля

Оп.39 экскаватором сторонней организации поврежден 

нижний провод (в сторону вед. отпайки). Виновник на месте.  

Сообщено СБ, ОВД. Устранено.

водокана

л / 20чел
20 0,1 9 0, ясно

Хаб.ЦЭС 10

Краснозн

аменка 

35/10

В-10 1Т 18.12.18 15:03 18.12.18 15:38 0:35 18.12.18 15:38 0:35 Ав.откл у

Вкл без вед ф.1 (земля,  вкл. в 16:05) и вед. ф.7 (не откл, 

бл.нет; повреждение у потребителя). Проверка РЗА без 

замечаний.

в/ч, 

кот/345че

л

345 3 -23, обл

Прим.ЗЭ

С
6

Восток 

110/6
10 18.12.18 22:05 19.12.18 0:50 2:45 19.12.18 12:13 14:08 КУ, земля

Потребителю обеспечен резерв. Оп.5 поврежден изол ф.В, 

провод на траверсе. Устранено, схема восстановлена
ф9

нет/ 30 

чел
30 0,1 1 -18, снег

ЭС ЕАО 10 ДМ 35/10 33 19.12.18 0:25 19.12.18 1:29 1:04 19.12.18 1:29 1:04 Ав.откл у Планируется осмотр.
скваж/28

9 чел
289 0,6 17

-16, 

облачно

Хаб.ЦЭС 10
Вяземска

я 110/10
17 19.12.18 12:25 19.12.18 15:06 2:41 19.12.18 15:06 2:41 МТО ну ну

Обеспечен резерв без одного ТП (котельная запитана). Оп.3 

обрыв вязки ф.А. Устранено, схема восстановлена

ф.10а 

Вяземска

я

котельна

я, 

больница 

/ 1384 

чел

1384 0,9 5 -15, ясно

Хаб.ЦЭС 6
Горький 

110/35/6
1 19.12.18 13:12 19.12.18 14:09 0:57 19.12.18 16:40 3:28 МТЗ выв

не 

произв.

Включен без одного ТП. Пр.оп.77-78 схлест проводов из-за 

падения дерева на провода, без повреждений. Устранено, 

все включено

котельна

я, 

насосная, 

КНС, 

школа, дс 

/ 3568 

чел

3568 2 18 -15, ясно



Хаб.ЦЭС 10
Бикин 

110/10
5 19.12.18 13:20 19.12.18 13:32 0:12 19.12.18 13:32 0:12 МТЗ ну у Планируется обход

школа с 

котельно

й / 2623 

чел

2623 0,8 11 -11, ветер

Хаб.ЦЭС 6
Березовк

а 110/6
6 19.12.18 13:08 19.12.18 13:36 0:28 19.12.18 13:36 0:28 МТЗ выв у Планируется обход

школа / 

3650 чел
3650 1 10 -11, ветер

Хаб.ЦЭС 10
Вяземска

я 110/10
10а 19.12.18 13:37 19.12.18 15:49 2:12 19.12.18 15:49 2:12 МТО

На фидере была нагрузка ф.17 Вяземская. Оп.46 обрыв вязки 

ф.В. Устранено.

4 

котельны

е, школа 

/ 3806 

чел

3806 1,9 15 -11, ветер

Прим.СЭ

С
6

К 

220/110/

35/6

10 19.12.18 14:49 19.12.18 14:49 0:00 19.12.18 14:49 0:00 МТЗ у нет 0 0 0 -15, ветер

Прим.СЭ

С
6

К 

220/110/

35/6

10 19.12.18 14:54 19.12.18 15:33 0:39 19.12.18 18:28 3:34
"земля" 

от КУ

На РТП-2001 обрыв шлейфов в сторону ТП. Включен без ТП-

2001. Устранено, все включено

котельна

я, школа / 

350 чел

350 7 -15, ветер

Хаб.ЦЭС 6
Березовк

а 110/6
6 19.12.18 15:18 19.12.18 15:49 0:31 19.12.18 21:43 6:25 МТЗ выв ну Включен без 3ТП (из 10). На оп.20 устранен обрыв шлейфа.

школа / 

3650 чел
3650 1 10 -11, ветер

Хаб.СЭС 10
Пивань 

110/10

по ф.8 

ЦРП-10
19.12.18 14:29 19.12.18 15:10 0:41 19.12.18 18:46 4:17 МТЗ

Одновременно откл-ся ф.8 (МТЗ, АПВ усп). Оп.8/00/11 обрыв 

двух шлейфов в стор ЦРП-10. Устранено
сети РЖД

нет / 1720 

чел
1720 0,4 -15, ветер

Хаб.СЭС 6

Николаев

ская ТЭЦ 

110/6

23 19.12.18 18:21 19.12.18 18:22 0:01 19.12.18 18:22 0:01 МТЗ выв у Планируется обход

очистные

, дс, 

котельна

я / 4354 

чел

4354 1,5 18 -15, ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Приозерн

ая 110/10
6 19.12.18 19:11 19.12.18 19:11 0:00 19.12.18 19:11 0:00 МТЗ у Обход на 21.12.18 нет 0 0 0 -5, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Раздольн

ое-1 

110/35/1

0

11 19.12.18 21:58 19.12.18 23:14 1:16 20.12.18 16:54 18:56 ав.откл нет ну

п.Кипарисово 1. В 23:14 запитано от резерва кроме 1 ТП. В 

2:30 все потребители запитаны. Поврежден участок 80 м КЛ-

10 на расстоянии 70 м от ПС Разадольное-1,Lкл=0,2 км. 

Устранено

ф.13

школа, 

котельна

я / 

184чел

184 0,5 11 -5, ясно

Прим.СЭ

С
10

Анучино 

35/10
17 20.12.18 5:55 20.12.18 6:06 0:11 20.12.18 6:06 0:11 МТЗ ну у

с.Н.Варваровка, Анучино, СтВарваровка, Виноградовка, 

Скворцово, Ильмаковка. Обход без замечаний.

школа, 

котельна

я / 

871чел

871 0,7 20 -17, ясно

Хаб.СЭС 10
Маго 

110/10
3 19.12.18 23:20 19.12.18 23:30 0:10 19.12.18 23:30 0:10 МТЗ нет у п. Иннокентьевка, п. Сахаровка. Планируется обход.

котельна

я, 

водокачк

а / 

520чел

520 0,34 6
-16, снег, 

ветер

Хаб.СЭС 10
Монгохто  

35/10
Д12Ф 19.12.18 23:49 19.12.18 23:58 0:09 19.12.18 23:58 0:09 МТО нет у Обход без замечаний

больница 

/ 850чел
850 0,54 4 -17, ветер

Хаб.СЭС 10
Маго 

110/10
3 19.12.18 23:55 20.12.18 0:00 0:05 20.12.18 0:00 0:05 МТЗ нет у п. Иннокентьевка, п. Сахаровка. Планируется обход.

котельна

я, 

водокачк

а / 

520чел

520 0,34 6
-25, снег, 

ветер

Хаб.СЭС 10
Монгохто  

35/10
Д1Ф 20.12.18 0:16 20.12.18 0:23 0:07 20.12.18 0:23 0:07 МТЗ нет у п.Орочи.  Планируется обход.

котельна

я, 

больница 

/ 780чел

780 0,24 6 -17, ветер

Хаб.СЭС 10
Маго 

110/10
3 20.12.18 0:38 20.12.18 0:45 0:07 20.12.18 0:45 0:07 МТЗ нет у п. Иннокентьевка, п. Сахаровка. Планируется обход.

котельна

я, 

водокачк

а / 

520чел

520 0,34 6
-25, снег, 

ветер



Хаб.СЭС 10
Маго 

110/10
3 20.12.18 0:58 20.12.18 1:30 0:32 20.12.18 1:30 0:32 МТЗ нет у Оп.3/00-33 заменен изолятор, востановлена вязка. 

котельна

я, 

водокачк

а / 

520чел

520 0,34 6
-25, снег, 

ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Баневур 

35/10
5 20.12.18 10:47 20.12.18 11:03 0:16 20.12.18 11:03 0:16 МТЗ у Обход до 29.12.18

котельна

я / 150 

чел

150 0,2 7 -8, ясно

Ам.СЭС 6 Сиваки 20 20.12.18 16:14 20.12.18 16:14 0:00 20.12.18 16:14 0:00 МТЗ у 24.12.18 осмотр без замечаний нет 0 0 0 -20, ясно

Хаб.СЭС 10
Черняево 

35/10
В-10 1Т 20.12.18 23:22 21.12.18 0:35 1:13 21.12.18 0:35 1:13 ав.откл нет у Планируется проверка РЗА на 24.12.18..

6 

насел.пун

ктов / 

2147чел

2147 0,9 28 -14, обл

Прим.ЦЭ

С
10

Борисовк

а 35/10
1 21.12.18 3:32 21.12.18 6:26 2:54 21.12.18 10:16 6:44

"земля" 

от КУ

с.Линевичи, Борисовка, Кугуки. На оп.12 устранен обрыв 

вязки ф.В. Включен без КТП 20004 Баня, повреждение 

опорного изолятора РТП 10 ф.В. В 10:16 устранено и вкл. по 

норм. сх.

нет / 

440чел
440 0,5 19 -9, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Баневур 

35/10
5 21.12.18 13:14 21.12.18 14:08 0:54 21.12.18 14:08 0:54 МТЗ у  с.Долины, с.Дубовый Ключ.

котельна

я / 150 

чел

150 0,2 7 -2, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Лесозаво

дск 

220/35/1

0

15 21.12.18 17:52 21.12.18 18:22 0:30 21.12.18 18:22 0:30 МТО у с.Красное знамя. Обход, замечаний нет.

 Насосная 

/ 1021 

чел

1021 0,2 8 -5, пасм

Прим.ЦЭ

С
10

Манзовка 

110/35/1

0

15 21.12.18 18:17 21.12.18 18:30 0:13 21.12.18 18:30 0:13 МТЗ у п. Сибирцево. 

котельна

я, 

поликлин

ика / 422 

чел

422 0,6 6
-2, н/б 

снег

Прим.ЮЭ

С
10

Андреевк

а 35/10
4 21.12.18 18:30 21.12.18 20:54 2:24 21.12.18 20:54 2:24 МТЗ у

В 20-20 РПВ ну. Включен до РЛ-21 оп№1 успешно. В 20:54 

включен полностью без замечаний. 

нет / 93 

чел
93 0,1 1

-2, н/б 

снег

Прим.ЮЭ

С
10

Тереховк

а  110/10
33 21.12.18 23:56 22.12.18 2:16 2:20 22.12.18 2:16 2:20 МТЗ у

дс / 50 

чел
50 0,1 7 -1, пасм.

Прим.ЦЭ

С
10

Борисовк

а 35/10
6 22.12.18 6:34 22.12.18 12:49 6:15 22.12.18 12:49 6:15

"земля" 

от КУ

п.Борисовка. Обрыв пров. Ф.В прол. оп. 47-48 в середине 

пролёта (в месте скрутки, без внешнего воздействия). 

Устранено.

 дс / 1200 

чел
1200 0,6 8 -3, пасм

Прим.ЮЭ

С
10

Надежди

нская 

35/6

8 22.12.18 12:25 22.12.18 14:53 2:28 22.12.18 14:53 2:28 КУ, земля п.Новый. Заменён изолятор на оп.21.
детдом / 

390 чел
390 1 5 +1, ясно

ЭС ЕАО 10
ПТФ 

35/10
128 22.12.18 12:53 22.12.18 14:00 1:07 22.12.18 14:00 1:07 МТЗ выв у

 Падение спиленного дерева подрядчиком АО "Ламит-

партнёр" во время чистки просеки в прол. опор №19-00/127 - 

128 без повреждения провода. Сообщено в СБ. Фидер 

включен после осмотра.

3 п/з 

(перешли 

на ДГ) / 

быта нет

0 0,15 3 -12, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Берегова

я-2 110/6
3 22.12.18 13:05 22.12.18 15:51 2:46 22.12.18 16:13 3:08 КУ, земля

часть г.Большой Камень.  Запитано без 11ТП. В 16:13 вкл. 

полностью. "Земля" самоустранилась. 

2 

котельны

х / 860 

чел

860 0,9 30 +1, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Птицефаб

рика 

110/35/6

20 22.12.18 16:05 22.12.18 17:15 1:10 22.12.18 18:41 2:36 МТЗ ну
часть с.Суражевка. Включен без 2-х ТП. Включен в 18:41, в пр. 

оп.49/6-49/7 убрано сильно наклоненое дерево.

 школа, 

теплопун

кт / 470 

чел

470 1 8 +1, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Павло-

Федоров

ка 35/10

4 22.12.18 17:12 22.12.18 17:19 0:07 22.12.18 17:19 0:07 МТЗ ну у

Застава Кабарга, Павлофедоровка. Повреждение в сетях 

потребителя. 24.12.18  выполнен послеаварийный осмотр, в 

пролёте опор 43-44 обнаружено спиленный ясень лежащей 

под проводами со следами перекрытия на стволе, провод и 

изоляция не повреждены. На место вызвана полиция.

2 

погранзас

тавы (на 

ДГ) / быта 

нет

0 0,1 3 -2, ясно



Хаб.ЦЭС 10
ДВПТФ 

110/10
СВ-10 22.12.18 17:05 22.12.18 17:45 0:40 22.12.18 17:45 0:40 Ав.откл у

ПС однотрансформаторная. Обесточена 2СШ-10кВ, 

единственный рабочий фидер №24 (фидер питает сторожку 

птицефабрики). Проникновение сторонних лиц и 

разграбление резервной яч. 21,23. Сообщено в  полицию.

нет / 

быта нет
0 0,02 1 -6, пасм  

Прим.ЮЭ

С
6

Насосная-

2 35/6
1 22.12.18 18:55 22.12.18 20:40 1:45 22.12.18 20:40 1:45 Ав.откл

не 

произв.

п.Стеклянуха. В ТП-83030 перегорел предохранитель 6кВ 

Ф"А", заменили и включили полностью.

нет / 230 

чел
230 0,1 3 +1, ясно

Ам.ЗЭС 10

Свободн

ый 

220/35/1

0

2 22.12.18 23:08 22.12.18 23:16 0:08 22.12.18 23:16 0:08 МТЗ ну у
п.Дубовка. Произведен осмотр, пр.оп.171-172 упавшее 

дерево (несанкц.спил, СБ не сообщали)

2 котель, 

очистные 

/ 800 чел

800 0,8 18 -15, снег

ЭС ЕАО 10
ПТФ 

35/10
128 23.12.18 12:25 23.12.18 17:01 4:36 23.12.18 17:01 4:36

Откл. 

КУ"Земля

"

с.Н.Спаск ОП 19-00/104 заменили изолятор

3 п/з 

(перешли 

на ДГ) / 

быта нет

0 0,15 3 -15, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Губерово 

35/10
14 23.12.18 14:24 23.12.18 14:24 0:00 23.12.18 14:24 0:00 Ав. Откл. у нет 0 0 0 -5, ветер

Хаб.ЦЭС 10
Бикин 

110/10
15 23.12.18 16:19 23.12.18 17:26 1:07 28.12.18 16:06 119:47 МТО ну ну

часть Бикин.  Сторонними лицами при проведении буровых 

работ  поврежден головной участок КЛ 10кВ. Виновник ООО 

"Спорос". Сообщено в с.б., полицию. 24,25.12.15 разложены 

пожоги. 26- земляные работы, разложен новый пожег. 

27.12.18  земляные работы, установлена муфта. Обнаружено 

2-е повреждение 2м от прежнего. 28.12.18 устранено.

ф.5 ПС 

Бикин

д.сад, 

котельна

я/ 270ч.

270 0,4 14 -10, ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Ивановка 

35/10
1 23.12.18 16:33 23.12.18 16:38 0:05 23.12.18 16:38 0:05 МТЗ у часть с.Ивановка, Николаевка, Отрадное.

школа, 

котельна

я/ 980ч.

980 0,5 14 -2, обл.

ЭС ЕАО 6
Облучье 

220/35/6
124 23.12.18 19:54 23.12.18 20:02 0:08 24.12.18 0:25 4:31

Откл. 

КУ"Земля

"

п.Облучье. В 20:02 включен без ТП 33 и ТП 26. В ТП 33 

повреждение (возгорание) Т2 (630кВА, обесточено 58 

частных домов, 6 многоквартирных домов). Для тушения 

вызывался пожарный расчет. В 19:49 пож. расчет прибыл на 

место, в 20:11 (ч/з 22 мин) возгорание ликвидировано. В 0:25 

(ч/з 4ч 21 мин) вкл. ТП-26 и ТП-33 (Т1), потребитель запитан 

полностью. Осмотр ТП-33 производится каждые 2 часа: 

нагрузка на кабеле 0,4кВ Т1 ф.-А,В,С 310А,231А,317А (max 

400А с учётом наружной t). 24.12.18 проложены 3-и каб. 

линии 0,4кВ, смонтировано 3 каб. муфты, заменили Т2, 

включили на Х.Х в 19:19

котельна

я/2300ч.
2300 0,8 12 -18, обл.

ЮЯ ЭС 10
Укулан 

35/10

ф."Синег

орье"
23.12.18 19:30 23.12.18 19:34 0:04 23.12.18 19:34 0:04 МТЗ ну у п.Томмот. Осмотр, замечаний нет.

котельна

я/1300ч.
1300 0,8 10 -28, обл.

Прим.ЦЭ

С
10

Коммуна

р 35/6
10 24.12.18 8:00 24.12.18 8:36 0:36 24.12.18 8:36 0:36 Ав. Откл. у Произведен осмотр, под. оп.32 ворона.

котельна

я  600 чел
600 0,6 8 -17, ясно

ЭС ЕАО 6
Известко

вая 35/6
73 24.12.18 15:28 24.12.18 15:29 0:01 24.12.18 15:29 0:01 МТЗ выв. у Осмотр без замечаний

7 

котельны

х, 2 

школы, 

д/сад/16

50ч.

1650 0,5 8 -18, ясно

Прим.ЮЭ

С
6 2Р 110/6 В2 6кВ Т1 24.12.18 17:18 24.12.18 18:38 1:20 24.12.18 18:38 1:20

МТЗ 1, 

2ст., 

ТЗНП, 

УРОВ, 

ЛЗШ.

у

При осмотре обнаружено  откл. вед. ф.105 (МТЗ). Обесточена 

3 СШ 6кВ. В 18:13 3 СШ 6кВ включена на Х.Х., в 18:38 набрана 

нагрузка кроме вед. ф.105 (на повреждении, запитан от рез. 

Ф-206). Проверка  РЗА 24.12.18 без замечаний.

часть 

г.Владиво

сток/ 

4400ч.

4400 4,4 28 -5, ясно



Прим.ЗЭ

С
10

Малинов

о 35/10

по ф-4 

откл. СП-

22

25.12.18 5:11 25.12.18 5:15 0:04 25.12.18 5:15 0:04 МТЗ ну ну

с.Ариадное, Пожига. При РПВ (по ТУ) появилась земля, поиск 

"земли" прибором. Обнаружено повреждение: пр.оп.381-

382 обрыв провода Ф-"В" (тип А-35) в следствии тяжения 

ближе к оп. 382. В 5:45 откл. КУ для устранения 

повреждения. В 8:16 устранено и включено.

нет / 376 

чел
376 0,1 6 -18, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Манзовка 

110/35/1

0

6 25.12.18 15:23 25.12.18 16:34 1:11 25.12.18 20:45 5:22 МТО ну

Вкл без 3ТП, вкл в 20:45.  Пр.оп 61/10-11 падение дерева, 

срыв изоляторов (работы сторонней организации по спилу 

деревьев по заказу администрации с.Сибирцева. Спил 

производился в с.Моностырище на перекрестке ул. Чапаево-

Кутузово). Сообщено СБ, ОВД. Устранено (20:45).

школа/ 

2619 чел
2619 0,4 12 -3, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Хасанска

я 35/10
3 25.12.18 16:15 25.12.18 20:40 4:25 25.12.18 20:40 4:25 КУ, земля

Lвл=30,2км, Lбаза=75км. Оп.57 обрыв вязки верхнего 

провода, провод лег на траверсу, перегорел (с падением на 

землю). Устранено (20:40). 

школа/ 

125 чел
125 0,1 7 0, ясно

Прим.ЦЭ

С
10

Россия 

35/10
2 25.12.18 20:03 25.12.18 20:13 0:10 25.12.18 20:13 0:10 Ав.откл у Осмотр 29.12.18.

школа, 

кот/ 900 

чел

900 0,1 13 -3, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Хасанска

я 35/10
3 26.12.18 7:12 26.12.18 8:05 0:53 26.12.18 8:05 0:53 МТЗ у

26.12.18 произведен осмотр, пр.оп. 36-36 устранен провис 

проводов (11:07)

школа/12

5ч.
125 0,1 7 -12, ветер

Прим.ЗЭ

С
10

Павло-

Федоров

ка 35/10

4 26.12.18 7:58 26.12.18 10:39 2:41 26.12.18 10:39 2:41 КУ, земля
Lвл=25,6км, Lбаза=25км. Оп. 52 заменен поврежденный 

изолятор.

3 П/З/ 

100
100 0,1 3 -18, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Малинов

о 35/10

по ф.4 в 

СП22 

откл. В 

10кВ

26.12.18 8:08 26.12.18 10:33 2:25 26.12.18 10:33 2:25 Ав. Откл. ну у

Lвл=32,9км, Lбаза=45км. РПВ усп по прибытию ОВБ.  

Произведен осмотр, пр.оп. 380-381 устранен  провис провода 

ф."В" (с выводом по неотл.заявке 11:52-13:53).

школа, 

д.сад/528

ч.

528 0,87 6 -19, ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Партизан 

35/6
11 26.12.18 9:59 26.12.18 10:15 0:16 26.12.18 10:15 0:16 МТО у

Произведен осмотр. Пр.оп.26-27 (под ВЛ) упавшее дерево 

/провода ВЛ без повреждений, следов.стореннего возд.нет/.

кот, 

насосн, 

д/с/ 1990 

чел

1990 2 20 -12, ветер

Прим.ЦЭ

С
6

Ильинка 

35/6

по ф9 

реклоузе

р

26.12.18 12:56 26.12.18 13:36 0:40 26.12.18 13:36 0:40 МТЗ у Осмотр на 28.12.18.
п/з/ 120 

чел
120 0,01 1 -19, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Барабаш 

110/35/1

0

5 26.12.18 14:48 26.12.18 15:25 0:37 26.12.18 19:46 4:58 МТЗ ну
Вкл без отпайки на п/з Овчинникова (1ТП), вкл в 19:46. 

Пр.оп.105-106 (бесхозный уч.ВЛ) снята ветка.

п/з, 

атс/370 

чел

370 0,25 6 -10, ветер

Прим.ЮЭ

С
110

АТЭЦ - 

Муравей

ка

26.12.18 15:40 26.12.18 17:13 1:33 26.12.18 22:50 7:10

АТЭЦ: 

НЗЗ 2ст, 

ИМФ- 

16,4км, 

ф.А. ПС 

Муравей

ка: ТНЗНП 

3ст.

ну ну

Обесточена ПС Муравейка (в работе Т1, Т2, вкл СВ-110, откл 

СВ-6). Осмотр ПС Муравейка- откл положение В-6 Т2 (МТЗ), 

проверка РЗА  29.12.18.  Произведен осмотр ВЛ-  пр.оп. 79-80 

дерево на проводах (береза; несанкц.спил, виновник 

скрылся). Сообщено СБ, ОВД.  /В 17:13 на ПС Муравейка вкл  

СВ 110 кВ, В-6 кВ Т1, Т2, весь потребитель запитан/.  ВЛ в 

управлении РДУ, 19:38 выведена в ремонт. В 21:01(ч/з 

5ч.21м.) работы окончены (убрано дерево, на провод ф.А 

наложили бандаж). ВЛ готова к включению. 22-50 ВЛ 

включена в работу.На ПС Муравейка АВР 6 нет. На ПС 

Муравейка прибыла бригада РЗА, сняты осцилограммы

ПС 

Муравей

ка Т1,Т2

3,4 МВт/ 

2500 чел/ 

г.Артем

2500 3,4 -10, ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Соловей 

Ключ 

35/6

6 26.12.18 16:26 26.12.18 17:33 1:07 26.12.18 17:33 1:07 Ав.откл у Обход на 29.12.18.

больн, 

насосн/2

00 чел

200 1,2 11 -10, ветер

Ам.СЭС 10

Энергия 

220/35/1

0/6

4 26.12.18 19:14 26.12.18 19:14 0:00 26.12.18 19:14 0:00 МТЗ у Обход на 28.12.18. нет 0 0 0 -26, ветер

Ам.СЭС 10

Энергия 

220/35/1

0/6

513 26.12.18 20:38 26.12.18 20:38 0:00 26.12.18 20:38 0:00 МТО у Обход на 28.12.18.

д.сад, 

дет.поли

клиника/

1000ч.

1000 0,9 8 -27, ветер



Прим.ЦЭ

С
10

Манзовка 

110/35/1

0

17 26.12.18 21:47 26.12.18 23:11 1:24 29.12.18 2:38 52:51 МТО ну

с.Орехово В 23:11 включен без ТП-7308 (РСК, вышка МТС на 

ДГ). 27.12.18 определено повреждение КЛ на расстоянии 

2680м от РС772/122/1 в сторону ТП МТС.(длина КЛ 4006м), 

/27- земляные работы, вкл 29.12.18 ,  смонтирована 

кабельная вставка 6м и две соединительные муфты.

нет/282ч. 282 0,1 6 -17, ясно

Ам.ЦЭС 10
Кирпична

я 110/10

по ф.1 

откл. РК-7
27.12.18 0:05 27.12.18 0:56 0:51 27.12.18 1:24 1:19 МТЗ ну ну

с.Чигири. В 0:56 включен до ЛР 109 (запитано 16 ТП). 

Повреждение на вед. ТП 673

скважина

/ 500ч.
500 2,6 27 -20, ветер

Ам.СЭС 35
Светлая - 

Энергия
№2 27.12.18 1:08 27.12.18 1:08 0:00 27.12.18 1:08 0:00 МТО у Осмотр без замечаний. нет 0 0 0 -26, ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Краскино 

110/35/1

0

4 27.12.18 8:30 27.12.18 10:50 2:20 27.12.18 10:50 2:20 КУ, земля
В 10:50 вкл с землей для поиска МП прибором. Оп. 79  срыв 

изолятора фС. (устранено по неотл.заявке 12:11 - 13:15)

кот, 

школа, 

д/с/560ч.

560 0,3 7

-18, 

сильный 

ветер

Ам.ЦЭС 10
Никольск

ая 35/10
13 27.12.18 7:03 27.12.18 7:50 0:47 27.12.18 7:50 0:47 МТЗ ну у Произведен осмотр.  С РТП 2006 снята сорока.

школа, 

КНС, 

д.сад/ 

1620ч.

1620 0,7 10 -20, ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Находка 

110/35/6
В-6кВ Т1 27.12.18 11:06 27.12.18 11:46 0:40 27.12.18 22:51 11:45 МТЗ

Обесточены  потребители 1,2сек. (Т2 в ремонте, доливка 

масла в РПН). Ч/з 40 мин вкл Т2, запитана  2 сш (9,5 МВт/ 

7318 чел), ч/з 1:46 запитана 1 сш 6кВ (6,5 МВт/ 3150 чел; 

присоединения 1 сш 6кВ переведены на 2 сш 6кВ). В яч. СВ-

6кВ повреждение ТТ-6кВ ф А, В,  прох.изолятора ф В; в яч. 

СР-6кВ 1сек 6кВ повреждены прох.изоляторы трех фаз (в 

сторону СВ-6).  /в 14:42 1 сш выведена в ремонт, в 22:51 

повреждения устранены, В-6 кВ Т1 включен/.   В яч.СВ6 и СР 

6 1С 1СШ продолжаются работы по монтажу ошиновки          

Т2 в ремонте. 1СШ-6кВ состоит из 1,2 секции (секции 

питаются от Т1,2 раздельно), 2СШ-6кВ (цельная) всегда в 

резерве по норм. сх..  Обесточены  потребители 1,2сек. (Т2 в 

ремонте) 1СШ-6кВ. В 11:37 Т2 вкл. на хх. В 11:46 (ч/з 40 мин) 

запитана 2 секция 1СШ-6кВ и все отходящие присоединения 

(7318 чел/9,5МВт). При включении СВ-6  был слышен хлопок, 

СВ-6 отключен вручную. Опробована 2СШ-6кВ (резервная), 

замечаний нет. Потребитель 1сек 1СШ-6кВ перефиксирован 

на 2СШ-6кВ, 12:52 все потребители запитаны. В 14:42 

выведена в ремонт 1сек 1СШ-6кВ. Выявлено: в яч. СВ-6кВ 

повреждение ТТ-6кВ ф."А,В" и проходного изолятора ф."В"; в 

яч. СР-6кВ 1сек 1СШ-6кВ повреждены проходные изоляторы 

трех фаз в сторону СВ-6.  В 22:51 повреждения устранены, В6 

Т1 включен.   В яч.СВ6 и СР 6 1С 1СШ продолжаются работы 

по монтажу ошиновки

Т2

часть 

г.Находка

, 10468 

чел

10468 16 -15, ясно

Ам.ЦЭС 10

Западная 

110/35/1

0

38 27.12.18 10:28 27.12.18 10:33 0:05 27.12.18 10:33 0:05 МТЗ ну у Осмотр без замечаний. быта нет 0 0,17 26 -18, ветер

Прим.СЭ

С
10

Богополь 

110/10
В-10кВ Т2 27.12.18 12:39 27.12.18 13:33 0:54 27.12.18 13:33 0:54 Ав.откл у

Обесточены потребители  1,2 сш-10кВ (Т1 резерв).  Осмотр:  

ф1 бл. "Ав.откл", фидер не отключался.  Вкл. без ф.1 (вкл ч/з 

1:43).

906 чел 906 0,3 20 -15, ветер

Прим.СЭ

С
10

Богополь 

110/10
1 27.12.18 12:39 27.12.18 14:22 1:43 27.12.18 14:22 1:43 Ав.откл у

Произведена регулировка привода В-10 кВ (по мех.части).  

Осмотр ВЛ без замечаний. Проверка РЗА без замечаний.

котельн. / 

117 чел
117 0,07 2 -15, ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Ивановка 

35/10
1 27.12.18 14:47 27.12.18 14:53 0:06 27.12.18 14:53 0:06 МТЗ у Осмотр на 28.12.18.

 школа, 

котельна

я-2 / 1036 

чел

1036 0,5 14 -15, ветер



Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

13 27.12.18 23:56 28.12.18 0:04 0:08 28.12.18 0:04 0:08 Ав.откл у Планируется осмотр.

кот, 

госпит, 

в/ч/ 500 

чел

500 0,5 12 -15, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

17 27.12.18 23:56 28.12.18 0:56 1:00 28.12.18 12:52 12:56 Ав.откл ну
Lвл=5,4км. Вкл без 2ТП (1РСК, 1 вед, быт). Убрана ветка в 

пр.оп.23-24 и включен полностью.

нет/ 1200 

чел
1200 0,7 7 -15, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Голубовк

а 110/6
19 28.12.18 2:12 28.12.18 3:44 1:32 28.12.18 3:44 1:32 Ав.откл у Планируется осмотр.

нет/ 330 

чел
330 1,2 8 -16, ясно

Прим.СЭ

С
10

Богополь 

110/10
1 28.12.18 4:55 28.12.18 4:55 0:00 28.12.18 4:55 0:00 Ав.откл у Планируется осмотр. нет 0 0 0 -17, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Голубовк

а 110/6
19 28.12.18 6:20 28.12.18 7:34 1:14 28.12.18 7:34 1:14 Ав.откл у Планируется осмотр.

нет/330 

чел
330 1,2 8 -16, ясно

Прим.ЗЭ

С
6

Луговая 

35/10
3 28.12.18 8:47 28.12.18 12:16 3:29 28.12.18 18:03 9:16

"земля" 

от КУ

 Вкл без 5 ТП, вкл в 12:16 с выделенным уч.(без нагрузки), 

вкл в 18:03. Оп.106  заменен поврежденный изолятор. 

ф.4 ПС 

Новосель

ское

кот, 

школа, 

насосн, 

д/с / 

1091чел

1091 0,4 11 -21, ясно

Прим.ЮЭ

С
10

Тайфун 

110/35/1

0

7 28.12.18 12:06 28.12.18 12:27 0:21 28.12.18 12:27 0:21 МТЗ нет у  Обход без замечаний.

больн, 

кот, 

школа / 

115чел

115 0,2 6 -18, ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Тайфун 

110/35/1

0

7 28.12.18 12:43 28.12.18 14:06 1:23 28.12.18 14:06 1:23 МТЗ у  Обход без замечаний.

больница

, кот, 

школа / 

115чел

115 0,2 6 -18, ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

13 28.12.18 12:42 28.12.18 13:35 0:53 30.12.18 18:15 53:33 КУ, земля

Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного 

уч.КЛ (от ПС до РП 80201) 115м от ПС Промысловка, 29.12.18 

МП не найдено, разложены пожоги 2м в обе стороны. 

30.12.18 МП найдено, смонтирована муфта, включен в 

работу

ф.11

кот, 

госпиталь 

/ 500чел

500 0,5 12 -11, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Голубовк

а 110/6
19 28.12.18 13:35 28.12.18 14:15 0:40 28.12.18 14:15 0:40 ав.откл у Обход без замечаний.

нет / 

330чел
330 1,2 8 -12, ясно

Прим.СЭ

С
10

Пластун 

110/35/1

0

5 28.12.18 13:43 28.12.18 14:04 0:21 28.12.18 14:04 0:21 МТО ну у Обход без замечаний.
больница 

/ 1350чел
1350 1,6 15 -15, ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Северная 

35/6
9 28.12.18 13:10 28.12.18 14:04 0:54 28.12.18 14:04 0:54 ав.откл нет у

Произведен обход, длинный пролет 39-40, провисание 

провода, требуется перетяжка.

школа, 

скваж / 

201чел

201 0,5 3 -12, ясно

Прим.ЮЭ

С
6

Новицкое 

110/6
8 28.12.18 14:13 28.12.18 14:32 0:19 28.12.18 14:32 0:19 ав.откл нет у

Произведен обход, на ТП-7259 заменены предохранители 

ф.А,В.

кот, 

школа, 

д/с, 

насосн / 

515чел

515 1,3 11 -18, ветер

Прим.СЭ

С
10

Богополь 

110/10
2 28.12.18 14:11 28.12.18 14:11 0:00 28.12.18 14:11 0:00 МТЗ у Обход без замечаний. нет 0 0 0 -15, ветер

Прим.СЭ

С
10

Богополь 

110/10
2 28.12.18 14:30 28.12.18 14:30 0:00 28.12.18 14:30 0:00 МТЗ у Обход без замечаний. нет 0 0 0 -15, ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Сергеевк

а 35/6
12 28.12.18 15:04 28.12.18 15:17 0:13 28.12.18 15:17 0:13 ав.откл у

Произведен обход, в пр.оп.178-181 необходима чистка 

просеки.

школа, 

скважина 

/ 410 чел

410 0,2 18 -20, ветер

Прим.СЭ

С
10

Чугуевка 

220/110/

35/10

10 28.12.18 15:27 28.12.18 15:27 0:00 28.12.18 15:27 0:00 МТЗ у Обход без замечаний. нет 0 0 0 -17, ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Горная 

110/6
6 28.12.18 16:06 28.12.18 22:00 5:54 29.12.18 1:45 9:39 КУ, земля

Lвл=8,8км, Lбаза=8км. Вкл в 17:10  без 9 ТП, вкл в 22:00 без 

4ТП (кот на ДГ, проблем не было); вкл в 1:21  без ТП 7366 

(быт)., вкл в 1:45. Повреждение вводного кабеля 6 кВ КТП 

7367. устранено

ф16

школа, 

кот/ 

1289чел

1289 2,3 16 -18, ветер



Прим.ЮЭ

С
6

Авангард 

35/6
3 28.12.18 16:47 28.12.18 17:16 0:29 28.12.18 17:16 0:29 ав.откл у Обход без замечаний.

нет / 

183чел
183 0,2 7 -20, ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

7 28.12.18 19:12 28.12.18 21:16 2:04 28.12.18 21:16 2:04 МТО у Осмотр без замечаний. (вкл после осмотра)

кнс, 

бойлерна

я / 

1400чел

1400 0,7 10 -13, ясно

Прим.СЭ

С
110

Плавзаво

д - 

Горбуша

28.12.18 19:23 28.12.18 19:23 0:00 28.12.18 20:37 1:14 НЗЗ 1ст ну у
Находилась на ХХ. Произведен обход в пр.76-96 - 

повреждений не обнаружено.
нет 0 0 0 -17, ветер

Ам.СЭС 10

Энергия 

220/35/1

0/6

16 28.12.18 20:54 28.12.18 20:54 0:00 28.12.18 20:54 0:00 МТО у Обход без замечаний. нет 0 0 0
-26, 

облачно

Ам.СЭС 10

Энергия 

220/35/1

0/6

16 28.12.18 21:05 28.12.18 21:23 0:18 28.12.18 21:23 0:18 МТО ну у Обход без замечаний.

школа, 

д/с, атс, 

скваж/ 

753 чел

753 0,3 11
-26, 

облачно

Прим.ЦЭ

С
10

Борисовк

а 35/10
В-10 Т1 28.12.18 22:11 28.12.18 23:53 1:42 28.12.18 23:53 1:42 МТЗ у

С обесточиванием потребителей 1 сш 10 кВ. Отходящие 

фидера не откл, выпавших блинк.нет. Вкл в 23:53 без ф4 

(вед. вкл в 4:51, повреждение у потребителя; произведена 

регулировка привода В-10 кВ).

больн, 

кот/1140 

чел

1140 0,4 26 -15, ветер

Прим.СЭ

С
10

Пластун 

110/35/1

0

10 29.12.18 1:38 29.12.18 3:08 1:30 29.12.18 3:08 1:30 МТО ну у Обход без замечаний.

школа, 

д/с/ 360 

чел

360 0,6 4 -16, ветер

Прим.СЭ

С
10

Ольга 

110/10
15 29.12.18 7:21 29.12.18 7:22 0:01 29.12.18 7:22 0:01 Ав.откл ну у Обход без замечаний.

школа, 

кот/ 122 

чел

122 0,2 11 -15, ветер

Прим.ЦЭ

С
6 ЛРЗ 110/6 В-6 Т2 29.12.18 7:35 29.12.18 8:30 0:55 29.12.18 8:30 0:55 МТЗ у

С обесточиванием потребителей 2 сш 6кВ.  Осмотр: 

откл.положение ф6 (вед, бл.МТО)  В 8-16  вкл В6 Т-2, в 8:30 

набрана нагрузка, кроме вед.ф6 

больн, 

д/с, 

кнс/3600 

чел

3600 6 14 -17, ясно

Прим.ЦЭ

С
110 ЛРЗ 110/6 Т2 29.12.18 8:48 29.12.18 9:18 0:30 29.12.18 14:36 5:48 МТЗ-110

При включении В-6 вед. ф.6 работа КЗ и ОД 110 Т2 

(отключалась ВЛ-110 Уссурийск-2-ЛРЗ №2 от НЗЗ-1 с усп. 

АПВ). Обесточились 2сш-6кВ, 4сш-6кВ. Ч/з 30 мин включен СВ 

6 1-2с, 3-4с, все потребители запитаны от Т1. Произведена 

регулировка КСА В-6 вед . ф.6 (в 9:25 запитан от ф.5), 

регулировка привода В-6 Т2 2С, произведена проверка МТЗ В-

6 Т2 2С без замечаний. В 14:17 включили Т2 на ХХ.В 14:36 Т2 

включен по нормальной схеме.

Т1

больн, 

д/с, 

кнс/3600 

чел

3600 7 14 -17, ясно

ЮЯ ЭС 35

Томмот - 

Алексеев

ск

29.12.18 10:22 29.12.18 10:59 0:37 29.12.18 12:08 1:46 МТЗ нет ну

Обесточены ПС ТДЭС (на ХХ), Алексеевск, Укулан, РПБ, 

Левобережная. Включено с отключенной ВЛ-35 Алексеевск-

ТДЭС. В 12:08 включена ВЛ-35 Алексеевск-ТДЭС. На ПС ТДЭС 

повреждение КЛ-6кВ от ТТ-6кВ до ТСН-1, выведен в ремонт. 

Выведено реле времени на В-35 Т1, Т2 ПС ТДЭС.

10000чел 10000 6 -30, обл

Ам.ЗЭС 10
Базовая 

35/10
13 29.12.18 10:29 29.12.18 13:18 2:49 29.12.18 13:18 2:49 МТЗ-1 ну ну

При выполнении земляных работ подрядчиком ДЭМ 

повреждена КЛ-10 кВ между ТП 78 и ТП-25 (был на ХХ), 

подсоединён резервный кабель. На ТП-89 повреждение 

муфты КЛ-10 кВ в сторону ТП-143, подсоединён резервный 

кабель. Сообщено в СБ, полицию.

больница

, д/с, 

админист

рация / 

3517чел

3517 2,5 6 -20, обл

Ам.СЭС 35

Сковород

ино - 

Невер

29.12.18 11:04 29.12.18 16:45 5:41 29.12.18 16:45 5:41
"земля" 

от КУ

Обесточено 5 ПС 35кВ: Невер, Соловьевск, Уркан, Инагли, 

Промежуточная. В пр.оп.56-57 обрыв провода экскаватором 

сторонней организации "Монтажэлектросервис". Сообщено 

в СБ, полицию. Устранено.

6364чел 6364 1 -25, обл

Прим.ЮЭ

С
10

Промысл

овка 

110/35/1

0

по ф.11 в 

РП-80202 

В-10

29.12.18 19:15 29.12.18 19:34 0:19 29.12.18 19:34 0:19 ав.откл нет у Планируется обход 11.1.19
нет / 

100чел
100 0,02 4 -7, ясно



Ам.ЦЭС 10
Дачная 

110/10
6 29.12.18 18:22 29.12.18 18:58 0:36 29.12.18 19:55 1:33 МТЗ ну ну

с.Чигири. В 18:58 запитано 27 ТП из 38 от резерва. В 19:17 все 

потребители запитаны от резерва. Повреждение головной 

КЛ-10. Включен резервный кабель.

ф.1 ПС 

Кирпична

я, ф.7 ПС 

Чигири

котельна

я, 

скор.пом

ощь / 

500чел

500 1,5 38 -20, обл

Хаб.ЦЭС 10

Корфовск

ая 

110/35/1

0

22 29.12.18 20:58 29.12.18 22:10 1:12 29.12.18 22:43 1:45 МТЗ ну

п Корфовский, п Бычиха, дачи. Включен без ТП-0069 (вед. 

горнолыжная база) и ТП-1178 (РСК, дачное общество 

"Мария").  В 22:43 включено, повреждение на вед. отп. к ТП-

0069.

нет/ 200 

чел
0 0,5 9

-14, 

облач

Хаб.СЭС 110

Ам.ТЭЦ - 

Эльбан с 

отп. на 

Падали 

30.12.18 0:57 30.12.18 0:57 0:00 30.12.18 0:57 0:00 НЗЗ 1ст у 31.12.18 произведён обход, замечаний нет. нет 0 0 0
-14, 

облач

Прим.ЮЭ

С
6

Голубовк

а 110/6
19 30.12.18 1:21 30.12.18 2:39 1:18 30.12.18 2:39 1:18 Ав.откл у Обход без замечаний.

нет / 330 

чел
330 1,2 8 -14, ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Занадвор

овка 

35/10

3 30.12.18 3:15 30.12.18 4:10 0:55 30.12.18 8:05 4:50 МТЗ ну
с.Береговое, п.Рыбачий. Вкл. без отпайки на б/о "Дубки" (1 

ТП). Убрана ветка с проводов прол. оп. 278/126-278/127.

Кот-1, нас-

1, шк-1 / 

630 чел

630 0,3 6 -13, ветер

Прим.ЦЭ

С
10

Борисовк

а 35/10
6 30.12.18 9:50 30.12.18 10:42 0:52 30.12.18 10:42 0:52 МТЗ

Отключился при кольцевании Ф-4 и Ф-6 персоналом  Усс. эл. 

сети. Повреждение в вед сетях.

котельна

я, дс / 

1200 чел

1200 0,6 8 -15, ясно

Прим.ЦЭ

С
35

Липовцы 

110/35/6

В-35 

Дружба
30.12.18 12:08 30.12.18 13:27 1:19 30.12.18 15:25 3:17

"земля" 

от КУ

Обесточены ПС Дружба, Пограничная, Б-Оренбургская. На ПС 

Липовцы отгорел шлейф ф.В  ВЧ-заградителя ВЛ-35 Липовцы-

Дружба в стор ЛР и лег на козырек. На ПС Липовцы исключен 

из схемы ВЧ-заградитель ф.В ВЛ-35 Липовцы-Дружба. В 15:25  

линия включена в работу

ПС 

110/35/1

0 Камень-

Рыболов

2905 чел 2905 9,5
-12, 

облачно

Ам.СЭС 35

Сковород

ино - 

Невер

30.12.18 17:33 30.12.18 17:58 0:25 30.12.18 17:58 0:25
"земля" 

от КУ

Обесточено 5 ПС 35кВ: Невер, Соловьевск, Уркан, Инагли, 

Промежуточная. В пр.оп.56-57 касание провода 

экскаватором сторонней организации 

"Монтажэлектросервис", без повреждений. Сообщено в СБ, 

полицию. 

6364чел 6364 1 -25, обл

Прим.ЮЭ

С
6

Штыково 

110/6
27 30.12.18 19:51 30.12.18 20:53 1:02 31.12.18 11:54 16:03 МТЗ

Включен в 20:53 без ЗТП-5038 (1 30кв дом). На оп.10 обрыв 2-

х проводов, устранено. В ЗТП-5038 отключчен Т-2, 

повреждение кабеля 0,4 кВ от Т-2 до шин 0,4 кВ.  Устранено, 

все включено в 11:54 

школа, 

котельна

я / 400 

чел

400 1,1 7 -11, ветер

Прим.ЮЭ

С
6

Авангард 

35/6
7 31.12.18 9:48 31.12.18 12:42 2:54 31.12.18 14:07 4:19

"земля" 

от КУ

Повреждение изоляторов двух фаз оп.12. Устранено, схема 

восстановлена

ф.18 

Авангард

 нет/ 610 

чел
610 0,2 3 -18, ветер

Прим.ЮЭ

С
10

Занадвор

овка 

35/10

3 31.12.18 14:24 31.12.18 14:54 0:30 31.12.18 14:54 0:30 МТЗ у Обход без замечаний.

кот, шк, 

нас / 631 

чел

631 0,3 5 -8, ясно

Прим.ЗЭ

С
10

Вишневк

а 35/10
7 31.12.18 15:24 31.12.18 15:25 0:01 31.12.18 15:25 0:01 МТЗ ну у Причина ниже.

нет / 119 

чел
119 0,06 4 -11, пасм.

Прим.ЗЭ

С
10

Вишневк

а 35/10
7 31.12.18 15:30 31.12.18 18:44 3:14 31.12.18 18:44 3:14 МТЗ ну ну

Включен без отп на КТП-Пионерлагерь. Оп.4 разрушены 

изоляторы ф.А,С. Произведена замена. Повреждение на 

вед.уч-ке

нет / 119 

чел
119 0,06 4 -11, пасм.
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