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Объект Оборудование Учтен
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ремонта. 

Время 
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Время 
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Вид 
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Аварий

ная 

Содержание работ Состояние 

оборудования по 

Условия 

производства работ

Заземление Прочие примечания Группа Состояние 

заявки
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ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 04.10.21 08.10.21 4 дн 

9 ч

04.10.21 08.10.21 4 дн 9 

ч

ВПр 04:00 Отключить для работ на ПС 110 кВ ГВФ с отключением Нет В С-46 

ГВФ

Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) Нет 11.10.21 15.10.21 4 дн 

9 ч

11.10.21 13.10.21 2 дн 9 

ч

ВПр 04:00 Отключить для работ на ПС 110 кВ ГВФ с отключением Нет В С-45 

ГВФ

Измененн

ая
ПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 13.10.21 20.10.21 7 дн 

9 ч

14.10.21 21.10.21 7 дн 9 

ч

КР 05:00 Демонтаж и монтаж ОШР 110 В 110 С-15 на новый разъединитель с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Измененн

ая
ПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) Нет 21.10.21 28.10.21 7 дн 

9 ч

22.10.21 29.10.21 7 дн 9 

ч

КР 05:00 Демонтаж и монтаж ОШР 110 В С-16 на новый разъединитель с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Измененн

ая
ПС 110 кВ Красицкая ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29) Да, 

срок 

11.10.21 15.10.21 4 дн 

11 ч

25.10.21 29.10.21 4 дн 11 

ч

ТР 04:00 Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ ШР-

110 С-29,РРП-110 1С

с отключением Нет 1с 

Красицкая

Измененн

ая
ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) Нет 04.10.21 08.10.21 4 дн 

9 ч

11.10.21 15.10.21 4 дн 9 

ч

ВПр 04:00 Отключить для проведения работ на ПС 110 кВ Гродеково с отключением Нет С-25 

Гродековр

Отказанна

я
ПС 110 кВ Красицкая ВЛ 110 кВ Красицкая – Вяземская (С-28) Да 18.10.21 22.10.21 4 дн 

11 ч

18.10.21 22.10.21 4 дн 11 

ч

ТР 04:00 Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ ШР-

110 С-28, РРП-110 2С

с отключением Нет 2с 

Красицкая

Отказанна

я
ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Нет 20.09.21 01.10.21 11 дн 

9 ч

20.10.21 20.10.21 1 дн ТР 02:00 Соединение шлейфов. с отключением под наведенным 

напряжением

Да С-7,8 

одновреме

Измененн

ая, 
ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Да, 

срок 

20.09.21 01.10.21 11 дн 

9 ч

20.09.21 01.10.21 11 дн 

16 ч

ТР 02:00 Обрезка деревьев и расчистка просек от ДКР с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененн

ая, 
ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Нет 20.09.21 01.10.21 11 дн 

9 ч

14.10.21 14.10.21 1 дн ТР 02:00 Разрезание шлейфов для обеспечения работ по замене фарфоровой 

подвесной изоляции на Хабаровской ТЭЦ-1.

с отключением под наведенным 

напряжением

Да С-7,8 

одновреме

Измененн

ая, 
Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Нет 25.10.21 29.10.21 5 дн 14.10.21 20.10.21 7 дн ТР 08:00 Вывод в ремонт участка КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №1 с 

отпайками (C-7) для замены фарфоровой подвесной изоляции на 

с отключением под наведенным 

напряжением

Да С одновременным 

отключением КВЛ 

С-7,8 

одновреме

Измененн

ая
ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Нет 20.09.21 01.10.21 11 дн 

9 ч

14.10.21 20.10.21 7 дн ЗРР 02:00 Включение в работу участка ВЛ от ПС 220 кВ РЦ для обеспечения 

работ по замене фарфоровой подвесной изоляции на Хабаровской 

без отключения Не в транзите Не задано С-7,8 

одновреме

Измененн

ая, 
Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Нет 18.10.21 22.10.21 5 дн 14.10.21 20.10.21 7 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания проходных вводов и конденсаторов 

связи.  

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененн

ая
Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Нет 25.10.21 29.10.21 5 дн 14.10.21 20.10.21 7 дн ТР 08:00 Замена фарфоровой подвесной изоляции на стеклянную (участок от 

стены ЗРУ-110кВ до линейного портала). 

с отключением под наведенным 

напряжением

Да С одновременным 

отключением КВЛ 

С-7,8 

одновреме

Измененн

ая
ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Да, 

срок 

18.10.21 18.10.21 9 ч 14.10.21 14.10.21 9 ч БВР 02:00 Ручная расчистка от ДКР с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Измененн

ая
ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Да, 

срок 

18.10.21 29.10.21 11 дн 

9 ч

14.10.21 20.10.21 6 дн БВР 02:00 Обрезка деревьев и расчистка просек от ДКР с отключением под наведенным 

напряжением

Нет С включением в 

работу на время 

Измененн

ая, 
ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Нет 18.10.21 29.10.21 11 дн 

9 ч

14.10.21 20.10.21 6 дн БВР 02:00 Обрезка деревьев и расчистка просек от ДКР с отключением под наведенным 

напряжением

Нет С включением в 

работу на время 

Измененн

ая, 
СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Нет 25.10.21 27.10.21 3 дн 25.10.21 27.10.21 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-102, ВЧЗ 110 С-102 на ПС 110 кВ КСК с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино I цепь Да 12.10.21 13.10.21 2 дн 12.10.21 13.10.21 2 дн ВПр 08:00 Отключение 1С 110 кВ для выполнения следующих работ:  Монтаж 

и подключение новой точки присоединения - яч.110 кВ ПС 220 кВ 

с отключением с включением на 

ночь

Да Ванино1С 

110 дог

Исходная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино II цепь Да 14.10.21 15.10.21 2 дн 14.10.21 15.10.21 2 дн ВПр 08:00 Отключение 2С 110 кВ для выполнения следующих работ:  Монтаж 

и подключение новой точки присоединения - яч.110 кВ ПС 220 кВ 

с отключением с включением на 

ночь

Да Ванино 2С 

110 дог

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Нет 28.10.21 29.10.21 2 дн 28.10.21 29.10.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-97, ВЧЗ 110 С-97 на ПС 110 кВ КСК с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф) Да 05.10.21 06.10.21 2 дн 05.10.21 06.10.21 2 дн ВПр 08:00 Отключение 1С 35 кВ для выполнения следующих работ:  Монтаж и 

подключение новой точки присоединения - яч.35 кВ ПС 220 кВ 

с отключением с включением на 

ночь

Да Ван 1С 35 Исходная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Да 05.10.21 06.10.21 2 дн 05.10.21 06.10.21 2 дн ВПр 08:00 Отключение 1С 35 кВ для выполнения следующих работ:  Монтаж и 

подключение новой точки присоединения - яч.35 кВ ПС 220 кВ 

с отключением с включением на 

ночь

Да Ван 1С 35 Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Нет 06.10.21 06.10.21 1 дн 06.10.21 06.10.21 1 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-74, ВЧЗ 110 С-74 на ПС 110 кВ Пивань с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) Нет 11.10.21 13.10.21 2 дн 

12 ч

11.10.21 13.10.21 2 дн 12 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт В 110 С-117, ВЧЗ 110 С-117, КС 110 С-117 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) Нет 13.10.21 15.10.21 2 дн 

11 ч

13.10.21 15.10.21 2 дн 11 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт В 110 С-118, ВЧЗ 110 С-118, КС 110 С-118. с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) Нет 25.10.21 26.10.21 2 дн 25.10.21 26.10.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ВЧЗ 110 С-93, КС 110 С-93 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) Нет 12.10.21 13.10.21 2 дн 14.10.21 15.10.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ТН 110 С-99 с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Измененн

ая
ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Нет 07.10.21 08.10.21 2 дн 07.10.21 08.10.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ВЧЗ 110 С-76, КС 110 С-76 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Да 05.10.21 06.10.21 2 дн 05.10.21 06.10.21 2 дн ЗРР 00:20 ТО УРЗА в объеме опробования АВР с отключением Не задано С отключением 3Т, 

СМВ-35, ВЛ 35 кВ 

Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Да 05.10.21 06.10.21 2 дн 05.10.21 06.10.21 2 дн ВПр 08:00 Монтаж и подключение новой точки присоединения - яч.35 кВ ПС 

220 кВ Ванино (для резерва Т-14Ф мощностью 2,0 МВт), согласно 

с отключением с включением на 

ночь

Не задано С отключением 3Т, 

СМВ-35, ВЛ 35 кВ 

Ван 1С 35 Исходная

ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 12.10.21 13.10.21 2 дн 05.10.21 06.10.21 2 дн ВПр 08:00 Отключение 1С 35 кВ для подключение яч.35 кВ ПС 220 кВ Ванино 

(для резерва Т-14Ф мощностью 2,0 МВт), согласно Договору с  ОАО 

с отключением с включением на 

ночь

Не задано Измененн

ая, ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Да 05.10.21 06.10.21 2 дн 05.10.21 06.10.21 2 дн ВПр 08:00 Отключение 1С 35 кВ для выполнения следующих работ:  Монтаж и 

подключение новой точки присоединения - яч.35 кВ ПС 220 кВ 

с отключением с включением на 

ночь

Не задано Ван 1С 35 Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1С 110 кВ Да 12.10.21 13.10.21 2 дн 12.10.21 13.10.21 2 дн ВПр 08:00 Отключение 1С 110 кВ для выполнения следующих работ:  Монтаж 

и подключение новой точки присоединения - яч.110 кВ ПС 220 кВ 

с отключением с включением на 

ночь

Не задано С переводом 1АТ 

под ОВ. С 

Ванино1С 

110 дог

Исходная

ПС 220 кВ Ванино 3Т Да 12.10.21 13.10.21 2 дн 12.10.21 13.10.21 2 дн ВПр 08:00 Отключение 1С 110 кВ для выполнения следующих работ:  Монтаж 

и подключение новой точки присоединения - яч.110 кВ ПС 220 кВ 

с отключением с включением на 

ночь

Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 2С 110 кВ Да 14.10.21 15.10.21 2 дн 14.10.21 15.10.21 2 дн ВПр 08:00 Отключение 2С 110 кВ для выполнения следующих работ:  Монтаж 

и подключение новой точки присоединения - яч.110 кВ ПС 220 кВ 

с отключением с включением на 

ночь

Не задано С отключением 4Т.  

С переводом 2АТ 

Ванино 2С 

110 дог

Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Да 14.10.21 15.10.21 2 дн 14.10.21 15.10.21 2 дн ВПр 08:00 Отключение 2С 110 кВ для выполнения следующих работ:  Монтаж 

и подключение новой точки присоединения - яч.110 кВ ПС 220 кВ 

с отключением с включением на 

ночь

Не задано Ванино 2С 

110 дог

Исходная

ПС 220 кВ Селихино 1АТ Нет 04.10.21 15.10.21 12 дн 01.10.21 13.10.21 13 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 1АТ с отключением Не задано 1АТ 

Селихино

Измененн

аяПС 110 кВ Ц В 110 1Т Нет 18.10.21 19.10.21 1 дн 

10 ч

13.10.21 14.10.21 1 дн 10 

ч

ТР 03:00 отбор проб масла, опробование привода выключателя с отключением Не задано Ц Измененн

аяПС 110 кВ Ц В 110 2Т Нет 21.10.21 22.10.21 1 дн 

10 ч

15.10.21 16.10.21 1 дн 10 

ч

ТР 03:00 отбор проб масла, опробование привода выключателя, замена масла 

в гидрозатворах 

с отключением Не задано Измененн

аяПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да, 

срок 

04.10.21 08.10.21 4 дн 

9 ч

11.10.21 15.10.21 4 дн 9 

ч

ВКЛ 04:00 Работы на 2с ПС 110 кВ Гродеково с отключением ВЛ 110 кВ 

Корфовская - Гродеково (С-25)

Не задано С-25 

Гродековр

Отказанна

яПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да 18.10.21 22.10.21 5 дн 18.10.21 22.10.21 5 дн ВКЛ 04:00 Включить, для работ на ПС 110 кВ Красицкая Не задано Красицкая Отказанна

яПС 110 кВ НПЗ ОСШ 110 Нет 01.10.21 31.10.21 30 дн 

9 ч

01.10.21 31.10.21 30 дн 9 

ч

КР 05:00 Демонтаж, монтаж ШР 110 присоединений на новый разъединитель с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ОВ 110 Нет 05.10.21 12.10.21 7 дн 

9 ч

06.10.21 13.10.21 7 дн 9 

ч

КР 05:00 Демонтаж и монтаж ШР 110 ОВ на новый разъединитель с отключением Не задано Измененн

аяПС 110 кВ НПЗ ТН 110 2СШ Нет 29.10.21 31.10.21 2 дн 

9 ч

29.10.21 31.10.21 2 дн 9 

ч

КР 05:00 Демонтаж и монтаж ОШР 110 ТН 2СШ на новый разъединитель с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Красицкая 2с 110 Да 18.10.21 22.10.21 4 дн 

9 ч

18.10.21 22.10.21 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ ШР-

110 С-28, РРП-110 2С

с отключением Не задано 2с 

Красицкая

Отказанна

яПС 110 кВ Красицкая РП 110 Нет 11.10.21 22.10.21 11 дн 

11 ч

18.10.21 22.10.21 4 дн ТР 04:00 Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителя 110 кВ РРП-

110 1С

с отключением Не задано 2с 

Красицкая

Отказанна

я, ПС 110 кВ Красицкая 1с 110 Да, 

срок 

11.10.21 15.10.21 4 дн 

11 ч

25.10.21 29.10.21 4 дн 11 

ч

ТР 04:00 Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ ШР-

110 С-29, РРП-110 1С

с отключением Не задано 1с 

Красицкая

Измененн

аяПС 110 кВ Красицкая РП 110 Да, 

срок 

11.10.21 22.10.21 11 дн 

11 ч

25.10.21 29.10.21 4 дн ТР 04:00 Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителя 110 кВ РРП-

110 1С

с отключением Не задано 1с 

Красицкая

Измененн

ая, ПС 110 кВ Картель В 110 С-74 Нет 06.10.21 06.10.21 1 дн 06.10.21 06.10.21 1 дн ТР 03:00 Испытание повышенным напряжением В 110 С-74 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ 110 Нет 01.10.21 01.10.21 1 дн 01.10.21 01.10.21 1 дн ТР 03:00 Текущий ремонт ТН 110 ОСШ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К 1СШ 110 Нет 04.10.21 15.10.21 12 дн 04.10.21 15.10.21 12 дн ТР 06:00 Текущий ремонт всех присоединений 1СШ 110 с отключением Не задано с переводом 

присоединением на 

Исходная

ПС 110 кВ К 1ТН 110 Нет 04.10.21 15.10.21 12 дн 04.10.21 15.10.21 12 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 1ТН 110 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-119 Нет 04.10.21 06.10.21 3 дн 04.10.21 06.10.21 3 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-119 с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ШСВ 110 Нет 04.10.21 15.10.21 12 дн 04.10.21 15.10.21 12 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШСВ 110 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-76 Нет 07.10.21 08.10.21 2 дн 07.10.21 08.10.21 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-76 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-117 Нет 11.10.21 13.10.21 2 дн 

12 ч

11.10.21 13.10.21 2 дн 12 

ч

ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-117, 1ШР 110 С-117 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-118 Нет 13.10.21 15.10.21 2 дн 

11 ч

13.10.21 15.10.21 2 дн 11 

ч

ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-118, 1ШР 110 С-118 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-120 Нет 18.10.21 19.10.21 2 дн 18.10.21 19.10.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт В 110 С-120 с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ К 2ТН 110 Нет 19.10.21 20.10.21 2 дн 19.10.21 20.10.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ТН 110 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ОВ 110 Нет 21.10.21 22.10.21 2 дн 21.10.21 22.10.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ОВ 110 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-74 Нет 25.10.21 29.10.21 5 дн 25.10.21 29.10.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт В 110 С-74, смена уставок УРЗА с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-93 Нет 25.10.21 26.10.21 2 дн 25.10.21 26.10.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт В 110 С-93 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Гродеково 2с 110 Да, 

срок 

04.10.21 08.10.21 4 дн 

9 ч

11.10.21 15.10.21 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Ремонт разъединителей ШР 110 2Т, СР 110 2с с отключением Не задано с отключением ВЛ 

110 кВ Корфовская - 

С-25 

Гродековр

Отказанна

яПС 110 кВ Гродеково СВ 110 Да, 

срок 

04.10.21 08.10.21 4 дн 

9 ч

11.10.21 15.10.21 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Ремонт разъединителя СР 110 2с с отключением Не задано С-25 

Гродековр

Отказанна

я

Приложение 1 к письму

Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ

от_____________ № ______________

Выписка из сводного графика ремонта 

ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на октябрь 2021г.
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Объект Оборудование Учтен

ная в 

Заявленно

е время. 

Заявленно

е время. 

Заявл

енное 

Время 

ремонта. 

Время 

ремонта. 

Время 

ремонт

Вид 

ремо

Аварий

ная 

Содержание работ Состояние 

оборудования по 

Условия 

производства работ

Заземление Прочие примечания Группа Состояние 

заявки
Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Октябрь 2021

ПС 110 кВ ГВФ 1c 110 Да 04.10.21 08.10.21 4 дн 

9 ч

04.10.21 08.10.21 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей ШР 110 С-

46, ШР 110 ТН 1с

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ ГВФ В 110 С-46 Да 04.10.21 08.10.21 4 дн 

9 ч

04.10.21 08.10.21 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителя ШР 110 С-46 с отключением Не задано С отключением ВЛ 

110 кВ ГВФ-РЦ (С-

В С-46 

ГВФ

Исходная

ПС 110 кВ ГВФ В 110 С-46 Да 04.10.21 08.10.21 4 дн 

9 ч

04.10.21 08.10.21 4 дн 9 

ч

ТР 02:00 Ремонт выключателя В 110 С-46 ГВФ с отключением Не задано С отключением ВЛ 

110 кВ ГВФ-РЦ (С-

В С-46 

ГВФ

Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ТН 110 1c Да 04.10.21 08.10.21 4 дн 

9 ч

04.10.21 08.10.21 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Ремонт раъединителей и замена опорно-стержневых изоляторов 

разъединителя ШР 110 ТН 1с

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ ГВФ 2c 110 Да, 

срок 

11.10.21 15.10.21 4 дн 

9 ч

11.10.21 13.10.21 2 дн 9 

ч

ТР 04:00 Ремонт раъединителей и замена опорно-стержневых изоляторов 

разъединителей ШР 110 С-45, СР110 2с 

с отключением Не задано Измененн

аяПС 110 кВ ГВФ В 110 С-45 Да, 

срок 

11.10.21 15.10.21 4 дн 

9 ч

11.10.21 13.10.21 2 дн 9 

ч

ТР 04:00 Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителя ШР 110 С-45 с отключением Не задано С отключением ВЛ 

110 кВ Хабаровская 

В С-45 

ГВФ

Измененн

аяПС 110 кВ ГВФ СВ 110 Да, 

срок 

11.10.21 15.10.21 4 дн 

9 ч

11.10.21 13.10.21 2 дн 9 

ч

ТР 04:00 Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителя СР 110 2с с отключением Не задано Измененн

аяХабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 11.10.21 15.10.21 5 дн 11.10.21 15.10.21 5 дн ЗРР 06:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 №1 с 

отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117), Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – 

с отключением Не задано МДП в КС "Выдача 

мощности 

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 13.10.21 15.10.21 3 дн 13.10.21 15.10.21 3 дн ЗРР 04:00 Работы на ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на 

ПС ГПП-5 (С-118)

с отключением Не задано Снижение объема 

ОН от «ОНХ1», 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Нет 25.10.21 29.10.21 5 дн 25.10.21 29.10.21 5 дн ЗРР 04:00 Работы на ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС 

Дормидонтовка (С-29)

с отключением Не задано 1с 

Красицкая

Исходная

Д.В. МалановНачальник Службы электрических режимов

Сухорукова Екатерина Александровна

(4212)38-05-44; 33-44.


