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ПС 220 кВ Восток ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Восток Да, 

срок 

28.03.22 08.04.22 12 дн 28.03.22 08.04.22 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ВЧЗ, ТО УРЗА с отключением под наведенным 

напряжением

Да Потерь ПА нет. В работе УПАСК 

транзита 220 кВ Хабаровская 

ХТЭЦ3 - Восток Исходная

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ (Л-221) Нет 28.03.22 29.03.22 2 дн 14.03.22 15.03.22 2 дн ОхН 04:00 Одностороннее отключение ВЛ 220 кВ 

Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ (Л-221) со стороны 

без отключения Не в транзите Не задано Потерь ПА нет. Л-221 Измененн

аяСП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) Да 01.03.22 30.06.22 122 

дн 

01.03.22 30.06.22 122 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Да 01.03.22 30.06.22 122 

дн 

01.03.22 30.06.22 122 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Да 01.02.22 30.12.22 333 

дн 

01.02.22 30.12.22 333 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98) Да 01.02.22 30.12.22 333 

дн 

01.02.22 30.12.22 333 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 01.02.22 30.12.22 333 

дн 

01.02.22 30.12.22 333 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь Исходная

ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Да 14.03.22 31.03.22 18 дн 14.03.22 31.03.22 18 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой 

на ПС НПЗ-2 (С-15), при выполнении ручной 

без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с 

отпайками (С-5)

Да 28.03.22 28.03.22 1 дн 28.03.22 28.03.22 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с 

отпайками (С-6)

Да 28.03.22 28.03.22 1 дн 28.03.22 28.03.22 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Да 29.03.22 29.03.22 1 дн 29.03.22 29.03.22 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Да 29.03.22 29.03.22 1 дн 29.03.22 29.03.22 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1) Да 01.03.22 01.03.22 1 дн 01.03.22 01.03.22 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1) Да, 

срок 

01.03.22 09.03.22 9 дн 01.03.22 09.03.22 8 дн 12 

ч

БВР 01:00 Вырубка угрожающих деревьев, обрезка крон 

деревьев

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Установка заземления на рабочем 

месте не требуется.  Без потери 

Измененн

аяХабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2) Да 09.03.22 09.03.22 1 дн 09.03.22 09.03.22 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2) Да, 

срок 

09.03.22 16.03.22 8 дн 09.03.22 16.03.22 7 дн 11 

ч

БВР 01:00 Вырубка угрожающих деревьев и обрезка крон 

деревьев

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененн

аяПС 110 кВ Гродеково ВЛ 110 кВ Гродеково – Хор (С-27) Нет 28.03.22 31.03.22 4 дн 28.03.22 31.03.22 4 дн ОхН 04:00 Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ 

Гродеково – Хор (С-27)), для работ на 1с 110

без отключения Не в транзите Не задано Гродеково 1с Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 14.03.22 23.03.22 10 дн 14.03.22 23.03.22 10 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 4Т с отключением Не задано 4Т Исходная

ПС 220 кВ Хехцир 2АТ Нет 24.03.22 25.03.22 2 дн 24.03.22 25.03.22 2 дн ТР 04:00 Высоковольтные испытания вводов 2АТ. с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Гродеково 1с 110 Да 28.03.22 31.03.22 4 дн 28.03.22 31.03.22 4 дн ТР 04:00 Текущий ремонт СР 110 1с с отключением Не задано Гродеково 1с Исходная

ПС 110 кВ Гродеково СВ 110 Да 28.03.22 31.03.22 4 дн 28.03.22 31.03.22 4 дн ТР 04:00 Текущий ремонт СР 110 1с с отключением Не задано Гродеково 1с Исходная

ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-23 Да, 

срок 

01.03.22 05.03.22 4 дн 

9 ч

01.03.22 05.03.22 4 дн 9 

ч

ВПр 04:00 Отключить для работ на АУВ В 110 С-23 

(АУВ, ТАПВ).

с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ОВ 110 Да 14.03.22 18.03.22 4 дн 

9 ч

14.03.22 18.03.22 4 дн 9 

ч

ВПр 04:00 Отключить для работ на КСЗ ОВ-110 (ДЗ, 

ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) и АУВ ОВ-110 (АУВ, 

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ОСШ 110 Да 14.03.22 18.03.22 4 дн 

9 ч

14.03.22 18.03.22 4 дн 9 

ч

ВПр 04:00 Отключить для работ ОВ 110 . с отключением Не задано Отказанна

яПС 110 кВ Корфовская В 110 С-25 Да 21.03.22 25.03.22 4 дн 

9 ч

21.03.22 25.03.22 4 дн 9 

ч

ВПр 04:00 Отключить для проверки АУВ В 110 С-25 

(АУВ, ТАПВ)

с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да 28.03.22 31.03.22 4 дн 28.03.22 31.03.22 4 дн ВКЛ 04:00 Включить для работ на ПС 110 кВ Гродеково с отключением Не задано Гродеково 1с Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – 

Корфовская

Да 28.03.22 31.03.22 4 дн 28.03.22 31.03.22 4 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Гродеково – Хор 

(С-27). С включением В 110 С-29 на ПС 110 

без отключения Не задано Уменьшение потребление зоны 

Хабаровской ТЭЦ-1 на 8 МВт.

Исходная

А.В. Петрова

Март 2022

Приложение 1 

к письму Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ

от_____________ № ______________

Выписка из сводного графика ремонта 

ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на март 2022г.

Заместитель начальника Службы электрических режимов

Сухорукова Екатерина Александровна

(4212)38-05-44; 33-44.


