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Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир 2 I цепь с отпайкой на ПС Князе-Волконка (Л-223) Нет 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ТР 08:00 Проверка элементов ВЧ тракта. Проверка ШОН. с отключением под наведенным 

напряжением

Да Потерь ПА нет. В 

работе УПАСК ВЧ 

ВЛ 220 кВ 

Исходная

ЦУС Хабаровского ПМЭС ВЛ 220 кВ Хабаровская – НПС-32 Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 23.05.22 27.05.22 5 дн КР 08:00 Установка спиральных соединителей ШС вместо плашечных зажимов на шлейфах. с отключением под наведенным 

напряжением

Да Потерь ПА нет. В 

работе УПАСК ВЧ, 

Измененная нпс-32

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино Да, 

срок 

16.05.22 27.05.22 12 дн 16.05.22 27.05.22 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР-Л-262. Текущий ремонт ВЧЗ-Л-262. Техническое обслуживание 

УРЗА

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная 262

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29) Да 04.05.22 15.05.22 11 дн 9 ч 04.05.22 15.05.22 11 дн 9 

ч

ЗРР 00:20 Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29), для 

механизированной расчистки от ДКР 

без отключения Не 

задано

С вводом АПВ на 

ночь.

Исходная

ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) Нет 10.05.22 30.05.22 20 дн 9 ч 10.05.22 30.05.22 20 дн 9 

ч

ТР 02:00 Вырубка угрожающих и подрезка крон деревьев. с отключением под наведенным 

напряжением

Да Перенос с апреля 

2022 года по 

Исходная

ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) Да 10.05.22 10.06.22 32 дн 10.05.22 10.06.22 32 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для механизированной и ручной расчистки просеки от ДКР. без отключения Не 

задано

С вводом АПВ на 

ночь.

Исходная

ПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 23.05.22 27.05.22 5 дн 04.05.22 06.05.22 3 дн ТР 04:00 Испытание линейных вводов с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененная

ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) Да, 

срок 

11.05.22 13.05.22 3 дн 11.05.22 13.05.22 3 дн КР 1 Капитальный ремонт ЛР-110 С-13, ШР-110 С-13 ОСШ. Текущий ремонт ВЧЗ. с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная С-13

ПС 110 кВ Бикин ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ВПр 04:00 Ремонт разъединителя ШР 110 Приморская ГРЭС - Бикин 1с с отключением Нет Исходная Бикин 1с

ПС 110 кВ Лермонтовка ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) Нет 23.05.22 27.05.22 5 дн 04.05.22 06.05.22 3 дн ВПр 04:00 Профвосстановление КСЗ. с отключением Нет Измененная

ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) Да, 

срок 

16.05.22 20.05.22 5 дн 23.05.22 27.05.22 5 дн КР 1 Капитальный ремонт ЛР-110 С-23, ШР-110 С-23 ОСШ. Текущий ремонт ВЧЗ. с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененная С-23

ПС 110 кВ Гродеково ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) Нет 11.05.22 12.05.22 2 дн 11.05.22 12.05.22 2 дн ВПр 08:00 Вывод в ремонт ТН 110 2с ф.А,В,С. с отключением Нет Исходная С-25

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Да 01.02.22 30.12.22 333 дн 01.02.22 30.12.22 333 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не 

задано

С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 01.02.22 30.12.22 333 дн 01.02.22 30.12.22 333 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не 

задано

С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98) Да 01.02.22 30.12.22 333 дн 01.02.22 30.12.22 333 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не 

задано

С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) Да 01.03.22 30.06.22 122 дн 01.03.22 30.06.22 122 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки без отключения Не 

задано

С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Да 01.03.22 30.06.22 122 дн 01.03.22 30.06.22 122 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки без отключения Не 

задано

С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино II цепь Нет 06.05.22 06.05.22 1 дн 05.05.22 05.05.22 1 дн ВПр 03:00 Выполнение монтажных работ по подключению гибкой ошиновки ОРУ 110 кВ.Работа 

подрядной организации ООО "ЭРК"

с отключением Нет Измененная 2С 110 

ВаниноПС 220 кВ Ванино ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино I цепь Нет 05.05.22 05.05.22 1 дн 06.05.22 06.05.22 1 дн ВПр 03:00 Выполнение монтажных работ по подключению гибкой ошиновки ОРУ 110 кВ.Работа 

подрядной организации ООО "ЭРК"

с отключением Нет Измененная 1С 110 

ВаниноПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-99, ТН 110 С-99. с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная 1с 110 

КартельПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ОхН 04:00 Одностороннее отключение ВЛ для профконтроля УРЗА В 110 С-99 со стороны ПС 110 

кВ Картель

без отключения Не в транзите Не 

задано

Исходная 1с 110 

КартельПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да 23.05.22 27.05.22 5 дн 23.05.22 27.05.22 5 дн ЗРР 04:00 Техническое обслуживание УРЗА в объеме профконтроля В 110 С-74,  текущий ремонт В 

110 С-74.

без отключения Не в транзите Не 

задано

Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да, 

срок 

25.05.22 25.05.22 1 дн 25.05.22 25.05.22 1 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ТН 110 С-74. с отключением Нет Исходная 2с 110 

КартельПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Да, 

срок 

25.05.22 27.05.22 3 дн 25.05.22 27.05.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-121. с отключением Нет Исходная 2с 110 

КартельПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Нет 30.05.22 03.06.22 5 дн 30.05.22 03.06.22 5 дн ОхН 04:00 Одностороннее отключение ВЛ для профвосстановления УРЗА В 110 С-121. без отключения Не в транзите Не 

задано

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Да 23.05.22 27.05.22 5 дн 23.05.22 27.05.22 5 дн ТР 04:00 Комплекс профилактических эксплуатационных работ. с отключением Да Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) Да 10.05.22 11.05.22 2 дн 10.05.22 11.05.22 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-75. с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Да 12.05.22 13.05.22 2 дн 12.05.22 13.05.22 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-76 с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) Да 23.05.22 27.05.22 5 дн 23.05.22 27.05.22 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-84, горизонтальных вводов.  Проверка РЗА КСЗ, ВЧБ и АУВ в 

обьеме Опробования

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная С-84 

июньКомсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) Да 23.05.22 24.05.22 2 дн 23.05.22 24.05.22 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-84 с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная С-84 май

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Да, 

срок 

16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ВПр 00:20 Текущий ремонт ЛР С-83, горизонтальных вводов. Проверка РЗА КСЗ в объеме"К", ВЧБ и 

АУВ в обьеме "О" 

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная, 

разбитая

С-83 май

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ТР 04:00 Измерение горизонтальных вводов, конденсатора связи, ШОН. с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Да 16.05.22 18.05.22 3 дн 16.05.22 18.05.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-83 с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная С-83 май

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 24.05.22 24.05.22 1 дн 05.05.22 05.05.22 1 дн ЗРР 01:00 Заявленный режим работы 4Т 110/10 на время слива конденсата с МВ-35 4Т без отключения Не в транзите Не 

задано

Измененная 2С 110 

ВаниноПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 06.05.22 06.05.22 1 дн 05.05.22 05.05.22 1 дн ВПр 03:00 Заявленный режим работы 4Т 35/10 на время выполнения монтажных работ по 

подключению гибкой ошиновки ОРУ 110 кВ.Работа подрядной организации ООО "ЭРК" 

с отключением Не 

задано

Измененная 2С 110 

ВаниноПС 220 кВ Ванино 2С 110 кВ Нет 06.05.22 06.05.22 1 дн 05.05.22 05.05.22 1 дн ТР 03:00 Выполнение монтажных работ по подключению гибкой ошиновки в ячейке 19 ОРУ 110 

кВ. Работа подрядной организации ООО "ЭРК"

с отключением Не 

задано

С отключением ВЛ 

110 кВ 

Измененная 2С 110 

ВаниноПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 05.05.22 05.05.22 1 дн 06.05.22 06.05.22 1 дн ЗРР 03:00 Заявленный режим работы 3Т 35/10 на время выполнения монтажных работ по 

подключению гибкой ошиновки ОРУ 110 кВ.Работа подрядной организации ООО "ЭРК" 

без отключения Не в транзите Не 

задано

Измененная 1С 110 

ВаниноПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 17.05.22 17.05.22 1 дн 06.05.22 06.05.22 1 дн ЗРР 01:00 Заявленный режим работы 3Т 110/10 на время слива конденсата с МВ-35 3Т без отключения Не в транзите Не 

задано

Измененная 1С 110 

ВаниноПС 220 кВ Ванино 1С 110 кВ Нет 05.05.22 05.05.22 1 дн 06.05.22 06.05.22 1 дн ТР 03:00 Выполнение монтажных работ по подключению гибкой ошиновки в ячейке 18 ОРУ 110 

кВ. Работа подрядной организации ООО "ЭРК"

с отключением Не 

задано

С отключением ВЛ 

110 кВ 

Измененная 1С 110 

ВаниноПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 12.05.22 12.05.22 1 дн 16.05.22 16.05.22 1 дн ВПр 00:20 Слив конденсата с отключением Не 

задано

Измененная

ПС 220 кВ Старт МВ-С-97 Да, 

срок 

11.05.22 31.05.22 21 дн 11.05.22 31.05.22 21 дн КР 3 Капитальный ремонт выключателя с отключением с переводом на ОВ Не 

задано

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-13 Да, 

срок 

11.05.22 13.05.22 3 дн 11.05.22 13.05.22 3 дн КР 1 Капитальный ремонт ЛР-110 С-13. с отключением Не 

задано

С отключением ВЛ 

110 кВ Южная – 

Исходная С-13

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-23 Да, 

срок 

16.05.22 20.05.22 5 дн 23.05.22 27.05.22 5 дн КР 1 капитальный ремонт ЛР-110 С-23. Высоковольтные испытания. Проверкка технического 

сотояния выключателя. ТО УРЗА.

с отключением Не 

задано

С отключением  

ВЛ

Измененная С-23

ПС 220 кВ Хехцир ОСШ 110 кВ Нет 30.05.22 03.06.22 5 дн 30.05.22 03.06.22 5 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ШР-110 С-24 ОШР с отключением Не 

задано

С раздельной 

работой 1С 110 кВ, 

Исходная

ПС 110 кВ Бикин ТН 110 1с Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ТР 04:00 Ремонт разъединителя ШР 110 ТН 1с. с отключением Не 

задано

Исходная Бикин 1с

ПС 110 кВ Бикин РП 110 Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ВПр 04:00 Отключить, для выполнения работ на РЗА ОСВ 110 с отключением Не 

задано

Исходная РЗА ОСВ 

БикинПС 110 кВ Бикин ОСШ 110 Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ВПр 04:00 Отключить, для выполнения работ на РЗА ОСВ 110 с отключением Не 

задано

Исходная РЗА ОСВ 

БикинПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ТР 04:00 Ремонт разъединителя ШР 110 ОСВ 1с,  ремонт ОСВ 110 с отключением Не 

задано

Исходная Бикин 1с

ПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ВПр 04:00 Отключить, для работ на комплекте РЗА ОСВ 110 (АУВ, ТАПВ, ДЗ, ТЗНП, МФТО, 

УРОВ) (ШЭ2607 013)

с отключением Не 

задано

Исходная РЗА ОСВ 

БикинПС 110 кВ Бикин 1с 110 Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ТР 04:00 Ремонт разъединителей ШР 110 ОСВ 1с, ШР 110 Приморская ГРЭС - Бикин 1с, ШР 110 

ТН 1с

с отключением Не 

задано

Исходная Бикин 1с

ПС 110 кВ Гродеково ТН 110 2с ф.А,В,С Да, 

срок 

11.05.22 12.05.22 2 дн 11.05.22 12.05.22 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт. с отключением Не 

задано

Исходная С-25

ПС 110 кВ Картель СВ 110 Нет 11.05.22 13.05.22 3 дн 11.05.22 13.05.22 3 дн ВПр 04:00 Техническое обслуживание УРЗА в объеме профвосстановления с отключением Не 

задано

Исходная

ПС 110 кВ Картель СВ 110 Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт СВ 110. с отключением Не 

задано

Исходная 1с 110 

КартельПС 110 кВ Картель В 110 С-99 Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт В 110 С-99. Техническое обслуживание УРЗА В 110 С-99 в объеме 

профконтроля.

с отключением Не 

задано

Исходная

ПС 110 кВ Картель В 110 С-99 Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР 110 С-99. с отключением Не 

задано

Исходная 1с 110 

КартельПС 110 кВ Картель 1с 110 Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт присоединений 1с 110. с отключением Не 

задано

С отключением ВЛ 

110 кВ Картель – 

Исходная 1с 110 

КартельПС 110 кВ Картель В 110 С-74 Да 23.05.22 27.05.22 5 дн 23.05.22 27.05.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт В 110 С-74. Техническое обслуживание УРЗА в объеме профконтроля.  с отключением Не 

задано

С односторонним 

отключением ВЛ 

Исходная

ПС 110 кВ Картель В 110 С-121 Да, 

срок 

25.05.22 27.05.22 3 дн 25.05.22 27.05.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-121, В 110 С-121,  ШР 110 С-121. Высоковольтные испытания 

В 110 С-121. 

с отключением Не 

задано

Исходная 2с 110 

КартельПС 110 кВ Картель 2с 110 Да, 

срок 

25.05.22 27.05.22 3 дн 25.05.22 27.05.22 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт присоединений 2с 110. с отключением Не 

задано

С отключением ВЛ 

110 кВ Гайтер – 

Исходная 2с 110 

КартельПС 110 кВ Картель В 110 С-121 Нет 30.05.22 03.06.22 5 дн 30.05.22 03.06.22 5 дн ВПр 04:00 Техническое обслуживание УРЗА В 110 С-121 в объеме профвосстановления с отключением Не 

задано

Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка СВ 110 Да, 

срок 

11.05.22 13.05.22 2 дн 9 ч 11.05.22 13.05.22 2 дн 9 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт выключателя с отключением с включением 

ремонтной 

Не 

задано

Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ТН 110 2СШ Нет 23.05.22 27.05.22 4 дн 9 ч 23.05.22 27.05.22 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Испытание ТН 110 2СШ с отключением Не 

задано

Поочередно с ТН 

110 1СШ

Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ТН 110 1СШ Нет 23.05.22 27.05.22 4 дн 9 ч 23.05.22 27.05.22 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Испытание ТН 110 1СШ с отключением Не 

задано

Поочередно с ТН 

110 2СШ

Исходная

ПС 110 кВ НПЗ-2 СВ 110 Нет 23.05.22 27.05.22 4 дн 9 ч 23.05.22 27.05.22 4 дн 9 

ч

ЗРР 04:00 Включить на время отключения КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) со 

стороны ПС 110 кВ НПЗ.

без отключения Не 

задано

Исходная

ПС 110 кВ Окоча 1Т Нет 24.05.22 24.05.22 1 дн 24.05.22 24.05.22 1 дн ТР 04:00 Высоковольтные испытания 1Т. с отключением Не 

задано

Исходная

ПС 110 кВ Окоча 2Т Нет 25.05.22 25.05.22 1 дн 25.05.22 25.05.22 1 дн ТР 04:00 Высоковольтные испытания 2Т с отключением Не 

задано

Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 23.05.22 27.05.22 4 дн 9 ч 04.05.22 06.05.22 2 дн 9 

ч

ВКЛ 04:00 Включить, для работ на ПС 110 кВ Лермонтовка с отключением Не 

задано

Измененная РЗА 

ЛермонтоПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 11.05.22 12.05.22 2 дн 11.05.22 12.05.22 2 дн ВКЛ 08:00 включить для вывод в ремонт ТН 110 2с ф.А,В,С на ПС 110 кВ Гродеково с отключением Не 

задано

Исходная С-25

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ВКЛ 04:00 Включить, для работ на ПС 110 кВ Бикин с отключением Не 

задано

Исходная РЗА ОСВ 

БикинПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ВКЛ 04:00 Вклоючить, для работ на 1с 110 ПС 110 кВ Бикин с отключением Не 

задано

Исходная Бикин 1с

ПС 110 кВ Южная В 110 С-1 Нет 16.05.22 20.05.22 4 дн 9 ч 16.05.22 20.05.22 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Испытание вводов 110 кВ В 110 С-1 с отключением с переводом на ОВ Не 

задано

Исходная

ПС 110 кВ Южная ШСВ 110 Нет 30.05.22 31.05.22 1 дн 9 ч 30.05.22 31.05.22 1 дн 9 

ч

ТР 04:00 Испытание вводов 110 кВ ШСВ 110 с отключением Не 

задано

С объединенной 

работой 1СШ 110, 

Исходная

Амурская ТЭЦ-1 2 СШ 110 кВ Да 16.05.22 27.05.22 12 дн 16.05.22 27.05.22 12 дн СР 04:00 Средний ремонт 2 СШ 110 кВ, шинных разъединителей 2 ШР,  с отключением Не 

задано

С переводом всех 

присоединений на 

Исходная

Амурская ТЭЦ-1 В 110 Эльбан I цепь Да 17.05.22 17.05.22 1 дн 17.05.22 17.05.22 1 дн СР 04:00 Средний ремонт 2 ШР  С-87 с отключением Не 

задано

С отключением ВЛ Исходная

Амурская ТЭЦ-1 В 110 Эльбан II цепь Да 20.05.22 20.05.22 1 дн 20.05.22 20.05.22 1 дн СР 04:00 Средний ремонт 2 ШР  С-88 с отключением Не 

задано

С отключением ВЛ Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 МВ 110 С-75 Да 10.05.22 11.05.22 2 дн 10.05.22 11.05.22 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-2 С-75, ЛР С-75, регулировка привода МВ 110 С-75 с отключением Не 

задано

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 МВ 110 С-76 Да 12.05.22 13.05.22 2 дн 12.05.22 13.05.22 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-2 С-76, ЛР С-76, регулировка привода МВ 110 С-76.  с отключением Не 

задано

Исходная
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Хабаровская ТЭЦ-1 1СШ ЗРУ-110 кВ Нет 21.05.22 26.05.22 6 дн 21.05.22 26.05.22 6 дн КР 1 Демонтаж, монтаж ШР-1-110 ТБ-7 с отключением Не 

задано

С переводом всех 

присоединений на 

Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 2СШ ЗРУ-110 кВ Нет 26.05.22 31.05.22 6 дн 26.05.22 31.05.22 6 дн КР 1 Демонтаж, монтаж ШР-2-110 ТБ-7 с отключением Не 

задано

Перевод всех 

присоединений на 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Нет 04.05.22 06.05.22 3 дн 04.05.22 06.05.22 3 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32). С включением В 110 С-29 на ПС 

110 кВ Хор.

без отключения Не 

задано

Увеличение 

потребление зоны 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Нет 11.05.22 12.05.22 2 дн 11.05.22 12.05.22 2 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25). С включением В 110 С-29 на 

ПС 110 кВ Хор.

без отключения Не 

задано

Уменьшение 

потребление зоны 

Исходная С-25

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 11.05.22 13.05.22 3 дн 11.05.22 13.05.22 3 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт СВ 110 ПС 110 кВ Картель без отключения Не 

задано

МДП в КС 

"Комсомольск":  Рм 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ОСВ 110  на ПС 110 кВ Бикин.  С включением В 110 С-29 на ПС 110 кВ 

Хор.

без отключения Не 

задано

Увеличение 

потребление зоны 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Да 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт 1с 110 ПС 110 кВ Бикин, ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин. С 

включением В 110 С-29 на ПС 110 кВ Хор.

без отключения Не 

задано

Увеличение 

потребление зоны 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 16.05.22 20.05.22 5 дн 16.05.22 20.05.22 5 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99). без отключения Не 

задано

МДП в КС 

"Комсомольск":  Рм 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 23.05.22 27.05.22 5 дн 23.05.22 27.05.22 5 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт 2с 110 ПС 110 кВ Картель без отключения Не 

задано

МДП в КС 

"Комсомольск":  Рм 

Исходная

А.В. ПетроваЗаместитель начальника Службы электрических режимов

Сухорукова Екатерина Александровна

(4212)38-05-44; 33-44.


