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ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да 01.08.23 02.08.23 2 дн 01.08.23 02.08.23 2 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ВЧЗ, КС 110 С-74 с отключением Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Нет 01.08.23 31.08.23 31 дн 01.08.23 31.08.23 31 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для механизированной расчистки просеки. без отключения Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Да 16.08.23 17.08.23 2 дн 16.08.23 17.08.23 2 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ВЧЗ, КС 110 С-119. с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Нет 28.08.23 29.08.23 2 дн 28.08.23 29.08.23 2 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ВЧЗ, КС 110 С-120. с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Нет 21.08.23 25.08.23 5 дн 28.08.23 01.09.23 5 дн БВР 04:00 Профвосстановление ФП, ЭН ВЧЗ и ВЧ-тракта, ШОН с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененная С-120

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) Да 09.08.23 10.08.23 2 дн 09.08.23 10.08.23 2 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ВЧЗ, КС 110 С-117 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) Да 07.08.23 08.08.23 2 дн 07.08.23 08.08.23 2 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ВЧЗ, КС 110 С-118. с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) Да 03.08.23 04.08.23 2 дн 03.08.23 04.08.23 2 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ВЧЗ, КС 110 С-93 с отключением Да Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) Нет 28.08.23 01.09.23 5 дн 21.08.23 24.08.23 4 дн БВР 04:00 Профвосстановление ФП, ЭН ВЧЗ и ВЧ-тракта, ШОН с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененная С-94

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Да 14.08.23 15.08.23 2 дн 14.08.23 15.08.23 2 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ВЧЗ, КС 110 С-76 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Да 28.08.23 29.08.23 2 дн 28.08.23 29.08.23 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР С-85, ОШР С-85, ВЧЗ С-85 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная C-85

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Да 28.08.23 01.09.23 5 дн 28.08.23 01.09.23 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт  ЛР С-85, горизонтальных вводов.  

Проверка РЗА КСЗ, ВЧБ и АУВ в обьеме "О" 

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) Нет 07.08.23 09.08.23 3 дн 07.08.23 09.08.23 3 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР С-86, ОШР С-86, ВЧЗ С-86 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) Да 14.08.23 01.09.23 19 дн 14.08.23 01.09.23 19 дн ЗРР 1 Односторонне отключение ВЛ 110 кВ Корфовская – 

Хехцир (С-23) на время вывода в ремонт 1С 110 кВ ПС 

без отключения Не в транзите Не задано Исходная 1С 110 

Хехци
ПС 110 кВ Котиково ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31) Да, 

срок 

07.08.23 11.08.23 4 дн 9 

ч

28.08.23 31.08.23 3 дн 9 

ч

ТР 02:00 Ремонт разъединителя и замена ОСИ разъединителя 

ШР 110 С-31

с отключением Нет Отказанная Котико

во 1с
ПС 110 кВ Красицкая ВЛ 110 кВ Красицкая – Вяземская (С-28) Нет 14.08.23 15.08.23 1 дн 9 

ч

21.08.23 22.08.23 1 дн 9 

ч

ТР 02:00 ТР: РРП 110 2с; ШР 110 С-28. с отключением Нет Отказанная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98) Да 23.08.23 25.08.23 3 дн 23.08.23 25.08.23 3 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР С-98, ШР ОСШ С-98, ВЧЗ С-98 с отключением Да Исходная C-98

ПС 110 кВ Красицкая ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29) Нет 16.08.23 17.08.23 1 дн 9 

ч

23.08.23 24.08.23 1 дн 9 

ч

ТР 02:00 ТР: РРП 110 1с; ШР 110 С-29. с отключением Нет Отказанная

ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) Нет 14.08.23 01.09.23 19 дн 14.08.23 01.09.23 19 дн ТР 04:00 Профвосстановление ФП, ЭН ВЧЗ и ВЧ-тракта, ШОН 

Отключение ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) на 

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная 1С 110 

Хехци
ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 28.08.23 29.08.23 1 дн 

14 ч

28.08.23 29.08.23 1 дн 14 

ч

ЗРР ВЗ Односторонее отключение со стороны ПС 220 кВ 

Ванино на время вывода в ремонт 1С 35 кВ и 

с отключением Да Исходная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 14.08.23 16.08.23 2 дн 

14 ч

16.08.23 16.08.23 14 ч ЗРР ВЗ Односторонее отключение со стороны ПС 220 кВ 

Ванино на время вывода в ремонт 1С 35 кВ

с отключением Да Измененная

ПС 220 кВ Ванино КВЛ 35 кВ Ванино – Тишкино с отпайкой на ПС Тишкино (новая) Нет 28.08.23 29.08.23 1 дн 

14 ч

28.08.23 29.08.23 1 дн 14 

ч

ЗРР ВЗ Односторонее отключение со стороны ПС 220 кВ 

Ванино на время вывода в ремонт 1С 35 кВ и 

с отключением Да Исходная

ПС 220 кВ Ванино КВЛ 35 кВ Ванино – Тишкино с отпайкой на ПС Тишкино (новая) Нет 15.08.23 29.08.23 14 дн 

14 ч

16.08.23 29.08.23 13 дн 

14 ч

БВР ВЗ БВР на время реконструкции оборудования в яч. №5 с отключением Да Измененная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-94 Да, 

срок 

28.08.23 01.09.23 5 дн 21.08.23 24.08.23 4 дн ТР 02:00 Техническое обслуживание ЭВ-С-94. ТО УРЗА с отключением Не задано Измененная С-94

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-120 Да, 

срок 

21.08.23 25.08.23 5 дн 28.08.23 01.09.23 5 дн ТР 02:00 Техническое обслуживание ЭВ-С-120. ТО УРЗА с отключением Не задано Измененная С-120

ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Нет 01.08.23 02.08.23 1 дн 

14 ч

01.08.23 02.08.23 1 дн 14 

ч

РЕК ВЗ Вывод в ремонт на время подключения шлейфов до 

ШР в ячейках №6 и №14

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Нет 01.08.23 02.08.23 1 дн 

14 ч

01.08.23 02.08.23 1 дн 14 

ч

РЕК ВЗ Вывод в ремонт на время отключения шлейфов до ШР 

в ячейках №2 и №8

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Нет 01.08.23 02.08.23 1 дн 

14 ч

01.08.23 02.08.23 1 дн 14 

ч

РЕЗ ВЗ Вывод в резерв на время опробования оборудования в 

яч. №6 после реконструкции

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Нет 01.08.23 02.08.23 1 дн 

14 ч

01.08.23 02.08.23 1 дн 14 

ч

РЕЗ ВЗ Вывод в резерв на время опробования оборудования в 

яч. №16 после реконструкции

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Да, 

срок 

01.08.23 15.08.23 15 дн 01.08.23 15.08.23 15 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 4Т Работа подрядной организации 

ООО "УРАЛЭНЕРГОТЕЛ". Реконструкция 

с отключением Не задано Исходная 4Т 

Ванин
ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 01.08.23 02.08.23 1 дн 

14 ч

01.08.23 02.08.23 1 дн 14 

ч

ЗРР ВЗ ЗРР 4Т в режиме 110/10 кВ на время опробования 

оборудования в яч. №16 после реконструкции.

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 01.08.23 02.08.23 1 дн 

14 ч

01.08.23 02.08.23 1 дн 14 

ч

ЗРР ВЗ ЗРР 4Т в режиме 110/10 кВ на время опробования 

оборудования в яч. №6 после реконструкции.

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 01.08.23 02.08.23 1 дн 

14 ч

01.08.23 02.08.23 1 дн 14 

ч

ЗРР ВЗ ЗРР 4Т в режиме 110/10 кВ на время вывода в ремонт 

2С 35 кВ

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 01.08.23 02.08.23 1 дн 

14 ч

01.08.23 02.08.23 1 дн 14 

ч

ВПр ВЗ Вынужденный простой на время вывода в ремонт 2С 35 

кВ

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 01.08.23 02.08.23 1 дн 

14 ч

01.08.23 02.08.23 1 дн 14 

ч

ВПр ВЗ Вынужденный простой на время опробования 

оборудования в яч. №16 после реконструкции.

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 01.08.23 02.08.23 1 дн 

14 ч

01.08.23 02.08.23 1 дн 14 

ч

ВПр ВЗ Вынужденный простой на время опробования 

оборудования в яч. №6 после реконструкции.

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 11.08.23 16.08.23 5 дн 

14 ч

11.08.23 15.08.23 4 дн 14 

ч

ЗРР ВЗ ЗРР 4Т в режиме 110/10 кВ на время реконструкции яч. 

№2

с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Нет 14.08.23 16.08.23 2 дн 

14 ч

14.08.23 15.08.23 1 дн 14 

ч

РЕК ВЗ Вывод в ремонт на время отключения шлейфов до СР-2 

в яч. №4

с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Нет 14.08.23 16.08.23 2 дн 

14 ч

14.08.23 15.08.23 1 дн 14 

ч

РЕК ВЗ Вывод в ремонт на время подключения шлейфов до 

ШР в ячейках №2 и №8

с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Нет 14.08.23 16.08.23 2 дн 

14 ч

14.08.23 15.08.23 1 дн 14 

ч

РЕЗ ВЗ Вывод в резерв на время опробования оборудования в 

яч. №14 после реконструкции

с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Нет 14.08.23 16.08.23 2 дн 

14 ч

14.08.23 15.08.23 1 дн 14 

ч

РЕЗ ВЗ Вывод в резерв на время опробования оборудования в 

яч. №8 после реконструкции

с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Нет 14.08.23 16.08.23 2 дн 

14 ч

14.08.23 15.08.23 1 дн 14 

ч

РЕЗ ВЗ Вывод в резерв на время опробования оборудования в 

яч. №2 после реконструкции

с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 14.08.23 16.08.23 2 дн 

14 ч

14.08.23 15.08.23 1 дн 14 

ч

ЗРР ВЗ ЗРР 4Т в режиме 110/10 кВ на время реконструкции яч. 

№14

с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 14.08.23 16.08.23 2 дн 

14 ч

14.08.23 15.08.23 1 дн 14 

ч

ВПр ВЗ Вынужденный простой на время вывода в ромонт 2С 

35 кВ

с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 14.08.23 16.08.23 2 дн 

14 ч

14.08.23 15.08.23 1 дн 14 

ч

ВПр ВЗ Вынужденный простой на время опробования 

оборудования в яч. №6 после реконструкции.

с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 14.08.23 16.08.23 2 дн 

14 ч

14.08.23 15.08.23 1 дн 14 

ч

ВПр ВЗ Вынужденный простой на время опробования 

оборудования в яч. №2 после реконструкции.

с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-110-4Т Нет 14.08.23 16.08.23 2 дн 

14 ч

14.08.23 15.08.23 1 дн 14 

ч

ВПр ВЗ Вынужденный простой ЭВ-110-4Т на время перевода 

4Т под защиты ОСЭВ в режиме ОВ для опробования 

с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 15.08.23 29.08.23 14 дн 

14 ч

15.08.23 29.08.23 14 дн 

14 ч

РЕК ВЗ Работа подрядной организации ООО 

"УРАЛЭНЕРГОТЕЛ". Реконструкция оборудования в 

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 14.08.23 16.08.23 2 дн 

14 ч

16.08.23 16.08.23 14 ч РЕК ВЗ Вывод в ремонт на время отключения шлейфов до СР-1 

в яч. №4, до ШР в яч. №5

с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино ОСШ 110 кВ Нет 21.08.23 25.08.23 5 дн 21.08.23 25.08.23 5 дн ТР 04:00 ТР ОР-С-133 Ванино ТР ОР-С-134 Ванино с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 28.08.23 29.08.23 1 дн 

14 ч

28.08.23 29.08.23 1 дн 14 

ч

РЕК ВЗ Вывод в ремонт на время подключения шлейфов до СР-

1 в яч. №4, до ШР в яч. №5

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 28.08.23 29.08.23 1 дн 

14 ч

28.08.23 29.08.23 1 дн 14 

ч

РЕК ВЗ Вывод в ремонт на время отключения шлейфов до ШР 

в яч. №1 и №3

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 28.08.23 29.08.23 1 дн 

14 ч

28.08.23 29.08.23 1 дн 14 

ч

РЕЗ ВЗ Вывод в резерв на время опробования оборудования в 

яч. №4 после реконструкции

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 28.08.23 29.08.23 1 дн 

14 ч

28.08.23 29.08.23 1 дн 14 

ч

РЕЗ ВЗ Вывод в резерв на время опробования оборудования в 

яч. №5 после реконструкции

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Нет 28.08.23 29.08.23 1 дн 

14 ч

28.08.23 29.08.23 1 дн 14 

ч

РЕК ВЗ Вывод в ремонт на время отключения шлейфов до СР-2 

в яч. №4

с отключением Не задано Отказанная

ПС 220 кВ Ванино 3Т Да, 

срок 

28.08.23 12.09.23 16 дн 28.08.23 12.09.23 16 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 3Т; Реконструкция оборудования в 

ячейке №1 ОРУ-35 кВ.

с отключением Не задано Исходная 3Т 

Ванин
ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 28.08.23 29.08.23 1 дн 

14 ч

28.08.23 29.08.23 1 дн 14 

ч

ЗРР ВЗ ЗРР 3Т в режиме 110/10 кВ на время опробования 

оборудования в яч. №4

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 28.08.23 29.08.23 1 дн 

14 ч

28.08.23 29.08.23 1 дн 14 

ч

ЗРР ВЗ ЗРР 3Т в режиме 110/10 кВ на время опробования 

оборудования в яч. №5

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 28.08.23 29.08.23 1 дн 

14 ч

28.08.23 29.08.23 1 дн 14 

ч

ЗРР ВЗ ЗРР 3Т в режиме 110/10 кВ на время вывода 1С 35 кВ в 

ремонт

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 28.08.23 29.08.23 1 дн 

14 ч

28.08.23 29.08.23 1 дн 14 

ч

ЗРР ВЗ ЗРР 4Т в режиме 110/10 кВ на время вывода 2С 35 кВ в 

ремонт

с отключением Не задано Отказанная

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-110-3Т Да, 

срок 

28.08.23 12.09.23 16 дн 28.08.23 12.09.23 16 дн ТР 08:00 Техническое обслуживание ТТ-3Т  с отключением Не задано Исходная 3Т 

Ванин
ПС 220 кВ Князе-Волконка РШ Нет 01.08.23 04.08.23 4 дн 01.08.23 04.08.23 4 дн ВПр 04:00 Вынужденный простой РШ, на время вывода в работ 

1АТ

с отключением Не задано Отказанная

Приложение 1

к письму Филиала АО «СО ЕЭС» 

Тихоокеанское РДУ

от _____________ № ______________

Выписка из сводного графика ремонта 

ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на август 2023 г.

Август 2023



Объект Оборудование Учтен

ная в 

Заявленно

е время. 

Заявленн

ое время. 

Заявл

енное 

Время 

ремонта. 

Время 

ремонта. 

Время 

ремонт

Вид 

ремо

Аварий

ная 

Содержание работ Состояние 

оборудования по 

Условия 

производства 

Заземление Прочие примечания Состояние 

заявки

Группа

Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Август 2023

ПС 220 кВ Князе-Волконка РШ Да 07.08.23 18.08.23 12 дн 07.08.23 18.08.23 12 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-35 РШ с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Князе-Волконка ЭВ-220-1АТ Нет 31.07.23 04.08.23 5 дн 31.07.23 04.08.23 5 дн ВПр 04:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 1АТ с отключением Не задано Отказанная

ПС 220 кВ Уктур 1С 220 кВ Нет 28.08.23 30.08.23 2 дн 9 

ч

02.08.23 04.08.23 2 дн 9 

ч

ТР 02:00 Текущий ремонт ТН-220-1. Проверка ССПИ и ОБР с отключением Не задано Измененная Л-261

ПС 220 кВ Уктур СЭВ Нет 28.08.23 30.08.23 2 дн 9 

ч

02.08.23 04.08.23 2 дн 9 

ч

ВПр 02:00 Вынужденный простой на время проверки ССПИ и 

ОБР

с отключением Не задано Измененная Л-261

ПС 220 кВ Уктур 2С 220 кВ Нет 21.08.23 23.08.23 2 дн 

15 ч

09.08.23 11.08.23 2 дн 15 

ч

ТР 08:00 Текущий ремонт ТН-220-2. Проверка ССПИ и ОБР с отключением с включением 

ремонтной 

Не задано Измененная 259

ПС 220 кВ Уктур РП-220 Нет 21.08.23 23.08.23 2 дн 

15 ч

09.08.23 11.08.23 2 дн 15 

ч

ВКЛ 08:00 Ввод в работу РП-220, для обеспечения питания 

потребителей 2Т, на время вывода в ремонт ВЛ 220 кВ 

с отключением с включением на 

ночь

Не задано Измененная 259

ПС 220 кВ Уктур СЭВ Нет 21.08.23 23.08.23 2 дн 

15 ч

09.08.23 11.08.23 2 дн 15 

ч

ВПр 02:00 Вынужденный простой на время проверки ССПИ и 

ОБР

с отключением с включением 

ремонтной 

Не задано Измененная 259

ПС 110 кВ Березовка 2с 110 Да 16.08.23 17.08.23 1 дн 9 

ч

16.08.23 17.08.23 1 дн 9 

ч

ТР 04:00 Ремонт разъединителя ШР 110 2Т с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-74 Да 01.08.23 02.08.23 2 дн 01.08.23 02.08.23 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-74 с отключением Не задано С отключением ВЛ 

110 кВ К – Картель с 

Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-93 Нет 03.08.23 04.08.23 2 дн 03.08.23 04.08.23 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-93 с отключением Не задано С отключением ВЛ 

110 кВ К – 

Исходная

ПС 110 кВ К 2ТН 110 Нет 07.08.23 09.08.23 3 дн 07.08.23 09.08.23 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ТН 110 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-118 Нет 07.08.23 08.08.23 2 дн 07.08.23 08.08.23 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-118 с отключением Не задано С отключением ВЛ 

110 кВ К – 

Исходная

ПС 110 кВ К ОВ 110 Нет 08.08.23 09.08.23 2 дн 08.08.23 09.08.23 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ОВ 110 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-117 Нет 09.08.23 10.08.23 2 дн 09.08.23 10.08.23 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-117 с отключением Не задано С отключением ВЛ 

110 кВ К – 

Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-76 Да 14.08.23 15.08.23 2 дн 14.08.23 15.08.23 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-76. с отключением Не задано С отключением ВЛ 

110 кВ 

Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-119 Нет 16.08.23 17.08.23 2 дн 16.08.23 17.08.23 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-119 с отключением Не задано С отключением ВЛ 

110 кВ К – 

Исходная

ПС 110 кВ К 2СШ 110 Да, 

срок 

21.08.23 25.08.23 5 дн 21.08.23 25.08.23 5 дн КР 16:00 Капитальный ремонт 2ШР 110 С-79, 2ШР 110 С-77, 

2ШР 110 2ТН.

с отключением Не задано С переводом всех 

присоединений на 

Исходная

ПС 110 кВ К 2ТН 110 Да, 

срок 

21.08.23 23.08.23 3 дн 21.08.23 23.08.23 3 дн КР 16:00 Капитальный ремонт 2ШР 110 2ТН. с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ 110 Да, 

срок 

21.08.23 25.08.23 5 дн 21.08.23 25.08.23 5 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ОШР 110 С-79. Текущий ремонт 

ТН 110 ОСШ ф.В

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ШСВ 110 Нет 21.08.23 23.08.23 3 дн 21.08.23 23.08.23 3 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ШСВ 110 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-120 Нет 28.08.23 29.08.23 2 дн 28.08.23 29.08.23 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-120 с отключением Не задано С отключением ВЛ 

110 кВ К – 

Исходная

ПС 110 кВ К 1ТН 110 Нет 30.08.23 31.08.23 2 дн 30.08.23 31.08.23 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 1ТН 110 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Котиково 2с 110 Да, 

срок 

18.08.23 22.08.23 4 дн 9 

ч

28.08.23 31.08.23 3 дн 9 

ч

ТР 02:00 Ремонт разъединителя 110 кВ ШР 110 С-31,замена 

опорно-стержневой изоляции.

с отключением с включением 

ремонтной 

Не задано Отказанная котико

во 1с 
ПС 110 кВ Красицкая 2с 110 Нет 14.08.23 15.08.23 1 дн 9 

ч

21.08.23 22.08.23 1 дн 9 

ч

ТР 02:00 ТР: РРП 110 2с; ШР 110 С-28. с отключением Не задано Отказанная

ПС 110 кВ Красицкая 1с 110 Нет 16.08.23 17.08.23 1 дн 9 

ч

23.08.23 24.08.23 1 дн 9 

ч

ТР 02:00 ТР: РРП 110 1с; ШР 110 С-29 с отключением Не задано Невозможность 

обеспечить МДП в "2 

Отказанная

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Нет 07.08.23 09.08.23 3 дн 07.08.23 09.08.23 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР ОСШ С-86 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Т МВ ОСШ Да 09.08.23 11.08.23 3 дн 09.08.23 11.08.23 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт МВ ОСШ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Т МВ С-98 Да 21.08.23 25.08.23 5 дн 21.08.23 25.08.23 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт МВ С-98 с отключением с переводом на 

ОВ

Не задано Исходная

ПС 110 кВ Т МВ С-98 Да 23.08.23 25.08.23 3 дн 23.08.23 25.08.23 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-98 с отключением Не задано С отключением ВЛ 

110 кВ Т – НПЗ с 

Исходная C-98

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да 23.08.23 25.08.23 3 дн 23.08.23 25.08.23 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР ОСШ С-98 с отключением Не задано Исходная C-98

ПС 110 кВ Т МВ С-85 Да 28.08.23 29.08.23 2 дн 28.08.23 29.08.23 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-85 с отключением Не задано С отключением ВЛ 

110 кВ 

Исходная C-85

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да 28.08.23 29.08.23 2 дн 28.08.23 29.08.23 2 дн ТР 04:00 текущий ремонт ШР ОСШ С-85 с отключением Не задано Исходная C-85

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да, 

срок 

14.08.23 15.08.23 1 дн 9 

ч

21.08.23 22.08.23 1 дн 9 

ч

ВКЛ 04:00 Включить, на время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ 

Красицкая – Вяземская (С-28) 

с отключением Не задано Невозможность 

обеспечить МДП в "2 

Отказанная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да, 

срок 

07.08.23 11.08.23 4 дн 9 

ч

28.08.23 31.08.23 3 дн 9 

ч

ВКЛ 02:00 Включить, для работ на ПС 110 кВ Котиково с отключением Не задано Отказанная Котико

во 1с
ПС 110 кВ Южная В 110 С-14 Нет 21.08.23 25.08.23 4 дн 9 

ч

07.08.23 11.08.23 4 дн 9 

ч

ТР 02:00 Испытание вводов 110 кВ с отключением с переводом на 

ОВ

Не задано Измененная

ПС 110 кВ Южная В 110 С-13 Нет 07.08.23 11.08.23 4 дн 9 

ч

14.08.23 18.08.23 4 дн 9 

ч

ТР 02:00 Испытание вводов 110 кВ с отключением с переводом на 

ОВ

Не задано Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой 

действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 07.08.23 11.08.23 5 дн 07.08.23 11.08.23 5 дн ЗРР 01:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем 

АЧР ПС 110 кВ Байкальская на 1 МВт

с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой 

действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 07.08.23 11.08.23 5 дн 07.08.23 11.08.23 5 дн ЗРР 01:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем 

АЧР ПС 35 кВ Б на 2,3 МВт

с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой 

действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 07.08.23 11.08.23 5 дн 07.08.23 11.08.23 5 дн ЗРР 01:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем 

АЧР ПС 35 кВ ТН на 2,3 МВт

с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой 

действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 28.08.23 31.08.23 4 дн 28.08.23 31.08.23 4 дн ЗРР 01:00 Снижение объема ОН в связи с профилактическим 

контролем АЧР ПС 35 кВ Чегдомын на 2,4 МВт

с отключением Не задано Исходная

Совгаванская ТЭЦ В 110 Окоча II Да 21.08.23 24.08.23 4 дн 21.08.23 24.08.23 4 дн ТР 02:00 Чистка, обтяжка контактных соединений, 

восстановление смазки кинематики, регулировка 

с отключением с переводом на 

ОВ

Не задано Исходная

Совгаванская ТЭЦ В 110 Эгге Да 28.08.23 31.08.23 4 дн 28.08.23 31.08.23 4 дн ТР 02:00 Чистка, обтяжка контактных соединений, 

восстановление смазки кинематики, регулировка 

с отключением с переводом на 

ОВ

Не задано Исходная

Сухорукова 

Екатерина Александровна

(735) 33-44, (4212) 38-05-44


