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ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 10.12.23 11.12.23 2 дн 10.12.23 11.12.23 2 дн ЗРР ВЗ Одностороннее отключение ВЛ на время вывода в ремонт 1С 35 кВ с отключением Да Исходная
ПС 220 кВ Ванино Нет 10.12.23 11.12.23 2 дн 10.12.23 11.12.23 2 дн ЗРР ВЗ Одностороннее отключение ВЛ на время вывода в ремонт 1С 35 кВ с отключением Да Исходная
ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Нет 04.12.23 05.12.23 2 дн 04.12.23 05.12.23 2 дн РЕК 05:00 с отключением Не задано Исходная
ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 04.12.23 05.12.23 2 дн 04.12.23 05.12.23 2 дн ЗРР ВЗ ЗРР 4Т 110/10 на время вывода в ремонт 2С 35 кВ с отключением Не задано Исходная
ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 05.12.23 09.12.23 5 дн 05.12.23 09.12.23 5 дн РЕК 05:00 с отключением Не задано Исходная
ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 05.12.23 10.12.23 6 дн 05.12.23 10.12.23 6 дн ЗРР ВЗ ЗРР 3Т 110/10 на время вывода в ремонт 1С 35 кВ с отключением Не задано после окончания заявки 4Т Исходная
ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 09.12.23 10.12.23 2 дн 09.12.23 10.12.23 2 дн ВПр ВЗ с отключением Не задано Исходная
ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 10.12.23 11.12.23 2 дн 10.12.23 11.12.23 2 дн РЕК ВЗ с отключением Не задано Исходная
ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 10.12.23 11.12.23 2 дн 10.12.23 11.12.23 2 дн РЕК ВЗ с отключением Не задано Исходная
ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 11.12.23 30.12.23 20 дн 11.12.23 30.12.23 20 дн ЗРР ВЗ ЗРР 3Т на время реконструкции оборудования в яч. №1 (МВ-35 3Т) с отключением Не задано Исходная
ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 30.12.23 31.12.23 2 дн 30.12.23 31.12.23 2 дн РЕК ВЗ с отключением Не задано Исходная
ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 30.12.23 31.12.23 2 дн 30.12.23 31.12.23 2 дн РЕК ВЗ с отключением Не задано Исходная
ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 30.12.23 31.12.23 2 дн 30.12.23 31.12.23 2 дн ЗРР ВЗ Одностороннее отключение ВЛ на время вывода в ремонт 1С 35 кВ с отключением Да Исходная
ПС 220 кВ Ванино Нет 30.12.23 31.12.23 2 дн 30.12.23 31.12.23 2 дн ЗРР ВЗ Одностороннее отключение ВЛ на время вывода в ремонт 1С 35 кВ с отключением Да Исходная

Начальник Службы электрических режимов А.В. Петрова

Приложение 1
к письму Филиала АО «СО ЕЭС» 

Тихоокеанское РДУ
от _____________ № ______________

Выписка из сводного графика ремонта 
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на декабрь 2023 г.
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3 
ЭтапКВЛ 35 кВ Ванино – Тишкино с отпайкой на ПС 

Тишкино (новая)
3 
ЭтапРаботы подрядных организаций Уралэнерготел и Востоквольт Вывод 

в ремонт 2С 35 кВ для присоединения шлейфов ШР-2-35 СВ к 2С 35 
кВ

1 
Этап1 
ЭтапРаботы подрядных организаций Уралэнерготел и Востоквольт Вывод 

в ремонт 1С 35 кВ для присоединения шлейфов ШР-1-35 СВ, ШР-1-
35 Т8Ф, ШР-1-35 Т9Ф к 1С 35 кВ

после окончания заявки на 2С 
35 кВ Ванино

2 
Этап2 
ЭтапВынужденный простой 1С 35 кВ на время опробования вновь 

смонтированного оборудования в яч. №4 (СВ 35), №5 (Т8Ф) и №9 
(Т9Ф).
Работы подрядных организаций Уралэнерготел и Востоквольт Вывод 
в ремонт 1С 35 кВ для отсоединения шлейфов в яч. №1 (МВ-35 3Т) в 
сторону 1С 35 кВ и 3Т, №3 (ТН-35-1) в сторону 1С 35 кВ.

3 
ЭтапРаботы подрядных организаций Уралэнерготел и Востоквольт Вывод 

в ремонт 3Т для отсоединения шлейфов в яч. №1 (МВ-35 3Т) в 
сторону 1С 35 кВ и 3Т.

3 
Этап

Работы подрядных организаций Уралэнерготел и Востоквольт Вывод 
в ремонт 1С 35 кВ для присоединения шлейфов ШР-1-35 3Т РТН-1-35 
к 1С 35 кВ

5 
ЭтапРаботы подрядных организаций Уралэнерготел и Востоквольт Вывод 

в ремонт 3Т для присоединения шлейфов ТР 35 3Т к 3Т
5 
Этап5 
ЭтапКВЛ 35 кВ Ванино – Тишкино с отпайкой на ПС 

Тишкино (новая)
5 
Этап
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