
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК -Хабаровские ЭС на 2021 год

№ п/п РЭС СП Инв. номер

Причины включения объекта в ГПР

Наименование объекта Перечень работ

Сроки выполнения работ 

Обосн-е* Поясн-я Начало (чч.мм.гггг)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего ремонт СП ЦЭС

1. Линии электропередач 110 кВ

1.1. 110 кВ. ВРЭС ЦЭС HB010041 КППН п.1.1. ВЛ 110 кВ  Вяземская-Котиково (С-26) КР 01.01.2021 31.12.2021

1.2. 110 кВ. ВРЭС ЦЭС HB010238 КППН п.1.1. КР 01.02.2021 28.02.2021

1.3. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС НВ010928   КППН п.1.1. ВЛ 110 кВ Сита-Петровичи  (С-51) КР 01.01.2021 31.12.2021

1.4. 110 кВ. СЛ ЦЭС HB009930 по состоянию разрушение изоляции ВЛ 110 кВ СМР-КАФ №1 (С-21) Замена поврежденных изоляторов 6шт КР 01.05.2021 31.05.2021

1.5. 110 кВ. СЛ ЦЭС НВ10032 по состоянию разрушение изоляции КР 01.09.2021 30.09.2021

1.6. 110 кВ. СЛ ЦЭС НВ10033 по состоянию разрушение изоляции Замена поврежденных изоляторов 2шт КР 01.09.2021 30.09.2021

1.7. 110 кВ. СЛ ЦЭС НВ009953 по состоянию КР 01.06.2021 31.07.2021

1.8. 110 кВ. СЛ ЦЭС HB009955 Замена поврежденных изоляторов 44шт. КР 01.07.2021 31.08.2021

1.9. 110 кВ. СЛ ЦЭС HB009956 по состоянию ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1,2 (С-13;С-14) Замена поврежденных изоляторов 39шт. КР 01.07.2021 30.09.2021

1.10. 110 кВ. СЛ ЦЭС HB009952 по состоянию КР 01.05.2021 31.05.2021

1.11. 110 кВ. СЛ ЦЭС HB009951 Замена поврежденных изоляторов 16шт. КР 01.04.2021 30.06.2021

1.12. 110 кВ. СЛ ЦЭС НВ010003 ЦП по установке ПЗУ  ВЛ 110 кВ Князе-Волконское-Елабуга (C-50) установка ПЗУ 51шт КР 01.07.2021 30.09.2021

1.13. 110 кВ. СЛ ЦЭС HB009996 по состоянию ВЛ 110 кВ Сита – Обор (С-33) установка ремонтного зажима 1шт КР 01.08.2021 31.08.2021

1.14. 110 кВ. СЛ ЦЭС HB009951 КППН п.1.1. КР 01.09.2021 31.12.2021

1.15. 110 кВ. СЛ ЦЭС HB009956 ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1,2 (С-13/С-14) КР 01.01.2021 30.04.2021

1.16. 110 кВ. СЛ ЦЭС HB010003 ВЛ 110 кВ Князе-Волконское-Елабуга (C-50) КР 01.01.2021 31.12.2021

1.17. 110 кВ. СЛ ЦЭС HB009943 КППН п.1.1. ВЛ 110 кВ Сидима - Золотая (С-37) КР 01.01.2021 31.12.2021

1.18. 110 кВ. СЛ ЦЭС КППН п.1.1. ручная расчистка 2,76га обрезка крон деревьев 171шт КР 01.01.2021 30.04.2021

1.19. 110 кВ. СЛ ЦЭС HB009995 КППН п.1.1. ВЛ 110 кВ Хехцир-Сита (C-24) КР 01.01.2021 31.12.2021

1.20. 110 кВ. СЛ ЦЭС HB009996 КППН п.1.1. ВЛ 110 кВ Сита-Обор (C-33) КР 01.01.2021 31.12.2021

2. Линии электропередач, 35 кВ

2.1. 35 кВ ВРЭС ЦЭС HB010037 КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ Красицкая-Капитоновка (Т-72) КР 01.02.2021 31.07.2021

2.2. 35 кВ СЛ ЦЭС НВ010004 По состоянию КР 01.10.2021 31.10.2021

2.3. 35 кВ СЛ ЦЭС НВ010034 ЦП по установке ПЗУ установка ПЗУ 66шт КР 01.05.2021 30.09.2021

2.4. 35 кВ СЛ ЦЭС HB009963 по состоянию окраска металлических опор 5шт КР 01.06.2021 31.08.2021

2.5. 35 кВ СЛ ЦЭС HB009977 КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ АК - СРЗ №1,№2 (Т-32/Т33) расчистка вручную 1,79га расширение просек 0,6га КР 01.01.2021 30.04.2021

2.6. 35 кВ СЛ ЦЭС HB009976 КППН п.1.1. расчистка вручную 0,41га обрезка крон деревьев 103шт КР 01.01.2021 30.04.2021

2.7. 35 кВ СЛ ЦЭС HB009929 КППН п.1.1. расчистка вручную 1,07га обрезка крон деревьев 27шт КР 01.01.2021 30.04.2021

2.8. 35 кВ СЛ ЦЭС HB009984 по состоянию КР 01.01.2021 30.04.2021

2.9. 35 кВ СЛ ЦЭС EO0002066 по состоянию ВЛ 35 кВ Новокуровка - Победа (Т-103) КР 01.01.2021 31.12.2021

2.10. 35 кВ СЛ ЦЭС HB033377 по состоянию ВЛ 35 кВ Волочаевка - Новокуровка (Т-104) КР 01.01.2021 31.12.2021

2.11. 35 кВ ЛРЭС ЦЭС HB010917 по состоянию ВЛ 35 кВ Петровичи-Святогорье  (Т-54) обваловка опоры 1шт КР 01.01.2021 31.03.2021

2.12. 35 кВ СЛ ЦЭС HB009962 КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ ХТЭЦ1-БН (Т-3; Т-4) КР 01.01.2021 31.12.2021

2.13. 35 кВ СЛ ЦЭС HB009962 по состоянию ВЛ 35 кВ ХТЭЦ1-БН (Т-3; Т-4) замена дефектной изоляции 22шт КР 01.01.2021 31.12.2021

2.14. 35 кВ. СЛ ЦЭС HB009972 КППН п.1.1. ВЛ 35кВ Сергеевка- Дубки (Т-25) Ручная расчистка 1,38га Механизированная расчистка 3,2га КР 01.01.2021 31.12.2021

3. Линии электропередач, 6-10 кВ
3.1. ВЛ 6-10 кВ
3.2. КЛ 6-10 кВ

3.2.1. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС HB008533 По состоянию Монтаж кабеля 0,03км монтаж муфт 2шт. КР 01.07.2021 31.07.2021

3.2.2. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС HB008347 По состоянию Монтаж кабеля 0,03км монтаж муфт 2шт. КР 01.05.2021 31.05.2021

3.2.3. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС HB008346 По состоянию Монтаж кабеля 0,03км монтаж муфт 2шт. КР 01.06.2021 30.06.2021

3.2.4. 6-10 кВ. ВРЭС ЦЭС HB037244 По состоянию КР 01.07.2021 31.07.2021

3.2.5. 6-10 кВ. ВРЭС ЦЭС HB010040 По состоянию установка ОПН 6шт.     КР 01.06.2021 30.06.2021

3.2.6. 6-10 кВ. ВРЭС ЦЭС HB010054 По состоянию установка ОПН 3шт.     КР 01.07.2021 31.07.2021

3.2.7. 6-10 кВ СРЭС ЦЭС HB009071 По состоянию КЛ  10 кВ ТП-249 – ТП-1449 КР 01.06.2021 31.08.2021

3.2.8. 6-10 кВ СРЭС ЦЭС HB009082 По состоянию КЛ  6 кВ Ф-11 ПС Тополево к ТП-2003 монтаж кабеля 0,26км монтаж муфт 2шт. КР 01.07.2021 31.08.2021

4. Линии электропередач, 0,4 кВ

4.1. 0,4 кВ. ВРЭС ГУ ЦЭС НВ037211 По состоянию замена опор  14шт. Обрезка крон деревьев 12шт. КР 01.08.2021 31.08.2021

4.2. 0,4 кВ. ВРЭС ГУ ЦЭС НВ037211 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-1007 г. Вяземский КР 01.07.2021 31.07.2021

Класс напр-
я (кВ)

Классификация 
ремонтов

Вид ремонта (ТР; 
КР; СР)

Окончание 
(чч.мм.гггг)

Ручная расчистка 1,99га Механизированная расчистка 37,44га 
расширение просек 0,61га 

ВЛ 110 кВ Хор-Красицкая с отпайкой 
на ПС Дормидонтовка (С–29)

Механизированная расчистка 14,17га Расширение просек 
1,54га Ручная расчистка 0,01га 

вырубка угрожающих деревьев 485шт Механизированная 
расчистка  26,4га 

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 -  ВДЗ №1 с 
отпайкой на ПС Племрепродуктор (С-43)

установка ремонтного зажима 1шт Замена поврежденных 
изоляторов 2шт 

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 -  ВДЗ №2 с 
отпайкой на ПС Племрепродуктор (С-44)

ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1,2 с 
отпайками (С-5,С-6)

Замена поврежденных изоляторов 32шт. установка 
ремонтного зажима 6шт.

Приказ от 
29.11.2019г. №412

Выполнение 
мероприятий по 

приказу

ВЛ 110 кВ Южная-ЮМР с отпайками №1,2 (C-
11;C-12)

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1-Горький 
№1/№2 (C-3;С-4)

Замена поврежденных изоляторов 15шт. установка 
ремонтного зажима 6шт.

Приказ от 
29.11.2019г. №412

Выполнение 
мероприятий по 

приказу

ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ с отпайками №1,2 (C-
7;С-8)

Указание от 
24.03.2020 №16

ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ с отпайками №1,2 (C-
7/С-8)

ручная расчистка 0,26га обрезка крон деревьев 1096шт 
расширение просек 2,83га 

Приказ от 
29.11.2019г. №412

Выполнение 
мероприятий по 

приказу

ручная расчистка 2,73га обрезка крон деревьев 10шт 
механизированная расчистка 51,59га расширение просек 

23,91га 

Приказ от 
29.11.2019г. №412

Выполнение 
мероприятий по 

приказу

механизированная расчистка 0,81га расширение просек 
43,87га

расширение просек 35,78га ручная расчистка 2,9га 
механизированная расчистка 41,57га 

HB010019 
НВ009928

КВЛ 110 кВ РЦ – Энергомаш № 1,2 с 
отпайками (С-47/С-48)

ручная расчистка 1,29га механизированная расчистка 13,06га 
расширение просек 9,39га 

механизированная расчистка 23,93га обрезка крон деревьев 
6шт расширение просек 34,47га ручная расчистка 0,05га 

Ручная расчистка  0,01га Механизированная расчистка  9,42га 
Выправка опор 1шт.

ВЛ 35 кВ Тополево - ОПХ с отпайками на ПС 
Чернореченская, Горький (Т-69)

Замена поврежденных изоляторов 14шт Установка 
ремонтного зажима 2шт переустановка ГВН 2шт монтаж 

плашечного зажима на грозотросе1 шт перепление провода 
ВОЛС 1шт 

Указание от 
24.03.2020 №16

ВЛ 35 кВ Дубки - Анастасьевка с отпайкой на 
ПС Краснознаменка (Т-38)

ВЛ 35 кВ БН - ХЭС №1,2 с отпаками на ПС 
Интурист(Т-7,Т-8)

ВЛ 35 кВ АК - ЮМР №1;№2 с отпайкой на ПС 
СТ (Т-30/Т-31)

ВЛ 35 кВ АК - ЮМР №1;№2 с отпайкой на ПС 
СТ (Т-30/Т-31)

ВЛ 35 кВ Южная - Некрасовка с отпайкой на 
ПС Очистные сооружения (Т-42)

выправка опор 10шт обваловка опор  24шт монтаж шлейфа 
грозотроса 2шт замена  дефектной изоляции  7шт 

механизированная расчистка 36,17га расчистка вручную 
11,86га расширение просек 11,91га

механизированная расчистка 29га расчистка вручную 11,44га 
расширение просек 8,17га

расширение просек 2,69га расчистка вручную 0,17га обрезка 
крон деревьев 131шт

КЛ 10 кВ от  Яч.вв. ТП-0047 до оп.13 Ф-10 ПС 
Дружба 

КЛ 10 кВ Ф-21 ПС Некрасовка  ТП-3559 - 
оп.44

КЛ 10 кВ Ф-22 ПС Некрасовка  ТП-3559 - 
оп.49

КЛ 10 кВ Ф-20 ПС Вяземская Монтаж кабеля 0,05км монтаж муфт 4шт. демонтаж провода 
(по трассе)0,024 км 

КЛ 10 кВ Ф-18 ПС Лермонтовка  

КЛ 10 кВ Ф-19 ПС Вяземская

монтаж кабеля 0,47км Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 
шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ  (ОПН-110 1Т)-3 шт. 

Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН-0 1Т)-1 шт. 3шт. 

ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-1010 г. Вяземский 

замена опор  15шт демонтаж провода (по трассе) 0,68км 
монтаж провода (по трассе) 0,68км Замена ответвлений к 

зданиям 8отв. Обрезка крон деревьев14 шт



№ п/п РЭС СП Инв. номер

Причины включения объекта в ГПР

Наименование объекта Перечень работ

Сроки выполнения работ 

Обосн-е* Поясн-я Начало (чч.мм.гггг)

Класс напр-
я (кВ)

Классификация 
ремонтов

Вид ремонта (ТР; 
КР; СР)

Окончание 
(чч.мм.гггг)

4.3. 0,4 кВ. ВРЭС ГУ ЦЭС HB010049 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-926 с. Капитоновка КР 01.10.2021 31.10.2021

4.4. 0,4 кВ. ВРЭС ГУ ЦЭС HB010053 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ТП-828 с. Аван КР 01.08.2021 30.09.2021

4.5. 0,4 кВ. ЛРЭС ЦЭС HB010876 Мероприятий по Тосв ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-715 с. Полетное КР 01.10.2021 31.10.2021

4.6. 0,4 кВ. СРЭС ЦЭС НВ009373 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 1470 с.Князе-Волконское КР 01.07.2021 31.07.2021

4.7. 0,4 кВ. СРЭС ЦЭС НВ009143 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП 253 с. Князе-Волконское КР 01.10.2021 31.10.2021

4.8. 0,4 кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008755 КППН, По состоянию п.1.2. ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-0138 с. Корсаково -1 КР 01.06.2021 30.06.2021

4.9. 0,4 кВ ЛРЭС ЦЭС НВ010909 КППН, По состоянию п.1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП-618 с. Святогорье КР 01.05.2021 31.07.2021

4.10. 0,4 кВ ВРЭС ЦЭС НВ037211 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-1771 г. Вяземский КР 01.06.2021 31.07.2021

4.11. 0,4 кВ ЮРЭС ЦЭС НВ008214 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-425 с. Ракитное КР 01.07.2021 31.08.2021

4.12. 0,4 кВ ЮРЭС ЦЭС НВ008218 КППН, По состоянию п.1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-0138 с. Корсаково -1 КР 01.08.2021 30.09.2021

4.13. 0,4 кВ ЛРЭС ЦЭС НВ010875 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-528 с. Каменец-Подольск КР 01.09.2021 31.10.2021

5. Оборудование  ПС 110-220 кВ

5.1. 110 кВ. БРЭС ЦЭС HB010618 ПС 110 кВ Лермонтовка КР 01.06.2021 30.09.2021

5.2. 110 кВ. ВРЭС ЦЭС НВ010070 по состоянию ПС 110  кВ Дормидонтовка КР 01.06.2021 30.06.2021

5.3. 110 кВ. ВРЭС ЦЭС НВ010184 по состоянию ПС 110 кВ Котиково КР 01.07.2021 31.07.2021

5.4. 110 кВ. ВРЭС ЦЭС НВ010078 КППН п.1.6. ПС 110 кВ Красицкая КР 01.10.2021 31.10.2021

5.5. 6-10 кВ. ГРЭС ЦЭС HB010343 ПС 110 кВ Амуркабель Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 6 А, С)-2 шт. КР 01.06.2021 31.08.2021

5.6. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС HB010444 по состоянию ПС 110 кВ Восточная КР 01.08.2021 31.08.2021

5.7. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС HB010340 по состоянию ПС 110 кВ Горький КР 01.05.2021 30.11.2021

5.8. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС HB010381 по состоянию ПС 110 кВ ГВФ КР 01.02.2021 31.10.2021

5.9. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС НВ010393 по состоянию ПС 110 кВ КАФ КР 01.03.2021 30.04.2021

5.10. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС по состоянию ПС 110 кВ Корфовская КР 01.06.2021 31.07.2021

5.11. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС HB010390 ПС 110 кВ НПЗ КР 01.04.2021 30.09.2020

5.12. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС по состоянию ПС 110 кВ Энергомаш КР 01.04.2021 30.09.2021

5.13. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС НВ010344 по состоянию ПС 110 кВ Южная КР 01.02.2021 31.08.2021

5.14. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС НВ010399 ПС 110 кВ ЮМР КР 01.06.2021 30.11.2021

5.15. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС HB010618 по состоянию ПС 110 кВ Мухен КР 01.07.2021 30.09.2021

5.16. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС НВ011165 по состоянию ПС 110 кВ Золотая КР 01.08.2021 31.08.2021

5.17. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС НВ011164 по состоянию ПС 110 кВ Сидима КР 01.08.2021 31.08.2021

замена опор  1шт демонтаж провода (по трассе) 1,34км 
монтаж провода (по трассе) 1,34км Обрезка крон деревьев18 

шт

замена опор  22шт демонтаж провода (по трассе) 1,94км 
монтаж провода (по трассе) 1,94км Замена ответвлений к 

зданиям 18отв. Обрезка крон деревьев18 шт

демонтаж опор 24шт монтаж опор 21шт монтаж провода (по 
трассе) 0,725км Замена ответвлений к зданиям 5отв. демонтаж 

провода (по трассе) 93,996км

переустановка опор 5шт демонтаж опор 1шт переустановка 
укосса 1шт Замена ответвлений к зданиям 2отв. демонтаж 
провода (по трассе)0,175 км монтаж провода (по трассе) 

0,175км

замена опор 6шт установка укосов 4шт Замена ответвлений к 
зданиям 2отв. демонтаж провода (по трассе)0,172 км монтаж 

провода (по трассе) 0,172км

замена опор 2шт Замена ответвлений к зданиям 3отв. 
демонтаж провода (по трассе)0,16 км монтаж провода (по 

трассе) 0,16км

демонтаж опор 71шт, монтаж опор 67шт, демонтаж провода 
(по трассе) 4,32км, монтаж провода (по трассе) 4,821км, 
демонтаж ответвлений 18шт, монтаж ответвлений 18шт

демонтаж опор 48шт, монтаж опор 60шт, демонтаж провода 
(по трассе) 2,816км, монтаж провода (по трассе) 2,87км, 
демонтаж ответвлений 52шт, монтаж ответвлений 53шт, 

установка укосов 2шт, обрезка крон деревьев 14шт, вырубка 
угрожающих деревьев 18шт

демонтаж опор 24шт, монтаж опор 25, демонтаж кабеля 
0,035км,  демонтаж провода (по трассе) 1км, монтаж провода 

(по трассе) 0,94км, демонтаж ответвлений 23шт, монтаж 
ответвлений 36шт

демонтаж опор 20шт, монтаж опор 20шт, демонтаж провода 
(по трассе) 1,88км, монтаж провода (по трассе) 1,88км, 

демонтаж ответвлений 37шт, монтаж ответвлений 37шт, 
обрезка крон деревьев 18шт

демонтаж опор 27шт, монтаж опор 31шт, демонтаж провода 
(по трассе) 1,232км, монтаж провода (по трассе) 1,469км, 

установка укосов 1шт

Акт РПА от 
13.03.2018 № 88 

(Южный транзит)

Замена выключателей 6-10 кВ (ВМП-10 В-10, Ф-12, Ф-14  на 
ВВ)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ  (ШР 110 2Т 2с, ЛР 

110 С-32, ШР 110 ТН 2с, СР 110 2с , ШР 110 РП 2с)-5 шт. 
Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 

кВ (ШР 110 ТН 2с.)-1 шт. 

Замена ОПН, разрядников 110 кВ (РВС-110  1Т на ОПН 110)-3 
шт.

Ремонт разъединителя 35 кВ (ТР-35 1Т, ТР-35 2Т, ШР-35 
1Т ,ШР-35 2Т, СР-35 1С, СР-35 2С, ШР-35 Т-73, ЛР-35 Т-73, 

ШР-35 ТН-35 1С, ШР-35 ТН-35 2С )-10 шт.

Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 
кВ (СР-110 1С,СР-110 2С,ШР-110 1С,ШР-110 2С,РРП-110 

1С,РРП-110 2С)-24 шт.

Письмо от 
08.04.2019г. №08-03-

12-35/638

Замена ОПН, разрядников 110 кВ (2Т типа РВС-110 на ОПН-
110 типа ОПНп-110/680/84-10-III УХЛ1)-3 шт. Замена ОПН, 

разрядников 0 кВ  (2Т типа РВС-35+15 на ОПН-35 типа 
ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1)-1 шт. Замена ОПН, 

разрядников 35 кВ (2Т типа РВС-35 на ОПН-35 типа ОПНп-
35/680/40,5-10-III УХЛ1)-3 шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 

кВ (2Т типа РВП-6  на ОПН-6 типа ОПНп-6/680/7,2-10-IV 
УХЛ1)-3 шт.

Замена ОПН, разрядников 35 кВ (разрядники 1Т,2Т типа РВС-
35 на ОПН-35 типа ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1)-6 шт. 

Замена ОПН, разрядников 0 кВ (разрядники 1Т,2Т типа РВС-
35+15 на ОПН-35 типа  ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1)-2 шт. 
Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-1  
СВ 6,В 6 2Т, ВМГ-133 с приводом ПС-10   В 6 яч.19,35,36)-5 

шт.

Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.28,36)-2 шт. Ремонт 
разъединителей 110 кВ  (ШР 110 С-45,С-46, ТН 110 1с, СР110 

2с)-4 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов 
разъединителей 110 кВ (ШР 110 С-45,С-46, ТН 110 1с, СР110 

2с)-24 шт.

Замена ОПН, разрядников 0 кВ (1Т,2Т типа РВС-35+15 на 
ОПН-35 типа  ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1)-2 шт. Ремонт 

выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10    В 6 яч. СВ 6,В 6 
1Т,2Т,яч.19, яч.22,яч.35)-6 шт.

HB010342
HB010314

Ремонт разъединителя 110 кВ (ЛР-110  С-5,С-6,С-23,С-25, 
ШР-110 С-5, С-6,С-23,С-25, 1Т, 2Т, ОВ 110, 1ТН 110,2ТН 

110 , СР 110 1,2, ОШР-110 С-5,С-6,С-23,С-25,ОВ 110 )-20 шт. 
Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 
кВ (ЛР-110  С-5,С-6,С-23,С-25, ШР-110 С-5, С-6,С-23,С-25, 
1Т, 2Т, ОВ 110, 1ТН 110,2ТН 110,ОШР-110 С-5,С-6,С-23,С-

25,ОВ 110,СР 110 1,СР 110 2)-120 шт.

по состоянию, 
Письмо от 

08.04.2019г. №08-03-
12-35/638

Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.26 2СВ 6, яч.11)-2 шт. 
Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (Яч. 2 А, С,Яч. 35 А, 

С,Яч. 34 А, С)-6 шт.

НВ010309
НВ010394

Замена ОПН, разрядников 6 кВ (разрядник 1Т типа РВП-6  на 
ОПН-6 типа ОПНп-6/680/7,2-10-IV УХЛ1, 2Т типа РВП-6  на 
ОПН-6 типа ОПНп-6/680/7,2-10-IV УХЛ1)-6 шт. Замена ОПН, 
разрядников 0 кВ (разрядник 1Т типа РВС-35+15 на ОПН-35 
типа   ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1, 2Т типа РВС-35+15 на 
ОПН-35 типа   ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1)-2 шт. Ремонт 

выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.20,26,35)-3 шт.

Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.4)-1 шт. Замена 
трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 47 А, С)-2 шт.

по состоянию, 
Письмо от 

08.04.2019г. №08-03-
12-35/638

Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.1тсн1,13,23,35тсн2)-4 
шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (Яч. 9 А, С, Яч. 6 

А, С, Яч. 8 А, С, Яч. 27 А, С)-8 шт.

Ремонт разъединителя 110 кВ (ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, СР 110 
1с, СР 110 2с, ШР 110 С-36, ЛР 110 С-36, ЛР 110 С-35)-7 шт.

Ремонт отделителя 110 кВ (ОД 110 1Т)-1 шт. Замена 
изолятора опорного  (ИО-10-3,75 II У3 )-6 шт. Ремонт 

короткозамыкателя 110 кВ (КЗ 110 1Т)-1 шт. Замена ОПН, 
разрядников 10 кВ (ОПН 10 1Т)-3 шт. Замена предохранителя 

(ПКТ 101-10-10-12,5 УЗ)-3 шт.

Ремонт разъединителей 110 кВ  (ШР 110 1Т, ЛР 110 С-36, ЛР 
110 С-37)-3 шт.



№ п/п РЭС СП Инв. номер

Причины включения объекта в ГПР

Наименование объекта Перечень работ

Сроки выполнения работ 

Обосн-е* Поясн-я Начало (чч.мм.гггг)

Класс напр-
я (кВ)

Классификация 
ремонтов

Вид ремонта (ТР; 
КР; СР)

Окончание 
(чч.мм.гггг)

5.18. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС HB011162 КППН п.1.6. ПС 110 кВ Петровичи КР 01.07.2021 31.07.2021

5.19. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС HB011208 ПС 110 кВ Гродеково Замена выключателей 6-10 кВ (В 10 яч.№13 2Т)-1 шт. КР 01.10.2021 31.10.2021

5.20. 110 кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008204 ПС 110  кВ Бройлерная-2 КР 01.06.2021 31.08.2021

5.21. 110 кВ. СПС ЦЭС НВ010624 по состоянию ПС 110 кВ Бикин КР 01.07.2021 31.07.2021

5.22. 110 кВ. СПС ЦЭС НВ010381 по состоянию ПС 110 кВ ГВФ Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 C-46)-1 шт. КР 01.08.2021 31.08.2021

5.23. 110 кВ. СПС ЦЭС НВ010618 по состоянию ПС 110 кВ Лермонтовка Замена катушки выключателя (МКП-110 CВ-110)-2 шт. КР 01.04.2021 30.04.2021

5.24. 110 кВ. СПС ЦЭС НВ010394 по состоянию ПС 110 кВ Энергомаш Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 2Т)-1 шт. КР 01.06.2021 30.06.2021

5.25. 110 кВ. СПС ЦЭС HB010342 по состоянию ПС 110 кВ Корфовская Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-60)-1 шт. КР 01.06.2021 30.06.2021

5.26. 110 кВ. СПС ЦЭС HB010078 по состоянию ПС 110 кВ Красицкая КР 01.07.2021 31.07.2021

5.27. 110 кВ. БРЭС ЦЭС НВ010624 по состоянию ПС 110 кВ Бикин   ТР 01.05.2021 31.08.2021

5.28. 110 кВ. БРЭС ЦЭС HB010618 по состоянию ПС 110 кВ Лермонтовка ТР 01.05.2021 31.08.2021

5.29. 110 кВ. ВРЭС ЦЭС НВ010178 по состоянию ПС 110 кВ Вяземская ТР 01.05.2021 31.05.2021

5.30. 110 кВ. ВРЭС ЦЭС НВ010070 по состоянию ПС 110  кВ Дормидонтовка ТР 01.06.2021 30.06.2021

5.31. 110 кВ. ВРЭС ЦЭС НВ010184 по состоянию ПС 110 кВ Котиково ТР 01.07.2021 31.07.2021

5.32. 110 кВ. ВРЭС ЦЭС НВ010078 по состоянию ПС 110 кВ Красицкая ТР 01.05.2021 31.05.2021

5.33. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС HB004164 по состоянию ПС 110 кВ Восточная ТР 01.08.2021 31.08.2021

5.34. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС HB010381 по состоянию ПС 110 кВ ГВФ ТР 01.02.2021 31.10.2021

5.35. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС HB010340 по состоянию ПС 110 кВ Горький ТР 01.05.2021 31.05.2021

5.36. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС НВ010393 по состоянию ПС 110 кВ КАФ ТР 01.04.2021 30.04.2021

5.37. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС HB010342 по состоянию ПС 110 кВ Корфовская ТР 01.07.2021 31.07.2021

5.38. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС по состоянию ПС 110 кВ МЖК ТР 01.02.2021 31.03.2021

5.39. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС по состоянию ПС 110 кВ Ц ТР 01.09.2021 31.10.2021

5.40. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС HB010390 по состоянию ПС 110 кВ НПЗ Ремонт трансформаторов СН (2ТСН типа ТМ-160/6 кВ.)-1 шт. ТР 01.04.2021 01.04.2021

5.41. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС по состоянию ПС 110 кВ Энергомаш ТР 01.04.2021 30.04.2021

5.42. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС по состоянию ПС 110 кВ Южная ТР 01.08.2021 31.08.2021

5.43. 110 кВ. ГРЭС ЦЭС по состоянию ПС 110 кВ ЮМР ТР 01.07.2021 31.07.2021

5.44. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС по состоянию ПС 110 кВ Гродеково ТР 01.10.2021 31.10.2021

5.45. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС НВ011165 по состоянию ПС 110  кВ Золотая ТР 01.08.2021 31.08.2021

5.46. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС HB011106 по состоянию ПС 110 кВ Сукпай ТР 01.07.2021 30.09.2021

Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 
кВ (ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт.

Акт РПА от 
13.03.2018 № 88 

(Южный транзит)

по состоянию, 
Письмо от 

08.04.2019г. №08-03-
12-35/638

Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС 35 1с, РВС 35 2с)-6 шт. 
Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (Яч. 12 А, С )-2 шт.

Ремонт выключателей 110 кВ (В 110  ПримГРЭС-Бикин)-1 шт. 
Замена вводов 110 кВ  ()-1 шт.

Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т)-1 шт. Замена вводов 35 
кВ  (ф «А» в ст. 1Т)-1 шт.

Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-110/10 кВ (10000кВА) 
2Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ   (ТР-110 2Т)-1 шт. 
Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТТ-110 ОСВ)-3 шт. 

Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 - ячейка № 5, 15, 25)-3 
шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН-110 2с - 3шт, 110 

2Т - 3шт, 55 2Т - 1 шт)-7 шт.

Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т ТМТГ-110/10 кВ 
(5600кВА) )-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ  (РВС-

35+15 2Т )-1 шт. Ремонт отделителя 110 кВ (ОД-110М 2Т)-1 
шт. Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (КЗ-110 2Т)-1 шт. 
Ремонт заземлителя 110 кВ (ЗОН-110М 2Т)-1 шт. Ремонт 

разъединителя 110 кВ ( Р-110 2с )-3 шт.

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т ТДТН-10000 , 2Т ТДТН-
10000 )-2 шт. Ремонт разъединителя 110 кВ  (ШР-110 ТН-110 
1С, ШР-110 ТН-110 2С , РРП-110  С-28, РРП-110  С-26, СР-
110 1С, СР-110 2С, ТР-110 1Т , ТР-110 2Т ,1ШР-110 С-28 , 

2ШР-110 С-26  )-10 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ-10 
ЯЧ. 6  ВМГ-133 )-1 шт. Ремонт заземлителя 110 кВ (ЗОН  1Т, 
ЗОН  2Т )-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН-110  

1Т, ОПН-110  2Т ,ОПН- 0  1Т , ОПН- 0  2Т, ОПН- 10  1Т , 
ОПН- 10  2Т  )-6 шт.

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т ТМ-6300 )-1 шт. Ремонт 
ОПН, разрядников 6-10 кВ  (ОПН-10 )-3 шт. Ремонт 

разъединителя 6-10 кВ (ШР-10,ЛР-10 яч.1,7,8,9)-2 шт. Ремонт 
блокировок 1шт.

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т  ТМТН-6300, 2Т  ТМТН-
6300  )-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ  (ОПН 110 кВ)-

6 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ  (ОПН 35 кВ)-6 шт. 
Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ  (ОПН 6 кВ)-6 шт. Ремонт 

отделителя 110 кВ (ОД-110  1Т, ОД-110  2Т )-2 шт. Ремонт 
короткозамыкателя 110 кВ (КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т)-2 шт. 

Ремонт заземлителя 110 кВ (ЗОН-110 1Т,ЗОН-110 2Т)-2 шт. 
Ремонт разъединителя 10 кВ (СР-10 яч.13  )-1 шт. Ремонт 

трансформатора напряжения 10 кВ (ТН-10 1С яч.8, ТН-10 2С 
яч.17 )-2 шт. Ремонт блокировок 1шт.

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т  ТМТН-6300, 2Т  ТМТН-
6300  )-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ  (ОПН 110 кВ 
1Т, ОПН 110 кВ 2Т)-6 шт. Ремонт отделителя 110 кВ (ОД-110  
1Т, ОД-110  2Т )-1 шт. Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (КЗ-
110 1Т, КЗ-110 2Т)-2 шт. Ремонт заземлителя 110 кВ (ЗОН-110 
1Т,ЗОН-110 2Т)-2 шт. Ремонт трансформатора тока 35 кВ (ТТ-

35 Т-72 )-2 шт. Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 
(ТН-35 1С , ТН-35 2С )-2 шт.

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т типа ТДТН-110/35/6 кВ 
25000кВА)-1 шт.

Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (1,2ТН типа 
НКФ-110)-6 шт. Ремонт трансформаторов СН  (1,2ТСН типа 

ТМ-250/6 кВ)-2 шт. Ремонт выключателя 6-10 кВ (В 6 яч.29)-1 
шт.

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т,2Т)-2 шт. Ремонт 
выключателя 110 кВ (МКП-110     В 110 С-3,   С-4,   СВ 110)-3 

шт.

Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (ТН 110 1с,2с)-2 
шт. Ремонт трансформаторов СН  (1,   2ТСН 6 )-2 шт.

Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110    В 110 С-23)-1 шт. 
Ремонт выключателя 35 кВ (В 35 1Т,2Т,СВ 35,Т-41)-4 шт. 
Ремонт выключателей 6-10  кВ (В 6 яч.13,15)-2 шт. Ремонт 

трансформаторов СН  (1ТСН-10,2ТСН-10)-2 шт.

НВ010385
НВ010386

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт 
выключателей 6-10  кВ  (ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-11   в 6 
яч.32,40, ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-11   в 6 яч.16,20)-4 шт. 
Ремонт ОПН, разрядников 0 кВ (РВС-35+15   1Т, 2Т)-2 шт. 

Ремонт отделителя 110 кВ (ОД-110М  1Т, ОД-110М  2Т)-2 шт. 
Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (КЗ-110  1Т, КЗ-110  2Т)-2 

шт.

HB010284
HB010366
HB010352

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт 
выключателей 35 кВ  (МКП-35    В 35 1Т,2Т,СВ 35,Т-9,Т-10)-5 
шт. Ремонт выключателей 6-10  кВ (ВМГ-133 с приводом ПС-

10   В 6 яч.20)-1 шт.

HB010394
HB010309

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт 
трансформаторов СН 6-10 кВ (1ТСН-6, 2ТСН-6)-2 шт.

HB010304
HB010307
HB010345

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т,2Т)-2 шт. Ремонт 
выключателя 110 кВ (В 110 С-2,С-12)-2 шт.

НВ010399
НВ010406

Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТФЗМ-110Б-1   ТТ 110 
1Т,ТТ 110 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ  (2Т)-1 

шт. Ремонт трансформаторов СН (1ТСН 6,2ТСН 6)-2 шт.

НВ011009
НВ010959
HB011208

Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т зав №9256 )-1 шт. Ремонт 
ОПН, разрядников 110 кВ  (ОПН 110 2Т )-3 шт. Ремонт ОПН, 
разрядников 35 кВ  (ОПН 35 2Т, ОПН 0 2Т, ОПН 35 ТН)-7 шт. 

Ремонт выключателя 35 кВ (В-35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт 
разъединителя 110 кВ (ШР 110 2Т, СР 110 2с)-2 шт. Ремонт 

заземлителя 110 кВ (ЗОН-110М 2Т)-1 шт. Ремонт 
трансформатора напряжения 10 кВ (яч.6 ТН 10 1с )-1 шт. 
Ремонт выключателя 6-10 кВ (В 10 яч.7, В 10 яч.9, СВ 10 

яч.10)-3 шт.

Ремонт трансформаторов СН (1 ТСН № 836521)-1 шт. Ремонт 
ОПН, разрядников 110 кВ  (ОПН 110 1Т)-3 шт.

Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (ТН 110 1с, ТН 
110 2с)-6 шт. Ремонт трансформатора напряжения 6-10 кВ  

(ТН 10 1с яч.13, ТН 10 2с яч.19)-2 шт. Ремонт разъединителя 
110 кВ (ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т, СР 110 

1с, СР 110 2с, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с)-8 шт.



№ п/п РЭС СП Инв. номер

Причины включения объекта в ГПР

Наименование объекта Перечень работ

Сроки выполнения работ 

Обосн-е* Поясн-я Начало (чч.мм.гггг)

Класс напр-
я (кВ)

Классификация 
ремонтов

Вид ремонта (ТР; 
КР; СР)

Окончание 
(чч.мм.гггг)

5.47. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС HB011162 по состоянию ПС 110 кВ Петровичи ТР 01.06.2021 30.06.2021

5.48. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС НВ010829 по состоянию ПС 110 кВ Обор ТР 01.07.2021 30.09.2021

5.49. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС по состоянию ПС 110 кВ Сита ТР 01.07.2021 30.09.2021

5.50. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС по состоянию ПС 110 кВ Хор ТР 01.07.2021 31.07.2021

5.51. 110 кВ. ЛРЭС ЦЭС НВ011164 по состоянию ПС 110 кВ Сидима ТР 01.08.2021 31.08.2021

5.52. 110 кВ ГРЭС ЦЭС HB010388 по состоянию ПС 110 кВ НПЗ демонтаж разъединителей 9шт, монтаж разъединителей 7шт КР 01.04.2021 31.05.2021

6. Оборудование  ПС 35 кВ

6.1. 35кВ. ВРЭС ЦЭС HB010077 по состоянию ПС 35 кВ Шереметьево КР 01.07.2021 31.07.2021

6.2. 35кВ. ГРЭС ЦЭС HB010349 по состоянию ПС 35 кВ БН Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 В 6 яч.8)-1 шт. КР 01.02.2021 28.02.2021

6.3. 35кВ. ГРЭС ЦЭС HB010349 по состоянию ПС 35 кВ Втормет КР 01.04.2021 30.04.2021

6.4. 35кВ. ГРЭС ЦЭС HB010382 по состоянию ПС 35 кВ Горка КР 01.09.2021 30.09.2021

6.5. 35кВ. ГРЭС ЦЭС HB010278 ПС 35 кВ Интурист КР 01.06.2021 31.08.2021

6.6. 35кВ. ГРЭС ЦЭС HB010348 по состоянию ПС 35 кВ СМ КР 01.09.2021 30.09.2021

6.7. 35кВ. ГРЭС ЦЭС НВ010383 ПС 35 кВ СРЗ КР 01.06.2021 31.08.2021

6.8. 35кВ. ГРЭС ЦЭС HB010387 по состоянию ПС 35 кВ Эмальзавод Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 1Т, яч.2,24,28      )-4 шт. КР 01.11.2021 30.11.2021

6.9. 35кВ. ЛРЭС ЦЭС НВ011161 ПС 35 кВ Переяславка КР 01.06.2021 31.08.2021

6.10. 35кВ. ЛРЭС ЦЭС НВ010960 по состоянию ПС 35 кВ Черняево КР 01.06.2021 30.09.2021

6.11. 35кВ. СРЭС ЦЭС HB009712 КППН, по состоянию ПС 35  кВ Благодатное КР 01.10.2021 31.10.2021

6.12. 35кВ. СРЭС ЦЭС HB009335 ПС 35 кВ ДВЗОСП КР 01.06.2021 31.08.2021

6.13. 35кВ. СРЭС ЦЭС HB009216 ПС 35 кВ Маяк КР 01.06.2021 31.08.2021

6.14. 35кВ. СРЭС ЦЭС HB009752 ПС 35 кВ Смирновка Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ( Яч. 1 А, С )-2 шт. КР 01.06.2021 31.08.2021

6.15. 35кВ. ЮРЭС ЦЭС HB008201 ПС 35 кВ Ракитное КР 01.06.2021 31.08.2021

6.16. 35кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008209 по состоянию ПС 35 кВ НС-1 КР 01.05.2021 31.08.2021

6.17. 35кВ. ЮРЭС ЦЭС HB008207 ПС 35 кВ Краснореченская КР 01.07.2021 31.08.2021

6.18. 35кВ. ЮРЭС ЦЭС HB008535 ПС 35 кВ Бычиха КР 01.06.2021 31.08.2021

6.19. 35кВ. ЮРЭС ЦЭС HB008475 ПС 35 кВ Некрасовка Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ЯЧ. 5,6)-2 шт. КР 01.06.2021 31.08.2021

6.20. 35кВ. ЮРЭС ЦЭС HB008208 ПС 35 кВ НС-2 Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 3 А, С )-2 шт. КР 01.06.2021 31.08.2021

6.21. 35кВ. СПС ЦЭС HB008202 по состоянию ПС 35 кВ Водозабор Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-48)-1 шт. КР 01.04.2021 30.04.2021

6.22. 35кВ. СПС ЦЭС HB011169 по состоянию ПС 35 кВ Георгиевка КР 01.07.2021 31.07.2021

6.23. 35кВ. СПС ЦЭС НВ010383 по состоянию ПС 35 кВ СРЗ Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т,В 35 2Т)-2 шт. КР 01.05.2021 31.05.2021

6.24. 35кВ. СПС ЦЭС HB008207 по состоянию ПС 35 кВ Краснореченская КР 01.04.2021 30.04.2021

6.25. 35кВ. СПС ЦЭС HB008479 по состоянию ПС 35 кВ Некрасовка Ремонт выключателей 35 кВ (СВ 35)-1 шт. КР 01.09.2021 30.09.2021

6.26. 35кВ. СПС ЦЭС HB008208 по состоянию ПС 35 кВ НС-2 КР 01.09.2021 30.09.2021

6.27. 35кВ. СПС ЦЭС HB010350 по состоянию ПС 35 кВ Р Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т)-1 шт. КР 01.05.2021 31.05.2021

6.28. 35кВ. СПС ЦЭС HB009347 по состоянию ПС 35 кВ Тепличный комбинат Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-26)-1 шт. КР 01.08.2021 31.08.2021

6.29. 35кВ. СПС ЦЭС HB010960 по состоянию ПС 35 кВ Черняево КР 01.07.2021 31.07.2021

6.30. 35кВ. СПС ЦЭС HB032890 по состоянию ПС 35 кВ Маяк Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т ТМН-6300/35/ 10 )-1 шт. КР 01.08.2021 31.08.2021

Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1ТМ-100 №874А408, 
ТСН-2 ТМ-100 №107972)-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 

кВ  (ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т)-6 шт. Ремонт ОПН, 
разрядников 35 кВ  (ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т, ОПН 0 1Т, ОПН 
0 2Т)-8 шт. Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН 10 1Т, 

ОПН 10 2Т)-6 шт.

Ремонт разъединителя 110 кВ (ЗНШМ-110  1Т)-1 шт. Ремонт 
ОПН, разрядников 35 кВ  (ОПН 0 1Т)-1 шт. Ремонт 

выключателя 6-10 кВ  (В 10 1Т яч.7, Тип ВМГ-133)-1 шт. 
Ремонт выключателя 110 кВ (В 110 1Т, В 110 С-35)-2 шт.

НВ010828
НВ010813

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т зав №25711)-1 шт. 
Ремонт разъединителя 110 кВ  (ЗНШМ 110  )-1 шт. Ремонт 

ОПН, разрядников 35 кВ  (ОПН 0 1Т, ОПН 35 1Т)-2 шт. 
Ремонт трансформатора напряжения 6-10 кВ (ТН 10 яч.10 )-1 

шт.

НВ010812
НВ011001

Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т ТДТН-16000 зав.№ 
4097)-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ  (ОПН 110 1с, 

ОПН 110 2с)-6 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ  (ОПН 35 
1с, ОПН 35 2с, ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т)-8 шт. Ремонт 

выключателя 35 кВ (В 35 Т-71)-1 шт. Ремонт разъединителя 
110 кВ (ШР 35 ТН 1с)-1 шт. Ремонт заземлителя 110 кВ (ЗОН-

110М 1Т, 2Т)-2 шт.

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт ОПН, 
разрядников 110 кВ  (ОПН-110 1Т)-3 шт. Ремонт ОПН, 

разрядников 35 кВ (ОПН-0 1Т)-1 шт.

Ремонт разъединителя 35 кВ (  ТР-35 1Т,ШР-35 1Т,ТР-35 
2Т,ШР-35 2Т )-4 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ  (ШР-10 
ЯЧ.1,ЛР-10 ЯЧ.1,ШР-10 ЯЧ.2,ЛР-10 ЯЧ.2,ШР-10 1Т ЯЧ.3,   

ТР-10 1Т ЯЧ.3,ШР-10 1ТСН-10 ЯЧ.4,ШР-10 ЯЧ.5,ЛР-10 
ЯЧ.5,ШР-10 1ТН ЯЧ.6 , ЗН-10 ЯЧ.6,ШР-10 ЯЧ.7,ЛР-10 
ЯЧ.7,СР-10 1С ЯЧ.8,СР-10 2С  ЯЧ.8,ШР-10 ЯЧ.9,ЛР-10 

ЯЧ.9,ШР-10 2ТН ЯЧ.10 , ЗН ШР-10 2ТН ЯЧ.10,ШР-10 2ТСН-
10 ЯЧ.12,ЛР-10 ЯЧ11,ШР-10 2ТСН-10,ШР-10 2Т ЯЧ.13 ,ТР-10 
2Т ЯЧ.13)-24 шт. Замен изолятора проходного (ИПУ-10/630)-9 

шт.

Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 типа BB/TEL-10/20-1000 
яч.7,1,3,5,11,12,18,20,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37      

)-21 шт.

Замена выключателей 6-10 кВ (В-6 типа ВМГ-133,ВМГ-10 на 
ВВ яч.6, яч.9)-2 шт.

Письмо от 
08.04.2019г. №08-03-

12-35/638

Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 4 А, С, Яч. 20 А, С, 
Яч. 6 А, С, Яч. 22 А, С)-8 шт.

Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-1  6 
яч.39 3Т,41,42,44,     ВМГ-133 с приводом ПС-10   6 

яч.2,4,5,13,18,24,28,30,33)-13 шт.

Письмо от 
08.04.2019г. №08-03-

12-35/638

Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 14 А, С, Яч. 5 А, 
С )-4 шт.

по состоянию, 
Письмо от 

08.04.2019г. №08-03-
12-35/638

Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 1А А, С)-2 шт. 
Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т)-1 шт.

Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ (РВП-10 на ОПН-10)-3 шт. 
Ремонт разъединителя 35 кВ (ЛР 35 Т-71)-1 шт.

Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТЛМ-10)-2 шт. Ремонт 
блокировок ()-7 шт.

Письмо от 
08.04.2019г. №08-03-

12-35/638

Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (Яч. 13 А, С)-2 шт. 
Ремонт блокировок ()-16 шт.

Письмо от 
08.04.2019г. №08-03-

12-35/638

Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 1 А, С , Яч. 6 А, С , 
Яч. 7 А, С )-6 шт.

Письмо от 
08.04.2019г. №08-03-

12-35/638

Письмо от 
08.04.2019г. №08-03-

12-35/638

Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч.  12 А,С, 5 А,С.)-4 
шт.

Ремонт разъединителя 35 кВ (РНДЗ-2-35/1000  ПРН-220 М 
ШР 35 1Т )-1 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов 

разъединителей 35 кВ  (ШР 35 1Т)-6 шт. Замена 
трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч.  1 А,С)-2 шт. 

Акт РПА от 
27.01.2020г. № 104

Ремонт разъединителя 35 кВ (РНДЗ-2-35/1000  ПРН-220 М)-6 
шт. Замена привода выключателей 6-10 кВ  (КРУН 6 яч.7, В 6 

яч.7 , КРУН 6 яч.3, В 6 1Т, КРУН 6 яч.15, В 6 2Т )-3 шт.-
Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС 35 1Т, РВС 35 2Т на 

ОПН 35)-2 шт.

Письмо от 
08.04.2019г. №08-03-

12-35/638

Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ  (ЯЧ. 6, 10)-2 
шт. ремонт блокировок ()-7 шт.

Письмо от 
08.04.2019г. №08-03-

12-35/638

Письмо от 
08.04.2019г. №08-03-

12-35/638

Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 2Т)-1 шт. Замена вводов 35 
кВ  (Ф «В» в ст. шин)-1 шт.

Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 2Т)-1 шт. Замена вводов 35 
кВ  (Ф «С» в ст. 2Т)-1 шт.

Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т)-1 шт. Замена вводов 35 
кВ  (Ф «В» в ст 1Т – 1 шт; Ф «С» в ст ВЛ и 1Т – 1 шт.)-2 шт.

Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т )-1 шт. Замена вводов 35 
кВ  (Ф «С» в ст. 1Т и в ст. шин – 2 шт)-2 шт.



№ п/п РЭС СП Инв. номер

Причины включения объекта в ГПР

Наименование объекта Перечень работ

Сроки выполнения работ 

Обосн-е* Поясн-я Начало (чч.мм.гггг)

Класс напр-
я (кВ)

Классификация 
ремонтов

Вид ремонта (ТР; 
КР; СР)

Окончание 
(чч.мм.гггг)

6.31. 35кВ. ВРЭС ЦЭС HB010077 по состоянию ПС 35 кВ Шереметьево ТР 01.07.2021 31.07.2021

6.32. 35кВ. ВРЭС ЦЭС НВ010120 по состоянию ПС 35 кВ Капитоновка ТР 01.06.2021 30.06.2021

6.33. 35кВ. ГРЭС ЦЭС HB010349 по состоянию ПС 35 кВ БН Ремонт выключателей 35 кВ (МКП-35 В 35 Т-7,Т-8)-2 шт. ТР 01.10.2021 31.10.2021

6.34. 35кВ. ГРЭС ЦЭС HB010382 по состоянию ПС 35 кВ Горка ТР 01.09.2021 30.09.2021

6.35. 35кВ. ГРЭС ЦЭС HB010278 по состоянию ПС 35 кВ Интурист Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 6 яч 21)-1 шт. ТР 01.02.2021 28.02.2021

6.36. 35кВ. ГРЭС ЦЭС HB010339 по состоянию ПС 35 кВ Карьер ТР 01.10.2021 31.10.2021

6.37. 35кВ. ГРЭС ЦЭС HB010350 по состоянию ПС 35 кВ Р Ремонт выключателей 35 кВ (ВМ - 35/600 В 35 Т-13 )-1 шт. ТР 01.05.2021 31.05.2021

6.38. 35кВ. ГРЭС ЦЭС по состоянию ПС 35 кВ СВ ТР 01.08.2021 31.08.2021

6.39. 35кВ. ГРЭС ЦЭС по состоянию ПС 35 кВ СМ ТР 01.09.2021 30.09.2021

6.40. 35кВ. ГРЭС ЦЭС HB010502 по состоянию ПС 35 кВ Трампарк Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т, 2Т )-2 шт. ТР 01.07.2021 31.07.2021

6.41. 35кВ. ЛРЭС ЦЭС по состоянию ПС 35 кВ Георгиевка ТР 01.03.2021 30.06.2021

6.42. 35кВ. ЛРЭС ЦЭС по состоянию ПС 35 кВ Переяславка ТР 01.07.2021 31.07.2021

6.43. 35кВ. ЛРЭС ЦЭС по состоянию ПС 35 кВ Святогорье ТР 01.09.2021 30.09.2021

6.44. 35кВ. ЛРЭС ЦЭС НВ010960 по состоянию ПС 35 кВ Черняево ТР 01.06.2021 30.09.2021

6.45. 35кВ. СРЭС ЦЭС HB009728 по состоянию ПС 35 кВ Дубки ТР 01.04.2021 30.04.2021

6.46. 35кВ. СРЭС ЦЭС HB009730 по состоянию ПС 35 кВ Заозерная ТР 01.07.2021 31.07.2021

6.47. 35кВ. СРЭС ЦЭС HB009330 по состоянию ПС 35 кВ Краснознаменка ТР 01.09.2021 30.09.2021

6.48. 35кВ. СРЭС ЦЭС HB009760 по состоянию ПС 35 кВ Чернореченская ТР 01.08.2021 31.08.2021

6.49. 35кВ. СРЭС ЦЭС по состоянию ПС 35 кВ Сергеевка ТР 01.07.2021 31.08.2021

6.50. 35кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ08532 по состоянию ПС 35 Ильинка Ремонт выключателей 35 кВ (ОРУ 35, В 35 1Т, В 35 2Т  )-3 шт. ТР 01.04.2021 30.04.2021

6.51. 35кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008529 по состоянию ПС 35 кВ Корейский поселок ТР 01.05.2021 31.05.2021

6.52. 35кВ. ЮРЭС ЦЭС HB008207 по состоянию ПС 35 кВ Краснореченская ТР 01.07.2021 31.07.2021

6.53. 35кВ. ЮРЭС ЦЭС HB008475 по состоянию ПС 35 кВ Некрасовка ТР 01.08.2021 31.08.2021

7. ТП 6-10/0,4 кВ

7.1. 6-10 кВ. ВРЭС ЦЭС НВ010111 По состоянию КТП-738 с.Глебово КР 01.07.2021 31.07.2021

7.2. 6-10 кВ. ВРЭС ЦЭС НВ010098 По состоянию КТП-747 с.Шереметьево КР 01.06.2021 30.06.2021

7.3. 6-10 кВ. ВРЭС ЦЭС НВ010090 По состоянию КТП-932 с.Куклево КР 01.07.2021 31.07.2021

7.4. 6-10 кВ. ВРЭС ЦЭС HB037211 По состоянию ТП-1752 г.Вяземский КР 01.08.2021 31.08.2021

7.5. 6-10 кВ. ВРЭС ЦЭС HB037182 По состоянию ТП-1762 г.Вяземский КР 01.05.2021 31.05.2021

7.6. 6-10 кВ. ВРЭС ЦЭС HB037182 По состоянию ТП-1888 г.Вяземский КР 01.07.2021 31.07.2021

7.7. 6-10 кВ. ВРЭС ЦЭС HB037182 По состоянию ТП-1934 г.Вяземский КР 01.08.2021 31.08.2021

7.8. 6-10 кВ. СРЭС ЦЭС HB009286 по состоянию ТП-235 г. Хабаровск ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.9. 6-10 кВ. СРЭС ЦЭС HB009210 по состоянию ТП-251 с. Мирное ТР 01.07.2021 31.07.2021

7.10. 6-10 кВ. СРЭС ЦЭС HB009233 по состоянию ТП-254 с. Сергеевка  ТР 01.07.2021 31.07.2021

7.11. 6-10 кВ. СРЭС ЦЭС HB009697 по состоянию ТП-2099 с. Сергеевка ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.12. 6-10 кВ. СРЭС ЦЭС HB009697 по состоянию ТП-2100 с. Сергеевка ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.13. 6-10 кВ. СРЭС ЦЭС HB009322 ТП-3633 КР 01.08.2021 31.08.2021

7.14. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС HB008700 По состоянию ТП-0040  п. Осиновая речка КР 01.08.2021 31.08.2021

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т ТМ-2500, 2Т ТМ-2500 )-2 
шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ  (ОПН-35 1С,ОПН-35 

2С )-6 шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН-
10 1Т,ОПН-10 2Т )-6 шт. Ремонт блокировок 3шт.

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т ТМ-2500, 2Т ТМ-2500 )-2 
шт. Ремонт ОПН, разрядников35 кВ  (ОПН-35 1Т,ОПН-35 2Т, 
ОПН-10 1Т,ОПН-10 2Т )-12 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ 

(ШР-10 1ТН яч. № 5, ШР-10 2ТСН-10 )-2 шт. Ремонт 
блокировок 2шт.

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т - ТМ-35/6 6300,2Т - ТМН-
35/6 10000кВА)-2 шт.

Ремонт отделителя 35 кВ (ОД-35 1Т,2Т)-2 шт. Ремонт 
короткозамыкателя 35 кВ (КЗ-35 1Т,2Т)-2 шт.

HB031853
HB010341

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т типа ТДН-35/6 кВ, 2Т 
типа ТДНС-35/6 кВ )-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 

яч.14,23  )-2 шт.

HB010348
HB010308

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т типа ТДНС-35/6 кВ, 2Т 
типа ТДН-35/6 кВ )-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 

1Т,2Т,3Т,Т-1,Т-2,Т-24,ШСВ 35)-7 шт. Ремонт трансформатора 
напряжения 35 кВ (НАМИ 35 1ТН 35,2ТН 35)-2 шт.

НВ011006
НВ011169

Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35  зав. №237)-1 шт. 
Ремонт трансформаторов СН (1 ТСН зав.№ 18139

2 ТСН зав.№ 9917)-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 
(ОПН-35 1Т, 2Т)-6 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ (ШР 35 
1Т, ШР 35 2Т, ЛР 35 Т-53, ЛР 35 Т-27, СР 35 1с, СР 35 2с)-6 

шт.

НВ010803
НВ011161

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т № 322)-1 шт. Ремонт 
трансформаторов СН  (1 ТСН зав.№ 1382)-1 шт. Ремонт ОПН, 

разрядников 35 кВ (ОПН-35 1Т)-3 шт.

НВ010804
НВ011167
НВ011144

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т № 3364, 2Т№ 846)-2 шт. 
Ремонт разъединителя 35 кВ (ШР 35 2Т )-1 шт. Ремонт ОПН, 

разрядников 35 кВ (ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т )-6 шт. Ремонт 
ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т)-6 шт.

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т № 93156)-1 шт. Ремонт 
ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт.

Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35-У1)-1 шт. 
Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (РВС-35

Р-35 1Т)-3 шт.

Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000-35/6 1Т,ТМН-
4000-35/6 2Т)-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ  (Р-35 
1Т,Р-35 2Т)-6 шт. Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (Р-20 

1ДК,Р-20 2ДК)-2 шт.

Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500-35/10)-1 шт. Ремонт 
ОПН, разрядников 35 кВ (Р-35 2Т)-3 шт.

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т ТМН-6300/35/6, 2Т ТМН-
6300/35/6)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (1ТСН,2ТСН)-2 
шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (Р-35 1Т,Р-35 2Т)-6 шт. 
Ремонт трансформатора напряжения 6-10 кВ (ТН-6 1с)-1 шт.

HB009315
HB009751

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т ТМН-10000-35/10, 2Т 
ТМН-10000-35/10)-2 шт. Ремонт трансформатора напряжения 
35 кВ  (ТН-35 1с,ТН-35 2с)-6 шт. Ремонт ОПН, разрядников 6-
10 кВ (ОПН-10 1Т,ОПН-10 2Т)-6 шт. Ремонт трансформатора 
напряжения 6-10 кВ (ТН-10 1с,ТН-10 2с)-2 шт. Ремонт ОПН, 

разрядников 35 кВ (ОПН-35 1Т,ОПН-35 2Т)-12 шт.

Ремонт трансформаторов СН (1ТСН 6 (ТМ-25/6) )-1 шт. 
Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН 6 1Т )-3 шт.

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т (ТМ-6300/35/6 зав.№051 ), 
2Т (ТМ-6300/35/6 зав.№1154 ) )-2 шт. Ремонт 

трансформаторов СН  (1ТСН 6, 2ТСН 6 (ТМ-25/6) )-2 шт. 
Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН-6 1Т,ОПН-6 2Т)-6 
шт. Ремонт выключателя 35 кВ (В 35 1Т, В 35 2Т, СВ-35)-3 

шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН-35 1Т,ОПН-35 2Т)-
6 шт.

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т (ТМ-6300/35/10 зав.
№1061 ))-1 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ (ШР 35 Т-42, ЛР 
35 Т-42, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 Т-45, ЛР 35 Т-45 )-6 шт. 

ремонт блокировок ()-19 шт.

Текущий ремонт ТМ (ТМ-630)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 
(Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных 
изоляторов - 30 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт,  замена 

рубильников - 3 шт, замена предохранителя - 3 шт., замена 
разъединителя - 1 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП 
(Покраска ТП - 64 м2, ремонт контура заземления - 1 шт)-1 

шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 
(Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных 
изоляторов - 18 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт,  замена 

рубильников - 2 шт, замена предохранителя - 3 шт., замена 
разъединителя - 1 шт., установка ОПН - 1 шт.)-1 шт. Ремонт 

строительной части ТП (Покраска ТП - 45 м2, ремонт контура 
заземления - 1 шт)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ-63)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 

(Замена опорных изоляторов - 3 шт, замена РВС на ОПН - 3 
шт,  замена автоматического выключатели - 3 шт, замена 

предохранителя - 3 шт., замена ОПН 0,4 - 3 шт.)-1 шт. Ремонт 
строительной части ТП (Покраска ТП - 25 м2, ремонт контура 

заземления - 1 шт)-1 шт. 
Текущий ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 

(Замена проходных изоляторов - 6 шт, замена РВС на ОПН - 3 
шт,  замена рубильника на автоматический выключатель - 4 

шт, установка ОПН 0,4 - 3 шт, ТР разъединителя - 1шт.)-1 шт. 
Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 60 м2, ремонт 

контура заземления - 1 шт)-1 шт. 
Текущий ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 

(Установка ОПН 0,4 - 3 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части 
ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 
(Установка ОПН 0,4 - 3 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части 
ТП (Покраска ТП - 40 м2, ремонт контура заземления - 1 шт)-1 

шт. 

Текущий ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 
(Замена опорных изоляторов - 12 шт, замена проходных 

изоляторов - 6 шт,замена РВС на ОПН - 3 шт,  замена 
рубильника - 3 шт, установка рубильника - 1 шт,ремонт 

разъединителя - 1шт, замена предохранителя - 3 шт., замена 
ОПН 0,4 - 3 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП 

(Покраска ТП - 20 м2, ремонт контура заземления - 1 шт)-1 
шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/6  )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ (Чистка помещений отсек РУ 0,4; РУ 6 - 10м2)-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-630/10  )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ (Чистка помещений  - 10м2)-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10  )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ (Чистка помещений  - 10м2)-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10  )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ (Чистка помещений  - 10м2)-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10  )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ (Чистка помещений  - 10м2)-1 шт. 

Письмо от 
08.04.2019г. №08-03-

12-35/638

Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 
(Яч. 2 А, С, Яч. 4 А, С))-1 шт.

Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП 
()-1 шт. 



№ п/п РЭС СП Инв. номер

Причины включения объекта в ГПР

Наименование объекта Перечень работ

Сроки выполнения работ 

Обосн-е* Поясн-я Начало (чч.мм.гггг)

Класс напр-
я (кВ)

Классификация 
ремонтов

Вид ремонта (ТР; 
КР; СР)

Окончание 
(чч.мм.гггг)

7.15. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008551 По состоянию ТП-3632 с. Некрасовка КР 01.10.2021 31.10.2021

7.16. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008553 По состоянию ТП-0023 с.Некрасовка КР 01.05.2021 31.05.2021

7.17. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008678 По состоянию ТП-0031 с.Некрасовка КР 01.07.2021 31.07.2021

7.18. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008568 По состоянию ТП-0051 с.Ракитное КР 01.09.2021 30.09.2021

7.19. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС По состоянию ТП-0090 с. Некрасовка КР 01.07.2021 31.07.2021

7.20. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008638 По состоянию ТП-0093 с.Вишневка КР 01.05.2021 31.05.2021

7.21. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008570 По состоянию ТП-0101 с.Ракитное КР 01.07.2021 31.07.2021

7.22. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008181 По состоянию ТП-380 с.Ракитное КР 01.09.2021 30.09.2021

7.23. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008681 По состоянию ТП-382 с.Ракитное КР 01.09.2021 30.09.2021

7.24. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС По состоянию ТП-383 с.Гаровка-1 КР 01.08.2021 01.08.2021

7.25. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008554 По состоянию ТП-2039 с.Некрасовка КР 01.08.2021 31.08.2021

7.26. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС НВ008487 По состоянию ТП-3567 с.Ракитное КР 01.07.2021 31.07.2021

7.27. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС HB008491 По состоянию ТП-3582 с.Краснореченское  КР 01.08.2021 31.08.2021

7.28. 6-10 кВ. ЮРЭС ЦЭС HB008607 По состоянию ТП-3582а с.Краснореченское  КР 01.06.2021 30.06.2021

7.29. 6-10 кВ. СПС ЦЭС HB009227 По состоянию ТП-3632 с. Некрасовка Капитальный ремонт ТМ (630/10 )-2 шт. КР 01.10.2021 31.10.2021

8. Прочее оборудование
8.1. Транспортные средства
8.2. АИИС КУЭ

8.3. Аварийный резерв

9. Здания и сооружения

9.1. ЗиС ВРЭС ЦЭС НВ037197  По состоянию ЗРП-1940 Монтаж дверей ()-1 шт. КР 01.08.2021 31.08.2021

9.2. ЗиС ГРЭС ЦЭС HB010281 По состоянию ПС 35 кВ СТ КР 01.12.2021 31.12.2021

9.3. ЗиС СПС ЦЭС НВ010272 По состоянию ПС 110 кВ Амуркабель Устройство кровли (ОПУ)-210 м2 КР 01.06.2021 30.06.2021

9.4. ЗиС СПС ЦЭС HB008181 По состоянию ТП-380 с. Ракитное Устройство кровли ()-28 м2 Устройство каркаса ()-0,9 м3 КР 01.06.2021 31.07.2021

9.5. ЗиС СПС ЦЭС HB008186 По состоянию ТП-460  п. Ильинка Устройство кровли ()-28 м2 Устройство каркаса ()-0,9 м3 КР 01.06.2021 31.07.2021

9.6. ЗиС СПС ЦЭС НВ008681 По состоянию ТП-382 с. Ракитное КР 01.06.2021 31.07.2021

9.7. ЗиС ВРЭС ЦЭС НВ010178  По состоянию ПС 110 кВ Вяземская Монтаж дверей ()-16 шт. КР 01.07.2021 31.08.2021

9.8. ЗиС СПС ЦЭС НВ010464  По состоянию ПС 35 кВ Втормет Устройство кровли ()-210 м2 КР 01.08.2021 30.09.2021

9.9. ЗиС ЮРЭС ЦЭС HB008207 По состоянию ПС 35 кВ Краснореченская КР 01.06.2021 31.08.2021

9.10. ЗиС ЮРЭС ЦЭС НВ008205 По состоянию ПС 35 кВ Дружба КР 01.08.2021 31.09.2021

9.11. ЗиС СПС ЦЭС НВ008850 По состоянию Механические мастерские базы СП «ЦЭС» КР 01.07.2021 31.08.2021

9.12. ЗиС СПС ЦЭС НВ008850 По состоянию Механические мастерские базы СП «ЦЭС» замена труб пожарного водопровода 43м КР 01.05.2021 30.06.2021

9.13. ЗиС СМиТ ЦЭС НВ008851 По состоянию Автогараж на 20 машин базы СП «ЦЭС» замена труб пожарного водопровода 32м КР 01.05.2021 30.06.2021

9.14. ЗиС СПС ЦЭС НВ000209 По состоянию Лабораторный корпус управления ЛИТ А замена водосточной системы 64м КР 01.05.2021 30.06.2021

9.15. ЗиС ВРЭС ЦЭС НВ037200 По состоянию Здание ЗТП-1005 г. Вяземский   КР 01.07.2021 30.09.2021

9.16. ЗиС ВРЭС ЦЭС НВ037185 По состоянию Здание ЗТП-1008 г. Вяземский     КР 01.07.2021 31.08.2021

9.17. ЗиС ВРЭС ЦЭС НВ037186 По состоянию Здание ЗТП-1701 г. Вяземский     КР 01.08.2021 30.09.2021

9.18. ЗиС ВРЭС ЦЭС НВ010120 По состоянию ПС 35кВ Капитоновка КР 01.06.2021 31.07.2021

9.19. ЗиС ВРЭС ЦЭС НВ010078 По состоянию ПС 110 кВ Красицкая КР 01.07.2021 31.08.2021

9.20. ЗиС ГРЭС ЦЭС НВ010533 По состоянию Административное здание база ГРЭС замена труб отопления 174м КР 01.05.2021 30.06.2021

9.21. ЗиС ЛРЭС ЦЭС НВ010935 По состоянию Кабинет №9 ЛРЭС КР 01.04.2021 31.07.2021

9.22. ЗиС ЛРЭС ЦЭС НВ010935 По состоянию Раздевалка №20 ЛРЭС КР 01.04.2021 31.07.2021

9.23. ЗиС ЛРЭС ЦЭС НВ010935 По состоянию Раздевалка  №13 ЛРЭС КР 01.04.2021 31.07.2021

9.26. ЗиС СРЭС ЦЭС НВ009052 По состоянию Кабинет ОВБ СРЭС КР 01.06.2021 31.10.2021

9.27. ЗиС СРЭС ЦЭС НВ009052 По состоянию Раздевалка СРЭС КР 01.07.2021 31.10.2021

9.28. ЗиС ВРЭС ЦЭС НВ010156 По состоянию ПС  35 кВ Шереметьево КР 01.07.2021 30.09.2021

9.29. ЗиС ЮРЭС ЦЭС НВ008195 По состоянию Здание ПС Некрасовка (кабинет) ремонт напольного покрытия КР 01.09.2021 30.11.2021

9.30. ЦЭС Благоустройство территории  -70 м2 КР 01.05.2021 30.11.2021

10.

10.1. Прочие затраты ПСП

10.2 РЗА

10.2.1. РЗА ЦЭС HB009762 ПС 110 Березовка ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.2. РЗА ЦЭС HB010664 ПС 110 кВ Бикин ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.3. РЗА ЦЭС HB010441 ПС 110 кВ Восточная ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

для передачи в 
ремонт СПС

демонтаж/монтаж ТМ (630/10 №23557 1982г. , ТМ-630/10 
№7622 1978г)-2 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-160/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-250/10  )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-315/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. 

НВ008667
НВ008167

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-630/10; 2Т ТМ-630/10)-2 шт. 
Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП 

()-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-100/10 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. 

НВ008490 
НВ008508

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-630/6)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-630/6)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10 , 2Т ТМ-400/10 )-2 шт. 
Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП 

()-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/6 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. 

Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/6 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 
кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. 

Ремонт освещения (ОПУ,ЗРУ 6)-12 шт. Монтаж системы 
отопления (ЗРУ-6 )-4 шт.

Замена дверей ()-2 шт Устройство каркаса ()-1,2 м3 
Устройство кровли ()-35 м2

демонтаж железобетонного свайного фундамента 0,468м3, 
монтаж сборных железобетонных фундаментов 10шт, 

демонтаж ограждения 131,2м, монтаж ограждения 131,2м, 
монтаж железобетонных опор 4шт

демонтаж железобетонного фундамента 16шт, монтаж 
сборных железобетонных фундаментов 16шт

замена кирпичной кладки карниза 4,2м3, замена кирпичной 
кладки фасада 2м3, демонтаж деревянных заполнений 

оконных проемов 11,96м2, установка оконных блоков 11,96м2

устройство односкатной кровли 41,5м2, устройство бетонной 
отмостки 3,67м3, устройство бетонной стяжки пола 12,5м2

устройство односкатной кровли 63м2, устройство бетонной 
отмостки 4,59м3, разборка железобетонного пола 7,2м2, 

устройство бетонной стяжки пола 7,2м2

устройство односкатной кровли 21,84м2, устройство бетонной 
отмостки 2,43м3, разборка железобетонного пола 6м2, 

устройство бетонной стяжки пола 6м2

демонтаж сетчатого ограждения 106м, монтаж сетчатого 
ограждения 106м

демонтаж сетчатого ограждения 208м, монтаж сетчатого 
ограждения 208м

ремонт напольного покрытия 20,2м2, ремонт стен 50,6м2, 
ремонт потолка 20,2м2, замена оконных проемов 2,85м2

ремонт напольного покрытия 19,26м2, ремонт стен 50,5м2, 
ремонт потолка 19,26м2

ремонт напольного покрытия 15,8м2, ремонт стен 46,5м2, 
ремонт потолка 15,8м2, замена оконных проемов 2,85м2

ремонт напольного покрытия 11,63м2, ремонт потолка 11,6м2, 
ремонт стен 41,3м2

ремонт напольного покрытия 67м2, ремонт потолка 67м2, 
ремонт стен 88,2м2

демонтаж сетчатого ограждения 100м, монтаж сетчатого 
ограждения 100м

АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и 
связи, Системы безопасности, АСУП, системы 

телекоммуникаций

пр. от 22.05.2020 
№219

пр. от 22.05.2020 
№219

пр. от 22.05.2020 
№219
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10.2.4. РЗА ЦЭС HB010178 ПС 110 кВ Вяземская ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.5. РЗА ЦЭС HB010381 ПС 110 кВ ГВФ ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.6. РЗА ЦЭС HB038863     ПС 110 кВ Городская ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.7. РЗА ЦЭС HB010340 ПС 110 кВ Горький ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.8. РЗА ЦЭС HB010959 ПС 110 кВ Гродеково ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.9. РЗА ЦЭС HB036335 ПС 110 кВ Здоровье ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.10. РЗА ЦЭС HB010342 ПС 110 кВ Корфовская ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.11. РЗА ЦЭС HB010184 ПС 110 кВ Котиково ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.12. РЗА ЦЭС HB010078 ПС 110 кВ Красицкая ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.13. РЗА ЦЭС HB010665 ПС 110 кВ Лермонтовка ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.14. РЗА ЦЭС HB010365 ПС 110 кВ НПЗ ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.15. РЗА ЦЭС HB008206 ПС 110 кВ Осиновая речка ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.16. РЗА ЦЭС HB011162 ПС 110 кВ Петровичи ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.17. РЗА ЦЭС HB011164 ПС 110 кВ Сидима ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.18. РЗА ЦЭС HB010313 ПС 110 кВ СМР ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.19. РЗА ЦЭС HB011001 ПС 110 кВ Хор ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.20. РЗА ЦЭС HB033385 ПС 110 кВ ХЭС ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.21. РЗА ЦЭС HB010394 ПС 110 кВ Энергомаш ремонт дуговой защиты  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.22. РЗА ЦЭС HB010347 согласно графика ПС 110 кВ Амуркабель ремонт АПВ  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.23. РЗА ЦЭС HB009712 согласно графика ПС 35 кВ Благодатное ремонт АПВ  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.24. РЗА ЦЭС HB008199 согласно графика ПС 35 кВ Водозабор ремонт АПВ  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.25. РЗА ЦЭС HB011169 согласно графика ПС 35 кВ Георгиевка ремонт АПВ  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.26. РЗА ЦЭС HB010340 согласно графика ПС 110 кВ Горький ремонт АПВ  -3 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.27. РЗА ЦЭС HB010959 согласно графика ПС 110 кВ Гродеково ремонт АПВ  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.28. РЗА ЦЭС HB009335 согласно графика ПС 35 кВ ДВЗОСП ремонт АПВ  -3 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.29. РЗА ЦЭС HB009330 согласно графика ПС 35 кВ Краснознаменка ремонт АПВ  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.30. РЗА ЦЭС HB008207 согласно графика ПС 35 кВ Краснореченская ремонт АПВ  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

пр. от 22.05.2020 
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пр. от 22.05.2020 
№219

пр. от 22.05.2020 
№219

пр. от 22.05.2020 
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пр. от 22.05.2020 
№219

пр. от 22.05.2020 
№219

пр. от 22.05.2020 
№219
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пр. от 22.05.2020 
№219

пр. от 22.05.2020 
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пр. от 22.05.2020 
№219

пр. от 22.05.2020 
№219

пр. от 22.05.2020 
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пр. от 22.05.2020 
№219

пр. от 22.05.2020 
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пр. от 22.05.2020 
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пр. от 22.05.2020 
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10.2.31. РЗА ЦЭС HB009348 согласно графика ПС 35 кВ Тополево ремонт АПВ  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.32. РЗА ЦЭС HB008479 согласно графика ПС 35 кВ Некрасовка ремонт АПВ  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.33. РЗА ЦЭС HB010347 ПС 110 кВ Амуркабель ремонт ЗВУ  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.34. РЗА ЦЭС HB010664 ПС 110 кВ Бикин ремонт ЗВУ  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.35. РЗА ЦЭС HB010340 ПС 110 кВ Горький ремонт ЗВУ  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.36. РЗА ЦЭС HB010829 ПС 110 кВ Обор ремонт ЗВУ  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.37. РЗА ЦЭС HB010828 ПС 110 кВ Сита ремонт ЗВУ  -2 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.38. РЗА ЦЭС HB010301 ПС 35 кВ Интурист ремонт ЗВУ  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.39. РЗА ЦЭС HB010301 ПС 35 кВ Интурист ремонт УРЗА  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.40. РЗА ЦЭС HB031849 ПС 110 кВ МЖК ремонт УРЗА  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.41. РЗА ЦЭС HB010365 ПС 110 кВ НПЗ ремонт УРЗА  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.42. РЗА ЦЭС HB010281 ПС 35 кВ СТ ремонт УРЗА  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.43. РЗА ЦЭС HB010397 ПС 35 кВ Ханкайская ремонт УРЗА  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

10.2.44. РЗА ЦЭС HB010394 ПС 110 кВ Энергомаш ремонт УРЗА  -1 шт КР 01.05.2021 31.10.2021

Всего ремонт СП СЭС
1. Линии электропередач 110 кВ

1.1. 110 кВ.Николаевский РЭС СЭС КППН; Предписание КР 01.02.2021 30.11.2021

1.2. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007657 КППН; Аварии КР 01.04.2021 30.09.2021

1.3. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007688 КППН КППН п.1.1 КР 01.02.2021 30.03.2021

1.4. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007636 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110кВ К- Кедровая (С-73) КР 01.02.2021 30.04.2021

1.5. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007683 КППН КППН п.1.1 Ручная расчистка 3,41Га. Механизированная расчистка 9,5Га.  КР 01.05.2021 31.08.2021

1.6. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007644 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан (С-87) КР 01.02.2021 30.05.2021

1.7. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007644 по состоянию ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан (С-87) Обваловка опор 1шт.  КР 01.02.2021 30.03.2021

1.8. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007677 КППН п.1.1 КР 01.02.2021 30.04.2021

1.9. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007677 КР 01.02.2021 30.03.2021

1.10. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007670 КППН КППН п.1.1 КР 01.06.2021 31.08.2021

1.11. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007647 КППН КППН п.1.1 КР 01.02.2021 30.06.2021

1.12. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007659 КППН КППН п.1.1 КР 01.02.2021 30.09.2021

1.13. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007671 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110кВ Комсомольская - К (С-119/120) КР 01.05.2021 30.08.2021

1.14. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007650 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ Картель - Гайтер (С-121) КР 01.02.2021 31.08.2021

1.18. 110 кВ. Служба лини СЭС НВ007678 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ К - Стройдвор (С-79) Ручная расчистка  1Га. Замена дефектных изоляторов 5шт. КР 01.03.2021 30.11.2021

1.19. 110 кВ. Служба лини СЭС НВ007687 ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2 (С-83/84) КР 01.03.2021 30.11.2021

Ук. от 
30.08.2019г№166

Ук. от 
30.08.2019г№166

Ук. от 
30.08.2019г№166

Ук. от 
30.08.2019г№166

Ук. от 
30.08.2019г№166

Ук. от 
30.08.2019г№166

циркуляр от 
05.07.2019г

циркуляр от 
05.07.2019г

циркуляр от 
05.07.2019г

циркуляр от 
05.07.2019г

циркуляр от 
05.07.2019г

циркуляр от 
05.07.2019г

НВ032139
НВ032140
НВ032141

КППН п.1.1
Ук ДРСК № 75 от 

02.10.2019г -
Программа 

мероприятий  по 
повышению 
надежности 

электроснабжения 
предприятий 

Николаевского 
энергорайона на 

2019-2021гг.

ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинное (С - 171), 
НТЭЦ – Белая Гора с отпайкой на ПС Маго (С-

172), Белая Гора – Многовершинная (С-174)

Механизированная расчистка 83,75Га. Ручная расчистка 
0,19Га. Расширение просек 50,22Га.  

КППН п.1.1;
мероприятия по 

приказу АО «ДРСК» 
от 29.11.2019 № 412 

«О выполнении 
требований приказа 
ПАО «РусГидро» от 
19.11.2019 № 948 «О 

результатах 
расследования 

причин массовых 
отключений 

объектов 
электросетевого 

хозяйства АО 
«ДРСК»»

ВЛ 110 кВ Иннокентьевка - Троицкая с 
отпайкой на ПС Лидога (С-110)

Расширение просек 20,64Га. Вырубка угрожающих деревьев 
23шт.  

ВЛ 110кВ Комсомольская - Хурба -Амурская 
ТЭЦ (С-71/94-72)

Механизированная расчистка 3,7Га. Ручная расчистка 
0,015Га.  

Механизированная расчистка 10,08Га. Ручная расчистка 
0,016Га.  

ВЛ 110кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой 
на ПС Ручей (С-81)

Механизированная расчистка 19,09Га. Ручная расчистка 
1,61Га.  

КППН; ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан с отпайкой 
на ПС Падали (С-88)

Механизированная расчистка 4,245Га. Ручная расчистка 
0,005Га.  

ТехОсв

Мероприятия, 
намеченные в Актах 

по 
тех.освидетельствова

нию 

ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан с отпайкой 
на ПС Падали (С-88)

Выправка опор 3шт. Обваловка опор 7шт. Ручная расчистка 
0,005Га.  

ВЛ 110кВ Старт-Солнечная с отпайкой на ПС 
Ручей (С-103/104)

Механизированная расчистка 2,19Га. Ручная расчистка 
0,55Га. Вырубка угрожающих деревьев 30шт.  

ВЛ 110 кВ Селихино - Вознесенская с 
отпайкой на ПС Озерная (С-105)

Механизированная расчистка 106,41Га. Ручная расчистка 
0,63Га.  

ВЛ 110 кВ Вознесенская - Иннокентьевка (С-
106)

Механизированная расчистка 58,06Га. Ручная расчистка 
0,056Га.  

Механизированная расчистка 3,25Га. Ручная расчистка 
2,75Га.  

Механизированная расчистка 18,11Га. Ручная расчистка 
0,025Га.  

КППН,                     
Акт Тосв

КППН п.1.1; 
Мероприятия, 

намеченные в Актах 
по 

тех.освидетельствова
нию;  

Ручная расчистка  1,56Га. Обрезка крон деревьев 32шт.  
Замена дефектных изоляторов 12шт. Замена полимерных 

изоляторов на стеклянные 96шт. 
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1.20. 110 кВ. Служба лини СЭС НВ007681 Акт Тосв   Замена полимерных изоляторовна стеклянные 432шт. КР 01.03.2021 30.11.2021

1.21. 110 кВ. Служба лини СЭС НВ007651 По состоянию КР 01.03.2021 30.11.2021

1.22. 110 кВ. Служба лини СЭС НВ007664 По состоянию   Ремонт грозотроса (бандаж) 2шт. КР 01.03.2021 30.11.2021

1.23. 110 кВ. Николаевски СЭС по состоянию КР 01.06.2021 31.07.2021

1.24. 110 кВ. Николаевски СЭС ЦП Установка ПЗУ 300шт.  КР 01.06.2021 30.09.2021

1.25. 110 кВ. Служба линий СЭС НВ007669 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ Горная - Перевальная (С-112) КР 01.04.2021 31.08.2021

2. Линии электропередач, 35 кВ

2.1. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007638 КППН КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ Хурба - Болин (Т-181) КР 01.02.2021 30.04.2021

2.2. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007626 КППН КППН п.1.1. КР 01.02.2021 30.05.2021

2.3. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007627 КППН КППН п.1.1. КР 01.02.2021 30.05.2021

2.4. 35 кВ КомРЭС СЭС НВ005929 По состоянию КЛ 35 кВ ЭТЗ - Кабельный киоск ЭТЗ ( Т-160) Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт.  КР 01.06.2021 30.06.2021

2.5. 35 кВ КомРЭС СЭС НВ029446 По состоянию КЛ 35 кВ ЭТЗ - Кабельный киоск ЭТЗ ( Т-161) Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт.  КР 01.06.2021 30.06.2021

2.6. 35 кВ КомРЭС СЭС НВ005728 По состоянию Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт.  КР 01.06.2021 30.06.2021

2.7. 35 кВ КомРЭС СЭС НВ005749 По состоянию КЛ 35 кВ Байкальская - Б ( Т-185) Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт.  КР 01.07.2021 31.07.2021

2.8. 35 кВ КомРЭС СЭС НВ029443 По состоянию КЛ 35 кВ Байкальская - Б ( Т-186) Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт.  КР 01.07.2021 31.07.2021

2.9. 35 кВ СГРЭС СЭС HB003575 КППН, по состоянию КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ Окоча - Центральная (Т24Ф) Ручная расчистка 2га Замена  поврежденных изоляторов 4шт.  КР 01.04.2021 30.06.2021

2.10. 35 кВ СГРЭС СЭС HB003575 КППН, по состоянию КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ Окоча - Кислородная (Т25Ф) КР 01.04.2021 31.07.2021

2.11. 35 кВ ЧРЭС СЭС HB007098 КППН КППН п.1.1. Ручная расчистка 2,8га КР 01.02.2021 31.03.2021

2.12. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007652 КППН, Акт Тосв КР 01.03.2021 30.11.2021

2.13. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007652 По состоянию Замена дефектных изоляторов 12шт. КР 01.03.2021 30.11.2021

2.14. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007643 ВЛ 35 кВ ТН - Ц с отпайкой на ПС ЛПБ  (Т-162) КР 01.03.2021 30.11.2021

2.15. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007689 КППН,по состоянию КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - Западная  (Т-163/174) КР 01.03.2021 30.11.2021

2.16. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007694 ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - Таёжная  (Т-166) КР 01.03.2021 30.11.2021

2.17. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007690 КППН,по состоянию КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ ТЭЦ-2 - ТН  (Т-167) КР 01.03.2021 30.11.2021

2.18. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007645 ВЛ 35 кВ Т - НПЗ  (Т-169) КР 01.03.2021 30.11.2021

2.19. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007691 КППН,По состоянию КППН п.1.1. КР 01.03.2021 30.11.2021

2.20. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007679 КППН,По состоянию КППН п.1.1. КР 01.03.2021 30.11.2021

2.21. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007685 КППН,По состоянию КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ Объект-10 - Объект-202 (Т-176) Ручная расчистка  0,2Га КР 01.03.2021 30.11.2021

2.22. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007685 КППН, Акт Тосв ВЛ 35 кВ Северная - Объект-202  (Т-177) Ручная расчистка  0,1Га КР 01.03.2021 30.11.2021

2.23. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007641 Акт Тосв ВЛ 35 кВ Хурба - с/з Комсомольский (Т-183) КР 01.03.2021 30.11.2021

2.24. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007675 Акт Тосв ВЛ 35 кВ Эльбан - Дальняя (Т-190) КР 01.03.2021 30.11.2021

2.25. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007674 По состоянию ВЛ 35 кВ Приусадебная - Тейсин (Т-191) КР 01.03.2021 30.11.2021

2.26. 35 кВ. Служба линий СЭС НВ007655 КППН,По состоянию КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ Приусадебная - Менгон (Т-240) Ручная расчистка  0,5Га Замена дефектных изоляторов 4шт КР 01.03.2021 30.11.2021

2.27. 35 кВ. АРЭС СП СЭС HB034477 КППН КППН п.1.1. Ручная расчистка 2,26га. КР 01.01.2021 28.02.2021

2.28. 35 кВ. СГРЭС СЭС HB003557 КППН КППН п.1.1. КР 01.06.2021 30.09.2021

2.29. 35 кВ. СГРЭС СЭС НВ003540 КППН КППН п.1.1. КР 01.06.2021 30.09.2021

2.30. 35 кВ. СГРЭС СЭС НВ003568 КППН КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ Южная- Лесозаводская (Т11Ф) КР 01.06.2021 30.09.2021

2.31. 35 кВ. СГРЭС СЭС HB003567 КППН КППН п.1.1. КР 01.06.2021 30.09.2021

2.32. 35 кВ. СГРЭС СЭС HB003562 КППН КППН п.1.1. КР 01.06.2021 30.09.2021

2.33. 35 кВ. СГРЭС СЭС HB003566 КППН КППН п.1.1. КР 01.06.2021 30.09.2021

2.34. 35 кВ. СГРЭС СЭС HB003569 КППН КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ Ванино-Тишкино (Т9Ф) Ручная расчистка  1Га КР 01.05.2021 31.07.2021
2.35. 35 кВ. ЧРЭС СЭС HB007114 КППН КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ  Шахта-Чегдомын (Т-315) Ручная расчистка  1,68Га КР 01.05.2021 31.07.2021

3. Линии электропередач, 6-10 кВ
3.1. ВЛ 6-10 кВ
3.2. КЛ 6-10 кВ
4. Линии электропередач, 0,4 кВ

Мероприятия, 
намеченные в Актах 

по 
тех.освидетельствова

нию;  

ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодёжная, с 
отпайкой на ПС ЦОФ (С-91/92)

ВЛ 110 кВ Старт - НПЗ-110 - Т (С-97/102-98) с 
отпайками на ПС КСК (С-97/102), ПС 

Байкальская (С-97/98)

Замена дефектных изоляторов  25шт. Ремонт провода (рем. 
зажим) 1шт.  Ремонт грозотроса (бандаж)  2шт. 

Присоединение грозотроса к опоре 1шт Установка 
поддерж.зажима  на грозотрос 7шт. 

ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - К с отпайкой га ПС ГПП-5  
(С-117/118)

НВ032139   
НВ032140

ВЛ 110 кВ Николаевск - Многовершинная (С-
171, С-172)

Замена дефектных стеклянных изоляторов  (№ 200,201, 203, 
204, 205,206, 207, 208, 209, 210,211.)-31 шт. Замена гирлянды 

подвесных изоляторов (№ 309, 369, 446, 505, 556, 697, 698, 
703, 723, 733, 734, 761, 832, 923, 942.)-45 шт. 

НВ032139
НВ032140

Целевая программа 
по установке на ВЛ 

птицезащитных 
устройств и систем 
усиления изоляции 

на 2021г

ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинное (С - 171), 
Белая Гора – Многовершинная (С-172)

Ручная расчистка 10,99Га. Вырубка угрожающих деревьев 
15шт.  

Механизированная расчистка 4,65Га. Ручная расчистка 
4,26Га.  

ВЛ 35 кВ Березовый - Дуки (Т-197) Механизированная расчистка 41,12Га. Ручная расчистка 
0,076Га.  

ВЛ 35 кВ Березовая - Бриакан (Т-198), отпайка 
на ПС Главный Стан

Механизированная расчистка 58,85Га. Ручная расчистка 
0,0772Га.  

КЛ 35 кВ Совхоз Комсомольский - Кабельный 
киоск ( Т-183)

Ручная расчистка 3,6га Замена  поврежденных изоляторов 
8шт.  Сварка шлейфов 9шт 

ВЛ 35 кВ Ургал-Ургальская ЦЭС с отпайкой 
на ПС Чегдомын (Т-301-302)

КППН п.1.1; 
Мероприятия, 

намеченные в Актах 
по 

тех.освидетельствова
нию;  

ВЛ 35 кВ ТЭЦ-2- Кабельный киоск ЭТЗ с 
отпайкой на ПС Багерная  (Т-160)

Ручная расчистка  0,51Га Замена дефектных изоляторов  3шт.  
Обрезка крон деревьев  1шт. Валка деревьев  9шт. Установка 
фундамента для устройства оттяжки ж/б опоры  2шт. Монтаж 

грозотроса 0,03км Присоединение грозотроса к опоре 2оп 

ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1- Кабельный киоск ЭТЗ   (Т-
161)

КППН,                   
Акт Тосв

КППН 
п.1.1;Мероприятия, 
намеченные в Актах 

по 
тех.освидетельствова

нию;  

Ручная расчистка  2,03Га Замена дефектных изоляторов  4шт.  
Обрезка крон деревьев  20шт. Установка поддерж.зажима на 

провод 2оп Ремонт провода (бандаж) 2шт Монтаж 
заземляющего устройства опоры 1оп Выправка опор  2оп 

Ручная расчистка  2,3Га Замена дефектных изоляторов  12шт.  
Обрезка крон деревьев  2шт. 

КППН,                   
Акт Тосв

КППН 
п.1.1;Мероприятия, 
намеченные в Актах 

по 
тех.освидетельствова

нию;  

Ручная расчистка  0,51Га Замена дефектных изоляторов  3шт.  
Валка угрожающих деревьев  25шт. 

Ручная расчистка  0,72Га Монтаж грозотроса 0,14км  Обрезка 
крон деревьев  20шт. 

КППН,                 Акт 
Тосв

КППН 
п.1.1;Мероприятия, 
намеченные в Актах 

по 
тех.освидетельствова

нию;  

Ручная расчистка банкеток 0,0036Га Выправка опор  2шт.  
Валка угрожающих деревьев  25шт. 

ВЛ 35 кВ Западная - Байкальская                         
    (Т-171)

Ручная расчистка  2Га Замена дефектных изоляторов 3шт.  
Выправка опор 2шт. 

ВЛ 35 кВ Красная - Западная с отпайкой на ПС 
ПТО  (Т-173)

Ручная расчистка  0,8Га Замена дефектных изоляторов  3шт.  
Обрезка крон деревьев  15шт. Валка угрожающих деревьев 

5шт. Ремонт провода (рем.зажим) 1шт. 

КППН 
п.1.1;Мероприятия, 
намеченные в Актах 

по 
тех.освидетельствова

нию;  

Мероприятия, 
намеченные в Актах 

по 
тех.освидетельствова

нию;  

Замена дефектных изоляторов   5шт Выправка изолирующей  
поддерживающей подвески 5оп.

Мероприятия, 
намеченные в Актах 

по 
тех.освидетельствова

нию;  

Замена дефектных изоляторов   2шт Установка 
поддерж.зажима на опоре 1шт

Замена дефектных изоляторов   9шт Выправка изолирующей  
поддерживающей подвески 1оп

ВЛ 35 кВ АТЭЦ - Центральная (Т-225, Т-227) 
L=1730м

ВЛ 35 кВ Тишкино-Южная (Т6Ф) Механизированная расчистка 3,45Га. Ручная расчистка 
1,17Га.  

ВЛ 35 кВ Ванино-Тишкино (Т8Ф) Механизированная расчистка 2,35Га. Ручная расчистка 
0,0126Га.  

Механизированная расчистка 1,76Га. Ручная расчистка 
0,0027Га.  

ВЛ 35 кВ РП-4- Лесозаводская (Т10Ф) Механизированная расчистка 2,66Га. Ручная расчистка 
0,0054Га.  

ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП-4 (Т4Ф) Механизированная расчистка 1,62Га. Ручная расчистка 
0,02Га. Расширение просек 2,08Га.  

ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС - Южная (Т5Ф) Механизированная расчистка 1,65Га. Ручная расчистка 
0,02Га. Расширение просек 2,22Га.  



№ п/п РЭС СП Инв. номер

Причины включения объекта в ГПР

Наименование объекта Перечень работ

Сроки выполнения работ 

Обосн-е* Поясн-я Начало (чч.мм.гггг)

Класс напр-
я (кВ)

Классификация 
ремонтов

Вид ремонта (ТР; 
КР; СР)

Окончание 
(чч.мм.гггг)

4.1. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ031955 ВЛ 0,4кВ Ф-1,3 КТП-26 г.Николаевск на Амуре КР 01.06.2021 30.09.2021

4.2. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ031959 ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП-29 г.Николаевск на Амуре КР 01.06.2021 30.09.2021

4.3. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ032002 ВЛ 0,4кВ Ф-2,3 КТП-58 г.Николаевск на Амуре КР 01.06.2021 30.09.2021

4.4. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ032183 ВЛ 0,4кВ Ф-8 ТП-104 г.Николаевск на Амуре КР 01.06.2021 30.09.2021

4.5. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ031971 ВЛ 0,4 кВ от ТП-14 г.Николаевск на Амуре КР 01.06.2021 30.09.2021

4.6. 0,4 кВ. АРЭС СЭС НВ034966 Жалоба КР 01.06.2021 30.09.2021

4.7. 0,4 кВ. ЭРЭС СЭС НВ006921 КППН п.1.2. КР 01.06.2021 30.09.2021

4.8. 0,4 кВ. СолРЭС СЭС HB033612 КППН п.1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-10 с.Главный стан КР 01.06.2021 30.11.2021

4.9. 0,4 кВ. ЧРЭС СЭС HB007109 МГ ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-65 п.В.Чегдомын  L=789м. Замена опор 2шт. Замена опор 2шт. КР 01.10.2021 30.10.2021

4.10. 0,4 кВ. АРЭС СЭС HB034138 По состоянию Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт КР 01.07.2021 31.07.2021

4.11. 0,4 кВ. АРЭС СЭС HB034146 По состоянию Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт КР 01.08.2021 31.08.2021

4.12. 0,4 кВ. АРЭС СЭС HB033741 По состоянию Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт КР 01.09.2021 30.09.2021

4.13. 0,4 кВ. ЭРЭС СЭС HB034880 По состоянию ЛЭП 0,4кВ Ф-3 КТПН-14  пгт. Эльбан  L=952м. КР 01.04.2021 31.05.2021

4.14. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ031997 КР 01.07.2021 31.08.2021

4.15. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ031943 ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-12 г. Николаевск-на-Амуре КР 01.10.2021 30.11.2021

4.16. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ031943 ВЛ 0,4кВ Ф-3 КТП-12 г. Николаевск-на-Амуре КР 01.11.2021 30.11.2021

4.17. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ031954 КР 01.09.2021 31.10.2021

4.18. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ031971 ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-14 г. Николаевск-на-Амуре КР 01.09.2021 31.10.2021

4.19. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ031971 ВЛ 0,4кВ Ф-5 ТП-14 г. Николаевск-на-Амуре КР 01.09.2021 31.10.2021

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

Замена опор 85шт. Установка опор 1шт. Демонтаж провода 
(по трассе) 3,028км Монтаж провода (по трассе) 3,028км 

Замена вводов 119шт.

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

Замена опор 26шт. Установка подкосов 5шт. Демонтаж 
провода (по трассе) 1,609км Монтаж провода (по трассе) 

1,609км Замена вводов 68шт. Монтаж кабеля 0,05км Монтаж 
муфт 4шт.

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

Замена опор 66шт. Установка опор 5шт. Демонтаж провода 
(по трассе) 2,498км Монтаж провода (по трассе) 2,498км 

Замена вводов 48шт. Монтаж кабеля 0,07км Монтаж муфт 
4шт.

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

Замена опор 36шт. Установка опор 5шт. Демонтаж провода 
(по трассе) 1,364км Монтаж провода (по трассе) 1,364км 

Замена вводов 27шт. Монтаж кабеля 0,03км Монтаж муфт 
2шт.

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

Замена опор 12шт. Демонтаж опор 5шт. Демонтаж провода 
(по трассе) 0,357км Монтаж провода (по трассе) 0,357км 

Замена вводов 25шт.

ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-Лесное п. Лесной Замена опор 47шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,949км 
Монтаж провода (по трассе) 1,949км Замена вводов 22шт.

Жалоба, 
КППН

ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТПН-723 с. Ачан
Замена опор 28шт. Установка ОПН 4компл. Демонтаж 

провода (по трассе) 0,71км Монтаж провода (по трассе) 
0,71км Замена вводов 23шт.

Замена опор 18шт. Замена опор 8шт.  Демонтаж провода (по 
трассе) 0,982км Монтаж провода (по трассе) 1,57км Замена 
ответвлений к зданиям 12шт Установка разрядников 6шт 

Устройство повторных заземлений 5шт 

КЛ 0,4 кВ пр. Комсомольский 24-26
L=70м

КЛ 0,4 кВ  ТП-52 - вечерняя школа
L=177м

КЛ 0,4 кВ ТП9-Мира 42а
L=77м

Обрезка крон деревьев 20шт. Перетяжка провода 0,5км  
Выправка опор 17

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

КВЛ 0,4кВ Ф-11,12 ТП-1 г. Николаевск-на-
Амуре

Демонтаж опор 1шт Установка опор 2шт  Установка укоса 
8шт Устройство повторного заземления 3шт Устройство 
заземляющего спуска 3шт Демонтаж провода (по трассе) 

0,4км Монтаж провода (по трассе) 0,4кмУстройство ввода в 
КТП 2шт Монтаж кабеля 64м Монтаж муфт4шт

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

Демонтаж опор 24шт Установка опор 28шт  Установка укоса 
4шт Устройство повторного заземления 5шт Устройство 

заземляющего спуска 5шт Переподвеска провода (по трассе) 
0,866км Монтаж провода (по трассе) 0,035кмУстройство 
ввода в КТП 1шт Монтаж кабеля 17м Монтаж муфт2шт 

Замена ответвлений к зданиям 32шт Переустановка ПУ с 
дер.опор на ж/б опоры 32шт

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

Демонтаж опор 25шт Установка опор 27шт  Установка укоса 
1шт Устройство повторного заземления 4шт Устройство 
заземляющего спуска 4шт Демонтаж провода (по трассе) 
0,845км Монтаж провода (по трассе) 0,845кмУстройство 
ввода в КТП 1шт Монтаж кабеля 17м Монтаж муфт2шт 

Замена ответвлений к зданиям 22шт Переустановка ПУ с 
дер.опор на ж/б опоры 24шт

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

ВЛ 0,4кВ Ф-2,3,4 КТП-24 г. Николаевск-на-
Амуре

Демонтаж опор 19шт Установка опор 15шт  Установка укоса 
1шт Устройство повторного заземления 3шт Устройство 
заземляющего спуска 3шт Демонтаж провода (по трассе) 

0,615км Монтаж провода (по трассе) 0,615км Замена 
ответвлений к зданиям 32шт Переустановка ПУ с дер.опор на 

ж/б опоры 35шт 

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

Демонтаж опор 1шт Установка опор 5шт  Установка укоса 
2шт Устройство повторного заземления 2шт Устройство 
заземляющего спуска 2шт Демонтаж провода (по трассе) 

0,47км Монтаж провода (по трассе) 0,47км Замена 
ответвлений к зданиям 4шт Переустановка ПУ с дер.опор на 

ж/б опоры 4шт 

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

Демонтаж опор 26шт Установка опор 30шт  Установка укоса 
2шт Устройство повторного заземления 4шт Устройство 
заземляющего спуска 4шт Демонтаж провода (по трассе) 

1,165км Монтаж провода (по трассе) 1,165км Замена 
ответвлений к зданиям 39шт Переустановка ПУ с дер.опор на 

ж/б опоры 39шт 



№ п/п РЭС СП Инв. номер

Причины включения объекта в ГПР

Наименование объекта Перечень работ

Сроки выполнения работ 

Обосн-е* Поясн-я Начало (чч.мм.гггг)

Класс напр-
я (кВ)

Классификация 
ремонтов

Вид ремонта (ТР; 
КР; СР)

Окончание 
(чч.мм.гггг)

4.20. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ031939 ВЛ 0,4кВ Ф-4 КТП-25 г. Николаевск-на-Амуре КР 01.07.2021 31.08.2021

4.21. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ031939 ВЛ 0,4кВ Ф-5 КТП-25 г. Николаевск-на-Амуре КР 01.08.2021 30.09.2021

4.22. 0,4 кВ. НРЭС СЭС НВ031950 ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-108 г. Николаевск-на-Амуре КР 01.08.2021 30.09.2021

4.23. 0,4 кВ. ЧРЭС СЭС HB007109 КППН ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-1 п.В.Чегдомын КР 01.07.2021 30.07.2021

4.24. 0,4 кВ. ЧРЭС СЭС HB007096 КППН п.1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП-22 п.Н.Чегдомын КР 01.09.2021 30.09.2021

4.25. 0,4 кВ. ЧРЭС СЭС HB007109 КППН п.1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-25 п.В.Чегдомын КР 01.07.2021 30.07.2021

4.26. 0,4 кВ. ЧРЭС СЭС HB007096 КППН п.1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-58 п.Н.Чегдомын КР 01.10.2021 31.10.2021

4.27. 0,4 кВ. ЧРЭС СЭС HB007096 КППН п.1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-58 п.Н.Чегдомын КР 01.10.2021 31.10.2021

4.28. 0,4 кВ. ЧРЭС СЭС HB007096 КППН п.1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-51 п.Н.Чегдомын КР 01.08.2021 31.08.2021

4.29. 0,4 кВ. ЧРЭС СЭС HB007096 КППН п.1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-57 п.Н.Чегдомын КР 01.08.2021 31.08.2021

4.30. 0,4 кВ. ЭРЭС СЭС HB006921 КППН п.1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТПН-720 с. Ачан КР 01.07.2021 30.11.2021

4.31. 0,4 кВ. ЭРЭС СЭС HB006921 КППН п.1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТПН-721 с. Ачан КР 01.06.2021 30.06.2021

4.32. 0,4 кВ. ЭРЭС СЭС HB006921 КППН п.1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТПН-722 с. Ачан КР 01.10.2021 30.11.2021

4.33. 0,4 кВ. ЭРЭС СЭС HB006921 КППН п.1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТПН-722 с. Ачан КР 01.09.2021 30.11.2021

5. Оборудование  ПС 110-220 кВ

5.1. 110 кВ. СолРЭС СЭС МГ ПС 110 кВ Азимут 01.05.2021 31.05.2021

5.2. 110 кВ. СолРЭС СЭС ПС 110 кВ Горная 01.04.2021 30.06.2021

5.3. 110 кВ. СолРЭС СЭС МГ, по состоянию ПС 110 кВ Кедровая 01.04.2021 31.10.2021

5.4. 110 кВ. СолРЭС СЭС МГ ПС 110 кВ Лиан 01.04.2021 31.08.2021

5.5. 110 кВ. СолРЭС СЭС ПС 110 кВ Молодежная 01.09.2021 30.09.2021

5.6. 110 кВ. СолРЭС СЭС Письмо ПС 110 кВ Перевальная 01.08.2021 31.08.2021

5.7. 110 кВ. СолРЭС СЭС МГ ПС 110 кВ Ручей Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-2500/110 2Т )-1 шт. 01.10.2021 31.10.2021

5.8. 110 кВ. СолРЭС СЭС ПС 110 кВ Солнечная 01.07.2021 31.10.2021

5.9. 110 кВ. СолРЭС СЭС МГ, КППН ПС 110 кВ ЦОФ 01.09.2021 30.09.2021

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

Демонтаж опор 18шт Установка опор 21шт  Установка укоса 
3шт Устройство повторного заземления 3шт Устройство 
заземляющего спуска 3шт Демонтаж провода (по трассе) 

0,66км Монтаж провода (по трассе) 0,66кмУстройство ввода в 
КТП 1шт Монтаж кабеля 15м Монтаж муфт2шт Замена 

ответвлений к зданиям 22шт Переустановка ПУ с дер.опор на 
ж/б опоры 22шт 

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

Демонтаж опор 35шт Установка опор 33шт  Установка укоса 
1шт Устройство повторного заземления 3шт Устройство 
заземляющего спуска 3шт Демонтаж провода (по трассе) 
1,175км Монтаж провода (по трассе) 1,175кмУстройство 
ввода в КТП 1шт Монтаж кабеля 17м Монтаж муфт 2шт 
Замена ответвлений к зданиям39шт Переустановка ПУ с 

дер.опор на ж/б опоры 44шт 

КППН,
Предписание

КППН п.1.2.,
Приказ № 698 от 
08.12.15 "О вводе 

актуализированной 
программы по 

оптимизации работ в 
Николаевском РЭС"  
Приложение 2-новой 

формы 
(актуализированная 

прграмма по 
приведению сетей 

0,4-110 кВ НРЭС по 
письму АО ДРСК от 
30.01.17 № 08-02/08-

25/143)

Демонтаж опор 8шт Установка опор 8шт  Установка укоса 
7шт Устройство повторного заземления 3шт Устройство 
заземляющего спуска 3шт Демонтаж провода (по трассе) 

0,76км Монтаж провода (по трассе) 0,76кмЗамена ответвлений 
к зданиям 10шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 

10шт 

Замена опор 9шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,4км  
Монтаж провода (по трассе) 0,4км Замена ответвлений к 

зданиям 16шт. 

Замена опор 7шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,29км  
Монтаж провода (по трассе) 0,29км Замена ответвлений к 

зданиям 6шт. 

Замена опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,27км  
Монтаж провода (по трассе) 0,27км Замена ответвлений к 

зданиям 13шт. 

Замена опор 13шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,4км  
Монтаж провода (по трассе) 0,4км Замена ответвлений к 

зданиям 18шт. 

Замена опор 6шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,35км  
Монтаж провода (по трассе) 0,35км Замена ответвлений к 

зданиям 12шт. 

Замена опор 10шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,5км  
Монтаж провода (по трассе) 0,5км Замена ответвлений к 

зданиям 11шт. 

Демонтаж провода (по трассе) 0,12км Монтаж провода (по 
трассе) 0,12км  Замена ответвлений к зданиям 3шт.

Замена опор 20шт. Установка опор 11шт.  Демонтаж провода 
(по трассе) 1,2км Монтаж провода (по трассе) 1,2км Замена 

ответвлений к зданиям 49шт. Демонтаж опор 9шт. Демонтаж 
провода 0,25кмУстройство повторного заземления 3шт. 

Замена опор 23шт. Установка опор 2шт.  Демонтаж провода 
(по трассе) 0,83км Монтаж провода (по трассе) 0,83км Замена 

ответвлений к зданиям 12шт. Устройство повторного 
заземления 4шт. 

Замена опор 17шт. Установка опор 5шт.  Демонтаж провода 
(по трассе) 0,745км Монтаж провода (по трассе) 0,745км 

Замена ответвлений к зданиям 36шт. Устройство повторного 
заземления 4шт. 

Замена опор 11шт. Установка опор 5шт.  Демонтаж провода 
(по трассе) 0,71км Монтаж провода (по трассе) 0,71км Замена 

ответвлений к зданиям 18шт. Устройство повторного 
заземления 4шт. 

Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-10000/110, ТМН-
6300/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ  (РВ-10 

ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН)-2 шт. 

МГ, КППН, По 
состоянию

Ремонт разъединителей 110 кВ   (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 
110 2Т)-2 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов 

разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-
2 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-10000/110 1Т)-1 

шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-180/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-
2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110М В 110 1Т, В 

110 2Т, 
В 110 С-112)-3 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 

кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6 шт. Ремонт 
выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 6 яч 33)-1 шт. 

Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РНДЗ-35 1РРК 10, 2РРК 10)-2 
шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ  (НТМИ-10 

ТН 10 1с, ТН 10 2с)-2 шт. 

Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 СВ 10, В 10 1Т, В 10 
яч  7, В 10 2Т яч  33)-4 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ  
(ТМН-2500/110 1Т, 2Т)-2 шт. (РНДЗ-110 СР 110 2с, РРП 110 

С-80)-2 шт. 

По состоянию, МГ, 
КППН

Ремонт разъединителей 110 кВ  (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 
110 2Т)-2 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов 

разъединителей 110 кВ  (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 
2Т)-2 шт. 

Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (ЗНОЛ.06-6 на 
НАМИ 10-95 ТН 6 1с)-1 шт. 

МГ, КППН, По 
состоянию

Ремонт разъединителей 110 кВ  (РНДЗ-110 ОШР 110 ОВ, 1ШР 
110 1ТН,  2ШР 110 2ТН, 1ШР 110 1Т, 1ШР 110 2Т, 1ШР 110 

С-108)-6 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов 
разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ОШР 110 ОВ, 1ШР 110 
1ТН,  2ШР 110 2ТН, 1ШР 110 1Т, 1ШР 110 2Т, 1ШР 110 С-

108)-30 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110 
1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110М В 110 С-
82, В 110 С-91, В 110 С-107, В 110 С-108, В 110 С-103)-5 шт. 
Ремонт разъединителей 110 кВ  (РНД-110, РНДЗ-110 ШР 110 

ТН ОСШ, ЛР 110 С-82, ЛР 110 С-81, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т, ЛР 
110 С-91, ЛР 110 С-92,  ОШР 110 С-82, ОШР 110  С-81, ОШР 
110 1Т, ОШР 110 2Т, ОШР 110 С-91, ОШР 110 С-92, 2ШР 110 
С-104, 2ШР 110 С-103, 2ШР 110 ШСВ, 2ШР 110 ОВ, 2ШР 110 

С-107, 2ШР 110 С-108
ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-21 шт.

Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 
кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт. Ремонт 

разъединителей 110 кВ   (ОД-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т
КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т

ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-6 шт. 
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Причины включения объекта в ГПР
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5.10. 110 кВ. СЭС МГ, по состоянию ПС 110 кВ Вознесенская 01.04.2021 31.08.2021

5.11. 110 кВ. СЭС МГ, КППН Аварии ПС 110 кВ Гайтер 01.03.2021 30.09.2021

5.12. 110 кВ. СЭС МГ, Письмо ПС 110 кВ Иннокентьевка 01.04.2021 31.07.2021

5.13. 110 кВ. СЭС МГ ПС 110 кВ Картель 01.03.2021 31.05.2021

5.14. 110 кВ. СЭС МГ ПС 110 кВ Лидога 01.07.2021 31.07.2021

5.15. 110 кВ. СЭС МГ ПС 110 кВ Озерная 01.03.2021 30.06.2021

5.16. 110 кВ. СЭС МГ ПС 110 кВ Пивань 01.09.2021 31.10.2021

5.17. 110 кВ. СЭС МГ, КППН, Письмо ПС 110 кВ Троицкая 01.07.2021 31.09.2021

5.18. 110 кВ. КРЭС СЭС ПС 110 кВ Байкальская 01.08.2021 30.11.2021

5.19. 110 кВ. КРЭС СЭС МГ, КППН ПС 110 кВ Водозабор 01.06.2021 31.07.2021

5.20. 110 кВ. КРЭС СЭС МГ, Письмо ПС 110 кВ Северная 01.07.2021 30.09.2021

5.21. 110 кВ. КРЭС СЭС МГ ПС 110 кВ Хурба 01.04.2021 31.08.2021

5.22. 110 кВ. СевРЭС СЭС МГ ПС 110 кВ БАМ-ПТФ 01.09.2021 30.09.2021

5.23. 110 кВ. СевРЭС СЭС ПС 110 кВ К 01.08.2021 31.10.2021

5.24. 110 кВ. СевРЭС СЭС МГ ПС 110 кВ КСК 01.10.2021 31.10.2021

5.25. 110 кВ. СевРЭС СЭС МГ ПС 110 кВ Привокзальная 01.04.2021 30.04.2021

5.26. 110 кВ. ЭРЭС СЭС МГ ПС 110кВ Падали Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-2500/110/6 1Т)-1 шт. 01.08.2021 31.08.2021

5.27. 110 кВ. ЭРЭС СЭС ПС 110 кВ Эльбан 01.05.2021 30.11.2021

Селих 
участок 
КРЭС 

Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110, ТМН-
2500/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-

63/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 
кВ  (РНДЗ-110 ЛР 110 С-105, ЛР 110 С-106, РРП 110 С-105, 
РРП 110 С-106, СР 110 2с)-5 шт. Ремонт трансформаторов 
напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6 шт. 

Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПП-10 В 10 яч 4, В 10 яч 
10)-2 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

Ремонт выключателей 110 кВ (У-110 В 110 С-123)-1 шт. 
Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ  (НОМ-10 2ТН 

10 1-1с, 2ТН 10 2-1с, 2ТН 10 2-2с, 2ТН 10 1-2с)-12 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ.  (НТМИ-10 на 
НАМИ 10-95 ТН 10 1с)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 
(ТМН-6300/110 1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-

160/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2 шт. Ремонт трансформаторов 
напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6 шт. 
Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТФЗМ-110 Б ТТ 110 

2Т)-3 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВКЭ-10 В 10 1Т, СВ 
10, В 10 2Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 

кВ (НТМИ-10 ТН 10 2с)-1 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 
110 С-74, ТН 110 С-99, ТН 110 1с, ТН 110 2с)-8 шт. Ремонт 

выключателей 6-10 кВ  (ВМПЭ-10 В 10 яч 30)-1 шт. ( НАМИ-
10 ТН 10 1с:)-1 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-2500/110 1Т)-1 шт. 
Ремонт выключателей 110 кВ (ВМТ-110Б В 110 С-110)-1 шт. 
Ремонт разъединителей 110 кВ  (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 
110 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ  (РВ-10 ШР 10 

1ТСН, ШР 10 2ТСН)-2 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т, 2Т: ТМН-6300/110)-2 
шт. Ремонт трансформаторов СН  (2ТСН 10: ТМ-100/10)-1 шт. 
(1ТН 10 2с, 1ТН 10 1с, 2ТН 10 2с, 2ТН 10 1с: НОМ-10)-12 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-10000/110 1Т, 2Т)-2 
шт. Ремонт разъединителей 110 кВ   ( ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, 

ЗОН 110 2Т:
РНДЗ-110 ЛР 110 С-74, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 С-74

ОДЗ-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т
КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-10 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НТМИ-10 на 
НАМИ 10-95 ТН 10 1с)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ   

(РНДЗ-110 СР 110 1с, СР 110 2с )-2 шт. Замена опорно-
стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 СР 

110 1с, СР 110 2с)-12 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 
(ТМТН-6300/110 1Т, 2Т)-2 шт  Ремонт трансформаторов тока 
35 кВ (ТФЗМ-110Б ТТ 110 1Т)-3 шт  Ремонт разъединителей 

110 кВ  (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т
РНДЗ-110 ЛР 110 С-110, РРП 110 С-110

ОДЗ-110 ОД 110 1Т, ОД 110 2Т
КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-8 шт  Ремонт выключателей 

6-10 кВ (ВК-10 В 10 яч 5)-1 шт  

МГ, По состоянию, 
Письмо

Ремонт выключателей 35 кВ  (МКП-35, С-35М  В 35 1Т, В 35 
2Т, СВ 35, В 35 Т-185, В 35 Т-186, В 35 Т-171, В 35 Т-170)-7 

шт. Ремонт разъединителей 110 кВ  ( РНДЗ-110 ШР 110 С-98, 
ШР 110 1Т, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 С-97, ШР 110  2Т, 

ЛР 110 С-98, ЛР 110 С-97, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с
ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-12 шт. Ремонт 

разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ШР 35 Т-171, ШР 35 Т-170,  
ШР 35 Т-185, ШР 35 Т-186, ЛР 35 Т-171, ЛР 35 Т-170, ЛР 35 

Т-186, ЛР 35 Т-185
РОН-35 РРК 35 1Т, РРК 35 2Т)-10 шт. 

Ремонт разъединителей 110 кВ  (РНДЗ-110 ЛР 110 С-126, ЛР 
110 С-125, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т)-6 шт. 

Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 
кВ  (РНДЗ-110 ЛР 110 С-126, СР 110 1с, ШР 110 1Т)-18 шт. 

(ТДН-16000/110 1Т,  2Т)-2 шт. 

Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110 2Т )-1 шт. 
Ремонт трансформаторов СН  (ТМ-200/6, ТМ-160/6 1ТСН 6, 
2ТСН 6)-2 шт. (РЛНД-110, РНДЗ-110 ЛР 110 С-80, ЛР 110 С-
109, ШР 110 С-80, ШР 110 С-109, ШР 110 1Т, ШР 110 ОПН 

1с, СР 110 1с,  СР 110 2с, ШР 110 2Т, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 
ОПН 2с, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т)-13 шт. 

Ремонт выключателей 35 кВ (ВМ-35, ВТ-35, С-35М, ВБ-35 В 
35 1Т, СВ 35, В 35 Т-183, В 35 Т-181, В 35 2Т, В 35 Т-180)-6 
шт. Ремонт трансформаторов СН  (ТМ-100/10, ТOEZ-250/10 

1ТСН 10, 2ТСН 10)-2 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 
(ТФЗМ-35 ТТ 35 Т-180)-2 шт. Ремонт трансформаторов 
напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-6 шт. 

Ремонт выключателей 110 кВ (ВМТ-110 В 110 1Т)-1 шт. 
Ремонт выключателей 35 кВ  (С-35 В 35 Т-195, В 35 Т-222, В 
35 1Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35 

ТТ 35 Т-222, ТТ 35 1Т)-5 шт. Ремонт трансформаторов 
напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6 

шт.Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 
35 1с)-3 шт.Ремонт разъединителей 110 кВ  (ЗОН-110М ЗОН 

110 1Т)-1 шт.

МГ, Письмо, По 
состоянию

Ремонт разъединителей 110 кВ  (РНДЗ-110 ЛР 110 С-120, ЛР 
110 С-119, ЛР 110 С-73, ЛР 110 С-118, ЛР 110 С-117, ЛР 110 

С-81)-6 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТВЛМ-10 
на ТЛК-10 ТТ 6 яч 12)-2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ 

(МКП-110 В 110 С-119)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ  
(РНДЗ-110, РНДЗ-110 ОШР 110 С-120, ОШР 110 С-119, ОШР 

110 С-73, ОШР 110 С-118, ОШР 110 С-117, ОШР 110 С-81, 
ОШР 110 ОВ, 1ШР 110 С-120, 1ШР 110 С-119, 1ШР 110 С-73, 

1ШР 110 С-118 , 1ШР 110 С-117, 1ШР 110 С-81, 1ШР 110 
ШСВ, 1ШР 110 ОВ, 2ШР 110 С-120, 2ШР 110 С-119, 2ШР 110 

С-73, 2ШР 110 С-118, 2ШР 110 С-117, 2ШР 110 С-81, 2ШР 
110 ШСВ, 2ШР 110 ОВ)-23 шт.

Ремонт трансформаторов СН (ТМ-40/10 1ТСН 10 )-1 шт. 
Ремонт разъединителей 110 кВ  (РНДЗ-110 ЛР 110 С-102, ЛР 

110 С-97, СР 110 1с , СР 110 2с )-4 шт. 

Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-16000/110 1Т)-1 шт. 
Ремонт разъединителей 110 кВ   (РНДЗ-110 ЛР 110 С-93, ЛР 
110 С-75, ШР 110 1Т,  ШР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 

110 ТН 1с, ШР 110 ОПН 2с)-8 шт. 

МГ, КППН, По 
состоянию

Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 
кВ (РЛНД-110 ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, ШР 110 ТН1с, ШР 110 

ТН2с)-24 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ  (ТДТН-
160000/110 1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110 
В 110 С-88)-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 

кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6 шт.Ремонт 
трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35  ТН 35 1с, ТН 

35 2с)-6 шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 6 
яч.16, В 6 яч.24)-2 шт.
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5.28. 110 кВ. НРЭС СЭС МГ ПС Белая Гора ТР 01.07.2021 30.09.2021

5.29. 110 кВ. НРЭС СЭС НВ032130 МГ ПС Маго ТР 01.07.2021 30.09.2021

5.30. 110 кВ. НРЭС СЭС МГ ПС Многовершинная 01.07.2021 30.09.2021

6. Оборудование  ПС 35 кВ

6.1. 35 кВ. СГРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Городская 01.05.2021 31.05.2021

6.2. 35 кВ. СГРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Кислородная 01.06.2021 30.06.2021

6.3. 35 кВ. СГРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Лесозаводская 01.06.2021 31.07.2021

6.4. 35 кВ. СГРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Монгохто 01.05.2021 31.05.2021

6.5. 35 кВ. СГРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ РП-1 01.10.2021 31.10.2021

6.6. 35 кВ. СГРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ РП-4 01.08.2021 30.09.2021

6.7. 35 кВ. СГРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Тишкино Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35 1Т, 2Т)-2 шт. 01.08.2021 31.08.2021

6.8. 35 кВ. СГРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Центральная 01.08.2021 31.08.2021

6.9. 35 кВ. СГРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Эгге 01.08.2021 31.10.2021

6.10. 35 кВ. СГРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Южная 01.08.2021 31.08.2021

6.11. 35кВ. СолРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Дуки 01.05.2021 31.05.2021

6.12. 35 кВ. ЧРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Чегдомын 01.04.2021 30.04.2021

6.13. 35 кВ. ЧРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Ч 01.08.2021 30.11.2021

6.14. 35 кВ. ЧРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Шахта Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМШ-2500/10 3Т, 4Т)-2 шт. 01.09.2021 30.09.2021

6.15. 35 кВ. КРЭС СЭС МГ, Письмо ПС 35 кВ Б 01.08.2021 31.08.2021

6.16. 35кВ. КРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Объект-202 01.04.2021 30.09.2021

6.18. 35кВ. СевРЭС СЭС Письмо ПС 35 кВ Городская 01.09.2021 30.09.2021

6.19. 35кВ. СевРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Западная 01.03.2021 31.03.2021

6.20. 35кВ. СевРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Индустриальная Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35 1Т, 2Т)-2 шт. 01.04.2021 30.04.2021

6.21. 35кВ. СевРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ КЖБК 01.10.2021 31.10.2021

6.23. 35кВ. СевРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Красная 01.07.2021 31.07.2021

6.24. 35кВ. СевРЭС СЭС МГ, Письмо ПС 35 кВ ЛПБ 01.03.2021 31.10.2021

6.25. 35кВ. СевРЭС СЭС МГ, Письмо ПС 35 кВ НПЗ 01.06.2021 31.10.2021

6.26. 35кВ. СевРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Объект-10 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-63/6 1ТСН 6)-1 шт. 01.04.2021 30.04.2021
6.27. 35кВ. СевРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ ПТО Ремонт выключателей 6-10 кВ (Lhci-10 В 6 яч 10)-1 шт. 01.05.2021 31.05.2021

6.28. 35кВ. СевРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Таежная Ремонт трансформаторов СН (ТМ-40/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 шт. 01.05.2021 31.05.2021

6.29. 35кВ. СевРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ ТН 01.05.2021 31.05.2021

НВ032387  
НВ032388  
НВ032359  
НВ032362   
НВ032363 
НВ032283  
НВ032284 

Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМ-6300/110, ТМ-6300/110 
1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ   (ОД-110 ОД 110 

1Т, ОД 110 2Т
КЗ-110 КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-4 шт.  Ремонт разъединителей 

110 кВ  (ТМ-100/6, ТМ-40/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 шт. 

Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДЦП-16000-110/10 1Т)1 
шт. 

НВ032012   
НВ032138

Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-6 В 6 
яч.1,3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,28,31,34)-14 шт  Ремонт 

трансформаторов напряжения 6-10 кВ  (ТМ-63/6 Т 6 РЭП )-1 
шт.  Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТМ-250/6, 
ТМ-160/6 1ТСН 6, 2ТСН 6 )-2 шт. Ремонт разъединителей 110 

кВ   (ОД-110 ОД 110 1Т, ОД 110 2Т, 
КЗ 110 КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т, 

ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-6 шт.  Ремонт 
выключателей 110 кВ (СВ 110)-1 шт. 

Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ШР 10 ТН яч 5, ШР 10 
1ТСН яч 6, ШР 10 1Т яч 1, ТР 10 1Т яч 1, ШР 10 яч 2,  ЛР 10 
яч 2, ШР 10 яч 3, ЛР 10 яч 3, ШР 10 яч 4,  ЛР 10 яч 4)-10 шт. 

Ремонт разъединителей 35 кВ (РНД-35 ШР 35 ТН 2с, СР 35 1с, 
СР 35 2с)-3 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов 

разъединителей 35 кВ  (РНД-35 ШР 35 ТН 2с, СР 35 1с, СР 35 
2с)-18 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35 
2Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНДЗ-35, РНД-35 

ЛР 35 Т1Ф, ЛР 35 Т25Ф, ШР 35 Т25Ф, ШР 35 2Т)-4 шт. 

Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М, С-35В 35 Т10Ф, В 35 
Т11Ф, В 35 1Т, В 35 2Т)-4 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ  

(РНДЗ-35 ЛР 35 Т10Ф, ЛР 35 Т11Ф, ШР 35 Т10Ф, ШР 35 
Т11Ф)-4 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов 

разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР 35 Т10Ф, ЛР 35 Т11Ф, ШР 
35 Т10Ф, ШР 35 Т11Ф)-24 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 

(ТМН-6300/35 2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-
100/10, ТМ-63/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2 шт. Ремонт 

трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 
35 2с)-6 шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ (РВП-10 ОПН 10 1с, 
ОПН 10 2с)-6 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 

кВ (НАМИТ-10 ТН 10 1с, ТН 10 2с)-2 шт. Ремонт 
выключателей 6-10 кВ (ВМП-10К В 10 2Т, В 10 яч 8, В 10 яч 

10, В 10  яч  7, В 10 1Т,  В 10 яч 14, В 10 яч  11)-7 шт. 

Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР 35 Т7Ф, ШР 35 
2Т, СР 35 1с, СР 35 2с)-4 шт. Ремонт трансформаторов СН  
(ТМ-25/10 2ТСН 10)-1 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 

(РВ-10 ШР 10 2 ТСН)-1 шт. 

Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/10, ТМ-50/10 1ТСН 10, 
2ТСН 10)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ  (РЛНЗ-35 ЛР 

35 Т4Ф, ЛР 35 Т5Ф, ШР 35 ОПН 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, СР 
35 1с, СР 35 2с)-7 шт. 

Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-6300/35, ТДНС-10000/35 
1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН  (ТМ-100/10 1ТСН 
10, 2ТСН 10)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 

кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-6 шт. 

Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИ-10 1ТН 
10, 2ТН 10)-2 шт. 

Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 10 яч 1, В 10 яч 2, 
В 10 яч 7, В 10 яч 10, В 10 яч 13, В 10 яч 8, В 10 яч 19, В 10 яч 
17, В 10 яч 14)-9 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ  (ТДНС-
10000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М 

СВ 35, В 35 Т2Ф, В 35 Т23Ф)-3 шт. 

Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНЗ-35, SOHK-35 ЛР 35 
Т11Ф, ЛР 35 Т5Ф, ЛР 35 Т6Ф, ШР 35 Т11Ф, ШР 35 Т5Ф, ШР 
35 Т6Ф, РРП 35, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 

2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т)-13 шт. Ремонт трансформаторов СН  
(ТМ-100/10 2ТСН 10)-1 шт. 

Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/10 1ТСН 10, 2ТСН 10 )-
2 шт. 

Ремонт трансформаторов СН ( ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 
шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ  (ВМПП-10  В 6 1Т, В 6 2Т, 
В 6 яч 28, В 6 яч 31, В 6 яч 3, В 6 яч 7, В 6 яч 34, В 6 яч 13)-8 

шт. 

Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 В 35 Т-305, В 35 Т-306, В 
35 2Т)-3 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ  (ВМПП-10, 

ВВТЭ-10, ВКЭ-10 В 6 1Т, В 6 2Т, СВ 6, В 6 яч 67, В 6 яч 64, В 
6 яч 74 , В 6 яч 66 , В 6 яч 72, В 6 яч 78, В 6 яч 80)-10 шт. 

Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ  (ЗНОЛ.06-6 ТН 
6 1с, 1ТН 6 2с)-6 шт. 

Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НТМИ-6 на 
НАМИ-10-95 ТН 6 1с, ТН 6 2с)-2 шт. Ремонт 

трансформаторов 35 кВ  (ТДНС-10000/35 2Т)-1 шт. Ремонт 
выключателей 6-10 кВ  (ВМП-10 В 10 1Т)-1 шт. 

Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35 1Т, 2Т)-2 шт. 
Ремонт выключателей 6-10 кВ  (ВМГ-133 В 10 яч 9)-1 шт. 

Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НТМИ-6 на 
НАМИ-10-95 ТН 6 2с)-1 шт. 

Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 
1с, ТН 35 2с)-6 шт. 

Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР 35 Т-168)-1 шт. 
Ремонт трансформаторов СН  (ТМ-40/10 1ТСН 10)-1 шт. 

Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35 В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35)-
3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ  (РНДЗ-35 РРП 35 Т-173, 

РРП 35 Т-203, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ЛР 35 Т-173, ЛР 35 Т-203, 
СР 35 1с, СР 35 2с)-8 шт. Ремонт трансформаторов 

напряжения 35 кВ ( НОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-4 шт. 

Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПЛ-10 на ТЛК-10 ТТ 
6 яч 18)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ  (РНДЗ-35 ШР 35 
1Т, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с, ЛР 35 Т-168, ЛР 35 Т-162)-6 

шт. 

Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПЛ-10 на ТЛК-10 ТТ 
6 яч 17)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ  (РЛНД-35 ЛР 35 
Т-211, ЛР 35 Т-169, ЛР 35 Т-182, ШР 35 Т-182, ШР 35 Т-169, 
ШР 35 Т-211, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, 
ШР 35 1Т, ШР 110 2Т)-12 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 
(РВ-10 ШР 6 ТН 6 2с, ШР 6 1Т яч 3, ЛР 6 яч 7, ШР 6 яч 7, СР 6 
 2с, ЛР 6 яч 17, ШР 6 яч 17, ШР 6 2Т, ЛР 6 яч 6, ШР 6 яч 6, ЛР 
6 яч 26, ШР 6 яч 26, ЛР 6 яч 20, ШР 6 яч 20, ЛР 6 яч 22, ШР 6 
яч 22  СР 6 1с)-17 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-

133 В 6 1Т, В 6 яч 7, СВ 6, В 6 яч 17, В 6 2Т, В 6 яч 6 , В 6 яч 
26 , В 6 яч 20, В 6 яч 22)-9 шт. 

Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35, ТМ-7500/35 
1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН  (ТМ-63/6 1ТСН 6, 

2ТСН 6)-2 шт. 
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6.30. 35кВ. ЭРЭС СЭС МГ ПС 35кВ Болин 01.10.2021 30.11.2021

6.31. 35кВ. ЭРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Дальняя Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/6 1Т)-1 шт. 01.07.2021 31.07.2021

6.32. 35кВ. ЭРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Менгон 01.07.2021 31.08.2021

6.33. 35кВ. ЭРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Приусадебная 01.06.2021 30.06.2021

6.34. 35кВ. ЭРЭС СЭС МГ ПС 35 кВ Тейсин 01.09.2021 30.09.2021

6.35. 35кВ. АРЭС СЭС По состоянию ПС 35кВ Городская 01.05.2021 31.05.2021

6.36. 35кВ. АРЭС СЭС МГ ПС 35кВ КТПН-2 Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ 35 ЛР 35 Т-226)-1 шт. 01.06.2021 30.06.2021

6.37. 35кВ. АРЭС СЭС МГ, По состоянию ПС 35кВ Центральная 01.09.2021 30.09.2021

7. ТП6-10/0,4 кВ

7.1. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB006161 Письмо № 638 от 08.04.2019 ЦРП-36 г.Комсомольск-на Амуре КР 01.06.2021 30.06.2021

7.2. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB031834 Письмо № 638 от 08.04.2019 ЦРП-11 п.Молодёжный КР 01.06.2021 30.06.2021

7.3. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB006012 МГ КТП-305 п.Хапсоль ТР 01.07.2021 31.07.2021

7.4. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB006000 МГ КТП-323 п.Хумми ТР 01.07.2021 31.07.2021

7.5. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB006031 МГ КТП-325 Сады ТР 01.07.2021 31.07.2021

7.6. 6-10 кВ. КРЭС СЭС  HB006103 МГ КТП-330 п.Новый Мир КР 01.07.2021 31.07.2021

7.7. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB005996 МГ КТП-336 п.Хурба ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.8. 6-10 кВ. КРЭС СЭС  HB006107 МГ КТП-338 п.Молодежный ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.9. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB005999 МГ КТП-347  п.Новый Мир ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.10. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB006012 МГ КТП-601 п.Пивань Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильников на АВ - 3 шт)-1 шт. КР 01.08.2021 31.08.2021

7.11. 6-10 кВ. КРЭС СЭС МГ ТП-311 п.Хапсоль ТР 01.09.2021 30.09.2021

7.12. 6-10 кВ. КРЭС СЭС МГ ТП-343 п.Молодежный ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.13. 6-10 кВ. КРЭС СЭС МГ ТП-366  г.Комсомольск-на Амуре ТР 01.09.2021 30.09.2021

7.14. 6-10 кВ. КРЭС СЭС МГ ТП-368  г.Комсомольск-на Амуре КР 01.09.2021 30.09.2021

7.15. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB0006131 МГ ТП-501 п.Индустриальный КР 01.09.2021 30.09.2021

7.16. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB006048 МГ ЦРП-12  г.Комсомольск-на Амуре Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена опорных изоляторов - 63 шт)-1 шт. КР 01.09.2021 30.09.2021

7.17. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB0033424 МГ ЦРП-27  г.Комсомольск-на Амуре КР 01.08.2021 31.08.2021

7.18. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB006149 МГ КТП-7 с.Вознесенское ТР 01.05.2021 31.05.2021

7.19. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB006128 МГ КТП-8 с.Вознесенское ТР 01.06.2021 30.06.2021

7.20. 6-10 кВ. КРЭС СЭС HB006130 МГ КТП-9 с.Вознесенское ТР 01.07.2021 31.07.2021

7.21. 6-10 кВ. СолРЭС СЭС HB033620 МГ КТП-10 с.Бриакан КР 01.07.2021 31.08.2021

7.22. 6-10 кВ. СолРЭС СЭС HB033627 МГ КТП-11 с.Бриакан ТР 01.06.2021 30.06.2021

7.23. 6-10 кВ. СПС СЭС HB035178 По состоянию ТП-9 п.Болонь Капитальный ремонт ТМ (ТМ-63/10: 1Т)-1 КР 01.09.2021 30.09.2021

7.24. 6-10 кВ. СПС СЭС HB035295 По состоянию ТП-47 г.Амурск Капитальный ремонт ТМ (ТМ-400/6: 1Т)-1 КР 01.10.2021 31.10.2021

7.25. 6-10 кВ. СПС СЭС HB006024 По состоянию ТП-316 п.Хапсоль Капитальный ремонт ТМ (ТМ-400/6)-1 КР 01.05.2021 31.05.2021

7.26. 6-10 кВ. СПС СЭС HB035298 По состоянию ТП-44 г.Амурск Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 1Т)-1 КР 01.12.2021 31.12.2021

7.27. 6-10 кВ. СПС СЭС HB035330 По состоянию ТП-60 г.Амурск Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 2Т)-1 КР 01.04.2021 30.04.2021

7.28. 6-10 кВ. СПС СЭС HB035604 По состоянию ТП-76 п.Эльбан Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 1Т)-1 КР 01.08.2021 31.08.2021

7.29. 6-10 кВ. СПС СЭС HB006064 По состоянию ТП-366 г.Комсомольск-на-Амуре Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 1Т)-1 КР 01.08.2021 31.08.2021

7.30. 6-10 кВ. СПС СЭС HB006066 По состоянию ТП-366 г.Комсомольск-на-Амуре Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 2Т)-1 КР 01.11.2021 30.11.2021

7.31. 6-10 кВ. СПС СЭС HB006076 По состоянию ТП-370 г.Комсомольск-на-Амуре Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 1Т)-1 КР 01.06.2021 30.06.2021

Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-35 ЛР 35 Т-181)-1 шт. 
Ремонт выключателей 6-10 кВ  (ВМП-10 В 10 1Т яч.3)-1 шт. 

Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/35 2ТСН 35)-1 шт. 
Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ  (ЗНОМ-35 ТН 35 

1с)-3 шт. 

Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-35 СР 35 1с, СР 35 2с; 
ЛР 35 Т-193, ЛР 35 Т-240,  ШР 35 Т-193, ШР 35 Т-240; ШР 35 

2ТСН, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 2с)-9 шт. 

Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35 1Т)-1 шт. Ремонт 
разъединителей 35 кВ  (РЛНД-35 ШР 35 1Т)-1 шт. 

Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 
(РНДЗ 35 ШР 35 1Т, ШР 35 ТН 2с)-12 шт. Замена 

трансформаторов тока   (ТПЛ-10 на ТЛП-10 ТТ 10 яч. 13)-2 
шт. Замена опорных изоляторов 6-10 кВ (яч 13)-4 шт. 

Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ 6300/35 1Т)-1 шт. Ремонт 
собственных нужд   (ЩСН)-1 шт. 

Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИ 10: ТН 
6 яч.1, ТН 6 яч.6)-2 шт.

Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТЛП-10: ТТ 6 яч.10 
ф.А, С)-2 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов 

предохранителя - 6 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, 
КТП (Окраска оборудования - 28 м2

Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов предохранителя - 6 
шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска 

оборудования - 28 м2
Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка разрядников - 3 шт)-1 шт. 
Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 

56 м2
Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов предохранителя - 6 
шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска 

оборудования - 28 м2
Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена АВ - 2 шт
Установка АВ - 1 шт

Замена контактов предохранителя - 6 шт
Ошиновка АВ - 1,8м)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, 

КТП (Окраска оборудования - 56 м2
Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов предохранителя - 6 шт
Ремонт разъединителя - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной 

части ТП, КТП (Окраска оборудования - 56 м2
Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов предохранителя - 6 
шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска 

оборудования - 32 м2
Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов предохранителя - 6 шт
Ремонт разъединителя - 1 шт)-1 шт.

HB005636 
НВ005634

Ремонт строительной части ТП, КТП (Ремонт освещения ТП)-
1 шт.

HB005632, 
HB005991

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов предохранителя - 6 шт
Ремонт разъединителя - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной 

части ТП, КТП (Окраска оборудования - 28 м2
Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт.

HB005641, 
HB006068, 
HB029497

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка рубильника - 1 шт
Ремонт ВН - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 

(Окраска оборудования - 28 м2
Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт.

HB005643, 
НВ006081

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка рубильника - 1 шт
Ремонт ВН -4 шт)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт ВМГ-10 - 

1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска 
оборудования - 28 м2

Восстановление надписей - 50 букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт РВ - 2 шт
Замена контактов предохранителя - 12 шт

Замена рубильников на АВ - 8 шт)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 
(Ремонт ВН - 2 шт)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт ВН -2 шт)-1 шт. Ремонт 
строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 56 м2

Восстановление надписей - 10 букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка разрядников - 3 шт)-1 шт. 
Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 

50 м2
Восстановление надписей - 100 букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка разрядников - 3 шт)-1 шт. 
Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 

56 м2
Восстановление надписей - 100 букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка разрядников - 3 шт)-1 шт. 
Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 

56 м2
Восстановление надписей - 100 букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена предохранителя - 3 шт
Ремонт разъединителя - 1 шт

Ремонт контура заземления - 6шт
Замена АВ - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 

(Окраска оборудования - 30 м2
Восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. Замена ТМ (320/6 
на б/у  250/6)-1 шт. Переустройство КТПН ()-1 шт. Отсыпка 

КТПН ()-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт контура заземления - 6шт)-1 шт. 
Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 

1,4 м2)-1 шт.
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7.32. 6-10 кВ. СПС СЭС HB035276 По состоянию ТП-Поселковая п.Омми Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 1Т)-1 КР 01.07.2021 31.07.2021

7.33. 6-10 кВ. АРЭС СЭС HB039532 По состоянию КТПН-Подгорное КР 01.06.2021 30.06.2021

7.34. 6-10 кВ. АРЭС СЭС HB005337 По состоянию МТП-16 п. Литовко Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильника - 2 шт)-1 шт. КР 01.09.2021 30.09.2021

7.35. 6-10 кВ. АРЭС СЭС По состоянию ТП-3 г.Амурск КР 01.05.2021 30.05.2021

7.36. 6-10 кВ. АРЭС СЭС По состоянию ТП-19 .г.Амурск КР 01.07.2021 30.07.2021

7.37. 6-10 кВ. АРЭС СЭС HB035273 По состоянию ТП 43 г.Амурск КР 01.08.2021 30.08.2021

7.38. 6-10 кВ. АРЭС СЭС По состоянию ТП-34 г.Амурск КР 01.10.2021 30.10.2021

7.39. 6-10 кВ. АРЭС СЭС По состоянию ТП-81 г.Амурск Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов - 2 шт.)-1 шт. КР 01.06.2021 30.06.2021

7.40. 6-10 кВ. АРЭС СЭС По состоянию ТП-92 г.Амурск Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов - 12 шт.)-1 шт. КР 01.08.2021 30.08.2021

7.41. 6-10 кВ. АРЭС СЭС По состоянию ЦРП-1 г.Амурск КР 01.09.2021 30.09.2021

7.42. 6-10 кВ. АРЭС СЭС HB035437 По состоянию ЦРП-2 г.Амурск КР 01.09.2021 30.09.2021

7.43. 6-10 кВ. АРЭС СЭС HB035175 По состоянию МТП-13 п. Санболи Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена предохран - 3 шт.)-1 шт.  ()- ТР 01.08.2021 30.08.2021

7.44. 6-10 кВ. АРЭС СЭС HB035151 Письмо  № 638 от 08.04.2019 ТП-ПНС г.Амурск КР 01.08.2021 30.08.2021

7.45. 6-10 кВ. АРЭС СЭС HB035171 По состоянию КТПН-2 п. Санболи ТР 01.07.2021 30.07.2021

7.46. 6-10 кВ. АРЭС СЭС HB005333 По состоянию КТПН-12 п. Литовко Текущий  ремонт ТМ (ТМ 250/10/0,4 )-1 шт. ТР 01.06.2021 30.06.2021

7.47. 6-10 кВ. АРЭС СЭС HB039532 По состоянию КТПН-Подгорное ТР 01.06.2021 30.06.2021

7.48. 6-10 кВ. АРЭС СЭС По состоянию ТП-3 г. Амурск ТР 01.05.2021 30.05.2021

7.49. 6-10 кВ. АРЭС СЭС По состоянию ТП-19 г. Амурск ТР 01.07.2021 30.07.2021

7.50. 6-10 кВ. АРЭС СЭС По состоянию ТП-34 г. Амурск ТР 01.10.2021 30.10.2021

7.51. 6-10 кВ. АРЭС СЭС HB035295 По состоянию ТП-47  г.Амурск Текущий ремонт ТМ (ТМ 400/6/0,4)-1 шт. ТР 01.07.2021 30.07.2021

7.52. 6-10 кВ. АРЭС СЭС По состоянию ТП-81 г.Амурск ТР 01.06.2021 30.06.2021

7.53. 6-10 кВ. АРЭС СЭС По состоянию ТП-92 г.Амурск ТР 01.08.2021 30.08.2021

7.54. 6-10 кВ. АРЭС СЭС По состоянию ЦРП-1 г.Амурск ТР 01.09.2021 30.09.2021

7.55. 6-10 кВ. АРЭС СЭС HB035287 HB035287 По состоянию ЦРП-2 г.Амурск ТР 01.09.2021 30.09.2021

7.56. 6-10 кВ. АРЭС СЭС HB005337 По состоянию МТП-16 п. Литовко Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена предохран - 6 шт.)-1 шт. ТР 01.09.2021 30.09.2021

7.57. 6-10 кВ. ЭРЭС СЭС HB034830 По состоянию ТП-52 пгт. Эльбан ТР 01.05.2021 31.05.2021

7.58. 6-10 кВ. ЭРЭС СЭС HB034799 По состоянию ТП-44 пгт. Эльбан КР 01.07.2021 31.07.2021

7.59. 6-10 кВ. ЭРЭС СЭС  HB034866 По состоянию КТПН- 2-я Поселковая пгт. Эльбан КР 01.06.2021 30.06.2021

7.60. 6-10 кВ. ЧРЭС СЭС HB007137 МГ КТП-18 В.Чегдомын ТР 01.07.2021 31.07.2021

7.61. 6-10 кВ. ЧРЭС СЭС HB007134 МГ КТП-50 Ср.Ургал ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.62. 6-10 кВ. ЧРЭС СЭС HB007139 МГ КТП-55 В.Чегдомын ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.63. 6-10 кВ. ЧРЭС СЭС HB007164 МГ КТП-Радуга В.Чегдомын ТР 01.09.2021 30.09.2021

7.64. 6-10 кВ. ЧРЭС СЭС HB007075 МГ ТП-15 В.Чегдомын ТР 01.07.2021 31.07.2021

7.65. 6-10 кВ. ЧРЭС СЭС HB007084 МГ ТП-16 В.Чегдомын ТР 01.09.2021 30.09.2021

7.66. 6-10 кВ. ЧРЭС СЭС HB007074 МГ ТП-25 В.Чегдомын ТР 01.10.2021 31.10.2021

7.67. 6-10 кВ. ЧРЭС СЭС HB033433 МГ ТП-83 Ср.Ургал ТР 01.10.2021 31.10.2021

7.68. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032361 По состоянию ТП-2 г.Николаевск-на-Амуре ТР 01.05.2021 31.07.2021

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов- 9 шт.)-1 шт. Ремонт 
строительной части ТП, КТП (Покраска 30 м2)-1 шт.

HB035418
HB035579

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов- 6 шт.
Замена предохран - 9 шт.)-1 шт.

HB035562
HB035736

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильника - 1 шт.,
Замена изоляторов- 3 шт.

Замена  разъединителя выключатель нагрузки -2 шт., )-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт выключателя нагрузки - 2 шт.
Ремонт разъединителя - 4 шт.

Замена изоляторов- 30 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части 
ТП, КТП (Покраска 13 м2.)-1 шт.

HB035492
HB035493

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов - 2 шт.
Монтаж шинного моста - 12 м)-1 шт.

HB035713
HB035542

HB035379,
HB035700
HB035378,
HB035701

HB034597
HB035424

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка автоматического 
выключателя - 1 шт.

Замена изоляторов - 12 шт.)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена трансформаторов тока - 2 шт.)-1 
шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена трансформаторов напряжения - 2 
шт.

Замена трансформаторов тока - 4 шт.
Замена изоляторов - 8 шт.)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Покраска 30 м2
Ремонт рубильника - 2 шт.)-1 шт.

Текущий ремонт ТМ (Ремонт ТМ 400/10/0,4 )-1 шт. Ремонт 
РУ10-0,4 кВ (Ремонт разъединителя - 1 шт.

Замена предохранителя- 3 шт)-1 шт.

HB035269
HB035304
HB035579
HB035418

Текущий ремонт ТМ (ТМ 400/6/0,4,  ТМ 400/6/0,4)-2 шт. 
Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт двери - 10 шт.

Ремонт рубильника - 15 шт.
Ремонт разъединителя - 4 шт.

Ремонт МВ - 1 шт.
Ремонт выключателя нагрузки - 4 шт.
Замена предохранителя- 9 шт)-1 шт.

HB035208 
HB035562
HB035736

Текущий ремонт ТМ ( ТМ 630/6/0,4 )-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 
кВ (Ремонт рубильника - 6 шт.

Ремонт двери - 12 шт.
Ремонт выключателя нагрузки - 1 шт.

Ремонт разъединителя - 3 шт.
Замена предохран - 6 шт.)-1 шт.

HB035327 
HB035493
HB035492

Текущий ремонт ТМ (ТМ 400/10/0,4)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 
кВ (Ремонт двери - 12 шт.
Ремонт рубильника - 7 шт.

Ремонт разъединителя - 3 шт.
Ремонт выключателя нагрузки - 6 шт.

Замена предохран - 9 шт.)-1 шт.

HB035314
HB035539 
HB035713
HB035542

Текущий ремонт ТМ (ТМ 630/6/0,4)-2 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 
(Ремонт двери - 14 шт.

Ремонт рубильника - 10 шт.
Ремонт выключателя нагрузки - 4 шт.

Замена предохран - 12 шт.)-1 шт.

HB035380
HB035381 
HB035378
HB035701
HB035379
HB035700

Текущий ремонт ТМ (ТМ 400/10/0,4)-2 шт. Ремонт РУ10-0,4 
кВ (Ремонт двери - 16 шт.

Ремонт рубильника - 14 шт.
Ремонт разъединителя - 2 шт.

Ремонт выключателя нагрузки - 3 шт.
Замена предохран - 12 шт.)-1 шт.

HB035424
HB034597

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт МВ - 9 шт.
Ремонт разъединителя - 21 шт.

Замена предохран - 9 шт.)-1 шт.

Текущий ремонт ТМ (ТМ 630/6/0,4)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 
(Ремонт МВ - 10 шт.

Ремонт разъединителя - 18 шт.)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена  разъединителя выключателем 
нагрузки - 2 шт.)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильника - 1шт., Замена  
разъединителя выключателем нагрузки - 2 шт, Замена 

предохранителя - 6 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, 
КТП (Покраска, чистка от грязи и ржавчины 10 м2)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильника - 2шт..)-1 шт. Ремонт 
строительной части ТП, КТП (Покраска, чистка от грязи и 

ржавчины 10 м2)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т
ТР РВ - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 

(Окраска оборудования - 86,75 м2)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части 
ТП, КТП (Окраска оборудования -  81,52м2)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части 
ТП, КТП (Окраска оборудования - 92,37 м2)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части 
ТП, КТП (Окраска оборудования - 18 м2)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, 2Т
ТР ВН - 4 шт

Замена рубильника - 2 шт
ТР рубильника - 8 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, 

КТП (Окраска оборудования - 7 м2
Установка замков - 4 шт)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, 2Т
ТР РВ - 2 шт
ТР ВН - 3 шт

Замена рубильника 1 шт
ТР рубильника - 2 шт

ТР АВ - 7 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 
(Окраска оборудования - 25 м2
Установка замков - 3 шт)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, 2Т
ТР РВ - 9 шт
ТР ВН -2 шт

Замена рубильника - 2 шт
Ремонт рубильника - 4 шт)-1 шт. Ремонт строительной части 

ТП, КТП (Окраска оборудования - 17 м2)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, 2Т
ТР РВ -2  шт
ТР ВН - 3 шт

ТР рубильника - 5 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, 
КТП (Окраска оборудования - 64 м2)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена рубильника-2шт, замена 
предохранителкй-3шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, 

КТП (восстановление надписей-70букв)-1 шт.



№ п/п РЭС СП Инв. номер

Причины включения объекта в ГПР

Наименование объекта Перечень работ

Сроки выполнения работ 

Обосн-е* Поясн-я Начало (чч.мм.гггг)

Класс напр-
я (кВ)

Классификация 
ремонтов

Вид ремонта (ТР; 
КР; СР)

Окончание 
(чч.мм.гггг)

7.69. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032332 По состоянию ТП-8 г.Николаевск-на-Амуре ТР 01.07.2021 31.07.2021

7.70. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032123 По состоянию КТП-47 г.Николаевск-на-Амуре ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.71. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032095 По состоянию КТП-26 г.Николаевск-на-Амуре ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.72. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032127 По состоянию КТП-93 г.Николаевск-на-Амуре ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.73. 6-10 кВ. НРЭС СЭС По состоянию ТП-92 г.Николаевск-на-Амуре ТР 01.10.2021 31.10.2021

7.74. 6-10 кВ. НРЭС СЭС По состоянию ТП-103 г.Николаевск-на-Амуре ТР 01.09.2021 30.09.2021

7.75. 6-10 кВ. НРЭС СЭС По состоянию ТП-108 г.Николаевск-на-Амуре ТР 01.10.2021 31.10.2021

7.76. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032083 По состоянию КТП-1 с. Иннокентьевка ТР 01.07.2021 31.07.2021

7.77. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032094 По состоянию КТП-2 с. Иннокентьевка ТР 01.07.2021 31.07.2021

7.78. 6-10 кВ. НРЭС СЭС По состоянию ТП-3 с. Иннокентьевка ТР 01.07.2021 31.07.2021

7.79. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032292 По состоянию КТП-5С с. Сахаровка ТР 01.07.2021 31.07.2021

7.80. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032301 По состоянию КТП-1 с. Чля ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.81. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032302 По состоянию КТП-2 с. Чля ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.82. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032303 По состоянию КТП-3 с. Чля ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.83. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032097 По состоянию КТП-5 с. Чля ТР 01.08.2021 31.08.2021

7.84. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032294 По состоянию КТП-1 п. Маго ТР 01.09.2021 30.09.2021

7.85. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032299 По состоянию КТП-10 п. Маго ТР 01.09.2021 30.09.2021

7.86. 6-10 кВ. НРЭС СЭС HB032088 По состоянию КТП-11 п. Маго ТР 01.09.2021 30.09.2021

7.87. 6-10 кВ. НРЭС СЭС По состоянию ТП-5 п. Маго ТР 01.07.2021 31.07.2021

8. Прочее оборудование
8.1. Транспортные средства
8.2. АИИС КУЭ
8.3. Аварийный резерв
9. Здания и сооружения 

9.1. АРЭС НВ034330 ТП-65 г. Амурск Ремонт кровли 89м2 Ремонт отмостки 38м2 КР 01.07.2021 31.08.2021

9.2. АРЭС НВ033638 ТП-1 г. Амурск Ремонт кровли 70м2 КР 01.07.2021 31.07.2021

9.3. ЭРЭС НВ034830 ТП-52 п. Эльбан Ремонт кровли 52м2 КР 01.08.2021 31.08.2021

9.4. КРЭС НВ005648 ТП-356 п. Таежный КР 01.07.2021 31.07.2021

9.5. КРЭС НВ005637 акт № 456 ТП-316 п. Хапсоль Ремонт отмостки 29м2Ремонт кровли53м2 КР 01.08.2021 31.08.2021

9.6. КРЭС НВ035007 ТП-3 с. Вознесенское Ремонт отмостки 33м2Ремонт кровли63м2 КР 01.07.2021 31.07.2021

9.7. НРЭС НВ032058 ТП-25 г. Николаевск-на-Амуре Ремонт кровли 33м2 КР 01.06.2021 30.06.2021

9.8. НРЭС HB032046 ТП-66 г. Николаевск-на-Амуре Ремонт кровли 61м2 КР 01.06.2021 30.06.2021

9.9. АРЭС СП СЭС HB034081 По состоянию ТП-48 Ремонт кровли 72м2  КР 01.08.2021 31.08.2021

9.10. АРЭС СП СЭС HB034183 По состоянию ТП-61 Ремонт кровли 92м2  КР 01.10.2021 31.10.2021

9.11. АРЭС СП СЭС HB035149 По состоянию ПС 35кВ КТПН-1 ремонт обогрева  4шт.  КР 01.06.2021 30.06.2021

9.12. АРЭС СП СЭС HB034475 По состоянию ПС 35кВ Городская КР 01.05.2021 31.05.2021

9.13. АРЭС СП СЭС HB033688 По состоянию ТП-3 КР 01.05.2021 31.05.2021

9.14. АРЭС СП СЭС HB033790 По состоянию ТП-19 ремонт освещение 1шт. Покраска дверей, оборудования 50м2 КР 01.07.2021 31.07.2021

9.15. АРЭС СП СЭС HB033945 По состоянию ТП-34 ремонт освещение 1шт. Покраска дверей, оборудования 50м2   КР 01.10.2021 31.10.2021

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т,  замена рубильника-2шт,)-1 шт. 
Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление 

надписей-75букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена рубильника-2шт, замена 
предохранителей-3шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, 

КТП (окраска корпуса-32м2, восстановление надписей-
75букв)-1 шт. 

Ремонт РУ10-0,4 кВ (замена рубильника-2шт, установка АВ-
1шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 

(восстановление надписей-75букв)-1 шт.

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена рубильника-2шт, замена 
предохранителей-3шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, 

КТП (окраска корпуса-32м2, восстановление надписей-
75букв)-1 шт. 

HB032357   
НВ032056

Ремонт РУ10-0,4 кВ (замена рубильника-2шт, замена 
предохранителей-3шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, 

КТП (ремонт дверей с усиленим металлом-4шт, 
восстановление надписей-75букв)-1 шт. 

HB032323   
НВ032064

Ремонт РУ10-0,4 кВ ( замена рубильника-2шт, , замена 
предохранителей-3шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, 

КТП (окраска дверей -25м2, восстановление надписей-
75букв)-1 шт. 

HB032325   
НВ032066

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена рубильника-2шт,  замена 
предохранителей-3шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, 

КТП (ремонт дверей с усиленим металлом-2шт, 
восстановление надписей-75букв)-1 шт. 

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена АВ-1шт)-1 шт. Ремонт 
строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-

50букв)-1 шт. 

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части 
ТП, КТП ( восстановление надписей-50букв)-1 шт. 

HB032072   
НВ032291

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части 
ТП, КТП (ремонт дверей с усиленим металлом-1шт, 

восстановление надписей-50букв)-1 шт. 

Ремонт РУ10-0,4 кВ (замена рубильника на АВ-2шт)-1 шт. 
Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление 

надписей-50букв)-1 шт. 

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части 
ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. 

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части 
ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. 

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части 
ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. 

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части 
ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. 

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена АВ-2шт)-1 шт. Ремонт 
строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-

50букв)-1 шт. 

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части 
ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. 

Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена АВ-3шт)-1 шт. Ремонт 
строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-

50букв)-1 шт. 

HB032077   
НВ032360

Ремонт РУ10-0,4 кВ (замена АВ-1шт)-1 шт. Ремонт 
строительной части ТП, КТП (ремонт дверей с усиленим 
металлом-2шт, восстановление надписей-50букв)-1 шт. 
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 Ремонт полов9,61м3устройство водопроводной 
канавы30мРемонт стен15,725м3Ремонт отмостки36м2Ремонт 

кровли81м2 

АРТН № 456 от 
18.07.2019

Комсомольский 
участок
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Ремонт строительной части 1шт ремонт обогрева  6шт.  
ремонт освещение 1шт. Ограждение панелей СН в ОПУ 9м2. 

Ремонт ограждения ПС 
 30м.

Ремонт строительной части 1шт ремонт освещение 1шт.  
Покраска дверей, оборудования 50м2  



№ п/п РЭС СП Инв. номер

Причины включения объекта в ГПР

Наименование объекта Перечень работ

Сроки выполнения работ 

Обосн-е* Поясн-я Начало (чч.мм.гггг)

Класс напр-
я (кВ)

Классификация 
ремонтов

Вид ремонта (ТР; 
КР; СР)

Окончание 
(чч.мм.гггг)

9.16. АРЭС СП СЭС HB034056 По состоянию ТП-47 Покраска дверей, оборудования 50м2  КР 01.07.2021 31.07.2021

9.17. АРЭС СП СЭС HB034366 По состоянию ТП-81 ремонт освещение 1шт. Покраска дверей, оборудования 50м2   КР 01.06.2021 30.06.2021

9.18. АРЭС СП СЭС HB034597 По состоянию ТП-92 КР 01.10.2021 31.10.2021

9.19. АРЭС СП СЭС HB034574 По состоянию ЦРП-2 КР 01.09.2021 30.09.2021

9.20. АРЭС СП СЭС HB035175 По состоянию МТП-13 п. Санболи Монтаж ограждения МТП 23,4м2.  КР 01.08.2021 31.08.2021

9.21. АРЭС СП СЭС HB035080 По состоянию База Амурского РЭС ремонт освещение 1шт. КР 01.05.2021 31.05.2021

9.22. ЭРЭС СП СЭС HB035838 По состоянию ПС 110кВ Падали Ремонт освещения 1шт КР 01.05.2021 31.05.2021

9.23. ЭРЭС СП СЭС HB005292 По состоянию ПС 35кВ Приусадебная Ремонт освещения 1шт КР 01.06.2021 30.06.2021

9.24. СП СЭС НВ007764 Аварийное сстояние Здание гаража с пристройками СП СЭС КР 01.06.2021 31.07.2021

9.25. СП СЭС НВ007204 Аварийное сстояние ПС 35/6 ЛПБ         КР 01.07.2021 31.08.2021

10.

10.2 РЗА

10.2.1. 35кВ. СевРЭС СЭС По состоянию ПС 35 кВ НПЗ Восстановление АПВ  (яч 7, 20, 22)-3 шт. КР 01.09.2021 30.09.2021

10.2.2. 35кВ. СевРЭС СЭС НВ035859 По состоянию ПС 35 кВ ЭТЗ Восстановление АПВ  (яч 24)-1 шт. КР 01.09.2021 30.09.2021

10.2.3. 35кВ. КРЭС СЭС По состоянию ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский Восстановление АПВ  (яч 7, 10, 12, 15)-4 шт. КР 01.09.2021 30.09.2021

10.2.4. 110 кВ. СевРЭС СЭС НВ007251 По состоянию ПС 110 кВ КСК Восстановление АПВ  ( яч 20 )-1 шт. КР 01.09.2021 30.09.2021

10.2.5. 110 кВ. СЭС По состоянию ПС 110 кВ Вознесенская Восстановление АПВ  (яч 10, 13, 18)-3 шт. КР 01.09.2021 30.09.2021

10.2.6. 35кВ. ЧРЭС СЭС НВ007121 По состоянию ПС 35 кВ Чегдомын Восстановление АПВ  (яч 6, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 33, 34)-9 шт. КР 01.11.2021 30.11.2021

10.2.7. 110 кВ. СолРЭС СЭС НВ004073 По состоянию ПС 110 кВ ЦОФ КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.8. 110 кВ. СевРЭС СЭС HB036985 По состоянию ПС 110 кВ Береговая КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.9. 110 кВ. СевРЭС СЭС HB006831 По состоянию ПС 110 кВ КСК КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.10. 110 кВ. КРЭС СЭС По состоянию ПС 110 кВ Байкальская КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.11. 110 кВ. КРЭС СЭС По состоянию ПС 110 кВ Водозабор КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.12. 110 кВ. СЭС НВ031082 По состоянию ПС 110 кВ Вознесенская КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.13. 110 кВ. СЭС По состоянию ПС 110 кВ Гайтер КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.14. 110 кВ. СЭС По состоянию ПС 110 кВ Иннокентьевка КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.15. 110 кВ. СЭС НВ004414 По состоянию ПС 110 кВ Лидога КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.16. 110 кВ. СЭС По состоянию ПС 110 кВ Озерная КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.17. 110 кВ. СЭС По состоянию ПС 110 кВ Пивань КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.18. 110 кВ. СЭС По состоянию ПС 110 кВ Троицкая КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.19. 110 кВ. СевРЭС СЭС HB031085 По состоянию ПС 110 кВ Привокзальная КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.20. 110 кВ. ЭРЭС СЭС HB035838 По состоянию ПС 110 кВ Падали КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.21. 110 кВ. НРЭС СЭС НВ032359 По состоянию ПС 110 кВ Белая Гора КР 01.11.2021 30.11..2021

10.2.22. 110 кВ. НРЭС СЭС НВ036525 По состоянию ПС 110 кВ Многовершинная КР 01.11.2021 30.11..2021

11. Доставка МТР на Николаевский РЭС

Ремонт строительной части 1шт ремонт освещение 1шт.  
Покраска дверей, оборудования 50м2  

Ремонт строительной части 1шт ремонт освещение 1шт.  
Покраска дверей, оборудования 50м2  

Акт осеннего 
осмотра п. 2.3.1

 Ремонт стен  30м2ремонт полов 145м2ремонт отмостки 
57м2ремонт фундаментов  16м2 

Акт осеннего 
осмотра п. 2.3.1

ремонт полов 145м2ремонт отмостки 57м2ремонт 
фундаментов  16м2

АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и 
связи, Системы безопасности, АСУП, системы 

телекоммуникаций

НВ030270 
НВ030262 
НВ030261

HB028379 
HB028382 
HB028384 
HB028387

Селих 
участок 
КРЭС 

 НВ027868 
НВ027871 
НВ027876

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

НВ004871 
НВ004872

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

НВ028542 
НВ028550

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

НВ027946 
НВ027947 
НВ027964 
НВ027965

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

НВ028082 
НВ028091

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

НВ027774 
НВ027779

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

НВ028127 
НВ028128

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

Селих 
участок 
КРЭС 

НВ028173 
НВ028182

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 

Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и 
контроля по напряжению 3U0  ()-1 шт. 


