
 ЛЭП и ЭЛТ март 2021 (Утв)
Состояние заявки Объект Оборудование Вид 
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е 

работ

Причина отказа

Измененная, разбитая ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль КР 01.03.21 19.03.21 19 дн 01.03.21 05.03.21 5 дн Замена изоляции, вырубка 

деревьев, угрожающийх падением 

на провода, выправка опор

ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – 

Хороль. С включением на выходные дни Приморское РДУ: по 

информации (в рабочем порядке) специалиста ОДИАС ПЭС 

ДРСК работы в указанный период будут выполняться с 

включением в работу ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на 

выходные дни. С включением в работу с 06.03.21 по 08.03.21 на 

время ремонта ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т.

с отключением Да 02:00 Да

Исходная ПС 110 кВ 

Западная

ШСВ  110 ВПр 01.03.21 02.03.21 2 дн 01.03.21 02.03.21 2 дн Профвосстановление МТЗ, ТЗНП 

ШСВ 110, АУВ ШСВ 110

ПЮЭС_ВРЭС_РЗА отключить ШСВ 110. С отключением  МТЗ, 

ТЗНП ШСВ 110, АУВ ШСВ 110  Приморское РДУ: На время 

операций и заявки объединить 1СШ 110 и 2 СШ 110.

с отключением Не задано 01:00 Да

Измененная ПС 110 кВ 2Р СВ 110 ЗРР 01.03.21 01.03.21 1 дн 01.03.21 01.03.21 1 ч Опробование действия привода СВ 

110

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить СВ 110 

Время работ: с 11:00 до 12:00

с отключением Не задано 00:15 Нет

Измененная ПС 110 кВ 2Р ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун ЗРР 01.03.21 01.03.21 1 дн 01.03.21 01.03.21 1 ч Опробование действия привода  В 

110 Бурун

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить  В 110 

Бурун, ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на ПС 110 кВ 2Р  на время работы 

АПВ. С включением СВ 110 на ПС 110 кВ Бурун Время работ: с 

12:00 до 13:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет

Измененная ПС 110 кВ 2Р ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р ЗРР 01.03.21 01.03.21 1 дн 01.03.21 01.03.21 1 ч Опробование действия привода  В 

110 Стройидустрия

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 

Стройидустрия, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ 

2Р Время работ: с 13:00 до 14:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет

Измененная ПС 110 кВ 2Р КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т ЗРР 01.03.21 01.03.21 1 дн 01.03.21 01.03.21 1 ч Опробование действия привода  В 

110 Амурская

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 

Амурская, КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на 

ПС 110 кВ 2Р Время работ: с 14:00 до 15:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет

Измененная ПС 110 кВ 2Р ВЛ 110 кВ Волна – 2Р ЗРР 01.03.21 01.03.21 1 дн 01.03.21 01.03.21 1 ч Опробование действия привода В 

110 Волна

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 Волна, 

ВЛ 110 кВ Волна – 2Р на ПС 110 кВ 2Р на время работы АПВ.. 

Время работ: с 15:00 до 16:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет

Измененная Восточная ТЭЦ КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р ЗРР 01.03.21 01.03.21 1 дн 01.03.21 01.03.21 3 ч опробование привода В 110 2Р Кратковременно отключить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – 2Р на 

Восточной ТЭЦ и В 110 2Р на время действия АПВ  Приморское 

РДУ: Согласовано после завершения работ по опробованию 

приводов на ПС 110 кВ 2Р.

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет

Измененная ПС 110 кВ 2Р КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р ВПр 01.03.21 03.03.21 3 дн 01.03.21 03.03.21 2 дн 1 ч Профконтроль ДЗЛ и КСЗ 

(ШЭ2607092) КЛ 110 кВ 

Восточная ТЭЦ - 2Р, КСЗ, АУВ и 

УРОВ (ШЛ2606.102) КЛ 110 кВ 

Восточная ТЭЦ - 2Р Опробование 

действия привода  В 110 

Восточная ТЭЦ

ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отлючить на ПС 110 кВ 2Р КЛ 110 кВ 

Восточная ТЭЦ-2Р и В 110 Восточная ТЭЦ. С отключением 

ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - 2Р, КСЗ, 

АУВ и УРОВ (ШЛ2606.102) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - 2Р 

Включить на ночь А/Г 00:15 при опробовании  вне проф 

контроля  Приморское РДУ: Согласовано после завершения 

работ по опробованию приводов на ПС 110 кВ 2Р. С 

ежедневным включением в работу к вечернему максимуму 

нагрузок (19:00)

без отключения не в транзите Не задано 01:00 Нет

Измененная ПС 110 кВ 2Р В 110 Восточная ТЭЦ ВПр 01.03.21 03.03.21 3 дн 01.03.21 03.03.21 2 дн 1 ч Профконтроль ДЗЛ и КСЗ 

(ШЭ2607092) КЛ 110 кВ 

Восточная ТЭЦ - 2Р, КСЗ, АУВ и 

УРОВ (ШЛ2606.102) КЛ 110 кВ 

Восточная ТЭЦ - 2Р. Опробование 

действия привода  В 110 

Восточная ТЭЦ

ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить на ПС 110 кВ 2Р КЛ 110 кВ 

Восточная ТЭЦ-2Р и В 110 Восточная ТЭЦ А/Г при 

опробовании 00:15 вне проф контроля  Приморское РДУ: 

Согласовано после завершения работ по опробованию приводов 

на ПС 110 кВ 2Р. С ежедневным включением в работу к 

вечернему максимуму нагрузок (19:00) 

с отключением с включением на 

ночь

Не задано 01:00 Нет

Отказанная ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7 ТР 02.03.21 02.03.21 1 дн 02.03.21 02.03.21 1 дн Сварка шлейфов ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская 

ТЭЦ – Шахта-7

с отключением Да 02:00 Да Отказать из-за возможного выхода параметров 

электроэнергетического режима за пределы допустимых 

значений в период сезонных максимальных нагрузок 

потребления.  Заявить в месячный график ремонтов на апрель в 

регламентные сроки. 

Отказанная ПС 110 кВ 1Р СВ 110 ЗРР 02.03.21 02.03.21 1 дн 02.03.21 02.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110 

ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110 с отключением Не задано 00:15 Да 1) из-за возможного выхода параметров электроэнергетического 

режима за пределы допустимых значений в плановых ремонтных 

схемах энергорайона г. Владивостока;  2) работы по проверке 

АПВ ЛЭП необходимо совмещать с выводом в ремонт 

проверяемого присоединения (письмо Филиала АО "СО ЕЭС" 

Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-б1-I-19-1312); 3) работы 

заявить в сроки согласованные в сводном годовом графике 

ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2021 год в 

сроки ремонта на ПС 110 кВ 1Р  (апрель 2021 года).

Отказанная ПС 110 кВ А ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 ЗРР 03.03.21 03.03.21 1 дн 03.03.21 03.03.21 1 дн Опробование действия привода  В 

110 ВТЭЦ-2 №1

ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2 №1 и 

ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 на ПС 110 кВ А.  На 

время опробования вывести пуск УРОВ В 110 ВТЭЦ-2 №1. 

Время работ: с 10:00 до 11:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет 1) из-за возможного выхода параметров электроэнергетического 

режима за пределы допустимых значений в плановых ремонтных 

схемах энергорайона г. Владивостока;  2) работы по проверке 

АПВ ЛЭП необходимо совмещать с выводом в ремонт 

проверяемого присоединения (письмо Филиала АО "СО ЕЭС" 

Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-б1-I-19-1312); 3) работы 

заявить в сроки согласованные в сводном годовом графике 

ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2021 год в 

сроки ремонта на ПС 110 кВ А  (август 2021 года).

Отказанная ПС 110 кВ А ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 ЗРР 03.03.21 03.03.21 1 дн 03.03.21 03.03.21 1 дн Опробование действия привода  В 

110 ВТЭЦ-2 №2

ПЮЭС_ВПРЭС Кратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2 №2 

и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 на ПС 110 кВ А.  

На время опробования вывести пуск УРОВ В 110 ВТЭЦ-2 №2. 

Время работ: с 11:00 до 12:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет 1) из-за возможного выхода параметров электроэнергетического 

режима за пределы допустимых значений в плановых ремонтных 

схемах энергорайона г. Владивостока;  2) работы по проверке 

АПВ ЛЭП необходимо совмещать с выводом в ремонт 

проверяемого присоединения (письмо Филиала АО "СО ЕЭС" 

Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-б1-I-19-1312); 3) работы 

заявить в сроки согласованные в сводном годовом графике 

ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2021 год в 

сроки ремонта на ПС 110 кВ А  (август 2021 года).

Отказанная ПС 110 кВ А КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2 ЗРР 03.03.21 03.03.21 1 дн 03.03.21 03.03.21 1 дн Опробование действия привода В 

110 Зеленый угол №2

ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Зеленый угол 

№2 и ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2 на ПС 110 кВ А. На 

время опробования вывести пуск УРОВ В 110 Зеленый угол №2. 

Время работ: с 13:00 до 14:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет 1) из-за возможного выхода параметров электроэнергетического 

режима за пределы допустимых значений в плановых ремонтных 

схемах энергорайона г. Владивостока;  2) работы по проверке 

АПВ ЛЭП необходимо совмещать с выводом в ремонт 

проверяемого присоединения (письмо Филиала АО "СО ЕЭС" 

Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-б1-I-19-1312); 3) работы 

заявить в сроки согласованные в сводном годовом графике 

ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2021 год в 

сроки ремонта на ПС 110 кВ А  (август 2021 года).

Отказанная ПС 110 кВ А ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1 ЗРР 03.03.21 03.03.21 1 дн 03.03.21 03.03.21 1 дн Опробование действия привода В 

110 Зеленый угол №1

ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Зеленый угол 

№1 и ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1 на ПС 110 кВ А. На 

время опробования вывести пуск УРОВ В 110 Зеленый угол №1. 

Время работ: с 12:00 до 13:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет 1) из-за возможного выхода параметров электроэнергетического 

режима за пределы допустимых значений в плановых ремонтных 

схемах энергорайона г. Владивостока;  2) работы по проверке 

АПВ ЛЭП необходимо совмещать с выводом в ремонт 

проверяемого присоединения (письмо Филиала АО "СО ЕЭС" 

Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-б1-I-19-1312); 3) работы 

заявить в сроки согласованные в сводном годовом графике 

ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2021 год в 

сроки ремонта на ПС 110 кВ А  (август 2021 года).

Отказанная ПС 110 кВ А СВ 110 ЗРР 03.03.21 03.03.21 1 дн 03.03.21 03.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110 

ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110  На время 

опробования вывести пуск УРОВ СВ 110

с отключением Не задано 00:15 Нет 1) из-за возможного выхода параметров электроэнергетического 

режима за пределы допустимых значений в плановых ремонтных 

схемах энергорайона г. Владивостока;  2) работы по проверке 

АПВ ЛЭП необходимо совмещать с выводом в ремонт 

проверяемого присоединения (письмо Филиала АО "СО ЕЭС" 

Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-б1-I-19-1312); 3) работы 

заявить в сроки согласованные в сводном годовом графике 

ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2021 год в 

сроки ремонта на ПС 110 кВ А  (август 2021 года).

Исходная ПС 110 кВ 

Спутник

ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник ЗРР 04.03.21 04.03.21 1 дн 04.03.21 04.03.21 1 дн Опробование действия привода В 

110 Чайка

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 Чайка, 

ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на ПС 110 кВ Спутник. Время 

работ: с 14:00 до 15:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет

Исходная ПС 110 кВ 

Спутник

ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел ЗРР 04.03.21 04.03.21 1 дн 04.03.21 04.03.21 1 дн Опробование действия привода В 

110 Промуз

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 Чайка, 

ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел на ПС 110 кВ Спутник. Время 

работ: с 13:00 до 14:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет

Отказанная ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – 

Кролевцы – Штыково №2

ТР 04.03.21 04.03.21 1 дн 04.03.21 04.03.21 1 дн Сварка шлейфов ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская 

ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2

с отключением Да 02:00 Да Отказать из-за возможного выхода параметров 

электроэнергетического режима за пределы допустимых 

значений в период сезонных максимальных нагрузок 

потребления.  Заявить в месячный график ремонтов на апрель в 

регламентные сроки. 

Отказанная ПС 110 кВ 

Находка

ШСВ 110 ТР 04.03.21 04.03.21 1 дн 04.03.21 04.03.21 1 дн Регулировка уровня масла во 

вводах ШСВ 110 в сторону  2СШ 

110 кВ

ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ШСВ 110 с отключением Не задано 01:00 Да Приморское РДУ: выполнено по НПЛ ДЗ № 786 09:42 20.02.21 - 

16:22 20.02.21.

Отказанная ПС 110 кВ 

Мингородок

СВ 110 ЗРР 05.03.21 05.03.21 1 дн 05.03.21 05.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить СВ 110. с отключением Не задано 00:15 Да 1) работы по проверке АПВ ЛЭП необходимо совмещать с 

выводом в ремонт проверяемого присоединения (письмо 

Филиала АО "СО ЕЭС" Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-

б1-I-19-1312); 2) работы заявить в сроки согласованные в 

сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого 

оборудования на 2021 год в сроки ремонта на ПС 110 кВ 

Мингородок май-(июнь 2021 года).

Измененная ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т ТР 01.03.21 03.03.21 3 дн 06.03.21 08.03.21 3 дн Замена изоляции, вырубка 

деревьев, угрожающих падением 

на провода 

ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – 

Сибирцево/т.  Работы необходимо выполнить при низких 

темературах воздуха в связи невозможностью прохождения  

техники по болотистой местности в теплое время года.  

Приморское РДУ: Согласовано при условии включения в работу 

ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль в период с 06.03.21 - 08.03.21.

с отключением Да 01:00 Да

Исходная ПС 110 кВ 

Тереховка

СВ 110 ВПр 08.03.21 12.03.21 5 дн 08.03.21 12.03.21 5 дн Профконтроль АУВ СВ 110 ПЮЭС_АРЭС_РЗА Отключить СВ 110 и АУВ СВ 110. 

Включить Ремонтную перемычку 110 кВ

с отключением с включением 

ремонтной 

перемычки

Не задано 01:00 Да

Исходная ОДИАС ПЭС 

ДРСК

КВЛ 110 кВ Океан – Муравейка БВР 09.03.21 19.03.21 11 дн 09.03.21 19.03.21 11 дн Расширение просеки, вырубка 

деревьев, угрожающих падением 

на провода

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Океан – 

Муравейка Приморское РДУ: по информации (в рабочем 

порядке) специалиста ОДИАС ПЭС ДРСК работы в указанный 

период будут выполняться с включением в работу КВЛ 110 кВ 

Океан – Муравейка на выходные дни.

с отключением Нет 01:00 Да

Исходная ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1 КР 09.03.21 12.03.21 4 дн 09.03.21 12.03.21 4 дн Замена изолящии, сварка шлейфов 

на анкерной опоре 187

ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – 

Павловка-1. С пропаданием канала ТМ  ПС 110 кВ Павловка-1,  

ТМ ПС 110 кВ Ярославка

с отключением Да 02:00 Да

Измененная, разбитая ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль КР 01.03.21 19.03.21 19 дн 09.03.21 19.03.21 11 дн Замена изоляции, вырубка 

деревьев, угрожающийх падением 

на провода, выправка опор

ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – 

Хороль. С включением на выходные дни Приморское РДУ: по 

информации (в рабочем порядке) специалиста ОДИАС ПЭС 

ДРСК работы в указанный период будут выполняться с 

включением в работу ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на 

выходные дни. С включением в работу с 06.03.21 по 08.03.21 на 

время ремонта ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т.

с отключением Да 02:00 Да

Отказанная ПС 110 кВ 

Голдобин

ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС 

Улисс

ЗРР 09.03.21 09.03.21 1 дн 09.03.21 09.03.21 1 дн Опробование действия привода В 

110 Патрокл

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Отключить кратковременно В 110 

Патрокл и ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС 

Улисс на ПС 110 кВ Голдобин.  Приморское РДУ:      От 

ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, 

АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т на ПС 220 кВ 

Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 

кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 

кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 

кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на 

ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – 

Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск 

теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ 

ОНД13).      От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на 

ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется 

ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет 1) работы по проверке АПВ ЛЭП необходимо совмещать с 

выводом в ремонт проверяемого присоединения (письмо 

Филиала АО "СО ЕЭС" Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-

б1-I-19-1312); 2) работы заявить в сроки согласованные в 

сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого 

оборудования на 2021 год в сроки ремонта ЛЭП.



Отказанная ПС 110 кВ 

Голдобин

ВЛ 110 кВ  Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с 

отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)

ЗРР 09.03.21 09.03.21 1 дн 09.03.21 09.03.21 1 дн Опробование действия привода В 

110 ВТЭЦ-2

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Отключить кратковременно В 110 ВТЭЦ-

2 и ВЛ 110 кВ  Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками 

(на ПС Загородная и ПС Улисс).   Время работ: с  14:00 до 15:00  

Приморское РДУ:      От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ 

«Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – 

Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ 

Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ 

Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ 

Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 

220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – 

Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, 

АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС 

Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск теряется ОН Владивостокской 

ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13).      От АДВ ВЛ 220 кВ 

Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ 

ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 

(полная потеря УВ ОНДЮ1).

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет 1) работы по проверке АПВ ЛЭП необходимо совмещать с 

выводом в ремонт проверяемого присоединения (письмо 

Филиала АО "СО ЕЭС" Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-

б1-I-19-1312); 2) работы заявить в сроки согласованные в 

сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого 

оборудования на 2021 год в сроки ремонта ЛЭП.

Отказанная ПС 110 кВ Залив СВ 110 ЗРР 10.03.21 10.03.21 1 дн 10.03.21 10.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить СВ 110. 

Время работ: с 11:00 до 13:00

с отключением Не задано 00:15 Да 1) работы по проверке АПВ ЛЭП необходимо совмещать с 

выводом в ремонт проверяемого присоединения (письмо 

Филиала АО "СО ЕЭС" Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-

б1-I-19-1312); 2) работы заявить в сроки согласованные в 

сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого 

оборудования на 2021 год в сроки ремонта на ПС 110 кВ Залив 

(июнь 2021 года).

Исходная ПС 110 кВ 

Давыдовка

ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка ТР 10.03.21 10.03.21 1 дн 10.03.21 10.03.21 1 дн Ревизия осушительных патронов В 

110 Пушкинская

ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Пушкинская, 

отключить  ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка на ПС 110 кВ 

Давыдовка

без отключения не в транзите Не задано 01:00 Да

Отказанная ПС 110 кВ Залив КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с 

отпайкой на ПС Голубинка

ЗРР 10.03.21 10.03.21 1 дн 10.03.21 10.03.21 1 дн Опробование действия привода В 

110 ВТЭЦ-2

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-

2, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на 

ПС Голубинка на ПС 110 кВ Залив

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Да 1) работы по проверке АПВ ЛЭП необходимо совмещать с 

выводом в ремонт проверяемого присоединения (письмо 

Филиала АО "СО ЕЭС" Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-

б1-I-19-1312); 2) работы заявить в сроки согласованные в 

сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого 

оборудования на 2021 год в сроки ремонта на ПС 110 кВ Залив 

(июнь 2021 года).

Исходная ПС 110 кВ  

Амурская

ВЛ 110 кВ Амурская – Залив ВПр 11.03.21 11.03.21 1 дн 11.03.21 11.03.21 1 дн Отбор проб масла из бака ТН 110 

1С, высоковольтные испытания 

ТН 110 1С

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить В 

110 Т-1, СВ 110 , ВЛ 110 кВ Амурская – Залив на ПС 110 кВ  

Амурская. С переводом цепей напряжения ТН 110 2С

без отключения не в транзите Не задано 02:00 Да

Измененная ПС 110 кВ Залив ВЛ 110 кВ Амурская – Залив ЗРР 10.03.21 10.03.21 1 дн 11.03.21 11.03.21 1 дн Опробование действия привода В 

110 Амурская

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 

Амурская, ВЛ 110 кВ Амурская – Залив на ПС 110 кВ Залив 

Время работ: с 13:00 до 14:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет

Отказанная ПС 110 кВ 

Находка

КВЛ 110 кВ Широкая – Находка ВПр 12.03.21 12.03.21 1 дн 12.03.21 12.03.21 1 дн Регулировка привода В 110 

Широкая

ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 Широкая, 

отключить ВЛ 110 кВ Широкая – Находка на ПС 110 кВ 

Находка

без отключения не в транзите Не задано 01:00 Да Приморское РДУ: выполнено по НПЛ ДЗ № 400 11:30 04.02.21 - 

22:41 04.02.21.

Исходная ПС 110 кВ  

Амурская

СВ 110 ЗРР 12.03.21 12.03.21 1 дн 12.03.21 12.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить СВ 110. На 

время опробования вывести пуск УРОВ СВ 110

с отключением  Не задано 00:15 Да

Отказанная ОДИАС ПЭС 

ДРСК

КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55 БВР 15.03.21 26.03.21 12 дн 15.03.21 26.03.21 12 дн Расширение просеки, вырубка 

деревьев, угрожающих падением 

на провода

ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Находка – 

Волчанец – С-55 1.С производством работ по технологической 

карте, 2 На ПС 110 кВ Находка: Включить ЗН  ЛР  110 С-55 в ст 

ВЛ 3.На ПС 110 кВ Волчанец: Включить  ЗН ЛР-1 110 Находка в 

ст. ВЛ, ЗН ЛР-2 110 Находка в ст. ВЛ 4.На ПС 110 кВ С-55: 

Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Находка в ст.ВЛ С установкой 

переносного заземления на  месте производства работ. 

с отключением под наведенным 

напряжением

Да 01:00 Да Отказать из-за возможного выхода параметров 

электроэнергетического режима за пределы допустимых 

значений в период сезонных максимальных нагрузок 

потребления.  Заявить в месячный график ремонтов на апрель в 

регламентные сроки. 

Измененная ПС 110 кВ  

Амурская

КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т ЗРР 16.03.21 16.03.21 1 дн 15.03.21 15.03.21 1 дн Отбор проб масла ТН 110 2С, 

высоковольтные испытания ТН 

110 2С

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ,отключить  В 

110 Т-2,  СВ 110 , КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 

1Р/т на ПС 110 кВ  Амурская

без отключения не в транзите Не задано 02:00 Да

Снятая и отказанная ПС 110 кВ 

Орлиная

КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная ЗРР 17.03.21 17.03.21 1 дн 17.03.21 17.03.21 1 дн Текущий ремонт Т-1 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить Т-1 , ШР 110 Т-1, на 

время оперирования ШР  110 Т-1 (вывод-ввод Т-1)  

кратковременно отключить СВ 110, В 110 ВТЭЦ-1, 1С 110 кВ, 

КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная

без отключения не в транзите Не задано 00:30 Да

Снятая и отказанная ПС 110 кВ 

Орлиная

СВ 110 БВР 17.03.21 18.03.21 2 дн 17.03.21 18.03.21 2 дн Текущий ремонт Т-1, Т-2 

поочередно

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить Т-1 (12.01.2021), ШР 110 

Т-1, на время оперирования ШР  110 Т-1 (вывод-ввод Т-1)  

кратковременно отключить СВ 110, В 110 ВТЭЦ-1, 1С 110 кВ , 

КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная. 

Отключить и заземлить Т-2 (13.01.2021), ШР 110 Т-2, на время 

оперирования ШР  110 Т-2 (вывод-ввод Т-2)  кратковременно 

отключить СВ 110, В 110 ВТЭЦ-2, 2С 110 кВ, КВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС 

Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная

с отключением Не задано 00:30 Нет

Снятая и отказанная ПС 110 кВ 

Орлиная

1С 110 кВ БВР 17.03.21 17.03.21 1 дн 17.03.21 17.03.21 1 дн Текущий ремонт Т-1 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить Т-1, ШР 110 Т-1, на 

время оперирования ШР  110 Т-1 (вывод-ввод Т-1)  

кратковременно отключить СВ 110, В 110 ВТЭЦ-1, 1С 110 кВ, 

КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная

с отключением Не задано 00:30 Да

Исходная ПС 110 кВ 

Орлиная

КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная ЗРР 18.03.21 18.03.21 1 дн 18.03.21 18.03.21 1 дн Опробование действия привода  В 

110 ВТЭЦ-1

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-

1 и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная  на ПС 110 кВ Орлиная. На 

время опробования вывести пуск УРОВ В 110 ВТЭЦ-1. Время 

работ: с 13:00 до 15:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет

Исходная ПС 110 кВ 

Орлиная

СВ 110 ЗРР 18.03.21 18.03.21 1 дн 18.03.21 18.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить на СВ 110 

На время опробования вывести пуск УРОВ СВ 110. Время 

работ: с 15:00 до 17:00

с отключением Не задано 00:15 Нет

Снятая и отказанная ПС 110 кВ 

Орлиная

2С 110 кВ БВР 18.03.21 18.03.21 1 дн 18.03.21 18.03.21 1 дн Текущий ремонт Т-2 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить Т-2 , ШР 110 Т-2, на 

время оперирования ШР  110 Т-2 (вывод-ввод Т-2)  

кратковременно отключить СВ 110, В 110 ВТЭЦ-2, 2С 110 кВ, 

КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на 

ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная

с отключением Не задано 00:30 Да

Снятая и отказанная ПС 110 кВ 

Орлиная

КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с 

отпайкой на ПС Голубинка

ЗРР 18.03.21 18.03.21 1 дн 18.03.21 18.03.21 1 дн Текущий ремонт Т-2 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить Т-2 , ШР 110 Т-2, на 

время оперирования ШР  110 Т-2 (вывод-ввод Т-2)  

кратковременно отключить СВ 110, В 110 ВТЭЦ-2, 2С 110 кВ, 

КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на 

ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная

без отключения не в транзите Не задано 00:30 Да

Исходная ПС 110 кВ 

Орлиная

КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с 

отпайкой на ПС Голубинка

ЗРР 18.03.21 18.03.21 1 дн 18.03.21 18.03.21 1 дн Опробование действия привода  В 

110 ВТЭЦ-2

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить  В 110 ВТЭЦ-

2 и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой 

на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная На время опробования 

вывести пуск УРОВ В 110 ВТЭЦ-2. Время работ: с 15:00 до 

17:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет

Исходная ПС 110 кВ Бурун ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун с отпайкой на ПС 

Котельная 2Р

ЗРР 19.03.21 19.03.21 1 дн 19.03.21 19.03.21 1 дн Опробование действия привода В 

110  Волна

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить на ПС 110 

кВ Бурун В 110  Волна и ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун с отпайкой 

на ПС Котельная 2Р. Включить СВ 110. Время работ: с 12:00 до 

14:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет

Исходная ПС 110 кВ Бурун СВ 110 ЗРР 19.03.21 19.03.21 1 дн 19.03.21 19.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Включить для опробования действия 

привода СВ 110 Время работ: с 15:00 до 16:00

с отключением Не задано 00:15 Нет

Исходная ПС 110 кВ З Ремонтная перемычка 110 кВ ВКЛ 19.03.21 19.03.21 1 дн 19.03.21 19.03.21 1 дн Включить на время текущего 

ремонта Т-1 и капитального 

ремонта ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1

ПЦЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ, Отключить и 

заземлить 1С 110 кВ, Т-1, отключтиь СВ 110.

с отключением с включением 

ремонтной 

перемычки

Не задано 02:00 Да

Исходная ПС 110 кВ Бурун ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун ЗРР 19.03.21 19.03.21 1 дн 19.03.21 19.03.21 1 дн Опробование действия привода В 

110 2Р

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить на ПС 110 

кВ Бурун В 110 2Р и  ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун. Включить СВ 110 

на время опробования В 110 2Р. Время работ: с 14:00 до 15:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет

Измененная ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ  Мингородок-1Р БВР 22.03.21 26.03.21 5 дн 20.03.21 24.03.21 5 дн Обрезка крон деревьев ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ  Мингородок-

1Р

с отключением Да 01:00 Да

Измененная ПС 110 кВ 

Промузел

ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел ЗРР 26.03.21 26.03.21 1 дн 22.03.21 22.03.21 1 дн Опробование действия привода В 

110 Спутник

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 

Спутник, ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел на ПС 110 кВ 

Промузел. Не совмещать с работами по демонтажу, мотнажу ТН 

110 2С

без отключения не в транзите Не задано 01:00 Нет

Измененная ПС 110 кВ 

Промузел

ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел ВПр 23.03.21 24.03.21 2 дн 22.03.21 23.03.21 2 дн Демонтаж, монтаж ТН 110 2С, ШР 

110 ТН 2С

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, 

отключить СВ 110, В 110 Спутник, ВЛ 110 кВ Спутник – 

Промузел на ПС 110 кВ Промузел

без отключения не в транзите Не задано 06:00 Да

Измененная ПС 110 кВ 

Промузел

2С 110 кВ КР 23.03.21 24.03.21 2 дн 22.03.21 23.03.21 2 дн Демонтаж, монтаж ТН 110 2С, ШР 

110 ТН 2С

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, 

отключить СВ 110, В 110 Спутник, ВЛ 110 кВ Спутник – 

Промузел на ПС 110 кВ Промузел

с отключением Не задано 06:00 Да

Измененная ПС 110 кВ 

Промузел

СВ 110 ЗРР 26.03.21 26.03.21 1 дн 22.03.21 22.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110 

ПЮЭС_ВРЭС_Привод  Кратковременно отключить СВ 110 с отключением Не задано 00:15 Да

Измененная ПС 110 кВ 

Промузел

СВ 110 ВПр 05.03.21 06.03.21 2 дн 22.03.21 23.03.21 2 дн Профконтроль  АУВ СВ 110 ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить СВ 110 и АУВ СВ 110 с отключением Не задано 01:00 Да

Исходная ПС 110 кВ 

Молодежная

СВ 110 ТР 22.03.21 26.03.21 5 дн 22.03.21 26.03.21 5 дн Текущий ремонт, высоковольтные 

испытания, опробование действия 

привода СВ 110.

ПСЭС_Привод Отключить и заземлить СВ 110. Включить 

Ремонтную перемычку 110 кВ. АГ ремонта и высоковольтных 

испытаний СВ 110 - 2 часа. Кратковременно отключить СВ 110 

для опровбования привода СВ 110, аварийная готовность - 15 

минут.

с отключением с включением 

ремонтной 

перемычки

Не задано 02:00 Да

Снятая ПС 110 кВ 

Молодежная

СВ 110 ВПр 22.03.21 26.03.21 5 дн 22.03.21 26.03.21 5 дн Профконтроль ПРМ АНКА 544 

кГц ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – 

Молодёжная, АЧР, ОН

ПСЭС Отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 

кВ.

с отключением с включением 

ремонтной 

перемычки

Не задано 02:00 Да

Исходная ПС 110 кВ 

Лазурная

СВ 110 ЗРР 22.03.21 22.03.21 1 дн 22.03.21 22.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить СВ 110. С 

включением Ремонтной перемычки 110 кВ Время работ: с 10:00 

до 17:00

с отключением с включением 

ремонтной 

перемычки

Не задано 00:15 Нет

Исходная ПС 110 кВ 

Лазурная

Ремонтная перемычка 110 кВ ВКЛ 22.03.21 22.03.21 1 дн 22.03.21 22.03.21 1 дн Включить для опробования 

действия привода В 110 Океан, В 

110 Горностай, СВ 110

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 Океан, 

В 110 Горностай, СВ 110. Выполнить поочередно. Включить 

Ремонтную перемычку 110 кВ

с отключением  Не задано 00:15 Нет

Измененная ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная КР 22.03.21 28.03.21 7 дн 25.03.21 31.03.21 7 дн Замена изоляции. Вырубка 

деревьев, угрожающих падением 

на провода

ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – 

Приозерная

с отключением Да 02:00 Да

Отказанная ПС 110 кВ 

Горностай

СВ 110 ЗРР 25.03.21 25.03.21 1 дн 25.03.21 25.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110 

ПЮЭС_ВРЭС_Привод кратковременно отключить СВ 110 

.Вкличить Ремонтную перемычку 110 кВ 

с отключением с включением 

ремонтной 

перемычки

Не задано 00:15 Да 1) работы по проверке АПВ ЛЭП необходимо совмещать с 

выводом в ремонт проверяемого присоединения (письмо 

Филиала АО "СО ЕЭС" Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-

б1-I-19-1312); 2) работы заявить в сроки согласованные в 

сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого 

оборудования на 2021 год в сроки ремонта на ПС 110 кВ 

Горностай  (сентябрь 2021 года).

Исходная ПС 110 кВ З Ремонтная перемычка 110 кВ ВКЛ 26.03.21 26.03.21 1 дн 26.03.21 26.03.21 1 дн Включить на время текущего 

ремонта Т-2 и капитального 

ремонта ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2

ПЦЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить и 

заземлить 2С 110 кВ, Т-2, отключтиь СВ 110.

с отключением с включением 

ремонтной 

перемычки

Не задано 02:00 Да

Отказанная ПС 110 кВ Чайка СВ 110 ЗРР 29.03.21 29.03.21 1 дн 29.03.21 29.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110

Кратковременно отключить СВ 110 на время опробования 

привода

с отключением Не задано 00:15 Нет 1) работы по проверке АПВ присоединений необходимо 

совмещать с выводом в ремонт проверяемого присоединения 

(письмо Филиала АО "СО ЕЭС" Приморское РДУ от 17.08.2020 

№ Р45-б1-I-19-1312); 2) работы заявить в сроки согласованные в 

сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого 

оборудования на 2021 год в сроки ремонта на ПС 110 кВ Чайка 

(июль 2021 года).

Снятая ПС 110 кВ Чайка ВЛ 110 кВ Волна – Чайка ЗРР 29.03.21 29.03.21 1 дн 29.03.21 29.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить СВ 110  

Время работ: с 10:00 до 14:00

без отключения  Не задано 00:15 Нет

Отказанная ПС 110 кВ 

Находка

ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка ВПр 30.03.21 30.03.21 1 дн 30.03.21 30.03.21 1 дн Устранение течи масла ввода  В 

110 Находка/т 

ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 Находка/т, 

отключить ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка на ПС 110 кВ 

Находка

без отключения не в транзите Не задано 01:00 Да Приморское РДУ: выполнено по НПЛ ДЗ № 662 09:12 18.02.21 - 

15:15 18.02.21.

Отказанная ПС 110 кВ ВТЭЦ-

1

СВ 110 ЗРР 30.03.21 30.03.21 1 дн 30.03.21 30.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить СВ 110. 

Время работ: с 15:00 до 16:00

с отключением Не задано 00:15 Нет 1) из-за возможного выхода параметров электроэнергетического 

режима за пределы допустимых значений в плановых ремонтных 

схемах энергорайона г. Владивостока;  2) работы по проверке 

АПВ ЛЭП необходимо совмещать с выводом в ремонт 

проверяемого присоединения (письмо Филиала АО "СО ЕЭС" 

Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-б1-I-19-1312); 3) работы 

заявить в сроки согласованные в сводном годовом графике 

ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2021 год в 

сроки ремонта на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1  (апрель 2021 года).

Измененная ПС 110 кВ 

Мингородок

ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок ВПр 27.03.21 31.03.21 5 дн 30.03.21 03.04.21 5 дн Профконтроль  ДЗЛ и КСЗ 

(ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Зелёный 

угол – Мингородок, КСЗ 

(ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Зелёный 

угол – Мингородок

ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить СВ 110, В 110 Т-1, 1С 110 кВ, 

ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок на ПС 110 кВ 

Мингородок, включить СВ-1 6   Приморское РДУ:      От 

ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, 

АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т отпайкой на ПС 

Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ 

Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ 

Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ 

Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 

220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – 

Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, 

АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС 

Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск теряется ОН ПС 110 кВ 

Мингородок (частичная потеря УВ ОНД13).

без отключения не в транзите Не задано 01:00 Да



Отказанная ПС 110 кВ ВТЭЦ-

1

КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная ЗРР 30.03.21 30.03.21 1 дн 30.03.21 30.03.21 1 дн Опробование действия привода В 

110 Орлиная

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 

Орлиная, КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 

Время работ: с 14:00 до 15:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет 1) из-за возможного выхода параметров электроэнергетического 

режима за пределы допустимых значений в плановых ремонтных 

схемах энергорайона г. Владивостока;  2) работы по проверке 

АПВ ЛЭП необходимо совмещать с выводом в ремонт 

проверяемого присоединения (письмо Филиала АО "СО ЕЭС" 

Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-б1-I-19-1312); 3) работы 

заявить в сроки согласованные в сводном годовом графике 

ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2021 год в 

сроки ремонта на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1  (апрель 2021 года).

Отказанная ПС 110 кВ ВТЭЦ-

1

КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 

1Р/т

ЗРР 30.03.21 30.03.21 1 дн 30.03.21 30.03.21 1 дн Опробование действия привода В 

110 Волна

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 Волна, 

КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т Время работ: 

с 13:00 до 14:00

без отключения не в транзите Не задано 00:15 Нет 1) из-за возможного выхода параметров электроэнергетического 

режима за пределы допустимых значений в плановых ремонтных 

схемах энергорайона г. Владивостока;  2) работы по проверке 

АПВ ЛЭП необходимо совмещать с выводом в ремонт 

проверяемого присоединения (письмо Филиала АО "СО ЕЭС" 

Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-б1-I-19-1312); 3) работы 

заявить в сроки согласованные в сводном годовом графике 

ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2021 год в 

сроки ремонта на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1  (апрель 2021 года).

Отказанная ПС 110 кВ Океан Ремонтная перемычка 110 кВ ВКЛ 31.03.21 31.03.21 1 дн 31.03.21 31.03.21 1 дн Включить для опробования 

действия привода СВ 110,  В 110 

Лазурная 

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить СВ 110, В 

110 Лазурная . Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Время 

работ: с 11:00 до 14:00

с отключением  Не задано 00:15 Да 1) работы по проверке АПВ ЛЭП необходимо совмещать с 

выводом в ремонт проверяемого присоединения (письмо 

Филиала АО "СО ЕЭС" Приморское РДУ от 17.08.2020 № Р45-

б1-I-19-1312); 2) работы заявить в сроки согласованные в 

сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого 

оборудования на 2021 год в сроки ремонта на ПС 110 кВ Океан 

(июль 2021 года).

Отказанная ПС 110 кВ Океан СВ 110 ЗРР 31.03.21 31.03.21 1 дн 31.03.21 31.03.21 1 дн Опробование действия привода СВ 

110

ПЮЭС_ВРЭС_Привод Кратковременно отключить СВ 110. 

Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Время работ: с 11:00 

до 14:00

с отключением с включением 

ремонтной 

перемычки

Не задано 00:15 Нет 1) работы по проверке АПВ присоединений необходимо 

совмещать с выводом в ремонт проверяемого присоединения 

(письмо Филиала АО "СО ЕЭС" Приморское РДУ от 17.08.2020 

№ Р45-б1-I-19-1312); 2) работы заявить в сроки согласованные в 

сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого 

оборудования на 2021 год в сроки ремонта на ПС 110 кВ Океан 

(июль 2021 года).


