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Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 220 кВ Хабаровская – Старт II цепь с отпайкой на ПС 

Литовко (Л–242)

Да 25.09.17 08.10.17 14 дн 25.09.17 08.10.17 14 дн КР 06:00 "СМУ БРЭС: Осмотр состояния проводов и 

тросов  в поддерживающих зажимах и 

распорках, регулировка разрядных рогов, 

ремонт провода, установка разрядных 

рогов КМУ КРЭС: Осмотр состояния 

проводов и тросов  в поддерживающих 

зажимах и распорках, проверка состояния 

контактных болтовых соединений проводов 

электрическими измерениями, регулировка 

разрядных рогов" ПС 220 кВ Старт текущий 

ремонт КС, ВЧЗ 

МДП в сечение "Комсомольск - 

Хабаровск" 240 МВт, в послеаварийном 

при отключение Блока КТЭЦ-3 190 

МВт, при отключение следующего 

сетевого элемента 60 МВт. МДП в 

сечение "Комсомольск - Хабаровск" 

(прямое) 305 МВт, в послеаварийном 

125 МВт.

Исходная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 220 кВ Хабаровская – Старт II цепь с отпайкой на ПС 

Литовко (Л–242)

Нет 01.10.17 15.10.17 15 дн 01.10.17 15.10.17 15 дн ВПр ВЗ Замена УРЗА на ПС 500 кВ Хабаровская, 

замена ДФЗ на ПС 220 кВ Старт

МДП в сечение "Комсомольск - 

Хабаровск" 240 МВт, в послеаварийном 

при отключение Блока КТЭЦ-3 190 

МВт, при отключение следующего 

Исходная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 220 кВ Хабаровская – Старт I цепь с отпайкой на ПС Литовко 

(Л–241)

Нет 16.10.17 05.11.17 21 дн 16.10.17 05.11.17 21 дн ВПр ВЗ Замена УРЗА на ПС 500 кВ Хабаровская, 

замена ДФЗ на ПС 220 кВ Старт

МДП в сечение "Комсомольск - 

Хабаровск" 240 МВт, в послеаварийном 

при отключение Блока КТЭЦ-3 190 

МВт, при отключение следующего 

Исходная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино (Л–254) Да 02.10.17 06.10.17 5 дн 02.10.17 06.10.17 5 дн КР 06:00 КМУ КРЭС: ремонт шлейфа 

грозотроса,регулировка разрядных рогов, 

выправка железобетонных опор Демонтаж 

дополнительной опоры, для ввода после 

реконструкции ПС Селихино. ПС 

Комсомольская: КР ЛР-220-254 ПК Л-254 

ПВЗУ-Е, ПК Л-254 АУВ,ТТ и РПР, ПВ Л-254 

ПРД УПК-Ц 352 кГц,  

С питанием потребителей по сети 110 

кВ ДРСК На  ПС 220 кВ Селихино, ПС 

220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ 

Ванино потеря реализации УВ «ОНХ1», 

«ОНХ3» от ЛАПНУ Зейской ГЭС, 

ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ 

Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ, 

установленных на Райчихинской ГРЭС,

Исходная Л-254

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л–259) Да 02.10.17 06.10.17 5 дн 02.10.17 06.10.17 5 дн КР 06:00 Демонтаж дополнительной опоры, для 

ввода после реконструкции ПС Селихино. 

Изолированная работа Майской ГРЭС. 

Потеря реализации УВ «ОНХ1», 

«ОНХ3» на  ПС 220 кВ Высокогорная,  

ПС 220 кВ Ванино от ЛАПНУ Зейской 

ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 

500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ, 

установленных на Райчихинской ГРЭС, 

Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская №1 с отпайками 

(С–5)

Да 11.10.17 14.10.17 4 дн 11.10.17 14.10.17 4 дн ВПр 01:00 Замена В ВЛ С-5.  С отключением В ВЛ С-5  Исходная С-5

ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 07.10.17 10.10.17 4 дн 21.10.17 24.10.17 4 дн ЗРР 01:00 Односторонее отключение линии в связи с 

выводом в ремонт 1С 110 кВ

Измененная 1С 110 

кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №2  отпайками (С-18) Нет 07.10.17 10.10.17 4 дн 21.10.17 24.10.17 4 дн ЗРР 01:00 Односторонее отключение линии в связи с 

выводом в ремонт 1С 110 кВ

Измененная 1С 110 

кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 07.10.17 10.10.17 4 дн 21.10.17 24.10.17 4 дн ЗРР 01:00 Односторонее отключение линии в связи с 

выводом в ремонт 1С 110 кВ

Измененная 1С 110 

кВ РЦ

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Да, 

срок 

ремо

09.10.17 10.10.17 2 дн 23.10.17 24.10.17 2 дн ТР 04:00 ПС РЦ: ТР ВЧЗ С-46 ф.А.В. Измененная 1С 110 

кВ РЦ

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №1 с отпайками (С-7) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

23.10.17 25.10.17 3 дн 23.10.17 24.10.17 2 дн ТР 04:00 "ПС РЦ: ТР ВЧЗ С-7 ф.В.С РЦ ПК С-7 ЭМБ, " МДП в сечение с Блоком  "2 

Хабаровск" 99 МВт, в послеаварийном 

23 МВт. МДП в сечение без Блок "2 

Хабаровск" 145 МВт, в послеаварийном 

59 МВт.

Измененная 1С 110 

кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1 с отпайками (С-17) Нет 11.10.17 14.10.17 4 дн 25.10.17 28.10.17 4 дн ЗРР 01:00 Односторонее отключение линии в связи с 

выводом в ремонт 2С 110 кВ

не в транзите Измененная 2С 110 

кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №3 (С-49) Нет 11.10.17 14.10.17 4 дн 25.10.17 28.10.17 4 дн ЗРР 01:00 Односторонее отключение линии в связи с 

выводом в ремонт 2С 110 кВ

не в транзите Измененная 2С 110 

кВ РЦ

ВЛ 110 кВ 

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный диспетчер  

Филиала АО «СО ЕЭС»

Хабаровское РДУ

_______________ И.О. Баканов

«___» ____________ 2017 г.

СВОДНЫЙ ГРАФИК

ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на октябрь 2017 г.
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ВЛ 220 кВ 
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ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №2 с отпайками (С-8) Нет 11.10.17 14.10.17 4 дн 25.10.17 28.10.17 4 дн ЗРР 02:00 Односторонее отключение линии в связи с 

устранением дефекта ТВК на ШР-2 С-8

не в транзите Измененная 2С 110 

кВ РЦ

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №2 с отпайками (С-8) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

18.10.17 20.10.17 3 дн 25.10.17 27.10.17 3 дн ТР 04:00 "ПС РЦ: ТР ВЧЗ С-8 ф.А.В. РЦ ПК С-8 ЭМБ" МДП в сечение с Блоком  "2 

Хабаровск" 83 МВт, в послеаварийном 

7 МВт. МДП в сечение без Блок "2 

Хабаровск" 129 МВт, в послеаварийном 

43 МВт.

Измененная 2С 110 

кВ РЦ

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С–119) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

02.10.17 13.10.17 12 дн 02.10.17 13.10.17 12 дн КР 02:00 На ПС 110 кВ К  Кап ремонт В-110 С-119  Поочередно С односторонним 

отключением ВЛ со стороны ПС 110 кВ 

К 

Исходная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С–119) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

16.10.17 20.10.17 5 дн 09.10.17 13.10.17 5 дн ТР 04:00 отключение со стороны ПС 500 кВ 

Комсомольская  ТР ЭВ-С-119, ТР КС-С-119 

ф. А,В,С;  ХАРГ ТТ С-119, ФХА(С) ТТ С-119;  

ПК С-119 ЭПЗ-1643, ПВ С-119 ЭМБ 

Перенос под работы ДРСК СЭС Измененная 1С 110 

кВ 

Комсом

ольска

я

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С–120) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

23.10.17 03.11.17 12 дн 23.10.17 31.10.17 9 дн ТР 04:00 ПС Комсомольская: ТР 2С 110 кВ, ТР ЭВ-С-

120, ПК С -120 ЭПЗ-1643, ЭМБ ХАРГ ТТ С-

120, ФХА(С) ТТ С-120 

Сокращение ремонта по согласованию 

с собственником

Измененная 2С 110 

кВ 

Комсом

ольска

я

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С–120) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

16.10.17 19.10.17 4 дн 23.10.17 26.10.17 4 дн КР 02:00 На ПС 110 кВ К  Кап ремонт  2 ШР-110 С-

120. 

Поочередно С односторонним 

отключением ВЛ со стороны ПС 110 кВ 

К 

Измененная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

09.10.17 13.10.17 5 дн 09.10.17 13.10.17 5 дн ТР 02:00 Комплекс профилактических и 

эксплуатационных работ 

с отключением, без включения на ночь Исходная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

16.10.17 18.10.17 3 дн 11.10.17 13.10.17 3 дн ТР 04:00 ПС Комсомольская: ТР 1С 110 кВ, ТР ТТ-С-

123;    ХАРГ ТТ С-123, ФХА(С) ТТ С-123;   

ПВ С -123 ЭПЗ-1636, ПВ С -123 АУВ, ЭМБ 

Измененная 1С 110 

кВ 

Комсом

ольска

я

ПС 220 кВ Селихино ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С–99) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

16.10.17 29.10.17 14 дн 16.10.17 21.10.17 6 дн КР 02:00 КР ШР С-99 После ввода ОРУ-220. Измененная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С–99) Да 16.10.17 17.10.17 2 дн 16.10.17 17.10.17 2 дн ВПр 01:00 на ПС Селихино 2С 110 кВ для  КР ШР-2- 

ОШСМВ-110 

Исходная 2С 110 

кВ 

Селихи

но
ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С–94) Нет 23.10.17 27.10.17 5 дн 23.10.17 27.10.17 5 дн ТР 04:00 ТР 2С 110 кВ, ПВ С-94 ЭПЗ-1636, АУВ, ЭМБ МДП Отказанная, 

разбитая
ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С–94) Нет 23.10.17 27.10.17 5 дн 19.10.17 20.10.17 2 дн ТР 04:00 ТР КС-С-94 ф. А, МДП в сечение "Выдачи мощности 

Амурской ТЭЦ-1" 100 МВт

Измененная, 

разбитая

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

ГПП–5 (С–117)

Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

02.10.17 13.10.17 12 дн 02.10.17 13.10.17 12 дн ЗРР 02:00 На ПС 110 кВ К  Кап ремонт В-110 С-117. С односторонним отключением ВЛ со 

стороны ПС 110 кВ К МДП в 

сечение"Выдачи мощности 

Комсомольской ТЭЦ-3" 105 МВт  

не в транзите Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

ГПП–5 (С–117)

Нет 06.10.17 09.10.17 4 дн 06.10.17 09.10.17 4 дн ЗРР 02:00 На ПС 110 кВ К  кап ремонт  1ШР-110 С-

117.  

С односторонним отключением ВЛ со 

стороны ПС 110 кВ К. МДП в 

сечение"Выдачи мощности 

Комсомольской ТЭЦ-3" 105 МВт 

не в транзите Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС 

ГПП–5 (С–118)

Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

16.10.17 27.10.17 12 дн 16.10.17 19.10.17 4 дн ЗРР 02:00 На ПС 110 кВ К  Кап ремонт В-110 С-118. С односторонним отключением ВЛ со 

стороны ПС 110 кВ К. Далее с перевод 

на ОВ МДП в сечение"Выдачи 

мощности Комсомольской ТЭЦ-3" 105 

МВт 

не в транзите Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС 

ГПП–5 (С–118)

Нет 20.10.17 23.10.17 4 дн 16.10.17 19.10.17 4 дн ЗРР 02:00 На ПС 110 кВ К  кап ремонт 2ШР-110 С-118.  С односторонним отключением ВЛ со 

стороны ПС 110 кВ К МДП в сечение 

выдачи мощности Комсомольской ТЭЦ-

3 105 МВт 

не в транзите Измененная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП–4 с отпайкой на ПС РП–1 (Т4Ф) Да 11.10.17 13.10.17 3 дн 11.10.17 13.10.17 3 дн КР 02:00 КР СР-35 1с ШР-35 1Т  на ПС 35 кВ РП-1.  С отключением ВЛ со стороны ПС 35 

Кв РП-1 

Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП–4 с отпайкой на ПС РП–1 (Т4Ф) Да 09.10.17 10.10.17 2 дн 09.10.17 10.10.17 2 дн КР 02:00 КР ЛР-35 Т4Ф на ПС 35 кВ РП-1.  С отключением ВЛ Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС РП–1 (Т5Ф) Да 02.10.17 03.10.17 2 дн 02.10.17 03.10.17 2 дн КР 02:00 КР ЛР-35 Т5Ф на ПС 35 кВ РП-1.  С отключением ВЛ Исходная

ВЛ 35 кВ 

#ССЫЛКА!
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ПС 500 кВ Комсомольская 1С 110 кВ Да, 

срок 

ремо

16.10.17 18.10.17 3 дн 11.10.17 13.10.17 3 дн ТР 04:00 ТР 1С 110 кВ С отключением ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская № 1 (С–119), ВЛ 110 

кВ Комсомольская – Гайтер (С–123), 

Измененная 1С 110 

кВ 

Комсом
ПС 500 кВ Комсомольская ТН-110-1 Да, 

срок 

ремо

16.10.17 18.10.17 3 дн 11.10.17 13.10.17 3 дн ТР 04:00  ТО ТН-110-1, ТР 1С 110 кВ, Измененная 1С 110 

кВ 

Комсом
ПС 500 кВ Комсомольская 3АТ Да, 

срок 

ремо

16.10.17 18.10.17 3 дн 11.10.17 13.10.17 3 дн ЗРР 01:00 работа в режиме 220/10 кВ при отключении 

1С 110 кВ

МДП в сечение "Комсомольск" 340 

МВт, в послеаварийном 205 МВт

Измененная 1С 110 

кВ 

Комсом
ПС 500 кВ Комсомольская СЭВ-110 Да, 

срок 

ремо

16.10.17 18.10.17 3 дн 11.10.17 13.10.17 3 дн ВПр 01:00 отключение 1С 110 кВ Отказанная 1С 110 

кВ 

Комсом
ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-110-3АТ Да, 

срок 

16.10.17 18.10.17 3 дн 11.10.17 13.10.17 3 дн ВПр 01:00 отключение 1С 110 кВ Отказанная 1С 110 

кВ 
ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ–С–123 Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

16.10.17 18.10.17 3 дн 11.10.17 13.10.17 3 дн ТР 08:00 "ТР 1С 110 кВ, ТР ТТ-С-123 ХАРГ ТТ С-123, 

ФХА(С) ТТ С-123 ПВ С -123 ЭПЗ-1636, ПВ С -

123 АУВ, ЭМБ" 

Измененная 1С 110 

кВ 

Комсом

ольска

яПС 500 кВ Комсомольская ОСШ 110 кВ Да, 

срок 

ремо

09.10.17 13.10.17 5 дн 16.10.17 20.10.17 5 дн ТР 04:00 ТР ОСШ-110, ТО ТН-110 ОСШ отключение 

ОЭВ-110 

Измененная

ПС 500 кВ Комсомольская ОЭВ-110 Да, 

срок 

ремо

нта 

09.10.17 13.10.17 5 дн 16.10.17 20.10.17 5 дн ТР 08:00 ТР ОЭВ-110,  отключение ОСШ 110 кВ Измененная

ПС 500 кВ Комсомольская ТН-110-ОСШ Да, 

срок 

ремо

09.10.17 13.10.17 5 дн 16.10.17 20.10.17 5 дн ТР 04:00 ТО ТН-110 ОСШ отключение ОСШ 110 кВ Измененная

ПС 500 кВ Комсомольская 2С 110 кВ Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

23.10.17 25.10.17 3 дн 23.10.17 25.10.17 3 дн ТР 04:00 ТР 2С 110 кВ С отключением ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская № 2 (С–120), ВЛ 110 

кВ Комсомольская – Вобозабор №2 

(С–126), ВЛ 110 кВ Комсомольская – 

Хурба (С–94) С переводом на ОЭВ-110 

4АТ 

Исходная 2С 110 

кВ 

Комсом

ольска

я

ПС 500 кВ Комсомольская ТН-110-2 Да, 

срок 

ремо

23.10.17 25.10.17 3 дн 23.10.17 25.10.17 3 дн ТР 02:00 ТО ТН-110-2 Исходная 2С 110 

кВ 

Комсом
ПС 500 кВ Комсомольская 4АТ Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

23.10.17 25.10.17 3 дн 23.10.17 25.10.17 3 дн ЗРР 01:00 работа в режиме 220/10 кВ при отключении  

2С110 кВ, 

МДП в сечение "Комсомольск" 276 

МВт, в послеаварийном 185 МВт

Исходная 2С 110 

кВ 

Комсом

ольска

я
ПС 500 кВ Комсомольская СЭВ-110 Да, 

срок 

ремо

23.10.17 25.10.17 3 дн 23.10.17 25.10.17 3 дн ВПр 01:00 отключение 2С 110 кВ, Отказанная 2С 110 

кВ 

КомсомПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-110-4АТ Да, 

срок 

ремо

23.10.17 25.10.17 3 дн 23.10.17 25.10.17 3 дн ВПр 04:00 отключение  2С 110 кВ, Отказанная 2С 110 

кВ 

Комсом
ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-120 Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

23.10.17 03.11.17 12 дн 23.10.17 31.10.17 9 дн ТР 04:00 "ТР 2 110 кВ, ТР ЭВ-С-120, ПК С -120 ЭПЗ-

1643, ЭМБ ХАРГ ТТ С-120, ФХА(С) ТТ С-120" 

Сокращение ремонта по согласованию 

с собственником

 Измененная 2С 110 

кВ 

Комсом

ольска

я
ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-94 Да 23.10.17 27.10.17 5 дн 23.10.17 27.10.17 5 дн ТР 02:00 ТР 2С 110 кВ, ПВ С-94 ЭПЗ-1636, АУВ, ЭМБ с переводом на 

ОВ

Исходная 2С 110 

кВ 

Комсом

ПС 220 кВ Литовко 2С 220 кВ Да 25.09.17 08.10.17 14 дн 25.09.17 08.10.17 14 дн ТР 01:00 ТО ТТ-220 2Т, ТО ТН-220 2  Исходная

ПС 220 кВ Литовко СП-220 Да 25.09.17 08.10.17 14 дн 25.09.17 08.10.17 14 дн ТР 01:00 ТО ТТ-220 2Т, ТО ТН-220 2  Исходная

ПС 220 кВ Парус ТН–1–110 Да 09.10.17 09.10.17 1 дн 09.10.17 09.10.17 1 дн ТР 01:00 ТО ТН-1-110, профвосстановление  втор 

цепи,ЭМБ 

С поочередным отключением Исходная

ПС 220 кВ Парус ТН–2–110 Да 09.10.17 09.10.17 1 дн 09.10.17 09.10.17 1 дн ТР 01:00 ТО ТН-2-110, профвосстановление  втор 

цепи,ЭМБ  

С поочередным отключением Исходная

ПС 220 кВ Парус ТН–1–220 Да 12.10.17 12.10.17 1 дн 12.10.17 12.10.17 1 дн ТР 01:00 ТО ТН-1-220, профвосстановление  втор 

цепи,ЭМБ  

Исходная

ПС 220 кВ Парус ТН–2–220 Да 13.10.17 13.10.17 1 дн 13.10.17 13.10.17 1 дн ТР 01:00 ТО ТН-2-220, профвосстановление  втор 

цепи,ЭМБ  

Исходная

ПС 220 кВ Парус ОСМВ-220 Да, 

срок 

ремо

11.10.17 11.10.17 1 дн 16.10.17 16.10.17 1 дн ВПр 01:00 ТО ТН-ОСШ-220, ТО ТТ-220 ОСМВ МДП Измененная

ПС 220 кВ Парус ОСШ 220 кВ Да, 

срок 

ремо

11.10.17 11.10.17 1 дн 16.10.17 16.10.17 1 дн ТР 01:00 ТО ТН-ОСШ-220, профвосстановление  втор 

цепи,ЭМБ ТО ТТ-220 ОСМВ,  

Измененная

ПС 220 кВ РЦ 2АТ Нет 09.10.17 12.10.17 4 дн 10.10.17 13.10.17 4 дн ВПр 01:00 Вынужденный простой в связи с выводом в 

ремонт 2С 220 кВ

Измененная 2С 220 

кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ 2С 220 кВ Нет 09.10.17 12.10.17 4 дн 10.10.17 13.10.17 4 дн БВР 01:00 Вывод в ремонт для безопасного 

выполнения работ по нанесению 

антикоррозийного покрытия на 

С отключением ВЛ 220 кВ 

Волочаевка/т – РЦ (Л–202), КВЛ 220 

кВ РЦ - Амур (Л-218), 2АТ

Измененная 2С 220 

кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ 1С 110 кВ Нет 07.10.17 10.10.17 4 дн 21.10.17 24.10.17 4 дн БВР 01:00 Вывод в ремонт для безопасного 

выполнения работ по нанесению 

антикоррозийного покрытия на 

металлоконструкции под оборудованием 

ОРУ 

С отключением ВЛ 110 ГВФ-РЦ (С-46),  

ВЛ 110 Хабаровская ТЭЦ-3-РЦ №2 с 

отпайками (С-18), ВЛ 110 кВ РЦ-НПЗ с 

отпайкой на ПС НПЗ-2 (с-15), В-110 2Т, 

ВЛ 110 кВ РЦ-Энергомаш с отпайками 

№2 (С-48).   С переводом В-110 1АТ, 

Измененная 1С 110 

кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ 2С 110 кВ Нет 11.10.17 14.10.17 4 дн 25.10.17 28.10.17 4 дн ТР 02:00 Устранение дефектов ТВК ШР-2 С-8, ШР-2 

СВ-110  Нанесение антикоррозийного 

С отключением ВЛ 110 Хабаровская 

ТЭЦ-3-РЦ №3 (С-49), ВЛ 110 кВ 

Измененная 2С 110 

кВ РЦ
ПС 220 кВ РЦ В С-8 Нет 11.10.17 14.10.17 4 дн 25.10.17 28.10.17 4 дн ТР 02:00 Устранение дефекта ТВК на ШР-2 С-8 Измененная 2С 110 

кВ РЦ

ПС 220 кВ РЦ СВ-110 Нет 11.10.17 14.10.17 4 дн 25.10.17 28.10.17 4 дн ТР 02:00 Устранение дефекта ТВК на ШР-2 СВВ-110 Измененная 1С 110 

кВ РЦ

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-220 Нет 03.04.17 06.10.17 187 

дн 

03.04.17 06.10.17 187 дн РЕК ВЗ Реконструкция ОРУ 220 кВ С отключением, питание по сети 110 

кВ 

Исходная

ПС 220 кВ Селихино ОСШ 220 кВ Нет 01.05.17 06.10.17 159 

дн 

01.05.17 06.10.17 159 дн РЕК ВЗ  реконструкция ОРУ-220 ПС Селихино Исходная

ПС 220 кВ Селихино 1АТ Да 02.05.17 06.10.17 158 

дн 

02.05.17 06.10.17 158 дн ВПр ВЗ   реконструкция ОРУ-220 ПС Селихино 

Демонтаж ошиновки по стороне 220 кВ, 

монтаж заглубленного канала и гибкой 

связи, ошиновка 1АТ по стороне 220 кВ и 

прогру-зка оборудования ОРУ от 1АТ. 

Питание ПС 220 кВ Селихино по сети 

110 кВ, с возможностью включения 

1АТ по по сторонам 110/10 кВ.

Исходная

ПС 220 кВ Парус

ПС 220 кВ РЦ

ПС 220 кВ Селихино

ПС 220 кВ Литовко



Объект Оборудование Учтен

ная в 

годов

ом 

граф

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Меся

чный. 

Заявл

енное 

время

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонт

а. 

Вид 

ремо

нта

Аварий

ная 

готовн

ость

Содержание работ Прочие примечания Условия 

производства 

работ

Состояние 

заявки

Группа

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Октябрь 2017

ПС 220 кВ Селихино 2С 110 кВ Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

16.10.17 29.10.17 14 дн 16.10.17 21.10.17 6 дн КР 04:00 КР ШР 2С 110 кВ С отключением ВЛ 110 кВ Картель – 

Селихино (С–99).  После ввода ОРУ-

220.

Измененная 2С 110 

кВ 

Селихи

но

ПС 220 кВ Селихино МВ С-99 Да, 

срок 

ремо

16.10.17 29.10.17 14 дн 16.10.17 21.10.17 6 дн КР 02:00 КР ШР С-99 С Отключением ВЛ Измененная

ПС 220 кВ Селихино МВ-110 1АТ Да, 

срок 

16.10.17 29.10.17 14 дн 16.10.17 17.10.17 2 дн ТР 02:00 КР ШР-2-1АТ с переводом на 

ОВ

Измененная

ПС 220 кВ Селихино ОСШ110 кВ Да, 

срок 

16.10.17 29.10.17 14 дн 18.10.17 21.10.17 4 дн ВПр 01:00 отключение ОШСМВ-110 Измененная

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-110 Да, 

срок 

ремо

нта 

16.10.17 29.10.17 14 дн 18.10.17 21.10.17 4 дн КР 01:00 отключение 2С 110 кВ, КР ШР-2- ОШСМВ-

110, Отбор проб масла для ХАРГ вв ОШСМВ-

110

Измененная

ПС 220 кВ Старт 2АТ Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

25.09.17 13.10.17 19 дн 25.09.17 10.10.17 16 дн КР 08:00 "ТР 2АТ, КР ОШР-220 2АТ, КР ТР-220 2АТ 

ВВИ 2АТ(вв 220)+РБ-2АТ, ХАРГ вв -110, 220 

2АТ" 

МДП в сечение "Комсомольск" 276 

МВт, в послеаварийном 185 МВт

Измененная

ПС 220 кВ Старт МВ-110-2АТ Да, 

срок 

ремо

25.09.17 13.10.17 19 дн 25.09.17 10.10.17 16 дн ТР 08:00 ТР 2АТ, ТР МВ-110 2АТ Измененная

ПС 220 кВ Старт МВ-220-2АТ Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

25.09.17 13.10.17 19 дн 25.09.17 10.10.17 16 дн КР 08:00 "ТР 2АТ, КР ОШР-220 2АТ, КР ТР-220 2АТ, 

ТР МВ-220-2АТ ВВИ МВ-220-2АТ, ХАРГ вв 

МВ-220 2АТ, ФХА(С) вв МВ-220 2АТ" 

Измененная

ПС 220 кВ Старт МВ-Л-242 Да 25.09.17 08.10.17 14 дн 25.09.17 08.10.17 14 дн КР 08:00 "ТР МВ-220 Л-242, КР ЛР-220 Л-242, ТР КС-

Л-242, ТР ВЧЗ-Л-242, КР ОШР-220 Л-242 К1 

Л-242 АВАНТ Р400 ХАРГ  вв МВ-220 Л-242 

Работа на линии" 

Исходная

ПС 220 кВ Старт ОМВ-110 Да 05.10.17 05.10.17 1 дн 05.10.17 05.10.17 1 дн ВПр 01:00 "ТО ТН-110 ОСШ " Исходная

ПС 220 кВ Старт ОСШ110 кВ Да 05.10.17 05.10.17 1 дн 05.10.17 05.10.17 1 дн ТР 01:00 "ТО ТН-110 ОСШ " Исходная

ПС 220 кВ Старт ТН-110-1 Да 10.10.17 10.10.17 1 дн 10.10.17 10.10.17 1 дн ТР 01:00 ТО ТН-1-110 поочередно Исходная

ПС 220 кВ Старт ТН-110-2 Да, 

срок 

ремо

11.10.17 11.10.17 1 дн 11.10.17 11.10.17 1 дн ТР 01:00 ТО ТН-2-110 поочередно Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-220 Л-227 Да, 

срок 

ремо

21.09.17 02.10.17 12 дн 21.09.17 02.10.17 12 дн ТР 08:00 ТР МВ-220 Л-227, ТО ТТ-220 Л-227 ПВ Л-

227 ШДЭ-2801 осн,рез, Отбор проб масла 

для ХАРГ вв МВ-220 Л-227,    для ХАРГ ТТ-

С отключением ВЛ 220 кВ Хехцир – 

Гидролизная с отпайкой на ПС 

Кругликово/т (Л–227)

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир 1АТ Нет 02.10.17 02.10.17 1 дн 02.10.17 02.10.17 1 дн ВПр 01:00 ОТБОР ПРОБ С вв МВ-220/110 1АТ МДП в сечение с Блоком  "1 

Хабаровск" 284 МВт, в послеаварийном  

192 МВт. МДП в сечение без Блок "1 

Хабаровск" 365 МВт, в послеаварийном 

227 МВт.  МДП в сечение с Блоком 1 

Отказанная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 1АТ Нет 02.10.17 02.10.17 1 дн 02.10.17 02.10.17 1 дн ТР 01:00 Отбор проб масла для проб напр вв МВ-110 

1АТ

С раздельной работой секций с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-220-1АТ Нет 02.10.17 02.10.17 1 дн 02.10.17 02.10.17 1 дн ТР 01:00 Отбор проб масла для проб напр вв МВ-220 

1АТ

с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-220 Л-234 Да 03.10.17 04.10.17 2 дн 03.10.17 04.10.17 2 дн ВПр 01:00 ПС Хехцир 2: Отключение 2С 220 кВ Снятая и 

отказанная

2С 220 

кВ 

Хехцир

2ПС 220 кВ Хехцир ОСМВ-110 Нет 18.10.17 18.10.17 1 дн 09.10.17 09.10.17 1 дн ТР 01:00 ТО ТТ-110 ОСМВ Раздельная работа секций 110 кВ Измененная ОСМВ-

110 

Хехцир
ПС 220 кВ Хехцир ОСШ 110 кВ Нет 18.10.17 18.10.17 1 дн 09.10.17 09.10.17 1 дн ТР 01:00 ТО ТН-110 ОСШ Отбор проб масла для 

ХАРГ ТН-110 ОСШ

Измененная ОСМВ-

110 

Хехцир
ПС 220 кВ Хехцир ТН-110-1 Да, 

срок 

ремо

нта 

16.10.17 16.10.17 1 дн 10.10.2017 10.10.2017 1 дн ТР 01:00 Техническое обслуживание ТН-110 1С 

Отбор проб масла для ХАРГ ТН-110-1  

С поочерёдным отключением Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ТН-110-2 Да 17.10.17 17.10.17 1 дн 12.10.2017 12.10.2017 1 дн ТР 01:00 Техническое обслуживание ТН-110 2С 

Отбор проб масла для ХАРГ ТН-110-2   

С поочерёдным отключением Исходная

ПС 220 кВ Хехцир 2АТ Нет 23.10.17 27.10.17 5 дн 16.10.17 20.10.17 5 дн ТР 08:00 Высоковольные испытания вводов, ремонт 

РПН

МДП в сечение с Блоком  "1 

Хабаровск" 284 МВт, в послеаварийном  

192 МВт. МДП в сечение без Блок "1 

Измененная 2С 220 

кВ 

Хехцир
ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 2АТ Нет 23.10.17 27.10.17 5 дн 16.10.17 20.10.17 5 дн ВПр 01:00 Вынужденный простой в связи с выводом в 

ремонт 2АТ

Отказанная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-220-2АТ Нет 23.10.17 27.10.17 5 дн 16.10.17 20.10.17 5 дн ВПр 01:00 Вынужденный простой в связи с выводом в 

ремонт 2АТ

Отказанная

ПС 220 кВ Хехцир ОМВ-220 Да 16.10.17 16.10.17 1 дн 16.10.17 16.10.17 1 дн ТР 04:00 "ТО ТТ-220 ОМВ, ТО ТН-220 ОСШ  ХАРГ ТН-

220 ОСШ" 

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ОСШ-220 Да 16.10.17 16.10.17 1 дн 16.10.17 16.10.17 1 дн ТР 04:00 "ТО ТТ-220 ОМВ, ТО ТН-220 ОСШ ХАРГ ТН-

220 ОСШ" 

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир 2С 220 кВ Нет 24.10.17 25.10.17 2 дн 17.10.17 18.10.17 2 дн ТР 04:00 Для устранений замечаний телевизионного 

контроля на ШР-220-2С ОМВ-220, ШР-220 

2С Л-234

С отключением ВЛ 220 кВ Хехцир – 

Гидролизная с отпайкой на ПС 

Кругликово/т (Л–227), ВЛ 220 кВ 

Измененная 2С 220 

кВ 

ХехцирПС 220 кВ Хехцир МВ-220 Л-234 Нет 24.10.17 25.10.17 2 дн 17.10.17 18.10.17 2 дн ТР 04:00 ТР ШР-220 2С Л-234 Измененная 2С 220 

кВ 

ХехцирПС 220 кВ Хехцир ОМВ-220 Нет 24.10.17 25.10.17 2 дн 17.10.17 18.10.17 2 дн ТР 04:00 Для устранений замечаний телевизионного 

контроля на ШР-220-2С ОМВ-220, ШР-220 

2С Л-234

Измененная 2С 220 

кВ 

Хехцир

ПС 220 кВ Хехцир ОСШ-220 Нет 24.10.17 25.10.17 2 дн 17.10.17 18.10.17 2 дн ВПр 01:00 Для устранений замечаний телевизионного 

контроля на ШР-220-2С ОМВ-220, ШР-220 

2С Л-234

Измененная 2С 220 

кВ 

Хехцир
ПС 220 кВ Хехцир ТН–220-2 Нет 20.10.17 20.10.17 1 дн 17.10.17 17.10.17 1 дн ТР 03:00 Техническое обслуживание  Выполнение 

предписаний по РЗА

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-220 Л-228 Да, 

срок 

ремо

10.10.17 21.10.17 12 дн 19.10.17 30.10.17 12 дн ТР 04:00 Отбор проб масла для ХАРГ вв МВ-220 Л-

228 фС, ТР ТТ-Л-228  

Измененная Л-228

ПС 220 кВ Хехцир ТН–220-1 Да, 

срок 

ремо

нта 

19.10.17 19.10.17 1 дн 19.10.17 19.10.17 1 дн ТР 04:00 ТО ТН-220 -1  ВВИ Р-220-1 Выполнение 

предписаний по РЗА

Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 1с-110 Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

02.10.17 04.10.17 3 дн 02.10.17 04.10.17 3 дн ТР 02:00 ТО  ТН-110 1с. С односторонним отключением ВЛ 110 

кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 

с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С–115)    

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир

ПС 110 кВ БАМ ПТФ

ПС 220 кВ Старт



Объект Оборудование Учтен

ная в 

годов

ом 

граф

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Меся

чный. 

Заявл

енное 

время

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонт

а. 

Вид 

ремо

нта

Аварий

ная 

готовн

ость

Содержание работ Прочие примечания Условия 

производства 

работ

Состояние 

заявки

Группа

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Октябрь 2017

ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–116)

Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

02.10.17 04.10.17 3 дн 02.10.17 04.10.17 3 дн ТР 02:00 ТО  ТН-110 1с. С односторонним отключением ВЛ 110 

кВ С-116 со стороны ПС 110 кВ БАМ 

ПТФ  

Отказанная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 2с-110 Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

05.10.17 06.10.17 2 дн 05.10.17 06.10.17 2 дн ТР 02:00 ТО  ТН-110 2с.  С односторонним отключением ВЛ 110 

кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 

с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С–116)   

Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–115)

Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

05.10.17 06.10.17 2 дн 05.10.17 06.10.17 2 дн ТР 02:00 ТО  ТН-110 2с.  С односторонним отключением ВЛ 110 

кВ С-115 со стороны ПС 110 кВ БАМ 

ПТФ  

Отказанная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–115)

Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

05.10.17 06.10.17 2 дн 05.10.17 06.10.17 2 дн ТР 02:00 ТО  ТН-110 2с. С односторонним отключением ВЛ 110 

кВ С-115 со стороны ПС 110 кВ БАМ 

ПТФ  

Отказанная

ПС 110 кВ Гайтер 2с-110 Нет 09.10.17 13.10.17 5 дн 09.10.17 13.10.17 5 дн ТР 02:00 Т0 В-110 С-123, ТО ЛР ,КС, ВЧЗ 

присоединений 2с-110, ОШР-110 С-123 Кап 

ремонт ШР-110 2Т . 

Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) Да, 

срок 

ремо

нта 

09.10.17 13.10.17 5 дн 09.10.17 13.10.17 5 дн ТР 02:00 ТО  В-110 С-123, ТО ЛР, КС ВЧЗ, ОШР-110 

С-123      

С отключением ВЛ Исходная

ПС 110 кВ К 1СШ-110 Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

02.10.17 09.10.17 8 дн 02.10.17 09.10.17 8 дн КР 02:00 КР присоединений 1СШ-110.  С односторонним отключением ВЛ со 

стороны ПС 110 кВ К. С переводом 

присоединений на 2СШ-110, с 

поочередным отключением 

присоединений. С-117 ,.ОВ-110 

Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ-110 Нет 02.10.17 05.10.17 4 дн 02.10.17 05.10.17 4 дн КР 02:00 Кап ремонт 1ШР-110 ОВ-110 Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ-110 Нет 10.10.17 13.10.17 4 дн 10.10.17 13.10.17 4 дн КР 02:00 Кап ремонт  ОШР-110 С-73 Исходная

ПС 110 кВ К 2СШ-110 Да, 

срок 

16.10.17 30.10.17 15 дн 16.10.17 30.10.17 15 дн КР 02:00 Кап ремонт присоединений  2СШ-110   (. 2 

ШР-110 С-120,  2ШР-110 С-118,  2ШР-110 С-

С односторонним отключением ВЛ со 

стороны ПС 110 кВ К 

Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – К (С–76) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

16.10.17 27.10.17 12 дн 16.10.17 27.10.17 12 дн КР 02:00 На ПС 110 кВ К Кап ремонт  В-110 С-76.  С односторонним отключением ВЛ со 

стороны ПС 110 кВ К 

Отказанная

ПС 110 кВ Картель 1с-110 Нет 17.10.17 17.10.17 1 дн 17.10.17 17.10.17 1 дн ЗРР 02:00 Эксплуатационные работы    на ТН-110 1с, 

ТН-110 2с

С включением СВ-110  и отключением 

В-110 С-99  

Исходная

ПС 110 кВ Хурба СВ-110 Нет 09.10.17 11.10.17 3 дн 18.10.17 20.10.17 3 дн ТР 04:00 слив конденсата, опробование привода МДП в сечение "Выдачи мощности 

Амурской ТЭЦ-1" 100 МВт

Измененная

ПС 110 кВ Южная В 110 С-13 Нет 02.10.17 02.10.17 9 ч 02.10.17 02.10.17 9 ч ТР 04:00 Испытания В-110 С-13 с переводом на 

ОВ

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ 

(на 10 МВт и более)

Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

11.10.17 11.10.17 1 дн 11.10.17 11.10.17 1 дн ЗРР 02:00 на Амурской ТЭЦ-1 ПРМ АНКА–АВПА 104 

кГц ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская

Уменьшение объема ОН на Амурской 

ТЭЦ-1 на 1 МВт

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ 

(на 10 МВт и более)

Да 11.10.17 14.10.17 4 дн 11.10.17 14.10.17 4 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – 

Корфовская №1 с отпайками (С–5)

Уменьшение объема ОН на ПС 110 кВ 

АК, Корфовская  20 МВт

Исходная С-5

Л.Ю. Чаплыгина

Е.А. Сухорукова 

(4212)38-05-44; 33-44.

Начальник Службы электрических режимов

ПС 110 кВ Картель

ПС 110 кВ Хурба

ПС 110 кВ Южная

Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)

ПС 110 кВ Гайтер

ПС 110 кВ К


