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Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС

ВЛ 220 кВ Уктур - Высокогорная (Л-261)

Да 01.07.15 16.07.15 16 дн 01.07.15 16.07.15 16 дн КР 06:00 Работы КРЭС; Верх. осм. опор 18 шт., пров. сост. проводов и 

тросов в ПГН 4 оп., вырубка УГД 94 шт.,  ремонт провода 3шт., 

ремонт грозотроса 3шт.;      ПС Высокогорная ТО РЗА (К) ЭПЗ-

1636,  ТР 2С 220 кВ.   работа подрядной организации НЭМ по 

замене ВЧЗ КС Л-261 

Изолированная работа МГРЭС на СГЭР С отключением 

ВЛ, без вкл.на ночь

Исходная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС

ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино (Л–263)

Да 17.07.15 03.08.15 18 дн 17.07.15 03.08.15 18 дн КР 06:00 Работы КРЭС: Верх. осм. опор 46 шт., пров. сост.проводов и 

тросов в ПГН 10 оп, ремонт провода 1 шт., ремонт гр.троса 1 

шт., ремонт шлейфа 1 шт., рубка УГД 235 шт.;     ПС 

Высокогорная  ТР ЛР-Л-263, ТР ШР-Л-263;    ТО РЗА: (К) АУВ, 

ЭПЗ-1636, работа подрядной организации НЭМ по замене ВЧЗ 

КС Л-263 .  ПС Ванино работа подрядной организации НЭМ по 

замене ВЧЗ КС Л-263  

Изолированная работа МГРЭС на СГЭР С отключением 

ВЛ, без вкл.на ночь

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС

Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – Корфовская

Нет 06.07.15 06.07.15 1 дн 06.07.15 06.07.15 1 дн ЗРР 02:00 С переносом точки раздела 110 кВ Бикин-Корфовская на ВЛ 110 

кВ Лермонтовка-Котиково (С-31) ПС 110/10 Лермонтовка, ОРУ-

110 кВ работа на портале 1с., 2с. 110 кВ   
Увеличение зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 6 МВт

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС
Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – Корфовская

Нет 07.07.15 07.07.15 1 дн 07.07.15 07.07.15 1 дн ЗРР 02:00 С переносом точки раздела 110 кВ на ВЛ 110 кВ ПримГРЭС-

Бикин. Испытания вводов В-110 ПримГРЭС-Бикин.  Увеличение зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 15 МВт
Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС
Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – Корфовская

Нет 08.07.15 10.07.15 3 дн 08.07.15 10.07.15 3 дн ЗРР 02:00 С переносом точки раздела 110 кВ Бикин-Корфовская на ВЛ 110 

кВ Лермонтовка-Бикин(С-32) 
Увеличение зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 8 МВт

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС
Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – Корфовская

Нет 13.07.15 13.07.15 1 дн 13.07.15 13.07.15 1 дн ЗРР 04:00 ПС 110 кВ Хор: ТР ОПН-110 2с(РВС), КР ОД-110 2Т Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС
Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – Корфовская

Нет 16.07.15 16.07.15 1 дн 16.07.15 16.07.15 1 дн ЗРР 04:00 С переносом точки раздела 110 кв Бикин-Корфовская ВЛ 110 кВ 

Хор-Красицкая с отп на ПС 110 кВ Дормидонтовка (С-29) 

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС
Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – Корфовская

Нет 17.07.15 17.07.15 1 дн 17.07.15 17.07.15 1 дн ЗРР 02:00 ПС 110 кВ Хор: ТР ОПН-110 1с(РВС), КР ОД-110 1Т 
Уменьшение зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 3 МВт

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1 с отпайками (С-

17)

Нет 02.07.15 02.07.15 1 дн 02.07.15 02.07.15 1 дн ТР 02:00 ПС 110 кВ Березовка: Тек.ремонт ТН-110 2с, ЛР-110 С-17 С 

вкллючением на ПС 110 кВ ГВФ СМВ-110 

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №2  отпайками (С-

18)

Нет 03.07.15 03.07.15 1 дн 03.07.15 03.07.15 1 дн ТР 02:00 ПС 110 кВ Березовка: Тек.ремонт ТН-110 1с, ЛР-110 С-18 С 

вкллючением на ПС 110 кВ ГВФ СМВ-110 

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС
ВЛ 110 кВ Котиково-Лермонтовка (С–31)

Нет 06.07.15 06.07.15 1 дн 06.07.15 06.07.15 1 дн ЗРР 02:00 ПС 110/10 Лермонтовка, ОРУ-110 кВ работа на портале 1с., 2с. 

110 кВ    

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС
ВЛ 110 кВ Лермонтовка-Бикин (С–32)

Нет 06.07.15 06.07.15 1 дн 06.07.15 06.07.15 1 дн ЗРР 02:00 ПС 110/10 Лермонтовка, ОРУ-110 кВ работа на портале 1с., 2с. 

110 кВ    

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Приморская  ГРЭС - Бикин Нет 07.07.15 07.07.15 1 дн 07.07.15 07.07.15 1 дн ЗРР 02:00 Испытания вводов В-110 Приморская ГРЭС-Бикин.  Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС
ВЛ 110 кВ Лермонтовка-Бикин (С–32)

Нет 08.07.15 10.07.15 3 дн 08.07.15 10.07.15 3 дн ЗРР 02:00 Текущий ремонт ШР-110 2с. РП, ШР-110 2с. С-30, ШР-110 2с. 

ОСМВ, ШР-110 2с. ТН, ШР-110 2с. 2Т, ОПН-110 2с.  

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хор-Красицкая с отпайкой на ПС 

Дормидонтовка (С–29)

Нет 16.07.15 16.07.15 1 дн 16.07.15 16.07.15 1 дн ТР 04:00 ПС 110 Хор: БВР (КР ЛР-110 С-29 ПС Хор), Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Гродеково-Хор (С–27) Нет 17.07.15 17.07.15 1 дн 17.07.15 17.07.15 1 дн ТР 04:00 на ПС 110 кВ Хор ТР ОПН-110 1с(РВС), КР ОД-110 1Т Исходная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС
ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46)

Нет 20.07.15 21.07.15 2 дн 20.07.15 21.07.15 2 дн ТР 02:00 ВВИ  КС,ВЧЗ С-46 Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС

ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121)

Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

29.06.15 03.07.15 5 дн 29.06.15 03.07.15 5 дн ТР 02:00 Т0 ЛР-110 С-121 присоединений 1с-110, ОШР-110 С-121. ТР В-

110 С-121,КC-110 C-121, ВЧЗ-110 С-121на ПС 110 кВ Гайтер. АГ 

2:00 С отключением, без включения на ночь. 

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС
ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С–93)

Да, 

срок 

ремо

06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн ТР 02:00 ТО ЛР-110 С-93 , присоединений 2с-110 на ПС 110 кВ 

Привокзальная. 

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская 

ТЭЦ–2 №1 (С–83)

Да 06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ-110 С-83, ЛР С-83, горизонтальных вводов. Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №1 (С–85) Нет 06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн ТР 02:00 на ПС Т Тек ремонт В-110  С-85.  МДП в сечение "Комсомольск" 280 МВт Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2
ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №1 (С–85)

Да 06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ-110 С-85, ЛР С-85, горизонтальных вводов. 
МДП в сечение "Комсомольск" 280 МВт

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с отпайкой на 

ПС Парус (С–86)

Нет 06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн БВР 02:00 работы на ВЛ 110 кВ С-85
МДП в сечение "Комсомольск" 280 МВт

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС
ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74)

Нет 20.07.15 20.07.15 1 дн 20.07.15 20.07.15 1 дн КР 06:00 Кап ремонт ЛР-110 С-74 с заменой ОСИ  на ПС 110 кВ Пивань С односторонним  отключением ВЛ со строны ПС 110 кВ 

Пивань 

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС
ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74)

Нет 21.07.15 24.07.15 4 дн 21.07.15 24.07.15 4 дн КР 06:00 Кап ремонт СР-110 2с,  ШР-110 С-74 с заменой ОСИ  на ПС 110 

кВ Пивань 

С односторонним  отключением ВЛ со строны ПС 110 кВ 

Пивань 

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская 

ТЭЦ–2 №2 (С–84)

Да 20.07.15 24.07.15 5 дн 20.07.15 24.07.15 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ-110 С-84, ЛР С-84, горизонтальных вводов. Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1

ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская 

ТЭЦ–2 №2 (С–84)

Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

20.07.15 29.07.15 10 дн 20.07.15 29.07.15 10 дн ТР 04:00 Проф. востановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Комсомольская 

ТЭЦ-1-Комсомольская ТЭЦ-2 №2

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с 

отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С–115)

Да 20.07.15 24.07.15 5 дн 20.07.15 24.07.15 5 дн ТР 02:00 Замена дефектных изоляторов; комплекс профилактических и 

эксплуатационных работ
МДП в сечении "Выдача мощности КТЭЦ-3" 140 МВт 

Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с 

отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С–116)

Да 27.07.15 31.07.15 5 дн 27.07.15 31.07.15 5 дн ТР 02:00 Замена дефектных изоляторов, комплекс профилактических и 

эксплуатационных работ
МДП в сечении "Выдача мощности КТЭЦ-3" 140 МВт 

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская
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Июль 2015

ПС 500 кВ Комсомольская
4АТ

Нет 01.07.15 02.07.15 2 дн 01.07.15 02.07.15 2 дн ТР 04:00 ТР ШР-220-4АТ-1, ВВИ вв-110/220 4АТ,   ТО РЗА (К) В-10-4АТ, 

ВВИ ОПН-10-4АТ  
МДП

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская
ОСШ 110 кВ

Нет 06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн ЗРР 01:00 перевод под защиты ОЭВ ВЛ С-126 на время ПК РЗА ЭВ-С-126 Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская
ОЭВ-110

Нет 06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн ЗРР 01:00 перевод под защиты ОЭВ ВЛ С-126 на время ПК РЗА ЭВ-С-126 Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская
ОСШ 110 кВ

Нет 13.07.15 17.07.15 5 дн 13.07.15 17.07.15 5 дн ЗРР 01:00 перевод под защиты ОЭВ ВЛ С-125 на время ПК РЗА ЭВ-С-125 Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская
ОЭВ-110

Нет 13.07.15 17.07.15 5 дн 13.07.15 17.07.15 5 дн ЗРР 01:00 перевод под защиты ОЭВ ВЛ С-125 на время ПК РЗА ЭВ-С-125 Исходная

ПС 220 кВ Ванино
СКРМ-10

Нет 13.07.15 15.07.15 3 дн 13.07.15 15.07.15 3 дн ТР 02:00 ТР, ВВИ КЛ, ВВИ БК-6, ВВИ КЛ; ВВИ ОПН-10 БК-1, ВВИ БК-1; 

ВВИ КЛ, ВВИ БК-2 ; ВВИ КЛ, ВВИ БК-3; ВВИ КЛ, ВВИ БК-4; ВВИ 

КЛ, ВВИ БК-5.     

ПООЧЕРЕДНО 
Исходная

ПС 220 кВ Ванино
1АТ

Нет 17.07.15 03.08.15 18 дн 17.07.15 03.08.15 18 дн ТР 02:00 ТР 1АТ, ТО ТТ-ЭВ-1АТ, ВВИ, отбор проб масла ТТ-110 ЭВ-110 

1АТ, ТР ТТ-110 3АТ 

Изолированная работа.  С отключением, без вкл.на 

ночь. 

Исходная

ПС 220 кВ Ванино
ОСШ 110 кВ

Нет 17.07.15 03.08.15 18 дн 17.07.15 03.08.15 18 дн ТР 02:00 ТО ТН-ОСШ-110, ТТ-110 ОСШ, ТТ-110-ОСЭВ,  ВВИ, отбор проб 

масла ТТ-110 ОСЭВ, отбор проб масла ТТ-ОСШ. 
С отключением, без вкл.на ночь.

Исходная

ПС 220 кВ Ванино
ОСЭВ

Нет 17.07.15 03.08.15 18 дн 17.07.15 03.08.15 18 дн ТР 02:00 ТО ТН-ОСШ-110, ТТ-110 ОСШ, ТТ-110-ОСЭВ,  ВВИ, отбор проб 

масла ТТ-110 ОСЭВ, отбор проб масла ТТ-ОСШ. 
С отключением, без вкл.на ночь.

Исходная

ПС 220 кВ Ванино
ТН-220

Нет 17.07.15 03.08.15 18 дн 17.07.15 03.08.15 18 дн ТР 02:00 ТО ТН-220, отбор проб масла 
С отключением, без вкл.на ночь.

Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная
2С 220 кВ

Нет 01.07.15 16.07.15 16 дн 01.07.15 16.07.15 16 дн ТР 04:00 ТО, отбор проб масла ТН-220-2, 
С отключением, без вкл.на ночь.

Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная
РШ-2

Нет 01.07.15 16.07.15 16 дн 01.07.15 16.07.15 16 дн ВПр 01:00 Отключить, в связи с выводом в ремонт 2Т.   
С отключением, без вкл.на ночь.

Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная
ЭВ-Л-261

Нет 01.07.15 16.07.15 16 дн 01.07.15 16.07.15 16 дн ТР 02:00 Проф контроль ЭПЗ-1636, АУВ 
С отключением, без вкл.на ночь.

Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная

1С 220 кВ

Да, 

срок 

ремо

нта 

17.07.15 03.08.15 18 дн 17.07.15 03.08.15 18 дн ТР 02:00 ТР 1С 220 кВ, ТО ТН-220-1  

С отключением, без вкл.на ночь.

Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная
РШ-1

Нет 17.07.15 03.08.15 18 дн 17.07.15 03.08.15 18 дн ВПр 01:00 Отключить, в связи с выводом в ремонт 2Т.   
С отключением, без вкл.на ночь.

Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная
СЭВ-220

Нет 17.07.15 03.08.15 18 дн 17.07.15 03.08.15 18 дн ТР 02:00 ТР СР-1 
С отключением, без вкл.на ночь.

Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная
ЭВ-Л-263

Нет 17.07.15 03.08.15 18 дн 17.07.15 03.08.15 18 дн ТР 02:00 Проф контроль АУВ, вт цепи ТТ. 
С отключением, без вкл.на ночь.

Исходная

ПС 220 кВ Парус
МВ–С–86

Нет 06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн ВПр 01:00 на КТЭЦ-2 Текущий ремонт МВ-110 С-85, ЛР С-85, 

горизонтальных вводов.  С откл.ВЛ, без вкл. на ночь. 
МДП

Исходная

ПС 220 кВ Парус
1АТ

Нет 10.07.15 29.07.15 20 дн 10.07.15 29.07.15 20 дн ТР 04:00 КР ОШР-1АТ, ТР 1АТ, КР ТР-220-1АТ, ТР ОШР-220-РП, ТР МВ-220-

1АТ, МВ-110-1АТ, ТР 1АТ, ЛТ1. 
МДП С отключением 1АТ, с включением ШР-2-ОСМВ 

Исходная

ПС 220 кВ Парус ОСШ 220 кВ Нет 13.07.15 17.07.15 5 дн 13.07.15 17.07.15 5 дн ТР 04:00 КР ОШР-1АТ. Исходная

ПС 220 кВ РЦ
2АТ

Да 30.07.15 31.07.15 2 дн 30.07.15 31.07.15 2 дн ВПр 01:00 ТР ТН-2-220 (емкостного типа) МДП в сечение с Блоком: "1 Хабаровск"347 МВт, в 

послеаварийной режиме 90 МВт.  МДП в сечение без 

Блока: "1 Хабаровс"" 275 МВт, ", в послеаварийной 

Исходная

ПС 220 кВ Старт
ОСМВ-220

Да 21.07.15 24.08.15 35 дн 21.07.15 24.08.15 35 дн КР 5 КР ОСМВ-220, ТР ОШР-220-ОСМВ, ,отбор проб масла вв ОСМВ-

220 ТР ОШР-220-РП  

Исходная

ПС 220 кВ Старт
ОСШ 220 кВ

Да 21.07.15 24.08.15 35 дн 21.07.15 24.08.15 35 дн КР 5 КР ОСМВ-220, ТР ОШР-220-ОСМВ, ,отбор проб масла вв ОСМВ-

220 ТР ОШР-220-РП  

Исходная

ПС 220 кВ Уктур
1С 220 кВ

Нет 01.07.15 16.07.15 16 дн 01.07.15 16.07.15 16 дн ТР 02:00 ТО ТН-220-1 Исходная

ПС 220 кВ Хехцир
2АТ

Да 01.07.15 05.07.15 5 дн 01.07.15 05.07.15 5 дн ТР 04:00 КР ШР-220 2С Л-227, КР ШР-220-2 ОМВ-220, КР ШР-220 2С СМВ, 

КР ШР-220 2С Л-234, КР ШР-220 2С ТН-220-2  

МДП в сечение с Блоком: "1 Хабаровск" 349 МВт, "2 

Хабаровск" 117 МВт,  в послеаварийной режиме "1 

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир
ОСМВ-110

Нет 20.07.15 24.07.15 5 дн 20.07.15 24.07.15 5 дн ТР 02:00 ТР ТН-110 ОСШ, ТР ШР-110-ОСШ, ТР ТТ-110 ОСМВ Исходная

ПС 220 кВ Хехцир
ОСШ 110 кВ

Нет 20.07.15 24.07.15 5 дн 20.07.15 24.07.15 5 дн ТР 02:00 ТР ТН-110 ОСШ, ТР ШР-110-ОСШ, ТР ТТ-110 ОСМВ Исходная

ПС 110 кВ Бикин
2 секция

Нет 08.07.15 10.07.15 3 дн 08.07.15 10.07.15 3 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ШР-110 2с. РП, ШР-110 2с. С-30, ШР-110 2с. 

ОСМВ, ШР-110 2с. ТН, ШР-110 2с. 2Т, ОПН-110 2с. Испытания 

вводов В-110 С-30, ТР ЛР-110 С-30  

Исходная

ПС 110 кВ ГВФ
СМВ 110

Нет 02.07.15 02.07.15 1 дн 02.07.15 02.07.15 1 дн ЗРР 01:00 вывовд в ремонт С-17 Исходная

ПС 110 кВ ГВФ СМВ 110 Нет 03.07.15 03.07.15 1 дн 03.07.15 03.07.15 1 дн ЗРР 01:00 вывод в ремонт С-18 Исходная

ПС 110 кВ Картель
СВ-110

Нет 20.07.15 20.07.15 1 дн 20.07.15 20.07.15 1 дн ЗРР 02:00 Включить  Отключение ВЛ 110 кВ К - Картель (С-74) с отпайкой 

на ПС Пивань 

Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка
1С 110

Нет 06.07.15 06.07.15 1 дн 06.07.15 06.07.15 1 дн ТР 02:00 ОРУ-110 кВ работа на портале 1с., 2с. 110 кВ, снятие гнезда  Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка
2С 110

Нет 06.07.15 06.07.15 1 дн 06.07.15 06.07.15 1 дн ТР 02:00 ОРУ-110 кВ работа на портале 1с., 2с. 110 кВ, снятие гнезда. 

Текущий ремонт РВС-110 кВ 

Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ОЭВ-110 Нет 21.07.15 21.07.15 1 дн 21.07.15 21.07.15 1 дн ТР 02:00 Испытания ТТ-110 ОЭВ-110 Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ШСВ-110 Нет 22.07.15 22.07.15 1 дн 22.07.15 22.07.15 1 дн ТР 02:00 Испытания ТТ-110 ШСВ-110 Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная

2с-110

Да, 

срок 

ремо

нта 

06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн ТР 02:00 ТО ЛР-110 С-93 , присоединений 2с-110 на ПС 110 кВ 

Привокзальная. С отключением ВЛ 110 кВ С-93. Без включения на ночь.

Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная

СВ-110

Да, 

срок 

ремо

нта 

06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн ТР 02:00 ТО СВ-110, ВВИ СВ-110. Исходная

ПС 110 кВ Солнечная 1ТН-110 Нет 10.07.15 10.07.15 1 дн 10.07.15 10.07.15 1 дн ТР 04:00 Проф испытания Исходная

ПС 110 кВ Т ТН-1 Да 01.07.15 02.07.15 2 дн 01.07.15 02.07.15 2 дн ТР 02:00 Тек ремонт ТН-1. Исходная

ПС 110 кВ Т МВ ОСШ Да 06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн ЗРР 02:00 Тек ремонт В-110  С-85. Вкл. ОВ для замены. Снятая

ПС 110 кВ Т МВ С-86 Нет 06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн ЗРР 01:00 включить для производства работ на ВЛ 110 кв С-85. Исходная

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Нет 06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн ЗРР 02:00 Тек ремонт В-110  С-85. Вкл. ОВ для замены. АГ 2:00 Снятая

ПС 110 кВ Т ТН-2 Да 06.07.15 07.07.15 2 дн 06.07.15 07.07.15 2 дн ТР 02:00 Тек ремонт ТН-2 Исходная

ПС 110 кВ Т МВ ОСШ Да 27.07.15 31.07.15 5 дн 27.07.15 31.07.15 5 дн ЗРР 02:00 Тек ремонт В-110  С-97. Вкл. ОВ для замены Исходная

ПС 110 кВ Т
ОСШ 110 кВ

Нет 27.07.15 31.07.15 5 дн 27.07.15 31.07.15 5 дн ЗРР 02:00 Тек ремонт В-110  С-97. Вкл. ОВ для замены.  Исходная

ПС 110 кВ Хор 2С 110 Нет 13.07.15 13.07.15 1 дн 13.07.15 13.07.15 1 дн ТР 04:00 ТР ОПН-110 2с(РВС), КР ОД-110 2Т Исходная

ПС 110 кВ Хор 1С 110 Нет 17.07.15 17.07.15 1 дн 17.07.15 17.07.15 1 дн ТР 04:00 ТР ОПН-110 1с(РВС), КР ОД-110 1Т Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка

ПС 110 кВ НПЗ

ПС 110 кВ Привокзальная

ПС 110 кВ Солнечная

ПС 110 кВ Т

ПС 110 кВ Хор

ПС 220 кВ Хехцир

ПС 110 кВ Бикин

ПС 110 кВ ГВФ

ПС 110 кВ Картель

ПС 220 кВ Парус

ПС 220 кВ РЦ

ПС 220 кВ Старт

ПС 220 кВ Уктур

ПС 220 кВ Ванино

ПС 220 кВ Высокогорная
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ПС 110 кВ Южная ОМВ 110 Нет 14.07.15 14.07.15 1 дн 14.07.15 14.07.15 1 дн ТР 02:00 Испытания вводов ОМВ-110 Исходная

ПС 110 кВ Южная МВ 110 С-2 Нет 16.07.15 16.07.15 1 дн 16.07.15 16.07.15 1 дн ТР 02:00 Испытания вводов В-110 С-2 Исходная

ПС 110 кВ Южная ОМВ 110 Нет 16.07.15 16.07.15 1 дн 16.07.15 16.07.15 1 дн ЗРР 01:00 Включить под МВ 110 С-2 Испытания вводов В-110 С-2 Исходная

ПС 110 кВ Южная МВ 110 С-14 Нет 17.07.15 17.07.15 1 дн 17.07.15 17.07.15 1 дн ТР 02:00 Испытания вводов В-110 С-14 Исходная

ПС 110 кВ Южная
ОМВ 110

Нет 17.07.15 17.07.15 1 дн 17.07.15 17.07.15 1 дн ЗРР 01:00 Включить для замены МВ 110 С-14 Испытания вводов В-110 С-

14 

Исходная

ПС 110 кВ Южная
МВ 110 С-1

Нет 20.07.15 24.07.15 5 дн 20.07.15 24.07.15 5 дн ТР 02:00 Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ-1-Южная №1 (С-1) на ПС Южная 

Исходная

ПС 110 кВ Южная
ОМВ 110

Нет 20.07.15 24.07.15 5 дн 20.07.15 24.07.15 5 дн ЗРР 01:00 Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ-1-Южная №1 (С-1) на ПС Южная 

Исходная

ПС 110 кВ Южная ШСМВ 110 Нет 20.07.15 20.07.15 1 дн 20.07.15 20.07.15 1 дн ТР 02:00 Испытания вводов ШСМВ-110 Исходная

Хабаровское РДУ Уменьшение объема ОН в операционной зоне 

Хабаровского РДУ

Нет 01.07.15 03.07.15 3 дн 01.07.15 03.07.15 3 дн ЗРР 01:00 Уменьшение объема АЧР на 5 МВт, в связи с выводом в ремонт 

АЧР на ПС 35 кВ Б

Исходная

Хабаровское РДУ Уменьшение объема ОН в операционной зоне 

Хабаровского РДУ

Нет 06.07.15 10.07.15 5 дн 06.07.15 10.07.15 5 дн ЗРР 01:00 Уменьшение объема АЧР на 0,5 МВт, в связи с выводом в 

ремонт АЧР на ПС 110 кВ Байкальская 

Исходная

Хабаровское РДУ Уменьшение объема ОН в операционной зоне 

Хабаровского РДУ

Нет 06.07.15 07.07.15 2 дн 06.07.15 07.07.15 2 дн ЗРР 01:00 Уменьшение объема АЧР на 0,3 МВт, в связи с 

Профвосстановление АЧР на ПС Обор. 

Исходная

Хабаровское РДУ Уменьшение объема ОН в операционной зоне 

Хабаровского РДУ

Нет 08.07.15 09.07.15 2 дн 08.07.15 09.07.15 2 дн ЗРР 01:00 Уменьшение объема АЧР на 6 МВт, в связи с 

Профвосстановление АЧР на ПС Гродеково 

Исходная

Хабаровское РДУ Уменьшение объема ОН в операционной зоне 

Хабаровского РДУ

Нет 13.07.15 17.07.15 5 дн 13.07.15 17.07.15 5 дн ЗРР 01:00 Уменьшение объема АЧР на 2 МВт, в связи с выводом в ремонт 

АЧР на ПС 35 кВ ТН 

Исходная

Е.А. Сухорукова

(4212) 38-05-44; 33-44.

Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ

ПС 110 кВ Южная


