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Исхо

дная

27 дн КР ,ТО присоединений 2СШ-110. С 

переводом присоединений на 1СШ-110, с 

поочередным отключением 

присоединений. 

КР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 110 кВ К 2СШ-110 Да 29.09.16 25.10.16 27 дн 29.09.16 25.10.16

28 дн КР ,ТО присоединений 1СШ-110. С 

переводом присоединений на 2СШ-110, с 

поочередным отключением 

присоединений.  

КР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 110 кВ К 1СШ-110 Да 01.09.16 28.09.16 28 дн 01.09.16 28.09.16

01.09.16 25.10.16 55 дн Кап ремонт 1ШР, 2ШР  ШСВ  КР 02:0

0

ПС 110 кВ К ШСВ-110 Да 01.09.16 25.10.16 55 дн 

КР ОШР  ОВ-110,. 1ШР ОВ,  2ШР ОВ.  КР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 110 кВ К ОВ-110 Да 02.09.16 02.09.16 1 дн 02.09.16 02.09.16 1 дн 

КР присоединений ОСШ-110 с 

поочередным отключением 

присоединений. ВВИ ТН-110 ОСШ, ОВ-

110.  

ТР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 110 кВ К ОВ-110 Да 01.08.16 03.09.16 34 дн 01.08.16 03.09.16 34 дн 

КР  1ШР-110 С-118. ТО В-110 С-118   с 

переводом 

на ОВ

ТР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 110 кВ К В-110 С-118 Нет 05.09.16 07.09.16 3 дн 05.09.16 07.09.16 3 дн 

КР  1ШР-110 С-117,  ТО В-110 С-117 с 

переводом 

на ОВ

ТР 02:0

0

Исхо

дная

Исхо

дная

ПС 110 кВ К В-110 С-117 Нет 08.09.16 10.09.16 3 дн 08.09.16 10.09.16 3 дн 

22.09.16 22.09.16 9 ч Опробование АВР СВ-110ЗРР 00:3

0

ПС 110 кВ Городская СВ-110 Нет 22.09.16 22.09.16 9 ч

Опробование АВР СВ-110ЗРР 00:3

0

Исхо

дная

Исхо

дная

ПС 110 кВ Городская СВ-110 Нет 22.09.16 22.09.16 9 ч 22.09.16 22.09.16 9 ч

22.09.16 22.09.16 9 ч Опробование АВР СВ-110ЗРР 00:3

0

ПС 110 кВ Городская В-110 С-7 Нет 22.09.16 22.09.16 9 ч

Отбор проб масла поочередно с 1ТН-

110. На время заявки 

включить СМВ-110 

ГВФ, отключить В-

110 С-45

ТР 00:3

0

Исхо

дная

Исхо

дная

ПС 110 кВ ГВФ 2ТН-110 Нет 09.09.16 09.09.16 9 ч 09.09.16 09.09.16 9 ч

09.09.16 09.09.16 9 ч Отбор проб масла поочередно с 2ТН-

110. На время заявки 

включить СМВ-110 

ГВФ, отключить В-

ТР 02:0

0

ПС 110 кВ ГВФ 1ТН-110 Нет 09.09.16 09.09.16 9 ч

Опробование АПВ КС  СМВ 110 Поочередно 

опробование с В-110 

С-45, В-110 С-46

ЗРР 00:3

0

Исхо

дная

СнятаПС 110 кВ ГВФ СМВ 110 Нет 08.09.16 08.09.16 9 ч 08.09.16 08.09.16 9 ч4 дн Отключение С-123 ВПр 01:0

Исхо

дная

ПС 110 кВ Гайтер В-110 С-123 Нет 13.09.16 16.09.16 4 дн 13.09.16 16.09.16

5 дн Включить для работ на ВЛ Л-254ЗРР 01:0

0

Изме

ненн

ая

ПС 110 кВ Гайтер ОСВ-110 Нет 05.09.16 09.09.16 5 дн 05.09.16 09.09.16

5 дн Текущий ремонт  МВ С-71, ЛР С-71, ОШР 

С-71,  линейных вводов  С-71. С откл. ВЛ. 

МДП 88 МВтТР 08:0

0

Состо

яние 

заявк

и

Сентябрь 2016

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская (С–71)

Да, 

срок 

ремон

та 

05.09.16 09.09.16 5 дн 12.09.16 16.09.16

Месячны

й. Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месяч

ный. 

Время 

ремон

та. 

Длите

Содержание работ Прочие примечания Условия 

производст

ва работ

Вид 

ремон

та

Авар

ийна

я 

готов

ност

ь

Объект Оборудование Учтен

ная в 

годов

ом 

граф

ике

Месячны

й. 

Заявленн

ое 

время. 

Начало

Месячны

й. 

Заявлен

ное 

время. 

Конец

Месяч

ный. 

Заявл

енное 

время

. 



Исхо

дная

30.09.16 30.09.16 9 ч ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - 

Корфовская №1 с отпайками (С-5) в 

радиальном режиме от Хабаровской ТЭЦ-

1, для работ на 1С 110 ПС 110 кВ 

Корфовская

ЗРР 02:0

0

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–1 – Корфовская №1 с 

отпайками (С–5)

Нет 30.09.16 30.09.16 9 ч

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - 

Корфовская №2 с отпайками (С-6) в 

радиальном режиме от Хабаровкой ТЭЦ-

1, для работ на 2С 110 ПС 110 кВ 

Корфовкая

ЗРР 02:0

0

Изме

ненн

ая

Исхо

дная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–1 – Корфовская №2 с 

отпайками (С–6)

Нет 30.09.16 30.09.16 9 ч 16.09.16 16.09.16 9 ч

30.09.16 30.09.16 9 ч Ревизия разъединителя ШР-110 С-23 ПС 

110 кВ Корфовская

ВЛ 110 кВ Хехцир - 

Корфовская в 

радиальном режиме

ЗРР 02:0

0

ПС 110 кВ Корфовская В110 С-23 Нет 30.09.16 30.09.16 9 ч

Ревизия ШР-110 С-6 на ПС 110 кВ 

Корфовская

ВЛ 110 кВ 

Хабаровская ТЭЦ-1 - 

Корфовская №2 с 

отпайками (С-6) в 

ЗРР ВЗ Исхо

дная

Исхо

дная

ПС 110 кВ Корфовская В110 С-6 Нет 16.09.16 16.09.16 9 ч 16.09.16 16.09.16 9 ч

30.09.16 30.09.16 9 ч Ревизия разъединителя ШР-110 С-5 ПС 

110 кВ Корфовская

ВЛ 110 кВ 

Хабаровская ТЭЦ-1 - 

Корфовская №1 с 

отпайками (С-5) в 

радиальном режиме

ЗРР 02:0

0

ПС 110 кВ Корфовская В110 С-5 Нет 30.09.16 30.09.16 9 ч

Ревизия ШР-110 С-6,С-40 на ПС 110 кВ 

Корфовская

ВЛ 110 кВ 

Хабаровская ТЭЦ-1 - 

Корфовская №2 с 

отпайками (С-6) в 

радиальном режиме

ЗРР ВЗ Исхо

дная

Исхо

дная

ПС 110 кВ Корфовская 2С 110 Нет 16.09.16 16.09.16 9 ч 16.09.16 16.09.16 9 ч

30.09.16 30.09.16 9 ч Ревизия разъединителей ШР-110 С-5, С-

23, С-25 ПС 110 кВ Корфовская

ВЛ 110 кВ 

Хабаровская ТЭЦ-1 - 

Корфовская №1 с 

отпайками (С-5) в 

ТР 02:0

0

ПС 110 кВ Корфовская 1С 110 Нет 30.09.16 30.09.16 9 ч

Отключить, для работ на 1С 110  ПС 

Корфовская

ЗРР 02:0

0

Исхо

дная

Исхо

дная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – 

Хехцир (С–23)

Нет 30.09.16 30.09.16 9 ч 30.09.16 30.09.16 9 ч

1 дн ТО В-110 С-99  ТР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 110 кВ Картель В-110 С-99 Нет 22.09.16 22.09.16 1 дн 22.09.16 22.09.16

05.09.16 09.09.16 5 дн Включить для работ на ВЛ Л-254ЗРР 01:0

0

ПС 110 кВ Картель СВ-110 Нет 05.09.16 09.09.16 5 дн 

работы на ВЛ С-74. С вкл. СВ-110 ПС 110 

кВ Картель 

ЗРР 01:0

0

Изме

ненн

ая

Изме

ненн

ая

ПС 110 кВ Картель СВ-110 Нет 02.09.16 02.09.16 1 дн 12.09.16 12.09.16 1 дн 

1 дн ТО В-110 С-74 ТР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 110 кВ Картель В-110 С-74 Нет 02.09.16 02.09.16 1 дн 12.09.16 12.09.16

19.09.16 21.09.16 3 дн  КР  1 ШР-110 С-120, ТО В-110 С-120 с 

переводом 

на ОВ

ТР 02:0

0

ПС 110 кВ К В-110 С-120 Нет 19.09.16 21.09.16 3 дн 

Работы на ПС Комсомольская отключение 

1С 110

ВПр 01:0

0

Изме

ненн

ая

ПС 110 кВ К В-110 С-119 Нет 26.09.16 27.09.16 2 дн 26.09.16 26.09.16 1 дн 

КР  1 ШР-110 С-119, ТО В-110 С-119.  ТР 02:0

0

Изме

ненн

ая

ПС 110 кВ К В-110 С-119 Нет 15.09.16 17.09.16 3 дн 14.09.16 16.09.16 3 дн 

ТР ТН-110-2   ТР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 110 кВ К 2ТН-110 Да 29.09.16 25.10.16 27 дн 29.09.16 25.10.16 27 дн 

ТР ТН-110-1  ТР 02:0

0

Исхо

дная

Исхо

дная

ПС 110 кВ К 1ТН-110 Да 01.09.16 28.09.16 28 дн 01.09.16 28.09.16 28 дн 

1 дн КР ОШР  ОВ-110,. 1ШР ОВ,  2ШР ОВ. КР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 110 кВ К ОСШ-110 Да 02.09.16 02.09.16 1 дн 02.09.16 02.09.16

33 дн КР присоединений ОСШ-110 с 

поочередным отключением 

присоединений. ВВИ ТН-110 ОСШ, ОВ-

110.  

КР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 110 кВ К ОСШ-110 Да 02.08.16 03.09.16 33 дн 02.08.16 03.09.16

27 дн КР ,ТО присоединений 2СШ-110. С 

переводом присоединений на 1СШ-110, с 

поочередным отключением 

присоединений. 

КР 02:0

0

ПС 110 кВ К 2СШ-110 Да 29.09.16 25.10.16 27 дн 29.09.16 25.10.16



Исхо

дная

5 дн Включить для перевода под защиты ОМВ 

С-95 

ТР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Старт ОМВ-110 Нет 05.09.16 09.09.16 5 дн 05.09.16 09.09.16

5 дн Вывод 1АТТР 01:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Селихино МВ-110 1АТ Нет 05.09.16 09.09.16 5 дн 05.09.16 09.09.16

2 дн "ТР ОШСМВ-110,  " ТР 04:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-110 Нет 15.09.16 16.09.16 2 дн 15.09.16 16.09.16

2 дн "ТР МВ С-105, ВВИ вв МВ-110 С-105, 

отбор проб масла вв МВ-110 С-105" 

ЗРР 01:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-110 Нет 13.09.16 14.09.16 2 дн 13.09.16 14.09.16

20.09.16 21.09.16 2 дн "ТР МВ С-96,  отбор проб масла вв МВ-

110 С-96, ВВИ вв МВ-110 С-96" 

ЗРР 01:0

0

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-110 Нет 20.09.16 21.09.16 2 дн 

Работы на ВЛВПр 01:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Селихино МВ С-99 Нет 22.09.16 22.09.16 1 дн 22.09.16 22.09.16 1 дн 

"ТР МВ С-96,  отбор проб масла вв МВ-

110 С-96, ВВИ вв МВ-110 С-96" 

ЗРР 01:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Селихино ОСШ110 кВ Нет 20.09.16 21.09.16 2 дн 20.09.16 21.09.16 2 дн 

"ТР МВ С-105, ВВИ вв МВ-110 С-105, 

отбор проб масла вв МВ-110 С-105" 

ЗРР 01:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Селихино ОСШ110 кВ Нет 13.09.16 14.09.16 2 дн 13.09.16 14.09.16 2 дн 

ТР ОШСМВ-110 ВПр 04:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Селихино ОСШ110 кВ Нет 15.09.16 16.09.16 2 дн 15.09.16 16.09.16 2 дн 

ТР МВ-110 1АТ, отбор проб масла вв МВ-

110 1АТ, ВВИ вв МВ-110 1АТ 

С отключением . 

Потребителей ПС 

220 кВ Селихино 

запитать по сети 110 

кВ.  

ВПр 04:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Селихино 1АТ Да, 

срок 

ремон

та 

измен

ен

01.09.16 02.09.16 2 дн 01.09.16 02.09.16 2 дн 

"ТР ТН-220-1, ВВИ КС Л-241, ВВИ ТТ-220 

1Т,  отбор проб масла ТТ-220-1Т, отбор 

проб масла ТН-220-1, 

проф.восст.вт.цепей  ТН Работы на ВЛ,  "  

ТР 04:0

0

Исхо

дная

Исхо
ПС 220 кВ Литовко 1С 220 кВ Да, 

срок 

ремон

та 

измен

ен

19.09.16 03.10.16 15 дн 19.09.16 03.10.16 15 дн 
7 дн ТР ТН-220-1проф.восст.автоматики, ЭМБ.  ТР 02:0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Джамку СЭВ-220 Да, 17.10.16 23.10.16 7 дн 17.10.16 23.10.16

5 дн Отключение 2С 35 кВ ТР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Высокогорная РШ-2 Нет 12.09.16 16.09.16 5 дн 12.09.16 16.09.16

5 дн "ТО РЗА,  отключение 1С 35 кВ" ВПр 02:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Высокогорная РШ-1 Нет 19.09.16 23.09.16 5 дн 19.09.16 23.09.16

2 дн Профконтроль рез.защ., ЭМБ ТР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Ванино СКРМ-10 Нет 06.09.16 07.09.16 2 дн 06.09.16 07.09.16

01.09.16 09.09.16 9 дн Замена УРЗА  подрядной организацией 

НПО Селект 

ВПр ВЗПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Да, 

срок 

ремон

та 

01.09.16 09.09.16 9 дн 

ТО ТТ-3Т,ВВИ 3Т ввод 110 кВ ТР 02:0

0

Исхо

дная

Исхо

дная

ПС 220 кВ Ванино 3Т Да, 

срок 

ремон

та 

09.09.16 09.09.16 1 дн 09.09.16 09.09.16 1 дн 

09.09.16 09.09.16 1 дн Проверка цепей синхронизации СМВ-35 

после замены УРЗА. Устранение 

замечаний ТВК 

изолированная 

работа Майской ГРЭС

ТР 01:0

0

ПС 220 кВ Ванино 1С 110 кВ Нет 09.09.16 09.09.16 1 дн 

Испытания 2Т МЖК и проходных вводов 

2Т МЖК

ТР ВЗ Исхо

дная

Исхо

дная

ПС 110 кВ МЖК 2С 110 Нет 05.09.16 05.09.16 9 ч 05.09.16 05.09.16 9 ч

30.09.16 30.09.16 9 ч Ревизия разъединителей ШР-110 С-25 ПС 

110 кВ Корфовская

ВЛ 110 кВ 

Корфовская -

Гродеково (С-25) в 

радиальном режиме, 

ЗРР 02:0

0

ПС 110 кВ Корфовская В110 С-25 Нет 30.09.16 30.09.16 9 ч

Отключить, для работ на 1С 110  ПС 110 

кВ Корфовская

ЗРР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – 

Гродеково (С–25)

Нет 30.09.16 30.09.16 9 ч 30.09.16 30.09.16 9 ч



Исхо

дная

19.09.16 23.09.16 5 дн Чистка просеки .Валка угрожающих 

деревьев в пролетах 41-43 ; 51-53  

На ПС 110 кВ Хор 

включить МВ-110 С-

29

ТР 03:0

0

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Вяземская - 

Котиково (С–26)

Нет 19.09.16 23.09.16 5 дн 

Уменьшение объема АЧР в связи с 

ремонтом ТН-110 ПС 110 кВ Обор

Уменьшение объема 

АЧР на ПС 110 кВ 

Обор  на 0.5  МВт.  

ЗРР 02:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Хабаровского РДУ

Нет 07.09.16 07.09.16 9 ч 07.09.16 07.09.16 9 ч

Снижение объема ОН в связи с 

проведением профконтроля ПРД АНКА-

АВПА 148 кГц ВЛ 110 кВ Южная-ЮМР № 

1 на ПС Южная

ЗРР ВЗ Отказ

анная

Изме

ненн

ая

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Хабаровского РДУ

Нет 12.09.16 16.09.16 4 дн 9 

ч

12.09.16 16.09.16 4 дн 9 

ч

27.09.16 27.09.16 9 ч Испытания В-110 С-32 на ПС 110 кВ 

Бикин

На ПС 110 кВ Хор 

включить МВ-110 С-

29

ТР 04:0

0

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Лермонтовка - 

Бикин (С–32)

Нет 12.09.16 12.09.16 9 ч

Отключение 2С 110кВ МДП в сечение 

"Комсомольск" 360 

МВт, в 

послеаварийном 255 

МВт.

ВПр 01:0

0

Исхо

дная

Исхо

дная

ПС 500 кВ Комсомольская 4АТ Нет 12.09.16 12.09.16 1 дн 12.09.16 12.09.16 1 дн 

1 дн Подключение шлейфа ТН-110-2 ТР 01:0

0

Исхо

дная

ПС 500 кВ Комсомольская 2С 110 кВ Нет 12.09.16 12.09.16 1 дн 12.09.16 12.09.16

25.08.16 16.09.16 23 дн  ТР ШР-ОЭВ-220-1, ТР ШР-ТН-220-1, ТР 

ШР-220-3АТ-1, ШР-252-1, ШР-251-1, ШР-

ШСВ-220-1,ШР-220-1АТ-1, ШР-253-1, ШР-

254-1, ШР-220-4АТ-1  

ТР 04:0

0

ПС 500 кВ Комсомольская 1СШ-220 Да, 

срок 

ремон

та 

измен

ен

25.08.16 16.09.16 23 дн 

Подключение шлейфа ТН-110-1  РЕК 01:0

0

Исхо

дная

ПС 500 кВ Комсомольская 1С 110 кВ Нет 26.09.16 26.09.16 1 дн 26.09.16 26.09.16 1 дн 

Замена ТН-110-ОСШ РЕК ВЗ Исхо

дная

Снята
ПС 500 кВ Комсомольская 1С 110 кВ Нет 13.09.16 16.09.16 4 дн 13.09.16 16.09.16 4 дн 

4 дн Отключение 1С 110кВ МДП в сечение ВПр 01:0

Исхо

дная

ПС 500 кВ Комсомольская 3АТ Нет 13.09.16 16.09.16 4 дн 13.09.16 16.09.16

2 дн ТО,СВ-35.   ТР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 35 кВ Тишкино СВ-35 Да 13.09.16 14.09.16 2 дн 13.09.16 14.09.16

2 дн ТО,СВ-35.   ТР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 35 кВ Тишкино СВ-35 Да 15.09.16 16.09.16 2 дн 15.09.16 16.09.16

2 дн ТО  В-35 ,ЛР-35  Т6Ф,  ТО  В-35 ,ЛР-35  

Т8Ф,   ТО присоединений 2с-35 (ШР-35  

2Т, ШР-35 ТН 2с, ШР-35 Т7Ф, СР-35 2с, 

ШР-35 Т8Ф, ШР-35 Т6Ф).   

ТР 02:0

0

Исхо

дная

ПС 35 кВ Тишкино 2с-35 Да 13.09.16 14.09.16 2 дн 13.09.16 14.09.16

2 дн ТО  В-35 ,ЛР-35  Т3Ф,  ТО  В-35 ,ЛР-35  

Т9Ф,  ТО присоединений 1с-35 (ШР-35 

1Т, ШР-35 ТН 1с,  СР-35 1с, ШР-35 Т3Ф, 

ШР-35 Т9Ф).  

ТР 02:0

0

Отказ

анная

ПС 35 кВ Тишкино 1с-35 Да 15.09.16 16.09.16 2 дн 15.09.16 16.09.16

7 дн Включить для питания потребителей ПС 

Уктур при отключении Л-259, 2С 220 кВ 

ЗРР 01:0

0

Отказ

анная

ПС 220 кВ Уктур РП-220 Нет 29.09.16 05.10.16 7 дн 29.09.16 05.10.16

7 дн Отключение 2С 220 кВ Выполнить в октябреВПр 01:0

0

Отказ

анная

ПС 220 кВ Уктур СЭВ 220 кВ Нет 29.09.16 05.10.16 7 дн 29.09.16 05.10.16

7 дн ТО ТН-220-2 ТР 04:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Уктур 2С 220 кВ Нет 29.09.16 05.10.16 7 дн 29.09.16 05.10.16

5 дн Включить для перевода под защиты ОМВ 

С-95 

ТР 02:0

0

Исхо

дная, 

разби

тая
ПС 220 кВ Старт ОСШ110 кВ Нет 05.09.16 09.09.16 5 дн 05.09.16 09.09.16

11 дн ТР ШР-ТН-220-2, ШР-Л-252, ШР-Л-271, ТР 

ШР-Л-241, ШР-220-2АТ, ШР-РП  

ТР 04:0

0

Исхо

дная

ПС 220 кВ Старт 2С 220 кВ Да, 

срок 

ремон

та 

19.09.16 29.09.16 11 дн 19.09.16 29.09.16

5 дн Включить для перевода под защиты ОМВ 

С-95 

ТР 02:0

0

ПС 220 кВ Старт ОМВ-110 Нет 05.09.16 09.09.16 5 дн 05.09.16 09.09.16



Исхо

дная

08.09.16 10.09.16 3 дн На ПС 110 кВ К  КР  1ШР-110 С-117  ТО В-

110 С-117.   

выполнить с 

переводом на ОВ

СР 02:0

0

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с 

отпайкой на ПС ГПП–5 

(С–117)

Да, 

срок 

ремон

та 

измен

08.09.16 10.09.16 3 дн 

 ПС НПЗ опробов АПВ МВ-110 С-16 На время 

опробования 

включить ШСМВ-110 

НПЗ.

ЗРР 00:3

0

Исхо

дная

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС КВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–3 – НПЗ с отпайкой на 

ПС НПЗ-2 (С-16)

Нет 20.09.16 20.09.16 9 ч 20.09.16 20.09.16 9 ч

9 ч ПС НПЗ опробование АПВ МВ-110 С-15  Поочередно с В-110 

С-16. На время 

опробования 

включить ШСМВ-110 

НПЗ.

ЗРР 00:3

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с 

отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-

15)

Нет 20.09.16 20.09.16 9 ч 20.09.16 20.09.16

01.09.16 02.09.16 1 дн 9 

ч

Текущий ремонт ЛР-110 С-29  ТР 03:0

0

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с 

отпайкой на ПС 

Дормидонтовка (С–29)

Нет 01.09.16 02.09.16 1 дн 9 

ч

ПС Корфовская опробование АПВ МВ-110 

С-25  

На время 

опробования 

включить на ПС 110 

Кв Хор МВ-110 С-29

ЗРР 00:3

0

Изме

ненн

ая

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Корфовская – 

Гродеково (С–25)

Нет 28.09.16 28.09.16 9 ч 30.09.16 30.09.16 9 ч

Замена дефектных изоляторов опоры  

26,28,32,64,65,71,106,107

На ПС 110 кВ Хор 

включить МВ-110 С-

29

ТР 03:0

0

Исхо

дная

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Корфовская – 

Гродеково (С–25)

Нет 13.09.16 15.09.16 2 дн 9 

ч

13.09.16 15.09.16 2 дн 9 

ч

08.09.16 08.09.16 9 ч ПС ГВФ опробование АПВ 0 МВ-110 С-45 Поочередно с В-110 

С-46 ПС 110 кВ ГВФ. 

На время 

опробования 

включить СМВ-110 

ПС 110 кВ ГВФ. 

Потерь ПА нет.

ЗРР 00:3

0

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–3 – ГВФ (С-45)

Нет 08.09.16 08.09.16 9 ч

ПС СМР опробование АПВ МВ-110 С-17 Поочередно с В-110 

С-18. На время 

опробования, ПС 110 

кВ СМР включить 

СМВ-110. Потерь ПА 

нет.

ЗРР 00:3

0

Исхо

дная

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–3 – РЦ №1 с отпайками 

(С-17)

Нет 19.09.16 19.09.16 9 ч 19.09.16 19.09.16 9 ч

19.09.16 19.09.16 9 ч  ПС СМР опробование АПВ МВ-110 С-18 На время 

опробования, ПС 110 

кВ СМР включить 

СМВ-110. Потерь ПА 

нет.

ЗРР 00:3

0

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–3 – РЦ №2  отпайками 

(С-18)

Нет 19.09.16 19.09.16 9 ч

ПС Южная опробов АПВ В-110 С-1 Поочередно с В-110 

С-2 Южная

ЗРР 00:3

0

Исхо

дная

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–1 – Южная №1 (С–1)

Нет 26.09.16 26.09.16 9 ч 26.09.16 26.09.16 9 ч

26.09.16 26.09.16 9 ч ПС Южная опробов АПВ В-110 С-2ЗРР 00:3

0

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–1 – Южная №2  (С–2)

Нет 26.09.16 26.09.16 9 ч

ПС Корфовская опробование  АПВ МВ-110 

С-5  

Поочередно с В-110 

С-6 Корфовская

ЗРР 00:3

0

Исхо

дная

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–1 – Корфовская №1 с 

отпайками (С–5)

Нет 28.09.16 28.09.16 9 ч 28.09.16 28.09.16 9 ч

28.09.16 28.09.16 9 ч ПС Корфовская опробование АПВ В-110 С-

6  

ЗРР 00:3

0

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–1 – Корфовская №2 с 

отпайками (С–6)

Нет 28.09.16 28.09.16 9 ч

ПС ГВФ опробование АПВ 0 МВ-110 С-46 На время 

опробования 

включить СМВ-110 

ПС 110 кВ ГВФ

ЗРР 00:3

0

Исхо

дная

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 08.09.16 08.09.16 9 ч 08.09.16 08.09.16 9 ч

28.09.16 28.09.16 9 ч ПС Корфовская опробование АПВ МВ-110 

С-23 

ЗРР 00:3

0

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Корфовская – 

Хехцир (С–23)

Нет 28.09.16 28.09.16 9 ч

 ПС Южная опробов АПВ В-110 С-14ЗРР 00:3

0

Исхо

дная

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир 

№2 (С–14)

Нет 26.09.16 26.09.16 9 ч 26.09.16 26.09.16 9 ч

9 ч  ПС Южная опробование АПВ В-110 С-13  Поочередно с В-110 

С-14 Южная

ЗРР 00:3

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир 

№1 (С–13)

Нет 26.09.16 26.09.16 9 ч 26.09.16 26.09.16

19.09.16 23.09.16 5 дн Чистка просеки .Валка угрожающих 

деревьев в пролетах 41-43 ; 51-53  

На ПС 110 кВ Хор 

включить МВ-110 С-

29

ТР 03:0

0

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Вяземская - 

Котиково (С–26)

Нет 19.09.16 23.09.16 5 дн 



Исхо

дная

4 дн СМУ: Установка спиральных зажимов МДП в сечение 

"Комсомольск - 

Хабаровск" 240 МВт, 

в послеаварийном 

при отключение 

Блока КТЭЦ-3 190 

МВт, при 

отключение 

ТР 06:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 500 кВ Хабаровская – 

Комсомольская (Л-512)

Нет 13.09.16 16.09.16 4 дн 13.09.16 16.09.16

18 дн КРЭС: Замена дефектных изоляторов на 

проводе.  ПС Комсомольская: ТР ШР-252-

1, ВЧЗ, КС Л-252  

КР 06:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 220 кВ Комсомольская – 

Старт № 2 с отпайкой на ПС 

ГПП-4  (Л-252)

Да, 

срок 

ремон

та 

измен

ен

12.09.16 29.09.16 18 дн 12.09.16 29.09.16

5 дн КРЭС: Установка ГВН на грозотрос и на 

провод, осмотр состояния проводов и 

тросов в поддерживающих зажимах. ПС 

Комсомольская: ТР ШР-254-1,     

Питание ПС 220 кВ 

по сети 110 кВ. На  

ПС 220 кВ Селихино, 

ПС 220 кВ 

Высокогорная, ПС 

220 кВ Ванино 

потеря УВ «ОНХ1», 

«ОНХ3» от ЛАПНУ 

Зейской ГЭС, ЛАПНУ 

КР 06:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 220 кВ Комсомольская – 

Селихино (Л–254)

Да 05.09.16 09.09.16 5 дн 05.09.16 09.09.16

13.09.16 16.09.16 4 дн Вывод в ремонт 1С 110 на ПС 

Комсомольская

ВПр 01:0

0

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская (С–71)

Нет 13.09.16 16.09.16 4 дн 

Отключение 1С 110кВ ПС 220 кВ 

Комсомольская

МДП 88 МВтВПр 01:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская (С–71)

Нет 26.09.16 26.09.16 1 дн 26.09.16 26.09.16 1 дн 

Тест-контроль АЧР на ПС 35 кВ ПТО Уменьшение объема 

АЧР на 0,9 МВт 

ЗРР 02:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Хабаровского РДУ

Нет 12.09.16 16.09.16 5 дн 12.09.16 16.09.16 5 дн 

ПВ АЧР на ПС 110 кВ К Уменьшение объема 

АЧР на 0,6 МВт 

ЗРР 02:0

0

Исхо

дная

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Хабаровского РДУ

Нет 05.09.16 09.09.16 5 дн 05.09.16 09.09.16 5 дн 

1 дн   ТО В-110 С-99 на ПС 110 кВ Картель. АГ 

2:00  

МДП 88 МВт С 

отключением ВЛ 110 

кВ С-99  со стороны  

ПС Картель. 

ТР 02:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 110 кВ Картель – 

Селихино (С–99)

Да 22.09.16 22.09.16 1 дн 22.09.16 22.09.16

2 дн ТР В-35 Т11Ф на ПС 35 кВ Лесозаводская.  ТР 02:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 35 кВ Лесозаводская – 

Южная (Т11Ф)

Да 28.09.16 29.09.16 2 дн 28.09.16 29.09.16

26.09.16 27.09.16 2 дн ТР  В-35 Т10Ф на   ПС 35 кВ 

Лесозаводская.  

ТР 02:0

0

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 35 кВ РП–4 – 

Лесозаводская (Т10Ф)

Да 26.09.16 27.09.16 2 дн ТО РРП-35 на ПС 35 кВ Южная. АГ 2:00 МДП в сечение "ПС ТР 02:0 СнятаФилиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино Да 12.09.16 12.09.16 1 дн 12.09.16 12.09.16 1 дн 

ТО ЛР-35  Т6Ф на ПС 35 кВ Тишкино. 

отключение 2с-35 

МДП в сечение "ПС 

220 кВ Ванино 3Т, 

4Т" 12 МВт

ТР 02:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино 

(Т6Ф)

Да 13.09.16 14.09.16 2 дн 13.09.16 14.09.16 2 дн 

ТО ЛР-35  Т9Ф на ПС 35 кВ Тишкино. 

Отключение 1с-35  

МДП в сечение "ПС 

220 кВ Ванино 3Т, 

4Т" 12 МВт

ТР 02:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино 

(Т9Ф)

Да 15.09.16 16.09.16 2 дн 15.09.16 16.09.16 2 дн 

ТО ЛР-35  Т8Ф на ПС 35 кВ Тишкино. 

Отключение 2с-35  

МДП в сечение "ПС 

220 кВ Ванино 3Т, 

4Т" 12 МВт

ТР 02:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино 

(Т8Ф)

Да 13.09.16 14.09.16 2 дн 13.09.16 14.09.16 2 дн 

На ПС 110 кВ К  КР  1 ШР-110 С-120. ТО В-

110 С-120+AP29 АГ 2:00  

с переводом на ОВ ТР 02:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская № 2 (С–120)

Да 19.09.16 21.09.16 3 дн 19.09.16 21.09.16 3 дн 

На ПС 110 кВ К  КР  1 ШР-110 С-119 ТО В-

110 С-119. 

 ТР 02:0

0

Изме

ненн

ая

Изме

ненн

ая

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская № 1 (С–119)

Да, 

срок 

ремон

та 

15.09.16 17.09.16 3 дн 14.09.16 16.09.16 3 дн 

1 дн   ТО В-110 С-74 на ПС 110 Кв Картель    С отключением ВЛ. С 

вкл. СВ-110 ПС 110 

кВ Картель 

ТР 02:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 110 кВ К – Картель с 

отпайкой на ПС Пивань 

(С–74)

Да, 

срок 

ремон

та 

02.09.16 02.09.16 1 дн 12.09.16 12.09.16

2 дн вывод в ремонт 1с на ПС 35 кВ Тишкино мдп 12 МВтТР 02:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – 

Тишкино с отпайкой на ПС 

Капитуль (Т3Ф)

Да 15.09.16 16.09.16 2 дн 15.09.16 16.09.16

2 дн ТО ЛР-35  Т3Ф на ПС 35 кВ Тишкино.  МДП 12 МВтТР 02:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – 

Тишкино с отпайкой на ПС 

Капитуль (Т3Ф)

Да 15.09.16 16.09.16 2 дн 15.09.16 16.09.16

3 дн На ПС 110 кВ К  КР  1ШР-110 С-118. ТО В-

110 С-118    

выполнить с 

переводом на ОВ

СР 02:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с 

отпайкой на ПС ГПП–5 

(С–118)

Да 05.09.16 07.09.16 3 дн 05.09.16 07.09.16

08.09.16 10.09.16 3 дн На ПС 110 кВ К  КР  1ШР-110 С-117  ТО В-

110 С-117.   

выполнить с 

переводом на ОВ

СР 02:0

0

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС

ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с 

отпайкой на ПС ГПП–5 

(С–117)

Да, 

срок 

ремон

та 

измен

08.09.16 10.09.16 3 дн 



Тест-контроль АЧР на ПС 110 кВ 

Привокзальная 

Уменьшение объема 

АЧР на ПС 

Привокзальная 11,2 

МВт 

ЗРР 02:0

0

Исхо

дная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Хабаровского РДУ (на 10 

МВт и более)

Нет 19.09.16 23.09.16 5 дн 19.09.16 23.09.16 5 дн 

на Хабаровской ТЭЦ-1 замена  ПРМ АНКА-

АВПА на приемник УПКЦ, перемонтаж 

цепей управления ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–1 – Корфовская №1 с отпайками 

(С–5), Замена ПРД АНКА-АВПА на ПРД 

УПКЦ, перемонтаж цепей управления на 

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная 

№1 (С–1)

Уменьшение объема 

ОН на ПС 110 кВ АК 

и ПС 110 кВ 

Корфовская, 

Хабаровской ТЭЦ-1 

на 20 МВт

ЗРР 02:0

0

Исхо

дная

Исхо

дная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Хабаровского РДУ (на 10 

МВт и более)

Нет 19.09.16 14.10.16 26 дн 19.09.16 14.10.16 26 дн 

30.09.16 30.09.16 1 дн работы на ВЛ ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–1 – Корфовская №1 с отпайками 

(С–5)

Уменьшение объема 

ОН на ПС 110 кВ АК 

и ПС 110 кВ 

Корфовская на 20 

МВт

ЗРР 02:0

0

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Хабаровского РДУ (на 10 

МВт и более)

Нет 30.09.16 30.09.16 1 дн Профконтроль ТОР АЧР-10 на ПС 220 кв Уменьшение объема ЗРР 02:0 ИсхоХабаровское РДУ Снижение объема ОН в Нет 28.09.16 30.09.16 3 дн 28.09.16 30.09.16 3 дн 

Работы  по монтажу ОКГТ Л-259 

БайкалСвязьЭнергоСтрой  КРЭС установка 

ГВН ПС Уктур ТО ТН-220-2 

Изолированная 

работа. С отказом от 

работ подрядной 

организацией 

БайкалСвязьЭнегоСт

рой по годовому 

ТР 04:0

0

Отказ

анная

ИсхоФилиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур 

(Л–259)

Нет 29.09.16 05.10.16 7 дн 29.09.16 05.10.16 7 дн 06.09.16 08.09.16 3 дн Проверка ПГН ПС Хехцир 2: ТР ТН-4 500, "С отключением ВЛ.  ТР 06:0Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС Нет 06.09.16 08.09.16 3 дн 

ПС Ванино: Отключение 1С 35 кВ Изолированная 

работа Майской ГРЭС

ВПр 01:0

0

Исхо

дная

Исхо

дная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино 

(Т9Ф)

Нет 09.09.16 09.09.16 1 дн 09.09.16 09.09.16 1 дн 

1 дн ПС Ванино: Отключение 1С 35 кВ Изолированная 

работа Майской ГРЭС

ВПр 01:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино 

(Т8Ф)

Нет 09.09.16 09.09.16 1 дн 09.09.16 09.09.16

19.09.16 28.09.16 10 дн ПС Ванино: ТР МВ-Т-8Ф Замена УРЗА 

подрядной организацией Селект  

МДП в сечение "ПС 

220 кВ Ванино 3Т, 

4Т" 12 МВт

ТР ВЗФилиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино 

(Т8Ф)

Да, 

срок 

ремон

та 

19.09.16 28.09.16 10 дн ХРЭС: Осмотр состояния проводов и Потерь ПА нет.ТР 06:0 ИсхоФилиал ОАО "ФСК ЕЭС" ВЛ 220 кВ Аван/т – Да 13.09.16 15.09.16 3 дн 13.09.16 15.09.16 3 дн 

Отключение 1С 110кВ ПС 220 кВ 

Комсомольская

ВПр 01:0

0

Исхо

дная

Исхо

дная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 110 кВ Комсомольская – 

Гайтер (С–123)

Нет 13.09.16 16.09.16 4 дн 13.09.16 16.09.16 4 дн 

26.09.16 26.09.16 1 дн Отключение 1С 110кВ ПС 220 кВ 

Комсомольская 

ВПр 01:0

0

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 110 кВ Комсомольская – 

Гайтер (С–123)

Нет 26.09.16 26.09.16 1 дн 

Отключение 2С 110кВ ПС 220 кВ 

Комсомольская 

ВПр 01:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская № 2 (С–120)

Нет 12.09.16 12.09.16 1 дн 12.09.16 12.09.16 1 дн 

Отключение 1С 110кВ на ПС 220 кВ 

Комсомольская

ВПр 01:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская № 1 (С–119)

Нет 13.09.16 16.09.16 4 дн 13.09.16 16.09.16 4 дн 

Отключение 1С 110кВ ПС 220 кВ 

Комсомольская. ТР ТТ-С-119  

ВПр 01:0

0

Изме

ненн

ая

Исхо

дная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская № 1 (С–119)

Нет 26.09.16 27.09.16 2 дн 15.09.16 16.09.16 2 дн 

1 дн ПС Старт демонтаж неиспользуемых 

шлейфов 

Одностороннее 

отключение МДП в 

сечение 

"Комсомольск" 255 

ЗРР 01:0

0

Исхо

дная, 

разби

тая

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 220 кВ Старт – Парус 

(Л–258)

Нет 20.09.16 20.09.16 1 дн 20.09.16 20.09.16

15 дн КРЭС: Осмотр состояния проводов и 

тросов в поддерживающих зажимах и 

распорках. Замена полимернной 

изоляции на стеклянную.  СМУ: Замена 

полимернной изоляции. Осмотр 

состояния проводов и тросов в 

поддерживающих зажимах и 

распорках.Регулировка разрядных рогов.  

ПС Литовко: ТР ТН-220-1.  ПС 

Хабаровская: Профконтроль ЭПЗ-1636, 

АУВ, ТТ, ШОН, профвосстановление ПВЗУ-

Е, ФП и ВЧ тракт.   

МДП в сечение 

"Комсомольск - 

Хабаровск" 240 МВт, 

в послеаварийном 

при отключение 

Блока КТЭЦ-3 190 

МВт, при 

отключение 

следующего сетевого 

элемента 60 МВт. 

МДП в сечение 

"Комсомольск - 

Хабаровск" (прямое) 

305 МВт, в 

послеаварийном 125 

МВт. Потерь ПА нет. 

КР 06:0

0

Исхо

дная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 220 кВ Хабаровская – 

Старт I цепь с отпайкой на 

ПС Литовко (Л–241)

Да, 

срок 

ремон

та 

измен

ен

19.09.16 03.10.16 15 дн 19.09.16 03.10.16

4 дн СМУ: Установка спиральных зажимов МДП в сечение 

"Комсомольск - 

Хабаровск" 240 МВт, 

в послеаварийном 

при отключение 

Блока КТЭЦ-3 190 

МВт, при 

отключение 

ТР 06:0

0

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 500 кВ Хабаровская – 

Комсомольская (Л-512)

Нет 13.09.16 16.09.16 4 дн 13.09.16 16.09.16



Чаплыгина Л.Ю.

Антоненкова Л.Г.

Рукосуев А.В.

Овчаренко С.Д.

Начальник СЭРБиР

Начальник ОДС

Начальник СРЗА

02:0

0

Исхо

дная

02:0

0

Исхо

дная

Хабаровское РДУ Ограничение режима 

работы Хабаровской 

энергосистемы

Начальник  СЭР

30.09.16 1 дн Работа на 1С 110 ПС Корфовская с 

отключением  ВЛ 110 кВ Корфовская – 

Гродеково (С–25)

С включением В С-29 

на ПС 110 кВ Хор. 

Уменьшение 

нагрузки зоны ХТЭЦ-

1 на 9 МВт

ЗРР

ЗРР

Нет 30.09.16 30.09.16 1 дн 30.09.16

30.09.16 30.09.16 1 дн АПВ на ВЛ 110 кВ Корфовская – 

Гродеково (С–25) 

С включением В С-29 

на ПС 110 кВ Хор. 

Уменьшение 

нагрузки зоны ХТЭЦ-

1 на 9 МВт

ЗРР 02:0

0

5 дн Работы на ВЛ 110 кВ Вяземская - 

Котиково (С–26) 

С включением В С-29 

на ПС 110 кВ Хор. 

Увеличение нагрузки 

зоны ХТЭЦ-1 на 6 

МВт

Исхо

дная

Хабаровское РДУ Ограничение режима 

работы Хабаровской 

энергосистемы

Нет 30.09.16 30.09.16 1 дн 

19.09.16 23.09.16

ЗРР 02:0

0

Исхо

дная

Хабаровское РДУ Ограничение режима 

работы Хабаровской 

энергосистемы

Нет 19.09.16 23.09.16 5 дн 

01.09.16 02.09.16 2 дн Работы на ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с 

отпайкой на ПС Дормидонтовка (С–29).

Исхо

дная

Хабаровское РДУ Ограничение режима 

работы Хабаровской 

энергосистемы

Нет 01.09.16 02.09.16 2 дн 

1 дн работы на ВЛ 110 кВ Лермонтовка - 

Бикин (С–32).  

С включением В С-29 

на ПС 110 кВ Хор. 

Увеличение нагрузки 

зоны ХТЭЦ-1 на 8 

МВт

ЗРР 02:0

0

Исхо

дная

Хабаровское РДУ Ограничение режима 

работы Хабаровской 

энергосистемы

Нет 27.09.16 27.09.16 1 дн 27.09.16 27.09.16

13.09.16 15.09.16 3 дн Работы на ВЛ 110 кВ Корфовская – 

Гродеково (С–25)  

С включением В С-29 

на ПС 110 кВ Хор. 

Уменьшение 

нагрузки зоны ХТЭЦ-

1 на 9 МВт

ЗРР 02:0

0

Хабаровское РДУ Ограничение режима 

работы Хабаровской 

энергосистемы

Нет 13.09.16 15.09.16 3 дн Работы на ВЛ 110 кВ К – Комсомольская Уменьшение объема ЗРР 01:0 СнятаХабаровское РДУ Снижение объема ОН в Нет 05.09.16 07.09.16 3 дн 05.09.16 07.09.16 3 дн 

Работы на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская (С–71)

Уменьшение объема 

ОН на Амурской ТЭЦ-

1 на 1 МВт

ЗРР 02:0

0

Исхо

дная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Хабаровского РДУ (на 10 

МВт и более)

Нет 12.09.16 16.09.16 5 дн 12.09.16 16.09.16 5 дн 

Работы на ВЛ 220 кВ Комсомольская – 

Старт № 2 с отпайкой на ПС ГПП-4  (Л-

252)

Уменьшение объема 

ОН на ГПП-4 на 0,1 

МВт

ЗРР 02:0

0

Исхо

дная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Хабаровского РДУ (на 10 

МВт и более)

Нет 12.09.16 29.09.16 18 дн 12.09.16 29.09.16 18 дн 

Тест-контроль АЧР на ПС 110 кВ 

Привокзальная 

Уменьшение объема 

АЧР на ПС 

Привокзальная 11,2 

МВт 

ЗРР 02:0

0

Исхо

дная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Хабаровского РДУ (на 10 

МВт и более)

Нет 19.09.16 23.09.16 5 дн 19.09.16 23.09.16 5 дн 


