
Предприятие Объект Оборудование
Декабрь 2024

Содержание работ Заземление

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Нет 02.12.24 02.12.24 15.12.24 14 дн ЗРР 5 без отключения Не задано Исходная

ХЭС ДРСК ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) Нет 02.12.24 02.12.24 15.12.24 ТР 5 с отключением  Да Исходная

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 02.12.24 02.12.24 15.12.24 ЗРР 5 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Начальник Службы электрических режимов А.В. Петрова

(4212) 38-05-44; 33-44

Приложение 
к письму Филиала АО «СО ЕЭС» 

Тихоокеанское РДУ
от _____________ № ______________

Выписка из сводного графика ремонта 
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на декабрь 2024 г.

Учтен
ная в 
годов
ом 
граф
ике

Заявленн
ое время. 
Начало

Заявлен
ное 
время. 
Конец

Заяв
ленн
ое 
врем
я. 
Коли
чест
во 
дней

Время 
ремонта
. Начало

Время 
ремонта
. Конец

Время 
ремон
та. 
Колич
ество 
дней

Вид 
ремо
нта

Авари
йная 
готов
ность

Состояние 
оборудования 
по заявке

Условия 
производства 
работ

Прочие 
примечания

Причина 
отказа

Состояние 
заявки

Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин 
– Корфовская

15.12.2
4

14 
дн 

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка – 
Бикин (С-32)

Увеличение 
потребление 
зоны 
Хабаровской 
ТЭЦ-1 на 16 
МВт. 

15.12.2
4

13 
дн 
12 ч

13 дн 
12 ч

Замена опоры №66. Установка грозотроса 
в пролетах №53 - №80

Риск 
наступления 
событий 
предусмотре
нных 
пунктом 
33г)Правила 
вывода 
объектов 
электроэнерг
етики в 
ремонт и из 
эксплуатации
, 
утвержденны
е 
постановлени
ем 
Правительств
а РФ от 
30.01.2021 № 
86 в 
энергорайоне 
ограниченно
м КС "2 
сечение 
Хабаровска" 
в ПАР 1СШ 
ЗРУ-110 кВ 
Хабаровской 
ТЭЦ-1 и КВЛ 
110 кВ 
Хабаровская 
ТЭЦ-1 - РЦ 
№1 с 
отпайками.

15.12.2
4

13 
дн 
12 ч

13 дн 
12 ч

Включить для выполнения работ на ВЛ 
110 кВ Лермонтовка-Бикин

Риск 
наступления 
событий 
предусмотре
нных 
пунктом 
33г)Правила 
вывода 
объектов 
электроэнерг
етики в 
ремонт и из 
эксплуатации
, 
утвержденны
е 
постановлени
ем 
Правительств
а РФ от 
30.01.2021 № 
86 в 
энергорайоне 
ограниченно
м КС "2 
сечение 
Хабаровска" 
в ПАР 1СШ 
ЗРУ-110 кВ 
Хабаровской 
ТЭЦ-1 и КВЛ 
110 кВ 
Хабаровская 
ТЭЦ-1 - РЦ 
№1 с 
отпайками.

Сухорукова Екатерина 
Александровна


	План ремонтов

