
Статус заявки Состояние заявки Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование
Учтенная в 

годовом 

Вид 

ремонта

Месячный. 

Заявленное 

Месячный. 

Заявленное 

Месячный. 

Заявленное 

Месячный. 

Время ремонта. 

Месячный. 

Время 

Месячный. 

Время 
Содержание работ

Состояние 

оборудования по 
АГ Прочие примечания

Условия 

производства работ
Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН ОСШ 220 Да ТР 26.04.21 02.05.21 7 дн 26.04.21 02.05.21 7 дн Текущий ремонт ТН ОСШ 220; с отключением 08:00  Отключить и заземлить ТН ОСШ 220 

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / СШ 220 кВ 1СШ 220 кВ Да КР 03.05.21 09.05.21 7 дн 03.05.21 09.05.21 7 дн  Капитальный ремонт РШ ТН 1СШ 220; текущий ремонт ТН 1СШ 220 с отключением 08:00 Отключить и заземлить 1СШ 220 кВ и ТН 1СШ 220;  С переводом присоединений на 

2СШ 220 кВ. АГ 04:00 для капитального ремонта

Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН 1СШ 220 Да КР 03.05.21 09.05.21 7 дн 03.05.21 09.05.21 7 дн Текущий ремонт ТН 1СШ 220; капитальный ремонт РШ ТН 1СШ 220; с отключением 08:00 Отключить и заземлить ТН 1СШ 220;  1СШ 220 кВ. АГ 04:00 для капитального 

ремонтаУтверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН 2СШ 220 Да ТР 10.05.21 16.05.21 7 дн 10.05.21 16.05.21 7 дн Текущий ремонт ТН 2СШ 220; с отключением 08:00  Отключить и заземлить ТН 2СШ 220

Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЭЛТ / СШ 110 кВ 2 СШ 110 кВ Да ТР 11.05.21 27.05.21 17 дн 11.05.21 27.05.21 17 дн Текущий ремонт:ТН-110 2 СШ, РШ 110 ТН 2 СШ, РШ-2-110 2Т,  РШ-

2-110 3Т, РШ-2-110 4Т,  РШ-2-110 1РТсн, РШ-2-110 2РТсн, РШ-2-110 
с отключением 06:00 С переводом присоединений ОРУ 110 кВ на 1 СШ 110 кВ. Отключить и заземлить 2 

СШ 110 кВ, МВ 110 ВЛ Уссурийск-1, МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1, МВ 110 ВЛ ЗПД-Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЭЛТ / ТН 110 кВ ТН-110 2 СШ Да ТР 11.05.21 27.05.21 17 дн 11.05.21 27.05.21 17 дн Текущий ремонт ТН-110 2 СШ с отключением 06:00 отключить и заземлить ТН-110 2 СШ

Утверждена на Измененная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Нет ВПр 12.05.21 12.05.21 1 дн 25.05.21 25.05.21 1 дн Текущий ремонт  РШ-2-110 ВЛ Уссурийск-1, опробование  МВ 110 ВЛ 

Уссурийск-1 в цикле АПВ 
без отключения 06:00 Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ и МВ 110 ВЛ Уссурийск-1. С отключением ВЛ 

110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Уссурийск-1  на Артёмовской ТЭЦ,  Опробование 
не в транзите

Утверждена на Измененная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЭЛТ / В 110 кВ МВ 110 ВЛ Уссурийск-1 Нет ТР 12.05.21 12.05.21 1 дн 25.05.21 25.05.21 1 дн Текущий ремонт  РШ-2-110 ВЛ Уссурийск-1, Опробования привода  

МВ 110 ВЛ Уссурийск-1 в цикле АПВ  
с отключением 06:00 Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ и МВ 110 ВЛ Уссурийск-1. С отключением ВЛ 

110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Уссурийск-1  на Артёмовской ТЭЦ Опробование Утверждена на Измененная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Да, срок ВПр 14.05.21 14.05.21 1 дн 19.05.21 19.05.21 1 дн Текущий ремонт  РШ-2-110 ВЛ Шахта 7. Опробование привода МВ 

110 ВЛ Шахта 7 
06:00 Отключить и заземлить  МВ 110 ВЛ Шахта 7 и 2 СШ 110 кВ  Отключить ВЛ 110 кВ 

Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7 на Артёмовской ТЭЦ., Перед ремонтом выполнить Утверждена на Измененная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЭЛТ / В 110 кВ МВ 110 ВЛ Шахта 7 Нет ТР 14.05.21 14.05.21 1 дн 19.05.21 19.05.21 1 дн Текущий ремонт  РШ-2-110 ВЛ Шахта 7. Опробование привода МВ 

110 ВЛ Шахта 7 
с отключением 06:00 Отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 со стороны Артёмовской ТЭЦ. 

Отключить и заземлить: МВ 110 ВЛ Шахта 7, 2 СШ 110 кВ Опробование выполнить Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Нет ЗРР 17.05.21 17.05.21 1 дн 17.05.21 17.05.21 1 дн Текущий ремонт  РШ-2-110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 . Опробование 

привода МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 в цикле АПВ   
без отключения 06:00 Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 и 2 СШ 110 кВ. С отключением 

ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы - Штыково №2  на Артёмовской 
не в транзите

Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЭЛТ / В 110 кВ МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 Нет ТР 17.05.21 17.05.21 1 дн 17.05.21 17.05.21 1 дн Текущий ремонт  РШ-2-110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2. Опробование МВ 

110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 в цикле АПВ 
с отключением 06:00 Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 и 2 СШ 110 кВ. С отключением 

ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы - Штыково №2  на Артёмовской Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / СШ 110 кВ 1СШ 110 кВ Да КР 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн Капитальный ремонт  РШ 1СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор; с отключением 04:00 Перевод присоединений с 1СШ 110 кВ  на 2СШ 110 кВ; Отключить и заземлить В 110 

КВЛ ВТЭЦ2-Ор и 1СШ 110 кВ; ВПр ШСМВ 110 и ТН 1СШ 110; теряется ЧДА. КВЛ Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЛЭП 110 кВ КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 Да ТР 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн Текущий ремонт  РЛ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор.  Капитальный ремонт  РШ 

1СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор;
с отключением 04:00  Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой 

на ПС Голубинка,  В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор и 1СШ 110 кВУтверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / В 110 кВ В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор Да КР 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн Текущий ремонт РЛ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор капитальный ремонт РШ 

1СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор
с отключением 04:00  отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на 

ПС Голубинка и   В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор и 1СШ 110 кВ. Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Да ВПр 18.05.21 18.05.21 1 дн 18.05.21 18.05.21 1 дн Текущий ремонт  РШ-2-110 ВЛ Промузел. Опробование привода МВ 

110 ВЛ Промузел в цикле АПВ 
06:00 Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Промузел, 2 СШ 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ 

Артёмовская ТЭЦ – Промузел на Артёмовской ТЭЦ. Перед ремонтом выполнить Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЭЛТ / В 110 кВ МВ 110 ВЛ Промузел Нет ТР 18.05.21 18.05.21 1 дн 18.05.21 18.05.21 1 дн Текущий ремонт  РШ-2-110 ВЛ Промузел. Опробование привода МВ 

110 ВЛ Промузел в цикле АПВ 
с отключением 06:00 Отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел со стороны Артёмовской ТЭЦ. 

Отключить и заземлить: МВ 110 ВЛ Промузел, 2 СШ 110 кВ. Перед ремонтом Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Нет ЗРР 20.05.21 20.05.21 1 дн 20.05.21 20.05.21 1 дн Текущий ремонт  РШ-2-110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1, опробование МВ 110 

ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1 в цикле АПВ 
без отключения 06:00 Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1 и 2 СШ 110 кВ. С отключением 

ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная - Кролевцы - Штыково №1 на Артёмовской 
не в транзите

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЭЛТ / В 110 кВ МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1 Нет ТР 20.05.21 20.05.21 1 дн 20.05.21 20.05.21 1 дн Текущий ремонт  РШ-2-110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1, опробование МВ 110 

ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1 
с отключением 06:00 Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1 и 2 СШ 110 кВ. С отключением 

ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная - Кролевцы - Штыково №1 на Артёмовской 

ТЭЦ Перед ремонтом выполнить опробование с АГ 00:15 и с отключением МВ 110 
Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / В 110 кВ ШСМВ 110 Да КР 20.05.21 25.05.21 6 дн 20.05.21 25.05.21 6 дн Текущий ремонт ШСМВ 110. Капитальный ремонт РШ 1СШ 110 

ШСМВ 
с отключением 08:00 Отключить и заземлить ШСМВ 110 и 1СШ 110 кВ  АГ 04:00 для капитального 

ремонта

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / СШ 110 кВ 1СШ 110 кВ Да КР 22.05.21 25.05.21 4 дн 22.05.21 25.05.21 4 дн Капитальный ремонт РШ 1СШ 110 ШСМВ с отключением 04:00 Перевод присоединений с 1СШ 110 кВ на 2СШ 110 кВ; Отключить и заземлить 1СШ 

110 кВ и ШСМВ 110; ВПр ТН 1СШ 110; теряется  ЧДА.

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – 

Смоляниново/т

Нет ВПр 24.05.21 24.05.21 1 дн 24.05.21 24.05.21 1 дн Текущий ремонт РШ-2-110 ВЛ Смол-Т, опробование МВ 110 ВЛ Смол-

Т в цикле АПВ 
без отключения 06:00 Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Смол-Т и 2 СШ 110 кВ. С отключением ВЛ 110 

кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т на Артёмовской ТЭЦ.   Перед ремонтом 

выполнить опробование с АГ 00:15 и с отключением МВ 110 ВЛ Смол-Т  

не в транзите

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЭЛТ / В 110 кВ МВ 110 ВЛ Смол-Т Нет ТР 24.05.21 24.05.21 1 дн 24.05.21 24.05.21 1 дн Текущий ремонт РШ-2-110 ВЛ Смол-Т, опробование МВ 110 ВЛ Смол-

Т в цикле АПВ 
с отключением 06:00 Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Смол-Т и 2 СШ 110 кВ. С отключением ВЛ 110 

кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т на Артёмовской ТЭЦ Перед ремонтом 

выполнить опробование с АГ 00:15 с отключением МВ 110 ВЛ Смол-Т 
Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Партизанская ГРЭС ЭЛТ / СШ 110 кВ IIСШ-110 Нет ВПр 24.05.21 24.05.21 1 дн 24.05.21 24.05.21 1 дн Петлевание МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2 ( с последующим включением ВЛ 

110 кВ Партизанская ГРЭС-ХФЗ №2 через ШСМВ-110 на время 
с отключением 06:00 Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - 

ХФЗ №2, II СШ-110.  ВПр ШСМВ-110,ТН II с.ш.110.: теряется ЧДА. С переводом Утверждена на Исходная, разбитая АО «ДГК» ДГК Партизанская ГРЭС ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Да, срок ВПр 24.05.21 24.05.21 1 дн 24.05.21 24.05.21 1 дн ВПр на время петлевания (с последующим переводом ВЛ 110 кВ 

Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2 через ШСМВ-110 на II-СШ 110 для 
с отключением 06:00 Отключить и заземлить  МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - 

ХФЗ №2  , II СШ-110 , Отключить  ШСМВ-110 , ТН II с.ш.110 Вывести пуск УРОВ Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Партизанская ГРЭС ЭЛТ / В 110 кВ МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2 Да ТР 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн Текущий  ремонт МВ-110кВ ВЛ  ХФЗ №2. Опробование МВ-110 кВ 

ВЛ ХФЗ №2 в цикле АПВ
06:00 Отключить и заземлить  МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2.C  переводом ВЛ 110 кВ 

Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2 через ШСМВ-110 на II-СШ 110  
с переводом на ОВ

Утверждена на Измененная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Нет ВПр 26.05.21 26.05.21 1 дн 21.05.21 21.05.21 1 дн Текущий ремонт  РШ-2-110 ВЛ Муравейка, опробование МВ 110 ВЛ 

Муравейка  в цикле АПВ 
без отключения 06:00 Отключить и заземлить  МВ 110 ВЛ Муравейка и 2 СШ 110 кВ. С отключением  ВЛ 

110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Муравейка на Артёмовской ТЭЦ.  Опробование с АГ 00:15 
не в транзите

Утверждена на Измененная АО «ДГК» ДГК Артёмовская ТЭЦ ЭЛТ / В 110 кВ МВ 110 ВЛ Муравейка Нет ТР 26.05.21 26.05.21 1 дн 21.05.21 21.05.21 1 дн Текущий ремонт  РШ-2-110 ВЛ Муравейка, опробование МВ 110 ВЛ 

Муравейка  в цикле АПВ 
с отключением 06:00 Отключить и заземлить  МВ 110 ВЛ Муравейка и 2 СШ 110 кВ. С отключением  ВЛ 

110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Муравейка на Артёмовской ТЭЦ Опробование с АГ 00:15 Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / СШ 110 кВ 1СШ 110 кВ Да КР 26.05.21 30.05.21 5 дн 26.05.21 30.05.21 5 дн Капитальный ремонт РШ 1СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд; с отключением 04:00 Перевод присоединений с 1СШ 110 кВ  на 2СШ 110 кВ; Отключить и заземлить МВ 

110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд и 1СШ 110 кВ; ВПр ШСМВ 110; ВПр ТН 1СШ 110; теряется Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Да ТР 26.05.21 30.05.21 5 дн 26.05.21 30.05.21 5 дн Текущий ремонт  РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд капитальный ремонт РШ 

1СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд.
с отключением 04:00 Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд;  ВЛ 110 кВ  Владивостокская ТЭЦ-

2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс),  1СШ 110 кВ.  Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / В 110 кВ МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд Да КР 26.05.21 30.05.21 5 дн 26.05.21 30.05.21 5 дн Текущий ремонт РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд и капитальный ремонт РШ 

1СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд
с отключением 04:00 Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд;  ВЛ 110 кВ  Владивостокская ТЭЦ-

2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) и 1СШ 110 кВ.  Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Партизанская ГРЭС ЭЛТ / СШ 110 кВ IIСШ-110 Нет ВПр 28.05.21 28.05.21 1 дн 28.05.21 28.05.21 1 дн Распетелвание  МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ№2,  (с последующим включением 

ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- ХФЗ№2 на МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ№2, 
с отключением 06:00 Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ№2, II СШ-110, ВЛ 110 кВ Партизанская 

ГРЭС - ХФЗ №2, ШСМВ-110. С отключением ТН II с.ш.110.  теряется ЧДАУтверждена на Исходная, разбитая АО «ДГК» ДГК Партизанская ГРЭС ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Да, срок ВПр 28.05.21 28.05.21 1 дн 28.05.21 28.05.21 1 дн ВПр на время распетлевания (с последующим включением ВЛ 110 кВ 

Партизанская ГРЭС- ХФЗ№2 на МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ№2, после 
с отключением 06:00 Отключить и заземлить  МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2. ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - 

ХФЗ №2  , II СШ -110 , Отключить  ШСМВ-110 , ТН II с.ш.110 Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / СШ 110 кВ 1СШ 110 кВ Да КР 31.05.21 08.06.21 9 дн 31.05.21 08.06.21 9 дн Капитальный ремонт РШ 1СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат; с отключением 04:00 Перевод присоединений с 1СШ 110 кВ  на 2СШ 110 кВ; Отключить и заземлить МВ 

110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат и 1СШ 110 кВ; ВПр ШСМВ 110, ТН 1СШ 110; теряется ЧДА. АГ Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Нет ЗРР 31.05.21 08.06.21 9 дн 31.05.21 08.06.21 9 дн Капитальный ремонт РШ 1СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат; текущий ремонт 

МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат
без отключения 08:00 Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ и  МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат. Отключить ВЛ 110 

кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная на 
не в транзите

Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / В 110 кВ МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат Да КР 31.05.21 08.06.21 9 дн 31.05.21 08.06.21 9 дн Текущий ремонт МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат; капитальный ремонт РШ 

1СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат. Опробование привода МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-
с отключением 08:00 Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат, 1СШ 110 кВ; С отключением ВЛ 110 

кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Патрокл с отпайкой на ПС Загородная  на Утверждена на Исходная АО «ДГК» ДГК Партизанская ГРЭС ЭЛТ / СШ 110 кВ IIСШ-110 Нет ВПр 31.05.21 31.05.21 1 дн 31.05.21 31.05.21 1 дн Петлевание МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1 ( с последующим включением ВЛ 

110 кВ Партизанская ГРЭС-ХФЗ №1 через ШСМВ-110 на время 
с отключением 06:00 Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - 

ХФЗ №1, II СШ-110.  ВПр ШСМВ-110,ТН II с.ш.110.: теряется ЧДА.С переводом всех Утверждена на 

своем уровне

Исходная, разбитая АО «ДГК» ДГК Партизанская ГРЭС ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – 

ХФЗ №1

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 31.05.21 31.05.21 1 дн 31.05.21 31.05.21 1 дн ВПр на время петлевания (с последующим переводом МВ-110 кВ ВЛ  

ХФЗ №1 через ШСМВ-110 на II СШ- 110 для текущего  ремонта МВ-

110 кВ ВЛ  ХФЗ №1). Опробование привода МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1 

с отключением 06:00 Отключить и заземлить  МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1. ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - 

ХФЗ №1. II СШ-110 , Отключить  ШСМВ-110 , ТН II с.ш.110  вывести пуск УРОВ 

МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1 на время опробования с АГ 00:15
Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Партизанская ГРЭС ЭЛТ / В 110 кВ МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1 Да ТР 31.05.21 04.06.21 5 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн Текущий ремонт  МВ-110 кВ ВЛ  ХФЗ №1.Опробование привода МВ-

110 кВ ВЛ ХФЗ №1 в цикле АПВ
с отключением 06:00 Отключить и заземлить  МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1. C  переводом ВЛ 110 кВ 

Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 через ШСМВ-110 на I-СШ  отключить МВ-110 кВ ВЛ 

ХФЗ №1  и вывести пуск УРОВ МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1 на время опробования с АГ 

с переводом на ОВ

Утверждена на 

своем уровне

Измененная, 

разбитая

АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС ДРСК ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – 

Екатериновка

Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 05.05.21 18.05.21 14 дн 05.05.21 12.05.21 8 дн Замена изоляции с отключением 02:00 ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – 

Екатериновка. Включить на выходные дни

Утверждена на 

своем уровне

Измененная, 

разбитая

АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС ДРСК ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – 

Екатериновка

Нет ТР 05.05.21 18.05.21 14 дн 15.05.21 18.05.21 4 дн Замена изоляции с отключением 02:00 ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – 

Екатериновка. Включить на выходные дни

Утверждена на 

своем уровне

Измененная, 

разбитая

АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС ДРСК ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Горностай – Лазурная Да, срок 

ремонта 

изменен

БВР 17.05.21 21.05.21 5 дн 15.05.21 17.05.21 3 дн Ручная расчистка просеки, вырубка деревьев, угрожающих падением 

на провода
с отключением 01:00 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Горностай – Лазурная

Утверждена на 

своем уровне

Измененная, 

разбитая

АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС ДРСК ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Горностай – Лазурная Да, срок 

ремонта 

изменен

БВР 24.05.21 28.05.21 5 дн 22.05.21 24.05.21 3 дн Ручная расчистка просеки, вырубка деревьев, угрожающих падением 

на провода
с отключением 01:00 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Горностай – Лазурная

Утверждена на 

своем уровне

Измененная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ОДИАС ПЭС ДРСК ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – 

Екатериновка

Да, срок 

ремонта 

изменен

БВР 24.05.21 31.05.21 8 дн 25.05.21 27.05.21 3 дн Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода с отключением 01:00 ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – 

Екатериновка. Включить на выходные дни. 

Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ 2Р ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Волна – 2Р Нет ВПр 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ВПр на время модернизации КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Волна – 2Р без отключения 03:00 ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить ВЛ 110 кВ Волна – 2Р на ПС 110 кВ 2Р и В 110 Волна  

и вывести из работы КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Волна – 2Р
не в транзите

Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Бурун ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун Нет ВПр 11.05.21 11.05.21 1 дн 11.05.21 11.05.21 1 дн ВПр  на время вывода из работы для текущего ремонта Т-1 без отключения 00:10 ПЮЭС_ВРЭС_ Кратковременно отключить В 110 2Р и ВЛ 110 кВ 2Р-Бурун на ПС 

110 кВ Бурун, СВ 110  отключен, отключить и заземлить Т-1
не в транзите

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ Бурун ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун Нет ВПр 12.05.21 12.05.21 1 дн 12.05.21 12.05.21 1 дн ВПр  на время ввода в работу после текущего ремонта Т-1 без отключения 00:10 Кратковременно отключить В 110 2Р и ВЛ 110 кВ 2Р-Бурун на ПС 110 кВ Бурун, СВ 

110  отключен, отключить и заземлить Т-1
не в транзите

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ Бурун ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой 

на ПС Котельная 2Р

Нет ЗРР 13.05.21 13.05.21 1 дн 13.05.21 13.05.21 1 дн ЗРР на время вывода из работы для текущего ремонта Т-2 без отключения 00:10 Кратковременно отключить В 110 Волна и ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун с отпайкой на 

ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун. СВ 110  отключен. Отключить и заземлить Т-2. 
не в транзите

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ Бурун ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой 

на ПС Котельная 2Р

Нет ЗРР 14.05.21 14.05.21 1 дн 14.05.21 14.05.21 1 дн ЗРР на время ввода из текущего ремонта Т-2 без отключения 00:10 ПЮЭС_ВРЭС_ Отключён и заземлён Т-2. Кратковременно отключить В 110 Волна и 

ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун. СВ 

110  отключен. 

не в транзите

Утверждена на 

своем уровне

Измененная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 ЛЭП 110 кВ КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная Нет ТР 06.05.21 06.05.21 1 дн 30.05.21 30.05.21 1 дн Устранение нагрева контактных соединений ЛР 110 Орлиная по 

результатам  ТВК
с отключением 01:00 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 Орлиная, КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная

Утверждена на Измененная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Голубинка ЛЭП 110 кВ КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 Нет ТР 12.05.21 12.05.21 1 дн 22.05.21 22.05.21 1 дн Устранение нагрева контактов ЛР 110 Залив с отключением 01:00 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с 

отпайкой на ПС Голубинка. Нагрузку Т-2 прервести на Т-1Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ Голубовка ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка Нет ВПр 04.05.21 04.05.21 1 дн 04.05.21 04.05.21 1 дн Отбор проб масла из вводов В 110 Восточная/т без отключения 01:00 ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить  В 110 Восточная/т, отключить ВЛ 110 кВ 

Восточная/т – Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка
не в транзите

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ Голубовка ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка Да ВПр 19.05.21 20.05.21 2 дн 19.05.21 20.05.21 2 дн Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Широкая – 

Голубовка. Отбор проб масла из вводов В 110 Широкая
без отключения 01:00 ПЮЭС_НРЭС_РЗА Отключить В 110 Широкая и ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка на 

ПС 110 кВ Голубовка, АГ:01-00ч. Для  отбора проб масла  из вводов В 110 Широкая 

отключить и заземлить В 110 Широкая, отключить ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка 

не в транзите

Утверждена на Измененная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Горностай ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай Нет КР 07.05.21 07.05.21 1 дн 20.05.21 20.05.21 1 дн Демонтаж ВЧЗ 110 ЗУ, устранение нагрева контактов ошиновки 1С 

110 кВ. Высоковольтные испытания ТТ 110 ЗУ
с отключением 01:00 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай, 

Ремонтную перемычку 110 кВ,  1С 110 кВ , отключить СВ 110 кВ. Нагрузку перевести Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Екатериновка ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Нет ТР 05.05.21 06.05.21 2 дн 05.05.21 06.05.21 2 дн Отбор проб масла Рпер 110 ПаГРЭС, ТН 110 ПаГРЭС с отключением 01:00 ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ, ВЛ 110 кВ 

Партизанская ГРЭС – ЕкатериновкаУтверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ Екатериновка ЭЛТ / В 110 кВ В 110 ПаГРЭС Нет ТР 05.05.21 06.05.21 2 дн 05.05.21 06.05.21 2 дн Отбор проб масла ТТ 110 ПаГРЭС с отключением 01:00 ПЮЭС_НРЭС Отключить и зезмелить В 110  ПаГРЭС

Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Кролевцы ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Да ЗРР 18.05.21 18.05.21 1 дн 18.05.21 18.05.21 1 дн ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Штыково-1 без отключения 02:00 ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Штыково-1, отключить ВЛ 110 

кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Кролевцы, 
не в транзите

Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Кролевцы ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Да ЗРР 21.05.21 21.05.21 1 дн 21.05.21 21.05.21 1 дн ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Штыково-2 без отключения 02:00 ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Штыково-2, отключить ВЛ 110 

кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Кролевцы, 
не в транзите

Утверждена на Измененная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Муравейка ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Да, срок ВПр 26.05.21 26.05.21 1 дн 21.05.21 21.05.21 1 дн Высоковольтные испытания ТТ 110 АТЭЦ с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ,  ВЛ 

110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка,1С 110 кВУтверждена на Измененная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Пушкинская ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Пушкинская – Нет ТР 25.05.21 25.05.21 1 дн 27.05.21 27.05.21 1 дн Высоковольтные испытания ТН 110 Раздольное-1 с отключением 02:00 ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить ТН 110 Раздольное-1, Ремонтную 

перемычку 110 кВ, отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1, Утверждена на Измененная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Пушкинская ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка Нет ТР 26.05.21 26.05.21 1 дн 28.05.21 28.05.21 1 дн Высоковольтные испытания ТН 110 Давыдовка с отключением 02:00 ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ, ТН 110 

Давыдовка, ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка, отключить В 110  Давыдовка При Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Раздольное-1 ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Нет ЗРР 06.05.21 06.05.21 1 дн 06.05.21 06.05.21 1 дн Отбор проб масла В 110 Кипарисово без отключения 02:00 ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Кипарисово, ВЛ 110 кВ Западная – 

Кипарисово – Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1 Приморское РДУ: поочередно 
не в транзите

Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Раздольное-1 ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Пушкинская – Нет ВПр 06.05.21 06.05.21 1 дн 06.05.21 06.05.21 1 дн Отбор проб масла В 110 Пушкинская без отключения 02:00 ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Пушкинская, ВЛ 110 кВ Пушкинская – 

Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1 Приморское РДУ: поочередно с ремонтом В 
не в транзите

Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Раздольное-2 ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка Нет ВПр 06.05.21 06.05.21 1 дн 06.05.21 06.05.21 1 дн Отбор проб масла В 110 Тереховка без отключения 02:00 ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить  В 110 Тереховка, отключить ВЛ 110 кВ 

Раздольное-2 – Тереховка на ПС 110 кВ Раздольное-2 Приморское РДУ: поочередно с 
не в транзите

Утверждена на Измененная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Спутник ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник Нет ВПр 11.05.21 11.05.21 1 дн 19.05.21 19.05.21 1 дн Устраниение нагрева контактов СР 110 1С без отключения 01:00 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и  заземлить 1С 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ Чайка-

Спутник на ПС 110 кВ Спутник, В Чайка, В 110 Т-1 
не в транзите

Утверждена на Измененная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Стройиндустрия ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р Нет ВПр 04.05.21 04.05.21 1 дн 23.05.21 23.05.21 1 дн Устранение нагрева контактных соединений СР 110 1С по результатам  

ТВК
без отключения 01:00 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ 

Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ Стройиндустрия и   В 110 Т-1
не в транзите

Утверждена на Отказанная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Стройиндустрия ЛЭП 110 кВ КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - Нет ТР 05.05.21 05.05.21 1 дн - - - Устранение нагрева контактных соединений ЛР 110 Восточная ТЭЦ по 

результатам  ТВК
с отключением 01:00 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-

Стройиндустрия, отключить СВ 110 , В 110 Т-2Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Топаз ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Да, срок ЗРР 11.05.21 11.05.21 1 дн 11.05.21 11.05.21 1 дн Высоковольтные испытания ТН 110 2С без отключения 02:00 ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить 2С 110 кВ,  отключить ВЛ 110 кВ 

Береговая-2 – Топаз – Новый мир на ПС 110 кВ Топаз
не в транзите

Утверждена на Отказанная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Чайка ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник Нет КР 11.05.21 31.05.21 21 дн - - - Демонтаж ЛР 110 Спутник, ВЧЗ 110 Спутник (Ф.А), монтаж ТН 110 

1С , монтаж блока Pass MO,
с отключением 3 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник, Т-1, 

СВ 110 отключен . Перевести нагрузку на Т-2Утверждена на 

своем уровне

Измененная, 

разбитая

АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 220 кВ Чугуевка ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-1 Нет ТР 19.05.21 23.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн Текущий ремонт АТ-1, высоковольтные испытания В 220 АТ-1, В 110 

АТ-1
с отключением 02:00 ПСЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить АТ-1,  В 110 АТ-1, В 220 АТ-1

Утверждена на 

своем уровне

Измененная, 

разбитая

АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 220 кВ Чугуевка ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-1 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВКЛ 19.05.21 23.05.21 5 дн 22.05.21 26.05.21 5 дн Включить в работу АТ-1 на время ремонта ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – 

Арсеньев-2 на ПС 220 кВ Арсеньев-2 и ПС 500 кВ Чугуевка-2 

персоналом ППМЭС.

с отключением 00:15 Включить в работу АТ-1 

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ Голубовка ЭЛТ / В 110 кВ СВ 110 Нет ТР 04.05.21 04.05.21 1 дн 04.05.21 04.05.21 1 дн Отбор проб масла из вводов СВ 110 с отключением 01:00 ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить СВ 110

Утверждена на 

своем уровне

Измененная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ Горностай ЭЛТ / В 110 кВ СВ 110 Нет ВПр 20.05.21 21.05.21 2 дн 18.05.21 19.05.21 2 дн ВПр на время высоковольтных испытаний ТН 110 2С с отключением 02:00 Отключить и заземлить 2С 110 кВ отключить СВ 110, В 110 Т-2, Включить 

Ремонтную перемычку 110 кВ
с включением 

ремонтной 

перемычки
Утверждена на Отказанная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Западная ЭЛТ / В 110 кВ В 110 Штыково-1 Нет ВПр 12.05.21 12.05.21 1 дн - - - Отбор проб масла В 110 Штыково-1 с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Штыково-1, перевести ВЛ 110 кВ 

Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на ОСШ 110 кВ 
с переводом на ОВ

Утверждена на Отказанная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Западная ЭЛТ / В 110 кВ В 110 Штыково-2 Нет ТР 12.05.21 12.05.21 1 дн - - - Отбор проб масла В 110 Штыково-2 с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Штыково-2, перевести ВЛ 110 кВ 

Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на ОСШ 110 кВ 
с переводом на ОВ

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на май  2021 года.



Статус заявки Состояние заявки Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование
Учтенная в 

годовом 

Вид 

ремонта

Месячный. 

Заявленное 

Месячный. 

Заявленное 

Месячный. 

Заявленное 

Месячный. 

Время ремонта. 

Месячный. 

Время 

Месячный. 

Время 
Содержание работ

Состояние 

оборудования по 
АГ Прочие примечания

Условия 

производства работ
Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН ОСШ 220 Да ТР 26.04.21 02.05.21 7 дн 26.04.21 02.05.21 7 дн Текущий ремонт ТН ОСШ 220; с отключением 08:00  Отключить и заземлить ТН ОСШ 220 

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / СШ 220 кВ 1СШ 220 кВ Да КР 03.05.21 09.05.21 7 дн 03.05.21 09.05.21 7 дн  Капитальный ремонт РШ ТН 1СШ 220; текущий ремонт ТН 1СШ 220 с отключением 08:00 Отключить и заземлить 1СШ 220 кВ и ТН 1СШ 220;  С переводом присоединений на 

2СШ 220 кВ. АГ 04:00 для капитального ремонта

Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Кролевцы ЭЛТ / В 110 кВ СВ 110 Да ТР 13.05.21 14.05.21 2 дн 13.05.21 14.05.21 2 дн Высоковольтные испытания СВ 110 с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить СВ 110

Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Кролевцы ЭЛТ / В 110 кВ В 110 Штыково-1 Да ТР 18.05.21 18.05.21 1 дн 18.05.21 18.05.21 1 дн Высоковольтные испытания В 110 Штыково-1 с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Штыково-1, отключить ВЛ 110 

кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Кролевцы, Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Кролевцы ЭЛТ / В 110 кВ В 110 Штыково-2 Да ТР 21.05.21 21.05.21 1 дн 21.05.21 21.05.21 1 дн Высоковольтные испытания В 110 Штыково-2 с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Штыково-2, отключить ВЛ 110 

кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Кролевцы, Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Мингородок ЭЛТ / В 110 кВ СВ 110 Да ВПр 31.05.21 04.06.21 5 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн Профконтроль  МТО, УРОВ, АПВ (ШЛ2606.19) СВ 110 Опробование 

действия привода СВ 110
с отключением 01:00 ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить СВ 110. Вывести из работы МТО, УРОВ, АПВ 

(ШЛ2606.19) СВ 110. А|Г  00:15 для опробованияУтверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Муравейка ЭЛТ / В 110 кВ СВ 110 Нет ТР 18.05.21 18.05.21 1 дн 18.05.21 18.05.21 1 дн Высоковольтные испытания СВ 110. Монтаж ошиновки 110 кВ Т-3 с 

подключением к существующим шинам 2С 110 кВ.
с отключением 03:00 Отключить СВ 110. Отключить и заземлить 2С 110 кВ, Т-2. Отключить В 110 Т-2. 

Нагрузку перевести на Т-1 по сети 6 кВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ
с включением 

Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Павловка-2 ЭЛТ / В 110 кВ В 110 3В Да КР 17.05.21 23.05.21 7 дн 17.05.21 23.05.21 7 дн Капитальный ремонт В 110 3В Опробование действия привода В 110 

3В
с отключением 1 ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить В 110 3В.

Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Павловка-2 ЭЛТ / В 110 кВ В 110 1В Да КР 24.05.21 30.05.21 7 дн 24.05.21 30.05.21 7 дн Капитальный ремонт В 110 1В, Опробование действия привода В 110 

1В
с отключением 1 ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить В 110 1В

Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Подъяпольск ЭЛТ / В 110 кВ СВ 110 Да ТР 24.05.21 24.05.21 1 дн 24.05.21 24.05.21 1 дн Высоковольтные испытания СВ 110 с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить СВ 110, включить Ремонтную 

перемычку 110 кВ.
с включением 

Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Пушкинская ЭЛТ / В 110 кВ СВ 110 Да ТР 31.05.21 31.05.21 1 дн 31.05.21 31.05.21 1 дн Высоковольтные испытания СВ 110 с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить СВ 110, включить Ремонтную 

перемычку 110 кВ 
с включением 

Утверждена на Измененная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Стройиндустрия ЭЛТ / В 110 кВ СВ 110 Нет ТР 04.05.21 04.05.21 1 дн 23.05.21 23.05.21 1 дн Устранение нагрева контактных соединений СР 110 1С по результатам  

ТВК
с отключением 01:00 Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 

2Р на ПС 110 кВ Стройиндустрия и   В 110 Т-1Утверждена на Отказанная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Штыково ЭЛТ / В 110 кВ СОВ 110 Нет ТР 07.05.21 07.05.21 1 дн - - - Отбор проб масла СОВ 110 с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС Отключить  и заземлить СОВ 110

Утверждена на Снятая АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Горностай ЭЛТ / П 110 кВ Ремонтная перемычка 110 кВ Нет ВПр - - - - - -  Высоковольтные испытания ТТ 110 ЗУ с отключением 01:00 Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай, Ремонтную перемычку 

110 кВ,  1С 110 кВ , отключить СВ 110 кВ. Нагрузку перевести на Т-2 Утверждена на Снятая АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Горностай ЭЛТ / П 110 кВ Ремонтная перемычка 110 кВ Нет ВКЛ - - - - - - Высоковольтные испытания ТН 110 2С с отключением 02:00 ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить 2С 110 кВ отключить СВ 110, В 110 Т-

2, Включить Ремонтную перемычку 110 кВУтверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Екатериновка ЭЛТ / П 110 кВ Ремонтная перемычка 110 кВ Нет ТР 05.05.21 06.05.21 2 дн 05.05.21 06.05.21 2 дн Отбор проб масла Рпер 110 ПаГРЭС, ТН 110 ПаГРЭС с отключением 01:00 ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ, ВЛ 110 кВ 

Партизанская ГРЭС – ЕкатериновкаУтверждена на Снятая АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Пушкинская ЭЛТ / П 110 кВ Ремонтная перемычка 110 кВ Да ВКЛ - - - - - - Высоковольтные испытания В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдовка 

поочередно
с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдовка 

поочередно, включить Ремонтную перемычку 110 кВ Утверждена на Снятая АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Пушкинская ЭЛТ / П 110 кВ Ремонтная перемычка 110 кВ Нет ТР - - - - - - Высоковольтные испытания ТН 110 Раздольное-1, ТН 110 Давыдовка с отключением 02:00 ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ,  Для 

ТН 110 Раздольное-1: отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1, Утверждена на Снятая АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Бурун ЭЛТ / СШ 110 кВ 1С 110 кВ Нет ТР - - - - - - Текущий ремонт Т-1 с отключением 00:10 ПЮЭС_ВРЭС_ Кратковременно отключить В 110 2Р и ВЛ 110 кВ 2Р-Бурун ПС 110 

кВ Бурун на время производства оперативных переключений (вывод и ввод Т-1), СВ Утверждена на 

своем уровне

Снятая АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ Бурун ЭЛТ / СШ 110 кВ 2С 110 кВ Нет ВПр - - - - - - ВПр 2С 110 кВ на время  вывода из работы для ремонта и ввода из 

ремонта Т-2.
с отключением 00:10 ПЮЭС_ВРЭС_ Кратковременно отключить В 110 Волна и ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун 

с отпайкой на ПС Котельная 2Р ПС 110 кВ Бурун . СВ 110  отключен, отключить и 

заземлить Т-2. ВПр 2С 110 кВ.
Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ Муравейка ЭЛТ / СШ 110 кВ 2С 110 кВ Нет КР 18.05.21 18.05.21 1 дн 18.05.21 18.05.21 1 дн Монтаж ошиновки 110 кВ Т-3 с подключением к существующим 

шинам 2С 110 кВ. Высоковольтные испытания СВ 110
с отключением 03:00 ПЮЭС_АРЭС  Отключить и заземлить 2С 110 кВ, Т-2. Отключить В 110 Т-2, СВ 110. 

Нагрузку перевести на Т-1 по сети 6 кВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ
с включением 

ремонтной 

перемычки
Утверждена на 

своем уровне

Измененная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ Спутник ЭЛТ / СШ 110 кВ 1С 110 кВ Нет ТР 11.05.21 11.05.21 1 дн 19.05.21 19.05.21 1 дн Устраниение нагрева контактов СР 110 1С с отключением 01:00 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и  заземлить 1С 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ Чайка-

Спутник на ПС 110 кВ Спутник, В Чайка, В 110 Т-1 

Утверждена на 

своем уровне

Измененная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ Стройиндустрия ЭЛТ / СШ 110 кВ 1С 110 кВ Нет ТР 04.05.21 04.05.21 1 дн 23.05.21 23.05.21 1 дн Устранение нагрева контактных соединений СР 110 1С по результатам  

ТВК
с отключением 01:00 ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ 

Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ Стройиндустрия, отключить СВ 110 , В 110 Т-1

Утверждена на Отказанная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Стройиндустрия ЭЛТ / СШ 110 кВ 2С 110 кВ Нет ТР 05.05.21 05.05.21 1 дн - - - Устранение нагрева контактных соединений ЛР 110 Восточная ТЭЦ по 

результатам  ТВК
с отключением 01:00 Отключить и заземлить 2С 110 кВ, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия, 

отключить СВ 110 , В 110 Т-2Утверждена на Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС ПС 110 кВ Кролевцы ЭЛТ / ТН 110 кВ ТН 110 1С Да ТР 17.05.21 17.05.21 1 дн 17.05.21 17.05.21 1 дн Высоковольтные испытания ТН 110 1С с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить ТН 110 1С

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДРСК» ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ПС 110 кВ Кролевцы ЭЛТ / ТН 110 кВ ТН 110 2С Да ТР 20.05.21 20.05.21 1 дн 20.05.21 20.05.21 1 дн Высоковольтные испытания ТН 110 2С с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить ТН 110 2С

Утверждена на 

своем уровне

Отказанная АО «Оборонэнерго» Оборонэнерго 

филиал 

Приморский

ПС 110 кВ С-55 ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55 Нет ВПр 10.05.21 15.05.21 6 дн - - - Текущий ремонт и испытание МВ-110 ВЛ Промысловка, 

профилактический контроль КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Промысловка 

– С-55. Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Промысловка.

без отключения 05:00 Отключить и заземлить МВ-110 ВЛ Промысловка и 2С-110. Отключить ВЛ 110 кВ 

Промысловка – С-55 на ПС 110 кВ  С-55.
не в транзите

Утверждена на Отказанная АО «Оборонэнерго» Оборонэнерго ПС 110 кВ С-55 ЭЛТ / СШ 110 кВ 2С-110 Нет ТР 10.05.21 15.05.21 6 дн - - - Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Промысловка, ШР-110 ТН2, ШР-110 Т2, 

СШР-110 2С
с отключением 05:00 Отключить и заземлить 2С-110, МВ-110 ВЛ Промысловка, ТН2-110, Т2. Включить ЗН 

СШР-110 2С в ст. 1С. Отключить  ВЛ 110 кВ Промысловка - С-55 на ПС 110 кВ  С-55Утверждена на Исходная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 110 кВ Смоляниново/т ЭЛТ / СШ 110 кВ СШ2-110 Нет ТР 04.05.21 04.05.21 1 дн 04.05.21 04.05.21 1 дн Текущий ремонт шлейфов и спусков сш2-110 с отключением 00:30 Отключить и заземлить сш2-110. Отключить ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т на 

ПС 110 кВ Смоляниново/т, ТН2-110, СМВ-110, Т2Утверждена на Исходная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 110 кВ Смоляниново/т ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т Нет ВПр 04.05.21 04.05.21 1 дн 04.05.21 04.05.21 1 дн Текущий ремонт шлейфов и спусков сш2-110 без отключения 00:30 Отключить и заземлить сш2-110. Отключить ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т на 

ПС 110 кВ Смоляниново/т, ТН2-110, СМВ-110, Т2
не в транзите

Утверждена на Исходная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 110 кВ Вокзальная/т ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ Нет ВПр 06.05.21 06.05.21 1 дн 06.05.21 06.05.21 1 дн Текущий ремонт ТТ2-110, ТТ-110 Т2. без отключения 00:30 Отключить и заземлить сш2-110 и Т2. Отключить  ТН2-110, СМВ-110 и ВЛ 110 кВ 

Вокзальная/т – ХФЗ на ПС 110 кВ Вокзальная/т.Утверждена на Измененная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 110 кВ Восточная/т ЭЛТ / В 110 кВ СМВ-110 Нет ВПр 06.05.21 06.05.21 1 дн 14.05.21 14.05.21 1 дн Профилактический контроль ТЗНП ВЛ 110 кВ Восточная/т – 

Угольная, цепей управления  ТН2-110, цепей управления и автоматики  
с отключением 00:30 Отключить СМВ-110, ТН2-110, ТЗНП ВЛ 110 кВ Восточная/т – Угольная.С 

включением  РП 110.
с включением 

Утверждена на Исходная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 110 кВ Анисимовка/т ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково Нет ТР 11.05.21 11.05.21 1 дн 11.05.21 11.05.21 1 дн Текущий ремонт ЛР1-110 с отключением 00:30 Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково, сш1-110. С отключеним 

ТН1-110,  Т1, СМВ-110,Утверждена на Измененная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 110 кВ Восточная/т ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка Нет ВПр 12.05.21 12.05.21 1 дн 04.05.21 04.05.21 1 дн Текущий ремонт ТТ1-110 с отключением 00:30 Отключить и заземлить СШ1-110, РП 110,  ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка.

Утверждена на Исходная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 110 кВ Вокзальная/т ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ Нет ВПр 13.05.21 13.05.21 1 дн 13.05.21 13.05.21 1 дн Профилактический контроль КСЗ (ЭПЗ-1636)  ВЛ 110 кВ 

Вокзальная/т – ХФЗ и автоматики ТН2 -110.
без отключения 00:30 Отключить ТН2-110, СМВ-110,  КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ и  

ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ на ПС 110 кВ Вокзальная/т. ВПр сш2-110
не в транзите

Утверждена на 

своем уровне

Исходная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 110 кВ Вокзальная/т ЭЛТ / В 110 кВ СМВ-110 Нет ВПр 13.05.21 13.05.21 1 дн 13.05.21 13.05.21 1 дн Профилактический контроль КСЗ (ЭПЗ-1636)  ВЛ 110 кВ 

Вокзальная/т – ХФЗ и  автоматики ТН2 -110.
с отключением 00:30 Отключить СМВ-110,  ТН2-110,   КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ и  

ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ на ПС 110 кВ Вокзальная/т. ВПр сш2-110

Утверждена на Отказанная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 220 кВ Губерово/т ЭЛТ / В 220 кВ СВ-220 Нет ВПр 14.05.21 14.05.21 12 ч - - - Опробование АУВ СВ-220 с отключением 02:00 АГ: 02:00     Отключить СВ-220,  АУВ СВ-220. С включением Ремонтной перемычки 

220 кВ  для обеспечения сохранения транзита ЛЭП 220 кВ Приморская ГРЭС - 
с включением 

Утверждена на Отказанная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 220 кВ Губерово/т ЭЛТ / В 220 кВ В2-220 Нет ВПр 14.05.21 14.05.21 12 ч - - - Опробование АУВ В2-220,  ТТ В2-220 с отключением 00:20  АГ: 00:20.   Отключить В2-220, АУВ В2-220 С включением Ремонтной перемычки 

220 кВ  для обеспечения паралельной работы Т1 и Т2. 
с включением 

Утверждена на Отказанная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 220 кВ Губерово/т ЭЛТ / В 220 кВ В1-220 Нет ВПр 14.05.21 14.05.21 12 ч - - - Опробование АУВ В1-220, ТТ В1-220 с отключением 00:20 АГ: 00:20    Отключить  АУВ В1-220,  В1-220.   С включением Ремонтной перемычки 

220 кВ для обеспечения паралельной работы Т1 и Т2. В работе остаются 2С-220, АУВ Утверждена на Измененная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 110 кВ Смоляниново/т ЭЛТ / В 110 кВ СМВ-110 Нет ТР 18.05.21 18.05.21 1 дн 24.05.21 24.05.21 1 дн Замена подвесных изоляторов СМВ-110 с отключением 00:30 Отключить и заземлить СМВ-110

Утверждена на Исходная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 110 кВ Фридман/т ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Нет ТР 25.05.21 25.05.21 1 дн 25.05.21 25.05.21 1 дн Подключение шлейфов ЛР 110 ХФЗ  в соответствии с нормальной 

схемой электрических соединений ПС 110 кВ Фридман/т
с отключением 00:30 Работу выполнять по технологической карте 1.Включить ЗНЛ ЛР 110 ХФЗ  на ПС 110 

кВ Фридман/т. 2.Включить ЗНШ ЛР 110 ХФЗ на ПС 110 кВ Фридман/т. 3. Включить Утверждена Измененная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 220 кВ Свиягино/т ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т Да, срок ВПр 27.05.21 28.05.21 1 дн 15 ч 08.05.21 11.05.21 4 дн  текущий ремонт ТТ2-220, ТН2-220, осмотр изоляторов 2С-220. Работа 

с применением автомобильного крана, 
с отключением 06:00  С разрывом транзита 220 кВ С отключением и заземлением  ВЛ 220 кВ Лесозаводск 

– Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка , 2С-220, ТН2-220. Отключить СВ-220, В2-
под наведенным 

Утверждена на Измененная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 220 кВ Свиягино/т ЭЛТ / СШ 220 кВ 2С-220 Да, срок ТР 27.05.21 28.05.21 2 дн 08.05.21 11.05.21 3 дн Текущий ремонт ТТ2-220, ТН2-220,  осмотр изоляторов 2С-220. 

Работа с применением автомобильного крана, 
с отключением 06:00  С отключением и заземлением  ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т с отпайкой на 

ПС Кировка , 2С-220, ТН2-220. Отключить СВ-220, В2-220. Включить Ремонтную Утверждена на Измененная ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 220 кВ Свиягино/т ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН2-220 Да, срок ТР 27.05.21 28.05.21 2 дн 08.05.21 11.05.21 3 дн текущий ремонт ТТ2-220, ТН2-220,  осмотр изоляторов 2С-220. Работа 

с применением автомобильного крана, 
с отключением 06:00 С отключением и заземлением  ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т с отпайкой на 

ПС Кировка , ТН2-220, 2С-220.. Отключить СВ-220, В2-220.  Включить Ремонтную Утверждена на 

своем уровне

Снятая ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 110 кВ Восточная/т ЭЛТ / П 110 кВ РП 110 Нет ВПр - - - - - - Текущий ремонт ТТ1-110 с отключением 00:30 Отключить и заземлить СШ1-110, РП 110, ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка. 

Утверждена на 

своем уровне

Снятая ОАО «РЖД» ДВ ЖД ПС 220 кВ Свиягино/т ЭЛТ / В 220 кВ В2-220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр - - - - - - текущий ремонт ТТ2-220, ТН2-220, Т2 и устранение замечаний 

тепловизионного контроля, осмотр изоляторов 2С-220. Работа с 

применением автомобильного крана, 

с отключением 06:00 С отключением и заземлением  ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т с отпайкой на 

ПС Кировка ,ТН2-220, Т2, 2С-220. Отключить СВ-220, В2-220, 

Утверждена Исходная ООО «Приморская 

ГРЭС»

ООО «Приморская 

ГРЭС»

Приморская ГРЭС ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – 

Бикин/т

Да ТР 29.04.21 03.05.21 5 дн 29.04.21 03.05.21 5 дн Техническое обслуживание Рл 220 ВЛ Бик/т, Робх 220 ВЛ Бик/т, ВЧЗ 

220 ВЛ Бик/т, ТН 220 ВЛ Бик/т.      
с отключением 04:00 Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин/т, МВ 220 ВЛ Бик/т, 

ОСШ 220 кВ. ВПр ОМВ 220 Работу выполнить по ППР 1. Включить  на Приморской 

ГРЭС Рз Рл 220 в ст. ВЛ Бик/т, Рз Робх 220 в ст. ВЛ Бик/т.    2. Включить на ПС 220 

под наведенным 

напряжением

Утверждена на Исходная ООО «Приморская ООО «Приморская Приморская ГРЭС ЭЛТ / СШ 220 кВ ОСШ 220 кВ Да ТР 29.04.21 03.05.21 5 дн 29.04.21 03.05.21 5 дн Техническое обслуживание Робх 220 ВЛ Бик/т     с отключением 02:00 Отключить и заземлить ОСШ 220 кВ, ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин/т.  С 

отключением ОМВ 220     Утверждена Исходная ООО «Приморская ООО «Приморская Приморская ГРЭС ЭЛТ / В 220 кВ МВ 220 ВЛ Бик/т Да ТР 29.04.21 03.05.21 5 дн 29.04.21 03.05.21 5 дн Техническое обслуживание МВ 220 ВЛ Бик/т, Рл 220 ВЛ Бик/т      с отключением 04:00 Отключить и заземлить МВ 220 ВЛ Бик/т, ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин/т.     

Утверждена на Исходная ООО «Приморская ООО «Приморская Приморская ГРЭС ЭЛТ / ТН 110 кВ ТН IСШ 110 Да ТР 04.05.21 05.05.21 2 дн 04.05.21 05.05.21 2 дн Техническое обслуживание ТН IСШ 110      с отключением 02:00 Отключить и заземлить ТН IСШ 110. Остаются в работе: ТН IIСШ 110.     

Утверждена на Исходная ООО «Приморская ООО «Приморская Приморская ГРЭС ЭЛТ / ТН 110 кВ ТН IIСШ 110 Да ТР 06.05.21 07.05.21 2 дн 06.05.21 07.05.21 2 дн Техническое обслуживание ТН IIСШ 110     с отключением 02:00 Отключить и заземлить ТН IIСШ 110. Остаются в работе: ТН IСШ 110.     

Утверждена на Исходная ООО «Приморская ООО «Приморская Приморская ГРЭС ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН IСШ 220 Да ТР 11.05.21 12.05.21 2 дн 11.05.21 12.05.21 2 дн Техническое обслуживание ТН IСШ 220     с отключением 02:00 Отключить и заземлить ТН IСШ 220, Остаются в работе: ТН IIСШ 220, ТН IIIСШ 220.     

Утверждена на Исходная ООО «Приморская ООО «Приморская Приморская ГРЭС ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН IIСШ 220 Да ТР 13.05.21 14.05.21 2 дн 13.05.21 14.05.21 2 дн Техническое обслуживание ТН IIСШ 220     с отключением 02:00 Отключить и заземлить ТН IIСШ 220. Остаются в работе: ТН IСШ 220,ТН IIIСШ 220.     

Утверждена на Измененная ООО «Приморская ООО «Приморская Приморская ГРЭС ЭЛТ / СШ 220 кВ ОСШ 220 кВ Нет ТР 26.05.21 28.05.21 3 дн 27.05.21 29.05.21 3 дн Техническое обслуживание Робх 220 8АТ с отключением 02:00 Отключить и заземлить ОСШ 220 кВ, 8АТ (текущий ремонт 27 мая - 16 июня). С 

отключением ОМВ 220Утверждена Измененная ООО «Приморская ООО «Приморская Приморская ГРЭС ЭЛТ / В 220 кВ МВ 220 8АТ Нет ТР 26.05.21 04.06.21 10 дн 27.05.21 05.06.21 10 дн Техническое обслуживание МВ 220 8АТ, Рт 220 8АТ с отключением 04:00 Отключить и заземлить МВ 220 8АТ, 8АТ (текущий ремонт 8АТ 26 мая - 15 июня).

Утверждена Измененная ООО «Приморская ООО «Приморская Приморская ГРЭС ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ 8АТ Нет ТР 26.05.21 15.06.21 21 дн 27.05.21 16.06.21 21 дн Текущий ремонт 8АТ; Техническое обслуживание Рт 220 8АТ, Робх 

220 8АТ.
с отключением 12:00 Отключить и заземлить 8АТ, МВ 220 8АТ (26 мая-04 июня), ОСШ 220 кВ (26-28 

мая). Остаются в работе: 7АТ. Отключить ОМВ 220 АГ 04:00 для  Рт 220 8АТ. АГ Утверждена на Измененная ПАО «ФСК ЕЭС» Приморский ЦУС Приморский ЦУС ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна Нет КР 01.05.21 17.05.21 17 дн 01.05.21 14.05.21 14 дн Ремонт провода и грозотроса, замена поврежденной и фарфоровой 

изоляции, замена сцепной арматуры, установка обводных гирлянд 
с отключением 03:00 Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна. 1.Работу выполнить по ППР.  

2.На ПС 220 кВ Волна включить РЗ РЛ 220 Влад в ст. Л.  3.На ПС 500 кВ 
под наведенным 

Утверждена Измененная ПАО «ФСК ЕЭС» Приморский ЦУС Приморский ЦУС ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск Нет КР 04.05.21 07.05.21 4 дн 03.05.21 06.05.21 4 дн Ремонт провода с отключением 04:00 С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск  С потерей канала связи 

ДК-2 СЭС Остается в работе ДК-1 СЭС Работы проводить по ППР. 1. На ПС 220 кВ 
под наведенным 

Утверждена на Исходная ПАО «ФСК ЕЭС» Приморский ЦУС Приморский ЦУС ЛЭП 220 кВ КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Да, срок КР 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн  Ремонт гирлянд изоляторов, замена сцепной арматуры. Испытание 

изоляции оболочки КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-Аэропорт ф. А, В, 
с отключением 03:00 Отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-Аэропорт.  1. Работу 

выполнить по ППР.  2. На Артёмовской ТЭЦ включить РЗ 220 КВЛ Аэропорт в ст. 
под наведенным 

Утверждена Измененная ПАО «ФСК ЕЭС» Приморский ЦУС Приморский ЦУС ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Нет КР 17.05.21 28.05.21 12 дн 01.05.21 07.05.21 7 дн Ремонт провода и грозотроса, замена поврежденной изоляции, замена 

ГВН на проводе и грозотросе, верховой осмотр опор с проверкой 
с отключением 04:00 Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин/т.  1. Работу выполнить 

по ППР.  2. На Приморской ГРЭС включить Рз Рл 220 в ст. ВЛ Бик/т.  3. На ПС 220 
под наведенным 

Утверждена на Измененная ПАО «ФСК ЕЭС» Приморский ЦУС Приморский ЦУС ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный Нет КР 24.05.21 28.05.21 5 дн 25.05.21 29.05.21 5 дн Врезка на оп 87 ВЛ 220 кВ Владивосток-Зеленый угол законченных 

строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Суходол (участок 
с отключением ВЗ С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол Работы по 

врезкам ЛЭП 220 кВ и ВОЛС включены в месячный график на основании письма Утверждена на Исходная ПАО «ФСК ЕЭС» Приморский ЦУС Приморский ЦУС ЛЭП 220 кВ КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Патрокл Да ТР 24.05.21 31.05.21 8 дн 24.05.21 31.05.21 8 дн Испытание изоляции оболочки КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл ф. 

А, В, С от Link box КМ 1 ПС 220 кВ Зеленый угол до Link box КМ 18 
с отключением 03:00 Отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл

Утверждена на Исходная ПАО «ФСК ЕЭС» Приморский ЦУС Приморский ЦУС ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Да КР 31.05.21 18.06.21 19 дн 31.05.21 18.06.21 19 дн Ремонт провода, замена сцепной арматуры, установка обводных 

гирлянд изоляторов, установка балластов, верховой осмотр опор с 
с отключением 03:00 Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2  

Потерь ПА нет.Утверждена Измененная СО Приморское РДУ Приморское РДУ ЭЛТ / УВ Снижение объема ОН в 

операционной зоне Приморского 

РДУ (на 10 МВт и более)

Нет ЗРР 01.05.21 17.05.21 17 дн 01.05.21 14.05.21 14 дн Для планирования режима учитывать снижение значения  ОНД4, 

ОНД5, ОНД14, ОНДЮ5, ОНДЮ8 на  30 МВт (объем ОН ПС 110 кВ 

Западная) на период КР ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна., ТР  ВЛ 220 

с отключением 03:00 Приморское РДУ, ОДУ Востока: Полная потеря реализации УВ ОНД4, ОНД5, 

ОНД14, ОНДЮ5, ОНДЮ8 на ОН (30 МВт) на ПС 220 кВ Западная от: - ЛАПНУ 1 

комплект Бурейской ГЭС, ЛАПНУ 2 комплект Бурейской ГЭС, ЛАПНУ 1 комплект 
Утверждена Исходная СО Приморское РДУ Приморское РДУ ЭЛТ / УВ Снижение объема ОН в 

операционной зоне Приморского 

РДУ (на 10 МВт и более)

Нет ЗРР 13.05.21 14.05.21 2 дн 13.05.21 14.05.21 2 дн Для планирования режима учитывать снижение значения  ОНД3, 

ОНД4, ОНД5, ОНД15, ОНДЮ7, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ12 на 13 

МВт (объем ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 на величину нагрузки по ВЛ 

с отключением 01:00 Приморское РДУ, ОДУ Востока: Частичная потеря реализации объема УВ ОНД3, 

ОНД4, ОНД5, ОНД15 на ОН (13 МВт) на ПС 220 кВ Уссурийск-2 на величину 

нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная от: - 
Утверждена Исходная СО Приморское РДУ Приморское РДУ ЭЛТ / УВ Снижение объема ОН в 

операционной зоне Приморского 

РДУ (на 10 МВт и более)

Нет ЗРР 24.05.21 26.05.21 3 дн 24.05.21 26.05.21 3 дн Для планирования режима учитывать снижение значения  ОНД1, 

ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на 16 МВт (объем ОН ПС 110 кВ 

Молодежная) на период внеочередной проверки ПРД УПК-Ц 544 кГц 

с отключением 1 Полная потеря реализации УВ ОНД1-ОНД5 (16 МВт) на ПС 110 кВ Молодежная от:    

- ЛАПНУ 1 комплект Бурейской ГЭС, ЛАПНУ 2 комплект Бурейской ГЭС, ЛАПНУ 1 

комплект Зейской ГЭС, ЛАПНУ 2 комплект Зейской ГЭС (частичная потеря УВ 
Утверждена Исходная СО Приморское РДУ Приморское РДУ ЭЛТ / УВ Снижение объема ОН в 

операционной зоне Приморского 

РДУ (на 10 МВт и более)

Нет ЗРР 24.05.21 26.05.21 3 дн 24.05.21 26.05.21 3 дн Для планирования режима учитывать снижение значения  ОНД1, 

ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на 23 МВт (объем ОН ПС 110 кВ 

Арсеньев-1 (17 МВт) и ПС 220 кВ Арсеньев-2 (6 МВт) на период  

с отключением 1 Полная потеря реализации УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на ПС 220 кВ 

Арсеньев-2 (6 МВт) и на ПС 110 кВ Арсеньев-1 (17 МВт) от:    - ЛАПНУ 1 комплект 

Бурейской ГЭС, ЛАПНУ 2 комплект Бурейской ГЭС, ЛАПНУ 1 комплект Зейской 
Утверждена Отказанная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ОРУ 500 кВ Приморской ЭЛТ / В 500 кВ В51 Да, срок КР 22.03.21 31.05.21 71 дн - - - Капитальный ремонт, диагностика В51, техническое обслуживание 

ТТ51. Профвосстановление схемы управления и автоматики В51. 
с отключением 7 Отключить и заземлить В51 Капитальный ремонт, диагностика В51, техническое 

обслуживание ТТ51 с АГ=7 суток АГ 01:00 для профвосстановления и профконтроля Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-1 Да ТР 27.04.21 14.05.21 18 дн 27.04.21 14.05.21 18 дн Текущий ремонт АТ-1. Техническое обслуживание В-1 220 АТ-1, В-2 

220 АТ-1. Расшиновка и диагностика АТ-1. 
с отключением 04:00 Отключить  и заземлить  АТ-1,  В-1 220 АТ-1, В-2 220 АТ-1. 

Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / В 220 кВ В-2 220 АТ-1 Да ТР 27.04.21 14.05.21 18 дн 27.04.21 14.05.21 18 дн Техническое обслуживание В-2 220 АТ-1 с отключением 04:00 Отключить  и заземлить В-2 220 АТ-1

Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / В 220 кВ В-1 220 АТ-1 Нет ТР 27.04.21 14.05.21 18 дн 27.04.21 14.05.21 18 дн Техническое обслуживание В-1 220 АТ-1 с отключением 04:00 Отключить  и заземлить  В-1 220 АТ-1

Утверждена на Отказанная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Владивосток ЛЭП 220 кВ КВЛ 220 кВ Владивосток – Нет ТР 01.05.21 03.05.21 3 дн - - - Техническое обслуживание ЛР 220 АП, Текущий ремонт В 220 АП с отключением 02:00 Отключить и заземлить В 220 АП, КВЛ 220 кВ Владивосток – Аэропорт Работу 

выполнить по ППР.  1. Включить на ПС 500 кВ Владивосток ЗН ЛР 220 АП в ст. Л  2. 
под наведенным 

Утверждена на Отказанная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Владивосток ЭЛТ / В 220 кВ В 220 АП Нет ТР 01.05.21 03.05.21 3 дн - - - Текущий ремонт В 220 АП, техническое обслуживание ЛР 220 АП с отключением 02:00 Отключить и заземлить В 220 АП, КВЛ 220 кВ Владивосток – Аэропорт

Утверждена на Отказанная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Владивосток ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна Нет ТР 01.05.21 17.05.21 17 дн - - - Профвосстановление ТТ 220 Вол, ФП ф.А, ФП ф.В, ШОН. с отключением 01:00 Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна, В 220 Вол 1.Работу выполнять 

по ППР.  2.На ПС 220 кВ Волна включить РЗ РЛ 220 Влад в ст. Л.  3. На ПС 500 кВ 
под наведенным 



Статус заявки Состояние заявки Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование
Учтенная в 

годовом 

Вид 

ремонта

Месячный. 

Заявленное 

Месячный. 

Заявленное 

Месячный. 

Заявленное 

Месячный. 

Время ремонта. 

Месячный. 

Время 

Месячный. 

Время 
Содержание работ

Состояние 

оборудования по 
АГ Прочие примечания

Условия 

производства работ
Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН ОСШ 220 Да ТР 26.04.21 02.05.21 7 дн 26.04.21 02.05.21 7 дн Текущий ремонт ТН ОСШ 220; с отключением 08:00  Отключить и заземлить ТН ОСШ 220 

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / СШ 220 кВ 1СШ 220 кВ Да КР 03.05.21 09.05.21 7 дн 03.05.21 09.05.21 7 дн  Капитальный ремонт РШ ТН 1СШ 220; текущий ремонт ТН 1СШ 220 с отключением 08:00 Отключить и заземлить 1СШ 220 кВ и ТН 1СШ 220;  С переводом присоединений на 

2СШ 220 кВ. АГ 04:00 для капитального ремонта

Утверждена на 

своем уровне

Отказанная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 500 кВ Владивосток ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Вол Нет ТР 01.05.21 17.05.21 17 дн - - - Техническое обслуживание В 220 Вол.  Профвосстановление ТТ 220 

Вол
с отключением 01:00 Отключить и заземлить В 220 Вол. С отключением ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна  

Приморское РДУ: Изменение длительности срока ремонта в соответствии с 

информацией субъекта Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" ППМЭС.
Утверждена на 

своем уровне

Измененная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ К ЭЛТ / В 220 кВ 3В 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 04.05.21 08.05.21 5 дн 03.05.21 07.05.21 5 дн Техническое обслуживание Р3-Б 220 с отключением 02:00 Отключить и заземлить 3В 220,2С 220 кВ. С отключением 4В 220 и ТН-2 220, ВЛ 220 

кВ К-Лесозаводск

Утверждена на 

своем уровне

Измененная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ К ЭЛТ / СШ 220 кВ 2С 220 кВ Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 04.05.21 08.05.21 5 дн 03.05.21 07.05.21 5 дн Техническое обслуживание РШ 220 ТН-2, Р3-Б 220, Р4-Б 220, ТН-2 

220 Расшиновка и диагностика ТН-2 220
с отключением 02:00 Отключить и заземлить  3В 220,4В 220,2С 220 кВ, ТН-2 220. С отключением  ВЛ 220 

кВ К-Лесозаводск

Утверждена Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ К ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск Да, срок ТР 04.05.21 08.05.21 5 дн 03.05.21 07.05.21 5 дн Техническое обслуживание РЛ 220 Лес, ТТ 220 Лес Отбор проб масла 

ТТ 220 Лес. Первый профконтроль КСЗ №1 ВЛ 220 кВ К – 
с отключением 02:00 Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск., 2С 220 кВ.  С выводом из работы 

КСЗ №1 ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск (ДЗ, ТЗНП, МФТО, ТУ) (ШЭТ 220.08-0- ЭКРА), Утверждена на Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ К ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН-2 220 Да, срок ТР 04.05.21 08.05.21 5 дн 03.05.21 07.05.21 5 дн Техническое обслуживание РШ 220 ТН-2, ТН-2 220 Расшиновка и 

диагностика ТН-2 220
с отключением 02:00 Отключить и заземлить  2С 220 кВ, ТН-2 220. С отключением  ВЛ 220 кВ К-

Лесозаводск, 3В 220,4В 220Утверждена на Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ К ЭЛТ / В 220 кВ 4В 220 Да, срок КР 04.05.21 31.05.21 28 дн 03.05.21 30.05.21 28 дн Техническое обслуживание Р4-Б 220 Капитальный ремонт, 

расшиновка, диагностика 4В 220 Техническое обслуживание Р4-А 220
с отключением 5 Отключить и заземлить 4В 220, 2С 220 кВ (для ТО Р4-Б 220), 4С 220 кВ (для ТО Р4-А 

220). С отключением 3В 220, ТН-2 220, ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск (для ТО Р4-Б 220), Утверждена Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Лесозаводск ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск Да, срок ВПр 04.05.21 07.05.21 4 дн 03.05.21 06.05.21 4 дн Первый профконтроль КСЗ №1 ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск (ДЗ, 

ТЗНП, МТЗ, МФТО, ТУ) (БРЕСЛЕР-0107.510), КСЗ №2 ВЛ 220 кВ К 
с отключением 01:00  С отключением ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск, В 220 К.   Вывести из работы  КСЗ №1 ВЛ 

220 кВ К – Лесозаводск (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, МФТО, ТУ) (БРЕСЛЕР-0107.510), КСЗ №2 
под наведенным 

Утверждена Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Лесозаводск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 К Да, срок ВПр 04.05.21 07.05.21 4 дн 03.05.21 06.05.21 4 дн Первый профконтроль Комплект РЗА В 220 К (АУВ, ТАПВ, УРОВ, 

ТО) (БРЕСЛЕР-0107.600).  Профвосстановление ТТ 220 встроенного в 
с отключением 02:00 Отключить ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск  Отключить и заземлить В 220 К  Вывести  

Комплект РЗА В 220 К (АУВ, ТАПВ, УРОВ, ТО) (БРЕСЛЕР-0107.600) АГ 02:00 для Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ ШСВ 220 Да ТР 04.05.21 05.05.21 2 дн 04.05.21 05.05.21 2 дн Текущий ремонт ШСВ 220. Технический контроль КСЗ (7SJ624) ШСВ 

220, АУВ и УРОВ (6MD664) ШСВ 220.  
с отключением 04:00 Отключить и заземлить ШСВ 220.  С выводом из работы КСЗ (7SJ624) ШСВ 220, 

АУВ и УРОВ (6MD664) ШСВ 220. Без объединения 1СШ 220 и 2 СШ 220 ТР с АГ=4ч Утверждена на Отказанная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка- Нет ТР 04.05.21 05.05.21 2 дн - - - Техническое обслуживание Робх 110 Пав1. Смена уставок КСЗ (ШДЭ-

2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1
с отключением 02:00 Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1, ОСШ 110.  Отключить 

МВ 110 Пав-1, ОМВ 110 С выводом из работы КСЗ (ШДЭ-2801) ВЛ 110 кВ Утверждена на Отказанная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / СШ 110 кВ ОСШ 110 Нет ТР 04.05.21 05.05.21 2 дн - - - Техническое обслуживание Робх 110 Пав1. с отключением 02:00 Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1, ОСШ 110.  Отключить 

МВ 110 Пав-1, ОМВ 110  При условии отказа в выводе в апреле. Смена уставок  Утверждена на Отказанная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / В 110 кВ МВ 110 Пав1 Нет ВПр 04.05.21 05.05.21 2 дн - - - Профвосстановление АУВ МВ 110 Пав1. с отключением 01:00 Отключить и разобрать схему МВ 110 Пав-1,  Отключить  ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - 

Павловка-1 Вывести из работы АУВ МВ 110 Пав1. Работы по профвосстановлению Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Дальневосточная ЭЛТ / СКРМ / СК 10 СК-2 Нет ТР 04.05.21 14.05.21 11 дн 04.05.21 14.05.21 11 дн Ревизия системы охлаждения СК-2 с отключением 1 Отключить и заземлить СК-2 Филиал ПАО "ФСК" ППМЭС (Тетиора С.Ю.): Причина 

переноса срока относительно годового графика: Заявлено в связи с выявлением Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Лозовая ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ Р-1 500 Да ТР 09.05.21 17.05.21 9 дн 09.05.21 17.05.21 9 дн Текущий ремонт с расшиновкой, диагностика Р-1 500.  

Профвосстановление встроенных в В 500 Р-1 ТТ 500 Р-1, схемы 
с отключением 04:00 Отключить и заземлить В 500 Р-1,  Р-1 500,  С отключением ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 - 

Лозовая , В-1 500 и В-2 500 и с разобркой схемы: ШР-12 500, ШР-21 500, ЛР 500 Чуг-Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Лозовая ЭЛТ / В 500 кВ В 500 Р-1 Нет ТР 09.05.21 17.05.21 9 дн 09.05.21 17.05.21 9 дн Профвосстановление встроенных в В 500 Р-1 ТТ 500 Р-1, схемы 

управления РР-500 Р-1. Текущий ремонт с расшиновкой, диагностика 
с отключением 04:00 Отключить и заземлить В 500 Р-1,  ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 - Лозовая, вывести из 

работы Р-1 500. разобрать схему: ШР-12 500, ШР-21 500, ЛР 500 Чуг-2  С Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Лозовая ЭЛТ / В 500 кВ В-2 500 Да ВПр 09.05.21 17.05.21 9 дн 09.05.21 17.05.21 9 дн Первый профконтроль схемы управления  ШР-21 500,  

Профвосстановление схемы управления РР-500 Р-1.
с отключением 04:00 Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая, В-2 500, В-1 500.  Первый 

профконтроль с АГ=2ч  Профвосстановление с АГ=4чУтверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Лозовая ЭЛТ / В 500 кВ В-1 500 Да ВПр 09.05.21 17.05.21 9 дн 09.05.21 17.05.21 9 дн Первый профконтроль схемы управления  ШР-21 500.  

Профвосстановление схемы управления РР-500 Р-1.
с отключением 04:00 Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая, В-2 500, В-1 500.  

Профвосстановление  с АГ=4ч Первый профконтроль с АГ 02:00Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Лозовая ЛЭП 500 кВ ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая Да ТР 09.05.21 17.05.21 9 дн 09.05.21 17.05.21 9 дн Техническое обслуживание и диагностика ТН-1 500 Чуг-2, ТН-2 500 

Чуг-2 Профвосстановление ТТ 500 Чуг-2, ТН-1 500 Чуг-2, ФП и ЭН 
с отключением 04:00 Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая, В-2 500, В-1 500, В 500 Р-1 

АГ 02:00 для ТО, диагностики, профвосстановления, первого профконтроля Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 500 кВ Чугуевка-2 ЭЛТ / СШ 500 кВ 2C 500 Нет ТР 09.05.21 14.05.21 6 дн 09.05.21 14.05.21 6 дн Техническое обслуживание ТН-2 500 Лозовая, с отключением 02:00 Отключить и заземлить 2С 500. С отключением ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая  и 

разборкой схемы ЛР 500 Лозовая

Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 500 кВ Чугуевка-2 ЭЛТ / В 500 кВ В-3 500 Да ТР 09.05.21 14.05.21 6 дн 09.05.21 14.05.21 6 дн Техническое обслуживание В-3 500. Технический контроль Комплекта 

РЗА В-3 500 (АУВ, УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) 

(6MD664)

с отключением 01:00 Отключить и заземлить В-3 500.  С выводом из работы Комплекта РЗА В-3 500 (АУВ, 

УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) (6MD664) АГ=1 час для всех работ

Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Чугуевка-2 ЭЛТ / В 500 кВ В-2 500 Да ТР 09.05.21 14.05.21 6 дн 09.05.21 14.05.21 6 дн Техническое обслуживание В-2 500 с отключением 02:00 Отключить и заземлить В-2 500

Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Чугуевка-2 ЛЭП 500 кВ ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая Да ТР 09.05.21 14.05.21 6 дн 09.05.21 14.05.21 6 дн Техническое обслуживание ТН-1 500 Лозовая, ТН-2 500 Лозовая, В-2 

500, В-3 500. Профвосстановление ВЧЗ 500 Лозовая (ф.В), ЭН ВЧЗ 
с отключением 02:00 Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая, 2C 500, В-3 500, В-2 500  

Потерь ПА нет. В работе УПАСК ВОЛС ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая.Утверждена на 

своем уровне

Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Аэропорт ЭЛТ / В 220 кВ ВП 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 11.05.21 14.05.21 4 дн 11.05.21 14.05.21 4 дн Техническое обслуживание ВП 220 с отключением 01:00 отключить и заземлить ВП 220 

Утверждена на 

своем уровне

Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Аэропорт ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Т-2 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 11.05.21 14.05.21 4 дн 11.05.21 14.05.21 4 дн Техническое обслуживание В 220 Т-2 с отключением 01:00 отключить и заземлить В 220 Т-2  

Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Береговая-2 ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Да, срок ВПр 11.05.21 12.05.21 2 дн 11.05.21 12.05.21 2 дн Техническое обслуживание ТТ 110 Топ-Н.Мир.  Технический контроль 

КСЗ (7SA522, 1 комплект) ВЛ 110 кВ Береговая 2 - Топаз - Новый 
без отключения 01:00 На ПС 220 кВ Береговая-2 отключить  ВЛ 110 кВ Береговая 2 - Топаз - Новый мир.   

Отключить и заземлить В 110 Топ-Н.Мир.  С выводом КСЗ (7SA522, 1 комплект) ВЛ 
не в транзите

Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / СШ 220 кВ 3С 220 Да, срок ТР 11.05.21 13.05.21 3 дн 11.05.21 13.05.21 3 дн Текущий ремонт 3С 220. Замена ИОС шинных опор. Техническое 

обслуживание РЛ 220 Влад
с отключением 02:00 Отключить и заземлить 3С 220 и ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна,  Отключить В 220 А 

и В 220 В  Перенос работ в связи с отказом от работ в праздничные дниУтверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Волна ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна Да, срок ТР 11.05.21 13.05.21 3 дн 11.05.21 13.05.21 3 дн Техническое обслуживание РЛ 220 Влад. Опробование приводов В 220 

А, В 220 В, с проверкой "ведущий - ведомый"
с отключением 02:00 Отключить и заземлить 3С 220 и ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна, В 220 А и В 220 В.  

Работу выполнить по ППР.  1.Включить на ПС 220 кВ Волна РЗ РЛ 220 Влад в ст. Л.  
под наведенным 

Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ К ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ К – Горелое Да, срок КР 11.05.21 18.05.21 8 дн 11.05.21 18.05.21 8 дн Капитальный ремонт РЛ 220 Гор. Текущий ремонт ОД 220 Гор, ТТ 

220 Гор. Отбор проб масла ТТ 220 Гор Первый профконтроль КСЗ №1 
с отключением 04:00 Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ К-Горелое, 4С 220 кВ.  Вывести из работы КСЗ 

№1 ВЛ 220 кВ К – Горелое (ДЗ, ТЗНП, МТО, ТУ) (ШЭТ 220.08-0- ЭКРА), КСЗ №2 Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ К ЭЛТ / В 220 кВ 2В 220 Да, срок ТР 11.05.21 18.05.21 8 дн 11.05.21 18.05.21 8 дн Текущий ремонт 2В 220. Техническое обслуживание Р2-А 220 Отбор 

проб масла 2В 220 Опробование приводов 2В 220 Расшиновка, 
с отключением 04:00 Отключить и заземлить 2В 220 и 4С 220 кВ. С отключением ВЛ 220 кВ К-Горелое, 4В 

220 и ТН-4 220, АТ-2  Для опробования  АГ=00:15 ТР и диагностика с АГ=4чУтверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ К ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН-4 220 Да, срок КР 11.05.21 18.05.21 8 дн 11.05.21 18.05.21 8 дн Капитальный ремонт РШ 220 ТН-4,техническое обслуживание  ТН-4 

220. Расшиновка и диагностика, отбор проб масла ТН-4 220
с отключением 04:00 Отключить и заземлить ТН-4 220, 4С 220 кВ. Отключить 2В 220 и 4В 220. С 

отключением ВЛ 220 кВ К - ГорелоеУтверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Русская ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-2 Нет ВПр 11.05.21 14.05.21 4 дн 11.05.21 14.05.21 4 дн Опробование АВР 2С 35 с отключением 00:20 Отключить В 220 АТ-2, АТ-2 для опробования АВР 2С 35. С включением СВ 35 от 

АВР 2С 35 В один из дней из заявленного срока. Поочерёдно с опробованием АВР 1С Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Русская ЭЛТ / В 220 кВ В 220 АТ-2 Нет ВПр 11.05.21 14.05.21 4 дн 11.05.21 14.05.21 4 дн Опробование АВР 2С 35 с отключением 00:20 Отключить В 220 АТ-2, АТ-2 для опробования АВР 2С 35. С включением СВ 35 от 

АВР 2С 35 В один из дней заявленного срока. Поочерёдно с опробованием АВР 1С 35. Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-2 Нет ТР 11.05.21 14.05.21 4 дн 11.05.21 14.05.21 4 дн Текущий ремонт АТ-2, В 220 АТ-2. с отключением 04:00 С отключением и заземлением АТ-2,  В 220 АТ-2. Плановые работы перенесены с 

августа в связи с перераспределением загрузки ремонтного персоналаУтверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 АТ2 Нет ТР 11.05.21 14.05.21 4 дн 11.05.21 14.05.21 4 дн Текущий ремонт В 220 АТ-2. с отключением 04:00 С отключением и заземлением В 220 АТ-2. С отключением АТ-2 ( в это же время 

ремонт АТ-2) Плановые работы перенесены с августа в связи с перераспределением Утверждена на Отказанная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Да КР 11.05.21 14.05.21 4 дн - - - Капитальный ремонт Рл 110 Н.Ник-Гр-Пром.  Техническое 

обслуживание   Робх 110 Н.Ник-Гр-Пром. Тестовый контроль КСЗ 
с отключением 08:00 Отключить  и заземлить ОСШ 110, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - 

Промышленная, МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром. С выводом из работы КСЗ (ШДЭ2801) ВЛ Утверждена на Отказанная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / СШ 110 кВ ОСШ 110 Да ТР 11.05.21 14.05.21 4 дн - - - Техническое обслуживание Робх 110 Н.Ник-Гр-Пром. с отключением 04:00 Отключить  и заземлить ОСШ 110, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - 

Промышленная. С отключением ОМВ 110, В 110 Н.Ник-Гр-Пром.   Приморское РДУ: Утверждена на 

своем уровне

Измененная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / В 110 кВ МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 11.05.21 14.05.21 4 дн 13.05.21 14.05.21 2 дн Профвосстановление АУВ МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром  Тестовый 

контроль КСЗ (ШДЭ2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - 

Гранит - Промышленная. 

с отключением 01:00 Отключить и разобрать схему МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром, с переводом ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная. на ОМВ 110 С выводом из 

работы АУВ МВ 110Н.Ник-Гр-Пром Профвосстановление  с АГ 1 час  Приморское 

с переводом на ОВ

Утверждена на 

своем уровне

Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Береговая-2 ЛЭП 110 кВ КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-

1

Да ВПр 13.05.21 14.05.21 2 дн 13.05.21 14.05.21 2 дн Техническое обслуживание ТТ 110 Бер-1 без отключения 01:00 Отключить и заземлить В 110 Бер-1. С отключением ВЛ 110 кВ Береговая-2 - 

Береговая-1 на ПС 220 кВ Береговая-2.
не в транзите

Утверждена на 

своем уровне

Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / СШ 110 кВ ОСШ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 14.05.21 14.05.21 1 дн 14.05.21 14.05.21 1 дн Техническое обслуживание ТН 110 ОСШ с отключением 02:00 Отключить и заземлить ОСШ 110.  С отключением ОВ 110

Утверждена на 

своем уровне

Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / В 110 кВ ОВ 110 Да ТР 14.05.21 14.05.21 1 дн 14.05.21 14.05.21 1 дн Техническое обслуживание ТТ 110 ОВ в ст. ОСШ, ТТ 110 ОВ в ст. В с отключением 01:00 Отключить и заземлить ОВ 110. ВПр ОСШ 110

Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 НПС-40 Нет ВПр 16.05.21 16.05.21 1 дн 16.05.21 16.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 НПС-40, 

ЗН ЛР 220 НПС-40 в ст.В, ЛР 220 НПС-40,  ШР 2СШ 220 НПС-40, ЗН 

с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 НПС-40, с отключением ВЛ 220 кВ Спасск – 

НПС-40

Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Аэропорт ЭЛТ / В 220 кВ СВ 220 Да, срок ТР 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн Техническое обслуживание СВ 220, ЛР 220 АТЭЦ, ШР 220 ТН-2, СР2 

220, ШР 220 Т-2, ТН-2 220.
с отключением 02:00 отключить и заземлить СВ 220, 2С 220 кВ, КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-Аэропорт, 

ТН-2 220, В 220 Т-2 Увеличение объема работ по ТОиР разъединителей по Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Аэропорт ЭЛТ / СШ 220 кВ 2С 220 кВ Да, срок ТР 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн Техническое обслуживание ЛР 220 АТЭЦ, ШР 220 ТН-2, СР2 220, ШР 

220 Т-2, ТН-2 220, СВ 220
с отключением 02:00 Отключить и заземлить КВЛ  220 кВ Артемовская ТЭЦ-Аэропорт , В 220 Т-2, ТН-2 

220, 2С 220 кВ и СВ 220. Увеличение объема работ по ТОиР разъединителей по Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Аэропорт ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН-2 220 Да, срок ТР 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн Техническое обслуживание ТН-2 220.  Профвосстановление ТН-2 220. 

Техническое обслуживание ШР 220 ТН-2 220, ЛР 220 АТЭЦ,  СР2 220, 
с отключением 02:00 Отключить и заземлить ТН-2 220, 2С 220 кВ, КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-

Аэропорт, В 220 Т-2, СВ 220 Увеличение объема работ по ТОиР разъединителей по Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Аэропорт ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Т-2 Да, срок ТР 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн Техническое обслуживание ШР 220 Т-2, ШР 220 ТН-2 220, ЛР 220 

АТЭЦ,  СР2 220. 
с отключением 02:00 Отключить и заземлить В 220 Т-2 и 2С 220 кВ,КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-

Аэропорт,ТН-2 220, СВ 220 Увеличение объема работ по ТОиР разъединителей по Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Аэропорт ЛЭП 220 кВ КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Да, срок ТР 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн Техническое обслуживание ЛР 220 АТЭЦ с отключением 02:00 Отключить и заземлить КВЛ 220 Артемовская ТЭЦ-Аэропорт и 2С 220 кВ 1. Работу 

выполнить по ППР.  2. Включить на Артёмовской ТЭЦ РЗ 220 КВЛ Аэропорт в ст. 
под наведенным 

Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Лесозаводск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Т-2 Нет ТР 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн Текущий ремонт с расшиновкой, диагностика Т-2, Техническое 

обслуживание В 220 Т-2.  Первый профконтроль АУВ и УРОВ В 220 Т-
с отключением 02:00 С отключением и заземлением Т-2, В 220 Т-2 С выводом из работы АУВ и УРОВ В 

220 Т-2 (БРЕСЛЕР-0107.600) Профконтроль, ТР, ТО и диагностика с АГ=2ч Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Русская ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-1 Нет ВПр 17.05.21 20.05.21 4 дн 17.05.21 20.05.21 4 дн Опробование АВР 1С 35 с отключением 00:20 Отключить В 220 АТ-1, АТ-1 для опробования АВР 1С 35. С включением СВ 35 от 

АВР 1С 35 В один из дней из заявленного срока. Поочерёдно с опробованием АВР 2С Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Русская ЭЛТ / В 220 кВ В 220 АТ-1 Нет ВПр 17.05.21 20.05.21 4 дн 17.05.21 20.05.21 4 дн Опробование АВР 1С 35 с отключением 00:20 Отключить В 220 АТ-1, АТ-1 для опробования АВР 1С 35. С включением СВ 35 от 

АВР 1С 35 В один из дней заявленного срока. Поочерёдно с опробованием АВР 2С 35. Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Нов I Нет ВПр 17.05.21 17.05.21 1 дн 17.05.21 17.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 Нов I, ЗН 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 Нов I, с отключением ВЛ 220 кВ Спасск – 

Новая I цепьУтверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Дальневосточная ЭЛТ / В 220 кВ ОВ 220 Да КР 17.05.21 04.06.21 19 дн 17.05.21 04.06.21 19 дн Капитальный ремонт и диагностика  ОВ 220.  Текущий ремонт Росш 

220 ОВ.  Техническое обслуживание, отбор проб масла, диагностика 
с отключением 7 Отключить и заземлить ОВ 220 и ОСШ 220 КР 7дней ТР 04:00 ТО и диагностика 

02:00 Для опробования АГ=00:15 Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Дальневосточная ЭЛТ / СШ 220 кВ ОСШ 220 Да ТР 17.05.21 04.06.21 19 дн 17.05.21 04.06.21 19 дн Текущий ремонт Росш 220 ОВ. Техническое обслуживание ТН 220 

ОСШ.    
с отключением 02:00 Отключить и заземлить ОСШ 220, ОВ 220 

Утверждена Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ОРУ 500 кВ Приморской ЭЛТ / В 500 кВ В51 Да, срок ТР 18.05.21 24.05.21 7 дн 19.05.21 25.05.21 7 дн Техническое обслуживание Р51Б с отключением 02:00 Отключить и заземлить П2 500 кВ и В51. Отключить В40 и  9Т с разборкой схемы

Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Горелое ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ К – Горелое Да ВПр 18.05.21 26.05.21 9 дн 18.05.21 26.05.21 9 дн Текуший ремонт Рш 220 К.  Первый профконтроль КСЗ ВЛ 220 кВ К – 

Горелое (ДЗ, ТЗНП, МТО, ТУ) (ШЭТ 220.07-0-0ЭКРА), Комплект РЗА 
с отключением 02:00 Отключить и заземлить 2С 220 и В 220 К.  С отключением ВЛ 220 кВ К-Горелое АТ-2 

в режиме 110/10 кВ С выводом из работы КСЗ ВЛ 220 кВ К – Горелое (ДЗ, ТЗНП, Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Горелое ЭЛТ / В 220 кВ СВ 220 Да КР 18.05.21 26.05.21 9 дн 18.05.21 26.05.21 9 дн Капитальный ремонт Рс 220 2С с отключением 02:00 Отключить и заземлить 2С 220 и СВ 220 Отключить ВЛ 220 кВ К - Горелое АТ-2 в 

режиме 110/10 кВ Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Горелое ЭЛТ / СШ 220 кВ 2С 220 Да КР 18.05.21 26.05.21 9 дн 18.05.21 26.05.21 9 дн Капитальный ремонт Рш 220 АТ-2, Рс 220 2С,  Текущий ремонт Рш 

220 К,  Техническое обслуживание ТН 220 2С  Расшиновка, 
с отключением 02:00 Отключить и заземлить АТ-2, 2С 220, СВ 220, В 220 К.  С отключением ВЛ 220 кВ К-

Горелое ВПр СТК 2 ТО ТН 220 2С с АГ=1ч АГ для всех остальных работ 2ч Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Горелое ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-2 Да КР 18.05.21 26.05.21 9 дн 18.05.21 26.05.21 9 дн Капитальный ремонт Рш 220 АТ-2. Демонтаж неиспользуемых петель 

ошиновки.
с отключением 02:00 Отключить и заземлить АТ-2 и 2С 220 С отключением ВЛ 220 кВ К-Горелое ВПр: 

СТК 2Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Горелое ЭЛТ / СКРМ / СТК СТК 2 Нет ВПр 18.05.21 26.05.21 9 дн 18.05.21 26.05.21 9 дн Капитальный ремонт Рш 220 АТ-2. Демонтаж неиспользуемых петель 

ошиновки.
с отключением 02:00 Отключить и заземлить АТ-2 и 2С 220 С отключением ВЛ 220 кВ К-Горелое ВПр: 

СТК 2Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Нов II Нет ВПр 18.05.21 18.05.21 1 дн 18.05.21 18.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 Нов II, ЗН 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 Нов II,с отключением ВЛ 220 кВ Спасск – 

Новая II цепьУтверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Арсеньев-2 ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН 2С 220 Да ТР 19.05.21 21.05.21 3 дн 19.05.21 21.05.21 3 дн Диагностика ТН 2С 220 с расшиновкой с отключением 02:00 Отключить и заземлить ТН 2С 220

Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Арсеньев-2 ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2 Да, срок ТР 19.05.21 26.05.21 8 дн 19.05.21 26.05.21 8 дн Замена КС 220 ВЛ Чугуевка-2 (ф.А,С), ВЧЗ ВЛ 220 Чугуевка-2 

(ф.А,С), ФП ВЛ 220 Чугуевка-2 (ф.А,С) Диагносткика КС 220 ВЛ 
с отключением 12:00 С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2. Вывести из 

работы КСЗ (ШЭ2607021) ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2. Замена КС 220 ВЛ Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Нет ВПр 19.05.21 19.05.21 1 дн 19.05.21 19.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 ДВ, ШР 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 ДВ,  с отключением ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Спасск. Потерь ПА нет.Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 ДВ Нет ВПр 19.05.21 19.05.21 1 дн 19.05.21 19.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 ДВ, ШР 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 ДВ, с отключением ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – СпасскУтверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Широкая ЛЭП 110 кВ ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка Да, срок ТР 19.05.21 21.05.21 3 дн 19.05.21 21.05.21 3 дн Профвосстановление ШОН. Технический контроль схемы управления 

ЛР 110 Голубовка. Техническое обслуживание ТТ 110 Голубовка.
с отключением 01:00 Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка, В 110 Голубовка Работу 

выполнить по ППР. 1 На ПС 220 кВ Широкая включить ЗН ЛР 110 Голубовка в ст.Л.  
под наведенным 

Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Чугуевка-2 ЭЛТ / В 220 кВ В-1 220 АТ-1 Да ТР 19.05.21 21.05.21 3 дн 19.05.21 21.05.21 3 дн Техническое обслуживание В-1 220 АТ-1. Технический контроль АУВ 

и УРОВ  В-1 220 АТ-1  (ШЭ 2607 015). Профвосстновление ТТ-1 220 
с отключением 02:00 Отключить и заземлить В-1 220 АТ-1. Вывести из работы АУВ и УРОВ  В-1 220 АТ-1  

(ШЭ 2607 015)Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Чугуевка-2 ЭЛТ / СШ 220 кВ 1С 220 кВ Да ТР 19.05.21 21.05.21 3 дн 19.05.21 21.05.21 3 дн Техническое обслуживание Р ТН-1 220 Расшиновка и диагностика ТН-

1 220. Отбор проб масла
с отключением 02:00 С отключением и заземлением 1С 220 кВ, ТН-1 220. С отключением ВЛ 220 кВ 

Чугуевка-2 – Чугуевка и ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Арсеньев-2Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Чугуевка-2 ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка Да ВПр 19.05.21 21.05.21 3 дн 19.05.21 21.05.21 3 дн Замена предохранительных клапанов ТТ 220 Чуг ВПр для 

технического обслуживания Р ТН-1 220, расшиновки и диагностики 
с отключением 12:00 С отключением и заземлением 1С 220 кВ, ТН-1 220, В 220 Чуг С отключением ВЛ 220 

кВ Чугуевка-2 – Чугуевка и ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Арсеньев-2 АГ 01:00 для Р ТН-1 Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Чугуевка-2 ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН-1 220 Да ТР 19.05.21 21.05.21 3 дн 19.05.21 21.05.21 3 дн Техническое обслуживание  Р ТН-1 220.Техническое обслуживание с 

расшиновкой и диагностикой, отбор проб масла, диагностика ТН-1 
с отключением 01:00 С отключением и заземлением 1С 220 кВ, ТН-1 220. С отключением ВЛ 220 кВ 

Чугуевка-2 – Чугуевка и ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Арсеньев-2Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Чугуевка-2 ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Чуг Нет ТР 19.05.21 21.05.21 3 дн 19.05.21 21.05.21 3 дн Замена предохранительных клапанов ТТ 220 Чуг с отключением 12:00 С отключением и заземлением  В 220 Чуг С отключением ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – 

Чугуевка Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 500 кВ Чугуевка-2 ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 19.05.21 26.05.21 8 дн 19.05.21 26.05.21 8 дн Замена предохранительных клапанов ТТ 220 Арс-2 Техническое 

обслуживание Р ТН-1 220. Расшиновка и диагностика ТН-1 220 с 

отбором проб масла.  Смена конфигурации КСЗ (ШЭ2607021) ВЛ 220 

с отключением 12:00 С отключением и заземлением 1С 220 кВ, ТН-1 220, В 220 Арс-2.  С отключением ВЛ 

220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка и ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Арсеньев-2 Техническое 

обслуживание Р ТН-1 220, диагностика ТН-1 220 и отбор проб масла до 21.05.21 
Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Чугуевка-2 ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Арс-2 Нет ТР 19.05.21 26.05.21 8 дн 19.05.21 26.05.21 8 дн Замена предохранительных клапанов ТТ 220 Арс-2 с отключением 00:12 С отключением и заземлением В 220 Арс-2.  С отключением ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-

Арсеньев-2Утверждена Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Лес Нет ВПр 20.05.21 20.05.21 1 дн 18.05.21 18.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 Лес, ШР 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 Лес, с отключением ВЛ 220 кВ Лесозаводск 

– СпасскУтверждена Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск Нет ВПр 20.05.21 20.05.21 1 дн 18.05.21 18.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА:В 220 Лес, ЗН ЛР 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 Лес,с отключением ВЛ 220 кВ Лесозаводск 

– Спасск. Потерь ПА нет.Утверждена Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск Нет ВПр 21.05.21 21.05.21 1 дн 17.05.21 17.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА:В 220 Свияг/т, 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 Свияг/т,  с отключением ВЛ 220 кВ 

Свиягино/т – Спасск. Потерь ПА нет.Утверждена Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Свияг/т Нет ВПр 21.05.21 21.05.21 1 дн 17.05.21 17.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 Свияг/т, 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 Свияг/т,  с отключением ВЛ 220 кВ 

Свиягино/т – СпасскУтверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / СШ 220 кВ 1СШ 220 Нет ВПр 22.05.21 22.05.21 1 дн 22.05.21 22.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: ЗН РТН 220 ТН-
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы ТН-1 220, 1СШ 220 С отключением ШСВ 220 С 

переводом всех присоединений на 2СШ 220Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН-1 220 Нет ВПр 22.05.21 22.05.21 1 дн 22.05.21 22.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: ЗН РТН 220 ТН-
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы ТН-1 220, 1СШ 220 С отключением ШСВ С 

переводом всех присоединений на 2СШ 220Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / СШ 220 кВ 2СШ 220 Нет ВПр 23.05.21 23.05.21 1 дн 23.05.21 23.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: ЗН РТН 220 ТН-
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы ТН-2 220, 2СШ 220 С отключением ШСВ 220 С 

переводом всех присоединений на 1СШ 220Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН-2 220 Нет ВПр 23.05.21 23.05.21 1 дн 23.05.21 23.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: ЗН РТН 220 ТН-
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы ТН-2 220, 2СШ 220 С переводом всех 

присоединений на 1СШ 220Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Аэропорт ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Т-1 Да ТР 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн Техническое обслуживание В 220 Т-1 с отключением 01:00 отключить и заземлить В 220 Т-1

Утверждена на 

своем уровне

Измененная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Волна ЭЛТ / В 110 кВ В 110 ВТЭЦ-1 Нет ВПр 24.05.21 25.05.21 2 дн 12.05.21 13.05.21 2 дн ВПр для смены уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с 

отпайкой на ПС 1Р/т согласно письму Приморского РДУ Р45-б-II-19-

1928 от 11.11.2020г.

с отключением 01:00 С отключением В 110 ВТЭЦ-1 С выводом из работы КСЗ (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ 

Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т С переводом КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с 

отпайкой на ПС 1Р/т на ОВ 110. Приморское РДУ: на время операций и заявки без 

с переводом на ОВ

Утверждена на 

своем уровне

Измененная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Зелёный угол ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный 

угол

Нет ТР 24.05.21 28.05.21 5 дн 25.05.21 29.05.21 5 дн ПНР и проверка под нагрузкой, ввод в работу вновь вводимой ДЗЛ и 

КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 220 кВ Суходол-Зеленый угол в связи с вводом 

в работу ПС 220 кВ Суходол Текущий ремонт ВЧЗ 220 Влад, КС 220 

с отключением 02:00 С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол С выводом из 

работы ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол, КСЗ 

(ШЭ2607021) ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол Работы включены в месячный 
Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Зелёный угол ЛЭП 220 кВ КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Патрокл Да, срок ТР 24.05.21 31.05.21 8 дн 24.05.21 31.05.21 8 дн Профконтроль ТН 220 Патрокл ф.В с отключением 00:40 Отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл 

Утверждена Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Кировка ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т Да, срок ТР 24.05.21 30.05.21 7 дн 08.05.21 14.05.21 7 дн Текущий ремонт РЛ 220 Лес-Свияг/т с заменой привода с отключением 06:00 С отключением и заземлением В 220 Т-3, ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т с 

отпайкой на ПС Кировка.   1. Работу выполнить по ППР.  2. Включить на ПС 220 кВ 
под наведенным 

Утверждена на Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Кировка ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Т-3 Да, срок ТР 24.05.21 30.05.21 7 дн 08.05.21 14.05.21 7 дн Текущий ремонт РЛ 220 Лес-Свияг/т с заменой привода. Опробование 

приводов В 220 Т-3.
с отключением 06:00 С отключением и заземлением В 220 Т-3, ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т с 

отпайкой на ПС Кировка.  С отключением Т-3 ТР с заменой привода с АГ=6ч  Для Утверждена Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Лесозаводск ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т Да, срок КР 24.05.21 30.05.21 7 дн 08.05.21 14.05.21 7 дн Капитальный ремонт Робх 220 Кир-Свяг/т.  Профвосстановление ТТ 

220  встроенного в В 220 Кир-Свияг/т.  Диагностика КС 220 Кир-
с отключением 08:00 С отключением и заземлением В 220 Кир-Свияг/т, ОСШ 220, ВЛ 220 кВ Лесозаводск 

– Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка .  С отключением ОВ 220. 1. Работу 
под наведенным 

Утверждена на Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Лесозаводск ЭЛТ / СШ 220 кВ ОСШ 220 Да, срок КР 24.05.21 30.05.21 7 дн 08.05.21 14.05.21 7 дн Капитальный ремонт Робх 220 Кир-Свяг/т с отключением 08:00 С отключением и заземлением ОСШ 220, ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т с 

отпайкой на ПС Кировка.  С отключением ОВ 220, В 220 Кир-Свяг/т Перенос сроков Утверждена Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Лесозаводск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Кир-Свияг/т Да, срок ВПр 24.05.21 30.05.21 7 дн 08.05.21 14.05.21 7 дн Профвосстановление встроенного в ввода выключателя ТТ 220.  с отключением 02:00 С отключением и заземлением В 220 Кир-Свияг/т,  с отключением ВЛ 220 кВ 

Лесозаводск – Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка.  Работа по замене шинных опор Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Патрокл ЭЛТ / СШ 220 кВ 1С 220 Да ТР 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн Текущий ремонт 1С 220, техническое обслуживание СР1 220, ШР 220 

ЗУ
с отключением 02:00 Отключить и заземлить СВ 220, 1С 220, В 220 ЗУ.  Отключить АТ-1

Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Патрокл ЭЛТ / П 220 кВ Ремонтная перемычка 220 кВ Да ТР 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн Техническое обслуживание РП1 220, ЛР 220 ЗУ с отключением 02:00 Отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл, В 220 ЗУ, Ремонтную 

перемычку 220 кВУтверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Патрокл ЭЛТ / В 220 кВ СВ 220 Да ТР 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн Техническое обслуживание СР1 220.  Технический контроль АУВ и 

УРОВ (6MD664) СВ 220. Профвосстановление ТТ 220 СВ.
с отключением 02:00 Отключить и заземлить СВ 220 и 1С 220  Отключить АТ-1 Вывести  АУВ и УРОВ 

(6MD664) СВ 220.  Все работы с АГ=2ч Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Патрокл ЭЛТ / В 220 кВ В 220 ЗУ Да ТР 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн Техническое обслуживание ЛР 220 ЗУ, ШР 220 ЗУ, В 220 ЗУ, ТТ 220 

ЗУ Отбор проб масла ТТ 220 ЗУ
с отключением 02:00 Отключить и заземлить В 220 ЗУ, 1С 220, КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл

Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Патрокл ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-1 Да ЗРР 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн В режиме 110/10 кВ на время текущего ремонта 1С 220, технического 

обслуживания СР1 220 и ШР 220 ЗУ
без отключения 02:00 Отключить и заземлить СВ 220, 1С 220, В 220 ЗУ.  АТ-1 в режиме 110/10 кВ не в транзите

Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Патрокл ЛЭП 220 кВ КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Патрокл Да, срок ТР 24.05.21 31.05.21 8 дн 24.05.21 31.05.21 8 дн Техническое обслуживание РП1 220, ЛР 220 ЗУ с отключением 02:00 Отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл, Ремонтную перемычку 

220 кВ (до 28.05.2021) ТО РП1 220 (до 28.05.2021) Филиал ПАО "ФСК" ППМЭС 



Статус заявки Состояние заявки Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование
Учтенная в 

годовом 

Вид 

ремонта

Месячный. 

Заявленное 

Месячный. 

Заявленное 

Месячный. 

Заявленное 

Месячный. 

Время ремонта. 

Месячный. 

Время 

Месячный. 

Время 
Содержание работ

Состояние 

оборудования по 
АГ Прочие примечания

Условия 

производства работ
Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН ОСШ 220 Да ТР 26.04.21 02.05.21 7 дн 26.04.21 02.05.21 7 дн Текущий ремонт ТН ОСШ 220; с отключением 08:00  Отключить и заземлить ТН ОСШ 220 

Утверждена на 

своем уровне

Исходная АО «ДГК» ДГК Владивостокская ТЭЦ-2 ЭЛТ / СШ 220 кВ 1СШ 220 кВ Да КР 03.05.21 09.05.21 7 дн 03.05.21 09.05.21 7 дн  Капитальный ремонт РШ ТН 1СШ 220; текущий ремонт ТН 1СШ 220 с отключением 08:00 Отключить и заземлить 1СШ 220 кВ и ТН 1СШ 220;  С переводом присоединений на 

2СШ 220 кВ. АГ 04:00 для капитального ремонта

Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-1 Нет ВПр 24.05.21 24.05.21 1 дн 24.05.21 24.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 АТ1, ЗН 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 110 АТ1, АТ-1, В 220 АТ1 С переводом нагрузки 

на АТ-2 С включением СВ 10Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 110 кВ В 110 АТ1 Нет ВПр 24.05.21 24.05.21 1 дн 24.05.21 24.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: ТР 110 АТ1, ЗН 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 110 АТ1, АТ-1 С отключением В 220 АТ1 С 

переводом нагрузки на АТ-2 С включением СВ 10Утверждена на Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Нет ВПр 24.05.21 25.05.21 2 дн 22.05.21 23.05.21 2 дн ВПр ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 в связи с текущим 

ремонтом Рш 1с 220 СОВ
с отключением 04:00 Отключить и заземлить  1с 220, СОВ 220, С отключением ВЛ 220 кВ Владивосток-

Уссурийск-2  С отключением  ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 С Утверждена на Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / В 220 кВ СОВ 220 Да, срок ТР 24.05.21 25.05.21 2 дн 22.05.21 23.05.21 2 дн Текущий ремонт Рш 1с 220 СОВ с отключением 04:00 Отключить и заземлить  1с 220, СОВ 220 , С отключением ВЛ 220 кВ Владивосток-

Уссурийск-2 , С отключением  ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1, С Утверждена на Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск- Нет ВПр 24.05.21 26.05.21 3 дн 22.05.21 26.05.21 5 дн ВПр ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 в связи с текущим 

ремонтом Рш 1с 220 ДВ-1, Рш 1с 220 АТ-1, Рш 1с 220 СОВ, Рш 1с 220 
с отключением 04:00 Отключить и заземлить  1с 220, СОВ 220 (на время ремонта Рш 1с 220 СОВ),  В-1 220 

АТ-1, В 220 Влад, МВ 220 ДВ-1. С перводом через СОВ 220  ВЛ 220 кВ Утверждена на Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / СШ 220 кВ 1с 220 Да, срок ТР 24.05.21 28.05.21 5 дн 22.05.21 26.05.21 5 дн Текущий ремонт Рш 1с 220 ДВ-1, Рш 1с 220 АТ-1, Рш 1с 220 СОВ, Рш 

1с 220 Влад.  Замена ИОС ШО 220-1 В 220 Влад - 4 шт.
с отключением 04:00 Отключить и заземлить  1с 220, СОВ 220 (на время ремонта Рш 1с 220 СОВ),  В-1 220 

АТ-1, В 220 Влад, МВ 220 ДВ-1. С перводом через СОВ 220  ВЛ 220 кВ Утверждена на Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / ТН 220 кВ ТН 220 1с Да, срок ТР 24.05.21 28.05.21 5 дн 22.05.21 26.05.21 5 дн Техническое обслуживание ТН 220 1с . с отключением 04:00 Отключить и заземлить ТН 220 1с

Утверждена на Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 500 кВ Владивосток ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный Нет ВПр 24.05.21 28.05.21 5 дн 25.05.21 29.05.21 5 дн ПНР и проверка под нагрузкой, ввод в работу вновь вводимой ДЗЛ и 

КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 220 кВ Суходол-Зеленый угол в связи с вводом 
с отключением 02:00 С отключением и разборкой схемы ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол С выводом 

из работы ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 220 кВ Владивосток  – Зелёный угол, КСЗ Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-2 Нет ВПр 25.05.21 25.05.21 1 дн 25.05.21 25.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 АТ2, ЗН 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 110 АТ2, АТ-2 С отключением В 220 АТ2 С 

переводом нагрузки на АТ-1 С включением СВ 10Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 110 кВ В 110 АТ2 Нет ВПр 25.05.21 25.05.21 1 дн 25.05.21 25.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: ТР 110 АТ2, ЗН 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 110 АТ2, АТ-2 С отключением В 220 АТ2 С 

переводом нагрузки на АТ-1 С включением СВ 10Утверждена Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 АТ1 Нет ВПр 25.05.21 25.05.21 1 дн 24.05.21 24.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 АТ1, ШР 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 АТ1, АТ-1 С переводом нагрузки на АТ-2 С 

включением СВ 10Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 АТ2 Нет ВПр 25.05.21 25.05.21 1 дн 25.05.21 25.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 АТ2, ШР 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 АТ2, АТ-2 С переводом нагрузки на АТ-1 С 

включением СВ 10Утверждена на Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / В 220 кВ МВ 220 ДВ-1 Да, срок ТР 25.05.21 26.05.21 2 дн 23.05.21 24.05.21 2 дн Текущий ремонт Рш 1с 220 ДВ-1. с отключением 04:00 Отключить и заземлить  1с 220,  В-1 220 АТ-1, В 220 Влад, МВ 220 ДВ-1. С перводом 

через СОВ 220  ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 ( по завершении 
с переводом на ОВ

Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ ШСВ 220 Нет ВПр 26.05.21 26.05.21 1 дн 26.05.21 26.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: ШР 1СШ 220 

ШСВ, ЗН ШР 1СШ 220 ШСВ в ст.В, ШСВ 220, ЗН ШР 2СШ 220 ШСВ 

с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы ШСВ 220 Без объединения 1СШ 220 и 2 СШ 220

Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / Р / РШ 220 кВ УШР-1 Нет ВПр 26.05.21 26.05.21 1 дн 26.05.21 26.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 УШР1, ЗН 

РР 220 УШР1 в ст.В, РР 220 УШР1, ЗН РР 220 УШР1 в ст.УШР

с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 УШР1, УШР-1

Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 УШР1 Нет ВПр 26.05.21 26.05.21 1 дн 26.05.21 26.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 УШР1, 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 УШР1, УШР-1

Утверждена на Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / В 220 кВ В 220 Влад Да, срок ТР 26.05.21 27.05.21 2 дн 24.05.21 25.05.21 2 дн Текущий ремонт Рш 1с 220 Влад, замена ИОС ШО 220-1 В 220 Влад - 

4 шт.
с отключением 04:00 Отключить и заземлить  1с 220,  В 220 Влад. С перводом через СОВ 220  ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 ( на 2 дня),  С отключением ВЛ 220 кВ Утверждена на Отказанная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Нет ВПр 26.05.21 28.05.21 3 дн - - - ВПр на время текущего ремонта  Рш 1с 220 АТ-1,  Рш 1с 220 Влад. и 

замены ИОС ШО 220-1 В 220 Влад - 4 шт, 
с отключением 04:00 отключить и заземлить 1с 220, В-1 220 АТ-1, В 220 Влад. Отключить ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1 и  ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 ( на Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / СКРМ / БК БСК-2 220 Нет ВПр 27.05.21 27.05.21 1 дн 27.05.21 27.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 БСК2, ЗН 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 БСК2, БСК-2 220

Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 БСК1 Нет ВПр 27.05.21 27.05.21 1 дн 27.05.21 27.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 БСК1, ШР 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 БСК1, БСК-1 220

Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / СКРМ / БК БСК-1 220 Нет ВПр 27.05.21 27.05.21 1 дн 27.05.21 27.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 БСК1, ЗН 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 БСК1, БСК-1 220

Утверждена Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 БСК2 Нет ВПр 27.05.21 27.05.21 1 дн 27.05.21 27.05.21 1 дн Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 БСК2, ШР 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 БСК2, БСК-2 220

Утверждена на Отказанная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск- Нет ВПр 27.05.21 28.05.21 2 дн - - - ВПр на время  текущего ремонта Рш 1с 220 АТ-1, с отключением 04:00 Отключить и заземлить 1с 220 и В-1 220 АТ-1. Отключить ВЛ 220 кВ Владивосток – 

Уссурийск-2, ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1, РП 220Утверждена на Измененная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / В 220 кВ В-1 220 АТ-1 Да, срок ТР 27.05.21 28.05.21 2 дн 25.05.21 26.05.21 2 дн Текущий ремонт Рш 1с 220 АТ-1. с отключением 04:00 Отключить и заземлить  1с 220,  В-1 220 АТ-1,  С перводом через СОВ 220  ВЛ 220 

кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 ( по завершении ремонта СОВ 220),  С Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Береговая-2 ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-2 Да ТР 31.05.21 04.06.21 5 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн Текущий ремонт АТ-2, ТР-2 Расшиновка, диагностика АТ-2 с отключением 04:00 Отключить и заземлить АТ-2, ТР-2

Утверждена на Исходная Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Горелое ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-1 Нет ЗРР 31.05.21 08.06.21 9 дн 31.05.21 08.06.21 9 дн Режим работы АТ-1 220/10 кВ в связи с капитальным ремонтом 1С 

110: Рш 110 Ник, Рш 110 Горб, Ртн 110 1С; технического 
без отключения 04:00 С отключением и заземлением 1С 110, В 110 Ник, В 110 Горб , ТН-110 1С. С 

отключением Т-1, В 110 АТ-1, ВЛ 110 кВ Горелое - Николаевка Перед выводом 1С 
не в транзите

Утверждена на 

своем уровне

Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Русская ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-1 Да ТР 31.05.21 07.06.21 8 дн 31.05.21 07.06.21 8 дн Текущий ремонт АТ-1, ремонт вводов АТ-1, техническое 

обслуживание В 220 АТ-1, Рат 220 АТ-1, РП1 220, Рат 110 АТ-1, В 35 

АТ-1, ТН 35 АТ-1, В 35 Центральная-1, В 35 Зеленая - КЭТ Расшновка 

с отключением 1 Отключить и заземлить АТ-1, В 220 АТ-1, В 110 АТ-1, Ремонтную перемычку 220 

кВ.АГ для ТО  Рат 220 АТ-1, РП1 220, Рат 110 АТ-1 - 2 часа; АГ для ТО В 35 АТ-1, 

ТН 35 АТ-1, В 35 Центральная-1, В 35 Зеленая - КЭТ - 1 час Для ТО В 220 АТ-1 АГ 
Утверждена на 

своем уровне

Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Русская ЭЛТ / В 220 кВ В 220 АТ-1 Нет ТР 31.05.21 07.06.21 8 дн 31.05.21 07.06.21 8 дн Техническое обслуживание В 220 АТ-1 и  Рат 220 АТ-1 с отключением 04:00 Отключить и заземлить В 220 АТ-1,  АТ-1

Утверждена на 

своем уровне

Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ АТ-2 Да ТР 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн Текущий ремонт АТ-2, с расшиновкой и диагностикой АТ-2.   

Техническое обслуживание  МВ 110 АТ-2, Робх 110 АТ-2,  Рат 110 АТ-

2, ТТ 110 АТ-2. Опробование приводов МВ 220 АТ-2.  Опробование 

с отключением 04:00 Отключить и заземлить АТ-2, ОСШ 110, МВ 110 АТ-2 С отключением ОМВ 110, МВ 

220 АТ-2 ТР и диагностика с АГ=4ч ТО с АГ=1ч Опробование с АГ=15мин 

Техническое обслуживание МВ 220 АТ-2 секвестировано из бюджета ТОиР 2021г. 
Утверждена на 

своем уровне

Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / СШ 110 кВ ОСШ 110 Нет ТР 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн Техническое обслуживание Робх 110 АТ-2 . с отключением 04:00 Отключить и заземлить АТ-2, ОСШ 110,  С отключением ОМВ 110, МВ 110 АТ-2

Утверждена на 

своем уровне

Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / В 220 кВ МВ 220 АТ-2 Да ЗРР 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн Опробование приводов МВ 220 АТ-2 с отключением 00:15 Отключить и разобрать схему МВ 220 АТ-2.    Техническое обслуживание МВ 220 АТ-

2 секвестировано из бюджета ТОиР 2021г.

Утверждена на 

своем уровне

Исходная Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Приморское 

ПМЭС

Приморский ЦУС ПС 220 кВ Уссурийск-2 ЭЛТ / В 110 кВ МВ 110 АТ-2 Нет ТР 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн Техническое обслуживание, ревизия контактной системы МВ 110 АТ-

2. Техническое обслуживание Робх. 110 АТ-2, Рат 110 АТ-2, ТТ 110 

АТ-2 Опробование приводов МВ 110 АТ-2.

с отключением 01:00 Отключить и заземлить МВ 110 АТ-2, АТ-2, ОСШ 110,  С отключением АТ-2 ТО с 

АГ=1ч  Опробование с АГ=15мин

Утверждена на Снятая Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Волна ЛЭП 220 кВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна Да, срок ВПр - - - - - - Опробование приводов В 220 А, В 220 В, с проверкой "ведущий - 

ведомый" 
с отключением 00:15 Одновременное отключение В 220 А и В 220 В на время АПВ.  С кратковременным 

отключением ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна на ПС 220 кВ Волна на время действия Утверждена на Снятая Филиал ПАО «ФСК Приморский ЦУС ПС 220 кВ Спасск ЭЛТ / В 220 кВ В 220 АТ2 Нет ВПр - - - - - - Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС 

Приморского ПМЭС, ОИК Приморского РДУ до КА: В 220 АТ1, ШР 
с отключением 00:20 С отключением и разборкой схемы В 220 АТ1, АТ-1 С переводом нагрузки на АТ-2 С 

включением СВ 10


