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Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – Хехцир 2 I цепь с отпайкой на ПС 

Князе–Волконка (Л–223)

Да 24.04.18 24.04.18 1 дн 24.04.18 24.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ.  

Потерь ПА нет не в транзите Исходная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино (Л–263) Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 включения под рабочее напряжение вновь смонтированного 

оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, автотрансформатора 2АТ на ПС 220 

кВ Ванино  

Изолированная работа Майской ГРЭС От ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ 

Бурейской ГЭС теряется ОН на ПС 220 кВ Ванино (частичная потеря 

ОНХ1, ОНХ3) От РАДВ ПС 500 кВ Амурская теряется  ОН на ПС 220 кВ 

Ванино (частичная потеря ОНХ3) От АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская 

ГРЭС - Завитая №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая №2, 

АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Архара №1, АОПО ВЛ 220 кВ 

Райчихинская ГРЭС - Архара №2 на Райчихинской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 

кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская 

ГРЭС - Завитая №2 на ПС 220 кВ Завитая, АОПО ВЛ 220 кВ 

Райчихинская ГРЭС - Архара №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - 

Архара №2, АОПО ВЛ 220 кВ Архара - Облучье, АОПО ВЛ 220 кВ 

Архара - Ядрин/т на ПС 220 кВ Архара, АОПО ВЛ 220 кВ Архара - 

Облучье, АОПО ВЛ 220 кВ Ядрин/т - Облучье, АОПО ВЛ 220 кВ 

Лондоко - Облучье №1, АОПО ВЛ 220 кВ Лондоко - Облучье №2 на ПС 

220 кВ Облучье, АОПО ВЛ 220 кВ Лондоко - Облучье №1, АОПО ВЛ 

220 кВ Лондоко - Облучье №2, АОПО ВЛ 220 кВ Биробиджан - 

Лондоко №1, АОПО ВЛ 220 кВ Биробиждан - Лондоко №2 на ПС 220 

кВ Лондоко, АОПО ВЛ 220 кВ Биробиджан - Лондоко №1, АОПО ВЛ 

220 кВ Биробиждан - Лондоко №2, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - 

Биробиджан №1, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская  - Биробиджан №2 на 

ПС 220 кВ Биробиджан, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - Биробиджан 

№1, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская  - Биробиджан №2 на ПС 500 кВ 

Хабаровская теряется  ОН на ПС 220 кВ Ванино (частичная потеря 

ОНХ1)

Исходная

ПС 110 кВ Южная ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная №1 (С–1) Нет 26.04.18 26.04.18 9 ч 26.04.18 26.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ 

Южная на время опробования АПВ МВ 110 С-1

Исходная

ПС 110 кВ Южная ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная №2  (С–2) Нет 26.04.18 26.04.18 9 ч 26.04.18 26.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ 

Южная на время опробования АПВ МВ 110 С-2

Исходная

ПС 110 кВ Южная ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1 (С–13) Нет 26.04.18 26.04.18 9 ч 26.04.18 26.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ 

Южная на время опробования АПВ МВ 110 С-13

Исходная

ПС 110 кВ Южная ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №2 (С–14) Нет 26.04.18 26.04.18 9 ч 26.04.18 26.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ 

Южная на время опробования АПВ МВ 110 С-14

Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С–25) Нет 27.04.18 27.04.18 9 ч 27.04.18 27.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ 

Корфовская на время опробования АПВ МВ 110 С-25

Поочередное опробование с С-5, С-6, С-23. с включением 

краткоременно в на время опробования ПС 110 кВ Хор МВ-110 С-29

Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С–23) Нет 27.04.18 27.04.18 9 ч 27.04.18 27.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ 

Корфовская на время опробования АПВ МВ 110 С-6

Поочередно с опробованием на С-5, С-6, С-25 Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская №1 с отпайками (С–5) Нет 27.04.18 27.04.18 9 ч 27.04.18 27.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ 

Корфовская на время опробования АПВ МВ 110 С-5

Поочередное опробование с С-6, С-23, С-25 Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская №2 с отпайками (С–6) Нет 27.04.18 27.04.18 9 ч 27.04.18 27.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ 

Корфовская на время опробования АПВ МВ 110 С-6

Поочередно с опробованием на С-5, С-23, С-25 Исходная

ПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 17.04.18 17.04.18 9 ч 17.04.18 17.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ 

НПЗ на время опробования АПВ В 110 С-15

Поочередно с опробованием на В 110 С-16. На время опробования 

включить ШСВ-110 НПЗ. Потерь ПА нет

не в транзите Исходная

ПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) Нет 17.04.18 17.04.18 9 ч 17.04.18 17.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ 

НПЗ на время опробования АПВ В 110 С-16

Поочередно с опробованием на В 110 С-15. На время опробования 

включить ШСВ-110 НПЗ. Потерь ПА нет

не в транзите Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – ГВФ (С-45) Нет 09.04.18 09.04.18 9 ч 09.04.18 09.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное односторонее отключение со стороны ПС 110 кВ 

ГВФ на время опробования АПВ В 110 С-45

Поочередно с опробованием В 110 С-46, СВ-110. На время 

опробования включить СМВ-110 ГВФ.

не в транзите Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 09.04.18 09.04.18 9 ч 09.04.18 09.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное односторонее отключение со стороны ПС 110 кВ 

ГВФ на время опробования АПВ В 110 С-46- 

Поочередно с опробованием В 110 С-45, СВ-110. На время 

опробования включить СМВ-110 ГВФ.

не в транзите Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – ГВФ (С-45) Нет 10.04.18 10.04.18 9 ч 10.04.18 10.04.18 9 ч ТР 01:00 Отбор проб масла с в/вводов В 110 С-45. Одностороннее отключение 

со стороны ПС 110 кВ ГВФ

Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – ГВФ (С-45) Да 05.04.18 05.04.18 1 дн 05.04.18 05.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ. 

не в транзите Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1 с отпайками (С-17) Да 05.04.18 05.04.18 1 дн 05.04.18 05.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ. 

не в транзите Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №2  отпайками (С-18) Да 05.04.18 05.04.18 1 дн 05.04.18 05.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ.  

не в транзите Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) Да 11.04.18 11.04.18 1 дн 11.04.18 11.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ.  

не в транзите Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №3 (С-49) Да 11.04.18 11.04.18 1 дн 11.04.18 11.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ.  

не в транзите Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская (С–71) Да 01.02.18 30.04.18 89 дн 01.02.18 30.04.18 89 дн ЗРР 02:00 Механизированная расчистка трассы от ДКР. Ручная расчистка Без отключения линии с выводом АПВ.  С ежедневным вводом АПВ по 

окончанию работ. 

Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская (С–71) Да 01.03.18 30.04.18 61 дн 01.03.18 30.04.18 61 дн ЗРР 02:00 Обваловка опор Без отключения линии с выводом АПВ.  С ежедневным вводом АПВ по 

окончанию работ. 

Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74) Да 01.04.18 30.06.18 91 дн 01.04.18 30.06.18 91 дн ЗРР 02:00 Механизированная расчистка.  Ручная расчистка Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская (С–71) Да 02.04.18 05.04.18 4 дн 02.04.18 05.04.18 4 дн ТР 02:00 Замена полимерных изоляторов на стеклянные. Присоединение 

грозотроса к опоре

МДП в сечении " Выдачи мощности Амурской ТЭЦ-1" 100 МВт под наведенным напряжением Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Хурба (С–72) Да 09.04.18 13.04.18 5 дн 09.04.18 13.04.18 5 дн ТР 02:00 Замена полимерных изоляторов на стеклянные МДП в сечении " Выдачи мощности Амурской ТЭЦ-1" 100 МВт под наведенным напряжением Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С–94) Да 16.04.18 20.04.18 5 дн 16.04.18 20.04.18 5 дн ТР 02:00 Замена полимерных изоляторов на стеклянные. МДП в сечении " Выдачи мощности Амурской ТЭЦ-1" 100 МВт под наведенным напряжением Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Привокзальная (С–75) Нет 11.04.18 12.04.18 2 дн 11.04.18 12.04.18 2 дн ТР 04:00 ТО ЛР 110 С-75 под наведенным напряжением Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Привокзальная (С–75) Да 09.04.18 13.04.18 5 дн 09.04.18 13.04.18 5 дн ЗРР 02:00 ТО присоединений 1с-110 на ПС 110 кВ Привокзальная. не в транзите Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С–93) Да 16.04.18 20.04.18 5 дн 16.04.18 20.04.18 5 дн ЗРР 02:00 ТО присоединений 2с-110 на ПС 110 кВ Привокзальная. не в транзите Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С–93) Нет 18.04.18 19.04.18 2 дн 18.04.18 19.04.18 2 дн ТР 04:00 ТО ЛР 110 С-93 под наведенным напряжением Исходная
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Апрель 2018

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121) Нет 10.04.18 10.04.18 1 дн 10.04.18 10.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) Нет 10.04.18 10.04.18 1 дн 10.04.18 10.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121) Нет 12.04.18 12.04.18 1 дн 12.04.18 12.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74) Нет 12.04.18 12.04.18 1 дн 12.04.18 12.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С–99) Нет 12.04.18 12.04.18 1 дн 12.04.18 12.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №1 (С–85) Да 13.04.18 13.04.18 1 дн 13.04.18 13.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ.  

С включением МВ С-86 на ПС 110 кВ Т. МДП в сечение "Комсомольск" 

256 МВт, в послеаварийном 169 МВт

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус (С–86) Да 13.04.18 13.04.18 1 дн 13.04.18 13.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ.  

МДП в сечение "Комсомольск" 256 МВт, в послеаварийном 169 МВт Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 №1 (С–83) Да 17.04.18 17.04.18 1 дн 17.04.18 17.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ.  

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 №2 (С–84) Да 17.04.18 17.04.18 1 дн 17.04.18 17.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ.  

Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская (С–71) Да 23.04.18 23.04.18 1 дн 23.04.18 23.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ.  

МДП в сечение "Выдачи мощности Амурской ТЭЦ-1" 100 МВт, Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Хурба (С–72) Да 23.04.18 23.04.18 1 дн 23.04.18 23.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ. 

МДП в сечение "Выдачи мощности Амурской ТЭЦ-1" 100 МВт, Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74) Нет 23.04.18 23.04.18 1 дн 23.04.18 23.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – К (С–76) Нет 24.04.18 24.04.18 1 дн 24.04.18 24.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – К (С–76) Да 24.04.18 24.04.18 1 дн 24.04.18 24.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ.  

Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП–5 (С–117) Нет 24.04.18 24.04.18 1 дн 24.04.18 24.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ МДП в сечение "Выдачи мощности Комсомольской ТЭЦ-3" 95 МВт+ГПП-

5

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП–5 (С–117) Да 24.04.18 24.04.18 1 дн 24.04.18 24.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ. Поочередно 

МДП в сечение "Выдачи мощности Комсомольской ТЭЦ-3" 95 МВт+ГПП-

5

Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП–5 (С–118) Нет 24.04.18 24.04.18 1 дн 24.04.18 24.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ МДП в сечение "Выдачи мощности Комсомольской ТЭЦ-3" 95 МВт+ГПП-

5

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП–5 (С–118) Да 24.04.18 24.04.18 1 дн 24.04.18 24.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ. Поочередно

МДП в сечение "Выдачи мощности Комсомольской ТЭЦ-3" 95 МВт+ГПП-

5

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Привокзальная (С–75) Да 24.04.18 24.04.18 1 дн 24.04.18 24.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ. 

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ 

(С–115)

Да 24.04.18 24.04.18 1 дн 24.04.18 24.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ. Поочередно

МДП в сечение "Выдачи мощности Комсомольской ТЭЦ-3" 140 МВт Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ 

(С–116)

Да 24.04.18 24.04.18 1 дн 24.04.18 24.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ. Поочередно

МДП в сечение "Выдачи мощности Комсомольской ТЭЦ-3" 140 МВт Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С–119) Нет 25.04.18 25.04.18 1 дн 25.04.18 25.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С–120) Нет 25.04.18 25.04.18 1 дн 25.04.18 25.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 №1 (С–83) Да 25.04.18 25.04.18 1 дн 25.04.18 25.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ.  

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 №2 (С–84) Да 25.04.18 25.04.18 1 дн 25.04.18 25.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. С отключением линии на 

время АПВ. 

Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С–93) Нет 26.04.18 26.04.18 1 дн 26.04.18 26.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус (С–86) Да 14.04.18 14.07.18 92 дн 14.04.18 14.07.18 92 дн ЗРР 02:00 вывод в ремонт СМВ на ПС Т Перенос точки деления сети. Включить МВ С-86 на ПС 110 кВ Т. МДП в сечение "Комсомольск" 256 

МВт, в послеаварийном 169 МВт 

Отказанная

Отказано согласно письму 

№2/293/75 от 19 марта 

2018 КнААЗ о переносе 
"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус (С–86) Да 14.04.18 14.07.18 92 дн 14.04.18 14.07.18 92 дн ЗРР 02:00 перенести точку деления сети 110 кВ с МВ С-86 ПС 110 кВ Т на МВ-С-

86 ПС 220 кВ Парус в связи с выводом в ремонт СМВ на ПС 110 кВ Т

Отказанная

Отказано согласно письму 

№2/293/75 от 19 марта 

2018 КнААЗ о переносе 

реконструкции ПС 110 кВ Т 
ПС 35 кВ РП-4 ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП–4 с отпайкой на ПС РП–1 (Т4Ф) Нет 20.04.18 20.04.18 1 дн 20.04.18 20.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 35 кВ РП-4 ВЛ 35 кВ РП–4 – Лесозаводская (Т10Ф) Нет 20.04.18 20.04.18 1 дн 20.04.18 20.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф) Нет 19.04.18 19.04.18 1 дн 19.04.18 19.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 19.04.18 19.04.18 1 дн 19.04.18 19.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) Нет 19.04.18 19.04.18 1 дн 19.04.18 19.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишкино с отпайкой на ПС Капитуль (Т3Ф) Нет 19.04.18 19.04.18 1 дн 19.04.18 19.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1АТ Нет 06.04.18 07.05.18 32 дн 06.04.18 07.05.18 32 дн ВПр 2 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино.     текущий ремонт 

1АТ, техническое обслуживание ТТ 1АТ Первый профконтроль УРЗА 

1АТ: Основные и технологические защиты 1АТ SIPROTEC 7UT633, 

Автоматика РПН 1АТ ТАРСОN ВPL, КСЗ ВН 1АТ SIPROTEC 7SА522, КСЗ 

СН 1АТ SIPROTEC 7SА522, АУВ ЭВ-110-1АТ SIPROTEC 6MD662, 

Автоматика охлаждения 1АТ (ШАОТ-ДЦ, ЗПО), Вторичные цепи ТТ 

встроенные в 1АТ, Вторичные цепи ТТ 1АТ выносные (ТТ 

выключателя ЭВ-110-1АТ)

Изолированная работа Майской ГРЭС по 10 апреля. Далее с включение 

2АТ ПС Ванино.

Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1С 220 кВ Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Исходная

ПС 220 кВ Ванино 2С 110 кВ Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Режим работы 35/10 кВ на время выполнения работ по комплексной 

программе включения под рабочее напряжение вновь 

смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-1 Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Изолированная работа Майской ГРЭС Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-2 Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Изолированная работа Майской ГРЭС Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-3 Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Изолированная работа Майской ГРЭС Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-4 Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Изолированная работа Майской ГРЭС Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-5 Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Изолированная работа Майской ГРЭС Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-6 Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Изолированная работа Майской ГРЭС Исходная

ПС 220 кВ Ванино БР-1 Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Изолированная работа Майской ГРЭС Исходная

ПС 220 кВ Ванино БР-2 Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Изолированная работа Майской ГРЭС Исходная

ПС 220 кВ Ванино ОСШ 110 кВ Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Исходная

ПС 220 кВ Ванино ОСЭВ Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Исходная

ПС 220 кВ Ванино РП–110 Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Исходная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Включить в связи с отключением ЭВ-110-4Т для выполнения работ по 

комплексной программе включения под рабочее напряжение вновь 

смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Исходная

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-110-1АТ Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ТР 08:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино.       Текущий ремонт 

1АТ, техническое обслуживание ТТ 1АТ.    Первый профконтроль 

УРЗА.   Отбор проб масла с ТТ-ЭВ-110 1АТ

Исходная

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-110-2АТ Нет 06.04.18 10.04.18 5 дн 06.04.18 10.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Выполнение работ по комплексной программе включения под рабочее 

напряжение вновь смонтированного оборудования яч. 1-2 ОРУ-220 кВ, 

автотрансформатора 2АТ на ПС 220 кВ Ванино. 

Исходная

ПС 220 кВ Парус МВ-Л-258 Нет 23.04.18 24.04.18 2 дн 23.04.18 24.04.18 2 дн ТР 02:00 техническое обслуживание опробование МВ, отбор проб масла с вв 

МВ-220 Л-258

с переводом на ОВ Исходная

ПС 220 кВ Парус

ПС 220 кВ Ванино



Объект Оборудование Учте

нная 

Месячный

. 

Месячный. 

Заявленное 

Меся

чный. 

Месячны

й. Время 

Месячный

. Время 

Месячн

ый. 

Вид 

рем

Аварий

ная 

Содержание работ Прочие примечания Условия производства работ Состояние заявки

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Апрель 2018

ПС 220 кВ Парус 1АТ Нет 25.04.18 26.04.18 2 дн 25.04.18 26.04.18 2 дн ВПр 01:00 Техническое обслуживание опробование МВ-220-1АТ,  отбор проб для 

ХАРГ вв МВ-110 1АТ 

Исходная

ПС 220 кВ Парус МВ-110-1АТ Нет 25.04.18 26.04.18 2 дн 25.04.18 26.04.18 2 дн ТР 01:00 отбор проб для ХАРГ вв МВ-110 1АТ, высоковольтные испытания 

вводов

Исходная

ПС 220 кВ Парус МВ-220-1АТ Нет 25.04.18 26.04.18 2 дн 25.04.18 26.04.18 2 дн ТР 01:00 техническое обслуживание опробование МВ, отбор проб масла с вв 

МВ-220 1АТ,  высоковольтные испытания вводов

Исходная

ПС 220 кВ Парус 2АТ Нет 27.04.18 28.04.18 2 дн 27.04.18 28.04.18 2 дн ЗРР 02:00 Заявленный режим  работы на время вывода в ремонт ОСМВ-220 для 

технического обслуживания опробования МВ, отбор проб масла с вв 

ОСМВ-220 

Исходная

ПС 220 кВ Парус ОСМВ-220 Нет 27.04.18 28.04.18 2 дн 27.04.18 28.04.18 2 дн ТР 02:00 техническое обслуживание опробование МВ, отбор проб масла с вв 

ОСМВ-220 

Исходная

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-110 Нет 02.04.18 06.04.18 5 дн 02.04.18 06.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Перевод под защиты ОШСМВ-110 ВЛ 110 кВ Селихино - Озёрная на 

время вывода в ремонт МВ-С-96

Исходная

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-110 Нет 16.04.18 20.04.18 5 дн 16.04.18 20.04.18 5 дн ТР 02:00 техническое обслуживание опробование МВ, отбор проб масла с вв 

ОШСМВ-110,   

Исходная

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-110 Нет 23.04.18 27.04.18 5 дн 23.04.18 27.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Перевод под защиты ОШСМВ-110 ВЛ 110 кВ Селихино - Вознесенская 

на время вывода в ремонт МВ-С-105

Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ОСВ-110 Нет 10.04.18 10.04.18 1 дн 10.04.18 10.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 110 кВ ГВФ СВ 110 Нет 04.04.18 04.04.18 9 ч 04.04.18 04.04.18 9 ч ЗРР 02:00 Включить, при работах на 1ТН-110 Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ТН 110 1c Нет 04.04.18 04.04.18 9 ч 04.04.18 04.04.18 9 ч ТР 02:00 Отбор проб масла на хром.анализ Исходная

ПС 110 кВ ГВФ В 110 С-45 Нет 09.04.18 09.04.18 9 ч 09.04.18 09.04.18 9 ч ЗРР 00:20 опробования АПВ В 110 С-45 Исходная

ПС 110 кВ ГВФ В 110 С-46 Нет 09.04.18 09.04.18 9 ч 09.04.18 09.04.18 9 ч ЗРР 00:20 опробования АПВ В 110 С-46- Исходная

ПС 110 кВ ГВФ СВ 110 Нет 09.04.18 09.04.18 9 ч 09.04.18 09.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ КС  СМВ 110 Исходная

ПС 110 кВ ГВФ В 110 С-45 Нет 10.04.18 10.04.18 9 ч 10.04.18 10.04.18 9 ч ЗРР 02:00 Отбор проб масла с в/вводов В 110 С-45 Включить СМВ-110 ГВФ Исходная

ПС 110 кВ ГВФ СВ 110 Нет 10.04.18 10.04.18 9 ч 10.04.18 10.04.18 9 ч ЗРР 02:00 Включить при проведении работ на 2ТН-110 и В 110 С-45 по отбору 

проб масла

Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ТН 110 2c Нет 10.04.18 10.04.18 9 ч 10.04.18 10.04.18 9 ч ЗРР 02:00 Отбор проб масла на хром.анализ Исходная

ПС 110 кВ Городская В-110 С-7 Нет 12.04.18 12.04.18 9 ч 12.04.18 12.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное отключение для опробование АВР СВ-110  поочередно с В-110 С-8 Исходная

ПС 110 кВ Городская В-110 С-8 Нет 12.04.18 12.04.18 9 ч 12.04.18 12.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное отключение для опробование АВР СВ-110 Поочередно с В-110 С-7 Исходная

ПС 110 кВ Городская СВ-110 Нет 12.04.18 12.04.18 9 ч 12.04.18 12.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Опробование АВР СВ-110 поочередно со стороны 1С-110 и 2С-110 Исходная

ПС 110 кВ Гродеково ТН 110 2с Нет 03.04.18 03.04.18 9 ч 03.04.18 03.04.18 9 ч ТР 01:00 Слив конденсата с ТН 110 2с Исходная

ПС 110 кВ Гродеково СВ 110 Нет 02.04.18 02.04.18 9 ч 31.05.18 31.05.18 9 ч ТР 02:00 Опробование, слив конденсата СВ 110 Гродеково Измененная

ПС 110 кВ К ОВ 110 Нет 23.04.18 23.04.18 1 дн 23.04.18 23.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 110 кВ К В-110 С-117 Нет 24.04.18 11.05.18 18 дн 24.04.18 11.05.18 18 дн ВПр 08:00 Профконтроль АУВ В-110 С-117 (АУВ,ТАПВ), УРЗА КСЗ ВЛ 110кВ К-

Комсомольская ТЭЦ-3 №1 с отпайкой на ГПП 5 (ДЗ,ТЗНП,ТО) (ЭПЗ-

1636).

после проверки АПВ ВЛ 110кВ К-Комсомольская ТЭЦ-3 №1 с отпайкой 

на ГПП 5

с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ Картель СВ-110 Нет 12.04.18 12.04.18 1 дн 12.04.18 12.04.18 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная 1с-110 Да 09.04.18 13.04.18 5 дн 09.04.18 13.04.18 5 дн ТР 02:00  ТО присоединений 1с-110 Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная СВ-110 Да, 

срок 

09.04.18 20.04.18 12 дн 09.04.18 13.04.18 5 дн ТР 02:00 ТО СВ-110. Измененная, разбитая

ПС 110 кВ Привокзальная 2с-110 Да 16.04.18 20.04.18 5 дн 16.04.18 20.04.18 5 дн ТР 02:00 ТО присоединений 2с-110. Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная СВ-110 Нет 09.04.18 20.04.18 12 дн 16.04.18 20.04.18 5 дн ТР 02:00 ТО СВ-110. Измененная, разбитая

ПС 110 кВ СМР В 110 С–17 Нет 12.04.18 12.04.18 9 ч 12.04.18 12.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное отключеиие для опробование АВР по Umin СМВ-110 Поочередно с В 110 С-18 Исходная

ПС 110 кВ СМР В 110 С–18 Нет 12.04.18 12.04.18 9 ч 12.04.18 12.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Кратковременное отключеиие для опробование АВР по Umin СМВ-110 поочередно с В 110 С-17 Исходная

ПС 110 кВ СМР СВ-110 Нет 12.04.18 12.04.18 9 ч 12.04.18 12.04.18 9 ч ЗРР 00:20 Опробование АВР по Umin СМВ-110 Исходная

ПС 110 кВ Т 2С-110 кВ Да 14.04.18 14.04.18 1 дн 14.04.18 14.04.18 1 дн КР 02:00 Реконструкция на ПС Т. С отключением ВЛ 110 кВ С-85 С-98  со стороны ПС 110 кВ Т. (подать 

в месячный график)

Отказанная

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да 14.04.18 14.04.18 1 дн 14.04.18 14.04.18 1 дн СР 02:00 Реконструкция на ПС Т С отключением ВЛ-110  С-85 С-98  со стороны 

ПС Т.

Отказанная

ПС 110 кВ Т СМВ Да 14.04.18 14.07.18 92 дн 14.04.18 14.07.18 92 дн КР 08:00 Реконструкция на ПС Т Раздельная работа 1С-110 кВ и 2С-110 кВ. Сокращения по желанию 

собственника. Включить МВ С-86 на ПС 110 кВ Т. МДП в сечение 

"Комсомольск" 256 МВт, в послеаварийном 169 МВт

Отказанная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 27.04.18 27.04.18 9 ч 27.04.18 27.04.18 9 ч ЗРР 00:30 Включить на время опробования АПВ МВ 110 С-25 Корфовская Исходная

ПС 110 кВ Хор 1С 110 Нет 19.04.18 19.04.18 9 ч 28.05.18 28.05.18 9 ч ТР 02:00 Опробование ОД-КЗ-110 1Т Измененная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 19.04.18 19.04.18 9 ч 28.05.18 28.05.18 9 ч ЗРР 02:00 Работы на 1С 110 Хор Измененная

ПС 110 кВ Хор 2С 110 Нет 20.04.18 20.04.18 9 ч 29.05.18 29.05.18 9 ч ТР 02:00 Опробование ОД-КЗ-110 2Т Хор Измененная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 16.04.18 16.04.18 9 ч 30.05.18 30.05.18 9 ч ТР 02:00 Текущий ремонт В-110 С-29 (опробование, слив конденсата), ТТ-110 С-

29 (опробование, слив конденсата)

Измененная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 02.04.18 02.04.18 9 ч 31.05.18 31.05.18 9 ч ЗРР 02:00 Включить, для работ на СВ 110 Гродеково Измененная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 27.04.18 27.04.18 1 дн 27.04.18 27.04.18 1 дн ЗРР 00:20 АПВ на ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С–25) С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Уменьшение нагрузки зоны 

Хабаровской ТЭЦ-1 на 15 МВт

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и 

более)

Да 02.04.18 05.04.18 4 дн 02.04.18 05.04.18 4 дн ЗРР 02:00 работы на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская (С–71) Потеря реализации УВ ОНХ1, ОНХ3 на  Амурской ТЭЦ-1 на 1 МВт от  

От ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС (частичная потеря 

ОНХ1, ОНХ3) От РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря ОНХ3) 

От АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая №1, АОПО ВЛ 220 кВ 

Райчихинская ГРЭС - Завитая №2, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - 

Архара №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Архара №2 на 

Райчихинской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая 

№1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая №2 на ПС 220 кВ 

Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 09.04.18 13.04.18 5 дн 09.04.18 13.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Уменьшение объема АЧР в связи с тестовым контролем на ПС 110 кВ 

Вознесенская 1,4 МВт

Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 16.04.18 20.04.18 5 дн 16.04.18 20.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Уменьшение объема АЧР в связи с тестовым контролем на ПС 110 кВ 

Северная на 1,4 МВт

Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 16.04.18 20.04.18 5 дн 16.04.18 20.04.18 5 дн ЗРР 01:00 Уменьшение объема АЧР в связи с тестовым контролем на ПС 35 кВ 

Западная 4,5 МВт

Исходная

Л.Ю. Чаплыгина

ПС 110 кВ Картель

ПС 220 кВ Селихино

ПС 110 кВ Гайтер

ПС 110 кВ ГВФ

ПС 110 кВ Городская

ПС 110 кВ Гродеково

ПС 110 кВ К

Е.А. Сухорукова 

(4212)38-05-44; 33-44.

Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы

Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)

Начальник Службы электрических режимов

ПС 110 кВ Привокзальная

ПС 110 кВ СМР

ПС 110 кВ Т

ПС 110 кВ Хор


