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ЦУС Хабаровского ПМЭС ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Бикин/т Нет 24.05.21 28.05.21 5 дн 03.05.21 07.05.21 5 дн КР 06:00 Выполнение капитального ремонта ВЛ: Замена 

изоляторов в пролетах опор 67(4), 70(3), 75(4), 

с отключением под 

наведенным 

Да Объе

дине

Измененна

я
ЦУС Хабаровского ПМЭС ВЛ 220 кВ Дормидонтовка/т – Аван/т (Л-230) Нет 04.05.21 07.05.21 4 дн 04.05.21 07.05.21 4 дн КР 06:00 Выполнение капитального ремонта ВЛ: замена 

изоляторов на проводе опоры № 28(2), 56(3), 

с отключением под 

наведенным 

Да Поте

рь ПА 

Исходная

ЦУС Хабаровского ПМЭС ВЛ 500 кВ Хабаровская – Хехцир 2 Да, 

срок 

11.05.21 10.06.21 31 дн 11.05.21 10.06.21 31 дн КР 06:00 Установка спиральных соединителей взамен 

бандажей

с отключением под 

наведенным 

Да Поте

рь ПА 

Исходная

ЦУС Хабаровского ПМЭС ВЛ 220 кВ Комсомольская – Старт № 2 с отпайкой на ПС ГПП-

4 (Л-252)

Нет 17.05.21 28.05.21 12 дн 24.05.21 04.06.21 12 дн КР 08:00 Выполнение капитального ремонта ВЛ: ремонт 

провода, замена изоляции в пролетах опор 37, 

с отключением под 

наведенным 

Да Пере

нос 

Измененна

я
ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) Да, 

срок 

11.05.21 12.05.21 1 дн 

9 ч

11.05.21 12.05.21 1 дн 9 

ч

ТР 04:00 Замена поврежденных изоляторов, установка 

ремонтных зажимов

с отключением под 

наведенным 

Да Пооч

ередн

Исходная

ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Да, 

срок 

24.05.21 28.05.21 4 дн 

12 ч

11.05.21 14.05.21 3 дн 12 

ч

ЗРР 04:00 Уменьшение объема ОН, при работах на ПРМ 

УПК-Ц 260 кГц ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1, 

с отключением Не задано Умен

ьшен

Измененна

я
ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) Да 12.05.21 14.05.21 2 дн 

9 ч

12.05.21 14.05.21 2 дн 9 

ч

ТР 04:00 Замена поврежденных изоляторов, установка 

ремонтных зажимов

с отключением под 

наведенным 

Да По 

оконч

Исходная

ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Да, 

срок 

04.05.21 07.05.21 3 дн 

9 ч

24.05.21 28.05.21 4 дн 9 

ч

ЗРР 04:00 Уменьшение объема ОН, при работах на ПРД 

УПК-Ц 508 кГц ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – 

с отключением Не задано Умен

ьшен

Измененна

я
ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Да, 

срок 

31.05.21 02.06.21 2 дн 

12 ч

31.05.21 04.06.21 4 дн 12 

ч

ЗРР 08:00 Одностороннее включение участка КВЛ 110 кВ 

Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №1 с отпайками (C-7) 

без отключения Не в транзите Не задано Измененна

я
ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Нет 24.05.21 28.05.21 4 дн 

9 ч

31.05.21 04.06.21 4 дн 9 

ч

БВР 01:00 Подрезка крон деревьев в пролёте опор № 1-

17, 22-32, 34-39, 47-52, 88-96, 102-117.

с отключением Нет Измененна

я
ПС 500 кВ Хехцир 2 ВЛ 500 кВ Хабаровская – Хехцир 2 Да, 

срок 

11.05.21 12.06.21 33 дн 11.05.21 12.06.21 33 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ТН-513, ТН-3 500, ВЧЗ Л-513.  

Техобслуживание ЛР-513.  Высоковольтные 

с отключением Да Поте

рь ПА 

Исходная

ПС 500 кВ Хехцир 2 ЭВ-513-1 Да, 

срок 

11.05.21 12.06.21 33 дн 11.05.21 12.06.21 33 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЭВ.   Техобслуживание ШР-513-

13, ТТ-513-11, ТТ-513-13.   Высоковольтные 

с отключением Не задано Исходная

ПС 500 кВ Хехцир 2 ЭВ-516-2 Нет 11.05.21 10.06.21 31 дн 11.05.21 10.06.21 31 дн ВПр 08:00 Техническое обслуживание УРЗА: в объеме 

технического контроля АУВ (6MD664) ЭВ-516-2 

с отключением Не задано Исходная

ПС 500 кВ Хабаровская ЭВ-213 Да, 

срок 

05.05.21 07.05.21 3 дн 04.05.21 06.05.21 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт выключателя.   Техническое 

обслуживание УРЗА в объеме профконтроля 

с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Измененна

я
ПС 500 кВ Хабаровская ШСВ Нет 17.05.21 18.05.21 2 дн 07.05.21 08.05.21 2 дн ВПр 02:00 Проверка вновь смонтированных цепей ОБР при 

управлении ШР-ШСВ-1, ЗНВ-ШСВ-1, ШСВ, ЗНВ-

с отключением Не задано В 

работ

Измененна

я
ПС 500 кВ Хабаровская УШР-220 Нет 24.05.21 25.05.21 2 дн 09.05.21 10.05.21 2 дн ВПр 02:00 Проверка вновь смонтированных цепей ОБР  

выключателем ЭВ-УШР, разъединителями ОР-

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 500 кВ Хабаровская ЭВ-УШР Нет 24.05.21 25.05.21 2 дн 09.05.21 10.05.21 2 дн ВПр 02:00 Проверка вновь смонтированных цепей ОБР  

выключателем ЭВ-УШР, разъединителями ЗН-

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 500 кВ Хабаровская ЭВ-Р-513 Нет 11.05.21 12.05.21 2 дн 11.05.21 12.05.21 2 дн ВПр 02:00 Проверка вновь смонтированных цепей ОБР  

выключателем ЭВ-Р-513 , разъединителями ШР-

с отключением Не задано Исходная

ПС 500 кВ Хабаровская Р-513 Нет 11.05.21 12.05.21 2 дн 11.05.21 12.05.21 2 дн ВПр 02:00 Проверка вновь смонтированных цепей ОБР  

выключателем ЭВ-Р-513 , разъединителями ШР-

с отключением Не задано Исходная

ПС 500 кВ Хабаровская ВЛ 500 кВ Хабаровская – Хехцир 2 Да, 

срок 

11.05.21 26.05.21 16 дн 11.05.21 26.05.21 16 дн ВПр 02:00 Техническое обслуживание УРЗА в объеме 

профконтроля вторичных цепей ЛР-513, ШР-

с отключением Нет Поте

рь ПА 

Исходная

ПС 500 кВ Хабаровская ЭВ-513-2 Да, 

срок 

11.05.21 26.05.21 16 дн 11.05.21 26.05.21 16 дн ВПр 02:00 Техническое обслуживание УРЗА в объеме 

технического контроля:II комплект. АУВ ЭВ-513-

с отключением Не задано Исходная

ПС 500 кВ Хабаровская ЭВ-513-1 Да, 

срок 

11.05.21 26.05.21 16 дн 11.05.21 26.05.21 16 дн ВПр 02:00 Техническое обслуживание УРЗА в объеме 

технического контроля: I комплект. REF(ОБР Л-

с отключением Не задано Исходная

ПС 500 кВ Хабаровская Р-513 Да, 

срок 

13.05.21 26.05.21 14 дн 13.05.21 26.05.21 14 дн ТР 08:00 Текущий ремонт реактора.    Высоковольтные 

испытания вводов 500 кВ.   Опробование 

с отключением Не задано Поте

рь ПА 

Исходная

ПС 500 кВ Хабаровская ЭВ-Р-513 Да, 

срок 

13.05.21 26.05.21 14 дн 13.05.21 26.05.21 14 дн ВПр 02:00 Техническое обслуживание УРЗА в объеме: 

технического контроля I комплект. АУВ ЭВ-Р-

с отключением Не задано Поте

рь ПА 

Исходная

ПС 500 кВ Хабаровская ОСШ 220 кВ Нет 24.05.21 25.05.21 2 дн 24.05.21 25.05.21 2 дн ВПр 02:00 Проверка вновь смонтированных цепей ОБР  

выключателем ЭВ-УШР, разъединителями ОР-

с отключением Не задано Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская СЭВ-110 Да 04.05.21 07.05.21 4 дн 04.05.21 07.05.21 4 дн ТР 08:00 Ремонт в объеме проверки технического 

состояния выключателя.  Текущий ремонт ТТ-

с отключением Не задано с 

объе

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская 4АТ Да 11.05.21 21.05.21 11 дн 11.05.21 21.05.21 11 дн КР 12:00 Капитальный ремонт ОР-220-4АТ, ТР-220-4АТ. 

Текущий ремонт 4АТ. Техническое 

с отключением Не задано Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-220-4АТ Да 11.05.21 21.05.21 11 дн 11.05.21 21.05.21 11 дн КР 12:00 Капитальный ремонт ТР-220-4АТ.  с отключением Не задано Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ОСШ 220 кВ Да 19.05.21 21.05.21 3 дн 19.05.21 21.05.21 3 дн КР 08:00 Текущий ремонт ОР-220-4АТ с отключением Не задано Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 220 кВ Комсомольская – Старт № 2 с отпайкой на ПС ГПП-

4 (Л-252)

Нет 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР-252, ВЧЗ-Л-252, ОР-252 с отключением под 

наведенным 

Да С 

откл

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-Л-252 Нет 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР-252 с отключением Не задано Пере

нос 

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ОСШ 220 кВ Нет 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ОР-252 с отключением Не задано Пере

нос 

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ОЭВ-220 Нет 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ВПр 08:00 Текущий ремонт ОР-252 с отключением Не задано Пере

нос 

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ТН-110-2 Да, 

срок 

25.05.21 26.05.21 2 дн 25.05.21 26.05.21 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ТН-110-2.  Отбор проб масла с 

ТН

с отключением Не задано Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ОСШ 220 кВ Да 31.05.21 04.06.21 5 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ОР-255 с отключением Не задано Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино № 1 (Л-255) Да 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР-Л-255, ОР-Л-255, ВЧЗ Л-

255. 

с отключением под 

наведенным 

Да С 

откл

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-Л-255 Да 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР-Л-255 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Этеркан РП-220 кВ Нет 17.05.21 28.05.21 12 дн 17.05.21 28.05.21 12 дн ВПр 08:00 Текущий ремонт 1Т с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Этеркан ЭВ-220-1Т Нет 17.05.21 28.05.21 12 дн 17.05.21 28.05.21 12 дн ВПр 08:00 Текущий ремонт 1Т с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Этеркан РШ Нет 20.05.21 21.05.21 2 дн 20.05.21 21.05.21 2 дн КР 08:00 Капитальный ремонт 1ШР-РШ с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Сулук 1ТН-220 Да, 

срок 

04.05.21 05.05.21 2 дн 04.05.21 05.05.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт в объеме техническое 

обслуживание ТН.  Высоковольтные испытания 

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Сулук РТД-1-35 Нет 04.05.21 07.05.21 4 дн 04.05.21 07.05.21 4 дн ВПр 08:00 Текущий ремонт 1Т с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Сулук РП-220 кВ Нет 04.05.21 07.05.21 4 дн 04.05.21 07.05.21 4 дн ВПр 08:00 Текущий ремонт 1Т с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Сулук ЭВ-220-1Т Нет 04.05.21 07.05.21 4 дн 04.05.21 07.05.21 4 дн ВПр 08:00 Текущий ремонт 1Т с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Сулук РТД-1-35 Нет 11.05.21 14.05.21 4 дн 11.05.21 14.05.21 4 дн ВПр 08:00 Текущий ремонт 1Т с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Сулук РП-220 кВ Нет 11.05.21 14.05.21 4 дн 11.05.21 14.05.21 4 дн ВПр 08:00 Текущий ремонт 1Т с отключением Не задано Исходная
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ПС 220 кВ Сулук ЭВ-220-1Т Нет 11.05.21 14.05.21 4 дн 11.05.21 14.05.21 4 дн ВПр 08:00 Текущий ремонт 1Т с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-110-1АТ Да, 

срок 

02.06.21 07.06.21 5 дн 

12 ч

02.06.21 07.06.21 5 дн 12 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-110-2-1АТ. 

Высоковольтные испытания вводов МВ.  

с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт ТН-110-2 Да, 

срок 

08.06.21 11.06.21 4 дн 08.06.21 11.06.21 4 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-ТН-110-2.  с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт ОМВ-110 Да, 

срок 

11.05.21 14.05.21 4 дн 11.05.21 14.05.21 4 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-2-ОМВ.   Отбор проб масла 

с ТТ

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт ШСМВ Да, 

срок 

11.05.21 14.05.21 4 дн 11.05.21 14.05.21 4 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-2-ШСМВ.  Высоковольтные 

испытания вводов МВ.  Отбор проб масла с 

с отключением Не задано С 

откл

Исходная

ПС 220 кВ Старт 2СШ 110 кВ Да, 

срок 

11.05.21 18.06.21 39 дн 11.05.21 18.06.21 39 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-2-С-102, ШР-2-С-97, ШР-2-

С-115, ШР-2-ШСМВ, ШР-2-С-116, ШР-2-С-103, 

с отключением Не задано С 

перев

Исходная

ПС 220 кВ Старт ОСШ 110 кВ Да, 

срок 

11.05.21 14.05.21 4 дн 11.05.21 14.05.21 4 дн ВПр 04:00 Вынужденный простой на время вывода в 

ремонт ОМВ-110 

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-С-115 Да, 

срок 

17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-2-С-115.  Высоковольтные 

испытания вводов МВ.  Отбор проб масла с 

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-С-97 Да, 

срок 

17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-2-С-97.  Высоковольтные 

испытания вводов МВ

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Нет 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн ТР 04:00 Устранение дефекта: скол КС-С-97 с отключением Да Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на 

ПС БАМ ПТФ (С-115)

Да, 

срок 

17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн ЗРР 04:00 Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Старт – 

Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт ОМВ-110 Нет 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн ВПр 04:00 Вывод в ремонт ОСШ 110 кВ с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт ОСШ 110 кВ Нет 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн БВР 04:00 Устранение дефекта: скол КС-С-97 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-С-116 Да, 

срок 

24.05.21 28.05.21 4 дн 

12 ч

24.05.21 28.05.21 4 дн 12 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-2-С-116.  Высоковольтные 

испытания вводов МВ.  Отбор проб масла с 

с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-Л-252 Нет 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ТР 02:00 Проверка технического состояния выключателя.  

Отбор проб масла с вводов МВ

с отключением Не задано С 

выво

Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-110-2АТ Да, 

срок 

28.05.21 02.06.21 5 дн 28.05.21 02.06.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-110-2-2АТ.  Отбор проб 

масла с вводов МВ.

с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Исходная

ПС 220 кВ Селихино 1С 220 кВ Да 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-Л-255, ШР-СЭВ-220-1, ШР-

220-1АТ-1, ШР-Л-262. Техобслуживание ТН-220-

с отключением Не задано С 

откл

Исходная

ПС 220 кВ Селихино ЭВ-220-1АТ Да 31.05.21 02.06.21 3 дн 31.05.21 02.06.21 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-220-1АТ-1. с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Селихино СЭВ-220 Да 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-СЭВ-220-1.  с отключением Не задано С 

откл

Исходная

ПС 220 кВ Селихино ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино Да 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР-Л-262, ВЧЗ-Л-262.  с отключением под 

наведенным 

Да Выво

д в 

Исходная

ПС 220 кВ Селихино ЭВ-Л-262 Да 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-Л-262. с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Селихино ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино № 1 (Л-255) Да 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР-Л-255, ВЧЗ Л-255.  с отключением под 

наведенным 

Да Выво

д в 

Исходная

ПС 220 кВ Селихино ЭВ-Л-255 Да 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-Л-255, ЛР-Л-255. ТО УРЗА 

в объеме технического контроля Комплект РЗ 

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Селихино 1АТ Да 31.05.21 02.06.21 3 дн 31.05.21 02.06.21 3 дн ВПр 08:00 Текущий ремонт ШР-220-1АТ-1. с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ РЦ В С-18 Нет 01.05.21 07.05.21 7 дн 01.05.21 07.05.21 7 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШР С-18 Проверка 

дистанционного управления оборудованием ПС 

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ РЦ 1С 110 кВ Нет 01.05.21 07.05.21 7 дн 01.05.21 07.05.21 7 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШР-1 1АТ, ШР-1 

2АТ, ШР-1 С-7, ШР-1 С-8. Проверка 

с отключением Не задано С 

откл

Исходная

ПС 220 кВ РЦ СВ-110 Нет 01.05.21 07.05.21 7 дн 01.05.21 07.05.21 7 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШР-1 СВ-110 

Проверка дистанционного управления 

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ РЦ В С-46 Нет 01.05.21 07.05.21 7 дн 01.05.21 07.05.21 7 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШР С-46 Проверка 

дистанционного управления оборудованием ПС 

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ РЦ В С-15 Нет 01.05.21 07.05.21 7 дн 01.05.21 07.05.21 7 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШР-1 С-15 Проверка 

дистанционного управления оборудованием ПС 

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ РЦ В-110 1Т Нет 01.05.21 07.05.21 7 дн 01.05.21 07.05.21 7 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШР-110 1Т Проверка 

дистанционного управления оборудованием ПС 

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ РЦ В С-48 Нет 01.05.21 07.05.21 7 дн 01.05.21 07.05.21 7 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШР-1 С-48 Проверка 

дистанционного управления оборудованием ПС 

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 01.05.21 07.05.21 7 дн 01.05.21 07.05.21 7 дн ЗРР 04:00 Одностороннее отключение ВЛ на время вывода 

в ремонт 1С 110 кВ 

без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) Нет 01.05.21 07.05.21 7 дн 01.05.21 07.05.21 7 дн ЗРР 04:00 Одностороннее отключение ВЛ на время вывода 

в ремонт 1С 110 кВ 

без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 01.05.21 07.05.21 7 дн 01.05.21 07.05.21 7 дн ЗРР 04:00 Одностороннее отключение ВЛ на время вывода 

в ремонт 1С 110 кВ 

без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Нет 06.05.21 06.05.21 1 дн 04.05.21 04.05.21 1 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШР-1 С-7.  Проверка 

дистанционного управления оборудованием ПС 

с отключением Нет Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ В С-7 Нет 06.05.21 06.05.21 1 дн 04.05.21 04.05.21 1 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШР-1 С-7.  Проверка 

дистанционного управления оборудованием ПС 

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ В С-8 Нет 07.05.21 07.05.21 1 дн 05.05.21 05.05.21 1 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШР-1 С-8.  Проверка 

дистанционного управления оборудованием ПС 

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Нет 07.05.21 07.05.21 1 дн 05.05.21 05.05.21 1 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШР-1 С-8.  Проверка 

дистанционного управления оборудованием ПС 

с отключением Нет Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ 1АТ Нет 04.05.21 04.05.21 1 дн 06.05.21 06.05.21 1 дн ТР 02:00 Техническое обслуживание ШР-1 1АТ Проверка 

дистанционного управления оборудованием ПС 

с отключением Не задано в КС 

"1 

Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ В-110 1АТ Нет 04.05.21 04.05.21 1 дн 06.05.21 06.05.21 1 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШР-1 1АТ Проверка 

дистанционного управления оборудованием ПС 

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ 2АТ Нет 05.05.21 05.05.21 1 дн 07.05.21 07.05.21 1 дн ТР 02:00 Техническое обслуживание ШР-1 2АТ Проверка 

дистанционного управления оборудованием ПС 

с отключением Не задано в КС 

"1 

Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ В-110 2АТ Нет 05.05.21 05.05.21 1 дн 07.05.21 07.05.21 1 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШР-1 2АТ Проверка 

дистанционного управления оборудованием ПС 

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ В С-17 Нет 24.05.21 04.06.21 12 дн 17.05.21 28.05.21 12 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) Нет 24.05.21 04.06.21 12 дн 17.05.21 28.05.21 12 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Нет Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ 2С 110 кВ Нет 24.05.21 04.06.21 12 дн 17.05.21 28.05.21 12 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Не задано С 

откл

Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ СВ-110 Нет 24.05.21 04.06.21 12 дн 17.05.21 28.05.21 12 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ 2ТН-110 Нет 24.05.21 04.06.21 12 дн 17.05.21 28.05.21 12 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49) Нет 24.05.21 04.06.21 12 дн 17.05.21 28.05.21 12 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Нет Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ В С-49 Нет 24.05.21 04.06.21 12 дн 17.05.21 28.05.21 12 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ В С-47 Нет 24.05.21 04.06.21 12 дн 17.05.21 28.05.21 12 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ В-110 2Т Нет 24.05.21 04.06.21 12 дн 17.05.21 28.05.21 12 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49) Нет 02.06.21 02.06.21 1 дн 21.05.21 21.05.21 1 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Нет Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) Нет 01.06.21 01.06.21 1 дн 24.05.21 24.05.21 1 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Нет Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ В-110 1АТ Нет 25.05.21 25.05.21 1 дн 25.05.21 25.05.21 1 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Не задано Отказанна

я



ПС 220 кВ РЦ В-110 2АТ Нет 28.05.21 28.05.21 1 дн 26.05.21 26.05.21 1 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Не задано Отказанна

я
ПС 220 кВ РЦ 1АТ Нет 25.05.21 25.05.21 1 дн 27.05.21 27.05.21 1 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Не задано в КС 

"1 

Отказанна

я
ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Нет 26.05.21 26.05.21 1 дн 27.05.21 27.05.21 1 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Нет Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ В С-7 Нет 26.05.21 26.05.21 1 дн 27.05.21 27.05.21 1 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ 2АТ Нет 28.05.21 28.05.21 1 дн 28.05.21 28.05.21 1 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Не задано в КС 

"1 

Отказанна

я
ПС 220 кВ РЦ В С-8 Нет 27.05.21 27.05.21 1 дн 28.05.21 28.05.21 1 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Нет 27.05.21 27.05.21 1 дн 28.05.21 28.05.21 1 дн ВПр 02:00 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Нет Измененна

я
ПС 220 кВ Парус ОСШ 220 кВ Да, 

срок 

05.05.21 05.05.21 1 дн 05.05.21 05.05.21 1 дн ТР 01:00 Ремонт в объеме техобслуживания ТН. Отбор 

проб масла с ТН ОСШ

с отключением Не задано С 

объе

Исходная

ПС 220 кВ Парус РП Да, 

срок 

05.05.21 05.05.21 1 дн 05.05.21 05.05.21 1 дн ВПр 08:00 Вынужденный простой на время вывода в 

ремонт ОСШ 220 кВ

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Парус ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС 

Парус (С-86)

Да, 

срок 

11.05.21 21.05.21 11 дн 24.05.21 03.06.21 11 дн ТР 3 Текущий ремонт ВЧЗ С-86.  ТО УРЗА в объеме 

технического контроля Комплект РЗ (ВЧБ, ДЗ, 

с отключением под 

наведенным 

Да Измененна

я
ПС 220 кВ Парус 1С 110 кВ Да, 

срок 

11.05.21 21.05.21 11 дн 24.05.21 03.06.21 11 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 1С 110 кВ с отключением Не задано С 

откл

Измененна

я
ПС 220 кВ Парус МВ-С-86 Да, 

срок 

11.05.21 21.05.21 11 дн 24.05.21 03.06.21 11 дн ТР 3 Замена вводов МВ-С-86. Высоковольтные 

испытания  вводов МВ.  Отбор проб масла с 

с отключением Не задано С 

откл

Измененна

я
ПС 220 кВ Парус ТН-1-110 Да, 

срок 

11.05.21 21.05.21 11 дн 24.05.21 03.06.21 11 дн ТР 08:00 Текущий ремонт. Отбор проб масла. с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ Облучье ОСШ 220 кВ Да, 

срок 

04.05.21 07.05.21 4 дн 04.05.21 07.05.21 4 дн ТР 08:00 Текущий ремонт РОСШ-Л-209 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Облучье ЭВ-Л-207 Нет 27.05.21 28.05.21 2 дн 21.05.21 31.05.21 11 дн ТР 08:00 Техническое обслуживание ШР-Л-207 с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ Облучье ОЭВ-220 Нет 12.05.21 14.05.21 2 дн 

15 ч

21.05.21 24.05.21 3 дн 15 

ч

ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-1-ОСЭВ-220 с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ Облучье 1С 220 кВ Нет 11.05.21 04.06.21 25 дн 21.05.21 31.05.21 11 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-Л-210, ШР-1-ОЭВ-220, ШР-

О-Я, ШР-1-СЭВ-220, ШР-220-1Т 

с отключением Не задано С 

откл

Измененна

я
ПС 220 кВ Облучье ВЛ 220 кВ Лондоко – Облучье № 1 с отпайками (Л-207) Нет 11.05.21 04.06.21 25 дн 21.05.21 31.05.21 11 дн ЗРР 08:00 Одностороннее отключение ВЛ 220 кВ Лондоко 

– Облучье № 1 с отпайками (Л-207) со стороны 

без отключения Не в транзите Не задано Поте

рь ПА 

Измененна

я
ПС 220 кВ Облучье ВЛ 220 кВ Ядрин/т – Облучье Нет 11.05.21 14.05.21 4 дн 21.05.21 24.05.21 4 дн ЗРР 08:00 Одностороннее отключение ВЛ 220 кВ Ядрин/т 

– Облучье со стороны ПС 220 кВ Облучье на 

без отключения Не в транзите Не задано Поте

рь ПА 

Измененна

я
ПС 220 кВ Облучье ЭВ-Ядрин-Облучье Нет 14.05.21 04.06.21 21 дн 

9 ч

25.05.21 31.05.21 6 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-О-Я с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Измененна

я, 
ПС 220 кВ Облучье СЭВ-220 Нет 17.05.21 19.05.21 3 дн 25.05.21 26.05.21 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-1-СЭВ-220 с отключением Не задано С 

откл

Измененна

я
ПС 220 кВ Облучье ЭВ-Ядрин-Облучье Нет 14.05.21 04.06.21 21 дн 

9 ч

25.05.21 31.05.21 6 дн ВПр 08:00 ВПр на время вывода в ремонт 1С 220 кВ. с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Измененна

я, 
ПС 220 кВ Облучье ТН-220-1 Нет 20.05.21 21.05.21 2 дн 27.05.21 28.05.21 2 дн ТР 08:00 Техническе обслуживание  ШР-ТН-220-1. с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ Облучье ЭВ-220-1Т Нет 31.05.21 02.06.21 3 дн 29.05.21 31.05.21 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-220-1Т с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ Лондоко ТН-220-2 Да, 

срок 

11.05.21 11.05.21 1 дн 11.05.21 11.05.21 1 дн ТР 01:00 Отбор проб масла с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Лондоко ЭВ Л-205 Да 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн ВПр 02:00 ТО УРЗА в объеме профконтроля ЭПЗ-1636,  

ЭПЗ-1643,  ПВЗУ-Е.  Автоматика ЭВ-220, 

с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Исходная

ПС 220 кВ Кульдур ЭВ-220 2Т Да, 

срок 

15.06.21 26.06.21 12 дн 15.06.21 26.06.21 12 дн ТР 02:00 Техническое обслуживание ТТ-220-2Т. 

Вынужденный простой на время вывода в 

с отключением Не задано Пита

ние 

Отказанна

я
ПС 220 кВ Дормидонтовка/т 2С-220 кВ Да, 

срок 

04.05.21 07.05.21 4 дн 04.05.21 07.05.21 4 дн ТР 01:00 Текущий ремонт ТТ-Л-230. Покраска 

металлоконструкций промежуточного  портала 

с отключением Не задано  Без  

сохра

Исходная

ПС 220 кВ Дормидонтовка/т 2С-220 кВ Нет 29.04.21 03.05.21 5 дн 04.05.21 07.05.21 4 дн БВР 01:00 Покраска металлоконструкций линейного 

портала №2.

с отключением Не задано С 

откл

Измененна

я, 
ПС 220 кВ Дормидонтовка/т ВТ2-220 Да, 

срок 

04.05.21 07.05.21 4 дн 04.05.21 07.05.21 4 дн БВР 01:00 Покраска металлоконструкций промежуточного  

портала №4. Текущий ремонт вторичных цепей 

с отключением Не задано С 

откл

Исходная

ПС 220 кВ Дормидонтовка/т РП Да 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн БВР 01:00 Покраска металлоконструкций промежуточного  

портала №6 

с отключением Не задано С 

сохра

Исходная

ПС 220 кВ Дормидонтовка/т ВТ2-220 Да 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн БВР 01:00 Покраска металлоконструкций промежуточного  

портала №6.

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Дормидонтовка/т ВЛ 220 кВ Дормидонтовка/т – Аван/т (Л-230) Да, 

срок 

26.04.21 07.05.21 12 дн 26.04.21 07.05.21 12 дн ТР 01:00 Текущий ремонт ТТ-Л-230. с отключением Нет С 

откл

Исходная

ПС 220 кВ Дормидонтовка/т ТН-220 Л-230 Нет 26.04.21 07.05.21 12 дн 26.04.21 07.05.21 12 дн ВПр 01:00 Текущий ремонт вторичных цепей ТН-220 Л-230 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Дормидонтовка/т ВЛ 220 кВ Дормидонтовка/т – Аван/т (Л-230) Да, 

срок 

26.04.21 07.05.21 12 дн 26.04.21 07.05.21 12 дн БВР 01:00 Покраска металлоконструкций линейного 

портала №2

с отключением Нет С 

откл

Исходная

ПС 220 кВ Дормидонтовка/т 2С-220 кВ Да, 

срок 

29.04.21 03.05.21 5 дн 29.04.21 30.04.21 2 дн БВР 01:00 Покраска металлоконструкций линейного 

портала №2.

с отключением Не задано С 

откл

Отказанна

я, 
ПС 220 кВ Джамку ВЛ 220 кВ Джамку – Березовая (Л-275) Да, 

срок 

24.05.21 28.05.21 5 дн 25.05.21 29.05.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР-220-Л-275, РРП-2, ВЧЗ Л-

275.   Высоковольтные испытания КС Л-275

с отключением под 

наведенным 

Да в КС 

Комс

Измененна

я
ПС 220 кВ Джамку СЭВ-220 Да, 

срок 

24.05.21 28.05.21 5 дн 25.05.21 29.05.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 2ШР-СЭВ-220 с отключением Не задано С 

откл

Измененна

я
ПС 220 кВ Джамку 2С 220 кВ Да, 

срок 

24.05.21 28.05.21 5 дн 25.05.21 29.05.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 2С 220 кВ, ЛР-220-Л-275,  ШР-

220-2Т, 2ШР-СЭВ-220, 2ТН-220.

с отключением Не задано С 

откл

Измененна

я
ПС 220 кВ Гидролизная ЭВ-220 1Т Нет 05.05.21 05.05.21 1 дн 04.05.21 04.05.21 1 дн ВПр 00:20 Опробование АВР 1С 35 кВ, 1С 6 кВ с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ Гидролизная ЭВ-220 1Т Нет 11.05.21 21.05.21 11 дн 04.05.21 14.05.21 11 дн ВПр 08:00 вынужденный простой на время вывода в 

ремонт 1Т

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ Высокогорная РШ-1 Да 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн ВПр 08:00 Вынужденный простой на время вывода в 

ремонт 1Т

с отключением Не задано Совм

естит

Исходная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 11.05.21 11.05.21 1 дн 11.05.21 11.05.21 1 дн ТР 01:00 Слив конденсата с отключением Не задано С 

разде

Исходная

ПС 220 кВ Биробиджан МВ НПС-32 Да 11.05.21 28.05.21 18 дн 11.05.21 28.05.21 18 дн КР 5 Капитальный ремонт МВ НПС-32. Отбор проб 

масла со вводов. Высоковольтные испытания. 

с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Исходная

ПС 220 кВ Биробиджан ОМВ-220 Да 31.05.21 02.06.21 3 дн 31.05.21 02.06.21 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР 1СШ ОМВ.  Отбор проб 

масла с вводов.  

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Биробиджан ШСМВ-220 Да 31.05.21 25.06.21 26 дн 31.05.21 25.06.21 26 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР 1СШ ШСМВ.  Отбор проб 

масла с вводов ШСМВ-220.   

с отключением Не задано С 

откл

Исходная

ПС 220 кВ Биробиджан 1СШ 220 кВ Да 31.05.21 25.06.21 26 дн 31.05.21 25.06.21 26 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-1СШ-Л-205, ШР-220-1СШ-

2АТ, ШР-1СШ-ТН-220-1, ШР-1СШ-Л-206, ШР-

с отключением Не задано С 

перев

Исходная

ПС 220 кВ Биробиджан ТН-220-1 Да 31.05.21 25.06.21 26 дн 31.05.21 25.06.21 26 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР 1СШ ТН-220-1. 

Высоковольтные испытания ТН.

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Бикин/т СВ-220 Нет 04.05.21 07.05.21 4 дн 04.05.21 07.05.21 4 дн ТР 01:00  Текущий ремонт, межремонтные испытания ТТ 

СВ-220. 

с отключением Не задано С 

откл

Исходная

ПС 220 кВ Бикин/т 2 С-220 кВ Да, 

срок 

28.04.21 07.05.21 10 дн 28.04.21 07.05.21 10 дн ТР 01:00 Текущий ремонт ТТ-Приморская ГРЭС-Бикин/т, 

СР-220-№2, ШР1-220-Т2.  

с отключением Не задано С 

откл

Исходная

ПС 220 кВ Бикин/т МВ-220-Т2 Да, 

срок 

28.04.21 07.05.21 10 дн 28.04.21 07.05.21 10 дн ТР 01:00 Текущий ремонт  ШР1-220-Т2. Текущий ремонт 

вторичных цепей МВ-220-Т2

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Бикин/т ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Бикин/т Да, 

срок 

28.04.21 07.05.21 10 дн 28.04.21 07.05.21 10 дн ВПр 01:00 Текущий ремонт ТТ-Приморская ГРЭС-Бикин/т с отключением Нет С 

откл

Исходная

ПС 220 кВ Бикин/т ТН-220 Приморская ГРЭС-Бикин/т Да, 

срок 

28.04.21 07.05.21 10 дн 28.04.21 07.05.21 10 дн ВПр 01:00 Текущий ремонт вторичных цепей ТН-220 

Приморская ГРЭС-Бикин/т

с отключением Не задано с 

откл

Исходная

ПС 220 кВ Амур 1АТ Да, 

срок 

11.05.21 21.05.21 11 дн 11.05.21 21.05.21 11 дн ТР 08:00 Текущий ремонт автотрансформатора, 

ЛРТ.Высоковольные испытания ОПН-10 1АТ-1, 

с отключением Не задано Исходная



ПС 220 кВ Аван/т ЭВ-220 Л-230 Да, 

срок 

26.04.21 07.05.21 12 дн 01.05.21 07.05.21 7 дн ТР 02:00 Текущий  ремонт ЛР-220 Л-230, ТТ-220 Л-230, 

ЭВ-220 Л-230

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 220 кВ Аван/т ОВ-220 Да 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ОВ-220, РОСШ-ОВ-220. Снятие 

гнезд с порталов ОСШ-220

с отключением Не задано С 

откл

Исходная

ПС 220 кВ Аван/т ОСШ-220 Да 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн ТР 02:00 Текущий ремонт РОСШ-ОВ-220, РОСШ-220-Т1.  

Снятие гнезд с порталов ОСШ-220

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Аван/т ОСШ-220 Да, 

срок 

26.04.21 07.05.21 12 дн 26.04.21 07.05.21 12 дн ТР 01:00 Текущий  ремонт РОСШ Л-230 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Аван/т ВЛ 220 кВ Дормидонтовка/т – Аван/т (Л-230) Да, 

срок 

26.04.21 07.05.21 12 дн 26.04.21 07.05.21 12 дн ТР 01:00 Текущий  ремонт ЛР-220 Л-230, РОСШ-220 Л-

230.

с отключением Нет Поте

рь ПА 

Исходная

ПС 110 кВ Южная ОВ 110 Да, 

срок 

24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ВПр 08:00 Выполнение работ РЗА на КСЗ ОВ 110  

(ДЗ,ТЗНП,ТО) (ЭПЗ-1636) и АУВ ОВ 110  (АУВ, 

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да, 

срок 

17.05.21 21.05.21 4 дн 

9 ч

17.05.21 21.05.21 4 дн 9 

ч

ВКЛ 02:00 Включить, для работ на ВЛ 110 кВ Красицкая – 

Вяземская (С-28)

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Т МВ С-97 Да 31.05.21 04.06.21 5 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт МВ С-97 с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Исходная

ПС 110 кВ СМР ТН 110 1с Нет 20.05.21 20.05.21 9 ч 20.05.21 20.05.21 9 ч ТР 01:00 Отбор проб масла на хим и хром. анализ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ СМР СВ 110 Нет 20.05.21 20.05.21 9 ч 20.05.21 20.05.21 9 ч ВКЛ 01:00 Включить для работ на ТН 110 1С СМР с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ СМР ТН 110 2с Нет 21.05.21 21.05.21 9 ч 21.05.21 21.05.21 9 ч ТР 01:00 Отбор проб масла на хим, хром. анализ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ СМР СВ 110 Нет 21.05.21 21.05.21 9 ч 21.05.21 21.05.21 9 ч ВКЛ 01:00 Включить для работ на ТН 110 2С СМР с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ НПЗ В 110 С-15 Нет 04.05.21 11.05.21 7 дн 

9 ч

01.05.21 07.05.21 6 дн 9 

ч

ТР 02:00 Испытание вводов 110 кВ, испытание ТТ С-15 с отключением Не задано С 

откл

Измененна

я
ПС 110 кВ НПЗ ТН 110 2СШ Нет 04.05.21 04.05.21 9 ч 04.05.21 04.05.21 9 ч ТР 01:00 Отбор проб масла на хим, хром анализ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ НПЗ В 110 С-16 Нет 04.05.21 11.05.21 7 дн 

9 ч

08.05.21 11.05.21 3 дн 9 

ч

ТР 02:00 Испытание вводов 110 кВ с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Не 

совме

Измененна

я
ПС 110 кВ Красицкая 1с 110 Да, 

срок 

04.05.21 05.05.21 1 дн 

9 ч

04.05.21 05.05.21 1 дн 9 

ч

ТР 04:00 Ремонт ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т и 1Т, отбор проб 

масла с ТН 110 1С

с отключением с включением 

ремонтной 

Не задано Исходная

ПС 110 кВ Красицкая СВ 110 Нет 04.05.21 05.05.21 1 дн 

9 ч

04.05.21 05.05.21 1 дн 9 

ч

ВПр 02:00 Отключить для работ на 1с 110 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Красицкая 2с 110 Да, 

срок 

11.05.21 12.05.21 1 дн 

5 ч

11.05.21 12.05.21 1 дн 5 

ч

ТР 04:00 Ремонт ОД 110 2Т, КЗ 110 2Ти 2Т, отбор проб 

масла с ТН 110 2С 

с отключением с включением 

ремонтной 

Не задано Исходная

ПС 110 кВ Красицкая СВ 110 Нет 11.05.21 12.05.21 1 дн 

9 ч

11.05.21 12.05.21 1 дн 9 

ч

ВПр 02:00 Отключить для работ на 2с 110 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ОВ 110 Нет 12.05.21 14.05.21 2 дн 

9 ч

12.05.21 14.05.21 2 дн 9 

ч

ТР 02:00 Испытание вводов 110 кВ с отключением Не задано Работ

а в 

Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Да 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ТР 08:00 ТР ЛР 110 С-121 с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ Картель 2с 110 Да 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт присоединений 2с 110 кВ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель В 110 С-74 Да 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт, высоковольтные испытания В 

110 С-74

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель В 110 С-121 Да 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-121 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель СВ 110 Нет 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ТР 02:00 Текущий ремонт с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ЗРР 08:00 Одностороннее отключение ВЛ в связи с ТР 

присоединений 2с 110 кВ Картель

без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да 25.05.21 25.05.21 1 дн 25.05.21 25.05.21 1 дн ТР 04:00 ТР ТН-110 С-74 ф. А с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ Городская СВ 110 Нет 31.05.21 02.06.21 2 дн 

12 ч

31.05.21 04.06.21 4 дн 12 

ч

ВКЛ 04:00 Работы на КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ 

№ 1 с отпайками (C-7)

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 110 кВ Городская СВ 110 Нет 24.05.21 28.05.21 4 дн 

9 ч

31.05.21 04.06.21 4 дн 9 

ч

ВКЛ 01:00 Включить при работах на КВЛ 110 кВ 

Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8)

с отключением Не задано Измененна

я
ПС 110 кВ Вяземская 1с 110 Да, 

срок 

17.05.21 21.05.21 4 дн 

9 ч

17.05.21 21.05.21 4 дн 9 

ч

ТР 02:00 Ремонт разъединителей ШР-110 ТН 1с, СР-110 

1с, ШР-110 С-28.

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Вяземская РП 110 Да, 

срок 

17.05.21 21.05.21 4 дн 

9 ч

17.05.21 21.05.21 4 дн 9 

ч

ТР 02:00 Ремонт разъединителей РРП-110 С-28 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Вяземская ВЛ 110 кВ Красицкая – Вяземская (С-28) Да, 

срок 

17.05.21 21.05.21 4 дн 

9 ч

17.05.21 21.05.21 4 дн 9 

ч

ВПр 02:00 Ремонт разъединителей ШР-110 С-28, РРП-110 С-

28. 

с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ Березовка 2с 110 Нет 17.05.21 21.05.21 4 дн 

10 ч

17.05.21 21.05.21 4 дн 10 

ч

ТР 02:00 Испытание трансформатора напряжения ТН-110 

2с

с отключением Не задано Работ

а в 

Исходная

ПС 110 кВ Березовка В 110 1Т Нет 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн ТР 02:00 Испытание вводов 110 кВ, испытание 

трансформатора 1Т 

с отключением Не задано Работ

а в 

Исходная

ПС 110 кВ Березовка В 110 2Т Нет 17.05.21 21.05.21 4 дн 

10 ч

17.05.21 21.05.21 4 дн 10 

ч

ВПр 02:00 Испытание вводов 110 кВ, испытание 

трансформатора 2Т, испытание ТТ 110 2Т

с отключением Не задано Работ

а в 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 04.05.21 04.05.21 1 дн 04.05.21 04.05.21 1 дн ЗРР 04:00 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с 

отпайками (C-7)

с отключением Не задано в КС 

"2 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 05.05.21 05.05.21 1 дн 05.05.21 05.05.21 1 дн ЗРР 04:00 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с 

отпайками (C-8)

с отключением Не задано в КС 

"2 

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ 

(на 10 МВт и более)

Да 11.05.21 14.05.21 4 дн 11.05.21 14.05.21 4 дн ЗРР 04:00 Профконтроль ПРМ УПК-Ц 260 кГц ВЛ 110 кВ 

Южная – Хехцир № 1, № 2

с отключением Не задано Сниж

ение 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 11.05.21 21.05.21 11 дн 11.05.21 21.05.21 11 дн ЗРР 12:00 Вывод в ремонт 4АТ ПС 500 кВ Комсомольская с отключением Не задано в КС 

"Комс

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 11.05.21 11.05.21 1 дн 11.05.21 11.05.21 1 дн ЗРР 01:00 Вывод в ремонт СМВ-35 ПС 220 кВ Ванино с отключением Не задано в КС 

"3Т, 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – 

Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС 

с отключением Не задано в КС 

"Выд

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – 

Корфовская

Нет 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Красицкая – Вяземская (С-

28) с включением В 110 С-29 на ПС 110 кВ Хор 

с отключением Не задано Увел

ичен

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ 

(на 10 МВт и более)

Да, 

срок 

17.05.21 21.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – 

Южная № 1 (С-1) Профконтроль ПРМ УПК-Ц 

с отключением Не задано Сниж

ение 

Измененна

я
Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ 

(на 10 МВт и более)

Нет 24.05.21 04.06.21 12 дн 24.05.21 04.06.21 12 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Комсомольская – 

Старт № 2 с отпайкой на ПС ГПП-4 (Л-252)

с отключением Не задано Сниж

ение 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 24.05.21 03.06.21 11 дн 24.05.21 03.06.21 11 дн ЗРР 3 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-

2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86)

с отключением Не задано в КС 

"Комс

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт 2с 110 Картель (вывод в ремонт 

ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань 

с отключением Не задано в КС 

"Комс

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 27.05.21 27.05.21 1 дн 27.05.21 27.05.21 1 дн ЗРР 04:00 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с 

отпайками (C-7)

с отключением Не задано в КС 

"2 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 28.05.21 28.05.21 1 дн 28.05.21 28.05.21 1 дн ЗРР 04:00 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с 

отпайками (C-8)

с отключением Не задано в КС 

"2 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 31.05.21 02.06.21 3 дн 31.05.21 02.06.21 3 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт 1АТ ПС 220 кВ Селихино для 

текущего ремонта ШР-220-1АТ-1.

с отключением Не задано в КС 

"Комс

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 31.05.21 04.06.21 5 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 

– РЦ № 1,2 с отпайками (C-7, С-8)

с отключением Не задано в КС 

"2 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино с отключением Не задано в КС 

"Сели

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Комсомольская – 

Селихино № 1 (Л-255)

с отключением Не задано в КС 

"Комс

Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 МВ-110 С-17 Да 03.05.21 30.05.21 28 дн 03.05.21 30.05.21 28 дн КР 3 Капитальный ремонт МВ-110 С-17 с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ (Л-221) Да 05.07.21 09.07.21 5 дн 05.07.21 09.07.21 5 дн ВПр 04:00 Проверка элементов ВЧ тракта с отключением Да Поте

рь ПА 

Отказанна

я



Хабаровская ТЭЦ-3 Т-3 Нет 10.05.21 09.06.21 31 дн 10.05.21 09.06.21 31 дн ТР 08:00 Текущий ремонт трансформатора Т-3 с отключением Не задано С 

откл

Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 В ОСШ Да 05.07.21 10.07.21 6 дн 05.07.21 10.07.21 6 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания проходных 

вводов. БВР при замене фарфоровой подвесной 

с отключением Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ОСШ-110 кВ Да 05.07.21 10.07.21 6 дн 05.07.21 10.07.21 6 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания проходных 

вводов. БВР при замене фарфоровой подвесной 

с отключением Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2) Да, 

срок 

24.05.21 28.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания проходных вводов 

и конденсаторов связи

с отключением под 

наведенным 

Да Измененна

я
Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1) Да, 

срок 

17.05.21 21.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания проходных вводов 

и конденсаторов связи

с отключением под 

наведенным 

Да Измененна

я
Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Нет 31.05.21 05.06.21 6 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания проходных вводов 

и конденсаторов связи. Замена фарфоровой 

с отключением Да  Измененна

я
Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Нет 31.05.21 05.06.21 6 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания проходных вводов 

и конденсаторов связи. Замена фарфоровой 

с отключением Да С 

выво

Измененна

я
Хабаровская ТЭЦ-1 ОСШ-110 кВ Нет 31.05.21 05.06.21 6 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн БВР 08:00 БВР при замене фарфоровой подвесной 

изоляции на стеклянную (участок от стены ЗРУ-

с отключением Не задано Измененна

я
СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Да 01.02.21 30.09.21 242 

дн 

01.02.21 30.09.21 242 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ для расчистки просеки без отключения Не задано С 

вводо

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 

(С-83)

Да 01.05.21 31.05.21 31 дн 01.05.21 31.05.21 31 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская ТЭЦ–2 №1 (С–83) для расчистки 

без отключения Не задано С 

вводо

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 

(С-84)

Да 01.05.21 31.05.21 31 дн 01.05.21 31.05.21 31 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская ТЭЦ–2 №2 (С–84) для расчистки 

без отключения Не задано С 

вводо

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Да 01.05.21 31.08.21 123 

дн 

01.05.21 31.08.21 123 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 

(С–119) для расчистки просеки

без отключения Не задано С 

вводо

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Да 01.05.21 31.08.21 123 

дн 

01.05.21 31.08.21 123 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 

(С–120) для расчистки просеки

без отключения Не задано С 

вводо

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ЗРР 02:00 Снижение ОН в связи с профконтролем АЧР ПС 

35 кВ ЛПБ

с отключением Не задано Умен

ьшен

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 МВ С-116 Да 17.05.21 21.05.21 5 дн 17.05.21 21.05.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ С-116 с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 МВ С-115 Да 24.05.21 28.05.21 5 дн 24.05.21 28.05.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ С-115 с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 МВ С-117 Да 31.05.21 04.06.21 5 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ С-117 с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) Да 11.05.21 12.05.21 2 дн 11.05.21 12.05.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-75, измерение 

горизонтальных вводов,конденсатора связи.

с отключением Да Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 МВ 110 С-75 Да 11.05.21 12.05.21 2 дн 11.05.21 12.05.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-1 С-75, ЛР С-75, 

регулировка привода МВ 110 С-75.

с отключением Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 1 СШ Да 11.05.21 31.05.21 21 дн 11.05.21 31.05.21 21 дн ТР 08:00 Чистка изоляции, текущий ремонт ШР 

присоединений ЗРУ-110 кВ

с отключением Не задано Пере

вод 

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 МВ 110 С-76 Да 13.05.21 14.05.21 2 дн 13.05.21 14.05.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-1 С-76, ЛР С-76, 

регулировка привода МВ 110 С-76

с отключением Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Да 13.05.21 14.05.21 2 дн 13.05.21 14.05.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-76. с отключением Нет Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 

(С-83)

Да 17.05.21 18.05.21 2 дн 17.05.21 18.05.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-83, измерение 

горизонтальных вводов, конденсатора связи.

с отключением Да Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 МВ 110 С-83 Да 17.05.21 18.05.21 2 дн 17.05.21 18.05.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-1 С-83, ЛР С-83, 

регулировка привода МВ 110 С-83.

с отключением Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 

(С-84)

Да 19.05.21 20.05.21 2 дн 19.05.21 20.05.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-84. с отключением Да Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 МВ 110 С-84 Да 19.05.21 20.05.21 2 дн 19.05.21 20.05.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-1 С-84, ЛР С-84, 

регулировка привода МВ 110 С-84.

с отключением Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ШСМВ 1С2С Да 21.05.21 24.05.21 4 дн 21.05.21 24.05.21 4 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-1 1С2С, вводов ШСМВ 

1С2С, регулировка  привода ШСМВ 1С2С.

с отключением Не задано С 

откл

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ТН-110 кВ 1СШ Да 27.05.21 31.05.21 5 дн 27.05.21 31.05.21 5 дн ТР 04:00 Чистка изоляции, регулировка ШР-1 ТН-1СШ, 

проведение измерений.

с отключением Не задано Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ТН 1 СШ 110 кВ Да 17.05.21 28.05.21 12 дн 17.05.21 28.05.21 12 дн ТР 08:00 Ревизия ТН 1 СШ 110 кВ с отключением Не задано Исходная

Амурская ТЭЦ-1 1 СШ 110 кВ Да 17.05.21 28.05.21 12 дн 17.05.21 28.05.21 12 дн СР 08:00 Средний ремонт 1 СШ 110 кВ, шинных 

разъединителей 1ШР

с отключением Не задано С 

перев

Исходная

Амурская ТЭЦ-1 МВ С-87 Нет 17.05.21 17.05.21 1 дн 17.05.21 17.05.21 1 дн СР 04:00 Средний ремонт 1ШР С-87. с отключением Не задано С 

откл

Исходная

Амурская ТЭЦ-1 МВ С-89 Нет 18.05.21 18.05.21 1 дн 18.05.21 18.05.21 1 дн СР 04:00 Средний ремонт 1ШР С-89.  с отключением Не задано С 

откл

Исходная

Амурская ТЭЦ-1 МВ С-88 Нет 19.05.21 19.05.21 1 дн 19.05.21 19.05.21 1 дн СР 04:00 Средний ремонт 1ШР С-88.  с отключением Не задано С 

откл

Исходная

Амурская ТЭЦ-1 МВ С-90 Нет 20.05.21 20.05.21 1 дн 20.05.21 20.05.21 1 дн СР 04:00 Средний ремонт 1ШР С-90 с отключением Не задано С 

откл

Исходная

Амурская ТЭЦ-1 МВ 5Т Нет 21.05.21 21.05.21 1 дн 21.05.21 21.05.21 1 дн СР 04:00 Средний ремонт 1ШР 5Т.  с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Исходная

Амурская ТЭЦ-1 1Т Да 24.05.21 24.05.21 1 дн 24.05.21 24.05.21 1 дн ВПр 04:00 Средний ремонт 1ШР-110 1Т с отключением Не задано Отказанна

я
Амурская ТЭЦ-1 2Т Да 25.05.21 25.05.21 1 дн 25.05.21 25.05.21 1 дн ВПр 04:00 Средний ремонт 1ШР-110 2Т с отключением Не задано Отказанна

я
Амурская ТЭЦ-1 МВ С-71 Да 26.05.21 26.05.21 1 дн 26.05.21 26.05.21 1 дн СР 04:00 Средний ремонт 1ШР С-71 с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Исходная

Амурская ТЭЦ-1 МВ С-72 Да 27.05.21 27.05.21 1 дн 27.05.21 27.05.21 1 дн СР 04:00 Средний ремонт 1ШР С-72 с отключением с переводом 

на ОВ

Не задано Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ОМВ 110 Да 28.05.21 28.05.21 1 дн 28.05.21 28.05.21 1 дн СР 04:00 Средний ремонт 1ШР ОМВ 110 с отключением Не задано Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ШСМВ 110 Да 28.05.21 28.05.21 1 дн 28.05.21 28.05.21 1 дн СР 04:00 Средний ремонт 1ШР ШСМВ 110 с отключением Не задано Исходная


