
Наименование объекта  диспетчеризации
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ВЛ 110 кВ Хвойная – Озёрная 26.01.2021 17.02.2021 23 дн 26.01.2021 17.02.2021 23 дн 26.01.2021 17.02.2021 23 дн 3:00 ТР

Установка птицезащитных устройств 522 шт, опоры 

1-156, 159, 161-177, оп.166-173 верховой осмотр,  

замена изоляции оп.142, снятие гнезд

Работы силами подрядной организации - 

установка ПЗУ  1. На время заявки необходим 

перенос нагрузки в объеме до 14 МВт из 

района, ограниченного АТ-9 Райчихинской 

ГРЭС, ВЛ 110 кВ Центральная - Волково, ВЛ 110 

кВ Хвойная - Озерная. 2. Для обеспечения 

нормативного резерва мощности необходимо 

включение в работу ТГ № 6 и ТГ № 7 

Райчихинской ГРЭС.

Исходная

п/п

п/п

п/п

п/п В.С. Янов

Состояние заявки Причина отказа

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на январь 2021 года

Прочие примечания

Выделенный в годовом графике 

срок  ремонта  

Заявленный в месячный график 

срок ремонта 
Разрешенный срок ремонта 

Аварий

ная 

готовно

сть (час, 

сутки)

Содержание работ
Вид

ремонта

Объект: Амурские электрические сети

 Начальник ОДС

Начальник СЭР

Начальник СЭРБиР В.Е. Попик

Начальник СРЗиА

О.М. Кравцова

Б.А. Ищенко

Утверждаю

Первый заместитель директора -

главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» 

Амурское РДУ 

п/п ______ А.А. Голубцов

« 24  » декабря         2020 г.


