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ПС 500 кВ Хехцир 2 ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир 2 I цепь с отпайкой на ПС 

Князе-Волконка (Л-223)

Да, срок 

ремонта 

24.08.20 28.08.20 5 дн 10.08.20 14.08.20 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ВЧЗ Л-223 с отключением Потерь ПА нет. В работе: - ПРД (ПРМ) 

УПК-Ц 432 кГц ВЛ 220 кВ Хабаровская 

под наведенным 

напряжением

Измененная

ПС 220 кВ Князе-Волконка ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир 2 I цепь с отпайкой на ПС 

Князе-Волконка (Л-223)

Нет 25.08.20 26.08.20 2 дн 11.08.20 12.08.20 2 дн ВПр 02:00 Техническое обслуживание 1ТН-220 с отключением Копия уведомления об ограничении 

электроснабжения потребителей будет 

под наведенным 

напряжением

Измененная

ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) Да, срок 

ремонта 

10.08.20 11.08.20 1 дн 

9 ч

12.08.20 14.08.20 2 дн 

9 ч

ЗРР 01:00 Текущий ремонт В 110 С-45 ГВФ без отключения Не в транзите Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Нет 01.08.20 31.08.20 31 дн 01.08.20 31.08.20 31 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ ВЛ для механизированной, ручной расчистки 

просеки. 

без отключения Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Да 29.07.20 11.08.20 14 дн 29.07.20 11.08.20 14 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-72, ОШР С-72, линейных вводов С-72, 

ВЧЗ С-72. Проверка РЗА ТТ, АУВ в объёме "В".

с отключением МДП в КС Выдача мощности Амурской 

ТЭЦ-1 93 МВт

под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Да, срок 

ремонта 

12.08.20 14.08.20 2 дн 

9 ч

10.08.20 11.08.20 1 дн 

9 ч

ЗРР 01:00 Текущий ремонт В 110 С-46 ГВФ без отключения Не в транзите Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да 17.08.20 18.08.20 2 дн 17.08.20 18.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 С-74, ЛР 110 С-74 с отключением под наведенным 

напряжением

Отказанная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Да 03.08.20 04.08.20 2 дн 03.08.20 04.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 С-119, ЛР 110 С-119 с отключением под наведенным 

напряжением

Отказанная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Да 05.08.20 06.08.20 2 дн 05.08.20 06.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 С-120, ЛР 110 С-120 с отключением под наведенным 

напряжением

Отказанная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 

(С-117)

Да 10.08.20 11.08.20 2 дн 10.08.20 11.08.20 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-117 с отключением МДП в КС Выдача мощности 

Комсомольской  ТЭЦ-3 260 МВт

под наведенным 

напряжением

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 

(С-117)

Да, срок 

ремонта 

04.09.20 04.09.20 1 дн 04.09.20 04.09.20 1 дн КР 04:00 Капитальный ремонт ШР-1 С-117 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 

(С-118)

Да 12.08.20 13.08.20 2 дн 12.08.20 13.08.20 2 дн ТР 08:00 ТО ЛР 110 С-118 с отключением МДП в КС Выдача мощности 

Комсомольской  ТЭЦ-3 260 МВт

под наведенным 

напряжением

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 

(С-118)

Да, срок 

ремонта 

08.09.20 08.09.20 1 дн 08.09.20 08.09.20 1 дн КР 04:00 Капитальный ремонт ШР-1 С-118 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) Да 19.08.20 20.08.20 2 дн 19.08.20 20.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-93 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Да 24.08.20 25.08.20 2 дн 24.08.20 25.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-76 с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С-115)

Нет 03.08.20 07.08.20 5 дн 03.08.20 07.08.20 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ С-115 с отключением Отказанная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С-115)

Да, срок 

ремонта 

31.08.20 31.08.20 1 дн 31.08.20 31.08.20 1 дн КР 04:00 Капитальный ремонт ШР-1 С-115 с отключением Отказанная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С-116)

Нет 10.08.20 14.08.20 5 дн 10.08.20 14.08.20 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ С-116 с отключением Отказанная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С-116)

Да, срок 

ремонта 

02.09.20 02.09.20 1 дн 02.09.20 02.09.20 1 дн КР 04:00 Капитальный ремонт ШР-1 С-116 с отключением Исходная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф) Да 24.08.20 28.08.20 5 дн 24.08.20 28.08.20 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т11Ф с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 35 кВ Лесозаводская ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф) Да 03.08.20 07.08.20 5 дн 03.08.20 07.08.20 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т11Ф с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС РП-1 (Т5Ф) Да 24.08.20 28.08.20 5 дн 24.08.20 28.08.20 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т5Ф с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС РП-1 (Т5Ф) Да 21.08.20 21.08.20 1 дн 21.08.20 21.08.20 1 дн БВР 04:00 Текущий ремонт РРП 35 с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 35 кВ Лесозаводская ВЛ 35 кВ РП-4 – Лесозаводская (Т10Ф) Да 10.08.20 14.08.20 5 дн 10.08.20 14.08.20 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т10Ф с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 35 кВ Южная ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) Да 17.08.20 21.08.20 5 дн 17.08.20 21.08.20 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т6Ф, РРП 35 с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Да 03.08.20 03.08.20 1 дн 03.08.20 03.08.20 1 дн ТР 04:00 Ремонт в объеме Высоковольтные испытания    

Опробование АВР

с отключением С отключением 4Т, ВЛ 35 кВ Ванино - 

Монгохто (Т13Ф), ВЛ 35 кВ Ванино - 

Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Да 03.08.20 14.08.20 12 дн 03.08.20 14.08.20 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ-35 4Т Техническое обслуживание УРЗА 

в объеме профилактического контроля ДЗТ 4Т (Siemens 

с отключением  в КС "3Т, 4Т Ванино" МДП равно 

минимальному значению из (40- Ртг; 

Исходная

ПС 220 кВ Князе-Волконка РТД-35 Нет 03.08.20 21.08.20 19 дн 03.08.20 21.08.20 19 дн ВПр 08:00 Вывод в ремонт 1АТ. Замена реактора РТД-35. Работы 

подрядной организации.

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Князе-Волконка ЭВ-220-1АТ Да 03.08.20 07.08.20 5 дн 03.08.20 07.08.20 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЭВ–220–1АТ с отключением Копия уведомления об ограничении 

электроснабжения потребителей будет 

Исходная

ПС 220 кВ Князе-Волконка 1ТН-220 Да, срок 

ремонта 

25.08.20 26.08.20 2 дн 11.08.20 12.08.20 2 дн ТР 04:00 Ремонт в объеме технического обслуживания ТН    

Техническое обслуживание УРЗА в объеме 

с отключением Цепи напряжения перевести на 1ТН-110 Измененная

ПС 110 кВ Березовка 2с 110 Нет 10.08.20 11.08.20 1 дн 

9 ч

10.08.20 11.08.20 1 дн 

9 ч

ТР 04:00 Испытание вводов ТН 110 2с Березовка с отключением Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Да 03.08.20 07.08.20 5 дн 03.08.20 07.08.20 5 дн КР 08:00 Капитальный ремонт разъединителей ОСШ ОСВ 110 с отключением Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСШ 110 Да 03.08.20 07.08.20 5 дн 03.08.20 07.08.20 5 дн КР 08:00 Капитальный ремонт разъединителей ОСШ ОСВ 110, РРП 

110 ОСШ  

с отключением Исходная

ПС 110 кВ Бикин РП 110 Да 03.08.20 07.08.20 5 дн 03.08.20 07.08.20 5 дн КР 08:00 Капитальный ремонт разъединителей РРП 110 ОСШ с отключением Исходная

ПС 110 кВ ГВФ СВ 110 Да, срок 

ремонта 

07.08.20 07.08.20 9 ч 07.08.20 07.08.20 9 ч ТР 04:00 Текущий ремонт СВ 110 ГВФ с отключением Исходная

ПС 110 кВ ГВФ 1c 110 Нет 10.08.20 11.08.20 1 дн 

9 ч

10.08.20 11.08.20 1 дн 

9 ч

ТР 03:00 Выправка стоек разъединителей и опорных изоляторов с отключением Исходная

ПС 110 кВ ГВФ В 110 С-46 Да, срок 

ремонта 

10.08.20 11.08.20 1 дн 

9 ч

10.08.20 11.08.20 1 дн 

9 ч

ТР 03:00 Текущий ремонт В 110 С-46, отбор проб масла, замена 

масла в гидрозатворах

с отключением Исходная

ПС 110 кВ ГВФ 2c 110 Нет 12.08.20 14.08.20 2 дн 

9 ч

12.08.20 14.08.20 2 дн 

9 ч

ТР 03:00 Выправка стоек разъединителей и опорных изоляторов с отключением Исходная

ПС 110 кВ ГВФ В 110 С-45 Да, срок 

ремонта 

12.08.20 14.08.20 2 дн 

9 ч

12.08.20 14.08.20 2 дн 

9 ч

ТР 03:00 Текущий ремонт В 110 С-45, отбор проб масла, замена 

масла в гидрозатворах

с отключением Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ТН 110 2c Нет 12.08.20 14.08.20 2 дн 

9 ч

12.08.20 14.08.20 2 дн 

9 ч

ТР 01:00 Отбор проб масла с отключением Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ 110 Да, срок 

ремонта 

01.07.20 31.08.20 62 дн 01.07.20 31.07.20 31 дн ТР 04:00 Текущий ремонт присоединений ОСШ 110 ВВИ ТН 110 ОСШ 

(ф.В)

с отключением Измененная, 

разбитая
ПС 110 кВ К 2СШ 110 Да 01.08.20 31.08.20 31 дн 01.08.20 31.08.20 31 дн ТР 08:00 Текущий ремонт присоединений 2СШ 110 кВ с отключением с перводом присоединений на 1СШ 110 Исходная

ПС 110 кВ К 2ТН 110 Да 03.08.20 05.08.20 3 дн 03.08.20 05.08.20 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 2ТН110 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-119 Нет 03.08.20 04.08.20 2 дн 03.08.20 04.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 С-119 с отключением Без отключения ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская № 1 (С-119)

с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-120 Нет 05.08.20 06.08.20 2 дн 05.08.20 06.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 С-120 с отключением Без отключения ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская № 2 (С-120)

с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-117 Нет 10.08.20 11.08.20 2 дн 10.08.20 11.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 С-117 с отключением С отключением ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой 

Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-118 Нет 12.08.20 13.08.20 2 дн 12.08.20 13.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 С-118 с отключением С отключением ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой 

Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-74 Нет 17.08.20 18.08.20 2 дн 17.08.20 18.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 С-74 с отключением Без отключения ВЛ 110 кВ К – Картель 

с отпайкой на ПС Пивань (С-74)

с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ К ШСВ 110 Нет 18.08.20 19.08.20 2 дн 18.08.20 19.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 ШСВ с отключением С отключением 2СШ 110 Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-93 Нет 19.08.20 20.08.20 2 дн 19.08.20 20.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 С-93 с отключением С отключением ВЛ 110 кВ К – 

Привокзальная (С-93)

Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-76 Нет 24.08.20 25.08.20 2 дн 24.08.20 25.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 С-76 с отключением С отключением ВЛ 110 кВ 

Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76)

Исходная

ПС 110 кВ К ОВ 110 Нет 06.08.20 07.08.20 2 дн 26.08.20 27.08.20 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 ОВ с отключением Измененная

ПС 110 кВ К ОСШ 110 Нет 01.07.20 31.08.20 62 дн 26.08.20 27.08.20 2 дн ТР 04:00 ВВИ ТН 110 ОСШ (ф.В) с отключением Измененная, 

разбитая
ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-6 Нет 06.08.20 07.08.20 1 дн 

9 ч

06.08.20 07.08.20 1 дн 

9 ч

ТР 04:00 Испытание вводов В 110 С-6  Корфовская с отключением Без отключения ВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ-1 - Корфовская №2 с отпайками (С-

с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ Т МВ С-86 Да 03.08.20 07.08.20 5 дн 03.08.20 07.08.20 5 дн ТР 08:00 ТР МВ С-86 с отключением с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ Т МВ ОСШ Да, срок 

ремонта 

10.08.20 14.08.20 5 дн 10.08.20 14.08.20 5 дн ТР 08:00 ТР МВ ОСШ с отключением Исходная

ПС 110 кВ Т МВ С-98 Да, срок 

ремонта 

31.08.20 04.09.20 5 дн 31.08.20 04.09.20 5 дн ТР 08:00 ТР МВ С-98 с отключением Без отключения ВЛ 110 кВ Т - 

Комсомольский НПЗ с отпайкой на ПС 

с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да, срок 

ремонта 

03.08.20 07.08.20 5 дн 03.08.20 07.08.20 5 дн ВКЛ ВЗ Работы на ПС 110 кВ Бикин без отключения Исходная, 

разбитая
ПС 110 кВ Южная В 110 С-1 Нет 03.08.20 04.08.20 1 дн 

9 ч

03.08.20 04.08.20 1 дн 

9 ч

ТР 04:00 Испытание вводов 110 кВ В 110 С-1 Южная с отключением Без отключения ВЛ 10 кВ Хабаровская 

ТЭЦ-1 - Южная №1 (С-1)

с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ Южная В 110 С-14 Нет 17.08.20 21.08.20 4 дн 

9 ч

17.08.20 21.08.20 4 дн 

9 ч

ТР 04:00 Капитальный ремонт В 110 С-14 Южная, испытание вводов с отключением Без отключения ВЛ 10 кВ Южная - 

Хехцир №2 (С-14)

с переводом на ОВ Исходная

ПС 35 кВ Лесозаводская 1с 35 Да 03.08.20 07.08.20 5 дн 03.08.20 07.08.20 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт присоединений 1с 35 с отключением С отключением ВЛ 35 кВ Лесозаводская 

– Южная (Т11Ф)

Исходная

ПС 35 кВ Лесозаводская СВ-35 Да 03.08.20 14.08.20 12 дн 03.08.20 14.08.20 12 дн ТР 04:00 Текущий ремонт СВ 35 с отключением Исходная

ПС 35 кВ Лесозаводская 2с 35 Да 10.08.20 14.08.20 5 дн 10.08.20 14.08.20 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт присоединений 2с 35 с отключением С отключением ВЛ 35 кВ РП-4 – 

Лесозаводская (Т10Ф)

Исходная

ПС 35 кВ Южная 1с-35 Да 17.08.20 21.08.20 5 дн 17.08.20 21.08.20 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт присоединений 1с 35 с отключением С отключением ВЛ 35 кВ Южная – 

Тишкино (Т6Ф), СВ 35.

Исходная

ПС 35 кВ Южная СВ 35 Да 17.08.20 21.08.20 5 дн 17.08.20 21.08.20 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт СВ 35 с отключением Исходная

ПС 35 кВ Южная РП 35 Да 21.08.20 21.08.20 1 дн 21.08.20 21.08.20 1 дн ТР 04:00 Текущий ремонт РРП 35 с отключением Исходная

ПС 35 кВ Южная 2с-35 Да 24.08.20 28.08.20 5 дн 24.08.20 28.08.20 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт присоединений 2с 35 с отключением С отключением ВЛ 35 кВ Лесозаводская 

– Южная (Т11Ф), ВЛ 35 кВ Майская 

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 03.08.20 07.08.20 5 дн 03.08.20 07.08.20 5 дн ЗРР 02:00 Тестовый контроль АЧР ПС 35 кВ Б с отключением Уменьшение объема АЧР на 3,4 МВт Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 03.08.20 07.08.20 5 дн 03.08.20 07.08.20 5 дн ЗРР 02:00 Тестовый контроль АЧР ПС 110 кВ Хурба с отключением Уменьшение объема АЧР на 4,5 МВт Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 03.08.20 07.08.20 5 дн 03.08.20 07.08.20 5 дн ЗРР 02:00 Тестовый контроль АЧР ПС 110 кВ Байкальская с отключением Уменьшение объема АЧР на 0,4 МВт Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 10.08.20 14.08.20 5 дн 10.08.20 14.08.20 5 дн ЗРР 02:00 Тестовый контроль АЧР ПС 35 кВ ЭТЗ с отключением Уменьшение объема АЧР на 8,1 МВт Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием ПА на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК (менее 10 

Да 12.08.20 13.08.20 2 дн 12.08.20 13.08.20 2 дн ЗРР 02:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с 

отпайкой на ПС ГПП–5 (С–118)

с отключением Снижение объема ОН от ОНХ1», 

«ОНХ31» на  ПС 110 кВ К, ГПП-5 на 1 

Отказанная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 17.08.20 21.08.20 5 дн 17.08.20 21.08.20 5 дн ЗРР 02:00 Тестовый контроль АЧР ПС 35 кВ Приусадебная с отключением Уменьшение объема АЧР на 0,9 МВт Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 17.08.20 21.08.20 5 дн 17.08.20 21.08.20 5 дн ЗРР 02:00 Тестовый контроль АЧР ПС 35 кВ Болин с отключением Уменьшение объема АЧР на 0,6 МВт Исходная

Приложение к письму

Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ

от_____________ № ______________

Выписка из сводного графика

ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на август 2020 г.

Август 2020
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Август 2020

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 24.08.20 28.08.20 5 дн 24.08.20 28.08.20 5 дн ЗРР 02:00 Тестовый контроль АЧР ПС 110 кВ Падали с отключением Уменьшение объема АЧР на 0,7 МВт Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Да 10.08.20 14.08.20 5 дн 10.08.20 14.08.20 5 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС 

Дормидонтовка (С-29)

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 10.08.20 11.08.20 2 дн 10.08.20 11.08.20 2 дн ЗРР 08:00 Работы на ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с 

отпайкой на ПС ГПП-5 со стороны ПС 110 кВ К

с отключением МДП в КС Выдача мощности 

Комсомольской  ТЭЦ-3 260 МВт

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 12.08.20 13.08.20 2 дн 12.08.20 13.08.20 2 дн ЗРР 08:00 Работы на ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с 

отпайкой на ПС ГПП-5 со стороны ПС 110 кВ К

с отключением МДП в КС Выдача мощности 

Комсомольской  ТЭЦ-3 260 МВт

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 29.07.20 11.08.20 14 дн 29.07.20 11.08.20 14 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) без отключения МДП в КС Выдача мощности Амурской 

ТЭЦ-1 93 МВт

Исходная

Д.В. Маланов

Сухорукова Екатерина Александровна

(4212)38-05-44; 33-44.

Начальник Службы электрических режимов


