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СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Нет 01.03.20 31.03.20 31 дн 01.03.20 31.03.20 31 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ ВЛ 110 кВ К – Картель с 

отпайкой на ПС Пивань (С-74) для 

механизированной расчистки просеки

без отключения Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин Да, срок 

ремонта 

изменен

02.03.20 06.03.20 4 дн 9 ч 02.03.20 06.03.20 4 дн 9 ч ВПр 08:00 Отключить для работ РЗА на В 110 

Приморская ГРЭС - Бикин на ПС 110 кВ 

Бикин

с отключением Увеличение потребление зоны Хабаровской 

ТЭЦ-1 на  27 МВт. Ремонт перенесен в связи с 

оптимизацией работы генерирующего 

оборудования Хабаровской ТЭЦ-1.

Снятая и 

отказанная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-

5)

Да 24.03.20 24.03.20 1 дн 24.03.20 24.03.20 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Поочерёдно Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-

6)

Да 24.03.20 24.03.20 1 дн 24.03.20 24.03.20 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Поочерёдно Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1) Да 24.03.20 24.03.20 1 дн 24.03.20 24.03.20 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Поочерёдно Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2) Да 24.03.20 24.03.20 1 дн 24.03.20 24.03.20 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Поочерёдно Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Да 25.03.20 25.03.20 1 дн 25.03.20 25.03.20 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Поочерёдно Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Да 25.03.20 25.03.20 1 дн 25.03.20 25.03.20 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Поочерёдно Исходная

ПС 110 кВ Бикин В 110 Приморская ГРЭС-Бикин Да, срок 

ремонта 

изменен

02.03.20 06.03.20 4 дн 9 ч 02.03.20 06.03.20 4 дн 9 ч ВПр 08:00 Отключить, для работ на АУВ В 110 

Приморская ГРЭС-Бикин (АУВ, ТАПВ) на ПС 

110 кВ Бикин

с отключением с переводом на ОВ Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

10.03.20 13.03.20 3 дн 9 ч 10.03.20 13.03.20 3 дн 9 ч ВПр 08:00 Отключить, для работ на "Комплект РЗА ОСВ 

110 (АУВ, ТАПВ, ДЗ, ТЗНП, МФТО, УРОВ) 

(ШЭ2607 013)" ПС 110 кВ Бикин

с отключением Увеличение зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 27 

МВт.  Перенос точки деления сети на ПС 

Бикин. С включением В 110 С-29 на ПС Хор.

Исходная

ПС 110 кВ Городская 1с 110 Нет 10.03.20 13.03.20 3 дн 9 ч 10.03.20 13.03.20 3 дн 9 ч ВПр 02:00 Профилактическое восстановление РЗА ТН 

110 1с.

с отключением Исходная

ПС 110 кВ Городская В 110 С-7 Нет 10.03.20 13.03.20 3 дн 9 ч 10.03.20 13.03.20 3 дн 9 ч ВПр 02:00 Профилактическое восстановление АУВ В 

110 С-7 (АУВ, АВР) (ТОР-200)

с отключением Исходная

ПС 110 кВ Городская 2с 110 Нет 16.03.20 20.03.20 4 дн 9 ч 16.03.20 20.03.20 4 дн 9 ч ВПр 02:00 Профилактическое восстановление РЗА ТН 

110 2с.

с отключением Исходная

ПС 110 кВ Городская В 110 С-8 Нет 16.03.20 20.03.20 4 дн 9 ч 16.03.20 20.03.20 4 дн 9 ч ВПр 02:00 Профилактическое восстановление АУВ В 

110 С-8 (АУВ, АВР) (ТОР-200)

с отключением Исходная

ПС 110 кВ Красицкая СВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

23.03.20 27.03.20 4 дн 9 ч 23.03.20 27.03.20 4 дн 9 ч ВПр 08:00 Отключить, для работ на АУВ СВ 110 (АУВ, 

ТАПВ) Красицкая

с отключением с включением 

ремонтной 

перемычки

Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да, срок 

ремонта 

изменен

02.03.20 06.03.20 4 дн 9 ч 02.03.20 06.03.20 4 дн 9 ч ЗРР ВЗ Включить, для работ на В 110 кВ ПримГРЭС -

Бикин ПС 110 кв Бикин

без отключения Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 10.03.20 13.03.20 3 дн 9 ч 10.03.20 13.03.20 3 дн 9 ч ЗРР ВЗ Для работ на ОСВ 110 ПС 110 кВ Бикин без отключения Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 02.03.20 06.03.20 5 дн 02.03.20 06.03.20 5 дн ЗРР 01:00 Снижение объема ОН в связи с 

профилактическим контролем АЧР ПС 35 кВ 

Тишкино

без отключения Снижение объема АЧР на 8 МВт Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 10.03.20 13.03.20 4 дн 10.03.20 13.03.20 4 дн ЗРР 01:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым 

контролем АЧР на ПС 110 кВ Северная

без отключения Снижение объема АЧР на 1 МВт Исходная
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