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ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 220 кВ Комсомольская – Старт № 3 (Л-253) Да 15.03.21 19.03.21 5 дн 15.03.21 19.03.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР-253, ВЧЗ-Л-253, ОР-253 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Потерь ПА нет. Л-253 Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 220 кВ Комсомольская – Старт № 3 (Л-253) Да 15.03.21 19.03.21 5 дн 15.03.21 19.03.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ВЧЗ-Л-253 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Потерь ПА нет. Л-253 Исходная

ПС 220 кВ Левобережная ВЛ 220 кВ Левобережная – РЦ (Л-201) Да 01.03.21 05.03.21 5 дн 01.03.21 05.03.21 5 дн ТР 04:00 Высоковольтные испытания КС КС Л-201 ф.С.  ТО 

УРЗА в объеме технического контроля  КСЗ 

(7SA522),  Комплект РЗ(7SD522),  ТТ вторичные 

цепи,  ЭМБ.

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Потерь ПА нет. В 

работе УПАСК ВЧ ЛЭП 

связи Хабаровская – 

Волочаевка/т – РЦ.

Лев 1С 220 Исходная

ЦУС Хабаровского ПМЭС ВЛ 220 кВ Левобережная – РЦ (Л-201) Да 01.03.21 05.03.21 5 дн 01.03.21 05.03.21 5 дн КР 08:00 Замена полимерных изоляторов в пролетах опор 

№ 59, 60  

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Потерь ПА нет. В 

работе УПАСК ВЧ ЛЭП 

связи Хабаровская – 

Волочаевка/т – РЦ.

Лев 1С 220 Исходная

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 220 кВ Левобережная – РЦ (Л-201) Да 01.03.21 05.03.21 5 дн 01.03.21 05.03.21 5 дн ВПр 02:00 ТО УРЗА в объеме технического контроля 

Основная  защита 7SD522 ДЗЛ,  Резервные 

защиты 7SA522,  Автоматика 6MD664,  ТТ 

Вторичные цепи 

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Потерь ПА нет. Лев 1С 220 Исходная

ПС 220 кВ Парус ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258) Да 29.03.21 31.03.21 3 дн 29.03.21 31.03.21 3 дн ВПр 02:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 

МВ-Л-258

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Л-258 Исходная

ПС 220 кВ Этеркан ВЛ 220 кВ Февральская – Этеркан Нет 29.03.21 01.04.21 4 дн 29.03.21 01.04.21 4 дн БВР 03:00 Техническое обслуживание ТТ-Ф-Э с отключением Нет Потерь ПА нет. Ф-Э Исходная

ЦУС Хабаровского ПМЭС ВЛ 220 кВ Хабаровская – Волочаевка/т (Л-214) Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

09.03.21 09.04.21 32 дн 11.03.21 09.04.21 30 дн КР 08:00 Работа подрядной организации 

Электросетьсервис по выправке  ЖБ опор в 

пролетах опор 13, 14, 19, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 

33, 38, 39, 42, 44, 53, 55, 67, 76, 81, 84, 86, 90, 

93, 96, 97, 99, 100, 111, 112, 120, 126, 128, 150, 

152, 160, 161, 162, 180, 184, 194, 195, 216. 

Замена полимерных изоляторов в пролетах опор 

№ П-1(2), 27-28(1), 44-45(1), 81-82(1), 92-93(1), 

123-124(1), 130-131(1), 132-133(1), 135-136(1), 

149-150(2), 150-151(1), 152-153(2), 158-159(1), 

159-160(3), 163-164(1), 166-167(1), 167-168(1), 

176-177(1), 177-178(1), 179-180(2), 180-181(1), 

184-185(2), 186-187(1), 189-190(1), 195-196(1), 

197-198(1), 211-212(1), 219-220(1), 220-221(1)  

Работа персонала ХП МЭС. Ремонт провода в 

пролетах опор № 195-196(1).

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Потерь ПА нет. В 

работе УПАСК ВЧ ЛЭП 

220 кВ связи 

Хабаровская – 

Левоережная – РЦ.

Л-214 март 

ХПМЭС

Измененна

я

ЦУС Хабаровского ПМЭС ВЛ 220 кВ Хабаровская – Волочаевка/т (Л-214) Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

18.03.21 26.03.21 8 дн 

16 ч

18.03.21 26.03.21 8 дн 16 

ч

КР 08:00 Ремонт провода в пролетах опор № 195-196(1). с отключением под наведенным 

напряжением

Да Потерь ПА нет. Л-214 март 

ХПМЭС

Отказанна

я

ПС 500 кВ Хабаровская ВЛ 220 кВ Хабаровская – Волочаевка/т (Л-214) Нет 15.03.21 19.03.21 4 дн 8 

ч

09.03.21 10.03.21 1 дн 8 

ч

ВПр 02:00 Проверка вновь смонтированных цепей ОБР при 

управлении ЭВ-214, ЛР-214, ЗНЛ-214, ЗН-214 

после реконструкции системы ОБР.

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Потерь ПА нет. Л-214 март 

ХПМЭС

Измененна

я

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) Да 01.02.21 31.03.21 59 дн 01.02.21 31.03.21 59 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская (С–71) для расчистки просеки

без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Да 01.02.21 31.03.21 59 дн 01.02.21 31.03.21 59 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Хурба 

(С–72) для расчистки просеки

без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Да 01.02.21 30.09.21 242 

дн 

01.02.21 30.09.21 242 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ для расчистки просеки без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) Нет 22.03.21 22.03.21 18 ч 22.03.21 22.03.21 18 ч ТР 04:00 Текущий ремонт ошинокви ОР-С-123. с отключением Да С-123 Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками 

(С-5)

Да 24.03.21 24.03.21 1 дн 29.03.21 29.03.21 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Поочерёдно Измененна

я
ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками 

(С-5)

Нет 01.03.21 01.03.21 1 дн 01.03.21 05.03.21 5 дн БВР 01:00 Подрезка крон деревьев в пролётах опор № 20-

23

с отключением Да С-5 Измененна

я
Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Да 25.03.21 25.03.21 1 дн 30.03.21 30.03.21 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Поочерёдно Измененна

я
Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Да 25.03.21 25.03.21 1 дн 30.03.21 30.03.21 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Поочерёдно Измененна

я
Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками 

(С-6)

Да 24.03.21 24.03.21 1 дн 29.03.21 29.03.21 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Поочерёдно Измененна

я
Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1) Да 24.03.21 24.03.21 1 дн 29.03.21 29.03.21 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Поочерёдно Измененна

я
Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2) Да 24.03.21 24.03.21 1 дн 29.03.21 29.03.21 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Поочерёдно Измененна

я
ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

16.03.21 19.03.21 4 дн 16.03.21 19.03.21 4 дн ВПр 02:00 Вывод в ремонт МВ-110 С-13, для проверки 

технического состояния выключателя.

с отключением Нет С-13 Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) Да 15.03.21 19.03.21 4 дн 9 

ч

15.03.21 19.03.21 4 дн 9 

ч

БВР 02:00 Механизированная и ручная расчистка просеки от 

ДКР

с отключением Нет С-13 Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) Да 15.03.21 19.03.21 4 дн 

10 ч

15.03.21 19.03.21 4 дн 10 

ч

БВР 02:00 Механизированная расчистка и ручная расчистка 

просек от ДКР

с отключением Нет Совмещение ремонтов Отказанна

я
ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) Да 15.03.21 19.03.21 4 дн 

10 ч

15.03.21 19.03.21 4 дн 10 

ч

БВР 02:00 Механизированная расчистка и ручная расчистка 

просек от ДКР

с отключением Нет Отказанна

я
ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

23.03.21 26.03.21 4 дн 23.03.21 26.03.21 4 дн ВПр 02:00 Вывод в ремонт МВ-110 С-14, для проверки 

технического состояния выключателя.

с отключением Нет С-14 Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) Да 22.03.21 26.03.21 4 дн 9 

ч

22.03.21 26.03.21 4 дн 9 

ч

БВР 02:00 Ручная расчистка от ДКР с отключением Нет Совмещение ремонтов Отказанна

я
ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) Да 22.03.21 26.03.21 4 дн 

10 ч

22.03.21 26.03.21 4 дн 10 

ч

БВР 02:00 Механизированная расчистка и ручная расчистка 

просек от ДКР

с отключением Нет Совмещение ремонтов Отказанна

я
ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) Да 22.03.21 26.03.21 4 дн 9 

ч

22.03.21 26.03.21 4 дн 9 

ч

БВР 02:00 Механизированная и ручная расчистка просеки от 

ДКР

с отключением Нет С-14 Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ОСШ 220 кВ Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

15.03.21 17.03.21 3 дн 15.03.21 17.03.21 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ОР-253 с отключением Не задано Л-253 Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-Л-253 Да 15.03.21 19.03.21 5 дн 15.03.21 19.03.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР-253, ОР-253 с отключением Не задано Л-253 Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ОСШ 110 кВ Нет 22.03.21 22.03.21 18 ч 22.03.21 22.03.21 18 ч ТР 04:00 Текущий ремонт ошинокви ОР-С-123. с отключением Не задано С-123 Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-123 Нет 22.03.21 22.03.21 18 ч 22.03.21 22.03.21 18 ч ТР 04:00 Текущий ремонт ошинокви ОР-С-123. с отключением Не задано С-123 Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-123 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

22.03.21 26.03.21 4 дн 6 

ч

22.03.21 26.03.21 4 дн 6 

ч

ВПр 02:00 Техническое обслуживание УРЗА в объеме 

профконтроля ЭПЗ-1636, в объеме технического 

контроля ПВЗУ-Е. 

с отключением с переводом на ОВ Не задано С-123 Снятая
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ПС 500 кВ Хабаровская ЭВ-211 Нет 22.03.21 24.03.21 3 дн 03.03.21 05.03.21 3 дн ВПр 02:00 Проверка вновь смонтированных цепей ОБР при 

управлении ЭВ-211, ЛР-211, ЗНЛ-211, ЗН-

211после реконструкции системы ОБР.

с отключением с переводом на ОВ Не задано Срок изменен для 

несовмещения с 

выводом ВЛ 220 кВ 

Хабаровская – 

Волочаевка/т (Л-214)

Измененна

я

ПС 500 кВ Хабаровская ЭВ-214 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

15.03.21 19.03.21 5 дн 09.03.21 10.03.21 2 дн ВПр 02:00 Проверка вновь смонтированных цепей ОБР при 

управлении ЭВ-214, ЛР-214, ЗНЛ-214, ЗН-214, 

ЗНВ-214, ШР-214-1, ЗНВ-214-1, ШР-214-2, ЗНВ-

214-2  после реконструкции системы ОБР.

с отключением Не задано С отключением  ВЛ 220 

кВ Хабаровская – 

Волочаевка/т (Л-214)

Л-214 март 

ХПМЭС

Измененна

я, 

разбитая

ПС 500 кВ Хабаровская ЭВ-214 Нет 15.03.21 19.03.21 5 дн 11.03.21 19.03.21 9 дн ТР 08:00 Текущий ремонт выключателя ЭВ-214. с отключением Не задано С отключением  ВЛ 220 

кВ Хабаровская – 

Волочаевка/т (Л-214)

Л-214 март 

ХПМЭС

Измененна

я, 

разбитая

ПС 500 кВ Хабаровская ЭВ-212 Нет 29.03.21 31.03.21 3 дн 29.03.21 31.03.21 3 дн ВПр 02:00 Проверка вновь смонтированных цепей ОБР при 

управлении ЭВ-212, разъединителями ЛР-212, 

ЗНВ-212, ШР-212-1, ЗНВ-212-1, ШР-212-2, ЗНВ-

212-2 после реконструкции системы ОБР.

с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 220 кВ Биробиджан ОМВ-220 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

09.03.21 12.03.21 4 дн 09.03.21 12.03.21 4 дн ВПр 02:00 Техническое обслуживание ТН-ОСШ с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Биробиджан ОСШ 220 кВ Нет 09.03.21 12.03.21 4 дн 09.03.21 12.03.21 4 дн ТР 02:00 Техническое обслуживание ТН-ОСШ, Отбор проб 

ТН-ОСШ

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Биробиджан МВ Л-205 Да 15.03.21 19.03.21 5 дн 15.03.21 19.03.21 5 дн ТР 08:00 Проверка технического состояния выключателя, 

высоковольтные испытания, техническое 

обслуживание УРЗА

с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 220 кВ Биробиджан ШСМВ-220 Да 22.03.21 24.03.21 3 дн 22.03.21 24.03.21 3 дн ТР 02:00 Проверка технического состояния выключателя с отключением Не задано С раздельной работой 

1СШ и 2 СШ 220 кВ

Исходная

ПС 220 кВ Биробиджан МВ Хабаровская Да 29.03.21 02.04.21 5 дн 29.03.21 02.04.21 5 дн ТР 02:00 Проверка технического состояния выключателя. 

Высоковольтные испытания ТО УРЗА в объеме 

профконтроля ЭПЗ-1636,  Автоматика МВ-220,  

Трансформаторы тока,  РПР 

с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино БР-2 Да 29.03.21 31.03.21 3 дн 29.03.21 31.03.21 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт БР-2.   ТО УРЗА в объеме 

профконтроля БМРЗ.

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Восток 1Т Нет 01.03.21 31.03.21 31 дн 01.03.21 31.03.21 31 дн ВПр 00:20 Вывод в резрев 1Т, согласно режимным 

указаниям

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Левобережная 1С 220 кВ Да 01.03.21 05.03.21 5 дн 01.03.21 05.03.21 5 дн ТР 04:00 Ремонт в объеме техобслуживания ШР-220-1Т, 

ТТ-220 1Т, СР-1.  Высоковольтные испытания ТТ 

Л-201, ТТ-220 1Т

с отключением Не задано С отключением 1Т,  ВЛ 

220 кВ Левобережная – 

РЦ (Л-201)

Лев 1С 220 Исходная

ПС 220 кВ Левобережная РП-220 Да 01.03.21 05.03.21 5 дн 01.03.21 05.03.21 5 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ТТ-РП вторичные 

цепи

с отключением Не задано Лев 1С 220 Исходная

ПС 220 кВ Левобережная СЭВ-220 Да 01.03.21 05.03.21 5 дн 01.03.21 05.03.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт СЭВ-220, техническое 

обслуживание СР-1

с отключением Не задано С отключением 1С 220 

кВ, ВЛ 220 кВ 

Левобережная – РЦ (Л-

201)

Лев 1С 220 Исходная

ПС 220 кВ Левобережная ЭВ-220 1Т Нет 01.03.21 12.03.21 12 дн 01.03.21 08.03.21 8 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЭВ-220 1Т. Техническое 

обслуживание ТР-220 1Т.   Высоковольтные 

испытания ТТ-220 1Т

с отключением Не задано Лев 1С 220 Измененна

я

ПС 220 кВ Облучье ЭВ-220-2Т Нет 29.03.21 02.04.21 5 дн 29.03.21 02.04.21 5 дн ВПр 02:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 

2Т для выполнения текущего ремонта

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Парус ТН-1-220 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

02.03.21 02.03.21 1 дн 02.03.21 02.03.21 1 дн ТР 01:00 Ремонт в объеме техобслуживания ТН-1-220 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Парус ТН-2-220 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

03.03.21 03.03.21 1 дн 03.03.21 03.03.21 1 дн ТР 08:00 Ремонт в объеме техобслуживания ТН-2-220 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Парус ТН-1-110 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

04.03.21 04.03.21 1 дн 04.03.21 04.03.21 1 дн ТР 08:00 Ремонт в объеме техобслуживания ТН-1-110 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Парус ТН-2-110 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

05.03.21 05.03.21 1 дн 05.03.21 05.03.21 1 дн ТР 08:00 Ремонт в объеме техобслуживания ТН-2-110 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Парус 2АТ Нет 15.03.21 19.03.21 4 дн 

15 ч

15.03.21 19.03.21 4 дн 15 

ч

БВР 00:20 Замена ввода МВ-110-2АТ фА ст.шин с отключением Не задано 2АТ Исходная

ПС 220 кВ Парус 2С 110 кВ Нет 15.03.21 19.03.21 4 дн 

15 ч

15.03.21 19.03.21 4 дн 15 

ч

БВР 00:20 Замена ввода МВ-110-2АТ фА ст.шин с отключением Не задано 2АТ Исходная

ПС 220 кВ Парус МВ-110-2АТ Нет 15.03.21 28.03.21 14 дн 15.03.21 28.03.21 14 дн КР 3 Замена ввода МВ-110-2АТ фА ст.шин с отключением Не задано 2АТ Исходная

ПС 220 кВ Парус 2АТ Нет 19.03.21 28.03.21 9 дн 9 

ч

19.03.21 28.03.21 9 дн 9 

ч

ЗРР 3 Заявленный режим работы 220/10, на время 

вывода в ремонт МВ-110-2АТ, для замены 

вводов.

без отключения Не задано 2АТ Исходная

ПС 220 кВ Парус МВ-Л-258 Да 29.03.21 31.03.21 3 дн 29.03.21 31.03.21 3 дн ТР 02:00 Ремонт в объеме  в объеме проверки 

технического состояния выключателя.  Отбор 

проб масла со вводов МВ

с отключением Не задано Л-258 Исходная

ПС 220 кВ РЦ В-220 Л-201 Нет 01.03.21 05.03.21 5 дн 01.03.21 05.03.21 5 дн ВПр 02:00 ТО УРЗА в объеме технического контроля 

Основная  защита 7SD522 ДЗЛ,  Резервные 

защиты 7SA522,  Автоматика 6MD664,  ТТ 

Вторичные цепи

с отключением Не задано С отключением ВЛ 220 

кВ Левобережная – РЦ 

(Л-201)

Лев 1С 220 Исходная

ПС 220 кВ Селихино МВ С-99 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

15.03.21 17.03.21 3 дн 15.03.21 17.03.21 3 дн ТР 08:00 Ремонт в объеме проверки технического 

состояния выключалеля

с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-110 Нет 24.03.21 26.03.21 3 дн 24.03.21 26.03.21 3 дн ЗРР 02:00 Перевод под защиту ОШСМВ-110  ВЛ 110 кВ 

Селихино-Вознесеновская (С-105)  на время 

вывода в ремонт МВ-С-105, для проверки 

технического сосотояния выключателя

с отключением Не задано С сохранением 

паралллейной работы 

1С и 2С 110 кВ.  С 

включением ШР-2 -

ОШСМВ-110

Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-С-97 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

09.03.21 11.03.21 3 дн 09.03.21 11.03.21 3 дн ТР 08:00 Ремонт в объеме проверки технического 

состояния выключателя. 

с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная
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ПС 220 кВ Старт ОСШ 220 кВ Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

16.03.21 16.03.21 1 дн 09.03.21 09.03.21 1 дн ТР 02:00 Отбор проб масла с ТН-ОСШ-220. Техническое 

обслуживание ТН-ОСШ-220.

с отключением Не задано ТН-ОСШ Ст Измененна

я

ПС 220 кВ Старт ОСЭВ-220 Нет 16.03.21 16.03.21 1 дн 09.03.21 09.03.21 1 дн ВПр 02:00 вынужденный простой на время вывода в ремонт 

ОСШ 220 кВ для выполнения технического 

обслуживания ТН-ОСШ-220.

с отключением Не задано С раздельной работой 

1С 220 кВ и 2 С 220 кВ

ТН-ОСШ Ст Измененна

я

ПС 220 кВ Старт РП-220 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

16.03.21 16.03.21 1 дн 09.03.21 09.03.21 1 дн ВПр 02:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 

ОСШ 220 кВ

с отключением Не задано С раздельной работой 

1С 220 кВ и 2 С 220 кВ

ТН-ОСШ Ст Измененна

я

ПС 220 кВ Старт ШСМВ Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

10.03.21 12.03.21 3 дн 10.03.21 12.03.21 3 дн ТР 08:00 Ремонт в объеме проверки технического 

состояния выключателя

с отключением Не задано С сохранением 

параллельной работы 

1СШ и 2СШ 110 кВ

Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-Л-253 Да 15.03.21 19.03.21 5 дн 15.03.21 19.03.21 5 дн ТР 02:00 Проверка технического сомтояния выключателя. 

Отбор проб масла со вводов МВ

с отключением Не задано Л-253 Исходная

ПС 220 кВ Старт ОМВ-110 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

22.03.21 02.04.21 12 дн 22.03.21 02.04.21 12 дн ВКЛ 3 Ввод в работу для перевода под защиту ОМВ-110 

ВЛ 110 кВ Старт – Солнечная №1 с отпайкой на 

ПС Ручей (С–103) на время капитального 

ремонта МВ-С-103

Не задано Старт 

КР103

Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-Л-258 Да 29.03.21 31.03.21 3 дн 29.03.21 31.03.21 3 дн ТР 02:00 Ремонт в объеме  в объеме проверки 

технического состояния выключателя.  Отбор 

проб масла со вводов МВ

с отключением Не задано с отключением ВЛ Л-258 Исходная

ПС 220 кВ Ургал УШР-110 Да 09.03.21 20.03.21 12 дн 09.03.21 20.03.21 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт УШР-110. Техническое 

обслуживание ЭВ-110-УШР, ОПН-110-УШР.   ТО 

УРЗА: в объеме профконтроля Защиты УШР, 

Трансформаторы тока УШР, АУВ ЭВ-УШР-110, 

Автоматика приводов разъединителей, ЭМБ.   ТО 

УРЗА в объеме технического контроля ТМП 

основной силовые тирристоры, основнной БУПП.   

с отключением Не задано Не совмешать с 

ремонтом УШР на ПС 

220 кВ Февральская

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ОСМВ-110 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

09.03.21 11.03.21 3 дн 03.03.21 05.03.21 3 дн ТР 01:00 Проверка технического состояния выключателя 

Отбор проб масла со вводов. Отбор проб масла с 

ТТ-ОСМВ-110

с отключением Не задано С раздельной работой 

секций 1С и 2С 110 кВ

Измененна

я

ПС 220 кВ Хехцир ОСШ 110 кВ Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

09.03.21 11.03.21 3 дн 03.03.21 05.03.21 3 дн ТР 02:00 Ремонт в объеме техобслуживания ТН-110 ОСШ с отключением Не задано С раздельной работой 

шин 110 кВ

Измененна

я

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-23 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

31.03.21 02.04.21 2 дн 

12 ч

09.03.21 11.03.21 2 дн 12 

ч

ТР 08:00 Ремонт в объеме проверки технического 

состояния выключателя. Отбор проб масла со 

вводов МВ

с отключением с переводом на ОВ Не задано С раздельной работой 

1С и 2С 110 кВ

Измененна

я

ПС 220 кВ Хехцир ОМВ-220 Да 15.03.21 17.03.21 3 дн 15.03.21 17.03.21 3 дн ТР 08:00 Ремонт в объеме проверки технического 

состояния выключателя.  Высоковольтные 

испытания ТТ ОМВ-220.  Отбор проб масла со 

вводов МВ

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ОСШ 220 кВ Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

23.03.21 23.03.21 1 дн 15.03.21 17.03.21 3 дн ТР 02:00 Ремонт в объеме техобслуживания ТН ОСШ 220 

кВ

с отключением Не задано Измененна

я

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-13 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

16.03.21 19.03.21 3 дн 

12 ч

16.03.21 19.03.21 3 дн 12 

ч

ТР 08:00 Ремонт в объеме  проверки технического 

состояния выключателя.  Высоковольтные 

испытания вв МВ.  Отбор проб масла со вводов 

МВ

с отключением Не задано С-13 Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ТН-220-1 Да 22.03.21 22.03.21 1 дн 22.03.21 22.03.21 1 дн ВПр 08:00 Техническое обслуживание УРЗА с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-14 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

23.03.21 26.03.21 3 дн 

12 ч

23.03.21 26.03.21 3 дн 12 

ч

ТР 08:00 Ремонт в объеме  проверки технического 

состояния выключателя.  Высоковольтные 

испытания вв МВ   Отбор проб масла со вводов 

МВ

с отключением Не задано С-14 Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ТН-110-1 Да 24.03.21 24.03.21 1 дн 24.03.21 24.03.21 1 дн ТР 02:00 Ремонт в объеме техобслуживания ТН-110 ОСШ. 

Отбор проб масла.

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ТН-110-2 Да 25.03.21 25.03.21 1 дн 25.03.21 25.03.21 1 дн ВПр 08:00 ТО УРЗА вторичные цепи с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ТН-220-2 Да 26.03.21 26.03.21 1 дн 26.03.21 26.03.21 1 дн ТР 02:00 Ремонт в объеме техобслуживания ТН-220-2. с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Этеркан 2С 220 кВ Нет 29.03.21 01.04.21 4 дн 29.03.21 01.04.21 4 дн ТР 03:00 Техническое обслуживание ТТ-Ф-Э с отключением Не задано С отключением ВЛ 220 

кВ Февральская – 

Этеркан

Ф-Э Исходная

ПС 220 кВ Этеркан 2ТН-220 Нет 29.03.21 01.04.21 4 дн 29.03.21 01.04.21 4 дн ВПр 03:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 

2С 220 кВ

с отключением Не задано Ф-Э Исходная

ПС 220 кВ Этеркан РП-220 кВ Нет 29.03.21 01.04.21 4 дн 29.03.21 01.04.21 4 дн ТР 03:00 Техническое обслуживание ТТ-РП-220 с отключением Не задано С отключением ВЛ 220 

кВ Февральская – 

Этеркан

Ф-Э Исходная

ПС 220 кВ Этеркан СЭВ-220 Нет 29.03.21 01.04.21 4 дн 29.03.21 01.04.21 4 дн ВПр 03:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 

2С 220 кВ

с отключением Не задано С отключением ВЛ 220 

кВ Февральская – 

Этеркан

Ф-Э Исходная

ПС 220 кВ Этеркан ЭВ-220-2Т Нет 29.03.21 01.04.21 4 дн 29.03.21 01.04.21 4 дн ВПр 03:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 

2С 220 кВ

с отключением Не задано Ф-Э Исходная

ПС 110 кВ МЖК 2с 110 Нет 29.03.21 31.03.21 2 дн 9 

ч

22.03.21 26.03.21 4 дн 9 

ч

ТР 03:00 Текущий ремонт ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т. с отключением Не задано Измененна

я
ПС 110 кВ МЖК 2с 110 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

24.03.21 26.03.21 2 дн 5 

ч

22.03.21 26.03.21 4 дн 9 

ч

ВПр 04:00 Текущий ремонт 2Т, отбор проб масла с отключением Не задано Измененна

я

ПС 110 кВ МЖК 1с 110 Нет 22.03.21 24.03.21 2 дн 9 

ч

29.03.21 31.03.21 2 дн 9 

ч

ТР 03:00 Текущий ремонт ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т. с отключением Не задано Измененна

я
ПС 110 кВ МЖК 1с 110 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

22.03.21 24.03.21 2 дн 4 

ч

29.03.21 31.03.21 2 дн 4 

ч

ВПр 04:00 Текущий ремонт 1Т, отбор проб масла. с отключением Не задано Измененна

я
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ПС 110 кВ НПЗ В 110 С-16 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

29.03.21 31.03.21 2 дн 9 

ч

29.03.21 31.03.21 2 дн 9 

ч

ВПр 02:00 Работы РЗА на ДФЗ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-

3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (ШЭ2607 083) и 

комплекте РЗА КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – 

НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (ДЗ, ТЗНП, МФТО, 

АУВ, ТАПВ, УРОВ) (ШЭ2607 016)

с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ Южная ШСВ 110 Да, 

срок 

ремон

та 

измене

н

15.03.21 16.03.21 1 дн 9 

ч

11.03.21 12.03.21 1 дн 9 

ч

ВПр 02:00 Работы РЗА на КСЗ ШСВ 110 (МТЗ, ТЗНП) и АУВ 

ШСВ 110 (АУВ, ТАПВ)

с отключением Не задано С сохранением 

параллельной работа 

1СШ и 2СШ 110 кВ  

Измененна

я

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 15.03.21 19.03.21 5 дн 15.03.21 19.03.21 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема АЧР в связи с профконтролем 

АЧР на ПС 110 кВ Горная

с отключением Не задано Снижение объема АЧР 

на ПС 110 кВ Горная на 

5 МВт

Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 В ВЛ С-6 Да 15.03.21 19.03.21 5 дн 15.03.21 19.03.21 5 дн ВПр 08:00 Проверка РЗА КСЗ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1-

Корфовская №2 с отпайками (ДЗ, ТЗНП, ТО) 

(ЭПЗ-1636) и АУВ В ВЛ С-6 (АУВ, ТАПВ) в объёме 

"К"

с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ЭВ-110 С-49 Да 11.03.21 18.03.21 8 дн 11.03.21 18.03.21 8 дн ВПр 04:00 Проверка РЗА АУВ и КСЗ в объёме "В" с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 Т-1 Нет 24.03.21 05.04.21 13 дн 24.03.21 05.04.21 13 дн ТР 08:00 Текущий ремонт трансформатора Т-1 с отключением Не задано С отключением Блока 1 Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ 

(на 10 МВт и более)

Нет 01.03.21 05.03.21 5 дн 01.03.21 05.03.21 5 дн ЗРР 01:00 Работы на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – 

Корфовская № 1 с отпайками (С-5)

с отключением Не задано Снижение объема ОН 

от «ОНХ2», «ОНХ2-1» , 

«ОНХ4», «ОНХ4-1»на 

ПС 110 кВ Корфовская 

и ПС 110 кВ АК на 38 

МВт  На время 

операций и заявки 

снижение МДП с ПА в 

КС "2 сечение 

Хабаровса" на 38 МВт  

Полная потеря объема 

УВ на ОН (38 МВт) 

«ОНХ2», «ОНХ4», 

«ОНХ2-1», «ОНХ4-1» 

на ПС 110 кВ 

Корфовская,  ПС 110 кВ 

АК от: – ЛАПНУ 1 

комплект Зейской ГЭС, 

ЛАПНУ 2 комплект 

Зейской ГЭС, ЛАПНУ 1 

комплект Бурейской 

ГЭС, ЛАПНУ 2 комплект 

Бурейской ГЭС 

(частичная потеря УВ 

ОНХ2, ОНХ4), - РАДВ 

ПС 500 кВ Амурская 

(частичная потеря УВ 

ОНХ4); - АОПО ВЛ 220 

кВ Амурская – 

Белогорск/т с 

отпайками, АОПО ВЛ 

220 кВ Амурская – НПС-

26 на ПС 500 кВ 

Амурская (частичная 

потеря УВ ОНХ4); - 

АОПО ВЛ 220 кВ 

Райчихинская ГРЭС – 

Завитая №1, №2 на ПС 

С-5 Исходная

ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 15.03.21 19.03.21 4 дн 9 

ч

01.03.21 05.03.21 4 дн 9 

ч

БВР 01:00 Проведение работ по обрезке деревьев на ВЛ 

110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с 

отпайками (С-5)

с отключением Не задано Снижение объема ОН 

от «ОНХ2», «ОНХ2-1» , 

«ОНХ4», «ОНХ4-1»на 

ПС 110 кВ Корфовская 

и ПС 110 кВ АК на 38 

МВт  На время 

операций и заявки 

снижение МДП с ПА в 

КС "2 сечение 

Хабаровса" на 38 МВт

С-5 Измененна

я


