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Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

11.05.17 12.05.17 2 дн 11.05.17 12.05.17 2 дн ЗРР 02:00 Отключение ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор 

(С–27)

С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. 

Уменьшени нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 3 МВт

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

22.05.17 25.05.17 4 дн 22.05.17 25.05.17 4 дн ЗРР 02:00 отключение ВЛ 110 кВ Корфовская – 

Гродеково (С–25), на ПС Гродеково СВ 110 

С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. 

Уменьшени нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 9 МВт

Исходная

"ДРСК" ХЭС КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №1 с отпайками (С-7) Нет 02.05.17 12.05.17 10 дн 

9 ч

10.05.17 20.05.17 10 дн 9 

ч

БВР 04:00 Монтаж ВОЛС подрядной организацией 

(ООО "НаноЭлектромонтаж") 

с включением 

на ночь

Измененная

Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №1 с отпайками (С-7) Да, 

срок 

ремо

нта 

02.05.17 02.05.17 1 дн 10.05.17 10.05.17 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. 

С отключением линии на время АПВ. 

поочередно МДП в сечение "2 Хабаровск" 86 МВт, 

в послеаварийном 16 МВт с Блоком 1. МДП в 

сечение  "2 Хабаровск" 139 МВт, в 

послеаварийном 34 МВт без Блок1.

Измененная

Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №2 с отпайками (С-8) Да, 

срок 

ремо

нта 

02.05.17 02.05.17 1 дн 10.05.17 10.05.17 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. 

С отключением линии на время АПВ. 

поочередно МДП в сечение с Блоком  "2 

Хабаровск" 102 МВт, в послеаварийном 23 МВт. 

МДП в сечение без Блок "2 Хабаровск" 146 МВт, в 

послеаварийном 41 МВт.

Измененная

ПС 110 кВ Гродеково ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор (С–27) Да, 

срок 

ремо

нта 

11.05.17 12.05.17 2 дн 11.05.17 12.05.17 2 дн ТР 04:00 Ремонт разъединителей Исходная

ПС 110 кВ Гродеково ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С–25) Да, 

срок 

ремо

нта 

22.05.17 25.05.17 3 дн 9 

ч

22.05.17 25.05.17 3 дн 9 

ч

ТР 04:00 Ремонт разъединителей Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74) Да 01.04.17 30.06.17 91 дн 01.04.17 30.06.17 91 дн ЗРР 01:00 Расчистка трассы от ДКР механизмами без отключения  С выводом АПВ Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С–119) Да 01.04.17 30.06.17 91 дн 01.04.17 30.06.17 91 дн ЗРР 01:00 Механизированная расчистка просеки без отключения  С выводом АПВ Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С–120) Да 01.04.17 30.06.17 91 дн 01.04.17 30.06.17 91 дн ЗРР 01:00 Механизированная расчистка просеки  без отключения  С выводом АПВ Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–115)

Нет 02.05.17 31.05.17 29 дн 

9 ч

02.05.17 31.05.17 29 дн 9 

ч

ЗРР 01:00 Механизированная расчистка просеки, 

ручная расчистка просеки с выводом АПВ

подрядной организацией Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–116)

Нет 02.05.17 31.05.17 29 дн 

9 ч

02.05.17 31.05.17 29 дн 9 

ч

ЗРР 01:00 Механизированная расчистка просеки, 

ручная расчистка просеки с выводом АПВ

подрядной организацией Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Хурба (С–72) Да 10.05.17 12.05.17 3 дн 10.05.17 12.05.17 3 дн ТР 02:00 ТО ЛР-110 С-72, КС, ВЧЗ, присоединений 1с-

110,  КР СР-110 1с на ПС 110 кВ Хурба.  

С отключением ВЛ. МДП в сечение "Выдачи 

мощности Амурской ТЭЦ-1" 99 МВт

Исходная

ПС 110 кВ Хурба ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С–94) Да 15.05.17 16.05.17 2 дн 15.05.17 16.05.17 2 дн ТР 02:00 Т0 ЛР-110 С-94, КС, ВЧЗ, присоединений 2с-

110на ПС 110 кВ Хурба.  

С отключением ВЛ 110 кВ С-94 Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Привокзальная (С–75) Да 18.05.17 18.05.17 1 дн 18.05.17 18.05.17 1 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-1 С-75, ЛР С-75. С 

отключением ВЛ С-75, I СШ ЗРУ-110 кВ. 

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – К (С–76) Да 19.05.17 19.05.17 1 дн 19.05.17 19.05.17 1 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-1 С-76, ЛР С-76. С 

отключением ВЛ С-76, I СШ ЗРУ-110 кВ. 

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 №1 

(С–83)

Да 22.05.17 23.05.17 2 дн 22.05.17 23.05.17 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-1 С-83, ЛР С-83. С 

отключением ВЛ С-83, I СШ ЗРУ-110 кВ. 

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 №2 

(С–84)

Да 24.05.17 24.05.17 1 дн 24.05.17 24.05.17 1 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-1 С-84, ЛР С-84.  С 

отключением ВЛ С-84, I СШ ЗРУ-110 кВ. 

Исходная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус 

(С–86)

Да 10.05.17 19.05.17 10 дн 10.05.17 19.05.17 10 дн ТР 04:00 "ПС Парус: ТР МВ-С-86, ТР ШР-С-86, ТР ЛР-С-

86;   ПВ С-86 ШДЭ-2801, ШОН,   ПВ С-86 

АУВ, ЭМБ, ТТ ВВИ МВ-110 С-86, ХАРГ вв МВ-

110 С-86 " 

МДП в сечение "Комсомольск" 256 МВт, в 

послеаварийном 169 МВт

Исходная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С–102) Да 22.05.17 22.05.17 1 дн 22.05.17 22.05.17 1 дн ТР 04:00 "ПС Старт: Опробование АПВ,  ТР ЭВ-С-102, 

ТР ШР-2-С-102,      К1 С-102 АВАНТ Р400 " 

Исходная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С–97) Да 29.05.17 29.05.17 1 дн 29.05.17 29.05.17 1 дн ТР 04:00 ПС Старт: Опробование АПВ, ТР ШР-2-С-97,   

К1 С-97 АВАНТ Р400,   ПК С-97 АУВ МВ-110,   

ПК С-97 ШОН, ЭМБ,   ВВИ МВ-110 С-97 

Исходная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Да, 

срок 

ремо

30.05.17 02.06.17 4 дн 30.05.17 02.06.17 4 дн ТР 02:00 ПК Т9Ф АУВ МВ-35,Комп защ ПЗ-4,    ПК Т9Ф 

Втор цепи ТТ, ЭМБ яч.№9 

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-Л-253 Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

02.05.17 12.05.17 11 дн 02.05.17 12.05.17 11 дн КР 04:00 КР ОР-220-253, КР ЛР-253, ТР КС-Л-253, ТР 

ВЗ-Л-253   ПК Л-253 ЭПЗ-1636, ПК Л-253 

АУВ,ТТ и РПР, ПВ Л-253 ПВЗУ-Е  Замена ВЧЗ 

Л-253 подрядной организацией 

Электротехнические системы 

Изменение сроков в связи с большим объемом 

одновременных работ по ПС Комсомольская , ПС 

Старт - одна бригада

Исходная

ВЛ 35 кВ

ПС 500 кВ Комсомольская

Май 2017

Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы

ВЛ 110 кВ 
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Первый заместитель директора –

главный диспетчер  

Филиала АО «СО ЕЭС»

Хабаровское РДУ

_______________ И.О. Баканов

«___» ____________ 2017 г.
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ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на май 2017 г.
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ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ–С–123 Да 22.05.17 26.05.17 5 дн 22.05.17 26.05.17 5 дн ТР 02:00 ПВ С -123 ЭПЗ-1636, ПВ С -123 АУВ, ЭМБ С переводом под ОЭВ-110 с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1АТ Да 16.05.17 29.05.17 14 дн 16.05.17 29.05.17 14 дн КР ВЗ Замена устройств РЗА 1АТ Изолированная работа МГРЭС , включая нагрузку  

4Т и сеть 110 кВ ПС  Ванино

Исходная

ПС 220 кВ Парус 2АТ Да 24.04.17 06.05.17 13 дн 24.04.17 06.05.17 13 дн ТР 04:00 текущий ремонт МВ-220 2АТ, текущий 

ремонт ЛТ2  профвосстановление 2АТ 

Основн,резер защиты 220,110,   

профвосстановление 2АТ АУВ МВ-220,110, 

ВВ-10,   профвосстановление 2АТ Охлажд 

авт.текущий ремонт, РПН,ЭМБ,ТТ,   

профвосстановление 2ЛТ Основн 

защ,охлажд 2ЛТ,РПН,  профконтроль ЗРУ10 

яч№39 ТН-2АТ.  

МДП в сечение "Комсомольск" 320 МВт, в 

послеаварийном 230 МВт

Исходная

ПС 220 кВ Парус 2С 110 кВ Да 02.05.17 06.05.17 5 дн 02.05.17 06.05.17 5 дн ТР 04:00 текущий ремонт СР-2, текущий ремонт ШР-

110-2АТ      

Исходная

ПС 220 кВ Парус СП-110 Да 02.05.17 06.05.17 5 дн 02.05.17 06.05.17 5 дн ТР 01:00 текущий ремонт СР-2, текущий ремонт ШР-

110-2АТ      

Исходная

ПС 220 кВ Парус ТН–2–110 Да 02.05.17 06.05.17 5 дн 02.05.17 06.05.17 5 дн ТР 02:00 текущий ремонт ШР-110-ТН-2   Исходная

ПС 220 кВ Парус 1АТ Да 10.05.17 19.05.17 10 дн 10.05.17 19.05.17 10 дн ТР 01:00 текущий ремонТ: ШР-110-1АТ, ТР-110-1АТ   МДП в сечение "Комсомольск" 320 МВт, в 

послеаварийном 230 МВт

Исходная

ПС 220 кВ Парус 1С 110 кВ Да 10.05.17 19.05.17 10 дн 10.05.17 19.05.17 10 дн ТР 04:00 текущий ремонт: СР-1, ШР-110 -ТН-1, ШР-С-

86, ШР -110-1АТ 

Исходная

ПС 220 кВ Парус МВ–С–86 Да 10.05.17 19.05.17 10 дн 10.05.17 19.05.17 10 дн ТР 04:00 текущий ремонт МВ-С-86, текущий ремонт 

ШР-С-86, текущий ремонт ЛР-С-86  

профвосстановление С-86 ШДЭ-2801, ШОН,   

профвосстановление С-86 АУВ, ЭМБ, ТТ  

высоковольтные испытания МВ-110 С-86, 

отбор проб вв МВ-110 С-86 

Исходная

ПС 220 кВ Парус СП-110 Да 10.05.17 19.05.17 10 дн 10.05.17 19.05.17 10 дн ТР 04:00 текущий ремонт СР-1  Исходная

ПС 220 кВ Парус ТН–1–110 Да 10.05.17 19.05.17 10 дн 10.05.17 19.05.17 10 дн ТР 04:00 текущий ремонт ШР-110 ТН-1-110 Исходная

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-220 Нет 03.04.17 02.10.17 183 

дн 

03.04.17 02.10.17 183 дн РЕК ВЗ Отключить в связи с работами по программе 

спрямления ВЛ 220 кВ Комсомольская-

Селихино, ВЛ 220 кВ Селихино-Уктур.

Изменение сроков реконструкции ОРУ-220 ПС 

Селихино

Исходная

ПС 220 кВ Селихино 1АТ Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

02.05.17 06.10.17 158 

дн 

01.05.17 02.10.17 155 дн ЗРР ВЗ  Работа АТ в режиме 110/10 кВ. Демонтаж 

ошиновки по стороне 220 кВ, монтаж 

заглубленного канала и гибкой связи, 

ошиновка 1АТ по стороне 220 кВ 

С отключением МВ-220 1АТ, питание по сети 110 

кВ  Изменение сроков реконструкции ОРУ-220 ПС 

Селихино

Измененная

ПС 220 кВ Селихино ОСШ 220 кВ Нет 01.05.17 02.10.17 155 

дн 

01.05.17 02.10.17 155 дн РЕК ВЗ Отключить в связи с реконструкцией ОРУ-

220 ПС Селихино 

Исходная

ПС 220 кВ Старт 2 СШ 110 кВ Да 22.05.17 20.06.17 30 дн 22.05.17 20.06.17 30 дн ТР 04:00 текущий ремонт ШР 2СШ 110 кВ  Исходная

ПС 220 кВ Старт ТН-110-2 Да 22.05.17 20.06.17 30 дн 22.05.17 20.06.17 30 дн ТР 04:00 текущий ремонт ШР 2СШ 110 кВ, текущий 

ремонт ШР-ТН-110-2 

Исходная

ПС 220 кВ Старт ШСМВ Да 22.05.17 20.06.17 30 дн 22.05.17 20.06.17 30 дн ТР 04:00 текущий ремонт ШР 2СШ 110 кВ, текущий 

ремонт ШР-2-ШСМВ, текущий ремонт ШСМВ-

110,  профконтоль ШСМВ-110 ПЗ-4/2, 

Защита СМВ-110;   профконтроль ШСМВ-110 

АУВ, ЭМБ, ТТ и РПР  высоковольтные 

испытания ШСМВ-110,  отбор проб  вв 

ШСМВ-110  

Исходная

ПС 220 кВ Старт ЭВ-С-102 Да 22.05.17 26.05.17 5 дн 22.05.17 26.05.17 5 дн ТР 04:00  текущий ремонт ЭВ-С-102, текущий ремонт 

ШР-2-С-102,  первый профконтроль С-102 

АВАНТ Р400  

с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ С-97 Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

29.05.17 02.06.17 5 дн 29.05.17 02.06.17 5 дн ТР 04:00 текущий ремонт ШР-2-С-97, текущий ремонт 

МВ-110 С-97  высоковольтные испытания МВ-

110 С-97, профконтроль С-97 АУВ МВ-110,   

профконтроль С-97 ШОН, ЭМБ    

29.05.2017- с отключением С-97 на время 

опробования АПВ и в последующим переводом 

под ОМВ-110

с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ОСМВ-110 Да 10.05.17 12.05.17 3 дн 10.05.17 12.05.17 3 дн ТР 04:00 текущий ремонт ОСМВ-110, техническое 

обслуживание  ТТ-110 ОСМВ, техническое 

обслуживание  ТН-110 ОСШ  профконтроль 

ОСМВ-110 ЭПЗ-1636, Защ СМВ-110,  

профконтро ль ОСМВ-110 РПР, АУВ, ЭМБ, ТТ  

отбор проб масла  вв ОСМВ-110,  ТТ-110 

ОСМВ,  ТН-110 ОСШ 

с раздельной работой 1, 2 с 110 кВ Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ОСШ 110 кВ Да 10.05.17 12.05.17 3 дн 10.05.17 12.05.17 3 дн ТР 04:00 текущий ремонт ОСМВ-110, техническое 

обслуживание  ТТ-110 ОСМВ, техническое 

обслуживание  ТН-110 ОСШ  профконтроль 

ОСМВ-110 ЭПЗ-1636, Защ СМВ-110,  

профконтроль ОСМВ-110 РПР, АУВ, ЭМБ, ТТ  

отбор проб масла  вв ОСМВ-110,  ТТ-110 

ОСМВ,  ТН-110 ОСШ

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир 2АТ Да 22.05.17 02.06.17 12 дн 22.05.17 02.06.17 12 дн ТР 04:00 текущий ремонт 2АТ, текущий ремонт МВ-

220 2АТ, текущий ремонт РБА-10-2АТ, 

текущий ремонт МВ-110 2АТ  

высоковольтные испытания 2АТ(вв 

220+бак)+РБА-10-2АТ ,отбор проб масла вв-

110 2АТ. 

МДП в сечение с Блоком  "1 Хабаровск" 279 МВт, в 

послеаварийном  205 МВт. "2 Хабаровск" 121 МВт, 

в послеаварийном 16 МВт. МДП в сечение без 

Блок "1 Хабаровск" 360 МВт, в послеаварийном 

235 МВт. "2 Хабаровск" 139 МВт, в 

послеаварийном 34 МВт.

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 2АТ Да 22.05.17 02.06.17 12 дн 22.05.17 02.06.17 12 дн ТР 04:00 текущий ремонт 2АТ, текущий ремонт МВ-

110 2АТ  высоковольтные испытания вв МВ-

110-2АТ, отбор проб масла  вв МВ-110 2А 

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-13 Да 29.05.17 30.05.17 2 дн 04.05.2017 05.05.2017 2 дн ТР 04:00 Опробование АПВ, текущий ремонт МВ-110 

С-13  высоковольтные испытания вв МВ-110 

С-13, отбор проб(С) вв МВ-110 С-13,  

с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ АК 1С 110 Нет 10.05.17 10.05.17 9 ч 10.05.17 10.05.17 9 ч ТР 04:00 Отключить, для испытания вводов В-110 1Т 

АК

Нагрузку перевести на 2С 110 АК Исходная

ПС 110 кВ Березовка 1С-110 Да, 

срок 

ремо

03.05.17 04.05.17 1 дн 9 

ч

03.05.17 04.05.17 1 дн 9 

ч

ТР 06:00 Текущий ремонт разъединителей ШР-110 

1Т, 1СР-110,

ТР ЛР-110 С- 18 выполнить с отключение ВЛ Исходная

ПС 110 кВ Березовка 1С-110 Да, 

срок 

ремо

03.05.17 04.05.17 1 дн 9 

ч

03.05.17 04.05.17 1 дн 9 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт ТН-110 1С Исходная

ПС 220 кВ Ванино

ПС 220 кВ Парус

ПС 220 кВ Хехцир

ПС 110 кВ АК

ПС 110 кВ Березовка

ПС 220 кВ Селихино

ПС 220 кВ Старт



Объект Оборудование Учтен

ная в 

годов

ом 

граф

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. Конец

Месяч

ный. 

Заявл

енное 

время

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонт

а. 

Вид 

ремо

нта

Аварий

ная 

готовно

сть

Содержание работ Прочие примечания Условия 

производства 

работ

Состояние 

заявки

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Май 2017

ПС 110 кВ Березовка 2С-110 Да, 

срок 

ремо

10.05.17 11.05.17 1 дн 9 

ч

10.05.17 11.05.17 1 дн 9 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт разъединителей ШР-110 

2Т, 2СР-110, ЛР-110 С-17

ТР ЛР-110 С- 17 выполнить с отключение ВЛ Исходная

ПС 110 кВ Березовка 2С-110 Да, 

срок 

ремо

10.05.17 11.05.17 1 дн 9 

ч

10.05.17 11.05.17 1 дн 9 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт ТН-110 2С Исходная

ПС 110 кВ Городская В-110 С-7 Нет 02.05.17 12.05.17 10 дн 

9 ч

10.05.2017 19.05.2017 10 дн 9 

ч

БВР 04:00 Отключить, для выполнения работ на КВЛ 

110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1 с 

отпайками (С-7)

с включением 

на ночь

Отказанная

ПС 110 кВ Городская СВ-110 Нет 02.05.17 12.05.17 10 дн 

9 ч

10.05.2017 19.05.2017 10 дн 9 

ч

ЗРР 02:00 Включить при выполнении работ на КВЛ 110 

кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1 с отпайками 

(С-7)

Исходная

ПС 110 кВ Гродеково 1С 110 Да, 

срок 

ремо

11.05.17 12.05.17 1 дн 9 

ч

11.05.17 12.05.17 1 дн 9 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт разъединителей ЛР 110 С-

27,  ШР 110 1Т

Исходная

ПС 110 кВ Гродеково СВ 110 Да, 

срок 

ремо

11.05.17 12.05.17 1 дн 9 

ч

11.05.17 12.05.17 1 дн 9 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт разъединителя СР 110 1С Исходная

ПС 110 кВ Гродеково 2С 110 Да, 

срок 

ремо

22.05.17 25.05.17 3 дн 9 

ч

22.05.17 25.05.17 3 дн 9 

ч

ТР ВЗ Текущий ремонт разъединителей ЛР 110 С-

25, ШР 110 ТН 110 2с, ШР 110 2Т

Исходная

ПС 110 кВ Гродеково ТН 110 2с Нет 26.05.17 26.05.17 9 ч 26.05.17 26.05.17 9 ч ТР 01:00 Текущий ремонт ТН 110 2с Исходная

ПС 110 кВ К В-110 С-117 Нет 02.05.17 03.05.17 1 дн 9 

ч

02.05.17 03.05.17 1 дн 9 

ч

ВПр 02:00 Одностороннее отключение ВЛ в всязи со 

сменой уставок на ПС К согласно письма 

ХРДУ от 07.03.17 №Р60-б1-II-19-337

с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ К В-110 С-118 Нет 04.05.17 05.05.17 1 дн 9 

ч

04.05.17 05.05.17 1 дн 9 

ч

ВПр 02:00 Одностороннее отключение ВЛ в всязи со 

сменой уставок на ПС К согласно письма 

ХРДУ от 07.03.17 №Р60-б1-II-19-337

с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ К ОВ-110 Нет 10.05.17 19.05.17 9 дн 

10 ч

10.05.17 19.05.17 9 дн 10 

ч

ЗРР 02:00 Включение ОВ-110 в связи с отключением В-

110 С-81

Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ-110 Нет 10.05.17 19.05.17 9 дн 

13 ч

10.05.17 19.05.17 9 дн 13 

ч

ЗРР 02:00 Включение ОСШ-110 в связи с отключением 

В-110 С-81

с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ К ОВ-110 Нет 22.05.17 31.05.17 9 дн 

12 ч

22.05.17 31.05.17 9 дн 12 

ч

ЗРР 02:00 Включение ОВ-110 в связи с отключением В-

110 С-82

Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ-110 Нет 23.05.17 31.05.17 8 дн 

13 ч

22.05.2017 31.05.17 8 дн 13 

ч

ЗРР 02:00 Включение ОСШ-110 в связи с отключением 

В-110 С-82

с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ОВ-110 Нет 22.05.17 22.05.17 9 ч 22.05.17 22.05.17 9 ч ТР 02:00 Испытания ОМВ-110 Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ОСШ 110 Нет 22.05.17 22.05.17 9 ч 22.05.17 22.05.17 9 ч ВПр 04:00 Отключить, для работ на ОМВ-110 

Корфовская

Исходная

ПС 110 кВ Корфовская 1ТН-110 Нет 26.05.17 26.05.17 9 ч 26.05.17 26.05.17 9 ч ТР 02:00 Испытания 1ТН-110 Цепи напряжения перевести на 2ТН-110 Исходная

ПС 110 кВ Хурба 1с-110 Да 10.05.17 12.05.17 3 дн 10.05.17 12.05.17 3 дн КР 02:00 ТО ЛР-110 С-72, КС, ВЧЗ, присоединений 1с-

110,  КР СР-110 1с.  

С отключением ВЛ 110 кВ С-72 Исходная

ПС 110 кВ Хурба СВ-110 Да 10.05.17 12.05.17 3 дн 10.05.17 12.05.17 3 дн ТР 02:00 Т0 СВ-110.   Исходная

ПС 110 кВ Хурба 2с-110 Да 15.05.17 16.05.17 2 дн 15.05.17 16.05.17 2 дн ТР 02:00 Т0 ЛР-110 С-94, КС, ВЧЗ, присоединений 2с-

110.  

С отключением ВЛ 110 кВ С-94 Исходная

ПС 110 кВ Хурба СВ-110 Да 15.05.17 16.05.17 2 дн 15.05.17 16.05.17 2 дн ТР 02:00 Т0 СВ-110.   Исходная

ПС 110 кВ Южная ШСВ 110 Да 22.05.17 26.05.17 4 дн 9 

ч

22.05.17 26.05.17 4 дн 9 

ч

ВПр 04:00 Профконтроль РЗА ШСВ-110 с объединением 1, 2 СШ 110 кВ Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 15.05.17 19.05.17 4 дн 

11 ч

15.05.17 19.05.17 4 дн 11 

ч

ЗРР 02:00 Уменьшение объема САОН в связи с 

профконтролем УПАСК С-118 (АНКА-АВПА) 

на ПС 110 кВ К

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ 

(на 10 МВт и более)

Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

15.05.17 19.05.17 5 дн 15.05.17 19.05.17 5 дн ЗРР 02:00 ПРД АНКА–АВПА 512 кГц ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС 

ГПП–5 на ПС К

Потеря реализации УВ ОНХ1, ОНХ3 на ПС 110 кВ К 

и ПС 110 кВ ГПП-5 на 0,9 МВт от ЛАПНУ Бурейской 

ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ 

Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – 

Завитая №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС 

– Завитая №2, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская 

Исходная

Д.В. МалановЗаместитель начальника Службы электрических режимов

Е.А. Сухорукова (4212) 38-05-44; 33-44.

Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ

ПС 110 кВ Гродеково

ПС 110 кВ К

ПС 110 кВ Корфовская

ПС 110 кВ Хурба

ПС 110 кВ Южная

ПС 110 кВ Городская


