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Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС 

Пивань (С–74)

Нет 17.03.16 17.03.16 1 дн 17.03.16 17.03.16 1 дн ТР 02:00 На ПС 110 кВ Пивань эксплуатационные 

работы В-110 С-74, ТТ-110 С-74 

С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Картель.

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С–93) Нет 24.03.16 25.03.16 2 дн 24.03.16 25.03.16 2 дн ТР 02:00 Замена фарфоровых изолятороы на 

стеклянные; Замена дефектных изоляторов; 

Ручная расчистка просеки 
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – К (С–76) Нет 02.03.16 04.03.16 3 дн 02.03.16 04.03.16 3 дн ТР 02:00 Замена фарфоровых изолятороы на 

стеклянные; Замена дефектных изоляторов; 

Ручная расчистка просеки 
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – 

Привокзальная (С–75)

Нет 14.03.16 16.03.16 3 дн 14.03.16 16.03.16 3 дн ТР 02:00 Замена фарфоровых изолятороы на 

стеклянные; Замена дефектных изоляторов; 

Ручная расчистка просеки 
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №1 

(С–85)

Нет 09.03.16 11.03.16 3 дн 09.03.16 11.03.16 3 дн БВР 02:00 Обрезка крон деревьев  С включенеим В-110 С-86 на ПС 110 кВ Т и 

переносом точки деления ВЛ 110 кВ 

Комсомольская ТЭЦ-2 - Т с отпайкой на ПС Парус 

(С-86)

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с 

отпайкой на ПС Парус (С–86)

Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

01.03.16 04.03.16 4 дн 01.03.16 04.03.16 4 дн ТР 02:00 ПС Парус: ТР МВ С-86, ТР КС, ВЧЗ С-86. 

проф.восст. ПДЭ-2802 

МДП в сечение "Комсомольск" 260 МВт, в 

послеаварийном 170 МВт

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с 

отпайкой на ПС Парус (С–86)

Нет 21.03.16 23.03.16 3 дн 21.03.16 23.03.16 3 дн БВР 02:00 Обрезка крон деревьев  МДП в сечение "Комсомольск" 260 МВт, в 

послеаварийном 170 МВт

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с 

отпайкой на ПС Парус (С–86)

Нет 09.03.16 11.03.16 3 дн 09.03.16 11.03.16 3 дн ЗРР 01:00 Работы на ВЛ 110 кВ С-85. Перенос точки 

деления сети.

МДП в сечение "Комсомольск" 260 МВт, в 

послеаварийном 170 МВт

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Котиково - Лермонтовка (С–31) Нет 01.03.16 10.03.16 10 дн 01.03.16 10.03.16 10 дн БВР 04:00 Расчистка просеки от угрожающих деревьев Хор включить МВ-110 С-29

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1 (С–13) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

21.03.16 25.03.16 5 дн 21.03.16 25.03.16 5 дн ТР 02:00 ПС Хехцир: ТР МВ-110 С-13, 

проф.восстановление: ЭПЗ-1636, ЭПЗ-1643, 

УПЗ-70, ФП и ВЧ тракт, , АВТОМАТИКА, ЭМБ, 

ТТ. 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №2 (С–14) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

28.03.16 01.04.16 5 дн 28.03.16 01.04.16 5 дн ТР 02:00 ПС Хехцир: ТР МВ-110 С-14, ВВИ вв МВ-110С-

14, отбор проб масла вв МВ-110 С-14, 

проф.восстановление: ЭПЗ-1636, ЭПЗ-1643, 

УПЗ-70, ФП и ВЧ тракт, , АВТОМАТИКА, ЭМБ, 

ТТ. 

ПС 220 кВ Ванино ОСШ 110 кВ Нет 02.03.16 04.03.16 3 дн 02.03.16 04.03.16 3 дн ЗРР 01:00 Включить, для перевода 1АТ 

ПС 220 кВ Ванино ОСЭВ Нет 02.03.16 04.03.16 3 дн 02.03.16 04.03.16 3 дн ЗРР 01:00 Включить, для перевода 1АТ 

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-110-1АТ Нет 02.03.16 04.03.16 3 дн 02.03.16 04.03.16 3 дн ТР 02:00 ТО ТТ-ЭВ-110-1АТ 

ПС 220 кВ Парус МВ–С–86 Да, 

срок 

ремо

01.03.16 04.03.16 4 дн 01.03.16 04.03.16 4 дн ТР 02:00 ТР МВ С-86, ТР КС, ВЧЗ С-86. проф.восст. 

ПДЭ-2802 

МДП в сечение "Комсомольск" 270 МВт, в 

послеаварийном 180 МВт

ПС 220 кВ Парус ТН–2–220 Нет 01.03.16 01.03.16 1 дн 01.03.16 01.03.16 1 дн ТР 02:00 ТО ТН-2-220 

ПС 220 кВ Парус ТН–1–220 Нет 02.03.16 02.03.16 1 дн 02.03.16 02.03.16 1 дн ТР 02:00 ТО ТН-1-220 

ПС 220 кВ Парус ТН–2–110 Да, 

срок 

ремо

нта 

03.03.16 03.03.16 1 дн 03.03.16 03.03.16 1 дн ТР 02:00 ТО ТН-2-110 

ПС 220 кВ Парус ТН–1–110 Да, 

срок 

ремо

нта 

04.03.16 04.03.16 1 дн 04.03.16 04.03.16 1 дн ТР 02:00 ТО ТН-1-110 

ПС 220 кВ Парус ОСМВ-220 Да 24.03.16 25.03.16 2 дн 24.03.16 25.03.16 2 дн ТР 02:00 ТО ТТ-220 ОСМВ, ТН-ОСШ-220, ТР ОСМВ-220 МДП в сечение "Комсомольск" 340 МВт, в 

послеаварийном 240 МВт

ПС 220 кВ Парус ОСШ 220 кВ Да 24.03.16 25.03.16 2 дн 24.03.16 25.03.16 2 дн ТР 02:00 ТО ТТ-220 ОСМВ, ТН-ОСШ-220, ТР ОСМВ-220 МДП в сечение "Комсомольск" 340 МВт, в 

послеаварийном 240 МВт

ПС 220 кВ Парус 1АТ Да 28.03.16 01.04.16 5 дн 28.03.16 01.04.16 5 дн ТР 02:00 ТР МВ-110 1АТ, ТР МВ-220-1АТ, ТР  ТР-220-

1АТ, отбор проб масла вв 220 кВ 1АТ, отбор 

проб масла вв МВ-110 1АТ, ВВИ 1АТ, ВВИ вв 

110 1АТ 

МДП в сечение "Комсомольск" 340 МВт, в 

послеаварийном 240 МВт

ПС 220 кВ Старт ОМВ-110 Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

01.03.16 03.03.16 3 дн 01.03.16 03.03.16 3 дн ВПр 02:00 ТО ТН-ОСШ-110. Профконтроль ЭПЗ-1636 

ОМВ  

ПС 220 кВ Ванино

УТВЕРЖДАЮ
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ВЛ 110 кВ

ПС 220 кВ Парус
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ПС 220 кВ Старт ОСШ110 кВ Да, 

срок 

ремо

01.03.16 03.03.16 3 дн 01.03.16 03.03.16 3 дн ТР 02:00 ТО ТН-ОСШ-110 

ПС 220 кВ Старт ОСШ110 кВ Да 01.03.16 03.03.16 3 дн 01.03.16 03.03.16 3 дн ТР 02:00 ТО ТН-ОСШ-110, Проф.Контроль ЭПЗ-1636. 

ПС 220 кВ Старт ОМВ-110 Нет 09.03.16 11.03.16 3 дн 09.03.16 11.03.16 3 дн ЗРР 01:00 Включить,для перевода С-102 НПЗ – Старт  с 

отпайкой на ПС 110 кВ КСКчерез ОСШ-110 

ПС 220 кВ Старт ОСШ110 кВ Нет 09.03.16 11.03.16 3 дн 09.03.16 11.03.16 3 дн ЗРР 01:00 Включить,для перевода С-102 НПЗ – Старт  с 

отпайкой на ПС 110 кВ КСКчерез ОСШ-110 

ПС 220 кВ Уктур РП-220 Нет 09.03.16 11.03.16 3 дн 09.03.16 11.03.16 3 дн ЗРР 01:00 Включить, для сохранения транзита при 

опробовании АПВ СЭВ 
ПС 220 кВ Уктур СЭВ 220 кВ Нет 09.03.16 11.03.16 3 дн 09.03.16 11.03.16 3 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ 

ПС 220 кВ Хехцир ОСМВ-110 Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

16.03.16 18.03.16 3 дн 16.03.16 18.03.16 3 дн ТР 02:00 ТО ТТ-ОМСМВ, ТН-110-ОСШ, ТР ОСМВ-110, 

отбор проб масла вв ОСМВ-110, ВВИ вв 

ОСМВ-110, отбор проб масла вв ОСМВ-110, 

проф.контроль втор.цепей ТН-ОСШ 

ПС 220 кВ Хехцир ОСШ 110 кВ Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

16.03.16 18.03.16 3 дн 16.03.16 18.03.16 3 дн ТР 02:00 ТО ТТ-ОМСМВ, ТН-110-ОСШ, ТР ОСМВ-110, 

отбор проб масла вв ОСМВ-110, ВВИ вв 

ОСМВ-110, отбор проб масла вв ОСМВ-110, 

проф.контроль втор.цепей ТН-ОСШ 

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-13 Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

21.03.16 25.03.16 5 дн 21.03.16 25.03.16 5 дн ТР 02:00 ТР МВ-110 С-13, проф.восстановление: ЭПЗ-

1636, ЭПЗ-1643, УПЗ-70, ФП и ВЧ тракт, , 

АВТОМАТИКА, ЭМБ, ТТ. 

ПС 220 кВ Хехцир ТН-110-1 Нет 24.03.16 25.03.16 2 дн 24.03.16 25.03.16 2 дн ТР 02:00 ТО ТН-110-1 

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-14 Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

28.03.16 01.04.16 5 дн 28.03.16 01.04.16 5 дн ТР 02:00 ТР МВ-110 С-14, ВВИ вв МВ-110С-14, отбор 

проб масла вв МВ-110 С-14, 

проф.восстановление: ЭПЗ-1636, ЭПЗ-1643, 

УПЗ-70, ФП и ВЧ тракт, , АВТОМАТИКА, ЭМБ, 

ТТ. 

ПС 110 кВ Картель СВ-110 Нет 17.03.16 17.03.16 1 дн 17.03.16 17.03.16 1 дн ВКЛ 01:00 Включить в связи с проведение На ПС 110 кВ 

Пивань эксплуатационных работ В-110 С-74, 

ТТ-110 С-74 

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской 

энергосистемы

Нет 01.03.16 10.03.16 10 дн 01.03.16 10.03.16 10 дн ЗРР 04:00 перенос точки деления транзита Бикин-

Корфовская на ВЛ 110 кВ Котиково - 

Лермонтовка (С–31)

Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 16 МВт

Е.А. Сухорукова

(4212) 38-05-44; 33-44.

ПС 220 кВ Уктур

#ССЫЛКА!

ПС 110 кВ Картель

Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы


