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ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) Нет 06.09.21 10.09.21 4 дн 

9 ч

06.09.21 10.09.21 4 дн 9 

ч

ТР 05:00 Капитальный ремонт разъединителей с заменой ОСИ 

ЛР-110, ОШР 110  С-25.

с отключением Да Отказанна

яПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) Нет 28.09.21 28.09.21 9 ч 28.09.21 28.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование привода В 110 С-25, опробование АПВ В 

110 С-25 на ПС 110 кВ Корфовская

с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) Нет 28.09.21 28.09.21 9 ч 28.09.21 28.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование привода В 110 С-23, опробование АПВ В 

110 С-23 на ПС 110 кВ Корфовская

с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) Нет 28.09.21 28.09.21 9 ч 28.09.21 28.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование привода В 110 С-5, опробование АПВ В 

110 С-5 на ПС 110 кВ Корфовская

с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) Нет 28.09.21 28.09.21 9 ч 28.09.21 28.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование привода В 110 С-6, опробование АПВ В 

110 С-6 на ПС 110 кВ Корфовская

с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ Южная ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1) Нет 29.09.21 29.09.21 9 ч 29.09.21 29.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование привода В 110 С-1, опробование АПВ В 

110 С-1

с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ Южная ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2) Нет 29.09.21 29.09.21 9 ч 29.09.21 29.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование привода В 110 С-2, опробование АПВ В 

110 С-2

с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ Южная ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) Нет 29.09.21 29.09.21 9 ч 29.09.21 29.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование привода В 110 С-13, опробование АПВ В 

110 С-13

с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ Южная ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) Нет 29.09.21 29.09.21 9 ч 29.09.21 29.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование привода В 110 С-14, опробование АПВ В 

110 С-14

с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ НПЗ-2 КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 23.09.21 23.09.21 9 ч 27.09.21 27.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование АПВ В-110 С-15 на ПС 110 кВ НПЗ-2 без отключения Не в транзите Не задано Измененн

аяПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 22.09.21 22.09.21 9 ч 27.09.21 27.09.21 9 ч ЗРР 00:30 ПС 110 кВ НПЗ опробование АПВ В-110 С-15 с отключением Нет Измененн

аяПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) Нет 08.09.21 08.09.21 9 ч 06.09.21 06.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование АПВ В 110 С-46,опробование привода В 

110 С-46

без отключения Не в транзите Не задано Измененн

ая, ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) Нет 08.09.21 08.09.21 9 ч 06.09.21 09.09.21 3 дн ВПр 01:00 Первый профконтроль комплектов РЗА БЭМП РУ-

ВЛ5, БЭМП РУ-ДВ

с отключением Нет Измененн

ая, ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 08.09.21 08.09.21 9 ч 13.09.21 13.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование АПВ В 110 С-45,опробование привода В 

110 С-45

без отключения Не в транзите Не задано Измененн

ая, ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 08.09.21 08.09.21 9 ч 13.09.21 17.09.21 4 дн ВПр 00:30 Первый профконтроль комплектов РЗА БЭМП РУ-

ВЛ5, БЭМП РУ-ДВ

с отключением Нет Измененн

ая, ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) Нет 13.09.21 17.09.21 4 дн 

9 ч

17.09.21 17.09.21 9 ч ТР 02:00 Испытание вводов 110 кВ на ПС 110 кВ МЖК с отключением Да Работа в один 

из дней

С-5 сент Измененн

аяПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 01.09.21 01.09.21 10 ч 01.09.21 01.09.21 10 ч ТР ВЗ Демонтаж-монтаж перемычки от КВЛ С-15 к ОВ 110 с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 10.09.21 10.09.21 10 ч 10.09.21 10.09.21 10 ч ТР ВЗ Демонтаж перемычки от КВЛ С-15 к ОВ 110 с отключением Да Исходная

ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Да 20.09.21 01.10.21 11 дн 

9 ч

20.09.21 01.10.21 11 дн 9 

ч

ТР 02:00 Обрезка деревьев и расчистка просек от ДКР с отключением под наведенным 

напряжением

Да С-7 сент Исходная

ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Да 20.09.21 20.09.21 9 ч 20.09.21 20.09.21 9 ч ТР 02:00 Ручная расчистка от ДКР с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Нет 20.09.21 24.09.21 5 дн 20.09.21 24.09.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания проходных вводов и 

конденсаторов связи.  

с отключением Да С-7 сент Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Нет 27.09.21 01.10.21 5 дн 27.09.21 01.10.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания проходных вводов и 

конденсаторов связи.  

с отключением Да Отказанна

яПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) Нет 11.09.21 11.09.21 9 ч 11.09.21 11.09.21 9 ч ТР ВЗ Монтаж перемычки от КВЛ С-16 к ОВ 110 с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) Нет 20.09.21 20.09.21 1 дн 20.09.21 20.09.21 1 дн ТР ВЗ Демонтаж перемычки от КВЛ С-16 к ОВ 110 с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ НПЗ-2 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) Нет 23.09.21 23.09.21 9 ч 23.09.21 23.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование АПВ В-110 С-16 на ПС 110 кВ НПЗ-2 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) Нет 22.09.21 22.09.21 9 ч 27.09.21 27.09.21 9 ч ЗРР 00:30 ПС 110 кВ НПЗ опробование АПВ В-110 С-16  с отключением Да Измененн

аяСП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Да 01.02.21 30.09.21 242 

дн 

01.02.21 30.09.21 242 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ для расчистки просеки без отключения Не задано С вводом АПВ 

на ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Нет 01.09.21 02.09.21 2 дн 01.09.21 02.09.21 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ВЧЗ, КС 110 С-74 (ф. В, С) на ПС 110 

кВ Пивань

с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Нет 01.09.21 03.09.21 3 дн 01.09.21 03.09.21 3 дн ВПр 04:00 Текущий ремонт В 110 С-119 с отключением Нет Отказанна

яПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Нет 14.09.21 15.09.21 2 дн 29.09.21 30.09.21 2 дн ВПр 04:00 Текущий ремонт В 110 С-120 с отключением Нет Отказанна

яПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) Нет 06.09.21 08.09.21 3 дн 11.10.21 13.10.21 2 дн 12 

ч

ЗРР 04:00 Односторонее отключение ВЛ 110 кВ С-117 со 

стороны ПС 110 кВ К для текущего ремонта В 110 С-

без отключения Не в транзите Не задано С-117 Измененн

аяПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) Нет 20.09.21 24.09.21 5 дн 20.09.21 24.09.21 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-117, ОШР 110 С-117 с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) Нет 13.09.21 17.09.21 5 дн 13.09.21 17.09.21 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-118, ОШР 110 С-118 с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) Нет 01.09.21 03.09.21 3 дн 13.10.21 15.10.21 2 дн 11 

ч

ЗРР 04:00 Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ С-118 со 

стороны ПС 110 кВ К для текущего ремонта В 110 С-

без отключения Не в транзите Не задано С-118 Измененн

аяПС 220 кВ Ванино ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино II цепь Нет 13.09.21 27.09.21 15 дн 13.09.21 27.09.21 15 дн ЗРР 08:00 Одностороннее отключение ВЛ на время вывода в 

ремонт 2С 110 кВ

без отключения Не в транзите Не задано 2АТ 

ВАНИНО

Исходная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино II цепь Нет 27.09.21 28.09.21 2 дн 27.09.21 28.09.21 2 дн ВПр 00:20 Работы по вводу в работу вновь смонтированного ТТ-

4Т 

с отключением Да 2АТ 

ВАНИНО

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-

115)

Да, 

срок 

13.09.21 16.09.21 4 дн 01.09.21 03.09.21 3 дн ТР 04:00 Комплекс профилактическо-эксплуатационных работ с отключением под наведенным 

напряжением

Да С-115 сент Измененн

аяПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-

115)

Да, 

срок 

13.09.21 17.09.21 5 дн 01.09.21 03.09.21 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-115 с отключением под наведенным 

напряжением

Нет С-115 сент Измененн

аяСП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-

116)

Да 06.09.21 10.09.21 5 дн 06.09.21 10.09.21 5 дн ТР 04:00 Комплекс профилактическо-экслуатационных работ с отключением под наведенным 

напряжением

Да С-116 сент Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-

116)

Да 06.09.21 10.09.21 5 дн 06.09.21 10.09.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-116 с отключением под наведенным 

напряжением

Нет С-116 сент Исходная

ПС 220 кВ Ванино 2С 110 кВ Нет 13.09.21 27.09.21 15 дн 13.09.21 27.09.21 15 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ШР-2-ОСЭВ, ШР-РП, ШР-110-

4Т; Текуший ремонт ШР-С-132; Техническое 

с отключением Не задано 2АТ 

ВАНИНО

Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 13.09.21 15.09.21 3 дн 13.09.21 15.09.21 3 дн ВПр 08:00 Вынужденный простой на время капитального ремонта 

ШР-2-ОСЭВ

с отключением Не задано 2АТ 

ВАНИНО

Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 27.09.21 28.09.21 2 дн 27.09.21 28.09.21 2 дн ВПр 00:20 Работы по вводу в работу вновь смонтированного ТТ-

4Т 

с отключением Не задано 2АТ 

ВАНИНО

Исходная

ПС 220 кВ Ванино ОСЭВ Нет 27.09.21 28.09.21 2 дн 27.09.21 28.09.21 2 дн ВПр 00:20 Работы по вводу в работу вновь смонтированного ТТ-

4Т 

с отключением Не задано 2АТ 

ВАНИНО

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир 2АТ Да 23.08.21 03.09.21 12 дн 23.08.21 03.09.21 12 дн ТР 3 Текущий ремонт 2АТ, РБА-10-2АТ.  Техническое 

обслуживание ТР-220-2АТ.  Высоковольтные 

с отключением Не задано Хех 2АТ Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-23 Нет 27.09.21 30.09.21 4 дн 23.09.21 24.09.21 1 дн 11 

ч

ВПр 04:00 Проверка токовых цепей ДЗШТ-110 2, после 

изменения схемы

с отключением с переводом на 

ОВ

Не задано С раздельной 

работой 1С, 2С 

Измененн

аяПС 110 кВ АК 1с 110 Нет 11.09.21 11.09.21 9 ч 11.09.21 11.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование привода выключателя В 110 1Т ПС 110 

кВ АК

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ АК 2с 110 Нет 11.09.21 11.09.21 9 ч 11.09.21 11.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование привода выключателя В 110 2Т ПС 110 

кВ АК

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 2с 110 Да, 

срок 

13.09.21 17.09.21 5 дн 01.09.21 03.09.21 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт присоединений 2с 110 кВ с отключением Не задано С-115 сент Измененн

аяПС 110 кВ БАМ ПТФ 1с 110 Да 06.09.21 10.09.21 5 дн 06.09.21 10.09.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт присоединений 1с 110 кВ с отключением Не задано С-116 сент Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Нет 06.09.21 06.09.21 9 ч 06.09.21 06.09.21 9 ч ЗРР 01:00 Отбор проб масла на хим анализ В 110 С-30 Бикин, с 

переводом ВЛ 110 кВ Бикин-Малахит (С-30) под 

без отключения Не задано с сохранением 

параллельной 

Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСШ 110 Нет 06.09.21 06.09.21 9 ч 06.09.21 06.09.21 9 ч ЗРР 01:00 Отбор проб масла на хим анализ В 110 С-30 Бикин, с 

переводом ВЛ 110 кВ Бикин-Малахит (С-30) под 

без отключения Не задано Исходная

ПС 110 кВ Бикин РП 110 Нет 06.09.21 06.09.21 17 ч 06.09.21 06.09.21 17 ч ТР 01:00 Отбор проб масла на хим анализ В 110 С-30 Бикин, с 

переводом ВЛ 110 кВ Бикин-Малахит (С-30) под 

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Нет 13.09.21 17.09.21 4 дн 

17 ч

13.09.21 16.09.21 3 дн 17 

ч

ТР 04:00 Сушка (замена) масла  в баках и высоковольтных 

вводах ОСВ 110 

с отключением Не задано Отказанна

яПС 110 кВ Бикин ОСШ 110 Нет 13.09.21 17.09.21 4 дн 

9 ч

13.09.21 16.09.21 3 дн 9 

ч

ВПр 04:00 Сушка (замена) масла  в баках и высоковольтных 

вводах ОСВ 110 

с отключением Не задано Отказанна

яПС 110 кВ ГВФ В 110 С-45 Нет 06.09.21 10.09.21 4 дн 

9 ч

06.09.21 09.09.21 3 дн 9 

ч

ЗРР 01:00 Первый профконтроль комплектов РЗА БЭМП РУ-

ВЛ5, БЭМП РУ-ДВ

с отключением Не задано Измененн

аяПС 110 кВ ГВФ В 110 С-45 Нет 21.09.21 21.09.21 9 ч 07.09.21 07.09.21 9 ч ТР 01:00 Отбор проб масла,опробование привода выключателя с отключением Не задано Измененн

аяПС 110 кВ ГВФ СВ 110 Нет 23.09.21 23.09.21 9 ч 08.09.21 08.09.21 9 ч ТР 01:00 Отбор проб масла,опробование привода выключателя с отключением Не задано Измененн

аяПС 110 кВ ГВФ В 110 С-46 Нет 13.09.21 17.09.21 4 дн 

9 ч

13.09.21 17.09.21 4 дн 9 

ч

ЗРР 01:00 Первый профконтроль комплектов РЗА БЭМП РУ-

ВЛ5, БЭМП РУ-ДВ

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ТН 110 1c Нет 21.09.21 21.09.21 9 ч 21.09.21 21.09.21 9 ч ТР 03:00 Отбор проб масла, текущий ремонт ТН 110 1c с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ТН 110 2c Нет 22.09.21 22.09.21 9 ч 22.09.21 22.09.21 9 ч ТР 03:00 Отбор проб масла, текущий ремонт ТН 110 2c с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Городская В 110 С-7 Нет 18.09.21 18.09.21 8 ч 18.09.21 18.09.21 8 ч ЗРР 00:30 Опробование привода выключателя В 110 С-7, 

опробование АВР 6 кВ 1СВ 6 и 3СВ 6 на ПС 110 кВ 

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Городская В 110 С-8 Нет 18.09.21 18.09.21 8 ч 18.09.21 18.09.21 8 ч ЗРР 00:30 Опробование привода выключателя В 110 С-8, 

опробование АВР 6 кВ 1СВ 6 и 3СВ 6 на ПС 110 кВ 

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Городская СВ 110 Нет 18.09.21 18.09.21 8 ч 18.09.21 18.09.21 8 ч ЗРР 00:30 Опробование привода выключателя СВ 110 на ПС 110 

кВ Городская

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К 1СШ 110 Нет 01.09.21 10.09.21 10 дн 04.10.21 15.10.21 12 дн ТР 06:00 Текущий ремонт всех присоединений 1СШ 110 с отключением Не задано с переводом 

присоединение

1СШ К Измененн

аяПС 110 кВ К В 110 С-119 Нет 01.09.21 03.09.21 3 дн 04.10.21 06.10.21 3 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-119 с отключением с переводом на 

ОВ

Не задано 1СШ К Измененн

аяПС 110 кВ К В 110 С-76 Нет 08.09.21 09.09.21 2 дн 07.10.21 08.10.21 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-76 с отключением с переводом на 

ОВ

Не задано Измененн

ая
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Сентябрь 2021

ПС 110 кВ К В 110 С-117 Нет 06.09.21 08.09.21 3 дн 11.10.21 13.10.21 2 дн 12 

ч

ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-117, 1ШР 110 С-117 с отключением Не задано С-117 Измененн

аяПС 110 кВ К 2СШ 110 Нет 13.09.21 30.09.21 18 дн 13.09.21 30.09.21 18 дн ТР 06:00 Текущий ремонт всех присоединений 2СШ 110 с отключением Не задано С переводом 

присоединение

Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-118 Нет 13.09.21 17.09.21 5 дн 13.09.21 17.09.21 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-118, ЛР 110 С-118, 2ШР 110 

С-118

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ 110 Нет 13.09.21 30.09.21 18 дн 13.09.21 24.09.21 12 дн ТР 06:00 Текущий ремонт присоединений ОСШ 110: ОШР 110 

С-117, ОШР 110 С-118

с отключением Не задано Измененн

аяПС 110 кВ К ШСВ 110 Нет 13.09.21 17.09.21 5 дн 13.09.21 17.09.21 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ШСВ 110, 2ШР 110 ШСВ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-118 Нет 01.09.21 03.09.21 3 дн 13.10.21 15.10.21 2 дн 11 

ч

ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-118, 1ШР 110 С-118 с отключением Не задано С-118 Измененн

аяПС 110 кВ К В 110 С-93 Нет 29.09.21 30.09.21 2 дн 14.09.21 15.09.21 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-93 с отключением Не задано с отключением 

ВЛ

Измененн

аяПС 110 кВ К В 110 С-117 Нет 20.09.21 24.09.21 5 дн 20.09.21 24.09.21 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-117, ЛР 110 С-117, 2ШР 110 

С-117

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ОВ 110 Нет 20.09.21 24.09.21 5 дн 20.09.21 24.09.21 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ОВ 110, ОШР 110 ОВ, 2ШР 110 ОВ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-74 Нет 27.09.21 28.09.21 2 дн 27.09.21 28.09.21 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-74 с отключением с переводом на 

ОВ

Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-120 Нет 14.09.21 15.09.21 2 дн 29.09.21 30.09.21 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт В 110 С-120 с отключением с переводом на 

ОВ

Не задано Измененн

аяПС 110 кВ Корфовская ОСШ 110 Нет 06.09.21 10.09.21 4 дн 

9 ч

06.09.21 10.09.21 4 дн 9 

ч

ТР 05:00 Капитальный ремонт разъединителей с заменой ОСИ 

ЛР-110, ОШР 110  С-25

с отключением Не задано Отказанна

яПС 110 кВ Лермонтовка СВ 110 Нет 01.09.21 02.09.21 1 дн 

9 ч

01.09.21 02.09.21 1 дн 9 

ч

ТР 02:00 Отбор проб масла на хим. анализ с отключением с включением 

ремонтной 

Не задано Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка РП 110 Да 06.09.21 10.09.21 4 дн 

9 ч

06.09.21 10.09.21 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Ремонт разъединителя ШР 110 РП 2с с отключением Не задано С-32 сент Исходная

ПС 110 кВ МЖК 1с 110 Нет 13.09.21 13.09.21 9 ч 17.09.21 17.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование привода ОД/КЗ 110 1Т с отключением Не задано Поочередно с 

2с 110

Измененн

аяПС 110 кВ МЖК 2с 110 Нет 13.09.21 17.09.21 4 дн 

9 ч

17.09.21 17.09.21 9 ч ТР 02:00 Испытание вводов 110 кВ с отключением Не задано Работа в один 

из дней

С-5 сент Измененн

аяПС 110 кВ МЖК 2с 110 Нет 13.09.21 13.09.21 9 ч 17.09.21 17.09.21 9 ч ЗРР 00:30 Опробование привода ОД/КЗ 110 2Т с отключением Не задано Поочередно с 

1с 110

Измененн

аяПС 110 кВ НПЗ В 110 С-15 Нет 01.09.21 10.09.21 10 дн 01.09.21 10.09.21 10 дн ТР ВЗ Демонтаж, монтаж ОШР 110 С-15, яч.4 на новый 

разъединитель

с отключением с переводом на 

ОВ

Не задано Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ОСШ 110 Нет 01.09.21 10.09.21 9 дн 

16 ч

01.09.21 10.09.21 9 дн 16 

ч

ЗРР ВЗ Включить, для перевода КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с 

отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15)  под защиты ОВ 110 ПС 

без отключения Не задано Исходная

ПС 110 кВ НПЗ В 110 С-16 Нет 11.09.21 20.09.21 9 дн 

17 ч

11.09.21 20.09.21 9 дн 17 

ч

ТР ВЗ Демонтаж, монтаж ОШР 110 С-16, яч.3 на новый 

разъединитель

с отключением с переводом на 

ОВ

Не задано Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ОСШ 110 Нет 11.09.21 20.09.21 10 дн 11.09.21 20.09.21 10 дн ЗРР ВЗ Включить, для перевода КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-

3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)  под защиты 

без отключения Не задано Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ОВ 110 Нет 21.09.21 30.09.21 10 дн 21.09.21 30.09.21 10 дн ТР ВЗ Демонтаж, монтаж ОШР 110 ОВ 110, яч.5 на новый 

разъединитель

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ОСШ 110 Нет 21.09.21 30.09.21 10 дн 21.09.21 30.09.21 10 дн ТР ВЗ Демонтаж, монтаж ОШР 110 ОВ 110, яч.5 на новый 

разъединитель

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ НПЗ-2 СВ 110 Нет 23.09.21 23.09.21 10 ч 23.09.21 23.09.21 10 ч ЗРР 00:30 Включить, на время опробования АПВ В 110 С-15 / В 

110 С-16 на ПС 110 кВ НПЗ-2 

без отключения Не задано Исходная

ПС 110 кВ СМР СВ 110 Нет 16.09.21 16.09.21 1 дн 16.09.21 16.09.21 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ, привода СВ 110 ПС 110 кВ СМР с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Т МВ ОСШ Да 13.09.21 24.09.21 12 дн 13.09.21 24.09.21 12 дн ТР 04:00 Текущий ремонт МВ ОСШ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 06.09.21 10.09.21 4 дн 

9 ч

06.09.21 10.09.21 4 дн 9 

ч

ВКЛ 05:00 Капитальный ремонт разъединителей с заменой ОСИ 

на ПС 110 кВ Корфовская

с отключением Не задано Отказанна

яПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 13.09.21 17.09.21 4 дн 

9 ч

13.09.21 16.09.21 3 дн 9 

ч

ВКЛ 04:00 Включить, для работы на ПС 110 кВ Бикин с отключением Не задано Отказанна

яПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 28.09.21 28.09.21 9 ч 28.09.21 28.09.21 9 ч ВКЛ 00:30 Включить, на время опробования В 110 С-25  на ПС 

110 кВ Корфовская

с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой 

действием ПА на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК (менее 10 МВт)

Да 06.09.21 10.09.21 5 дн 06.09.21 10.09.21 5 дн ЗРР 08:00 В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – 

Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ 

без отключения Не задано Снижение 

объема ОН от 

С-116 сент Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 01.09.21 03.09.21 3 дн 01.09.21 03.09.21 3 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская 

ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115).

без отключения Не задано МДП в КС 

"Выдача 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 06.09.21 10.09.21 5 дн 06.09.21 10.09.21 5 дн ЗРР 04:00 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с 

отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)

без отключения Не задано МДП в КС 

"Выдача 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Нет 06.09.21 10.09.21 5 дн 06.09.21 10.09.21 5 дн ЗРР 05:00 Работы на ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25). 

С включением В 110 С-29 на ПС 110 кВ Хор.

без отключения Не задано Уменьшение 

потребление 

Отказанна

яХабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 13.09.21 17.09.21 5 дн 13.09.21 17.09.21 5 дн ЗРР 06:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 

№ 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118)

без отключения Не задано МДП в КС 

"Выдача 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Нет 13.09.21 16.09.21 4 дн 13.09.21 16.09.21 4 дн ЗРР 04:00 Работы на ОСВ 110 ПС 110 кВ Бикин. С включением В 

110 С-29 на ПС 110 кВ Хор.

без отключения Не задано Увеличение 

потребление 

Отказанна

яХабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 20.09.21 24.09.21 5 дн 20.09.21 24.09.21 5 дн ЗРР 06:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 

№ 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-111)

без отключения Не задано МДП в КС 

"Выдача 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 27.09.21 28.09.21 2 дн 27.09.21 28.09.21 2 дн ЗРР 00:20 Вывод в ремонт на ПС 220 кВ Ванино 4Т без отключения Не задано МДП в КС "3Т, 

4Т Ванино": 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Нет 28.09.21 28.09.21 1 дн 28.09.21 28.09.21 1 дн ЗРР 00:20 АПВ на ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25). С 

включением В 110 С-29 на ПС 110 кВ Хор.

без отключения Не задано Уменьшение 

потребление 

Исходная

ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой 

действием ПА на ПС ХЭС ДРСК (на 10 МВт и более)

Нет 13.09.21 17.09.21 4 дн 

9 ч

17.09.21 17.09.21 9 ч ЗРР 02:00 Работы по испытанию проходных вводов ПС 10 кВ 

МЖК, с отключением ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – 

с отключением Не задано Снижение 

объема ОН от 

С-5 сент Измененн

ая

А.В. ПетроваЗаместитель начальника Службы электрических режимов

Сухорукова Екатерина Александровна

(4212)38-05-44; 33-44.


