
Объект Оборудование Учтен

ная в 

годов

ом 

граф

Месячный

. 

Заявленн

ое время. 

Начало

Месячный. 

Заявленно

е время. 

Конец

Месяч

ный. 

Заявл

енное 

время

Месячный

. Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонт

а. 

Вид 

ремо

нта

Аварий

ная 

готовн

ость

Содержание работ Прочие примечания Условия 

производства 

работ

Состояние 

заявки

Группа

Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 28.08.17 01.09.17 5 дн 28.08.17 01.09.17 5 дн БВР 01:00 ПС РЦ: Нанесение антикоррозийного покрытия на 

металлоконструкции под оборудованием ОРУ

Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная №1 (С–1) Да 12.09.17 16.09.17 5 дн 12.09.17 16.09.17 5 дн ВКЛ ВЗ Ошиновка В ВЛ С-1, работа по комплексной 

программе. 

С отключением В ВЛ С-1 Исходная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 21.09.17 24.09.17 4 дн 21.09.17 24.09.17 4 дн ТР 08:00 ПС 220 кВ РЦ: ТР ВЧЗ С-15 Нанесение 

антикоррозийного покрытия на металлоконструкции 

под оборудованием ОРУ

Исходная

"ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1 с отпайками (С-17) Нет 19.09.17 19.09.17 9 ч 11.09.17 11.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ СМР

Измененная

"ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №2  отпайками (С-18) Нет 19.09.17 19.09.17 9 ч 11.09.17 11.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ СМР

Измененная

"ДРСК" ХЭС КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 12.09.17 12.09.17 9 ч 12.09.17 12.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ НПЗ, 

отбору проб масла 1ТН-110

На время опробования включить 

ШСМВ-110 на ПС 110 кВ НПЗ

Исходная

"ДРСК" ХЭС КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 12.09.17 12.09.17 9 ч 12.09.17 12.09.17 9 ч ТР 02:00 Испытание проходных вводов ПС 110 кВ НПЗ Исходная

"ДРСК" ХЭС КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-

16)

Нет 13.09.17 13.09.17 9 ч 13.09.17 13.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ НПЗ, 

отбору проб масла 2ТН-110

На время опробования включить 

ШСМВ-110 на ПС 110 кВ НПЗ

Исходная

"ДРСК" ХЭС КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-

16)

Нет 13.09.17 13.09.17 9 ч 13.09.17 13.09.17 9 ч ТР 02:00 Испытание проходных вводов на ПС 110 кВ НПЗ Исходная

"ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная №1 (С–1) Нет 25.09.17 25.09.17 9 ч 25.09.17 25.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ Южная

Исходная

"ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная №2  (С–2) Нет 25.09.17 25.09.17 9 ч 25.09.17 25.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ Южная

Исходная

"ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1 (С–13) Нет 25.09.17 25.09.17 9 ч 25.09.17 25.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ Южная

Исходная

"ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №2 (С–14) Нет 25.09.17 25.09.17 9 ч 25.09.17 25.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ Южная

Исходная

ПС 110 кВ Бикин ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин Нет 26.09.17 26.09.17 1 дн 26.09.17 26.09.17 1 дн ЗРР 01:00 Испытания МВ-110 Приморская ГРЭС – Бикин и ТТ-

110 Приморская ГРЭС-Бикин

не в транзите Исходная откл. 

Прим 

ГРЭС 
"ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская №1 с отпайками 

(С–5)

Нет 28.09.17 28.09.17 9 ч 28.09.17 28.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ Корфовская

Исходная

"ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская №2 с отпайками 

(С–6)

Нет 28.09.17 28.09.17 9 ч 28.09.17 28.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ Корфовская

Исходная

"ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С–25) Нет 28.09.17 28.09.17 9 ч 28.09.17 28.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ Корфовская

На ПС 110 кВ Хор включить МВ-

110 С-29

Исходная

"ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С–23) Нет 28.09.17 28.09.17 9 ч 28.09.17 28.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ Корфовская

Исходная

"ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 29.09.17 29.09.17 9 ч 29.09.17 29.09.17 9 ч ТР 04:00 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ ГВФ. 

Испытание МВ110 С-46

На ПС 110 кВ ГВФ включить СМВ-

110.  

Исходная

"ДРСК" ХЭС ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – ГВФ (С-45) Нет 29.09.17 29.09.17 9 ч 29.09.17 29.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ со стороны ПС 110 кВ ГВФ

На ПС 110 кВ СМР включить СМВ-

110

Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–115)

Нет 01.09.17 30.09.17 30 дн 01.09.17 30.09.17 30 дн ЗРР 01:00 Механизированная расчистка просеки, ручная 

расчистка просеки

Без отключения ВЛ. С вывводом 

АПВ. С вводом АПВ на ночь

Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–116)

Нет 01.09.17 30.09.17 30 дн 01.09.17 30.09.17 30 дн ЗРР 01:00 Механизированная расчистка просеки, ручная 

расчистка просеки

Без отключения ВЛ. С вывводом 

АПВ. С вводом АПВ на ночь

Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) Нет 01.09.17 01.09.17 1 дн 01.09.17 01.09.17 1 дн ТР 02:00 ВВИ В-110 С-123 не в транзите Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С–93) Нет 01.09.17 01.09.17 1 дн 08.09.17 08.09.17 1 дн ТР 02:00 ТО ЛР-110 С-93 на ПС 110 кВ К По инициативе собственника Измененная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74) Да 04.09.17 04.09.17 1 дн 04.09.17 04.09.17 1 дн ТР 02:00 Разрезание шлейфов оп.№133  Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74) Нет 05.09.17 21.09.17 17 дн 05.09.17 21.09.17 17 дн КР ВЗ Замена поврежденных изоляторов; Присоединение 

грозотроса к опоре. В работе ВЛ 110 кВ К - Пивань - 

оп.№133

с отключением, без включения на 

ночь (Отключается участок ПС 

Картель - оп. №133, питание ПС 

Пивань от ПС К)

не в транзите Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74) Да, 

срок 

ремо

22.09.17 22.09.17 1 дн 22.09.17 22.09.17 1 дн ТР 02:00 На ПС 110 кВ К ТО  ЛР-110 С-74, ОШР-110 С-74 С отключением ВЛ. С вкл. СВ-110 

ПС 110 кВ Картель 

Исходная

"ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С–74) Да 22.09.17 22.09.17 15 ч 22.09.17 22.09.17 15 ч ТР 02:00 Соединение шлейфов №133 Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – К (С–76) Нет 11.09.17 22.09.17 12 дн 11.09.17 22.09.17 12 дн КР 02:00 КР В-110 С-76 на ПС 110 кВ К не в транзите Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С–119) Да, 

срок 

14.09.17 16.09.17 3 дн 14.09.17 16.09.17 3 дн КР 02:00 На ПС 110 кВ К  КР  ОШР-110 С-119 С отключением ВЛ не в транзите Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С–120) Нет 25.09.17 06.10.17 12 дн 25.09.17 30.09.17 6 дн КР 08:00 КР В-110 С-120 Далее с переводом под ОВ не в транзите Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С–120) Да, 

срок 

ремо

25.09.17 27.09.17 3 дн 25.09.17 27.09.17 3 дн КР 02:00 На ПС 110 кВ К  КР ОШР-110 С-120 С отключением ВЛ не в транзите Исходная
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Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–115)

Нет 05.09.17 05.09.17 1 дн 05.09.17 05.09.17 1 дн ТР 02:00 Устранение дефекта контактного соединения на ВЧ-

заградителе по результатам тепловизионного 

обследования. С отключением ВЛ С-115. 

МДП 140 МВт Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

ГПП–5 (С–117)

Да, 

срок 

ремо

06.09.17 09.09.17 4 дн 07.09.17 10.09.17 4 дн КР 02:00 На ПС 110 кВ К  КР ЛР-110 С-117  МДП в сечение "Выдачи мощности 

КТЭЦ-3" 105 МВт 

Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

ГПП–5 (С–117)

Да, 

срок 

ремо

11.09.17 13.09.17 3 дн 11.09.17 13.09.17 3 дн КР 04:00 На ПС 110 кВ К  КР ОШР-110 С-117.    МДП в сечение "Выдачи мощности 

КТЭЦ-3" 105 МВт 

Исходная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С–94) Да, 

срок 

ремо

нта 

25.09.17 28.09.17 4 дн 18.09.17 21.09.17 4 дн ТР 08:00 "ПС Комсомольская: ТР ЭВ-С-94, ТР КС-С-94 ф. А,С;   

ХАРГ ТТ С-94, ФХА(С) ТТ С-94 " 

МДП в сечении "Выдачи мощности 

Амурской ТЭЦ-1" 120 МВт

Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС 

ГПП–5 (С–118)

Да, 

срок 

ремо

28.09.17 30.09.17 3 дн 28.09.17 30.09.17 3 дн КР 04:00 На ПС 110 кВ К  КР ОШР-110 С-118.  МДП в сечение "Выдачи мощности 

КТЭЦ-3" 105 МВт 

Исходная

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф) Нет 04.09.17 08.09.17 5 дн 04.09.17 08.09.17 5 дн ВПр 01:00 Отключение МВ-Т8Ф ПС 220 кВ Ванино для 

проведения профконтроля РЗА

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-94 Да 25.09.17 28.09.17 4 дн 18.09.17 21.09.17 4 дн ТР 08:00 "ТР ЭВ-С-94, ТР КС-С-94 ф. А,С ХАРГ ТТ С-94, 

ФХА(С) ТТ С-94 " 

Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1АТ Нет 11.09.17 23.09.17 13 дн 11.09.17 23.09.17 13 дн ТР 08:00 Реконструкция УРЗА 1АТ. Наладака МПТ РПН 1АТ Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1С 220 кВ Нет 11.09.17 23.09.17 13 дн 11.09.17 23.09.17 13 дн ТР 08:00 Текущий ремонт  ШР-220-1АТ. С отключение 1С 220 кВ, 1АТ, ТН-

220, СКРМ

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-1 Нет 11.09.17 23.09.17 13 дн 11.09.17 23.09.17 13 дн ВПр 01:00 вынужденный простой на время отключения ВВ-10 

1АТ

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-2 Нет 11.09.17 23.09.17 13 дн 11.09.17 23.09.17 13 дн ВПр 01:00 вынужденный простой на время отключения ВВ-10 

1АТ

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-3 Нет 11.09.17 23.09.17 13 дн 11.09.17 23.09.17 13 дн ВПр 01:00 вынужденный простой на время отключения ВВ-10 

1АТ

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-4 Нет 11.09.17 23.09.17 13 дн 11.09.17 23.09.17 13 дн ВПр 01:00 вынужденный простой на время отключения ВВ-10 

1АТ

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-5 Нет 11.09.17 23.09.17 13 дн 11.09.17 23.09.17 13 дн ВПр 01:00 вынужденный простой на время отключения ВВ-10 

1АТ

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-6 Нет 11.09.17 23.09.17 13 дн 11.09.17 23.09.17 13 дн ВПр 01:00 вынужденный простой на время отключения ВВ-10 

1АТ

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БР-1 Нет 11.09.17 23.09.17 13 дн 11.09.17 23.09.17 13 дн ВПр 01:00 вынужденный простой на время отключения ВВ-10 

1АТ

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БР-2 Нет 11.09.17 23.09.17 13 дн 11.09.17 23.09.17 13 дн ВПр 01:00 вынужденный простой на время отключения ВВ-10 

1АТ

Исходная

ПС 220 кВ Ванино ТН-220 Нет 11.09.17 23.09.17 13 дн 11.09.17 23.09.17 13 дн ТР 08:00 ТР ШР-220-ТН, ТО ТН-220 ПК Шины-220 ТН-1 втор 

цеп, ВВИ ТН-220

Исходная

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-110-1АТ Нет 11.09.17 23.09.17 13 дн 11.09.17 23.09.17 13 дн ТР 08:00 Техническое обслуживание, отбор проб масла ТТ-

1АТ. Текущий ремонт ШР-110 1АТ. Реконструкция 

УРЗА 1АТ.

Исходная

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-220 1АТ Нет 11.09.17 23.09.17 13 дн 11.09.17 23.09.17 13 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ТР-220 1АТ Текущий ремонт ЭВ-220 

1АТ Текущий ремонт ШР-220-1АТ Реконструкция 

УРЗА 1АТ.

Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1С 110 кВ Нет 18.09.17 22.09.17 5 дн 18.09.17 22.09.17 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-1 ОСЭВ, ШР-110-1АТ, ШР-110 

3Т.

С отключением 1С 110 кВ, 3Т, 

ОСЭВ, ТН-110-1, ЭВ-С-131.

Исходная

ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 18.09.17 22.09.17 5 дн 18.09.17 22.09.17 5 дн ТР 08:00 высоковольтные испытания 3Т(вв+бак), отбор проб 

ТТ-3Т, Текущий ремонт  ШР-110 3Т.

Исходная

ПС 220 кВ Ванино ОСШ 110 кВ Нет 18.09.17 22.09.17 5 дн 18.09.17 22.09.17 5 дн ТР 02:00 ТО ТТ-110 ОСШ ПК Шины-110 ТН-ОСШ втор цеп 

ХАРГ ТТ-110 ОСШ, ФХА(С) ТТ-110 ОСШ

Исходная

ПС 220 кВ Ванино ОСЭВ Нет 18.09.17 22.09.17 5 дн 18.09.17 22.09.17 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-1 ОСЭВ, ТО ТТ-110-ОСЭ В ХАРГ 

ТТ-110 ОСЭВ, ФХА(С) ТТ-110 ОСЭВ.

С отключением 1С 110 кВ Исходная

ПС 220 кВ Ванино РП–110 Нет 18.09.17 22.09.17 5 дн 18.09.17 22.09.17 5 дн ВПр 01:00 вынужденный простой на время отключения ОСШ 

110 кВ

с отключением 1С 110 кВ Исходная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 18.09.17 22.09.17 5 дн 18.09.17 22.09.17 5 дн ЗРР 01:00 включить для работ на 1С 110 кВ Исходная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 25.09.17 12.10.17 18 дн 25.09.17 12.10.17 18 дн КР 08:00 капитальный ремонт СР-2 Исходная

ПС 220 кВ Селихино ОШСМВ-220 Нет 03.04.17 06.10.17 187 

дн 

03.04.17 06.10.17 187 дн РЕК ВЗ Реконструкция ОРУ 220 кВ С отключением, питание по сети 

110 кВ 

Исходная

ПС 220 кВ Селихино ОСШ 220 кВ Нет 01.05.17 06.10.17 159 

дн 

01.05.17 06.10.17 159 дн РЕК ВЗ Отключить в связи с реконструкцией ОРУ-220 ПС 

Селихино 

Исходная

ПС 220 кВ Старт 1АТ Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

11.09.17 22.09.17 12 дн 11.09.17 22.09.17 12 дн КР 08:00 "КР ОШР-220 1АТ, КР ТР-220 1АТ, ТР РБГ-10-1АТ 

ВВИ 1АТ(вв 110-220)+РБ-1АТ" 

МДП в сечение "Комсомольск" 276 

МВт, в послеаварийном 185 МВт

Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-110-1АТ Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

11.09.17 22.09.17 12 дн 11.09.17 22.09.17 12 дн ТР 08:00 "КР ОШР-220 1АТ, КР ТР-220 1АТ, ТР РБГ-10-1АТ 

ВВИ 1АТ(вв 110-220)+РБ-1АТ" 

Исходная

ПС 220 кВ Старт ЭВ-220-1АТ Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

11.09.17 22.09.17 12 дн 11.09.17 22.09.17 12 дн КР 08:00 "КР ОШР-220 1АТ, КР ТР-220 1АТ, ТР РБГ-10-1АТ 

ВВИ 1АТ(вв 110-220)+РБ-1АТ" 

Исходная

ПС 220 кВ Старт 2АТ Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

25.09.17 13.10.17 19 дн 25.09.17 13.10.17 19 дн КР 08:00 "ТР 2АТ, КР ОШР-220 2АТ, КР ТР-220 2АТ ВВИ 

2АТ(вв 220)+РБ-2АТ, ХАРГ вв -110, 220 2АТ" 

МДП в сечение "Комсомольск" 276 

МВт, в послеаварийном 185 МВт

Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-110-2АТ Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

25.09.17 13.10.17 19 дн 25.09.17 13.10.17 19 дн ТР 08:00 ТР 2АТ, ТР МВ-110 2АТ Исходная

ПС 220 кВ Селихино

ПС 220 кВ Старт

ПС 220 кВ Ванино

ВЛ 35 кВ

ПС 500 кВ Комсомольская
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ПС 220 кВ Старт МВ-220-2АТ Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

25.09.17 13.10.17 19 дн 25.09.17 13.10.17 19 дн КР 08:00  КР ОШР-220 2АТ, КР ТР-220 2АТ, ТР МВ-220-2АТ, 

2АТ ВВИ МВ-220-2АТ, ХАРГ вв МВ-220 2АТ, ФХА(С) 

вв МВ-220 2АТ 

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир 2АТ Нет 08.09.17 08.09.17 1 дн 01.09.17 01.09.17 1 дн ТР 02:00 отбор проб с вводов 110 кВ МДП в сечение с Блоком  "1 

Хабаровск" 284 МВт, в 

послеаварийном  192 МВт. МДП в 

сечение без Блок "1 Хабаровск" 

365 МВт, в послеаварийном 227 

МВт.  МДП в сечение с Блоком 1 

Хабаровской ТЭЦ-3  "2 Хабаровск" 

120 МВт, в послеаварийном 15 

МВт. МДП в сечение без Блока 1 

Хабаровской ТЭЦ-3 "2 Хабаровск" 

174 МВт, в послеаварийном 33 

МВт.

Измененная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-23 Нет 13.09.17 13.09.17 1 дн 13.09.17 13.09.17 1 дн ТР 01:00 Отбор проб масла для ФХА(С) вв МВ-110 С-23 с отключением ВЛ с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ Бикин МВ-110 Приморская ГРЭС – Бикин Нет 26.09.17 26.09.17 9 ч 26.09.17 26.09.17 9 ч ТР 04:00 Испытания МВ-110 Приморская ГРЭС – Бикин и ТТ-

110 Приморская ГРЭС-Бикин

с отключением ВЛ 110 кВ 

Приморская ГРЭС – Бикин

Исходная откл. 

Прим 

ГРЭС 

Бикин 
ПС 110 кВ Бикин ОСШ-110 Нет 26.09.17 26.09.17 9 ч 26.09.17 26.09.17 9 ч ТР 04:00 Испытание ТН-110 ОСШ Поочередно с выводом ТН-110 2с. 

С жесткой фиксацией 1секции и 2 

секции, через ШР-110 2с ОСМВ

Исходная откл. 

Прим 

ГРЭС 

Бикин 

110
ПС 110 кВ Бикин ТН-110 2с Нет 26.09.17 26.09.17 9 ч 26.09.17 26.09.17 9 ч ТР 04:00 Испытание ТН Поочередно с выводом ТН-110 

ОСШ

Исходная откл. 

Прим 

ГРЭС 

ПС 110 кВ ГВФ СМВ 110 Нет 15.09.17 15.09.17 9 ч 15.09.17 15.09.17 9 ч ТР 04:00 Испытание СМВ 110 Исходная

ПС 110 кВ ГВФ В110 С-46 Нет 29.09.17 29.09.17 10 ч 29.09.17 29.09.17 10 ч ТР 04:00 Испытание МВ110 С-46 С отключением ВЛ 110 кВ ГВФ – 

РЦ (С-46)

Исходная

ПС 110 кВ ГВФ СМВ 110 Нет 28.09.17 29.09.17 2 дн 29.09.17 29.09.17 1 дн ЗРР 00:30 Кратковременное отключение, на время 

опробования АПВ КС ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46),  

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – ГВФ (С-45)

Поочередно с включением для 

испытаний МВ110 С-46

Измененная

ПС 110 кВ ГВФ СМВ 110 Нет 29.09.17 29.09.17 10 ч 29.09.17 29.09.17 10 ч ЗРР 01:00 Испытание МВ110 С-46 ГВФ Поочередно с кратковременным 

отключением, на время 

опробования АПВ КС С-45, С-46

Исходная

ПС 110 кВ Городская В-110 С-7 Нет 08.09.17 08.09.17 9 ч 08.09.17 08.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение на время 

опробования АПВ. Поочередно

Без отключения КВЛ 110 кВ 

Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №1 с 

отпайками (С-7)

Исходная

ПС 110 кВ Городская В-110 С-8 Нет 08.09.17 08.09.17 9 ч 08.09.17 08.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение на время 

опробования АПВ. Поочередно

Без отключения КВЛ 110 кВ 

Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №2 с 

отпайками (С-8)

 Исходная

ПС 110 кВ Городская СВ-110 Нет 08.09.17 08.09.17 9 ч 08.09.17 08.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Включить, на время опробования АПВ В-110 С-7 и В-

110 С-8 ПС 110 кВ Городская

Исходная

ПС 110 кВ Городская СВ-110 Нет 08.09.17 08.09.17 9 ч 08.09.17 08.09.17 9 ч ЗРР 00:30 Кратковременное отключение на время 

опробования АВР по U min. Поочередно с 

опробованием АПВ В-110 С-7/С-8.

Исходная

ПС 110 кВ Гродеково ТН 110 2с Нет 19.09.17 19.09.17 9 ч 19.09.17 19.09.17 9 ч ТР 04:00 Испытание ТН Исходная

ПС 110 кВ Гайтер В-110 С-123 Нет 01.09.17 01.09.17 1 дн 01.09.17 01.09.17 1 дн ТР ВЗ ВВИ В-110 С-123 Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ОСШ 110 Нет 14.09.17 14.09.17 9 ч 14.09.17 14.09.17 9 ч ВПр 01:00 Отключить, при работах на ОМВ 110 Корфовская Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка РП-110 Нет 27.09.17 27.09.17 9 ч 27.09.17 27.09.17 9 ч ТР 04:00 Включить, при работах на СВ-110 Лермонтовка С отключение СВ-110 Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка СВ-110 Нет 27.09.17 27.09.17 9 ч 27.09.17 27.09.17 9 ч ТР 04:00 Испытания  СВ-110 Лермонтовка с включением 

ремонтной 

перемычки

Исходная

ПС 110 кВ НПЗ В 110 С-15 Нет 12.09.17 12.09.17 9 ч 12.09.17 12.09.17 9 ч ВПр 02:00 Отключить, при работах на ПС 110 кВ НПЗ по 

отбору проб масла 1ТН-110

Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ШСВ 110 Нет 12.09.17 13.09.17 1 дн 9 

ч

12.09.17 12.09.17 9 ч ЗРР 02:00 Включить при работе на КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с 

отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15)

С отключением на ночь Измененная

ПС 110 кВ НПЗ ШСВ 110 Нет 04.09.17 05.09.17 1 дн 9 

ч

12.09.17 13.09.17 1 дн 9 

ч

ЗРР 02:00 Включить, при работах поочередных работах на ПС 

110 кВ НПЗ по отбору проб масла 1ТН-110 и 2ТН-

110

Срок совместить с работами по 

испытаниям вводов

Измененная

ПС 110 кВ НПЗ В 110 С-16 Нет 13.09.17 13.09.17 9 ч 13.09.17 13.09.17 9 ч ВПр 02:00 Отключить, при работах на ПС 110 кВ НПЗ по 

отбору проб масла 2ТН-110

Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ШСВ 110 Нет 13.09.17 13.09.17 9 ч 13.09.17 13.09.17 9 ч ЗРР 02:00 Включить, при работах на КВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)

Исходная

ПС 110 кВ К 2СШ-110 Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

01.08.17 09.09.17 40 дн 01.08.17 01.09.17 32 дн ТР 02:00 КР 2ШР-110 ШСВ, 2ШР-110 ОВ, 2ШР-110 С-81, 2ШР-

110 С-73, 2ШР-110 С-119, 2ШР-110 С-120, 2ШР-110 

С-118, 2ШР-110 С-117

С переводом всех присоединений 

на 1СШ-110, с поочередным 

переводом на ОВ  Сокрашение 

ремонта, выполнено в августе

Измененная

ПС 110 кВ К В-110 С-93 Нет 01.09.17 07.09.17 7 дн 01.09.17 07.09.17 7 дн КР ВЗ КР В-110 С-93 с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ К 1ТН-110 Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

04.09.17 08.09.17 5 дн 04.09.17 08.09.17 5 дн ТР 02:00 ТО Исходная

ПС 110 кВ К В-110 С-117 Нет 06.09.17 09.09.17 4 дн 07.09.17 10.09.17 4 дн КР 08:00 На ПС 110 кВ К  КР ЛР-110 С-117 Измененная

ПС 110 кВ К В-110 С-93 Нет 01.09.17 01.09.17 1 дн 08.09.17 08.09.17 1 дн ТР 02:00 ТО ЛР-110 С-93 на ПС 110 кВ К Измененная

ПС 110 кВ К В-110 С-76 Нет 11.09.17 22.09.17 12 дн 11.09.17 22.09.17 12 дн КР ВЗ КР В-110 С-76 на ПС 110 кВ К Исходная

ПС 220 кВ Хехцир

ПС 110 кВ Бикин

ПС 110 кВ ГВФ

ПС 110 кВ Городская

ПС 110 кВ Гайтер

ПС 110 кВ Корфовская

ПС 110 кВ Лермонтовка

ПС 110 кВ НПЗ

ПС 110 кВ К
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ПС 110 кВ К ОВ-110 Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

11.09.17 06.10.17 26 дн 11.09.17 30.09.17 20 дн ВПр 02:00 КР ОШР-110 С-78,  ОШР-110 С-119, ОШР-110 С-120, 

ОШР-110 С-117, ОШР-110 С-118, ОШР-110 С-81,  

ОШР-110 1Т.

С отключением ОСШ-110 С 

поочередным отключением 

присоединений 

Отказанная

ПС 110 кВ К ОСШ-110 Да, 

срок 

ремо

нта 

11.09.17 30.09.17 20 дн 11.09.17 30.09.17 20 дн КР 08:00 КР ОШР-110 С-78,  ОШР-110 С-119, ОШР-110 С-120, 

ОШР-110 С-117, ОШР-110 С-118, ОШР-110 С-81,  

ОШР-110 1Т. 

С отключением поочердным 

присоединений. продление, по 

инициативе собственника

Исходная

ПС 110 кВ К ОВ-110 Да, 

срок 

ремо

нта 

21.09.17 23.09.17 3 дн 21.09.17 23.09.17 3 дн КР 02:00 КР ОШР-110 ОВ-110 С отключением ОСШ-110 

сокращение по инициативе 

собственника 

Исходная

ПС 110 кВ К 2ТН-110 Да, 

срок 

ремо

25.09.17 29.09.17 5 дн 25.09.17 29.09.17 5 дн ТР 02:00 ТО Исходная

ПС 110 кВ К В-110 С-120 Нет 25.09.17 06.10.17 12 дн 25.09.17 30.09.17 6 дн КР ВЗ КР В-110 С-120 Далее с переводом под ОВ Измененная

ПС 110 кВ Картель СВ-110 Нет 04.09.17 22.09.17 19 дн 04.09.17 22.09.17 19 дн ЗРР ВЗ Включить СВ-110 при отключении ВЛ-110 С-74 Исходная

ПС 110 кВ Т МВ ОСШ Да 11.09.17 15.09.17 5 дн 11.09.17 15.09.17 5 дн ТР 02:00 Тек ремонт ОМВ-110 Исходная

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да 11.09.17 15.09.17 5 дн 11.09.17 15.09.17 5 дн ТР 02:00 ТР ОМВ-110 Исходная

ПС 110 кВ Т ТН-1 Да 18.09.17 19.09.17 2 дн 18.09.17 19.09.17 2 дн ТР 02:00 Тек ремонт ТН-1. Исходная

ПС 110 кВ Т ТН-2 Да 20.09.17 21.09.17 2 дн 20.09.17 21.09.17 2 дн ТР 02:00 Тек ремонт ТН-2.  Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 26.09.17 26.09.17 9 ч 26.09.17 26.09.17 9 ч ЗРР 04:00 Включить, для работ на ПС 110 кВ Бикин Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 28.09.17 28.09.17 1 дн 28.09.17 28.09.17 1 дн ЗРР 01:00 АПВ на ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С–25) Исходная

ПС 110 кВ Южная В 110 С-2 Нет 04.09.17 04.09.17 9 ч 04.09.17 04.09.17 9 ч ТР 04:00 Испытание МВ 110 С-2 Южная с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ Южная В 110 С-13 Нет 05.09.17 05.09.17 9 ч 05.09.17 05.09.17 9 ч ТР 04:00 Испытание МВ 110 С-13 Южная с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ Южная В 110 С-14 Нет 06.09.17 06.09.17 9 ч 06.09.17 06.09.17 9 ч ТР 04:00 Испытания МВ 110 С-14 южная с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ Южная ОВ 110 Нет 07.09.17 07.09.17 9 ч 07.09.17 07.09.17 9 ч ТР 04:00 Испытание ОМВ 110 Южная с отключением ОСШ 110 в 

вынужденный простой

Исходная

ПС 110 кВ Южная ШСВ 110 Нет 08.09.17 08.09.17 9 ч 08.09.17 08.09.17 9 ч ТР 04:00 Испытание ШСВ 110 Южная Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 

10 МВт и более)

Да 12.09.17 16.09.17 5 дн 12.09.17 16.09.17 5 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная 

№1 (С–1) 

Уменьшение объема ОН на ПС 110 

кВ АК, Корфовская  и Хабаровская 

ТЭЦ-1 на 21 МВт. Потеря 

реализации УВ ОНХ2, ОНХ4 на ПС 

110 кВ АК, Корфовская  и 

Хабаровская ТЭЦ-1 на 21 МВт  

ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ 

Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ 

Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ 

Амурская – Белогорск/т с 

отпайками, АОПО ВЛ 220 кВ 

Амурская – Короли/т с отпайкой 

на ПС Белогорск на ПС 500 кВ 

Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ 

Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, 

АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская 

ГРЭС – Завитая №2, АОПО ВЛ 220 

кВ Райчихинская ГРЭС – Архара 

№1, АОПО ВЛ 220 кВ 

Райчихинская ГРЭС – Архара №2 

на Райчихинской ГРЭС, АОПО ВЛ 

220 кВ Хабаровская – 

Волочаевка/т, АОПО ВЛ 220 кВ 

Хабаровская – Левобережная на 

ПС 500 кВ Хабаровская, АОПО ВЛ 

220 кВ Волочаевка/т – РЦ, АОПО 

ВЛ 220 кВ Левобережная – РЦ на 

ПС 220 кВ РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ 

Хехцир 2 – Хехцир I цепь, II цепь 

на ПС 500 кВ Хехцир 2, АОПО ВЛ 

220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, 

АОПО КВЛ 220 кВ РЦ – Амур на 

ПС 220 кВ РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ 

Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО 

КВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – 

Амур на Хабаровской ТЭЦ-3.

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 

10 МВт и более)

Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

28.09.17 30.09.17 3 дн 28.09.17 30.09.17 3 дн ЗРР 02:00 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с 

отпайкой на ПС ГПП–5 (С–118)  

Уменьшение объема ОН на ПС 110 

кВ К, ГПП-5 на 0,9 МВт. Потеря 

реализации УВ ОНХ1,ОНХ3 на ПС 

110 кВ К, ГПП-5 на 0,9 МВт от 

ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ 

Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ 

Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ 

Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, 

АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская 

ГРЭС – Завитая №2, АОПО ВЛ 220 

кВ Райчихинская ГРЭС – Архара 

№1, АОПО ВЛ 220 кВ 

Райчихинская ГРЭС – Архара №2 

на Райчихинской ГРЭС.

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 26.09.17 26.09.17 1 дн 26.09.17 26.09.17 1 дн ЗРР 02:00 ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин С включением В С-29 на ПС 110 

кВ Хор. Увеличение нагрузки зоны 

ХТЭЦ-1 на 8 МВт

Исходная откл. 

Прим 

ГРЭС 

Бикин 

110
Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 28.09.17 28.09.17 1 дн 28.09.17 28.09.17 1 дн ЗРР 02:00 Кратковременное отключение ВЛ 110 кВ 

Корфовская – Гродеково (С–25)

С включением В С-29 на ПС 110 

кВ Хор. Уменьшением нагрузки 

зоны ХТЭЦ-1 на 9 МВт

Исходная

ПС 110 кВ Хор

ПС 110 кВ Картель

ПС 110 кВ Т

ПС 110 кВ Южная

#ССЫЛКА!

Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы



Объект Оборудование Учтен

ная в 

годов

ом 

граф

Месячный

. 

Заявленн

ое время. 

Начало

Месячный. 

Заявленно

е время. 

Конец

Месяч

ный. 

Заявл

енное 

время

Месячный

. Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонт

а. 

Вид 

ремо

нта

Аварий

ная 

готовн

ость

Содержание работ Прочие примечания Условия 

производства 

работ

Состояние 

заявки

Группа

Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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